
 

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

（第８2８回） 

 

 

１．日 時：  令和２年１月２８日（火）１３：３０ ～ １７：００ 

２．場 所：  原子力規制委員会 13F 会議室A 

３．議 題： 

(１) 中国電力（株）島根原子力発電所２号炉の設計基準への適合性及び重大事故等対

策について 

(２) その他 

 

４．配布資料 

資料１－１ 島根原子力発電所２号炉 津波による損傷の防止 論点６「漂流物の影響評価の妥当

性」関連（コメント回答） 

資料１－２ 島根原子力発電所２号炉 津波による損傷の防止 「原子炉補機海水ポンプ長尺化に

伴う砂移動への影響」（コメント回答） 

資料１－３ 島根原子力発電所２号炉 津波による損傷の防止 論点１「防波堤が地震により損傷

した場合の運用方針の妥当性，有効性」（コメント回答） 

資料１－４ 島根原子力発電所２号炉 津波による損傷の防止 論点５「浸水防護重点化範囲の設

定」（コメント回答） 

資料１－５ 島根原子力発電所２号炉 耐津波設計方針について（重大事故等対処施設の津波防護

方針） 

資料１－６ 島根原子力発電所２号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（設計基準

対象施設：第５条，第40 条（津波による損傷の防止）） 

資料１－７ 島根原子力発電所２号炉 津波による損傷の防止 

 


