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 ロ．再処理施設の一般構造 

  (ⅱ) 重大事故等対処施設（再処理施設への人の不法な侵入等の防止，

安全避難通路等，制御室，監視測定設備，緊急時対策所及び通信連絡

を行うために必要な設備は(ⅰ)安全機能を有する施設に記載） 

 (ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状の

もの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設のう

ち，冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する機器には，

重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大

事故等対処設備を設ける設計とする。 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のも

の又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，蒸

発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾固が発生した場合

において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止

し，蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮

断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった

場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるよ

うにし，放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，代替安

全冷却水系及び代替換気設備で構成する。 
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 リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

  (２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備 

  (ⅰ) 給水施設 

   (ａ) 構  造 

   (ロ) 重大事故等対処設備 

   ２） 代替安全冷却水系 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する

溶液を冷却している内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生

を未然に防止するために必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する

重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水することで，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸

発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮水として回収するための代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器に水を供給するために必要な蒸発乾固の拡大

防止対策に使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶

液を未沸騰状態に維持するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に

使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排

水配管・弁，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，

6



 

冷却水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器

冷却水給排水配管・弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，

運搬車等で構成する。 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，計装

設備の一部及び代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用するその他再処理設備の附属施

設の給水施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備本体用）（以

下リ．（２）（ⅰ）では「安全冷却水系」という。）の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注水配

管・弁，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器（第３表）並びに計装設備の一部を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

水供給設備については「リ．（２）（ⅰ）(ｂ）（ロ）１） 水供給設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「リ．（４）（ⅶ） 補機駆動用燃料補給

設備」に，計装設備については「ヘ．（３）（ⅱ）（ａ） 計装設備」に，代替

試料分析関係設備については「チ．（２）（ⅰ） 試料分析関係設備」に示

す。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内

部ループ配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を

用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水

7



 

供給設備の第１貯水槽の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液が沸

騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁

を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水でき，放射性物質

の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・

弁又は冷却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋

内ホース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す

ることで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対

象機器の冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪

失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の温

度を低下させ，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝

縮器）を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続

した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備

のセル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気

を凝縮できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，

内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可

搬型排水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポンプを運転する
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ことで，可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，

排水を再び水源として用いることができる設計とする。 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，「ト．

(１)(ⅱ)(ｂ)(イ) 代替換気設備」に示す。 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，安全冷却水系と

共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

安全冷却水系から弁等により隔離することで，独立性を有する設計

とする。 

     上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備の内部ル

ープ配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

及びその他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計

とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，安全冷却水系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可

搬型中型移送ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動し，

必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とす

ることで，多様性を有する設計とする。 

     可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供給設備の第１

貯水槽を水源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする安全冷

却水系に対して異なるヒートシンクを有する設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全冷却水系又は代替安

全冷却水系の常設重大事故等対処設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，建屋外に設置することで，

独立性を有する設計とする。 
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     代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内

の安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう安全冷却水系又は代

替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する

設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周

破断に対して可搬型建屋内ホース等は，安全冷却水系又は代替安全

冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれる

おそれがないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をすると

ともに，基準地震動による地震力により生じる敷地下斜面のすべり

等の影響を受けない場所に，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対

処設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所

に保管するとともに外部保管エリアの異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，転倒しないことを

確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基準地震

動による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けな

い場所に，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対

処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，安全冷

10



 

却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアにも保

管することで位置的分散を図る。 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプ等と代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備との接続口は，

複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，外部人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異な

る複数の場所に設置する。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互

いに異なる複数の場所に設置する設計とする。 

一つの接続口で冷却機能の喪失による蒸発乾固の貯槽等への注水

及び放射線分解による水素による爆発の圧縮空気の供給のために兼

用して使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それぞれ

の機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 

代替安全冷却水系の内部ループ配管，冷却コイル配管及び冷却ジ

ャケット配管は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として

使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

     代替安全冷却水系の機器注水配管等は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

     屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬
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型排水受槽等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の冷却，

希釈及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を

発揮するために必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として６台，予備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを７台の合計 13 台以上を確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時

において，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として８基，予備として故

障時のバックアップを８基の合計 16 基以上を確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却

している内部ループへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等

への通水を同時に実施する場合に必要な給水流量を有する設計とし，

兼用できる設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却してい

る内部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及

び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施し

た場合に発生する排水を一時貯留するために必要な容量を有する設

計とし，兼用できる設計とする。 

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，内部ルー
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プへの通水，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対

象機器への注水，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水

に使用する可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できる

よう必要数を複数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保管

するホースについては１本以上の予備を含めた個数を必要数として

確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

安全冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪

失する冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生する

おそれがある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により

発生する水素による爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機能

を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷却機能の喪失

による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の同

時発生が想定される機器において，放射線分解により発生する水素

による爆発の発生を想定する対象機器における水素濃度 12ｖｏ

ｌ％未満での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響

を考慮しても，機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃
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による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置

し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等

対処設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水，

被液防護する設計とする。 

     代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断

に対して，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設

置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管

し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，必要により当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への保管及び被水、

被液防護する設計とする。 
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     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水受槽等

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計する。 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛

散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計する。 

     代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮し

た位置又は構造，被液防護等の措置を講じて保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

     代替安全冷却水系の内部ループの弁等の操作は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への

遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支

障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース

等の接続は，コネクタ又はフランジ接続に統一することにより，現
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場での接続が可能な設計とする。 

     代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁，

冷却ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁（凝

縮器）は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

     代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース

等は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用す

ることができるよう，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用

いる設計とする。 

可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運転中又は停止中に独立

して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするととも

に，分解又は取替えが可能な設計とする。 

可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 

可搬型中型移送ポンプを使用した内部ループへの通水等の接続口

は，外観の確認が可能な設計とする。 

   (ｂ) 主要な設備 

 (ロ) 重大事故等対処設備 

   ２） 代替安全冷却水系 

［常設重大事故等対処設備］ 

内部ループ配管・弁 

       数  量   23系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(4)）） 

冷却コイル配管・弁 
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       数  量   126系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(4)及び第３表(6)）） 

冷却ジャケット配管・弁 

       数  量   30系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(4)及び第３表(6)）） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

       数  量   ２系列 

機器注水配管・弁 

       数  量   226系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(5)）） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁  

       数  量   ２系列 

冷却水配管・弁（凝縮器）  

       数  量   11系列 

（設計基準対象の施設と一部兼用（第３表(7)）） 

高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁 

       数  量   １系列 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(1)） 

       基  数   53基 

    ［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型建屋外ホース 

       数  量   １式 

可搬型中型移送ポンプ 

数  量   13台（予備として故障時及び待機除外時のバ
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ックアップを７台） 

容  量   約240ｍ３／ｈ／台 

可搬型建屋内ホース（内部ループへの通水用）  

       数  量   １式 

可搬型建屋内ホース（貯槽等への注水用） 

       数  量   １式 

可搬型建屋内ホース（冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水用） 

       数  量   １式 

可搬型建屋内ホース（セル導出設備の凝縮器への通水用） 

       数  量   １式 

可搬型排水受槽 

基  数   16基（予備として故障時バックアップを８基） 

容  量   約300ｍ３／基 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

       数  量   １式 

可搬型中型移送ポンプ運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ５台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを３台） 

ホース展張車 

台  数   ５台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを３台） 

運搬車 

台  数   ５台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを３台） 
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 ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 代替換気設備 

     冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水

素による爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した

機器の気相中に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出

される放射性物質を低減するために必要なセルへの導出経路の構築

及びセル排気系を代替する排気系による対応に使用する重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

     代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセル

に導出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，

可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬

型配管及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セ

ル排気系の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダク

ト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽

及び代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母

線（常設分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備

として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替

電源設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設
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備の一部である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の

一部，代替モニタリング設備の一部並びに代替試料分析関係設備の

一部を可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処

理設備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これら

の塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レ

ベル廃液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処

理建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，分離建屋換気設備のダク

ト・ダンパの一部，精製建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備のダクト・ダンパの一部

及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，

放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の一部，主排気筒並びに

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器（第

３表）及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を

想定する対象機器（第４表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

放射線監視設備及び代替モニタリング設備については「チ．(２) 

(ⅱ) 放射線監視設備」に，試料分析関係設備及び代替試料分析関

係設備については「チ．(２)(ⅰ) 試料分析関係設備」に，補機駆動

用燃料補給設備については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」

に，代替所内電気設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２)  代替所内電気

設備」に，代替電源設備については「リ．(１)(ⅰ)(ｂ)(ロ)１)  代替電源設
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備」に，計装設備については「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

セル導出設備 は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気

相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガ

ス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断

することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生

を想定する対象機器の排気をセルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水

素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

るユニットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器

を経由して，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置する

セルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出す

る前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収

先の漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性

物質，水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放

射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器の気相中に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル

導出ユニットフィルタにより除去できる設計とする。 
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セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮

するため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水に

よって，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝

熱面積を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィ

ルタを敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダ

クト及び可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備

を接続した後，可搬型排風機を運転することで，セルに導出された

放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しなが

ら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機

の給電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆

動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「リ．(２)(ⅰ)(ｂ)(ロ)２) 代替安

全冷却水系」に示す。 

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異な

る方向とする設計とすることで，地震に対して多様性を有する設計

とする。 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニッ

ト，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス処理設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，塔槽類廃ガス処理設備から弁等により隔離することで，独立性

を有する設計とする。 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処設備の配管・弁，

ダクト・ダンパ等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上

22



で，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，

荷重及びその他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる

設計とする。 

     代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換気設備の排風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可搬

型排風機を代替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，代替

電源設備の可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補

給設備から補給が可能な設計とすることで，多様性を有する設計と

する。 

     代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋内の建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，建屋換気設備又は

代替換気設備の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設

計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周

破断に対して可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，建屋換気設備又

は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損な

われるおそれがないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，転倒しない

ことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基

準地震動による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を

受けない場所に，建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等

対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，建屋
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換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備が設置される

建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアにも保管

することで位置的分散を図る。 

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，弁等の操作によ

って安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

     代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニッ

ト，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前

（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

     屋外に保管する代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等

は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時において，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内

包する溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水

素掃気空気等の非凝縮性の気体の温度を 50℃以下とするために必

要な除熱能力を有する設計とするとともに，前処理建屋に対して１

基，分離建屋に対して２基，精製建屋に対して１基，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベル廃液ガラス固化建

屋に対して１基の運転により，十分な除熱能力を発揮する設計とす

る。また，必要数６基に加え，予備を５基，合計 11 基以上を確保

する。 
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     代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において，

放射性エアロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，

主排気筒を介して，大気中に放出するために必要な排気風量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要数として前処理建屋に対し

て１台，分離建屋に対して１台，精製建屋に対して１台，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋に対して１台及び高レベル廃液ガラス固

化建屋に対して１台の合計５台，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを６台の合計 11 台以上を確保する。 

     また，セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数として前処

理建屋に対して１基，分離建屋に対して１基，精製建屋に対して１

基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に対して１基の合計５基，予備として５基の合

計 10 基以上を確保し，代替セル排気系の可搬型フィルタの保有数

は，必要数として前処理建屋に対して２基，分離建屋に対して２基，

精製建屋に対して２基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対し

て２基及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して２基の合計 10 基，

予備として 10 基の合計 20 基以上を確保する。 

     代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾

固及び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求され

る複数の機能に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる設計

とする。 

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の 

可搬型フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必
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要な処理容量を有する設計とし，兼用できる設計とする。 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換気設備に対し

て，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。 

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそ

れがある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機能を損

なわない設計とする。 

     セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を想定する対象機器における水素濃度

12ｖｏｌ％未満での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても，機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建屋外に設置す

る代替セル排気系のダクト・ダンパ及び主排気筒は，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわ

ない設計とする。 

     代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処

設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品
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の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水，被液

防護する設計とする。 

     代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対

して，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置す

ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必

要により当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。 

     代替セル排気系の可搬型排風機は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とでその機能を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への保管及び被水，被

液防護する設計とする。 

     代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管エ

リアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計する。 
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     代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の影響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位

置又は構造，被液防護等の措置を講じて保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

     代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

     代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障が

ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該

設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

     塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動

操作 又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築

とし，重大事故等が発生した場合において，当該設置場所で操作で

きる設計とする。 

     建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替え

は，ダンパの手動操作 と可搬型ダクトによる経路の構築 とし，重

大事故等が発生した場合において，当該設置場所で操作できる設計

とする。 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダクト等

の接続は，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接
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続に統一することにより，現場での接続が可能な設計とする。 

     セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替える

ことができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

     代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

     代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易かつ確実に接

続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，配

管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた

フランジ接続又はより簡便な接続方式を用い，ケーブルはネジ接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

     塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動

操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築と

し，重大事故等が発生した場合において，操作及び作業できる設計

とする。 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替え

は，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大

事故等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ｂ) 重大事故等対処設備 

   (イ) 代替換気設備 

   １） セル導出設備 

［常設重大事故等対処設備］ 
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配管・弁 

       数  量   ５系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(2)）） 

ダクト・ダンパ 

       数  量   ５系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(2)）） 

隔離弁 

       基  数   20基 

（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備」，

「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)２) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備」，「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備」及び「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)６) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備」と兼用） 

水封安全器 

       基  数   ４基 

（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)１) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備」，

「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)２) 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備」，「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)３) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備」及び「ト．

(１)(ⅱ)(ａ)(ロ)６) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理

設備」と兼用） 

塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

       数  量   ５系列 

セル導出ユニットフィルタ 

       基  数   10基（予備として故障時のバックアップを５

基） 
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粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器 

  基  数   １基 

凝縮器      

基  数   ５基（前処理建屋１基，分離建屋１基，精製

建屋１基，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋１基，高レベル廃液ガラス固化建

屋１基） 

予備凝縮器 

基  数   ４基（前処理建屋１基，精製建屋１基，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋１基，高

レベル廃液ガラス固化建屋１基） 

凝縮液回収系 

       数  量   ６系列 

（設計基準対象の施設と一部兼用（第３表(2)）） 

分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

基  数   １基      

（「ト．(２)(ⅱ)(ａ)  高レベル廃液処理設備」と兼用） 

分離建屋の第１エジェクタ凝縮器 

       基  数   １基 

（「ト．(２)(ⅱ)(ａ)  高レベル廃液処理設備」と兼用） 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する対象機器 

       基  数   53基 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(1)）） 

放射線分解により発生する水素による爆発の発生を想定する対象
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機器 

       基  数   49基 

（設計基準対象の施設と兼用（第４表(1)）） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型建屋内ホース 

       数  量   １式 

前処理建屋の可搬型ダクト 

       数  量   １式 

分離建屋の可搬型配管 

       数  量   １式 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

       数  量   １式 

   ２） 代替セル排気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ダクト・ダンパ 

       数  量   ５系列 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(3)）） 

前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

       数  量   １系列 

主排気筒 

  基  数   １基 

（「ト．(１)(ⅱ)(ａ)(ホ) 主排気筒」と兼用） 

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する対象機器 

       基  数   53基 

（設計基準対象の施設と兼用（第３表(1)）） 
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放射線分解により発生する水素による爆発の発生を想定する対象

機器 

       基  数   49基 

（設計基準対象の施設と兼用（第４表(1)）） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型ダクト 

       数  量   １式 

可搬型フィルタ  

基  数   20基（予備として故障時バックアップを10基） 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

可搬型排風機   

台  数   11台（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを６台） 

容  量   約2,400ｍ３／ｈ／台 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ 

基  数   ８基（予備として故障時バックアップを４基） 
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第３表(1) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を想定する 

対象機器 

 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 

前処理建屋内部ループ

１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋内部ループ

２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 

精製建屋内部ループ

１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ

２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋内部ループ

５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空

き容量を確保している。 
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配
管
・

弁
隔
離
弁

ダ
ク
ト
・
ダ
ン
パ

凝
縮
液
回
収
系

設
備
名

設
備
名

設
備
名

設
備
名

前
処
理
建
屋

前
処

理
建

屋
塔

槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「

ト
.
(
1
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

前
処
理
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
　
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

前
処
理
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト

.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

前
処
理
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

高
レ

ベ
ル

廃
液
処
理
設
備

（
「

ト
.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
　

高
レ

ベ
ル
廃
液
処
理
設
備
」
と
兼

用
）

分
離
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
　
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

分
離
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト

.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

高
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
設
備

（
「
ト
.
(
2
)
(
ⅱ
)
(
a
)
　
高
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
設
備
」
と
兼
用
）

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「

ト
.
(
1
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

－
－

分
離
設
備

（
「
ニ
.
(
3
)
(
ⅱ
)
(
a
)
　
分
離
設
備
」
と
兼
用
）

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「

ト
.
(
1
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
　
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

精
製
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト

.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備

（
「
ニ
.
(
4
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
 
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備
」
と
兼

用
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
精
製
設
備

（
「

ニ
.
(
4
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
 
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備
」
と
兼

用
）

－
－

－

精
製

建
屋

一
時
貯

留
処
理
設
備

（
「

ニ
.
(
4
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ハ

)
 
　
精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設

備
」

と
兼

用
）

－
－

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
混
合
脱
硝
設
備

（
「

ニ
.
(
5
)
(
ⅱ

)
(
b
)
　

ウ
ラ

ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝

設
備

」
と

兼
用
）

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理

設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
　
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

ウ
ラ
ン

・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト

.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

化
学
薬
品
貯
蔵
供
給
設
備

（
「
リ
.
(
4
)
(
ⅱ
)
　
化
学
薬
品
貯
蔵
供
給
設
備
」
と
兼
用
）

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合
脱

硝
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理

設
備

（
「

ト
.
(
1
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

－
－

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設
備

（
「
ニ
.
(
5
)
(
ⅱ
)
(
b
)
　
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設

備
」
と
兼
用
）

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化

建
屋

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「

ト
.
(
1
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備

（
「
ト
.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ロ
)
　
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
」
と

兼
用
）

高
レ
ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
換
気
設
備

（
「
ト

.
(
1
)
(
ⅱ
)
(
a
)
(
ニ
)
　
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備

（
「
ト
.
(
3
)
(
ⅱ
)
(
a
)
　
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備
」
と
兼

用
）

　
第
３
表
(
2
)
　
セ
ル
導
出
設
備
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
一
覧

建
屋

精
製
建
屋

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

分
離
建
屋
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ダクト・ダンパ

設備名

前処理建屋
前処理建屋換気設備

（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ニ)　換気設備」と兼用）

分離建屋
分離建屋換気設備

（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ニ)　換気設備」と兼用）

精製建屋
精製建屋換気設備

（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ニ)　換気設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備
（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ニ)　換気設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ニ)　換気設備」と兼用）

第３表(3)　代替セル排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧

建屋
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内
部

ル
ー

プ
配

管
・

弁
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
配

管
・

弁

設
備

名
設

備
名

設
備

名

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）

清
澄

・
計

量
設

備
（

「
ニ

.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

清
澄

・
計

量
設

備
」

と
兼

用
）

溶
解

設
備

（
「

ニ
.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
イ

)
　

 
溶

解
設

備
」

と
兼

用
）

－
－

清
澄

・
計

量
設

備
（

「
ニ

.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
　

清
澄

・
計

量
設

備
」

と
兼

用
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

（
「

ト
.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
　

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

」
と

兼
用

）

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

（
「

ト
.
(
2
)
(
ⅱ

)
(
a
)
　

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

」
と

兼
用

）

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

（
「

ニ
.
(
3
)
(
ⅱ

)
(
c
)
　

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

」
と

兼
用

）

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）

分
離

設
備

（
「

ニ
.
(
3
)
(
ⅱ

)
(
a
)
　

分
離

設
備

」
と

兼
用

）
－

－
分

離
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
（

「
ニ

.
(
3
)
(
ⅱ

)
(
c
)
　

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

」
と

兼
用

）
－

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

（
「

ニ
.
(
4
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ロ

)
 
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
」

と
兼

用
）

－

－
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
（

「
ニ

.
(
4
)
(
ⅱ

)
(
a
)
(
ハ

)
 
　

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

」
と

兼
用

）
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）
－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

（
「

ニ
.
(
5
)
(
ⅱ

)
(
b
)
　

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

設
備

」
と

兼
用

）

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）

安
全

冷
却

水
系

（
「

リ
.
(
2
)
(
i
)
(
b
)
(
イ

)
2
)
ⅱ

)
　

安
全

冷
却

水
系

」
と

兼
用

）
－

－
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

設
備

（
「

ト
.
(
3
)
(
ⅱ

)
(
a
)
　

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
」

と
兼

用
）

－

建
屋

第
３

表
(
4
)
　

　
代

替
安

全
冷

却
水

系
（

内
部

ル
ー

プ
へ

の
通

水
に

よ
る

冷
却

）
の

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

一
覧

前
処

理
建

屋

精
製

建
屋

分
離

建
屋

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
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機器注水配管・弁

設備名

溶解設備
（「ニ.(2)(ⅱ)(a)(イ)　 溶解設備」と兼用）

清澄・計量設備
（「ニ.(2)(ⅱ)(a)(ロ)　清澄・計量設備」と兼用）

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ロ)　塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

計測制御設備
（「ヘ.計測制御系統施設の設備」と兼用）

分析設備
（「リ.(4)(ⅰ)　分析設備」と兼用）

高レベル廃液処理設備
（「ト.(2)(ⅱ)(a)　高レベル廃液処理設備」と兼用）

分離設備
（「ニ.(3)(ⅱ)(a)　分離設備」と兼用）

分離建屋一時貯留処理設備
（「ニ.(3)(ⅱ)(c)　分離建屋一時貯留処理設備」と兼用）

分配設備
（「ニ.(3)(ⅱ)(b)　分離設備」と兼用）

計測制御設備
（「ヘ.計測制御系統施設の設備」と兼用）

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ロ)　塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（「ニ.(5)(ⅱ)(b)　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「ニ.(4)(ⅱ)(a)(ロ) プルトニウム精製設備」と兼用）

精製建屋一時貯留処理設備
（「ニ.(4)(ⅱ)(a)(ハ) 　精製建屋一時貯留処理設備」と兼用）

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「ト.(1)(ⅱ)(a)(ロ)　塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「リ.(1)(ⅱ)(b)イ　圧縮空気設備」と兼用）

分析設備
（「リ.(4)(ⅰ)　分析設備」と兼用）

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
（「ニ.(5)(ⅱ)(b)　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼用）

計測制御設備
（「ヘ.計測制御系統施設の設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「リ.(1)(ⅱ)(b)イ　圧縮空気設備」と兼用）

高レベル廃液処理設備
（「ト.(2)(ⅱ)(a)　高レベル廃液処理設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化設備
（「ト.(3)(ⅱ)(a)　高レベル廃液ガラス固化設備」と兼用）

化学薬品貯蔵供給設備
（「リ.(4)(ⅱ)　化学薬品貯蔵供給設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「リ.(1)(ⅱ)　圧縮空気設備」と兼用）

計測制御設備
（「ヘ.計測制御系統施設の設備」と兼用）

建屋

第３表(5)　　代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対象の施設と兼用一覧

前処理建屋

精製建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

分離建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋
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冷却水配管・弁（凝縮器）

設備名

分離建屋
高レベル廃液処理設備

（「ト.(2)(ⅱ)(a)　高レベル廃液処理設備」と兼用）

建屋

第３表(7)　　代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の設計基準対象の施設と兼用一覧
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第４表(１) 重大事故の水素爆発を想定する対象機器 

 

建屋 機器グループ 機器 

前処理建屋 
前処理建屋 

水素爆発 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量・調整槽 

計量補助槽 

計量後中間貯槽 

分離建屋 
分離建屋 

水素爆発 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

プルトニウム溶液受槽 

プルトニウム溶液中間貯槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

高レベル廃液濃縮缶 ※１ 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

プルトニウム溶液供給槽 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム溶液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

リサイクル槽 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器 

精製建屋 
精製建屋 

水素爆発 

希釈槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽 ※ 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋 

高レベル廃液ガラ

ス固化建屋 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液共用貯槽 ※２ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

※１ 長期予備は除く。 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き容

量を確保している。 
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9.5.2 重大事故等対処設備 

9.5.2.1 代替安全冷却水系 

9.5.2.1.1 概  要 

  冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却し

ている内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然に防止するた

めに必要な蒸発乾固の発生防止対策に使用する重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

  上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器へ注水することで，放射性物質の発生を抑

制し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防止対

策に使用する重大事故等対処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水と

して回収するための代替換気設備のセル導出設備の凝縮器に水を供給する

ために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

  また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水することで，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を未沸騰状態に維

持するために必要な蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

 

9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 

  その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備

本体用）（以下9.5.2では「安全冷却水系」という。）の内部ループに通

水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機
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器に内包する溶液を冷却し，溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に注水すること及び冷却コイ

ル又は冷却ジャケットへ通水することで蒸発乾固の進行を防止し，及び沸

騰に伴い発生する蒸気を代替換気設備のセル導出設備の凝縮器により回収

するための水供給に必要な設備として，代替安全冷却水系を設ける。 

 (１) 系統構成 

   冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重大事故等対処設備

として，代替安全冷却水系を使用する。 

   代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配

管・弁，高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，冷却水

配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給

排水配管・弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬

型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車等で構

成する。 

   水供給設備の一部である第１貯水槽及び補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油貯槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，計装設

備の一部である可搬型膨張槽液位計，可搬型貯槽温度計，可搬型冷却

水流量計，可搬型漏えい液受皿液位計，可搬型建屋供給冷却水流量計，

可搬型冷却水排水線量計，可搬型貯槽液位計，可搬型機器注水流量計，

可搬型冷却コイル圧力計，可搬型冷却コイル通水流量計及び可搬型凝

縮器通水流量計並びに代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故

等対処設備として配備する。 

また，設計基準対象の施設と兼用する安全冷却水系の内部ループ配
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管・弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注水

配管・弁，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象

機器（9.5－３表）並びに計装設備の一部を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

水供給設備については「9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に，計装設備については「6.2.1.4 系統構成及

び主要設備」に，代替試料分析関係設備については「8.2.4 系統構成

及び主要設備」に示す。 

 (２) 主要設備 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと安全冷却水系の内部

ループ配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用い

て接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，水供給設

備の第１貯水槽の水を内部ループへ通水し，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液が沸騰に至る前

に冷却でき，未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと機器注水配管・弁を

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，

可搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を想定する対象機器へ注水でき，放射性物質の発生を

抑制し，及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却コイル配管・弁

又は冷却ジャケット配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホ

ース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の

49



 

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の温度を低下させ，

未沸騰状態を維持できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと冷却水配管・弁（凝

縮器）を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続し

た上で，可搬型中型移送ポンプを運転することで，代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮

できる設計とする。 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプと可搬型排水受槽を可

搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内

部ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替

換気設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排

水受槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポンプを運転することで，

可搬型排水受槽の排水を水供給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再

び水源として用いることができる設計とする。 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細については，

「7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備」に示す。 
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9.5.2.1.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

   基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

   代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，安全冷却水系と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，安全冷

却水系から弁等により隔離することで，独立性を有する設計とする。 

   上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備の内部ループ

配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定

される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びそ

の他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。

重大事故等時の環境条件に対する健全性については，「9.5.2.1.3(４) 

環境条件等」に記載する。 

   代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，安全冷却水系と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可搬型中

型移送ポンプを空冷式のディーゼルエンジンにより駆動し，必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とすることで，

多様性を有する設計とする。 

   可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供給設備の第１貯水

槽を水源とすることで，大気を最終ヒートシンクとする安全冷却水系

に対して異なるヒートシンクを有する設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全冷却水系又は代替安全冷

却水系の常設重大事故等対処設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，建屋外に設置することで，独立性を

有する設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃による
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損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の安全冷

却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう安全冷却水系又は代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周破

断に対して可搬型建屋内ホース等は，安全冷却水系又は代替安全冷却

水系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとと

もに，基準地震動による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の

影響を受けない場所に，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重

大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，

安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するととも

に外部保管エリアの異なる場所にも保管することで位置的分散を図る。 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，転倒しないことを確

認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基準地震動に

よる地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所

に，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないように，安全冷却水系又は

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアにも保管することで位置

的分散を図る。 
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建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ等と代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備との接続口は，複

数のアクセスルートを踏まえて自然現象，外部人為事象及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋内の適切に離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所に設置する。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数

の場所に設置する設計とする。 

一つの接続口で冷却機能の喪失による蒸発乾固の貯槽等への注水及

び放射線分解による水素による爆発の圧縮空気の供給のために兼用し

て使用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計とする。 

 (２) 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

   代替安全冷却水系の内部ループ配管，冷却コイル配管及び冷却ジャケ

ット配管は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する

系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   代替安全冷却水系の機器注水配管等は，重大事故等発生前（通常時）

の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，回転体が飛散すること

を防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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   屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排

水受槽等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

   基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液の冷却，希釈及

び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発揮するた

めに必要な給水流量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して６台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを７台の合計 13 台以上を確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される重大事故等時にお

いて，冷却に使用した排水を受けるために必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として８基，予備として故障時のバック

アップを８基の合計 16 基以上を確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却している

内部ループへの通水，同機器への注水，冷却コイル又は冷却ジャケット

への通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に

実施する場合に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計とす

る。 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却している内部ル

ープへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気設

備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時に実施した場合に発生する

54



 

排水を一時貯留するために必要な容量を有する設計とし，兼用できる設

計とする。 

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，内部ループへ

の通水，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器

への注水，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器等への通水に使用する

可搬型建屋内ホースは，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複

数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に保管するホースについて

は１本以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，安

全冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処することから，当該系統の範囲ご

とに重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。 

 (４) 環境条件等 

   基本方針については，「1.7.18(３)ａ．環境条件」に示す。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそ

れがある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する

水素による爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機能を損なわない

設計とする。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発の同時発生が

想定される機器において，放射線分解により発生する水素による爆発の

発生を想定する対象機器における水素濃度 12ｖｏｌ％未満での水素爆

発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を損

なわない設計とする。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，「1.7.18（５） 地震を
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要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とでその機能を損なわない設計とする。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処

設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水，被液防護する

設計とする。 

   代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対

して，適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，

必要により当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

   代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「1.7.18（５） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。 
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   代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬

品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への保管及び被水，被液防

護する設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水受槽等は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計する。 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計する。 

   代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可搬型中型移送ポンプ等は，

積雪及び火山の影響に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する

手順を整備する。 

   代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置又は

構造，被液防護等の措置を講じて保管することにより，機能を損なわな

い設計とする。 

   代替安全冷却水系の内部ループの弁等の操作は，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等

により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がない
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ように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とす

る。 

 (５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

   代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等の

接続は，コネクタ又はフランジ接続に統一することにより，現場での接

続が可能な設計とする。 

   代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却

ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮器）

は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えることができるよう，

系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

   代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース等は，

容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することがで

きるよう，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度

に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 
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9.5.2.1.4 主要設備の仕様 

代替安全冷却水系の主要設備を第 9.5－２表に示す。 

代替安全冷却水系の系統概要図を第 9.5－７図，第 9.5－10 図，第 9.5

－13 図及び第 9.5－16 図に示す。 

代替安全冷却水系の機器及び接続口配置概要図を第9.5－８図，第9.5

－11図，第9.5－14図及び第9.5－17図，接続口配置図及び接続口一覧を第

9.5－９図，第9.5－12図，第9.5－15図及び第9.5－18図に示す。 
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9.5.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運転中又は停止中に独立して

機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又

は取替えが可能な設計とする。 

可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

可搬型中型移送ポンプを使用した内部ループへの通水等の接続口は，

外観の確認が可能な設計とする。 
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第9.5－２表 代替安全冷却水系の主要設備の仕様 

 [常設重大事故等対処設備] 

ａ．内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第9.5－７図）） 

    数  量    23系列 

ｂ．冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第9.5－７図及び 

第9.5－13図）） 

    数  量    126系列 

ｃ．冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第9.5－７図 

及び第9.5－13図）） 

    数  量    30系列 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

    数  量    ２系列 

ｅ．機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第9.5－10図）） 

    数  量    226系列 

ｆ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁 

   数  量    ２系列   

ｇ．冷却水配管・弁（凝縮器）（設計基準対象の施設と一部兼用（第9.5－

16図）） 

   数  量    11系列 

ｈ．高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁 

   数  量    １系列 

ｉ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器 

（設計基準対象の施設と兼用）（第9.5－３表） 

    基  数    53 
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ｊ．水供給設備 

「第9.4－２表 水供給設備の主要設備の仕様」に記載する。 

ｋ．補機駆動用燃料補給設備 

「第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様」に記載す

る。 

ｌ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

 ［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型建屋外ホース 

   数  量    １式 

ｂ．可搬型中型移送ポンプ 

種  類    うず巻式 

台  数    13（予備として故障時及び待機除外時バックアッ

プを７台） 

容  量    約240ｍ３／ｈ／台 

ｃ．可搬型建屋内ホース（内部ループへの通水用）（冷却コイル又は冷却

ジャケットへの通水と

一部兼用） 

   数  量    １式 

ｄ．可搬型建屋内ホース（貯槽等への注水用） 

   数  量    １式 

ｅ．可搬型建屋内ホース（冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水用） 

   数  量    １式 
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ｆ．可搬型建屋内ホース（セル導出設備の凝縮器への通水用） 

   数  量    １式 

ｇ．可搬型排水受槽 

基  数    16（予備として故障時のバックアップを８基） 

容  量    約300ｍ３／基 

ｈ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

   数  量    １式 

ｉ．可搬型中型移送ポンプ運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数    ５（予備として故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台） 

ｊ．ホース展張車 

台  数    ５（予備として故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台） 

ｋ．運搬車 

台  数    ５（予備として故障時及び待機除外時バックアッ

プを３台） 

ｌ．補機駆動用燃料補給設備 

「第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様」に記載す

る。 

ｍ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

ｎ．代替試料分析関係設備 

「第8.2－３表 放射線管理施設の主要設備の仕様」に記載する。 
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第 9.5－３表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の 

  発生を想定する対象機器 

建屋 機器グループ 機器名 

前処理建屋 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

精製建屋 

精製建屋内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
8
,
5
0
0

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑩

⑨

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

⑪
※
２

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

⑪Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

④
若

し
く
は

⑤

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

油
水
分
離

槽
⑥

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽
⑦

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

⑧

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

⑨

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

貯
槽
等
へ

の
注
水

第
４
接
続

口

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

⑩
※
１

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

貯
槽
等
へ

の
注
水

第
３
接
続

口

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

内
部
ル
ー

プ
へ
の

通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

①
若

し
く
は

②

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

③

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

※
１

水
素
爆
発

の
発
生

防
止
対

策
の
設

備
を
兼

用
す
る

接
続
口

※
２

水
素
爆
発

の
拡
大

防
止
対

策
の
設

備
を
兼

用
す
る

接
続
口

可
搬

型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

計
装
設
備

 

 

代
替
安
全

冷
却

水
系

の
内

部
ル

ー
プ

配
管

の
弁
 

81



 
第

9.
5
－
８

図
(1
4) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
１
階
）

 

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
5
3
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装

設
備

 

可
搬

型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

82



 
第

9.
5
－
８

図
(1
5) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
２
階
）

 

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
0
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

①

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

①

凝
縮
器

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

②

②

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象

な
し

 

83



 
第

9.
5
－
８

図
(1
6) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
３
階
）

 

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
4
,
0
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装
設
備

 

84



第
9.

5
－
８

図
(1
7) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
４
階
）

①

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
5
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

ａ

②

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
7
,
5
0
0

ａ

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

１
接

続
口

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

２
接

続
口

予
備

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
③

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
④

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

１
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

③
④

対
象

な
し
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可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
内
部
ル
ー
プ
配
管
の
弁

第
9
.
5－

８
図

(18
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 

接
続
口
配
置

概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

下
１

階
）
 

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

86

については核不拡散の観点から公開できません。



代
替
安
全
冷
却
水
系
の
内
部
ル
ー
プ
配
管
の
弁

第
9.

5－
８
図

(19
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 

接
続
口
配
置

概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

上
１

階
）
 

計
装
設
備

87
については核不拡散の観点から公開できません。



対
象
な
し
 

第
9
.
5－

８
図

(20
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 

接
続
口
配
置

概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

上
２

階
）
 

88

については核不拡散の観点から公開できません。



対
象

な
し

 

第
9.

5－
８

図
(2
1) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に

よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
下

４
階

）
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貯
槽

等
へ
の

注
水

第
２

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
４

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合
槽

Ａ
①

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合
槽

Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合
槽

Ａ
②

※
１

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合
槽

Ｂ

3
2

1

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
５

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

③
※

２
高

レ
ベ

ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

供
給
液
槽

Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽

Ｂ

供
給
槽
Ｂ

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

対
象
な
し
 

第
9.

5－
８

図
(22

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
下

３
階

）
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内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
第

１
接

続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
第

２
接

続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
及
び

冷
却
コ

イ
ル
等

へ
の
通

水
ホ

ー
ス

接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

①
若

し
く

は
②

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
③

若
し

く
は
④

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
⑤

若
し

く
は
⑥

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑦
若

し
く

は
⑧

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
１

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
２

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
４

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
５

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
６

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

⑨
若

し
く

は
⑩

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
⑪

若
し

く
は
⑫

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
⑬

若
し

く
は
⑭

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑮
若

し
く

は
⑯

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑰

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑱

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

⑲

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
⑳

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
2
1

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

2
2

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

2
3

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

2
9

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

3
0
※

１

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
3
1
※

１

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
3
2
※

１

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

3
3
※

１
高

レ
ベ

ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

3
4
※

１

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

3
5
※

２

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
3
6
※

２

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
3
7
※

２

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

3
8
※

２
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

1
2

3
0

3
2
9

4
3
1

5
6 1
4

1
3

1
2

1
1

1
0 2
4

9 1
9

2
0

2
6

2
8

2
7

1
6

1
5

2
2

1
8

1
7

7 8

3
8

3
3

3
2

3
4

3
5

3
6

3
7

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

2
1

2
5

2
3

冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
２

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

2
4

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
2
5

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽
2
6

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

2
7

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

2
8

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

代
替

安
全

冷
却

水
系
の
 

冷
却

水
給

排
水

配
管
の

弁
 

可
搬

型
建
屋
内
ホ
ー
ス
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

内
部
ル
ー
プ
配
管
の
弁
 

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
 

計
装
設
備
 

第
9
.
5－

８
図

(23
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
下

２
階

）
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冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
１

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
２

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
５

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

①
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

②

供
給

槽
Ｂ

③

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑦
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

供
給

液
槽
Ａ

⑧
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑨
供

給
槽

Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑫

若
し

く
は

⑬

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑭
※

１
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑮
※

２
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑯
※

２
供

給
槽

Ｂ

4 8 1
5

2 9
1
6

1
3 1
1

7

1
2 1
0

1
4

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

1
3

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
及
び

冷
却
コ

イ
ル
等

へ
の
通

水
ホ

ー
ス
接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑩

若
し

く
は

⑪

貯
槽

等
へ
の

注
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所

冷
却
コ

イ
ル

等
へ
の

通
水

第
２

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

④
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑤

供
給

槽
Ｂ

⑥

6
5

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー
ス
 代

替
安
全

冷
却

水
系

の
 

冷
却
水
給

排
水

配
管

の
弁

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

第
9.

5－
８

図
(24

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
下

１
階

）
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内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
若
し
く
は
②

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
若
し
く
は
④

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

－
⑤
若
し
く
は
⑥

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑦

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

供
給
槽
Ａ

⑧

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
１
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

－
⑨
若
し
く
は
⑩

凝
縮
器
へ
の
通
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所

対
象
機
器

接
続
箇
所

－
⑪

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
３
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

⑯
※

１
供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

⑰
※

１
供
給
槽
Ｂ

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

⑱
※

１

供
給
槽
Ａ

⑲
※

２

供
給
液
槽
Ｂ

⑳
※

１

供
給
槽
Ｂ

㉑
※

２

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
６
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

㉒
※
２

供
給
液
槽
Ｂ

㉓
※
２

1 3

2 4

1
2

1
0 6

9 5

1
1

1
6

8

7

1
1

1
4

1
7

1
8

2
0
2
1

2
2

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

凝
縮
器

対
象
機
器

接
続
箇
所

予
備
凝
縮
器

㉔

凝
縮
器
へ
の
通
水

配
管
接
続
箇
所
（
冷
却
水
）

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

⑫

予
備
凝
縮
器

⑬

1
9

2
3

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

⑭

予
備
凝
縮
器

⑮

予
備
凝
縮

器

2
4

1
3

1
5

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
水
給
排
水
配
管
の
弁
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
内
部
ル
ー
プ
配
管
の
弁
 

第
9
.
5－

８
図

(25
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に

よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

 
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
上

１
階

）
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第
9
.
5－

８
図

(26
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

機
器

及
び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
（

地
上

２
階

）

可
搬

型
建
屋

内
ホ
ー
ス
 

計
装
設
備
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①
②

③

 

第
9.

5－
９
図

(１
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
３
階
）
 

④
⑤

⑥
 

 

機
器

グ
ル

ー
プ

 
機

器
名

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）
 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）
 

前
処

理
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
１

 

中
継

槽
Ａ

 
地

下
３

階
 

①
若

し
く

は
②

 

地
下

３
階

 

④
若

し
く

は
⑤

 

中
継

槽
Ｂ

 
地

下
３

階
 

①
若

し
く

は
②

 

地
下

３
階

 

④
若

し
く

は
⑤

 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ａ
 

地
下

３
階

 

①
若

し
く

は
②

 

地
下

３
階

 

④
若

し
く

は
⑤

 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

Ｂ
 

地
下

３
階

 

①
若

し
く

は
②

 

地
下

３
階

 

④
若

し
く

は
⑤

 

前
処

理
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
２

 

計
量

前
中

間
貯

槽
Ａ

 

地
下

３
階

 

③
 

地
下

３
階

 

⑥
 

計
量

前
中

間
貯

槽
Ｂ

 

計
量

後
中

間
貯

槽
 

計
量

・
調

整
槽

 

計
量

補
助

槽
 

中
間

ポ
ッ

ト
Ａ

 

中
間

ポ
ッ

ト
Ｂ
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①
 ②

 
③

 
⑦

 
⑤

 

⑥
 

⑧
 

④
 

第
9.

5－
９
図

(２
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
分
離
建
屋
（
地
下
２
階
）
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⑨
 

⑩
 

第
9
.
5－

９
図

(３
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
分
離
建
屋
（
地
下
１
階
）
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⑪
 

⑫
 

第
9
.
5
－
９
図

(４
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
分
離
建
屋
（
地
上
１
階
）
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⑬
⑭

第
9.

5－
９
図

(５
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
分
離
建
屋
（
地
上
３
階
）
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 ②

 

第
9
.
5
－
９
図

(６
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
精
製
建
屋
（
地
下
２
階
）
 ③

 

①
  

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

第
１

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
２

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
３

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
４

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

精
製

建
屋

 

内
部

ル
ー

プ
１

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
 

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

②
 

地
下

１
階

 

④
 

地
下

１
階

 

⑤
 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

 

希
釈

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
 

精
製

建
屋

 

内
部

ル
ー

プ
２

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽
 

地
下

２
階

 

③
 

地
下

２
階

 

⑥
 

－
 

－
 

油
水

分
離

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽
 

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
 

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
 

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
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④
⑤

 

⑥
 

第
9
.
5－

９
図

(７
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び
 

接
続
口
一
覧
 
精
製
建
屋
（
地
下
１
階
）
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

第
１

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
２

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
３

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

第
４

接
続

口
 

(
給

水
口

及
び

排
水

口
) 

精
製

建
屋

 

内
部

ル
ー

プ
１

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
受

槽
 

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

②
 

地
下

１
階

 

④
 

地
下

１
階

 

⑤
 

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
一

時
貯

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
計

量
槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

液
中

間
貯

槽
 

精
製

建
屋

 

内
部

ル
ー

プ
２

 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

受
槽
 

地
下

２
階

 

③
 

地
下

２
階

 

⑥
 

－
 

－
 

油
水

分
離

槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
供

給
槽
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

溶
液

一
時

貯
槽
 

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
 

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
 

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
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第
9.

5－
９
図

(８
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却

）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び

接
続

口
一

覧
 

ウ
ラ

ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
（
地
下
１
階
）
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① ② ③

④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨ ⑩ ⑪

⑬ ⑭

⑮

⑫

⑯

第
9.

5－
９
図

(９
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷

却
）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び

接
続

口
一

覧
 

高
レ

ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
２
階
）
 

機
器

グ
ル

ー
プ

 
機

器
名

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ａ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ａ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ｂ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ｂ
系

 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
１

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

液
槽

Ａ
 

地
上

１
階

 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

液
槽

Ｂ
 

地
上

１
階

 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

槽
Ａ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

槽
Ｂ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
２

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

③
 

地
下

２
階

 

⑦
 

地
下

２
階

 

⑪
 

地
下

２
階

 

⑮
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
３

 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

②
 

地
下

２
階

 

⑥
 

地
下

２
階

 

⑩
 

地
下

２
階

 

⑭
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
４

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

④
 

地
下

２
階

 

⑧
 

地
下

２
階

 

⑫
 

地
下

２
階

 

⑯
 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

④
 

地
下

２
階

 

⑧
 

地
下

２
階

 

⑫
 

地
下

２
階

 

⑯
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
５

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑨
 

地
下

２
階

 

⑬
 

103



①②

③④

機
器

グ
ル

ー
プ

 
機

器
名

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ａ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ａ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ｂ
系

 

内
部

ル
ー

プ
通

水
 

Ｂ
系

 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
１

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

液
槽

Ａ
 

地
上

１
階

 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

液
槽

Ｂ
 

地
上

１
階

 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

槽
Ａ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

供
給

槽
Ｂ

 
地

上
１

階
 

①
 

地
上

１
階

 

③
 

地
上

１
階

 

②
 

地
上

１
階

 

④
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
２

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

③
 

地
下

２
階

 

⑦
 

地
下

２
階

 

⑪
 

地
下

２
階

 

⑮
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
３

 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

②
 

地
下

２
階

 

⑥
 

地
下

２
階

 

⑩
 

地
下

２
階

 

⑭
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
４

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

④
 

地
下

２
階

 

⑧
 

地
下

２
階

 

⑫
 

地
下

２
階

 

⑯
 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

④
 

地
下

２
階

 

⑧
 

地
下

２
階

 

⑫
 

地
下

２
階

 

⑯
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
５

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑨
 

地
下

２
階

 

⑬
 

第
9.

5－
９
図

(10
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却
）
の

通
水

接
続

口
配

置
図

及
び

接
続

口
一

覧
 

高
レ

ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
上
１
階
）
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蒸
発
乾
固

対
象
貯
槽
等

第
9
.
5
－
1
0
図

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
系
統
概
要
図
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
（
そ
の
１
）

①
又
は
②
に
接
続
す
る

本
図
は
，
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
系
統

概
要
で
あ
る
。
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
及
び
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
の
敷
設
ル
ー
ト
，
接
続
箇
所
，
個
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
，

ホ
ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
ご
と
に
異
な
る
。

他
建
屋
の

代
替
安
全

冷
却
水
系

よ
り①

’
又
は
②
’
に
接
続
す
る

② ②
’

（
建
屋
境
界
）

系
統
構
成
に

つ
い
て
は
同
左

①
①
’

凝
縮

水
回
収

先
セ
ル
等

内
部
ル
ー
プ

セ
ル

可
搬

型
排

水
受
槽

導
出

先
セ
ル

可
搬

型
フ
ィ

ル
タ

可
搬

型
排
風

機
主

排
気

筒
（

主
排

気
筒

）

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ

T L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P
P

P P

P

R

L

F

弁
・
ダ
ン

パ
（
閉
止

）

排
風
機

凡
例

接
続
口

可
搬
型
中

型
移
送
ポ

ン
プ

（
水
中
ポ

ン
プ
）

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備

F
流

量
計

可
搬
型
重

大
事
故
等

対
処
設

備
（

可
搬
型

ホ
ー
ス
等

）
T

温
度
計

本
対
策
に

使
用
す
る

設
備

（
実
線
）

L
液

位
計

（
破
線
）

本
対
策
以

外
に
使
用

す
る
設

備
P

圧
力
計

弁
・
ダ
ン

パ
（
開
）

R
モ

ニ
タ

（
線
量
計

含
む
）

膨
張
槽

凝
縮
器

※１

第
1貯

水
槽

（
水

供
給

設
備
）

可
搬
型
発

電
機

（
代
替
電

源
設
備
）

※
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
設
備
は
，
代

替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
設
計
基
準
対

象
の
施
設
と
兼
用
一
覧
に
示
す
。

※
２
：
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
は
，
可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー
ス
の
経
路
上
に
・
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化

建
屋
の
冷
却
水
注
水
配
管
・
弁
を
設
置
す
る
。

※２
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※１　機器注水配管・弁

設備名

溶解設備
（「4.3.1.4.1 溶解設備」と兼用）

清澄・計量設備
（「4.3.1.4.2 清澄・計量設備」と兼用）

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

高レベル廃液濃縮設備
（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

分離設備
（「4.4.4.1 分離設備」と兼用）

分離建屋一時貯留処理設備
（「4.4.4.3 分離設備」と兼用）

分配設備
（「4.4.4.2 分配設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

プルトニウム精製設備
（「4.5.1.3 プルトニウム精製設備」と兼用）

精製建屋一時貯留処理設備
（「4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備」と兼用）

塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「9.3 圧縮空気設備」と兼用）

分析設備
（「9.8 分析設備」と兼用）

溶液系
（「4.6.3　ウラン・プルトニウム混合脱硝設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

安全圧縮空気系
（「9.3　圧縮空気設備」と兼用）

高レベル濃縮廃液貯蔵系
（「7.3.2.3　高レベル廃液貯蔵設備」と兼用）

共用貯蔵系
（「7.3.2.3　高レベル廃液貯蔵設備」と兼用）

高レベル廃液ガラス固化設備
（「7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備」と兼用）

化学薬品貯蔵供給系
（「9.9 化学薬品貯蔵供給設備」と兼用）

圧縮空気設備
（「9.3 圧縮空気設備」と兼用）

計測制御設備
（「6.1.2　計測制御設備」と兼用）

第9.5－10図　代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その２）

建屋

　代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対象の施設と兼用一覧

前処理建屋

精製建屋

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

分離建屋

高レベル廃液ガラス固化建屋
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第
9
.
5
－

11
図

(１
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

前
処
理
建
屋
（
地
下
４
階
）
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第
9
.
5
－

11
図

(２
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

前
処
理
建
屋
（
地
下
３
階
）

108



第
9
.
5
－

11
図

(３
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

前
処
理
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第
9
.
5
－

11
図

(４
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

前
処
理
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9
.
5
－

11
図

(５
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

前
処
理
建
屋
（
地
上
３
階
）
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第
9.

5－
11

図
(６

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

分
離
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
9.

5
－

11
図

(７
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

分
離
建
屋
（
地
下
２
階
）
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第
9.

5
－

11
図

(８
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

分
離
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第
9.

5－
1
1
図

(９
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

分
離
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9.

5
－

11
図

(10
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

分
離
建
屋
（
地
上
２
階
）
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第
9.

5－
11

図
(11

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

分
離
建
屋
（
地
上
３
階
）
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Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受
槽

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供
給

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
3
8
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

①

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽
②

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

③

①
②

③

対
象

な
し

 

第
9.

5－
11

図
(12

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

精
製
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
油

水
分

離
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

①
②

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
4
3
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ 内
部

ル
ー

プ
へ

の
通

水
第

１
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

④
⑤

⑥
対

象
貯

槽
接

続
口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①
若

し
く

は
②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

③

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

④

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

⑤

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
⑥

対
象

貯
槽

接
続

口

油
水

分
離

槽
⑦

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

⑧

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
⑨

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
⑩

⑦
⑧

⑨
⑩

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

第
２

接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

第
１

接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

対
象

な
し

 

第
9
.
5－

11
図

(13
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）

の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

精
製
建
屋
（
地
下
２
階
）
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略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
4
8
,
5
0
0

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑩

⑨

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

⑪
※
２

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

⑪Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

④
若

し
く
は

⑤

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

油
水
分
離

槽
⑥

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽
⑦

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

⑧

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

⑨

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

貯
槽
等
へ

の
注
水

第
４
接
続

口

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

⑩
※
１

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

貯
槽
等
へ

の
注
水

第
３
接
続

口

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

内
部
ル
ー

プ
へ
の

通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

①
若

し
く
は

②

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

③

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

※
１

水
素
爆
発

の
発
生

防
止
対

策
の
設

備
を
兼

用
す
る

接
続
口

※
２

水
素
爆
発

の
拡
大

防
止
対

策
の
設

備
を
兼

用
す
る

接
続
口

計
装
設
備

 

計
装

設
備

 

代
替
安

全
冷

却
水

系
の

機
器

注
水

配
管

の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
機
器

注
水

配
管

の
弁

 

第
9.

5－
11

図
(14

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の

機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

精
製
建
屋
（
地
下
１
階
）
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T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
5
3
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装
設
備

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

可
搬

型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

第
9.

5－
1
1
図

(1
5) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の

機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

精
製
建
屋
（
地
上
１
階
）
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可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
0
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

①

対
象

機
器

接
続

口

凝
縮

器
①

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

口
凝

縮
器

②

②

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

１
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

計
装
設
備

 

第
9.

5－
11

図
(16

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の

機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

 
  

  
  

  
  

  
  
精

製
建
屋
（
地
上
２
階
）
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可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
4
,
0
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装
設
備

 

第
9.

5－
11

図
(17

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

精
製
建
屋
（
地
上
３
階
）

 

123



①

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
5
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

ａ

②

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
7
,
5
0
0

ａ

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

１
接

続
口

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

２
接

続
口

予
備

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
③

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
④

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

１
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

③
④

代
替

安
全

冷
却
水
系

の
機
器

注
水
配
管

の
弁
 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
機
器

注
水
配

管
の

弁
 

第
9.

5
－

11
図

(18
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の

機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図

精
製
建
屋
（
地
上
３
階
）

124



対
象
な
し

第
9.

5－
11

図
(19

) 
代

替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
（
地
下
１
階

）

125
については核不拡散の観点から公開できません。



可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
機
器
注
水
配
管
の
弁

第
9.

5－
11

図
(20

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
機
器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
（
地
上
１
階

）

126
については核不拡散の観点から公開できません。



計
装
設
備

第
9.

5
－

11
図

(21
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
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貯
槽
等
へ
の
注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

②
※
１

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

3
2

1

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
※
２

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給

液
槽

Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽

Ｂ

供
給

槽
Ｂ

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
機
器
注
水
配
管
の
弁
 

第
9.

5－
11

図
(23

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）

の
機

器
及

び
接

続
口

配
置

概
要

図
 

 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
３

階
）
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内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

①
若
し
く
は
②

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

③
若
し
く
は
④

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑤
若
し
く
は
⑥

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑦
若
し
く
は
⑧

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
３
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
６
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑨
若
し
く
は
⑩

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑪
若
し
く
は
⑫

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑬
若
し
く
は
⑭

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑮
若
し
く
は
⑯

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑰

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑱

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑲

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑳

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
1

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

2
2

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

2
3

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
9

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

3
0
※
１

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
1
※
１

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
2
※
１

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

3
3
※
１

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
4
※
１

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

3
5
※
２

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
6
※
２

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
7
※
２

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
8
※
２

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

1
2

3
0

3
2
9

4
3
1

5
6 1
4

1
3

1
2

1
1

1
0 2
4

9 1
9

2
0

2
6

2
8

2
7

1
6

1
5

2
2

1
8

1
7

7 8

3
8

3
3

3
2

3
4

3
5

3
6

3
7

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

2
1

2
5

2
3

冷
却
コ
イ
ル

等
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

2
4

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
5

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
6

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

2
7

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

2
8

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
水
注
水
配
管
の
弁
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
機
器
注
水
配
管
の
弁
 

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
 

計
装
設
備
 

可
搬
型
建
屋
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ホ
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ス
 

計
装
設
備
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図
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代
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水
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へ
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及
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要

図
 

 
高
レ
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（
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冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
３
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

①
供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

②

供
給
槽
Ｂ

③

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑦
第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

供
給
液
槽
Ａ

⑧
供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

⑨
供
給
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑫
若
し
く
は
⑬

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑭
※
１

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

⑮
※
２

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

⑯
※
２

供
給
槽
Ｂ

4 8 1
5

2 9
1
6

1
3 1
1

7

1
2 1
0

1
4

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を

兼
用

す
る
接
続
口

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を

兼
用

す
る
接
続
口

可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
保
管
場
所

1
3

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑩
若
し
く
は
⑪

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所

冷
却
コ
イ
ル

等
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

④
供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

⑤

供
給
槽
Ｂ

⑥

6
5

代
替
安
全
冷
却

水
系
の
 

冷
却
水
注
水
配

管
の
弁
 

代
替
安
全
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系
の
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管
の
弁
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搬
型
建
屋
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ス
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屋
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装
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及
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内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
第

１
接

続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

①
若

し
く
は

②

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

供
給

液
槽
Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

供
給

槽
Ｂ

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
第

２
接

続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

③
若

し
く
は

④

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

供
給

液
槽
Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

供
給

槽
Ｂ

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
及
び

冷
却
コ

イ
ル
等

へ
の
通

水
ホ

ー
ス
接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

－
⑤

若
し

く
は

⑥

対
象

貯
槽

接
続

口

高
レ

ベ
ル
廃

液
共
用

貯
槽

⑦

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

第
２

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ａ

高
レ

ベ
ル
廃

液
混
合

槽
Ｂ

供
給

液
槽
Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

供
給

槽
Ｂ

供
給

槽
Ａ

⑧

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
１

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

－
⑨

若
し

く
は

⑩

凝
縮

器
へ
の

通
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所

対
象

機
器

接
続

箇
所

－
⑪

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑯
※

１
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑰
※

１
供

給
槽

Ｂ

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
４

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑱
※

１

供
給

槽
Ａ

⑲
※

２

供
給

液
槽
Ｂ

⑳
※

１

供
給

槽
Ｂ

㉑
※

２

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
６

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

㉒
※
２

供
給

液
槽
Ｂ

㉓
※
２

1 3

2 4

1
2

1
0 6

9 5

1
1

1
6

8

7

1
1

1
4

1
7

1
8

2
0
2
1

2
2

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

箇
所

予
備

凝
縮
器

㉔

凝
縮

器
へ
の

通
水

配
管

接
続
箇

所
（
冷

却
水
）

凝
縮

器
へ
の

通
水

第
１

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

機
器

接
続

口

凝
縮

器
⑫

予
備

凝
縮
器

⑬

1
9

2
3

凝
縮

器
へ
の

通
水

第
２

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

機
器

接
続

口

凝
縮

器
⑭

予
備

凝
縮
器

⑮

予
備

凝
縮

器

2
4

1
3

1
5

計
装
設
備
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
機
器
注
水
配
管
の
弁
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
水
注
水
配
管
の
弁
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11

図
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代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
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等
へ
の
注
水
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器
及
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１
階
 

⑩
 

供
給
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

②
 

地
下
１
階
 

①
 

地
上
１
階
 

③
 

地
上
１
階
 

⑥
 

地
下
１
階
 

⑤
 

―
 

供
給
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

②
 

地
上
１
階
 

④
 

地
上
１
階
 

⑧
 

地
下
１
階
 

⑥
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
２
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑧
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
３
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

③
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑦
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
４
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
５
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

 
地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

⑩
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑥
 

地
下
２
階
 

⑨
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①

②

③

④

⑥

⑤

機
器
グ
ル
ー
プ
 

機
器
名
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

第
１
接
続
口
 

第
２
接
続
口
 

第
３
接
続
口
 

第
４
接
続
口
 

第
５
接
続
口
 

第
６
接
続
口
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
１
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
３
階
 

①
 

地
下
２
階
 

②
 

地
下
３
階
 

②
 

地
下
３
階
 

③
 

－
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
３
階
 

①
 

地
下
２
階
 

②
 

地
下
３
階
 

②
 

地
下
３
階
 

③
 

－
 

供
給
液
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

①
 

地
上
１
階
 

③
 

地
上
１
階
 

⑤
 

地
下
１
階
 

⑤
 

地
上
１
階
 

⑨
 

供
給
液
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

②
 

地
上
１
階
 

④
 

地
上
１
階
 

⑦
 

地
下
１
階
 

⑥
 

地
上
１
階
 

⑩
 

供
給
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

②
 

地
下
１
階
 

①
 

地
上
１
階
 

③
 

地
上
１
階
 

⑥
 

地
下
１
階
 

⑤
 

―
 

供
給
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

②
 

地
上
１
階
 

④
 

地
上
１
階
 

⑧
 

地
下
１
階
 

⑥
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
２
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑧
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
３
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

③
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑦
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
４
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
５
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

 
地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

⑩
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑥
 

地
下
２
階
 

⑨
 

第
9
.
5
－

12
図

(13
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
注
水
接

続
口

配
置

図
及

び
接

続
口

一
覧

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
１
階
）
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①②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧⑨

⑩

機
器
グ
ル
ー
プ
 

機
器
名
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

貯
槽
等
注
水
 

第
１
接
続
口
 

第
２
接
続
口
 

第
３
接
続
口
 

第
４
接
続
口
 

第
５
接
続
口
 

第
６
接
続
口
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
１
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
３
階
 

①
 

地
下
２
階
 

②
 

地
下
３
階
 

②
 

地
下
３
階
 

③
 

－
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
３
階
 

①
 

地
下
２
階
 

②
 

地
下
３
階
 

②
 

地
下
３
階
 

③
 

－
 

供
給
液
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

①
 

地
上
１
階
 

③
 

地
上
１
階
 

⑤
 

地
下
１
階
 

⑤
 

地
上
１
階
 

⑨
 

供
給
液
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

②
 

地
上
１
階
 

④
 

地
上
１
階
 

⑦
 

地
下
１
階
 

⑥
 

地
上
１
階
 

⑩
 

供
給
槽
Ａ
 

地
上
１
階
 

②
 

地
下
１
階
 

①
 

地
上
１
階
 

③
 

地
上
１
階
 

⑥
 

地
下
１
階
 

⑤
 

―
 

供
給
槽
Ｂ
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

②
 

地
上
１
階
 

④
 

地
上
１
階
 

⑧
 

地
下
１
階
 

⑥
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
２
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑧
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
３
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

③
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑦
 

地
下
２
階
 

⑨
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
４
 

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
 

一
時
貯
槽
 

地
上
１
階
 

①
 

地
下
１
階
 

③
 

地
下
１
階
 

④
 

地
下
２
階
 

⑤
 

―
 

―
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
 

ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

内
部
ル
ー
プ
５
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

 
地
上
１
階
 

①
 

地
下
２
階
 

①
 

地
下
２
階
 

⑩
 

地
下
２
階
 

⑤
 

地
下
２
階
 

⑥
 

地
下
２
階
 

⑨
 

第
9.

5－
12

図
(14

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
貯
槽
等
へ
の
注
水
）
の
注

水
接

続
口

配
置

図
及

び
接

続
口

一
覧

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9
.
5
－
1
3
図

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
系
統
概
要
図
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却
）
（
そ
の
１
）

②
に
接
続
す
る

本
図
は
，
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
系
統

概
要
で
あ
る
。
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
及
び
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
の
敷
設
ル
ー
ト
，
接
続
箇
所
，
個
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
，

ホ
ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
ご
と
に
異
な
る
。

他
建
屋
の

代
替
安
全

冷
却
水
系

よ
り

可
搬

型
排

水
受
槽

②
’
に
接
続
す
る

② ②
’

（
建
屋
境
界
）

系
統
構
成
に

つ
い
て
は
同
左

蒸
発
乾
固

対
象
貯
槽
等

①
①
’

凝
縮

水
回
収

先
セ
ル
等

内
部
ル
ー
プ

セ
ル

導
出

先
セ
ル

可
搬

型
フ
ィ

ル
タ

可
搬

型
排
風

機
主

排
気

筒
（

主
排

気
筒

）

T L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

P
P

P P

R

L

F

F

P

F

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ

弁
・
ダ
ン

パ
（
閉
止

）

排
風
機

凡
例

接
続
口

可
搬
型
中

型
移
送
ポ

ン
プ

（
水
中
ポ

ン
プ
）

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備

F
流

量
計

可
搬
型
重

大
事
故
等

対
処
設

備
（

可
搬
型

ホ
ー
ス
等

）
T

温
度
計

本
対
策
に

使
用
す
る

設
備

（
実
線
）

L
液

位
計

（
破
線
）

本
対
策
以

外
に
使
用

す
る
設

備
P

圧
力
計

弁
・
ダ
ン

パ
（
開
）

R
モ

ニ
タ

（
線
量
計

含
む
）

膨
張
槽

凝
縮
器

※１

※
１

第
1貯

水
槽

（
水

供
給

設
備
）

可
搬
型
発

電
機

（
代
替
電

源
設
備
）

※
１
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
設
備
は
，
代

替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷

却
）
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
一
覧
に
示
す
。

※
２
：
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
は
，
可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー
ス
の
経
路
上
に
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
の
冷
却
水
給
排
水
配
管
・
弁
を
設
置
す
る
。

※３
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※
１

　
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

※
１
　
冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
配
管
・
弁

設
備

名
設
備
名

清
澄

・
計

量
設

備
（

「
4
.
3
.
1
.
4
.
2
 
清

澄
・

計
量

設
備

」
と

兼
用

）
溶
解
設
備

（
「
4
.
3
.
1
.
4
.
1
 
溶
解
設
備
」
と
兼
用
）

－
清
澄
・
計
量
設
備

（
「
4
.
3
.
1
.
4
.
2
 
清
澄
・
計
量
設
備
」
と
兼
用
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

（
「

7
.
3
.
2
.
2
 
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
」

と
兼

用
）

分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備

（
「
4
.
4
.
4
.
3
 
分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備
」
と
兼
用
）

分
離

設
備

（
「

4
.
4
.
4
.
1
 
分

離
設

備
」

と
兼

用
）

－

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

（
「

4
.
4
.
4
.
3
 
分

離
設

備
」

と
兼

用
）

－

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

（
「

4
.
5
.
1
.
3
 
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
」

と
兼

用
）

－

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

（
「

4
.
5
.
1
.
4
 
精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
」

と
兼

用
）

－

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

－
溶
液
系

（
「
4
.
6
.
3
　
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
設
備
」
と
兼
用
）

安
全

冷
却

水
系

（
「

9
.
5
 
冷

却
水

設
備

」
と

兼
用

）
－

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
（

「
7
.
4
.
2
 
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

設
備

」
と

兼
用

）
－

第
9
.
5
－

1
3
図
　
代
替
安
全
冷
却
水
系
の
系
統
概
要
図
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通

水
に

よ
る

冷
却

）
（

そ
の

２
）

建
屋

　
代

替
安

全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却
）
の
設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用

一
覧

前
処

理
建

屋

精
製

建
屋

分
離

建
屋

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
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第
9.

5－
14

図
(１

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
４
階

）
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第

9
.
5
－

14
図

(２
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
３
階
）

 
 

151



 
第

9.
5
－

14
図

(３
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
１
階
）

 
 

152



 
第

9.
5－

14
図

(４
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9
.
5－

14
図

(５
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
9.

5－
1
4
図

(６
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
２
階
）

 
 

155



 

第
9.

5－
14

図
(７

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第
9
.
5－

14
図

(８
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9.

5－
14

図
(９

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上
２
階
）
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第
9
.
5－

14
図

(10
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上
３
階
）
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Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
3
8
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

第
２

接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

①

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

②

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽
③

①
②

③

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ

ル
配

管
の

弁
 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷

却
コ

イ
ル

配
管

の
弁

 

第
9.

5－
1
4
図

(1
1) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通

水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
下
３

階
）
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第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計
量

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

①
②

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
4
3
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ 内
部
ル
ー

プ
へ
の

通
水

第
１

接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

④
⑤

⑥
対

象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

①
若

し
く
は

②

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

③

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

④

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽
⑤

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

⑥

対
象
貯
槽

接
続
口

油
水
分
離

槽
⑦

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽
⑧

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

⑨

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

⑩

⑦
⑧

⑨
⑩

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷

却
コ

イ
ル

配
管

の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ

ル
配

管
の

弁
 

第
9
.
5－

14
図

(12
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
下
２
階

）
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略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
8
,
5
0
0

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑩

⑨

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

⑪
※

２

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

⑪Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

④
若

し
く

は
⑤

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

油
水

分
離

槽
⑥

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

⑦

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
⑧

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
⑨

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

第
１

接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

４
接

続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

⑩
※

１

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

３
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

内
部

ル
ー

プ
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①
若

し
く

は
②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

③

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

※
１

水
素

爆
発

の
発

生
防

止
対

策
の

設
備

を
兼

用
す

る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発

の
拡

大
防

止
対

策
の

設
備

を
兼

用
す

る
接

続
口

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装
設
備

 

代
替
安
全

冷
却

水
系

の
冷

却
コ

イ
ル

配
管

の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の

弁
 

第
9.

5－
14

図
(13

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
下
１
階
）
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T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
5
3
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装

設
備

 

第
9.

5
－

14
図

(14
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ
る

冷
却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
１
階
）
 

可
搬

型
建

屋
内
ホ
ー

ス

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
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可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
0
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

①

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

①

凝
縮
器

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

②

②

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象

な
し

 

第
9.

5
－

14
図

(15
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通

水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
２
階
）
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①

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
5
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

ａ

②

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
7
,
5
0
0

ａ

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ
濃

縮
液

受
槽

①

リ
サ
イ

ク
ル

槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ
溶

液
受

槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時

貯
槽

第
１
一
時

貯
留

処
理

槽

第
２
一
時

貯
留

処
理

槽

第
３
一
時

貯
留

処
理

槽

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽
等
へ

の
注

水
第

１
接
続

口
貯

槽
等

へ
の

注
水

第
２

接
続

口

予
備
凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
③

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
④

凝
縮
器
へ

の
通

水
第

１
接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

③
④

対
象

な
し

 

第
9.

5－
14

図
(16

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
（
地
上
４
階
）
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可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

第
9.

5－
14

図
(17

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

下
１

階
）
 

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
冷
却
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
配
管
の
弁

166
については核不拡散の観点から公開できません。



第
9.

5－
14

図
(18

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

上
１

階
）
 

対
象
な
し
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については核不拡散の観点から公開できません。



対
象
な
し
 

第
9.

5－
14

図
(19

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水
に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び
 

接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合

脱
硝

建
屋

（
地

上
２

階
）
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については核不拡散の観点から公開できません。



第
9.

5
－

14
図

(20
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固

化
建

屋
（

地
下

４
階

）

対
象

な
し
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貯
槽
等
へ
の
注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

②
※
１

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

3
2

1

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
※
２

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給

液
槽

Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽

Ｂ

供
給

槽
Ｂ

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

第
9.

5
－

14
図

(21
) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建

屋
（

地
下

３
階

）

対
象
な
し
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代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
コ
イ
ル
配
管
の
弁
 

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス

接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

①
若
し
く
は
②

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

③
若
し
く
は
④

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑤
若
し
く
は
⑥

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑦
若
し
く
は
⑧

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

第
１
接
続
口

（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

貯
槽
等
へ
の

注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所

貯
槽
等
へ
の

注
水

第
３
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
６
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑨
若
し
く
は
⑩

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑪
若
し
く
は
⑫

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑬
若
し
く
は
⑭

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

⑮
若
し
く
は
⑯

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑰

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

―
⑱

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑲

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

⑳

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
1

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

2
2

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽

Ａ
2
3

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽

Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
9

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ

ル
廃
液
共
用
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ

ル
廃
液
共
用
貯
槽

3
0
※
１

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
1
※
１

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
2
※
１

高
レ
ベ

ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

3
3
※
１

高
レ
ベ

ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
4
※

１

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

3
5
※

２

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
6
※

２

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
7
※

２

対
象
貯
槽

接
続
口

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

3
8
※
２

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

1
2

3
0

3
2
9

4
3
1

5
6 1
4

1
3

1
2

1
1

1
0 2
4

9 1
9

2
0

2
6

2
8

2
7

1
6

1
5

2
2

1
8

1
7

7 8

3
8

3
3

3
2

3
4

3
5

3
6

3
7

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を

兼
用

す
る
接
続
口

可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
保
管
場
所

2
1

2
5

2
3

冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の
通
水

第
２
接
続
口

（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

2
4

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
5

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

2
6

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

2
7

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽

Ａ
2
8

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽

Ｂ

代
替

安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却

水
給
排
水
配
管
の
弁
 可
搬

型
建
屋

内
ホ

ー
ス
 

可
搬

型
建
屋

内
ホ

ー
ス
 

第
9.

5－
14

図
(22

) 
代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建

屋
（

地
下

２
階

）
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冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
１

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
２

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
５

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

①
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

②

供
給

槽
Ｂ

③

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑦
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

供
給

液
槽
Ａ

⑧
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑨
供

給
槽

Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑫

若
し

く
は

⑬

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑭
※

１
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑮
※

２
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑯
※

２
供

給
槽

Ｂ

4 8 1
5

2 9
1
6

1
3 1
1

7

1
2 1
0

1
4

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

1
3

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
及
び

冷
却
コ

イ
ル
等

へ
の
通

水
ホ

ー
ス
接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑩

若
し

く
は

⑪

貯
槽

等
へ
の

注
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所

冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
２

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

④
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑤

供
給

槽
Ｂ

⑥

6
5

第
9.

5－
1
4
図

(2
3) 

代
替
安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水

に
よ

る
冷

却
）

の
機

器
及

び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス

固
化
建

屋
（

地
下

１
階

）

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
水
給
排
水
配
管
の
弁
 

代
替
安
全
冷
却
系
の
 

冷
却

コ
イ
ル
配
管
の
弁
 

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
 

冷
却
水
給
排
水
配
管
の
弁
 

可
搬

型
建
屋
内
ホ
ー
ス
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内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
若
し
く
は
②

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
若
し
く
は
④

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス

接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

－
⑤
若
し
く
は
⑥

対
象
貯

槽
接

続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液

共
用

貯
槽

⑦

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮

廃
液
貯

槽

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液

混
合

槽
Ａ

高
レ
ベ
ル
廃
液

混
合

槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽

Ｂ

供
給
槽

Ａ
⑧

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
１
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス

接
続
箇
所
（
給

水
口

及
び
排

水
口
）

対
象
貯
槽

接
続

箇
所

－
⑨

若
し

く
は

⑩

凝
縮
器
へ
の
通
水

ホ
ー
ス

接
続
箇
所

対
象
機

器
接

続
箇

所

－
⑪

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑯
※

１
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑰
※

１
供

給
槽

Ｂ

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
４

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑱
※

１

供
給

槽
Ａ

⑲
※

２

供
給

液
槽
Ｂ

⑳
※

１

供
給

槽
Ｂ

㉑
※

２

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
６

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

㉒
※
２

供
給

液
槽
Ｂ

㉓
※
２

1 3

2 4

1
2

1
0 6

9 5

1
1

1
6

8

7

1
1

1
4

1
7

1
8

2
0
2
1

2
2

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

箇
所

予
備

凝
縮
器

㉔

凝
縮

器
へ
の

通
水

配
管

接
続
箇

所
（
冷

却
水
）

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象
機

器
接

続
口

凝
縮
器

⑫

予
備
凝

縮
器

⑬

1
9

2
3

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口

及
び

排
水
口

）

対
象
機
器

接
続

口

凝
縮
器

⑭

予
備
凝

縮
器

⑮

予
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階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑥
 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑥
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
５

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

②
 

第
9.

5
－

15
図

(13
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水
に
よ
る
冷

却
）

の
通

水
接

続
口

配
置

図
及

び
接

続
口

一
覧

 

高
レ

ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
２
階
）
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① ③②④

⑥ ⑤

機
器

グ
ル

ー
プ

 
機

器
名

 

冷
却

コ
イ

ル
等

通
水

 

Ａ
系

 

冷
却

コ
イ

ル
等

通
水

 

Ｂ
系

 

第
１

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

第
２

接
続

口
 

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
１

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ａ

 
地

下
２

階
 

⑦
 

地
下

２
階

 

⑩
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

混
合

槽
Ｂ

 
地

下
２

階
 

⑦
 

地
下

２
階

 

⑩
 

供
給

液
槽

Ａ
 

地
下

1
階

 

①
 

地
下

1
階

 

④
 

供
給

液
槽

Ｂ
 

地
下

1
階

 

②
 

地
下

1
階

 

⑤
 

供
給

槽
Ａ

 
地

下
1
階

 

①
 

地
下

1
階

 

④
 

供
給

槽
Ｂ

 
地

下
1
階

 

③
 

地
下

1
階

 

⑥
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
２

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

④
 

地
下

２
階

 

⑨
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
３

 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
槽

 
地

下
２

階
 

③
 

地
下

２
階

 

⑧
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
４

 

第
１

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑥
 

第
２

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

 

一
時

貯
槽

 

地
下

２
階

 

⑤
 

地
下

２
階

 

⑥
 

高
レ

ベ
ル

廃
液

 

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
 

内
部

ル
ー

プ
５

 

高
レ

ベ
ル

廃
液

共
用

貯
槽

地
下

２
階

 

①
 

地
下

２
階

 

②
 

第
9.

5－
1
5
図

(14
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の

通
水
に
よ
る
冷
却
）

の
通

水
接

続
口

配
置

図
及

び
接

続
口

一
覧

 

高
レ

ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第
9
.
5
－
1
6
図

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
系
統
概
要
図
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
（
そ
の
１
）

①
又
は
②
に
接
続
す
る

本
図
は
，
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
系
統

概
要
で
あ
る
。
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
及
び
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
の
敷
設
ル
ー
ト
，
接
続
箇
所
，
個
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
，

ホ
ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
ご
と
に
異
な
る
。

導
出

先
セ
ル

①
’
又
は
②
’
に
接
続
す
る

（
建
屋
境
界
）

系
統
構
成
に

つ
い
て
は
同
左

蒸
発
乾
固

対
象
貯
槽
等

①
①
’

凝
縮

水
回
収

先
セ
ル
等

内
部
ル
ー
プ

セ
ル

他
建
屋
の

代
替
安
全

冷
却
水
系

よ
り

可
搬

型
排

水
受
槽

可
搬

型
フ
ィ

ル
タ

可
搬

型
排
風

機
主

排
気

筒
（

主
排

気
筒

）

② ②
’

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ

T L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P
P

P P

R

L

P

F

弁
・
ダ
ン

パ
（
閉
止

）

排
風
機

凡
例

接
続
口

可
搬
型
中

型
移
送
ポ

ン
プ

（
水
中
ポ

ン
プ
）

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備

F
流

量
計

可
搬
型
重

大
事
故
等

対
処
設

備
（

可
搬
型

ホ
ー
ス
等

）
T

温
度
計

本
対
策
に

使
用
す
る

設
備

（
実
線
）

L
液

位
計

（
破
線
）

本
対
策
以

外
に
使
用

す
る
設

備
P

圧
力
計

弁
・
ダ
ン

パ
（
開
）

R
モ

ニ
タ

（
線
量
計

含
む

)

膨
張
槽

凝
縮
器

第
1貯

水
槽

（
水

供
給

設
備
）

可
搬
型
発

電
機

（
代
替
電

源
設
備
）

※
１
：
分
離
建
屋
の
高
レ
ベ
ル
廃
液
濃
縮
缶
凝
縮
器
及
び

第
１
エ
ジ
ェ
ク
タ
凝
縮
器
へ
の
通
水
に
使
用
す
る
設
計
基

準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
設
備
は
，
代
替
安
全
冷
却
水

系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
に
よ
る
冷
却
）
の
設
計
基
準
対
象

の
施
設
と
兼
用
一
覧
に
示
す
。

※
２
：
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
は
，
可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー
ス
の
経
路
上
に
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建

屋
の
凝
縮
器
冷
却
水
給
排
水
配
管
・
弁
を
設
置
す
る
。

冷却水配管・弁
（凝縮器）※１

※
２

※
２
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※１　冷却水配管・弁（凝縮器）

設備名

分離建屋
高レベル廃液濃縮設備

（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」と兼用）

建屋

第9.5－16図　代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水）（その２）

　代替安全冷却水系（凝縮器への通水による冷却）の設計基準対象の施設と兼用一覧

190



第
9.

5－
17

図
(１

) 
代

替
安

全
冷
却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図

前
処

理
建
屋

（
地
下
４
階
）
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第
9.

5－
17

図
(２

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図
 

前
処

理
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
9
.
5－

17
図

(３
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図
 

前
処

理
建
屋

（
地
下
１
階
）
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第
9
.
5－

17
図

(４
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図

前
処

理
建
屋

（
地
上
１
階
）
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第
9.

5
－
1
7
図

(５
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図
 

分
離

建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
9.

5－
17

図
(６

) 
代

替
安

全
冷
却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

分
離

建
屋
（
地
下
２
階
）
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第
9.

5－
17

図
(７

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

分
離

建
屋
（

地
下
１
階
）
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第
9.

5－
17

図
(８

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図
 

分
離

建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
9.

5－
17

図
(９

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

分
離

建
屋
（

地
上
２
階
）
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第

9.
5－

17
図

(10
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図
 

分
離

建
屋
（

地
上
３
階
）
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第
9.

5－
17

図
(11

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

精
製

建
屋

（
地

下
３
階
）

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受
槽

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供
給

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
3
8
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

①

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽
②

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

③

①
②

③ 対
象

な
し
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第
9.

5－
17

図
(12

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

精
製

建
屋
（

地
下
２
階
）

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計
量

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

①
②

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
3
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ 内
部
ル
ー

プ
へ
の

通
水

第
１

接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

④
⑤

⑥
対

象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
受
槽

①
若

し
く
は

②

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
計
量

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

③

油
水
分
離

槽

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

対
象
貯
槽

接
続
口

Ｐ
ｕ
溶
液

受
槽

④

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶
供
給

槽
⑤

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

⑥

対
象
貯
槽

接
続
口

油
水
分
離

槽
⑦

Ｐ
ｕ
溶
液

一
時
貯

槽
⑧

第
２
一
時

貯
留
処

理
槽

⑨

第
１
一
時

貯
留
処

理
槽

⑩

⑦
⑧

⑨
⑩

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

冷
却
コ
イ

ル
等
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

対
象

な
し
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第

9
.
5－

17
図

(13
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図
 

精
製

建
屋
（

地
下
１
階
）

 

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

③

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
8
,
5
0
0

①
②

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑩

⑨

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

⑪
※

２

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

⑪Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

④
若

し
く

は
⑤

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

油
水

分
離

槽
⑥

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

⑦

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
⑧

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽
⑨

冷
却

コ
イ

ル
等

へ
の

通
水

第
１

接
続

口
（

給
水

口
及

び
排

水
口

）

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

４
接

続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

⑩
※

１

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

３
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

内
部

ル
ー

プ
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①
若

し
く

は
②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

③

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

※
１

水
素

爆
発

の
発

生
防

止
対

策
の

設
備

を
兼

用
す

る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発

の
拡

大
防

止
対

策
の

設
備

を
兼

用
す

る
接

続
口

対
象

な
し
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第

9.
5－

17
図

(14
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図
 

精
製

建
屋
（

地
上
１
階
）

 

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
5
3
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

計
装
設
備

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

可
搬

型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装

設
備
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第
9.

5－
17

図
(15

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図
 

精
製

建
屋
（

地
上
２
階
）

 

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
0
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

①

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

①

凝
縮
器

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

②

②

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
１
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

凝
縮
器
へ

の
通
水

第
２
接
続

口
（
給

水
口
及

び
排
水

口
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
冷
却

水
配
管
（

凝
縮
器

）
の
弁
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第
9.

5－
17

図
(16

) 
代

替
安

全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

精
製

建
屋
（

地
上
４
階
）

①

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
5
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

ａ

②

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
7
,
5
0
0

ａ

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

①

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

対
象

貯
槽

接
続

口

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受

槽

②

リ
サ

イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一

時
貯

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中

間
貯

槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

油
水

分
離

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供

給
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽

第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

１
接

続
口

貯
槽

等
へ

の
注

水
第

２
接

続
口

予
備

凝
縮

器

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
③

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
④

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

１
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

凝
縮

器
へ

の
通

水
第

２
接

続
口

（
給

水
口

及
び

排
水

口
）

③
④

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

水
配

管
（

凝
縮

器
）

の
弁
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概
要

図

ウ
ラ

ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
（
地
下
１
階
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対
象
な
し
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については核不拡散の観点から公開できません。
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搬
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建
屋
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ホ
ー
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計
装
設
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第
9
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代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
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機
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び
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配
置
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要

図

ウ
ラ
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・

プ
ル
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ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
（
地
上
１
階
）

代
替
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全
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却
水
系

の
 

冷
却
水
配
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（
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縮
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却
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系
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器
へ
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通
水
）
の
機
器
及
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要

図
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ラ
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については核不拡散の観点から公開できません。



第
9
.
5
－
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図

(20
) 

代
替

安
全
冷
却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図

高
レ

ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
４
階
）

対
象

な
し
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貯
槽
等
へ
の
注
水

第
２
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

②
※
１

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

3
2

1

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
５
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
※
２

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給

液
槽

Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽

Ｂ

供
給

槽
Ｂ

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

第
9.

5－
17

図
(21

) 
代

替
安

全
冷
却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口
配

置
概
要

図

高
レ

ベ
ル
廃

液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
３
階
）

対
象
な
し
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冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
１

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
２

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
３

接
続
口

貯
槽

等
へ
の

注
水

第
５

接
続
口

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

①
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

②

供
給

槽
Ｂ

③

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑦
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

供
給

液
槽
Ａ

⑧
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑨
供

給
槽

Ｂ

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑫

若
し

く
は

⑬

対
象

貯
槽

接
続

口

第
１

高
レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

⑭
※

１
第

２
高

レ
ベ

ル
濃
縮

廃
液
一

時
貯
槽

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

⑮
※

２
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑯
※

２
供

給
槽

Ｂ

4 8 1
5

2 9
1
6

1
3 1
1

7

1
2 1
0

1
4

※
１

水
素

爆
発
の

発
生
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

※
２

水
素

爆
発
の

拡
大
防

止
対
策

の
設
備

を
兼
用

す
る
接

続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

1
3

内
部

ル
ー
プ

へ
の
通

水
及
び

冷
却
コ

イ
ル
等

へ
の
通

水
ホ

ー
ス

接
続

箇
所
（

給
水
口

及
び
排

水
口
）

対
象

貯
槽

接
続

箇
所

―
⑩

若
し

く
は

⑪

貯
槽

等
へ
の

注
水

ホ
ー

ス
接
続

箇
所

冷
却

コ
イ
ル

等
へ
の

通
水

第
２

接
続
口

（
給
水

口
及
び

排
水
口

）

対
象

貯
槽

接
続

口

供
給

液
槽
Ａ

④
供

給
槽

Ａ

供
給

液
槽
Ｂ

⑤

供
給

槽
Ｂ

⑥

6
5

第
9.

5
－

17
図

(22
) 

代
替

安
全
冷

却
水
系
（
凝
縮
器
へ
の
通
水
）
の
機
器
及
び
接
続
口

配
置

概
要

図

高
レ

ベ
ル

廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地
下
１
階
）

可
搬
型
建
屋

内
ホ
ー
ス
 

可
搬
型
配
管
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内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

①
若
し
く
は
②

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

③
若
し
く
は
④

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

内
部
ル
ー
プ
へ
の
通
水
及
び
冷
却
コ
イ
ル
等
へ
の
通
水

ホ
ー
ス

接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

－
⑤
若
し
く
は
⑥

対
象
貯
槽

接
続
口

高
レ
ベ
ル
廃
液
共
用
貯
槽

⑦

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
槽

第
１
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

第
２
高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
一
時
貯
槽

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ａ

高
レ
ベ
ル
廃
液
混
合
槽
Ｂ

供
給
液
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

供
給
槽
Ｂ

供
給
槽
Ａ

⑧

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
１
接
続
口

貯
槽
等
へ
の
注
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
貯
槽

接
続
箇
所

－
⑨
若
し
く
は
⑩

凝
縮
器
へ
の
通
水

ホ
ー
ス
接
続
箇
所

対
象
機
器

接
続
箇
所

－
⑪

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
３
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

⑯
※

１
供
給
槽
Ａ

供
給
液
槽
Ｂ

⑰
※

１
供
給
槽
Ｂ

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
４
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

⑱
※

１

供
給
槽
Ａ

⑲
※

２

供
給
液
槽
Ｂ

⑳
※

１

供
給
槽
Ｂ

㉑
※

２

貯
槽
等
へ
の
注
水

第
６
接
続
口

対
象
貯
槽

接
続
口

供
給
液
槽
Ａ

㉒
※
２

供
給
液
槽
Ｂ

㉓
※
２

1 3

2 4

1
2

1
0 6

9 5

1
1

1
6

8

7

1
1

1
4

1
7

1
8

2
0
2
1

2
2

※
１

水
素
爆
発
の
発
生
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

※
２

水
素
爆
発
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
を
兼
用

す
る
接
続
口

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

凝
縮
器

対
象
機
器

接
続
箇
所

予
備
凝
縮
器

㉔

凝
縮
器
へ
の
通
水

配
管
接
続
箇
所
（
冷
却
水
）

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

⑫

予
備
凝
縮
器

⑬

1
9

2
3

凝
縮
器
へ
の
通
水

第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

対
象
機
器

接
続
口

凝
縮
器

⑭

予
備
凝
縮
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7.2.2 重大事故等対処設備 

7.2.2.1 代替換気設備 

7.2.2.1.1 概  要 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素によ

る爆発が発生した場合において，当該重大事故等が発生した機器の気相中

に移行する放射性物質をセルに導出し，大気中へ放出される放射性物質を

低減するために必要なセルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する

排気系による対応に使用する重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

  冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合には，沸騰に伴い「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行す

る放射性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出す

る。また，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出

する。 

  放射線分解により発生する水素による爆発が発生した場合には，水素掃

気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発に伴い「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射

性物質を，機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する。ま

た，セルに導出された放射性物質を除去し，主排気筒を介して放出する。 

7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 

大気中への放射性物質の放出を低減するための設備として，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発に対処

するため，代替換気設備のセル導出設備及び代替セル排気系を設ける。 

(１) 系統構成

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素に
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よる爆発が発生した場合の重大事故等対処設備として，セル導出設備及

び代替セル排気系を使用する。 

代替換気設備は，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化

建屋の気液分離器，凝縮器，予備凝縮器，凝縮液回収系，可搬型建屋内

ホース，前処理建屋の可搬型ダクト，分離建屋の可搬型配管及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管並びに代替セル排気系の前処理建屋

の主排気筒へ排出するユニット，可搬型ダクト，可搬型フィルタ，可搬

型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタで構成する。 

計装設備の一部，補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽及び

代替所内電気設備の一部である前処理建屋の重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設電源ケーブル）等を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用タンクローリ，代替電源

設備の一部である前処理建屋可搬型発電機等，代替所内電気設備の一部

である可搬型電源ケーブル及び可搬型分電盤，計装設備の一部である可

搬型貯槽温度計，可搬型凝縮器出口排気温度計，可搬型廃ガス洗浄塔入

口圧力計，可搬型導出先セル圧力計，可搬型セル導出ユニットフィルタ

差圧計及び可搬型フィルタ差圧計，代替モニタリング設備の一部並びに

代替試料分析関係設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

また，設計基準対象の施設と兼用する前処理建屋塔槽類廃ガス処理設

備の一部，分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，高レベル廃液ガ

224



 

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，これらの塔槽類廃ガス処理

設備の隔離弁及び水封安全器，分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器及

び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器，前処理建屋換気設備のダクト・ダ

ンパの一部，分離建屋換気設備のダクト・ダンパの一部，精製建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気

設備のダクト・ダンパの一部及び高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備

のダクト・ダンパの一部，放射線監視設備の一部，試料分析関係設備の

一部，主排気筒並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第7.2－31表(2)）及び「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器（第7.2－31表(3)）を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

放射線監視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備及び代替

試料分析関係設備については「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，補

機駆動用燃料補給設備については「9.14.3 主要設備の仕様」及び

「9.14.4 系統構成」に，代替所内電気設備及び代替電源設備について

は「9.2.2.3 主要設備の仕様」及び「9.2.2.4 系統構成」に，計装設

備については「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に示す。 

 (２) 主要設備 

セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，水素

掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移

行する放射性物質を，これらの機器に接続する塔槽類廃ガス処理設備

の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断することで，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器及び
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「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象

機器の排気をセルに導出できる設計とする。 

セル導出設備は，水素爆発により「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物

質が，セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニ

ットを経由して導出先セルに導出されない場合，水封安全器を経由し

て，気相中に移行した放射性物質を水封安全器を設置するセルに導出

できる設計とする。 

セル導出設備は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気をセルに導出する

前に排気経路上の凝縮器により凝縮し，発生する凝縮水は，回収先の

漏えい液受皿等に貯留できる設計とする。 

また，セル導出設備は，溶液の沸騰により「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を想定する対象機器の気相中に移行する放射性物質，

水素掃気空気に同伴する放射性物質及び水素爆発により「放射線分解

により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機器の気相中

に移行する放射性物質を，凝縮器下流側に設置したセル導出ユニット

フィルタにより除去できる設計とする。 

セル導出設備の凝縮器は，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮す

るため，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプによる通水によっ

て，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮させるのに必要な伝熱面積

を有する設計とする。 

代替セル排気系は，可搬型排風機，可搬型ダクト及び可搬型フィルタ

を敷設し，主排気筒へつながるよう，可搬型排風機，可搬型ダクト及び

可搬型フィルタを接続し，可搬型ダクト及び建屋換気設備を接続した後，

可搬型排風機を運転することで，セルに導出された放射性エアロゾルを
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除去し，主排気筒を介して大気中に管理しながら放出できる設計とする。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，代替電源設備の可搬型発電機の給

電により駆動し，可搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とする。 

代替安全冷却水系の詳細については，「9.5.2.1.2 系統構成及び主要

設備」に示す。 
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7.2.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様性，位置的分散」に示す。

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向を互いに異なる方

向とする設計とすることで，地震に対して多様性を有する設計とする。 

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，

セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，塔槽類廃ガス処理設備と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，塔槽類廃

ガス処理設備から弁等により隔離することで，独立性を有する設計とす

る。 

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処設備の配管・弁，ダク

ト・ダンパ等は，可能な限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定

される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその

他の使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大

事故等時の環境条件に対する健全性については，「7.2.2.1.3(４)環境条件

等」に記載する。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換気設備の排風機と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可搬型排風機

を代替電源設備の可搬型発電機の給電により駆動し，代替電源設備の可

搬型発電機の運転に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とすることで，多様性を有する設計とする。 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の建

屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機
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能が損なわれるおそれがないよう，建屋換気設備又は代替換気設備の常

設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とする。 

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び配管の全周破断

に対して可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，建屋換気設備又は代替換

気設備の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないようにするため，可能な限り位置的分散を図る。 

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，転倒しないこと

を確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，基準地震動

による地震力により生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所

に，建屋換気設備又は代替換気設備の常設重大事故等対処設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，建屋換気設備又は代替換気

設備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアにも保管することで位置的分散を図る。 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影響防止」に示す。 

   代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

   代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，

セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，重大事故等発生前（通常時）

の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

   代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛散することを防ぐこと
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で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

   屋外に保管する代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及び容量」に示す。 

   セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等時において，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包する溶

液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等

の非凝縮性の気体の温度を 50℃以下とするために必要な除熱能力を有

する設計とするとともに，前処理建屋に対して１基，分離建屋に対して

２基，精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対

して１基及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して１基の運転により，

十分な除熱能力を発揮する設計とする。また，必要数６基に加え，予備

を５基，合計 11 基以上を確保する。 

   代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素による爆発の発生時において，放射性

エアロゾルを代替セル排気系の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒

を介して，大気中に放出するために必要な排気風量を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として前処理建屋に対して１台，分離建屋

に対して１台，精製建屋に対して１台，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋に対して１台及び高レベル廃液ガラス固化建屋に対して１台の合計

５台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

を６台の合計 11 台以上を確保する。 

   また，セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要数として前処理建

230



 

屋に対して１基，分離建屋に対して１基，精製建屋に対して１基，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して１基及び高レベル廃液ガラス固

化建屋に対して１基の合計５基，予備として５基の合計 10 基以上を確

保し，代替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数として前処

理建屋に対して２基，分離建屋に対して２基，精製建屋に対して２基，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して２基及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋に対して２基の合計 10 基，予備として 10 基の合計 20 基以

上を確保する。 

   代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素による爆発で同時に要求される複数の

機能に必要な排気風量を有する設計とし，兼用できる設計とする。 

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替セル排気系の可搬

型フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発

生する水素による爆発で同時に要求される複数の機能に必要な処理容量

を有する設計とし，兼用できる設計とする。 

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換気設備に対して，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)ａ．環境条件」に示す。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に発生するおそれが

ある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素

による爆発による温度，圧力及び湿度に対して，機能を損なわない設計

とする。 

   セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，放射線分解により発生す

る水素による爆発の発生を想定する対象機器における水素濃度 12ｖｏ
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ｌ％未満での水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考

慮しても，機能を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「1.7.18(５) 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで

その機能を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建屋外に設置する代

替セル排気系のダクト・ダンパ及び主排気筒は，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷

重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常設重大事故等対処設備

と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの設置及び被水，被液防護する設計

とする。 

   代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対して，

適切な材料を使用すること又は影響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

より機能を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 
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   代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，風（台風）及び

竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により

当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

   代替セル排気系の可搬型排風機は，「1.7.18(５) 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

   代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水量及び化学薬品の

漏えい量を考慮し，影響を受けない位置への保管及び被水，被液防護す

る設計とする。 

   代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び外部保管エリアの内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな

い設計する。 

   代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない材質とすること又は漏えい量を考慮した位置又は構造，

被液防護等の措置を講じて保管することにより，機能を損なわない設計

とする。 

   代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当

該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

   代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないよう

233



 

に，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計により，

当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

   塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作

又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築 とし，重

大事故等が発生した場合において，当該設置場所で操作できる設計とす

る。 

   建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，

ダンパの手動操作 と可搬型ダクトによる経路の構築 とし，重大事故等

が発生した場合において，当該設置場所で操作できる設計とする。 

 (５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作性の確保」に示す。 

   代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可搬型ダクト等の接

続は，一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続に統

一することにより，現場での接続が可能な設計とする。 

   セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えること

ができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

   代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

   代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，配管・ダ

クト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたフランジ

接続又はより簡便な接続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。 

   塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替えは，弁の手動操作
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又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセル導出経路の構築とし，重

大事故等が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。 

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気系への切替えは，

ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経路の構築とし，重大事故等

が発生した場合において，操作及び作業できる設計とする。 
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7.2.2.1.4 主要設備の仕様 

代替換気設備の主要設備の仕様を第 7.2－31 表(1)に，代替換気設備に

よる対応に関する設備の系統概要図を第 7.2－37 図及び第 7.2－38 図に，

機器及び接続口配置概要図を第 7.2－39 図及び第 7.2－40 図に示す。 
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7.2.2.1.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・検査性」に示す。 

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。 
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第7.2－31表(1) 代替換気設備の主要設備の仕様 

(１) セル導出設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

 ａ．配管・弁（設計基準対象の施設と兼用（第7.2－37図）） 

    数  量    ５系列 

 ｂ．ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用（第7.2－37図）） 

    数  量    ５系列 

ｃ．隔離弁（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

基  数    20 

ｄ．水封安全器（「7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備」と兼用） 

基  数    ４ 

ｅ．塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

数  量    ５系列 

ｆ．セル導出ユニットフィルタ 

種  類    高性能粒子フィルタ１段内蔵形 

基  数    10（５基×１段，予備として故障時のバックアッ

プを５基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

容  量    約2,500ｍ３／ｈ／基 

ｇ．高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器 

種  類    たて置円筒型 

基  数    １ 

容  量    約0.2ｍ３ 

主要材料    ステンレス鋼 
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ｈ．凝縮器 

種  類 横置き多管式 

基  数 ５（前処理建屋１基，分離建屋１基，精製建屋１

基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋１基，

高レベル廃液ガラス固化建屋１基） 

容  量 約68ｋＷ（前処理建屋） 

約80ｋＷ（分離建屋） 

約82ｋＷ（精製建屋） 

約20ｋＷ（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

約1,200ｋＷ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

主要材料 ステンレス鋼

ｉ．予備凝縮器 

種  類   横置き多管式 

基  数  ４（前処理建屋１基，精製建屋１基，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋１基，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋１基）

容  量   約68ｋＷ（前処理建屋） 

約82ｋＷ（精製建屋） 

約20ｋＷ（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） 

約1,200ｋＷ（高レベル廃液ガラス固化建屋） 

主要材料    ステンレス鋼 

ｊ．凝縮液回収系（設計基準対象の施設と一部兼用（第7.2－37図）） 

数  量    ６系列 
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ｋ．分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮

設備」と兼用） 

   基  数   １ 

その他の仕様は，「第7.3－１表 高レベル廃液濃縮設備の主要設

備の仕様」に記載する。 

ｌ． 分離建屋の第１エジェクタ凝縮器（「7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備」

と兼用） 

種  類   横置き多管式 

基  数   １ 

容  量   約330ｋＷ 

主要材料   ステンレス鋼 

ｍ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器 

（設計基準対象の施設と兼用）（第7.2－31表(2)） 

    基  数    53基 

ｎ．「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器（設計基準対象の施設と兼用）（第7.2－31表(3)） 

    基  数    49基 

ｏ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．可搬型建屋内ホース 

    数  量    １式 

ｂ．前処理建屋の可搬型ダクト 

    数  量    １式 
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ｃ．分離建屋の可搬型配管 

    数  量    １式 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

    数  量    １式 

ｅ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

 (２) 代替セル排気系 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用（第7.2－38図）） 

    数  量    ５系列 

ｂ．前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

数  量    １系列 

ｃ．主排気筒 

「第7.2－30表 主排気筒の仕様」に記載する。 

ｄ．「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器 

（設計基準対象の施設と兼用）（第7.2－31表(2)） 

    基  数    53基 

ｅ．「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を想定する対象機

器（設計基準対象の施設と兼用）（第7.2－31表(3)） 

    基  数    49基 

ｆ．補機駆動用燃料補給設備 

「第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様」に記載す

る。 
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ｇ．代替所内電気設備 

「第9.2－10表 常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対

処設備の主要機器仕様」に記載する。 

ｈ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

ｉ．放射線監視設備 

「第8.2－３表 放射線管理施設の主要設備の仕様」に記載する。 

ｊ．試料分析関係設備 

「第8.2－３表 放射線管理施設の主要設備の仕様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備] 

ａ．可搬型ダクト 

    数  量    １式 

ｂ．可搬型フィルタ 

種  類    高性能粒子フィルタ 

基  数    20（予備として故障時のバックアップを10基） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

容  量    約2,500ｍ３／ｈ／基 

ｃ．可搬型排風機 

種  類    遠心式 

台  数    11（予備として故障時及び待機除外時バックアッ

プを６台） 

容  量    約2,400ｍ３／ｈ／台 

主要材料    ステンレス鋼 

 

242



 

ｄ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ 

基  数    ８（予備として故障時のバックアップを４基） 

容  量    約2,400ｍ３／ｈ／基 

主要材料    ステンレス鋼 

ｅ．補機駆動用燃料補給設備 

「第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様」に記載する。 

ｆ．代替電源設備 

「第9.2－10表 常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対

処設備の主要機器仕様」に記載する。 

ｇ．代替所内電気設備 

「第9.2－10表 常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等

対処設備の主要機器仕様」に記載する。 

ｈ．計装設備 

「第6.2.1－４表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕

様」に記載する。 

ｉ．代替モニタリング設備 

「第8.2－３表 放射線管理施設の主要設備の仕様」に記載する。 

ｊ．代替試料分析関係設備 

「第8.2－３表 放射線管理施設の主要設備の仕様」に記載する。 
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第 7.2－31 表(2) 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の 

    発生を想定する対象機器 

建屋 機器グループ 機器名 

前処理建屋 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ 

リサイクル槽Ｂ 

前処理建屋 

内部ループ２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

精製建屋 

精製建屋内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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第 7.2－31 表(3) 「放射線分解により発生する水素による爆発」の 

発生を想定する対象機器 

 

建屋 機器 

前処理建屋 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量・調整槽 

計量補助槽 

計量後中間貯槽 

分離建屋 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

プルトニウム溶液受槽 

プルトニウム溶液中間貯槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

高レベル廃液濃縮缶 ※１ 

精製建屋 

プルトニウム溶液供給槽 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム濃縮缶 

プルトニウム溶液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液受槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

リサイクル槽 

※１ 長期予備は除く 

 

247



（つづき） 

建屋 機器 

精製建屋 

希釈槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

ウラン・プルト

ニウム混合脱硝

建屋 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽 ※２ 

高レベル廃液ガ

ラス固化建屋 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液共用貯槽 ※２ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き容

量を確保している。 
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セ
ル
導
出
設
備
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
一
覧

建
屋

精
製
建
屋

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混

合
脱

硝
建

屋

分
離
建
屋
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第
7
.
2
－
3
8
図
(
1
)

代
替
セ
ル
排
気
系
の
系
統
概
要
図
（
そ
の
１
）

①
又
は
②
に
接
続
す
る

本
図
は
，
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
系
統

概
要
で
あ
る
。
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
及
び
可
搬
型
ダ
ク
ト
等
の
敷
設
ル
ー
ト
，
接
続
箇
所
，
個
数
及
び
位
置
に
つ
い
て
は
，

ホ
ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
ご
と
に
異
な
る
。

導
出

先
セ
ル

①
’
又
は
②
’
に
接
続
す
る

（
建
屋
境
界
）

系
統
構
成
に

つ
い
て
は
同
左

蒸
発
乾
固

対
象
貯
槽
等

①
①
’

凝
縮

水
回
収

先
セ
ル
等

内
部
ル
ー
プ

セ
ル

他
建
屋
の

代
替
安
全

冷
却
水
系

よ
り

可
搬

型
排

水
受
槽

可
搬

型
フ
ィ

ル
タ

可
搬

型
排
風

機
主

排
気

筒
（

主
排

気
筒

）

② ②
’

セ
ル
導
出

ユ
ニ
ッ
ト

フ
ィ
ル
タ

T L

L

P

P

T

L

R

R

F

F

F

F

P
P

P P

R

L

P

F

弁
・
ダ
ン

パ
（
閉
止

）

排
風
機

凡
例

接
続
口

可
搬
型
中

型
移
送
ポ

ン
プ

（
水
中
ポ

ン
プ
）

常
設
重
大

事
故
等
対

処
設
備

F
流

量
計

可
搬
型
重

大
事
故
等

対
処
設

備
（

可
搬
型

ホ
ー
ス
等

）
T

温
度
計

本
対
策
に

使
用
す
る

設
備

（
実
線
）

L
液

位
計

（
破
線
）

本
対
策
以

外
に
使
用

す
る
設

備
P

圧
力
計

弁
・
ダ
ン

パ
（
開
）

R
モ

ニ
タ

（
線
量
計

含
む
）

膨
張
槽

凝
縮
器

※
１

※
２

第
1貯

水
槽

（
水

供
給

設
備
）

可
搬
型
発

電
機

（
代
替
電

源
設
備
）

※
１
及
び
※
２
：
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼
用
す
る
設

備
は
，
代
替
セ
ル
排
気
系
の
設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
兼

用
一
覧
に
示
す
。

※
３
：
前
処
理
建
屋
は
，
代
替
セ
ル
排
気
系
の
経
路
上
に
，

前
処
理
建
屋
の
主
排
気
筒
へ
排
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
置

す
る
。

※
３
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※
１
　
ダ
ク
ト
・
ダ
ン
パ

※
２

　
ダ

ク
ト

・
ダ

ン
パ

設
備
名

設
備

名

前
処
理
建
屋

前
処
理
建
屋
換
気
設
備

（
「
7
.
2
.
1
.
5
 
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

前
処

理
建

屋
換

気
設

備
（

「
7
.
2
.
1
.
5
 
換

気
設

備
」

と
兼

用
）

分
離
建
屋

分
離
建
屋
換
気
設
備

（
「
7
.
2
.
1
.
5
 
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

分
離

建
屋

換
気

設
備

（
「

7
.
2
.
1
.
5
 
換

気
設

備
」

と
兼

用
）

精
製
建
屋

精
製
建
屋
換
気
設
備

（
「
7
.
2
.
1
.
5
 
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

精
製

建
屋

換
気

設
備

（
「

7
.
2
.
1
.
5
 
換

気
設

備
」

と
兼

用
）

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
換
気
設

備
（
「
7
.
2
.
1
.
5
 
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

換
気

設
備

（
「

7
.
2
.
1
.
5
 
換

気
設

備
」

と
兼

用
）

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
排
気
系

（
「
7
.
2
.
1
.
5
 
換
気
設
備
」
と
兼
用
）

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
排

気
系

（
「

7
.
2
.
1
.
5
 
換

気
設

備
」

と
兼

用
）

代
替

セ
ル

排
気

系
の

設
計

基
準

対
象

の
施

設
と

兼
用
一
覧

第
7
.
2
－

3
8
図

(
2
)
　

代
替

セ
ル

排
気

系
の

系
統

概
要

図
（
そ
の
２
）

建
屋
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第

7.
2－

3
9
図

(１
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
４
階
）
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第

7.
2－

39
図

(２
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続

口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
7
.
2－

39
図

(３
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第
7
.
2－

39
図

(４
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
上
１
階
）
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第
7
.
2－

39
図

(５
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

 

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
（
地
上
２
階
）
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第
7
.2
－

39
図

(６
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
３
階
）
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第
7.

2－
39

図
(７

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

分
離
建
屋
（
地
下
２
階
）
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第
7.

2－
39

図
(８

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

分
離
建
屋
（
地
下
１
階
）
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第

7.
2－

39
図

(９
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

分
離
建
屋
（
地
上
１
階
）
 

 

261



第
7.

2－
39

図
(10

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

分
離
建
屋
（
地
上
２
階
）
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第
7.

2－
39

図
(11

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

分
離
建
屋
（
地
上
４
階
）
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第
7.

2－
39

図
(12

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
下
３
階
）
 

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受
槽

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供
給

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
3
8
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

精
製
建
屋

一
時
貯

留
処
理

槽
第
１

セ
ル

対
象

な
し
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第
7.

2－
39

図
(13

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
下
２
階
）
 

第
１

一
時

貯
留

処
理

槽

第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
油

水
分

離
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
略

称
Ｐ

ｕ
：

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
3
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

槽
第

１
セ

ル

対
象

な
し
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第
7.

2－
39

図
(14

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
下

1
階
）

 

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
4
8
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

対
象

な
し
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第
7.

2－
39

図
(15

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
上

1
階
）
 

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
5
3
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

① ②

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

電
源

ケ
ー

ブ
ル

接
続

口

対
象

機
器

接
続

口

－
①

若
し

く
は

②

セ
ル
導
出

設
備

の
配

管
の
弁

計
装

設
備

 
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス
 

セ
ル
導
出

設
備

の
ダ

ン
パ

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装
設
備
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第
7.

2－
39

図
(16

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
上
２
階
）

 

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
0
,
5
0
0

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

凝
縮

器

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

セ
ル
導
出

設
備

の
配

管
の
弁

代
替

セ
ル

排
気
系
の

ダ
ク
ト

の
ダ
ン
パ

セ
ル

導
出

設
備

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処
理

設
備
か

ら
セ
ル
に

導
出
す

る
ユ
ニ
ッ

ト
の
弁

（
凝
縮
器

ま
わ
り

）
 

セ
ル

導
出

設
備

の
凝

縮
液

回
収

系
の
弁

セ
ル

導
出

設
備
の
塔

槽
類
廃

ガ
ス
処
理

設
備
か

ら
セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
の

弁

（
セ

ル
導

出
ユ
ニ
ッ

ト
フ
ィ

ル
タ
ま
わ

り
）
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第
7.

2－
39

図
(17

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
上
３
階
）
 

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
4
,
0
0
0

放
射
性
配

管
分
岐

第
１
セ

ル

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

な
し
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第
7.

2－
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図
(18

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
上
４
階
）
 

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ

可
搬

型
排

風
機

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
5
,
5
0
0

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

ａ

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
7
,
5
0
0

ａ

①

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

電
源

ケ
ー

ブ
ル

接
続

口

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象

機
器

接
続

口

－
①

代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

ダ
ク

ト
接

続
箇

所

対
象

機
器

接
続

箇
所

－
②

及
び

③

②③

予
備

凝
縮

器

④
⑤

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
④

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
ホ

ー
ス

接
続

箇
所

（
廃

ガ
ス

）

対
象

機
器

接
続

口

予
備

凝
縮

器
⑤

セ
ル

へ
の

導
出

経
路

の
構

築
ホ

ー
ス

接
続

箇
所

（
凝

縮
液

回
収

）

セ
ル
導
出

設
備
の

 

塔
槽
類
廃

ガ
ス
処
理

設
備
か

ら
セ
ル
に

導
出
す

る
ユ
ニ
ッ

ト
の
弁

 

可
搬
型
ダ

ク
ト

 

可
搬
型
フ

ィ
ル

タ
 

計
装
設
備

 

可
搬

型
排

風
機

 

可
搬

型
ダ

ク
ト

 

代
替

セ
ル

排
気

系
の

ダ
ク

ト
の

ダ
ン

パ
 

セ
ル

導
出

設
備
の
塔

槽
類
廃

ガ
ス
処
理

設
備
か

ら
セ
ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

の
弁

（
予

備
凝

縮
器

ま
わ

り
）
 

セ
ル

導
出

設
備
の
凝

縮
液
回

収
系
の
弁
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第
7.

2－
39

図
(19

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

精
製
建
屋
（
地
上
５
階
）
 

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
7
3
,
5
0
0

セ
ル

導
出

設
備

の
隔

離
弁
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可
搬
型
ダ
ク
ト

計
装
設
備

可
搬
型
ダ
ク
ト

第
7.

2
－

39
図

(20
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 ウ

ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝

建
屋

（
地

下
２

階
）

 

代
替
セ
ル
排
気
系
の
ダ
ク
ト
の
ダ
ン
パ

可
搬
型
排
風
機

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ

可
搬
型
ダ
ク
ト

セ
ル
導
出
設
備
の
凝
縮
液
回
収
系
の
弁

272

については核不拡散の観点から公開できません。



セ
ル

導
出
設

備
の
ダ
ク
ト
の
ダ
ン
パ

第
7.

2－
39

図
(21

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機

器
及

び
接
続

口
配
置
概
要
図
 ウ

ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝

建
屋

（
地

下
１

階
）

 

計
装
設
備

硝
酸
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
貯
槽
セ
ル

273

については核不拡散の観点から公開できません。



可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

第
7.

2
－

39
図

(22
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝

建
屋
（

地
上

１
階

）
 

セ
ル

導
出

設
備

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

の
弁

（
セ
ル
導

出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
ま
わ
り
）

セ
ル
導
出
設
備
の

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設

備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁
（
凝
縮
器
ま
わ
り
）

セ
ル
導
出
設
備
の
配
管

の
弁

274

については核不拡散の観点から公開できません。



計
装
設
備

セ
ル
導
出
設
備
の
隔
離
弁

セ
ル
導
出
設
備
の
配
管
の
弁

第
7.

2
－

39
図

(23
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器
及

び
接
続

口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝

建
屋
（

地
上

２
階

）
 

セ
ル

導
出

設
備

の
塔
槽

類
廃

ガ
ス
処

理
設

備
か
ら

セ
ル

に

導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁
（
予
備
凝
縮
器
ま
わ
り
）

275

については核不拡散の観点から公開できません。



第
7.

2－
39

図
(24

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の

機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地

下
４
階

）
 

対
象

な
し
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供
給

液
槽

Ａ

供
給

槽
Ａ

供
給

液
槽

Ｂ

供
給

槽
Ｂ放

射
性

配
管

分
岐

セ
ル

固
化

セ
ル

第
7.

2
－

39
図

(25
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の

機
器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地

下
３
階

）
 

対
象

な
し
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可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

可
搬
型
フ

ィ
ル
タ

可
搬
型
排

風
機

2

1

可
搬
型
デ

ミ
ス
タ

（
セ
ル
排

気
フ
ィ

ル
タ
ユ

ニ
ッ
ト

に
設
置

）

3

3

代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応

ダ
ク
ト
接
続
箇
所 対
象
機
器

接
続
箇
所

―
③

代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応

電
源
ケ
ー
ブ
ル
接
続
口

対
象
機
器

接
続
口

―
①
若
し
く
は
②

第
7.

2
－
39

図
(26

) 
代

替
換

気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）
の
機
器

及

び
接

続
口
配

置
概
要
図
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地

下
１

階
）

 

セ
ル

導
出
設
備
の

凝
縮
液
回
収
系
の
弁

代
替

セ
ル
排

気
系

の
 

ダ
ク

ト
の
ダ

ン
パ
 

可
搬
型
排
風
機
 

セ
ル
導
出
設
備
の

配
管

の
弁

セ
ル
導
出
設
備
の

ダ
ク

ト
の

ダ
ン

パ
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代
替

セ
ル
排

気
系
に

よ
る
対

応
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接
続

口

対
象

機
器

接
続

口

－
①

若
し

く
は

②

2

1

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

凝
縮

器

セ
ル

へ
の
導

出
経
路

の
構
築

配
管

接
続
箇

所
（
廃

ガ
ス
）

対
象

機
器

接
続

箇
所

予
備

凝
縮
器

③

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

予
備

凝
縮

器

3

可
搬
型
ダ
ク
ト
 

セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁

（
セ
ル
導
出
ユ
ニ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
ま
わ
り
）

セ
ル
導
出
設
備
の
隔
離
弁

第
7
.
2－

39
図

(27
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地

上
１
階

）
 

セ
ル
導
出
設
備
の
配
管
の
弁

セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁

（
予
備
凝
縮
器
ま
わ
り
）

計
装
設
備

 

可
搬
型
配
管
 

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
 

可
搬
型
デ
ミ
ス
タ
 

セ
ル
導
出
設
備
の
塔
槽
類
廃
ガ

ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
弁

（
凝
縮
器
ま
わ
り
）
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第
7
.
2
－

39
図

(28
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

蒸
発

乾
固

）
）

の
機

器

及
び

接
続
口

配
置
概
要
図
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
（
地

上
２
階

）
 

計
装
設
備
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第
7.

2－
40

図
(
1)
 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
下
４
階
）
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第
7.

2－
40

図
(
2
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
下
３
階
）
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第
7
.
2－

40
図

(
3)
 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
下
２
階
）
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第
7
.
2－

40
図

(
4)
 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
下
１
階
）
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第
7.

2－
40

図
(
5
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
上
１
階
）
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第
7.

2－
40

図
(
6
) 

代
替

換
気
設

備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
上
２
階
）
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第
7
.
2－

40
図

(
7)
 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
前
処
理
建
屋
 
（
地
上
３
階
）
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第
7.

2－
40

図
(
8)
 
代

替
換

気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
３
階

）
 

対
象
な
し
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第
３

一
時

貯
留

処
理

槽

第
４

一
時

貯
留

処
理

槽

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ｂ

抽
出

廃
液

供
給

槽
Ａ

抽
出

廃
液

中
間

貯
槽

抽
出

廃
液

受
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

溶
解

液
中

間
貯

槽

：
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
保
管
場
所

略
称

Ｐ
ｕ
：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

第
7
.
2
－

40
図

(
9)
 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替

セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

））
 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
２

階
）
 

対
象
な
し
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放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

塔
槽

類
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
セ

ル

第
7
.
2
－

40
図

(
10
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
下
１

階
）
 

対
象
な
し
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溶
解

液
供

給
槽

水
封

安
全

器

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

：
可

搬
型
重

大
事
故

等
対
処

設
備
保

管
場
所

塔
槽

類
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
セ

ル

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

対
象

機
器

接
続

口

－
⑦

若
し

く
は

⑧

代
替

セ
ル
排

気
系
に

よ
る
対

応
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接
続

口

⑦

⑧

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ｂ

※

計
装

設
備

セ
ル

導
出

設
備

の
配

管
の

弁

※
：

長
期
予

備

セ
ル

導
出

設
備

の
ダ

ク
ト

の
ダ

ン
パ

第
7
.
2
－

40
図

(
11
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
）
）
 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上
１

階
）
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高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

：
可

搬
型
重

大
事
故

等
対
処

設
備
保

管
場
所

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ｂ

※

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

セ
ル

導
出

設
備

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら

セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
の

弁
（

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

ま
わ

り
） セ
ル

導
出

設
備

の
隔

離
弁

計
装

設
備

※
：

長
期
予

備

セ
ル

導
出

設
備

の
配

管
の

弁

第
7
.
2
－

40
図

(
12
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代

替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
）
）
 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上

２
階

）
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対
象
機
器

接
続
口

－
①

若
し
く
は

②

代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応

電
源
ケ
ー
ブ
ル
接
続
口

①
②

：
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
保
管
場
所

代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応

ダ
ク
ト
接
続
箇
所

対
象
機
器

接
続
箇
所

－
③
及
び
④

③
④

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ

可
搬
型
排
風
機

可
搬
型
ダ
ク
ト

計
装
設
備

可
搬
型
ダ
ク
ト

代
替
セ
ル
排
気
系
の
ダ
ク
ト
の
ダ
ン
パ

可
搬
型
ダ
ク
ト

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ

可
搬
型
排
風
機

第
7
.
2－

40
図

(
13
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

 

の
機

器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
分
離
建
屋
（
地
上
４

階
）
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Ｐ
ｕ

濃
縮

液
受
槽

リ
サ
イ
ク

ル
槽

希
釈

槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
中
間

貯
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

受
槽

第
３
一
時

貯
留
処

理
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

缶
供
給

槽

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
3
8
,
5
0
0

第
７
一
時

貯
留
処

理
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

供
給
槽

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象
な
し
 

第
７

.２
－
4
0
図

(1
4
)
 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
下
３
階

）
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第
２

一
時

貯
留

処
理

槽
油

水
分

離
槽

Ｐ
ｕ

溶
液

一
時

貯
槽

Ｐ
ｕ

濃
縮

液
計

量
槽

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル
略

称
Ｐ

ｕ
：

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

Ｐ
ｕ

系
塔

槽
類

廃
ガ

ス
洗

浄
塔

セ
ル

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
4
3
,
5
0
0

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

対
象
な
し
 

第
７

.２
－
4
0
図

(1
5
)
 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
下
２
階

）
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略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト

ニ
ウ
ム

Ｐ
ｕ

系
塔

槽
類

廃
ガ
ス

洗
浄
塔

セ
ル

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

放
射
性

配
管
分

岐
第
１

セ
ル

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
4
8
,
5
0
0

Ｐ
ｕ
濃

縮
缶

水
封

安
全

器

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

第
７

.２
－
4
0
図

(1
6
) 

代
替
替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ

ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発
）
）
の

 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
下
１
階

）

対
象
な
し
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放
射
性
配

管
分
岐

第
１
セ

ル

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
5
3
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｐ
ｕ
濃
縮

缶

代
替
セ
ル
排
気

系
に
よ
る
対
応

電
源
ケ
ー
ブ
ル

接
続
口

対
象
機
器

接
続
口

－
①

若
し
く

は
②

① ②

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

略
称

Ｐ
ｕ

：
プ

ル
ト
ニ

ウ
ム

計
装

設
備
 

計
装

設
備
 

計
装

設
備
 

第
７

.２
－
4
0
図

(1
7
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系

に
よ

る
対

応
（

水
素

爆
発

）
）
の
 

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
上
１
階

）
 

セ
ル

導
出

設
備

の
配

管
の

弁

セ
ル
導
出

設
備

の
ダ

ン
パ
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T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
0
,
5
0
0

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

保
管

場
所

セ
ル

導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

計
装

設
備
 

セ
ル

導
出

設
備

の
配

管
の
弁

代
替

セ
ル

排
気
系
の

ダ
ク
ト

の
ダ
ン
パ

第
７

.２
－
4
0
図

(1
8
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
上
２
階

）

セ
ル
導
出

設
備
の
塔

槽
類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

セ
ル

に
導

出
す

る

ユ
ニ
ッ
ト

の
弁
（
セ

ル
導
出

ユ
ニ

ッ
ト

フ
ィ

ル
タ

ま
わ

り
）
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可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
6
4
,
0
0
0

放
射

性
配

管
分

岐
第

１
セ

ル

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

第
７

.２
－
4
0
図

(1
9
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
上
３
階

）

対
象
な
し
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可
搬
型
フ

ィ
ル
タ

可
搬
型
排

風
機

T
.
M
.
S
.
L
.
約

+
6
5
,
5
0
0

可
搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

保
管
場

所

Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

代
替
セ
ル
排
気
系
に
よ
る
対
応

電
源
ケ
ー
ブ
ル
接
続
口

① ②

対
象
機
器

接
続
口

－
①

若
し
く

は
②

水
素
爆
発
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

ダ
ク
ト
接
続
箇
所

対
象
機
器

接
続
箇
所

－
③

及
び
④

④③

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
 

計
装

設
備

 
可

搬
型

排
風

機
 

可
搬
型
ダ

ク
ト

 

可
搬

型
ダ

ク
ト

 

第
７

.２
－
4
0
図

(2
0
) 

代
替

換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
上
４
階

）
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Ｎ

精
製

建
屋

約
92
ｍ

約71ｍ

T
.
M
.
S
.
L
.
約
+
7
3
,
5
0
0

第
７

.
２

－
4
0
図

(
21

) 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
精
製
建
屋
 
（
地
上

5
階

）
 

セ
ル

導
出

設
備

の
隔

離
弁
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第
7.

2－
40

図
(
22
) 

 代
替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代

替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器

及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 
（

地
下

２
階

）
 

302

については核不拡散の観点から公開できません。



第
7.
2－

40
図

(2
3)
 

 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 
（

地
下

1
階

）
 

303

については核不拡散の観点から公開できません。



第
7
.2
－

40
図

(2
4)
 

 代
替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代

替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 
（

地
上

1
階

）
 

304

については核不拡散の観点から公開できません。



第
7.
2－

40
図

(2
5)
 

 
代

替
換
気
設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替

セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の

機
器
及
び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

 
（

地
上

２
階

）
 

305

については核不拡散の観点から公開できません。



第
7.

2－
4
0
図

(
2
6)
 

代
替

換
気

設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル
排

気
系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の
機

 

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 
（

地
下

４
階

）

対
象
な
し
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第
7.

2－
40

図
(
27
) 

代
替

換
気

設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の
機

 

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 
（

地
下

３
階

）
 

対
象
な
し
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第
7.

2－
40

図
(
28
) 

 代
替

換
気

設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の
機

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 
（

地
下

２
階

）
 

対
象
な
し
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第
7.

2－
40

図
(
29
) 

代
替

換
気

設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の
機

 

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 
（

地
下

１
階

）
 

セ
ル
導
出
設
備
の
ダ
ク
ト
の
ダ
ン
パ

セ
ル
導
出
設
備
の
配
管
の
弁

代
替
セ
ル
排
気
系
の
 

ダ
ク
ト
の
ダ
ン
パ
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第
7.

2－
40

図
(
30
) 

 代
替

換
気

設
備
（
セ
ル
へ
の
導
出
経
路
の
構
築
及
び
代
替
セ
ル

排
気

系
に

よ
る

対
応

（
水

素
爆

発
））

の
機

 

器
及

び
接
続
口
配
置
概
要
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋

 
（

地
上

１
階

）
 

可
搬
型
ダ
ク
ト
 

セ
ル
導
出
設
備
の
隔
離
弁

可
搬
型
フ
ィ
ル
タ
 

セ
ル
導
出
設
備
の

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
か
ら
セ
ル
に
導
出
す
る

ユ
ニ
ッ
ト
の
弁

計
装
設
備
 

セ
ル
導
出
設
備
の
配
管
の
弁
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（
水
素
爆
発
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

の
空
気
の
供
給
）

 

第
7.

2－
40

図
(
31
) 

代
替

換
気
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重大事故は、再処理規則第 1 条の３において、設計上定める条件より厳し

い条件の下において発生する事故であって、次に掲げるものとされている。 

 

一 セル内において発生する臨界事故 

二 使用済燃料から分離されたものであつて液体状のもの又は液体状の放射

性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固 

三 放射性分解によって発生する水素が再処理施設内部に滞留することを防

止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発 

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発（前

号に掲げるものを除く。） 

五 使用済燃料貯蔵施設に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷 

六 セル内又は建屋内における放射性物質の漏えい（前各号に掲げる事故に

係るものを除く。） 

  

  このうち、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「事業指定基準規則」という。）第三十五条では、以下の

要求がされている。 

 

（冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備） 

第三十五条 セル内において使用済燃料から分離された物であって液

体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設

には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は

拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設け

なければならない。 
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一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備 

二  蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、

及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備 

三 蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断

するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場

合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために

必要な設備 

四  蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「蒸発乾固の発生を未然に防止するために必

要な設備」とは、設計基準の要求により措置した設備とは異なる冷却

設備や回収・移送設備、冷却管を用いた直接注水設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「放射性物質の発生を抑制し、及び蒸発乾固

の進行を緩和するために必要な設備」とは、ルテニウムの気相への大

量移行を抑制するためのショ糖等の注入設備、希釈材の注入設備等を

いう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

３ 第１項第３号に規定する「蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系

統の配管の流路を遮断するために必要な設備」とは、閉止弁、密閉式

ダンパ等をいい、「換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内
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に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備」

とは、水封安全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそれがある

安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

４ 第１項第４号「放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な

設備」とは、セル換気系統を代替するための設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替するための

設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排風機の台数と同数と

する。 

５ 上記１、２及び３については、設備の信頼性が十分に高いと判断され

ない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる設備を追加するこ

と。 

６ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設備を共用す

ることは妨げない。 

７ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、補給水、施

設の状態を監視するための設備の整備を含む。 

＜適合のための設計方針＞ 

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又

は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則

第一条の三第二号に規定する重大事故の発生又は拡大を防止するために

必要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。 

 

 第一号について 

蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する設計とする。 
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その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安全冷却水系（再処理設備

本体用）の内部ループに通水することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器に内包する溶液を冷却するための水供給に必要な

重大事故等対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 

 

第二号について 

蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を抑制し、及び

蒸発乾固の進行を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想

定する対象機器に注水すること及びその他再処理設備の附属施設の冷却水設

備の安全冷却水系（再処理設備本体用）の冷却コイル又は冷却ジャケットへ

通水することで蒸発乾固の進行を防止するための水供給に必要な重大事故等

対処設備として，代替安全冷却水系を設ける設計とする。 

 

第三号について 

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するため

に必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液の沸騰により気相中に移行する放射性物質を，これらの機器に接続す

る塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止し，塔槽類廃ガス処理設備の流路を

遮断することで，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象
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機器からの蒸気を凝縮し，排気をセルに導出するために必要な重大事故等対

処設備として代替安全冷却水系及び代替換気設備のセル導出設備を設ける設

計とする。 

 

第四号について 

蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器からセルに

導出された放射性エアロゾルを除去し，主排気筒を介して大気中に管理しな

がら放出するために必要な重大事故等対処設備として代替換気設備の代替セ

ル排気系を設ける設計とする。 
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1. 概要   

1.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備   

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体

状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する

施設には，蒸発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾

固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び

蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気

系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。  

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備は，

「蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備」及び「蒸発乾固の

拡大防止対策に使用する設備」で構成する。  

また，蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は，「内部ル

ープへの通水による冷却に使用する設備」で構成し，蒸発乾固

の拡大防止対策に使用する設備は，「貯槽等への注水に使用す

る設備」， 「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

及び「セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対

応に使用する設備」で構成する。  

 

1.1.1  蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，以下に示す内

部ループへの通水による冷却に使用する設備及び手順により，
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安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液を冷却

している内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生を未然

に防止できる設計とする。  

上記の設計は，具体的には以下のとおりとする。  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋外ホース等を敷設し，安全冷却水系

の内部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホース及び

可搬型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を

供給するための経路を構築する。また，可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース及び内部ループの給水口を接続する

ことで，建屋へ供給された水を内部ループへ供給するための

経路を構築する。  

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ル

ープの排水口及び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に

設置した可搬型排水受槽への排水経路を構築する。また，可

搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポン

プを接続し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を

構築する。  

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯

水槽から安全冷却水系の内部ループへ通水する。冷却に用い

た水は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中

型移送ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由し

て第１貯水槽に移送し，再び内部ループへの通水の水源とし

て用いる。  
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1.1.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，内部ループへの通

水による冷却を実施するため，設計基準対象の施設と兼用する

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配管・弁

及び冷却ジャケット配管・弁並びに貯槽温度計（第 43条 計装

設備），膨張槽液位計（第 43条 計装設備）及び漏えい液受皿液

位計（第 43条 計装設備）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の

冷却水給排水 配管・弁 ，第１貯水槽（第 41条  重大事故への対

処に必要となる水の供給設備）及び軽油 貯槽（第 42条  電源設

備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。また，

代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車，軽油用タンクローリ（第

42条 電源設備），可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備），可

搬型膨張槽液位計（第 43条 計装設備），可搬型冷却水流量計

（第 43条 計装設備），可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条

計装設備），可搬型冷却水排水線量計（第 43条 計装設備），可

搬型漏えい液受皿液位計（第 43条 計装設備）及び可搬型冷却

コイル圧力計（第 43条  計装設備）並びに代替試料分析関係設

備 の可搬型試料分析設備（第 45条  監視測定設備）を可搬型重

大事故等対処設備として新たに配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の
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運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水 配管・弁  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）（第 35.１表）  

ｂ． 計装 設備  

・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43条  計装設備）  

・漏えい液受皿液位計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43条  計装設備）  

ｃ． 水供給 設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  
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水の供給設備）  

ｄ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース（冷却コイル等への通水と一部兼用） 

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

ｃ． 計装 設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型膨張槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

 ｄ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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1.1.2  蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備   

発生防止対策が機能しなかった場合は，「貯槽等への注水に

使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機器

へ注水し，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を

防止できる設計とする。  

また，「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

により，安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却コイル配

管・弁又は冷却ジャケット配管・弁へ通水することで，安全冷

却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液の温度を沸点

未満に維持できる設計とする。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合は，「セルへの導出経路の構築及び 代替セル排

気系 による対応に使用する設備」により，安全冷却水系によ

る冷却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断

し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置

された配管の外部へ放射性物質を排出し及び放射性物質の放

出による影響を緩和できる設計とする。  

上記の設計については，具体的には以下のとおりとする。  

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策

で配置する可搬型中型移送ポンプの下流側に，安全冷却水系

による冷却が必要な機器内に注水するための可搬型建屋内ホ

ース等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続

口を接続する。  
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安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮の進行を防

止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の水

を安全冷却水系による冷却が必要な機器内へ注水する。  

また，事態を収束させるため，発生防止対策で配置する可搬

型中型移送ポンプの下流側に，冷却コイル又は冷却ジャケット

に水を供給するために可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型

建屋内ホースと安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却

コイル又は冷却ジャケットの接続口を接続した後，第１貯水槽

の水を冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水する。安全冷却水

系による冷却が必要な機器に内包する溶液の冷却に用いた水

は，内部ループへの通水と同じように排水経路を経由して第１

貯水槽に移送し，再び冷却コイル等への通水の水源として用い

る。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，安全冷却水

系による冷却が必要な機器からの排気をセルに導出するため

の経路を構築する。  

また，凝縮器へ通水するため，発生防止対策で敷設する可搬

型中型移送ポンプの下流側に凝縮器へ通水するための可搬型

建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内ホース及び凝縮器の接

続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器に通水する。  

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じよう

に排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通
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水の水源として用いる。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，排気経路上

の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮し，発生する凝縮水は，回

収先の漏えい液受皿等に貯留する。また，凝縮器下流側に設置

した高性能粒子フィルタにより放射性物質を除去する。  

 

1.1.2.1 貯槽等への注水に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，貯槽等への注水を実施

するため，設計基準対象の施設と兼用する代替安全冷却水系の

機器注水配管・弁並びに貯槽温度計（第 43条  計装設備）及び

貯槽液位計（第 43条  計装設備）を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化

建屋の冷却水注水配管・弁，第１貯水槽（第 41条  重大事故へ

の対処に必要となる水の供給設備）及び 軽油貯槽（第 42条  電

源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。ま

た，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送

ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型中型移送ポンプ運搬車，

ホース展張車及び運搬車，軽油用タンクローリ（第 42条  電源

設備）並びに可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備），可搬型貯

槽液位計（第 43条  計装設備），可搬型機器注水流量計（第 43条  

計装設備），可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）

を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用）の一部は，「第 36 条  放射線分解により発生する水素
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による爆発に対処するための設備」と兼用し，代替安全冷却水

系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，

「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」として

も使用する。このうち，代替安全冷却水系の運搬車の待機除外

時のバックアップは，再処理施設として１台保有し，「第 40 条  

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備」及び

「第 41 条  重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」

と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）（第 35.１表）  

 ｂ． 計装 設備  

・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43条  計装設備）  

・貯槽液位計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43条  計装設備）  

 ｃ． 水供給 設備  
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・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 ｄ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ． 計装 設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型貯槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

 

1.1.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，冷却コイル等への通水

による冷却を実施するため，設計基準対象の施設と兼用する代

替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配
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管・弁並びに貯槽温度計（第 43条  計装設備）を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。代替安全冷却水系の高レベル廃

液ガラス固化建屋の冷却水給排水 配管・弁 ，第１貯水槽（第 41

条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）及び 軽油貯

槽（第 42条  電源設備）を常設重大事故等対処設備として新た

に設置する。また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，

可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，

可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車，軽油

用タンクローリ（第 42条  電源設備），可搬型貯槽温度計（第 43

条  計装設備），可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備），

可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備），可搬型建

屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）及び可搬型冷却水排

水線量計（第 43条  計装設備）並びに代替試料分析関係設備 の

可搬型試料分析設備（第 45条  監視測定設備）を可搬型重大事

故等対処設備として新たに配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。  
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主要な設備は，以下のとおりである。

(１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水 配管・弁

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）（第 35.１表）

ｂ． 計装 設備

・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）

（第 43条  計装設備）

ｃ． 水供給 設備

・第１貯水槽（第 41条 重大事故への対処に必要となる

水の供給設備）

ｄ．補機駆動用燃料補給設備

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）

(２ ) 可搬型重大事故等対処設備

ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース

・可搬型中型移送ポンプ

・可搬型建屋内ホース

・可搬型排水受槽

・可搬型中型移送ポンプ運搬車
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・ホース展張車  

・運搬車  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ． 計装 設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

 ｄ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

1.1.2.3 セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による

対応に使用する設備  

1.1.2.3.1 セルへの導出経路の構築に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断し，換

気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出するため，設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の配管・弁，ダクト・ダンパ及び 隔

離 弁並 びに廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備），ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の混合廃ガス凝縮器入口圧力

計（第 43条  計装設備）及び漏えい液受皿液位計（第 43条  計

装設備）及び分離建屋の貯槽液位計（第 43条  計装設備）を常
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設重大事故等対処設備として位置付ける。セル導出設備の塔槽

類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，セル導出ユニ

ットフィルタ，高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器，代

替安全冷却水系の冷却水配管・弁（凝縮器）及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水 配管・弁 ，第１貯水槽（第

41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）， 軽油貯

槽（第 42条  電源設備）並びに凝縮器出口排気温度計（第 43条  

計装設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。

また，セル導出設備の可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬

型ダクト，分離建屋の可搬型配 管及 び高レベル廃液ガラス固化

建屋の可搬型配 管， 代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，

可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車，軽油用タンクローリ（第

42条  電源設備）並びに可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  

計装設備），可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備），可

搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備），可搬型凝

縮器出口排気温度計（第 43条  計装設備），可搬型凝縮器通水

流量計（第 43条  計装設備），可搬型漏えい液受皿液位計（第 43

条  計装設備），分離建屋の可搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計

装設備）及び可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計（第 43条  

計装設備）並びに代替試料分析関係設備 の可搬型試料分析設備

（第 45条  監視測定設備）を可搬型重大事故等対処設備として

新たに配備する。  

また，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液
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が沸騰に至った場合に，発生した蒸気及び蒸気に同伴する放射

性物質を凝縮水として回収するため，前処理建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋にセル導出設備の凝縮器，予備凝縮器及び凝縮液回収系

を常設重大事故等対処設備として設置する。設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の分離建屋の高レベル廃液濃縮缶

凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器を常設重大事故

等対処設備として位置付け，分離建屋にセル導出設備の凝縮器

を常設重大事故等対処設備として設置する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38 条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40 条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41 条  重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備  

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用 ）  
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・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット  

・ セル導出ユニットフィルタ  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器  

・凝縮器  

・予備凝縮器  

・凝縮液回収系  

・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）（第 35.１表）  

 ｂ． 計装 設備  

・廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用） 

（第 43 条  計装設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の混合廃ガス凝縮器  

入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43 条  計装設備）  

・漏えい液受皿液位計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43 条  計装設備）  

・分離建屋の貯槽液位計（設計基準対象

の施設と兼用）  

（第 43 条  計装設備）  

・凝縮器出口排気温度計（第 43 条  計装設備）  

338



 ｃ．代替安全冷却水系  

・冷却水配管・弁（凝縮器）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水 配

管・弁  

 ｄ． 水供給 設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 ｅ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42 条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備  

・可搬型建屋内ホース  

・前処理建屋の可搬型ダクト  

・分離建屋の可搬型配 管  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配 管  

 ｂ ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  
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 ｃ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｄ． 計装 設備  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計  

（第 43条  計装設備）  

   ・分離建屋の可搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備）  

 ｅ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  

 

1.1.2.3.2 代替セル排気系 による対応に使用する設備  

高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，セル内へ導出された

放射性エアロゾルを大気中へ放出する前に除去することによ

り，大気中への放射性物質の放出による影響を緩和するため，

設計基準対象の施設と兼用する 代替セル排気系 のダクト・ダ

ンパ，主排気筒の排気モニタリング設備（第 45 条  監視測定

設備），放出管理分析設備（第 45 条  監視測定設備），環境試

料測定設備（第 45 条  監視測定設備）及び主排気筒を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 代替セル排気系 の前処

理建屋の主排気筒へ排出するユニット， 軽油貯槽 （第 42 条  

340



電源設備）及び重大事故対処用母線（常設分電盤及び常設電源

ケーブル）（第 42 条  電源設備）を常設重大事故等対処設備と

して新たに設置する。また，代替セル排気系 の可搬型ダクト，

可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の可搬型デミスタ，軽油用タンクローリ（第 42 条  電源設

備），前処理建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），分離建

屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備）及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），可

搬型電源ケーブル（第 42 条  電源設備）及び可搬型分電盤（第

42 条  電源設備），可搬型導出先セル圧力計（第 43 条  計装設

備）及び可搬型フィルタ差圧計（第 43 条  計装設備），代替モ

ニタリング設備の 可搬型排気モニタリング設備（第 45 条  監

視測定設備），可搬型 排気モニタリング用 データ伝送装置（第

45 条  監視測定設備），可搬型データ表示装置（第 45 条  監視

測定設備）及び 可搬型排気モニタリング用発電機 （第 45 条  

監視測定設備）並びに 代替試料分析関係設備の 可搬型試料分

析設備（第 45 条  監視測定設備 ）を 可搬型重大事故等対処設

備として新たに配備する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定

する対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位

置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 代替セル排気系  
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・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）

（第 35.１表）

ｂ．放射線監視設備  

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施

設と兼用）（第 45 条  監視測定設備）

ｃ．試料分析関係設備

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）（第

45 条  監視測定設備）

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用）（第

45 条  監視測定設備）

ｄ．主排気筒

・主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）

ｅ．補機駆動用燃料補給設備

・ 軽油貯槽 （第 42 条 電源設備）

ｆ．代替所内電気設備

・重大事故対処用母線（常設分電盤及び常設電源ケーブル） 

（第 42 条  電源設備）

(２ ) 可搬型重大事故等対処設備

ａ． 代替セル排気系  

・可搬型ダクト
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・可搬型フィルタ  

・可搬型排風機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ  

 ｂ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 ｃ．代替電源設備  

・前処理建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・分離建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

 ｄ．代替所内電気設備  

・可搬型電源ケーブル（第 42条  電源設備）  

・可搬型分電盤（第 42条  電源設備）  

 ｅ． 計装 設備  

・可搬型導出先セル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型フィルタ差圧計（第 43条  計装設備）  

 ｆ． 代替 モニタリング設備  

   ・可搬型排気モニタリング設備  

（第 45 条  監視測定設備）  

・ 可搬型排気モニタリング用データ伝送装置  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型データ表示装置（第 45 条  監視測定設備）  
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・ 可搬型排気モニタリング用発電機 （第 45 条  監視測

定設備）  

 ｇ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備 ）  
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1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備の主

な設計方針  

1.2.1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備  

1.2.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備

代替安全冷却水系は基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮して

も機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量

を確保した設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外

ホース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建

屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水

系と共通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る。  

代替安全冷却水系の内部ループに通水するために，建屋内

に敷設する可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を

行う各建屋で，異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の

敷設経路を設定し，敷設経路又はその近傍で内部火災，溢水

及び化学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，それぞれ故

障時のバックアップを考慮した必要な個数を２セット保管す

るとともに，建屋外に設ける外部保管エリアにも，必要な個

数を１セット保管する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない
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よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。  

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁は，重大事故等発

生時において，通常時の系統構成から隔離又は分離された状

態から，弁の操作や接続により，速やかに系統構成の切替え

が可能な設計とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大

事故等対処設備の接続口については，カプラ等による接続に

より，可搬型建屋内ホースを速やかに，かつ，確実に接続す

ることができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備   

・第 45条  監視測定設備  
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1.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備  

1.2.2.1 貯槽等への注水に使用する設備  

代替安全冷却水系は，基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮し

ても機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，事象進展に

応じた使用状況を踏まえて，必要な容量を確保した設計とす

る。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型建屋

外ホースは，重大事故等対策を実施する建屋から離れた外部

保管エリアに保管することで，安全冷却水系と共通要因によ

って，同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る。  

貯槽等に注水するために，建屋内に敷設する代替安全冷却

水系の可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を行う

各建屋で，異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設

経路を設定し，敷設経路又はその近傍で内部火災，溢水及び

化学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，それぞれ故障時

のバックアップを考慮した必要な個数を２セット保管すると

ともに，建屋外に設ける外部保管エリアにも，必要な個数を

１セット保管する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。  
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可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁は，重大事故等発生

時において，通常時の系統構成から隔離又は分離された状態

から，弁の操作や接続により，速やかに系統構成の切替えが

可能な設計とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大事

故等対処設備の接続口については，カプラ等による接続によ

り，可搬型建屋内ホースを速やかに，かつ，確実に接続する

ことができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

 

1.2.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

代替安全冷却水系は基準地震動の 1.2倍の地震力を考慮して

も機能を維持できる設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量

を確保した設計とする。  
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代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外

ホース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建

屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水

系と共通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る。  

代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケッ

ト配管・弁に通水するために，建屋内に敷設する可搬型建屋

内ホース等は，本重大事故への対処を行う各建屋で，異なる

複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設経路を設定し，敷

設経路又はその近傍で内部火災，溢水及び化学薬品の漏えい

の影響を考慮した場所に，それぞれ故障時のバックアップを

考慮した必要な個数を２セット保管するとともに，建屋外に

設ける外部保管エリアにも，必要な個数を１セット保管す

る。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系

を設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管すること

で，安全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわない

よう，位置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加

え，故障時のバックアップを考慮した必要な個数を確保す

る。

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数

を外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケッ

ト配管・弁は，重大事故等発生時において，通常時の系統構
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成から隔離又は分離された状態から，弁の操作や接続によ

り，速やかに系統構成の切替えが可能な設計とし，可搬型建

屋内ホースを接続する常設重大事故等対処設備の接続口につ

いては，カプラ等による接続により，可搬型建屋内ホースを

速やかに，かつ，確実に接続することができる設計とする。  

代替安全冷却水系は，安全冷却水系から速やかに切り替え

られるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料及び水源は，十分な

量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

・第 45条  監視測定設備  

 

1.2.2.3 セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による

対応に使用する設備  

セル導出設備，代替安全冷却水系及び 代替セル排気系 は基

準地震動の 1.2 倍の地震力を考慮しても機能を維持できる設

計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬型排水

受槽は，事象進展に応じた使用状況を踏まえて，必要な容量を
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確保した設計とする。

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型排水受槽は，重大事故等対策を実施する建屋か

ら離れた外部保管エリアに保管することで，安全冷却水系と共

通要因によって，同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る。  

凝縮器及び予備凝縮器に通水するために，建屋内に敷設する

可搬型建屋内ホース等は，本重大事故への対処を行う各建屋で，

異なる複数の場所に接続口を設けて，複数の敷設経路を設定す

る。 高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び第１エジェクタ凝縮器に

通水するために，建屋内に敷設する可搬型建屋内ホース等は，

本重大事故への対処を行う分離建屋で，異なる場所に接続口を

設けて，複数の敷設経路を設定する。また，敷設経路又はその

近傍で内部火災，溢水及び化学薬品の漏えいの影響を考慮した

場所に，それぞれ故障時のバックアップを考慮した必要な個数

を２セット保管するとともに，建屋外に設ける外部保管エリア

にも，必要な個数を１セット保管する。

凝縮器，予備凝縮器，高レベル廃液濃縮缶凝縮器及び第１エ

ジェクタ凝縮器は，発生する蒸気を全て凝縮させる除熱能力を

有する設計とする。また，本体及び接続口は，ステンレス鋼と

し，内部火災，溢水及び化学薬品の漏えいの影響が及ばない場

所に設置する。  
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凝縮器及び予備凝縮器の通水のための接続口については，互

いに異なる複数の場所に設置する。高レベル廃液濃縮缶凝縮器

及び第１エジェクタ凝縮器の通水のための接続口については，

互いに異なる場所に設置する。また，排水のための接続口も，

通水のための接続口と同様に互いに異なる複数の場所に設置

する。  

建屋外に敷設する可搬型建屋外ホース等は，安全冷却水系を

設置する建屋から離れた外部保管エリアに保管することで，安

全冷却水系と共通要因により同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図るとともに，対処に必要な個数に加え，故障時の

バックアップを考慮した必要な個数を確保する。  

可搬型中型移送ポンプ等の屋外に敷設する可搬型重大事故

等対処設備は，必要な個数及び故障時のバックアップの個数を

外部保管エリアに位置的分散を考慮して保管する。  

セル導出設備の配管・弁，塔槽類廃ガス処理設備からセルに

導出するユニット及び凝縮液回収系は，重大事故等発生時にお

いて，通常時の系統構成から隔離又は分離された状態から，弁

の操作や接続により，速やかに系統構成の切替えが可能な設計

とし，可搬型建屋内ホースを接続する常設重大事故等対処設備

の接続口については，カプラ等による接続により，可搬型建屋

内ホースを速やかに，かつ，確実に接続することができる設計

とする。  

352



セルへの導出経路は，塔槽類廃ガス処理設備から速やかに切

り替えられるものとする。

セル導出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出する

ユニット（フィルタ）の系統構成の切替えは，確実に操作する

ことができる設計とする。

代替セル排気系 の可搬型フィルタ，可搬型ダクト及び

可搬型排風機は，本重大事故への対処を行う各建屋の必要な場

所に接続口を設けて，設置経路又はその近傍で内部火災，溢水

及び化学薬品の漏えいの影響を考慮した場所に，必要な個数を

保管するとともに，建屋外に設ける可搬型重大事故等対処設備

の保管庫等を設置するエリアにも，建屋内に保管するものと同

数を保管する。  

可搬型排風機は，重大事故等の対処を行う建屋内でセル排風

機と位置的分散を考慮した位置に保管する。可搬型排風機は，

水素掃気停止の対策を踏まえ，同時又は，連鎖して発生する可

能性のある事故への対処も含めて，必要な容量を確保した設計

とする。

建屋代替換気設備のダクトは，重大事故等発生時において，

通常時の系統構成から隔離又は分離された状態から，弁の操作

や接続により，速やかに系統構成の切替えが可能な設計とし，

可搬型ダクトを接続する常設重大事故等対処設備の接続口に

ついては，フランジ等による接続により，可搬型ダクトを速や
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かに，かつ，確実に接続することができる設計とする。  

建屋代替換気設備は，建屋換気設備から速やかに切り替えら

れるものとする。  

対策を実施するために必要となる燃料，水源及び電源は，十

分な量を確保する。  

以下の設備の設計方針については，それぞれの設備の条文に

おいて適合性を説明する。  

・第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

・第 42条  電源設備  

・第 43条  計装設備  

・第 45条  監視測定設備   
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2. 設計方針

2.1 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体

状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する

施設には，蒸発乾固の発生を未然に防止するとともに，蒸発乾

固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び

蒸発乾固の進行を防止し，蒸発乾固が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気

系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された

配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放射性物質の

放出による影響を緩和するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。  

冷 却 機能 の 喪 失 に よ る蒸 発 乾 固 に 対 処 す る た め の 設 備 は ，

「蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備」及び「蒸発乾固の

拡大防止対策に使用する設備」で構成する。  

また，蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は，「内部ル

ープへの通水による冷却に使用する設備」で構成し，蒸発乾固

の拡大防止対策に使用する設備は，「貯槽等への注水に使用す

る設備」， 「冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備」

及び「セルへの導出経路の構築及びセル排気系を代替する排気

系による対応に使用する設備」で構成する。  

2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合は，「内部ループへ

の通水による冷却に使用する設備」により，安全冷却水系によ

355



る冷却が必要な機器に内包する溶液を冷却できる設計とする。 

  蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備は以下の 2.1.1.1で

構成する。  

 

2.1.1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合，内部ループへ通水

するため，代替安全冷却水系，水供給 設備（第 41条  重大事故

への対処に必要となる水の供給設備），補機駆動用燃料補給設

備（第 42条  電源設備）， 計装 設備（第 43条  計装設備）及び

代替試料分析関係設備（第 45条  監視測定設備）を設置及び保

管する。  

 

2.1.1.1.1 代替安全冷却水系  

安全冷却水系の冷却機能が喪失した場合には，可搬型中型移

送ポンプ，可搬型建屋外ホース等を敷設し，安全冷却水系の内

部ループに水を供給するために可搬型建屋外ホース及び可搬

型中型移送ポンプを接続し，第１貯水槽から建屋へ水を供給す

るための経路を構築する。また，可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース及び内部ループの給水口を接続することで，建屋

へ供給された水を内部ループへ供給するための経路を構築す

る。  

冷却に使用した排水を第１貯水槽へ移送するため，内部ルー

プの排水口及び可搬型建屋内ホースを接続し，建屋近傍に設置

した可搬型排水受槽への排水経路を構築する。また，可搬型排

水受槽，可搬型建屋外ホース及び可搬型中型移送ポンプを接続
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し，可搬型排水受槽から第１貯水槽への排水経路を構築する。 

給水側の可搬型中型移送ポンプを運転することで，第１貯水

槽から安全冷却水系の内部ループへ通水する。冷却に用いた水

は可搬型排水受槽に一旦貯留した後，排水側の可搬型中型移送

ポンプを運転することで，敷設した排水経路を経由して第１貯

水槽に移送し，再び内部ループへの通水の水源として用いる。 

上記の内部ループへ通水を実施するため，設計基準対象の施

設と兼用する代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コ

イル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。  

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

給排水 配管・弁 を常設重大事故等対処設備として新たに設置

する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する
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対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

内部ループへの通水による冷却に使用する設備の系統概要

図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水 配管・弁  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）  

（第 35.１表）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース （冷却コイル等への通水と一部兼

用）  

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  
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2.1.1.1.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

内部ループへの通水時に水源として使用するため，第１貯水

槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を

常設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ． 水供給 設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.1.1.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため， 軽油貯槽 （第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  
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2.1.1.1.4 計装設備   

代替安全冷却水系による内部ループへの通水時に，安全冷却

水系による冷却が必要な機器に内包する溶液の温度及び漏え

い液受皿の液位を計測するため，設計基準対象の施設と兼用す

る貯槽温度計（第 43条  計装設備）及び漏えい液受皿液位計（第

43条  計装設備）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

また，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処

するために監視することが困難となり，必要な情報を把握する

ことができなくなった場合において，可搬型の計測機器により

重大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽

温度計（第 43条  計装設備），可搬型膨張槽液位計（第 43条  計

装設備），可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型建

屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水排水

線量計（第 43条  計装設備），可搬型漏えい液受皿液位計（第

43条  計装設備）及び可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装

設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

   ・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）（第 43 条  計

装設備）  

   ・漏えい液受皿液位計（設計基準対象の施設と兼用）（第

43 条  計装設備）  
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 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型膨張槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.1.1.5 監視測定設備   

内部ループへの通水に使用した水の汚染の有無を監視する

ため，代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  

監視測定設備 ）を 可搬型重大事故等対処設備として新たに配備

する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備 ）  
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2.1.2  蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備

発生防止対策が機能しなかった場合は，「貯槽等への注水に

使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機器

において放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を防

止できる設計とする。  

事態を収束させるため，「冷却コイル等への通水による冷却

に使用する設備」により，安全冷却水系による冷却が必要な機

器の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・弁に通水す

ることで，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶

液を冷却できる設計とする。  

発生防止対策が機能せず，安全冷却水系による冷却が必要な

機器に内包する溶液が沸騰し，放射性物質が気相中に放出する

場合には，「セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 によ

る対応に使用する設備」により，蒸発乾固が発生した設備に接

続する換気系統の配管の流路を遮断し，換気系統の配管内が加

圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射

性物質を排出し及び放射性物質の放出による影響を緩和でき

る設計とする。  

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備は以下の 2.1.2.1か

ら 2.1.2.3で構成する。  

2.1.2.1 貯槽等への注水に使用する設備

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器へ注水するため，代替安全冷却水系， 水供給

設備（第 41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備），
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補機駆動用燃料補給設備（第 42条  電源設備）及び 計装 設備（第

43条  計装設備）を設置及び保管する。  

 

2.1.2.1.1 代替安全冷却水系  

発生防止対策が機能しなかった場合に備え，発生防止対策で

配置する可搬型中型移送ポンプの下流側に，安全冷却水系によ

る冷却が必要な機器内に注水するための可搬型建屋内ホース

等を敷設し，可搬型建屋内ホースと機器注水配管の接続口を接

続する。  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至った場合には，液位低下及びこれによる濃縮の進行を防

止するため，液位を一定範囲に維持するよう，第１貯水槽の水

を安全冷却水系による冷却が必要な機器内へ注水する。  

上記の貯槽等への注水を実施するため，設計基準対象の施設

と兼用する代替安全冷却水系の機器注水配管・弁を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。  

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

注水配管・弁を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。  

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁（設計基準対象の施設

と兼用）の一部は，「第 36条  放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための設備」と兼用し，代替安全冷却水
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系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車は，

「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」としても

使用する。このうち，代替安全冷却水系の運搬車の待機除外時

のバックアップは，再処理施設として１台保有し，「第 40条  工

場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備」及び

「第 41条  重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」と

兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

貯槽等への注水に使用する設備の系統概要図を第 35.１図に

示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）  

（第 35.１表）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  
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・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 

2.1.2.1.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

貯槽等への注水時に水源として使用するため，第１貯水槽

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を常

設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備   

ａ． 水供給 設備   

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.2.1.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため， 軽油貯槽 （第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

365



ａ．補機駆動用燃料補給設備   

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備   

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.1.4 計装設備   

代替安全冷却水系による貯槽等への注水時に，安全冷却水系

による冷却が必要な機器に内包する溶液の温度及び液位を計

測するため，設計基準対象の施設と兼用する貯槽温度計（第 43

条  計装設備）及び貯槽液位計（第 43条  計装設備）を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，重大事故等が発生

し，計測機器（非常用のものを含む。）の直流電源の喪失，そ

の他の故障により当該重大事故等に対処するために監視する

ことが困難となり，必要な情報を把握することができなくなっ

た場合において，可搬型の計測機器により重大事故等の対処に

有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽温度計（第 43条  計

装設備），可搬型貯槽液位計（第 43条  計装設備），可搬型機器

注水流量計（第 43条  計装設備）及び可搬型建屋供給冷却水流

量計（第 43条  計装設備）を新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

   ・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）（第 43 条  計

装設備）  
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   ・貯槽液位計（設計基準対象の施設と兼用）（第 43 条  計

装設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型貯槽液位計（第 43条  計装設備）  

・可搬型機器注水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備  

蒸発乾固の事態の収束の観点から，安全冷却水系による冷却

が必要な機器の冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配管・

弁に通水することで，安全冷却水系による冷却が必要な機器に

内包する溶液を冷却するため，代替安全冷却水系，水供給 設備

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備），補

機駆動用燃料補給設備（第 42条  電源設備）， 計装 設備（第 43

条  計装設備）及び代替試料分析関係設備（第 45条  監視測定

設備） を設置及び保管する。  

 

2.1.2.2.1 代替安全冷却水系  

事態を収束させるため，発生防止対策で配置する可搬型中型

移送ポンプの下流側に，冷却コイル又は冷却ジャケットに水を

供給するために可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内

ホースと安全冷却水系による冷却が必要な機器の冷却コイル
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又は冷却ジャケットの接続口を接続した後，第１貯水槽の水を

冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水する。安全冷却水系によ

る冷却が必要な機器に内包する溶液の冷却に用いた水は，内部

ループへの通水と同じように排水経路を経由して第１貯水槽

に移送し，再び冷却コイル等への通水の水源として用いる。

上記の冷却コイル等への通水を実施するため，設計基準対象

の施設と兼用する代替安全冷却水系の冷却コイル配管・弁及び

冷却ジャケット配管・弁を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。

代替安全冷却水系の高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水

給排水 配管・弁 を常設重大事故等対処設備として設置する。

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，可搬型中

型移送ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は、「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器（第 35.1表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。
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冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備の系統概

要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系  

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水 配管・弁  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）  

（第 35.１表）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．代替安全冷却水系  

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬車  

 

2.1.2.2.2 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

冷却コイル等への通水時に水源として使用するため，第１貯
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水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）

を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備   

ａ． 水供給 設備  

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.2.2.3 電源設備  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため， 軽油貯槽 （第 42 条  電源設備）を常設重大事故等

対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.2.4 計装設備   
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代替安全冷却水系による冷却コイル等への通水時に，安全冷

却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液の温度を計測

するため，設計基準対象の施設と兼用する貯槽温度計（第 43

条  計装設備）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。

また，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処

するために監視することが困難となり，必要な情報を把握する

ことができなくなった場合において，可搬型の計測機器により

重大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型貯槽

温度計（第 43条  計装設備），可搬型冷却コイル圧力計（第 43

条  計装設備），可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装

設備），可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）及

び可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）を可搬型重大

事故等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

   ・貯槽温度計（設計基準対象の施設と兼用）（第 43 条  計

装設備）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備   

・可搬型貯槽温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却コイル通水流量計（第 43条  計装設備）  
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・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.2.5 監視測定設備   

冷却コイル等への通水に使用した水の汚染の有無を監視す

るため，代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45

条  監視測定設備 ）を 可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備 ）  

 

2.1.2.3 セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対

応に使用する設備  

発生防止対策が機能しなかった場合，安全冷却水系による冷

却が必要な機器に接続する換気系統の配管の流路を遮断し，換

気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出し及び放射性物質の放出に

よる影響を緩和するため，セル導出設備，代替安全冷却水系，

代替セル排気系，水供給 設備（第 41条  重大事故への対処に必

要となる水の供給設備），補機駆動用燃料補給設備（第 42条  電

源設備），代替所内電気設備（第 42条  電源設備），代替電源設

備（第 42条  電源設備），計装 設備（第 43条  計装設備），放射

線監視設備（第 45条  監視測定設備），試料分析関係設備（第 4
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5条 監視測定設備），代替モニタリング設備（第 45条 監視測

定設備），代替試料分析関係設備（第 45条 監視測定設備） 及

び主排気筒（第 21条 廃棄施設） を設置及び保管する。

2.1.2.3.1 セルへの導出経路の構築に使用する設備

2.1.2.3.1.1 セル導出設備  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液が沸

騰に至る場合に備え，塔槽類廃ガス処理設備の隔離弁を閉止す

ることで，塔槽類廃ガス処理設備の流路を遮断し，安全冷却水

系による冷却が必要な機器からの排気をセルに導出するため

の経路を構築する。  

上記のセルへの導出経路を構築するため，設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の配管・弁， ダクト・ダンパ 及び

隔離 弁を 常設重大事故等対処設備として位置付ける。セル導

出設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット，

セル導出ユニットフィルタ 及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の気液分離器を常設重大事故等対処設備として設置する。また，

セル導出設備の可搬型建屋内ホース，前処理建屋の可搬型ダク

ト，分離建屋の可搬型配 管及 び高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型配 管を 可搬型重大事故等対処設備として配備する。

また，安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液

が沸騰に至った場合に，発生した蒸気及び蒸気に同伴する放射

性物質を凝縮水として回収するため，前処理建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋にセル導出設備の凝縮器，予備凝縮器及び凝縮液回収系
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を常設重大事故等対処設備として設置する。設計基準対象の施

設と兼用するセル導出設備の分離建屋の高レベル廃液濃縮缶

凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器を常設重大事故

等対処設備として位置付け，分離建屋にセル導出設備の凝縮器

を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する

対象機器 （第 35.1 表）を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。  

セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対応に

使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．セル導出設備   

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用 ）  

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット  

・ セル導出ユニットフィルタ  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器  

・凝縮器  

・予備凝縮器  

・凝縮液回収系  

・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器  

（設計基準対象の施設と兼用）  

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器  
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（設計基準対象の施設と兼用）  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）  

（第 35.１表）  

 

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．セル導出設備  

・可搬型建屋内ホース  

・前処理建屋の可搬型ダクト  

・分離建屋の可搬型配 管  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配 管  

 

2.1.2.3.1.2  代替安全冷却水系  

セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対応に

使用する設備のセル導出設備の凝縮器へ通水するため，発生防

止対策で敷設する可搬型中型移送ポンプの下流側に凝縮器へ

通水するための可搬型建屋内ホース等を敷設し，可搬型建屋内

ホース及び凝縮器の接続口を接続し，第１貯水槽の水を凝縮器

に通水する。  

凝縮器の冷却に用いた水は，内部ループへの通水と同じよう

に排水経路を経由して第１貯水槽に移送し，再び凝縮器への通

水の水源として用いる。  
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セル導出設備の凝縮器，予備凝縮器，分離建屋の高レベル廃

液濃縮缶凝縮器及び分離建屋の第１エジェクタ凝縮器へ通水

するため，代替安全冷却水系の冷却水配管・弁（凝縮器）及び

高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水 配管・弁

を常設重大事故等対処設備として設置する。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋外ホース，可搬型中型

移送ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル

廃液ガラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，ホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展

張車及び運搬車は，「第 38条  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」としても使用する。このうち，代替安全冷却水系の

運搬車の待機除外時のバックアップは，再処理施設として１台

保有し，「第 40条  工場等外への放射性物質等の放出を抑制す

るための設備」及び「第 41条  重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備」と兼用する。  

セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対応に

使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系   
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・冷却水配管・弁（凝縮器）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 凝縮器冷却水給排水配

管・弁  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替安全冷却水系   

・可搬型建屋外ホース  

・可搬型中型移送ポンプ  

・可搬型建屋内ホース  

・可搬型排水受槽  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管  

・可搬型中型移送ポンプ運搬車  

・ホース展張車  

・運搬 車  

 

2.1.2.3.1.3 重大事故への対処に必要となる水の供給設備  

凝縮器への通水時に水源として使用するため，第１貯水槽

（第 41条  重大事故への対処に必要となる水の供給設備）を常

設重大事故等対処設備として新たに設置する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ． 水供給 設備    

・第１貯水槽（第 41条  重大事故への対処に必要となる  

水の供給設備）  

 

2.1.2.3.1.4  電源設備  
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代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送

ポンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で使用する軽油を補給

するため ，軽 油貯槽（第 42 条  電源設備）を常設重大事故

等対処設備として新たに設置する。また，軽油用タンクローリ

（第 42 条  電源設備 ）を 可搬型重大事故等対処設備として

新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備 ）  

 

 ( ２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条  電源設備 ）  

 

2.1.2.3.1.5 計装設備   

セルへの導出経路の構築及び 代替セル排気系 による対応時

に，セル導出設備の系統内の圧力及び凝縮液の回収先の液位を

測定するため，設計基準対象の施設と兼用する廃ガス洗浄塔入

口圧力計（第 43条  計装設備），ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の混合廃ガス凝縮器入口圧力計（第 43条  計装設備），

漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）及び分離建屋の貯槽

液位計（第 43条  計装設備）を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。  

凝縮器の出口排気温度を測定するため，凝縮器出口排気温度
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計（第 43条  計装設備）を常設重大事故等対処設備として新た

に設置する。  

また，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処

するために監視することが困難となり，必要な情報を把握する

ことができなくなった場合において，可搬型の計測機器により

重大事故等の対処に有効な情報を計測できるよう，可搬型建屋

供給冷却水流量計（第 43条  計装設備），可搬型冷却水排水線

量計（第 43条  計装設備），可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第

43条  計装設備），可 搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計

装設備），可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備），可搬

型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備）， 分離建屋の可搬

型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備）及び可搬型セル導出ユ

ニットフィルタ差圧計（第 43条  計装設備）を可搬型重大事故

等対処設備として新たに配備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備  

   ・廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用）

（第 43 条  計装設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の混合廃ガス凝縮器  

入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用）  

（第 43 条  計装設備）  

   ・漏えい液受皿液位計（設計基準対象の施設と兼用）（第

43 条  計装設備）  
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・分離建屋の貯槽液位計（設計基準対象

の施設と兼用）  

（第 43 条  計装設備）  

   ・凝縮器出口排気温度計（第 43 条  計装設備）  

 

 （ ２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備   

・可搬型建屋供給冷却水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型冷却水排水線量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計（第 43条  計装設備 ）  

・可搬型凝縮器出口排気温度計（第 43条  計装設備）  

・可搬型凝縮器通水流量計（第 43条  計装設備）  

・可搬型漏えい液受皿液位計（第 43条  計装設備 ）  

・可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計  

（第 43条  計装設備）  

   ・分離建屋の可搬型凝縮水槽液位計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.3.1.6  監視測定設備   

凝縮器への通水に使用した水の汚染の有 無を 監視するため，

代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（第 45条  監視測

定設備 ）を 可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。 

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備）  
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2.1.2.3.2 代替セル排気系による対応に使用する設備  

2.1.2.3.2.1 代替セル排気 系  

安全冷却水系による冷却が必要な機器に内包する溶液

が沸騰に至った場合には，排気をセルに導出する前に，排気経

路上の凝縮器により排気中の蒸気を凝縮し，発生する凝縮水は，

回収先の漏えい液受皿等に貯留する。また，凝縮器下流側に設

置した高性能粒子フィルタにより放射性物質を除去する。導出

先セルへ導出した後は，可搬型排風機を運転し，可搬型フィル

タにより放射性エアロゾルを除去することで大気中へ放出さ

れる放射性物質量を低減し，主排気筒を介して，大気中へ管理

しながら放出する。  

上記の代替セル排気系による対応を実施するため，設

計基準対象の施設と兼用する代替セル排気系のダクト・ダンパ

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。代替セル排気系

の前処理建屋の主排気筒へ排出するユニットを常設重大事故

等対処設備として設置する。また，代替セル排気系の可搬型ダ

クト，可搬型フィルタ，可搬型排風機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型デミスタを可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。  

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想

定する対象機器（第 35.1 表）を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。  

セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対

応に使用する設備の系統概要図を第 35.１図に示す。  
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主要な設備は，以下のとおりである。  

 

 (１ ) 常設重大事故等対処設備  

 ａ． 代替セル排気系  

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用）  

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット  

・ 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する  

対象機器 （設計基準対象の施設

と兼用）  

（第 35.１表）  

 (２ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 代替セル排気系  

・可搬型ダクト  

・可搬型フィルタ  

・可搬型排風機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ  

 

 

2.1.2.3.2.2  電源設備  

前処理建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），分離

建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備），高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型発電機（第 42 条  電源設備）及び

代替モニタリング設備の可搬型排気モニタリング用発電機（第

45 条  監視測定設備）で使用する軽油を補給するため，軽油
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貯槽（第 42 条 電源設備）を常設重大事故等対処設備として

新たに設置し，代替セル排気系の可搬型排風機に給電するため，

重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）（第 42

条  電源設備）を常設重大事故等対処設備として新たに設置す

る。また，軽油用タンクローリ（第 42 条 電源設備），前処

理建屋可搬型発電機（第 42 条 電源設備），分離建屋可搬型発

電機（第 42 条 電源設備），ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機（第 42 条 電源設備）及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機（第 42 条 電源設備）並びに可搬型

電源ケーブル（第 42 条 電源設備）及び可搬型分電盤（第 42

条 電源設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配備

する。

主要な設備は，以下のとおりである。

(１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・ 軽油貯槽 （第 42条  電源設備）

ｂ．代替所内電気設備

・重大事故対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

（第 42条 電源設備）

(２ ) 可搬型重大事故等対処設備

ａ．補機駆動用燃料補給設備  

・軽油用タンクローリ（第 42条 電源設備）

ｂ．代替電源設備

・前処理建屋可搬型発電機（第 42条 電源設備）
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・分離建屋可搬型発電機（第 42条  電源設備）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

（第 42条  電源設備）  

ｃ．代替所内電気設備  

・可搬型電源ケーブル（第 42条  電源設備）  

・可搬型分電盤（第 42条  電源設備）  

 

2.1.2.3.2.3  計装設備   

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

直流電源の喪失，その他の故障により当該重大事故等に対処す

るために監視することが困難となり，必要な情報を把握するこ

とができなくなった場合において，可搬型の計測機器により重

大事故等の対処に有効な情報を計測できるよ う，可 搬型導出先

セル圧力計（第 43条  計装設備）及び可搬型フィルタ差圧計（第

43条  計装設備）を可搬型重大事故等対処設備として新たに配

備する。  

主要な設備は，以下のとおりである。   

 （ １ ) 可搬型重大事故等対処設備  

 ａ． 計装 設備   

・可搬型導出先セル圧力計（第 43条  計装設備）  

・可搬型フィルタ差圧計（第 43条  計装設備）  

 

2.1.2.3.2.4  監視測定設備   
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主排気筒から大気中への放射性物質の放出状況を監視する

ため，設計基準対象の施設と兼用する放射線監視設備の主排気

筒の排気モニタリング設備（第 45条 監視測定設備），試料分

析関係設備の放出管理分析設備（第 45条 監視測定設備）及び

環境試料測定設備（第 45条 監視測定設備）を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。

また， 代替モニタリング設備 の可搬型排気モニタリング設

備（第 45 条  監視測定設備），可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置 （第 45 条  監視測定設備），可搬型データ表示装

置（第 45 条  監視測定設備），可搬型 排気モニタリング用

発電機（第 45 条  監視測定設備） ，代替試料分析関係設備の

可搬型試料分析設備 を可搬型重大事故等対処設備として新た

に配備する。

主要な設備は，以下のとおりである。

(１ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．放射線監視設備  

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設

と兼用）（第 45 条  監視測定設備）

ｂ．試料分析関係設備

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 45

条  監視測定設備）

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 45

条  監視測定設備）

（ ２ ) 可搬型重大事故等対処設備
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 ａ．代 替モ ニタリング設備  

   ・可搬型排気モニタリング設備  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型 排気モニタリング用 データ伝送装置  

（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型データ表示装置（第 45 条  監視測定設備）  

・可搬型 排気モニタリング用 発電機（第 45 条  監視測定

設備）  

 ｂ．代替試料分析関係設備  

・可搬型試料分析設備（第 45 条  監視測定設備 ）  

 

2.1.2.3.2.5 主排気筒  

高レベル廃液等が沸騰に至った場合に，セル内へ導出された

放射性物質を主排気筒を介して大気中へ放出するため，設計基

準対象の施設と兼用する主排気筒（第 21条  廃棄施設）を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりである。  

 （ １ ) 常設重大事故等対処設備  

ａ．主排気筒  （設計基準対象の施設と兼用）  

（第 21条  廃棄施設）  
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2.2 多様性、位置的分散  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等（第三十三条第１項第六号，

第２項，第３項第二号，第四号，第六号）」に示す。  

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等は，安

全冷却水系と共通要因 によ って 同時に その 機能 が損な われ

るおそれがないよう，安全冷却水系から弁等により隔離する

ことで，独立性を有する設計とする。  

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備の内部ループ配管・弁等は，可能な限り独立性又は位置

的分散を図った上で，想定される重大事故等が発生した場合

における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件において，

その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件に対する健全性については，「 2.5 環境条件等」に記

載する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，安全

冷却水系と共通要因に よっ て同 時にそ の機 能が 損なわ れる

おそれがないよう，可搬型中型移送ポンプを空冷式のディー

ゼルエンジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用燃料

補給設備から補給が可能な設計とすることで，多様性を有す

る設計とする。  

可搬型中型移送ポンプを使用した水の供給は，水供

給設備の第１貯水槽を水源とすることで，大気を最終ヒート

シンクとする安全冷却 水系 に対 して異 なる ヒー トシン クを
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有する設計とする。  

   代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全冷却水系又

は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，建

屋外に設置することで，独立性を有する設計とする。  

   代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋内の安全冷却水系又は代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備と異なる場所に保管する設計とす

る。  

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び

配管の全周破断に対して可搬型建屋内ホース等は，安全冷却

水系又は代替安全冷却 水系 の常 設重大 事故 等対 処設備 と同

時にその機能が損なわれるおそれがないようにするため，可

能な限り位置的分散を図る。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型

排水受槽等は，転倒しないことを確認する，又は必要により

固縛等の処置をするとともに，基準地震動による地震力によ

り生じる敷地下斜面のすべり等の影響を受けない場所に，安

全冷却水系又は代替安 全冷 却水 系の常 設重 大事 故等対 処設

備と同時にその機能が損なわれるおそれがないように，安全

冷却水系又は代替安全 冷却 水系 の常設 重大 事故 等対処 設備
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が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所

に保管するとともに外 部保 管エ リアの 異な る場 所にも 保管

することで位置的分散を図る。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，転倒

しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をする

とともに，基準地震動による地震力により生じる敷地下斜面

のすべり等の影響を受けない場所に，安全冷却水系又は代替

安全冷却水系の常設重 大事 故等 対処設 備と 同時 にその 機能

が損なわれるおそれがないように，安全冷却水系又は代替安

全冷却水系の常設重大 事故 等対 処設備 が設 置さ れる建 屋か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアにも保管

することで位置的分散を図る。  

建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系の可搬

型中型移送ポンプ等と 代替 安全 冷却水 系の 常設 重大事 故等

対処設備との接続口は，複数のアクセスルートを踏まえて自

然現象，外部人為事象及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋内の適切に離 隔し た隣 接しな い位 置の 異なる 複数

の場所に設置する。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，それ

ぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とする。  

一つの接続口で冷却機能の喪失による蒸発乾固の貯

槽等への注水及 び放射 線分 解に よる水 素に よる 爆発の 圧縮

空気の供給のために兼 用し て使 用する 代替 安全 冷却水 系の
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機器注水配管・弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保で

きる接続口を設ける設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

セル導出設備の凝縮器及び予備凝縮器は，設置方向

を互いに異なる方向とする設計とすることで，地震に対して

多様性を有する設計とする。  

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，

塔 槽類廃ガス処理設備 と 共通 要 因 に よ っ て同 時 に そ の 機能

が損なわれるおそれがないよう，塔槽類廃ガス処理設備から

弁等により隔離することで，独立性を有する設計とする。  

上記以外の代替換気設備の常設重大事故等対処設備

の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，可能な限り独立性又は位

置的分散を図った上で，想定される重大事故等が発生した場

合における温度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件に対する健全性については，「 2.5 環境条件等」

に記載する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，建屋換気設備の

排 風機と共通要因によ っ て同 時 に そ の 機 能が 損 な わ れ るお

それがないよう，可搬型排風機を代替電源設備の可搬型発電

機の給電により駆動し，代替電源設備の可搬型発電機の運転

に必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な

設計とすることで，多様性を有する設計とする。  
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代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び

高 レベル廃液ガラス固 化 建屋 内 の 建 屋 換 気設 備 又 は 代 替換

気 設備の常設重大事故 等 対処 設 備 と 同 時 にそ の 機 能 が 損な

われるおそれがないよう，建屋換気設備又は代替換気設備の

常 設重大事故等対処設 備 と異 な る 場 所 に 保管 す る 設 計 とす

る。  

また，溢水，化学薬品の漏えい，内部発生飛散物及び

配管の全周破断に対して可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

建 屋換気設備又は代替 換 気設 備 の 常 設 重 大事 故 等 対 処 設備

と 同時にその機能が損 な われ る お そ れ が ない よ う に す るた

め，可能な限り位置的分散を図る。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置を

するとともに，基準地震動による地震力により生じる敷地下

斜面のすべり等の影響を受けない場所に，建屋換気設備又は

代 替換気設備の常設重 大 事故 等 対 処 設 備 と同 時 に そ の 機能

が損なわれるおそれがないように，建屋換気設備又は代替換

気設備の常設重大事故等対処設備が設置される建屋から 100

ｍ 以上の離隔距離を確 保 した 外 部 保 管 エ リア に も 保 管 する

ことで位置的分散を図る。  
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2.3 悪影響防止  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等（第三十三条第１項第六号，

第２項，第３項第二号，第四号，第六号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の内部ループ配管，冷却コイル配

管及び冷却ジャケット配管は，弁等の操作によって安全機能

を 有する施設として使 用 する 系 統 構 成 か ら重 大 事 故 等 対処

設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。  

代替安全冷却水系の機器注水配管等は，重大事故等

発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態から弁等の

操 作や接続により重大 事 故等 対 処 設 備 と して の 系 統 構 成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，回転

体 が飛散することを防 ぐ こと で 他 の 設 備 に悪 影 響 を 及 ぼさ

ない設計とする。  

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中型移送

ポンプ，可搬型排水受槽等は，竜巻により飛来物とならない

よ う必要に応じて固縛 等 の措 置 を と る こ とで 他 の 設 備 に悪

影響を及ぼさない設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の配管・弁，ダクト・ダンパ等は，弁
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等 の操作によって安全 機 能を 有 す る 施 設 とし て 使 用 す る系

統 構成から重大事故等 対 処設 備 と し て の 系統 構 成 と す るこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

代替換気設備の塔槽類廃ガス処理設備からセルに導

出するユニット，セル導出ユニットフィルタ，凝縮器等は，

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

か ら弁等の操作や接続 に より 重 大 事 故 等 対処 設 備 と し ての

系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，回転体が飛散す

る ことを防ぐことで他 の 設備 に 悪 影 響 を 及ぼ さ な い 設 計と

する。  

屋外に保管する代替換気設備の可搬型排風機，可搬

型フィルタ等は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応

じ て固縛等の措置をと る こと で 他 の 設 備 に悪 影 響 を 及 ぼさ

ない設計とする。  
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2.4 個数及び容量等  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.2 

個数及び容量等（第三十三条第１項第一号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に

内包する溶液の冷却，希釈及び代替換気設備のセル導出設備

の 凝縮器が所定の除熱 能 力を 発 揮 す る た めに 必 要 な 給 水流

量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として６

台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを７台の合計 13 台以上を確保する。  

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定される

重大事故等時において，冷却に使用した排水を受けるために

必要な容量を有する設計とするとともに，保有数は，必要数

として８基，予備として故障時のバックアップを８基の合計

16 基以上を確保する。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に

内包する溶液を冷却している内部ループへの通水，同機器へ

の注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換

気 設備のセル導出設備 の 凝縮 器 等 へ の 通 水を 同 時 に 実 施す

る場合に必要な給水流量を有する設計とし，兼用できる設計

とする。  
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代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する対象機器に内包す

る溶液を冷却している内部ループへの通水，冷却コイル又は

冷 却ジャケットへの通 水 及び 代 替 換 気 設 備の セ ル 導 出 設備

の 凝縮器等への通水を 同 時に 実 施 し た 場 合に 発 生 す る 排水

を一時貯留するために必要な容量を有する設計とし，兼用で

きる設計とする。  

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースのう

ち，内部ループへの通水，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を想定する対象機器への注水，代替換気設備のセル導

出 設備の凝縮器等への 通 水に 使 用 す る 可 搬型 建 屋 内 ホ ース

は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設

ルートに確保するとともに，建屋内に保管するホースについ

ては１本以上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型

排水受槽等は，安全冷却水系の冷却機能の喪失を想定し，そ

の 範囲が系統で機能喪 失 する 冷 却 機 能 の 喪失 に よ る 蒸 発乾

固に対処することから，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ

の対処に必要な設備を１セット確保する。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

セル導出設備の凝縮器等は，想定される重大事故等

時において，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想

定 する対象機器に内包 す る溶 液 の 沸 騰 に 伴い 発 生 す る 蒸気

を凝縮し，蒸気に同伴する水素掃気空気等の非凝縮性の気体
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の温度を 50℃以下とするために必要な除熱能力を有する設

計とするとともに，前処理建屋に対して１基，分離建屋に対

して２基，精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウム混

合 脱硝建屋に対して１ 基 及び 高 レ ベ ル 廃 液ガ ラ ス 固 化 建屋

に対して１基の運転により，十分な除熱能力を発揮する設計

とする。また，必要数６基に加え，予備を５基，合計 11 基

以上を確保する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失

に よる蒸発乾固及び放 射 線分 解 に よ り 発 生す る 水 素 に よる

爆発の発生時において，放射性エアロゾルを代替セル排気系

の可搬型フィルタで除去しつつ，主排気筒を介して，大気中

に 放出するために必要 な 排気 風 量 を 有 す る設 計 と す る とと

もに，保有数は，必要数として前処理建屋に対して１台，分

離建屋に対して１台，精製建屋に対して１台，ウラン・プル

ト ニウム混合脱硝建屋 に 対し て １ 台 及 び 高レ ベ ル 廃 液 ガラ

ス固化建屋に対して１台の合計５台，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップを６台の合計 11

台以上を確保する。  

また，セル導出ユニットフィルタの保有数は，必要

数として前処理建屋に対して１基，分離建屋に対して１基，

精製建屋に対して１基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

に 対して１基及び高レ ベ ル廃 液 ガ ラ ス 固 化建 屋 に 対 し て１

基の合計５基，予備として５基の合計 10 基以上を確保し，

代替セル排気系の可搬型フィルタの保有数は，必要数として

前処理建屋に対して２基，分離建屋に対して２基，精製建屋
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に対して２基，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋に対して

２ 基及び高レベル廃液 ガ ラス 固 化 建 屋 に 対し て ２ 基 の 合計

10 基，予備として 10 基の合計 20 基以上を確保する。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，冷却機能の喪失

に よる蒸発乾固及び放 射 線分 解 に よ り 発 生す る 水 素 に よる

爆 発で同時に要求され る 複数 の 機 能 に 必 要な 排 気 風 量 を有

する設計とし，兼用できる設計とする。  

セル導出設備のセル導出ユニットフィルタ及び代替

セル排気系の可搬型フィルタは，冷却機能の喪失による蒸発

乾 固及び放射線分解に よ り発 生 す る 水 素 によ る 爆 発 で 同時

に 要求される複数の機 能 に必 要 な 処 理 容 量を 有 す る 設 計と

し，兼用できる設計とする。  

代替換気設備は，塔槽類廃ガス処理設備及び建屋換

気設備に対して，重大事故等への対処に必要な設備を１セッ

ト確保する。  
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2.5 環境条件等

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.3 

環境条件等（第三十三条第１項第二号，第七号，第３項第三号，

第四号）」に示す。  

(１ ) 代替安全冷却水系

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，同

時 に発生するおそれが あ る冷 却 機 能 の 喪 失に よ る 蒸 発 乾固

及び放射線分解により発生する水素による爆発による温度，

圧力及び湿度に対して，機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，冷

却 機能の喪失による蒸 発 乾固 及 び 放 射 線 分解 に よ り 発 生す

る水素による爆発の同時発生が想定される機器において，放

射 線分解により発生す る 水素 に よ る 爆 発 の発 生 を 想 定 する

対象機器における水素濃度 12ｖｏｌ％未満での水素爆発に

伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機

能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，「地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。
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代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備及び常

設 重大事故等対処設備 と 可搬 型 重 大 事 故 等対 処 設 備 の 接続

口は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置及び被水，被液防護する設計とする。  

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備は，配

管の全周破断に対して，適切な材料を使用すること又は影響

を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型

排水受槽等は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，「地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位

置への保管及び被水，被液防護する設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及び可搬
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型排水受槽等は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管

エ リアの内部発生飛散 物 の影 響 を 受 け な い場 所 に 保 管 する

ことにより，機能を損なわない設計する。  

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラ ス固化建屋の内部発 生 飛散 物 の 影 響 を 受け な い 場 所 に保

管することにより，機能を損なわない設計する。  

代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可搬型中

型移送ポンプ等は，積雪及び火山の影響に対して，積雪に対

しては除雪する手順を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない材質とする

こと又は漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護等の措

置を講じて保管することにより，機能を損なわない設計とす

る。  

代替安全冷却水系の内部ループの弁等の操作は，想

定 される重大事故等が 発 生し た 場 合 に お いて も 操 作 に 支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定

又 は当該設備の設置場 所 への 遮 蔽 の 設 置 等に よ り 当 該 設備

の設置場所で操作可能な設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設備は，

想 定される重大事故等 が 発生 し た 場 合 に おい て も 設 置 及び
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常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるお

そ れの少ない場所の選 定 又当 該 設 備 の 設 置場 所 へ の 遮 蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，同時に

発 生するおそれがある 冷 却機 能 の 喪 失 に よる 蒸 発 乾 固 及び

放射線分解により発生する水素による爆発による温度，圧力

及び湿度に対して，機能を損なわない設計とする。  

セル導出設備の常設重大事故等対処設備は，放射線

分 解により発生する水 素 によ る 爆 発 の 発 生を 想 定 す る 対象

機器における水素濃度 12ｖｏｌ％未満での水素爆発に伴う

瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，機能を

損なわない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，「地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備のうち，建

屋外に設置する代替セル排気系のダクト・ダンパ及び主排気

筒は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風
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（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に

よる積載荷重により機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備及び常設重

大事故等対処設備と可搬型重大事故等対処設備の接続口は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置及び被水，被液防護する設計とする。  

代替換気設備の常設重大事故等対処設備は，配管の

全周破断に対して，適切な材料を使用すること又は影響を受

けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ等は，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風

荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，固縛等の措

置を講じて保管する設計とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，「地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，溢水

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない位置へ
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の保管及び被水，被液防護する設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ

ス 固化建屋及び外部保 管 エリ ア の 内 部 発 生飛 散 物 の 影 響を

受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計

する。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない材質とすること

又は漏えい量を考慮した位置又は構造，被液防護等の措置を

講じて保管することにより，機能を損なわない設計とする。 

代替換気設備の弁，ダンパ等の操作は，想定される

重 大事故等が発生した 場 合に お い て も 操 作に 支 障 が な いよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当該

設 備の設置場所への遮 蔽 の設 置 等 に よ り 当該 設 備 の 設 置場

所で操作可能な設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，想定

さ れる重大事故等が発 生 した 場 合 に お い ても 設 置 及 び 常設

設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれ

の 少ない場所の選定又 は 当該 設 備 の 設 置 場所 へ の 遮 蔽 の設

置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計により，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。  

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替え

は，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセ
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ル導出経路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，

当該設置場所で操作できる設計とする。  

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気

系への切替えは，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経

路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，当該設

置場所で操作できる設計とする。  
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2.6 操作性の確保  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 

操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，第四号，

第五号，第３項第一号，第五号）」に示す。  

 

 (１ ) 代替安全冷却水系  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース等の接続は，コネクタ又はフランジ接続に統一

することにより，現場での接続が可能な設計とする。  

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイ

ル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁，機器注水配管・弁及

び冷却水配管・弁（凝縮器）は，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を

設ける設計とする。  

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型

建屋内ホース等は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の

系統が相互に使用することができるよう，配管・ダクト・ホ

ー スは口径並びに内部 流 体の 圧 力 及 び 温 度に 応 じ た フ ラン

ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。  

 

 (２ ) 代替換気設備  

代替換気設備の可搬型排風機，可搬型フィルタ，可

搬型ダクト等の接続は，一般的に使用される工具を用いて接

続可能なフランジ接続に統一することにより，現場での接続

が可能な設計とする。  
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セル導出設備は，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける

設計とする。  

代替セル排気系は，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とする。  

代替換気設備の可搬型重大事故等対処設備は，容易

かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用するこ

とができるよう，配管・ダクト・ホースは口径並びに内部流

体の圧力及び温度に応 じた フラ ンジ接 続又 はよ り簡便 な接

続方式を用い，ケーブルはネジ接続又はより簡便な接続方式

を用いる設計とする。  

塔槽類廃ガス処理設備からセル導出経路への切替え

は，弁の手動操作又は弁の手動操作と可搬型ダクトによるセ

ル導出経路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，

操作及び作業できる設計とする。  

建屋換気設備のセルからの排気系から代替セル排気

系への切替えは，ダンパの手動操作と可搬型ダクトによる経

路の構築とし，重大事故等が発生した場合において，操作及

び作業できる設計とする。  
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2.7 試験検査  【補足説明資料 2-11】  

基本方針については，「第 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 

操作性及び試験・検査性（第三十三条第１項第三号，第四号，

第五号，第３項第一号，第五号）」に示す。  

 

可搬型中型移送ポンプは，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計とする。 

可搬型中型移送ポンプは，運転状態の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。  

可搬型中型移送ポンプを使用した内部ループへの通

水等の接続口は，外観の確認が可能な設計とする。  

代替セル排気系の可搬型排風機は，運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。  

代替換気設備の接続口は，外観の確認が可能な設計

とする。  

水供給設備 の試験検査については「第 41 条：  重

大事故への対処に必要となる水の供給設備」に記載する。  

補機駆動用燃料補給設備，代替所内電気設備及び代替電源

設備の試験検査については「第 42 条：電源設備」に記載す

る。  

計装設備の試験検査については，「第 43 条：計装設備」

に記載する。  

代替排気モニタリン グ設 備 及び 代替 試料 分 析関 係設 備の

試験検査については「第 45 条：監視測定設備」に記載する。  
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3. 主要設備及び仕様  

  冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備の主

要設備を第 35.２表に示す。  
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第 35.１表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の 

  発生を想定する対象機器 

建屋 機器グループ 機器名 

前処理建屋 

前処理建屋 

内部ループ１ 

中継槽Ａ 

中継槽Ｂ 

リサイクル槽Ａ

リサイクル槽Ｂ

前処理建屋 

内部ループ２ 

中間ポットＡ 

中間ポットＢ 

計量前中間貯槽Ａ 

計量前中間貯槽Ｂ 

計量後中間貯槽 

計量・調整槽 

計量補助槽 

分離建屋 

分離建屋内部ループ１ 高レベル廃液濃縮缶※１ 

分離建屋内部ループ２ 
高レベル廃液供給槽※１ 

第６一時貯留処理槽 

分離建屋内部ループ３ 

溶解液中間貯槽 

溶解液供給槽 

抽出廃液受槽 

抽出廃液中間貯槽 

抽出廃液供給槽Ａ 

抽出廃液供給槽Ｂ 

第１一時貯留処理槽 

第８一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

※１ 長期予備は除く
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

精製建屋 

精製建屋内部ループ１ 

プルトニウム濃縮液受槽 

リサイクル槽 

希釈槽 

プルトニウム濃縮液一時貯槽 

プルトニウム濃縮液計量槽 

プルトニウム濃縮液中間貯槽 

精製建屋内部ループ２ 

プルトニウム溶液受槽 

油水分離槽 

プルトニウム濃縮缶供給槽 

プルトニウム溶液一時貯槽 

第１一時貯留処理槽 

第２一時貯留処理槽 

第３一時貯留処理槽 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

ウラン・ 

プルトニウム 

混合脱硝建屋 

内部ループ 

硝酸プルトニウム貯槽 

混合槽Ａ 

混合槽Ｂ 

一時貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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（つづき） 

建屋 機器グループ 機器名 

高レベル廃液 

ガラス 

固化建屋 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ１ 

高レベル廃液混合槽Ａ 

高レベル廃液混合槽Ｂ 

供給液槽Ａ 

供給液槽Ｂ 

供給槽Ａ 

供給槽Ｂ 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ２ 

第１高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ３ 

第２高レベル濃縮廃液貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ４ 

第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 

第２高レベル濃縮廃液一時貯槽 

高レベル廃液ガラス 

固化建屋 

内部ループ５ 

高レベル廃液共用貯槽※２ 

※２ 平常時は他の貯槽等の内包液を受け入れることができるよう，空き

容量を確保している。 
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第35.２表 蒸発乾固の対処に用いる主要設備の仕様 

1 蒸発乾固の発生防止対策に使用する設備 

1.1 内部ループへの通水による冷却に使用する設備 

1.1.1 常設重大事故等対処設備  

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・内部ループ配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅳ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 

1.1.2 可搬型重大事故等対処設備  

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 
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 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅳ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 

 

2 蒸発乾固の拡大防止対策に使用する設備  

2.1 貯槽等への注水に使用する設備 

2.1.1 常設重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・機器注水配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅳ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 

2.1.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 
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2.2 冷却コイル等への通水による冷却に使用する設備 

2.2.1 常設重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・冷却コイル配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・冷却ジャケット配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却水給排水配管・弁 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅲ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅳ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅱ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅲ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅳ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 
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2.3 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に使用する設

備 

2.3.1 常設重大事故等対処設備  

 ⅰ） セル導出設備 

・配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用） 

・塔槽類廃ガス処理設備からセルに導出するユニット 

・セル導出ユニットフィルタ 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の気液分離器 

・凝縮器 

・予備凝縮器 

・凝縮液回収系 

・分離建屋の高レベル廃液濃縮缶凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

・分離建屋の第１エジェクタ凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 

 ⅱ） 代替安全冷却水系 

・冷却水配管・弁（凝縮器） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁 

 ⅲ） 代替セル排気系 

・ダクト・ダンパ（設計基準対象の施設と兼用） 

・前処理建屋の主排気筒へ排出するユニット 

・「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を想定する 

対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第35.１表） 
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 ⅳ） 水供給設備（第41条 重大事故への対処に必要となる水の供給設備） 

 ⅴ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅵ） 代替所内電気設備（第42条 電源設備） 

 ⅶ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅷ） 放射線監視設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅸ） 試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅹ） 主排気筒（第21条 廃棄施設） 

 

2.3.2 可搬型重大事故等対処設備 

 ⅰ） セル導出設備 

・可搬型建屋内ホース 

・前処理建屋の可搬型ダクト 

・分離建屋の可搬型配管 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

 ⅱ） 代替安全冷却水系 

・可搬型建屋外ホース 

・可搬型中型移送ポンプ 

・可搬型建屋内ホース 

・可搬型排水受槽 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型配管 

・可搬型中型移送ポンプ運搬車 

・ホース展張車 

・運搬車 

 ⅲ） 代替セル排気系 

・可搬型ダクト 
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・可搬型フィルタ 

・可搬型排風機 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型デミスタ 

 ⅳ） 補機駆動用燃料補給設備（第42条 電源設備） 

 ⅴ） 代替電源設備（第42条 電源設備） 

 ⅵ） 代替所内電気設備（第42条 電源設備） 

ⅶ） 計装設備（第43条 計装設備） 

 ⅷ） 代替モニタリング設備（第45条 監視測定設備） 

 ⅸ） 代替試料分析関係設備（第45条 監視測定設備） 
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1
　
S
A
設
備
基
準
適
合
性
一
覧
表

補
足
説
明
資
料
2
-
2

配
置
図

12
/2
0

3
別
紙
-
3
　
配
置
図

補
足
説
明
資
料
2
-
3

系
統
図

12
/2
0

3
別
紙
-
4
　
系
統
図

補
足
説
明
資
料
2
-
4

容
量
設
定
根
拠

12
/6

2
別
紙
-
5
　
容
量
設
定
根
拠

補
足
説
明
資
料
2
-
5

そ
の
他
設
備

12
/6

2
別
紙
-
6
　
そ
の
他
設
備

補
足
説
明
資
料
2
-
6

Ｓ
Ａ
バ
ウ
ン
ダ
リ
系
統
図
（
参
考
図
）

11
/2
2

1
別
紙
-
7
　
Ｓ
Ａ
バ
ウ
ン
ダ
リ
系
統
図
（
参
考
図
）

補
足
説
明
資
料
2
-
7

接
続
図

12
/2
0

3
別
紙
-
8
　
接
続
図

補
足
説
明
資
料
2
-
8

保
管
場
所
図

12
/6

2
別
紙
-
9
　
保
管
場
所
図

補
足
説
明
資
料
2
-
9

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
図

12
/2
0

3
別
紙
-
1
0
　
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
図

補
足
説
明
資
料
2
-
1
0

計
装
設
備
の
測
定
原
理

11
/2
2

1
別
紙
-
1
1
　
計
装
設
備
の
測
定
原
理

補
足
説
明
資
料
2
-
1
1

試
験
検
査

12
/2
0

1
-

第
3
5
条
：
冷
却
機
能
の
喪
失
に
よ
る
蒸
発
乾
固
に
対
処
す
る
た
め
の
設
備

再
処
理
施
設
　
安
全
審
査
　
整
理
資
料
　
補
足
説
明
資
料

備
考
(8
月
提
出
の
資
料
に
つ
い
て
は
，
資
料
番
号
を
記
載
)

（
1
/
1
）
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令和２年 1 月 28 日 Ｒ 2 

補足説明資料２－１（３５条）
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ＳＡ設備基準適合性一覧表 

今後の検討結果等により、 

変更となる可能性がある。 

421



前処理建屋 

補2-1-1 422



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

内
部

ル
ー

プ
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
機

器
注

水
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

溶
解

設
備

清
澄

・
計

量
設

備
安

全
冷

却
水

系
建

屋
内

ホ
ー

ス
溶

解
設

備
（
一

部
は

，
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
前

処
理

建
屋

の
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
未

臨
界

確
保

設
備

）

清
澄

・
計

量
設

備
（
一

部
は

，
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
前

処
理

建
屋

の
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
未

臨
界

確
保

設
備

及
び

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

前
処

理

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
（
一

部
は

，
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
前

処
理

建
屋

の
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
未

臨
界

確
保

設
備

）

分
析

設
備

計
測

制
御

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
前

処
理

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
1
3
系

列
数

　
　

量
　

　
　

３
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
5
8
本

（
う

ち
9
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
2
5
本

，
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
に

使
用

す
る

場
合

の
対

処
に

必
要

な
個

数
は

6
6

本
で

あ
る

。

数
　

　
量

　
　

　
６

系
列

（
う

ち
２

系
列

は
，

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

前
処

理
建

屋
の

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

未
臨

界
確

保
設

備
）

数
　

　
量

　
　

　
2
1
系

列
（
う

ち
２

系
列

は
，

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

前
処

理
建

屋
の

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

未
臨

界
確

保
設

備
，

７
系

列
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
前

処
理

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

　
３

系
列

（
う

ち
２

系
列

は
，

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

前
処

理
建

屋
の

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

未
臨

界
確

保
設

備
）

数
　

　
量

　
　

　
1
1
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
1
系

列
（
う

ち
５

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

前
処

理
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
拡

大
防

止
設

備
）

数
　

　
量

　
　

5
7
本

（
う

ち
3
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

２
系

列
1
7
系

列
３

系
列

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

６
系

列
2
1
系

列
３

系
列

1
1
系

列
1
1
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

自
然

現
象

等
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

操
作

環
境

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

内
容

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

第
４

号
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

第
５

号
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い

系
統

設
計

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
通

常
時

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

そ
の

他
（
飛

散
物

）
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
保

管
時

は
固

縛
に

よ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
保

管
時

は
固

縛
に

よ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

第
７

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

落
雷

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

第
１

号
カ

プ
ラ

式
カ

プ
ラ

式

第
２

号
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

接
続

す
る

接
続

口
を

２
箇

所
確

保
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

接
続

す
る

接
続

口
を

２
箇

所
確

保

第
３

号
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管

第
５

号
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

落
雷

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

423



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

（
フ

ィ
ル

タ
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
隔

離
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
廃

ガ
ス

洗
浄

塔
シ

ー
ル

 ポ
ッ

ト
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
予

備
凝

縮
器

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

液
回

収
系

溶
解

設
備

清
澄

・
計

量
設

備
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
1
3
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
２

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

２
系

列
1
3
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

２
基

１
基

１
基

１
基

１
基

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
換

気
設

備
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
主

排
気

筒
へ

排
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

換
気

設
備

前
処

理
建

屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

排
風

機
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ

前
処

理
建

屋
排

気
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

-
-

前
処

理
建

屋
排

気
系

-
-

-
-

-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
2
5
0
ｍ

ｍ
，

４
ｍ

／
本

-
-

種
　

　
類

　
　

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
種

　
　

類
　

　
　

内
径

2
5
0
ｍ

ｍ
，

２
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
2
5
0
ｍ

ｍ
，

0
.5

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

遠
心

式
主

要
材

料
　

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

-

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

4
8
本

（
う

ち
3
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
４

本
（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

基
　

　
数

　
　

６
基

（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

６
本

（
う

ち
３

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

４
本

（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
　

　
数

　
　

　
４

台
（
う

ち
２

台
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
，

１
台

は
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

台
数

1
3
台

（
う

ち
6
台

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

，
１

台
は

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

-
-

-
-

-
粒

子
除

去
効

率
　

9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

容
　

　
量

　
　

　
約

2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基

-
-

容
　

　
量

　
　

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
容

　
　

量
　

　
　

約
2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台

１
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

４
本

１
系

列
１

系
列

１
（
１

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

１
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
－

－
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

環
境

に
対

応

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

設
置

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

設
置

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
外

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
、

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

起
動

及
び

停
止

操
作

起
動

及
び

停
止

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

カ
プ

ラ
式

フ
ラ

ン
ジ

式
フ

ラ
ン

ジ
式

フ
ラ

ン
ジ

式
フ

ラ
ン

ジ
方

式
対

象
外

（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
接

続
す

る
接

続
口

を
２

箇
所

確
保

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
分

散
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

固
縛

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
簡

易
倉

庫
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
予

め
配

置
す

る

425



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
排

水
受

槽

建
屋

外
ホ

ー
ス

-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
1
5
0
，

2
0
ｍ

／
本

-

数
　

　
量

　
　

2
,4

1
0
本

（
う

ち
1
,2

0
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

量
1
6
基

（
う

ち
８

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

－
容

　
　

量
　

　
　

約
3
0
0
ｍ

３
／

基

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
約

3
0
0
ｍ

３
／

基

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

屋
外

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
等

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

周
囲

に
安

全
上

重
要

な
施

設
及

び
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

な
い

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

固
縛

し
て

保
管

と
し

て
お

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

屋
外

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

屋
外

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

固
縛

し
て

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

予
め

敷
設

す
る

予
め

配
置

す
る
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

内
部

ル
ー

プ
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
機

器
注

水
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

分
離

設
備

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

安
全

冷
却

水
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

建
屋

内
ホ

ー
ス

分
離

設
備

分
離

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

-
-

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

系
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
6
5
，

2
0
ｍ

／
本

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

系
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

系

数
　

　
量

　
　

　
６

系
列

数
　

　
量

　
　

　
７

系
列

数
　

　
量

　
　

　
４

系
列

数
　

　
量

　
　

　
３

系
列

数
　

　
量

　
　

2
5
6
本

（
う

ち
1
4
4
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

４
系

列
数

　
　

量
　

　
5
7
本

（
う

ち
3
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

６
系

列
数

　
　

量
　

　
　

７
系

列
数

　
　

量
　

　
　

４
系

列

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
系

列
7
系

列
4
系

列
3
系

列

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

（
3
2
本

／
セ

ッ
ト

）
※

重
要

度
高

の
機

器
グ

ル
ー

プ
通

水
用

②
２

（
１

）
セ

ッ
ト

（
8
0
本

／
セ

ッ
ト

）
※

重
要

度
中

の
機

器
グ

ル
ー

プ
通

水
用

4
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

6
系

列
7
系

列
4
系

列

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

自
然

現
象

等
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

操
作

環
境

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

内
容

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

第
４

号
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

第
５

号
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作

系
統

設
計

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

そ
の

他
（
飛

散
物

）
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し

第
７

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

落
雷

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

第
１

号

第
２

号

第
３

号
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

第
５

号
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

落
雷

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

428



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
（
一

部
は

，
臨

界
事

故
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
の

設
備

の
分

離
建

屋
の

臨
界

事
故

の
拡

大
を

防
止

す
る

た
め

の
設

備
の

換
気

系
統

遮
断

・
セ

ル
内

導
出

設
備

）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

セ
ル

に
導

出
す

る
ユ

ニ
ッ

ト
（
フ

ィ
ル

タ
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

隔
離

弁
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

廃
ガ

ス
 リ

リ
ー

フ
 ポ

ッ
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
凝

縮
器

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

第
１

エ
ジ

ェ
ク

タ
凝

縮
器

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
(ａ

)　
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

-
-

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
廃

ガ
ス

 リ
リ

ー
フ

 ポ
ッ

ト
高

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
　

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

系

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

設
備

　
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
系

-
建

屋
内

ホ
ー

ス

-
-

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

系
-

-
-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
４

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
8
4
本

（
う

ち
5
6
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

１
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

４
基

１
基

１
基

１
基

１
基

３
（
２

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い

429



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

液
回

収
系

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

液
回

収
系

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

分
離

建
屋

換
気

設
備

代
替

換
気

設
備

分
離

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク

ト
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
配

管
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

-
分

離
設

備
分

離
建

屋
排

気
系

分
離

建
屋

排
気

系
-

-
-

-

-
-

-
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

び
径

6
5
Ａ

種
　

　
類

　
　

　
高

性
能

粒
子

フ
ィ

ル
タ

粒
子

除
去

効
率

　
9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

0
.2

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

0
.4

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

0
.5

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

0
.6

ｍ
／

本

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
６

本
（
う

ち
３

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

基
　

　
数

　
　

　
６

基
（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
８

本
（
う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

-
-

-
-

-
容

　
　

量
　

　
　

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
-

-
-

-

１
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

２
（
１

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
約

2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
－

－
－

－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

に
設

置
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

の
系

統
構

成
か

ら
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

に
切

り
替

え
ら

れ
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

430



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

排
風

機
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

-
-

-
-

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬

型
ダ

ク
ト

-
-

建
屋

外
ホ

ー
ス

種
　

　
類

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
×

1
6
0
ｍ

ｍ
，

0
.8

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

１
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

1
.2

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

２
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

2
.5

ｍ
／

本
種

　
　

類
　

　
　

内
径

5
0
0
ｍ

ｍ
，

３
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
遠

心
式

主
要

材
料

　
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
1
5
0
，

2
0
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

２
本

（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

４
本

（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

２
本

（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

４
本

（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

２
本

（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

２
本

（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
　

　
数

　
　

３
台

（
う

ち
２

台
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
数

1
3
台

（
う

ち
6
台

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

，
１

台
は

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

2
,4

1
0
本

（
う

ち
1
,2

0
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
-

-
-

容
　

　
量

　
　

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
容

　
　

量
　

　
　

約
2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
セ

ッ
ト

＋
１

台
（
１

セ
ッ

ト
＋

１
台

）
２

（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

に
設

置
屋

外
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

外
の

た
め

該
当

し
な

い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
外

屋
外

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

起
動

及
び

停
止

操
作

起
動

及
び

停
止

操
作

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
等

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

周
囲

に
安

全
上

重
要

な
施

設
及

び
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

な
い

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

固
縛

し
て

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
簡

易
倉

庫
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
予

め
配

置
す

る
予

め
敷

設
す

る
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

排
水

受
槽

- - 数
量

1
6
基

（
う

ち
８

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

容
　

　
量

　
　

　
約

3
0
0
ｍ

３
／

基

２
（
１

）
セ

ッ
ト

約
3
0
0
ｍ

３
／

基

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い 通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

固
縛

し
て

保
管

と
し

て
お

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

固
縛

し
て

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

予
め

配
置

す
る
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重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

内
部

ル
ー

プ
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

安
全

冷
却

水
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
精

製
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
）

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

（
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
精

製
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
）

-
-

-
種

　
　

類
　

　
呼

称
6
5
，

2
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

呼
称

4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

数
　

　
量

　
　

　
1
6
系

列
数

　
　

量
　

　
　

３
系

列
数

　
　

量
　

　
　

３
系

列
数

　
　

量
　

　
4
2
本

（
う

ち
2
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
2
2
0
本

（
う

ち
1
3
0
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
3
8
本

，
冷

却
コ

イ
ル

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
9
0
本

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
2
2
系

列
（
う

ち
2
0
系

列
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
精

製
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
）

数
　

　
量

　
　

　
６

系
列

-
-

-
-

-
-

-

1
6
系

列
3
系

列
3
系

列

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

用
2
2
系

列
６

系
列

－
－

－
－

－
－

－

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

自
然

現
象

等
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

操
作

環
境

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

内
容

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

第
４

号
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

第
５

号
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作

系
統

設
計

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

そ
の

他
（
飛

散
物

）
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し

第
７

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

落
雷

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

第
１

号

第
２

号
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

接
続

す
る

接
続

口
を

２
箇

所
確

保
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

接
続

す
る

接
続

口
を

２
箇

所
確

保

第
３

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

か
ら

離
れ

た
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
す

る
。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
１

セ
ッ

ト
を

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

１
セ

ッ
ト

を
保

管

第
５

号
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

落
雷

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

434



重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
分

析
設

備
圧

縮
空

気
設

備
水

素
掃

気
用

安
全

圧
縮

空
気

系
（
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
精

製
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
）

建
屋

内
ホ

ー
ス

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
呼

称
4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-

数
　

　
量

　
　

　
1
1
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
3
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
3
系

列
数

　
　

量
　

　
7
8
本

（
う

ち
5
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

1
6
系

列
数

　
　

量
　

　
　

３
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列

-
-

-
-

-
-

-

1
1
系

列
1
3
系

列
1
3
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

1
6
系

列
3
系

列
１

系
列

－
－

－
－

－
－

－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
接

続
す

る
接

続
口

を
２

箇
所

確
保

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

１
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管 建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い

435



重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
の

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

（
フ

ィ
ル

タ
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

精
製

設
備

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

精
製

建
屋

一
時

貯
留

処
理

設
備

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

隔
離

弁
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

廃
ガ

ス
 ポ

ッ
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
７

系
列

数
　

　
量

　
　

　
３

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
５

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基

-
-

-
-

-
-

-

１
系

列
７

系
列

３
系

列
１

系
列

５
基

１
基

１
基

－
－

－
－

－
－

－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
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重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ｂ
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
予

備
凝

縮
器

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

液
回

収
系

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
精

製
建

屋
換

気
設

備
代

替
換

気
設

備
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
ダ

ク
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

精
製

建
屋

換
気

設
備

ダ
ク

ト
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ

-
-

建
屋

内
ホ

ー
ス

精
製

建
屋

排
気

系
精

製
建

屋
排

気
系

-

-
-

種
　

　
類

　
　

呼
称

4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
粒

子
除

去
効

率
　

9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
7
2
本

（
う

ち
4
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
基

　
　

数
　

　
６

基
（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

-
-

-
-

-
-

容
　

　
量

　
　

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基

１
基

１
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

１
系

列
１

系
列

１
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

に
設

置

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
ダ

ン
パ

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
ダ

ン
パ

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
重

大
事

故
等

対
処

の
系

統
を

隔
離

し
、

通
常

時
の

系
統

構
成

と
す

る
た

め
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

。

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
の

系
統

構
成

が
で

き
る

設
計

と
し

て
お

り
、

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

フ
ラ

ン
ジ

方
式

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
接

続
す

る
接

続
口

を
２

箇
所

確
保

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

１
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
１

セ
ッ

ト
を

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

437



重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備

（
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

ダ
ク

ト
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

排
風

機
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

中
型

移
送

ポ
ン

プ
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

外
ホ

ー
ス

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬

型
ダ

ク
ト

可
搬

型
ダ

ク
ト

-
-

建
屋

外
ホ

ー
ス

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

１
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

２
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
内

径
5
0
0
ｍ

ｍ
，

４
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
遠

心
式

主
要

材
料

　
　

　
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
1
5
0
，

2
0
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
４

本
（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
６

本
（
う

ち
３

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
　

　
数

　
　

　
３

台
（
う

ち
２

台
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
数

1
3
台

（
う

ち
6
台

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

，
１

台
は

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
2
,4

1
0
本

（
う

ち
1
,2

0
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
容

　
　

量
　

　
　

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
容

　
　

量
　

　
　

約
2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
セ

ッ
ト

＋
１

台
（
１

セ
ッ

ト
＋

１
台

）
２

（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
約

2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

に
設

置
屋

外
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

外
の

た
め

該
当

し
な

い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
外

屋
外

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

起
動

及
び

停
止

操
作

起
動

及
び

停
止

操
作

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
。

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
等

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

周
囲

に
安

全
上

重
要

な
施

設
及

び
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

な
い

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

フ
ラ

ン
ジ

方
式

フ
ラ

ン
ジ

方
式

フ
ラ

ン
ジ

方
式

フ
ラ

ン
ジ

方
式

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
か

ら
離

れ
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

１
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
１

セ
ッ

ト
を

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

１
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
１

セ
ッ

ト
を

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

固
縛

し
て

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

簡
易

倉
庫

に
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

予
め

配
置

す
る

予
め

敷
設

す
る
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重
大

事
故

等
対

処
設

備
　

規
則

第
３

３
条

適
合

性
　

一
覧

表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健

全 性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

排
水

受
槽

- - 数
量

1
6
基

（
う

ち
８

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

容
　

　
量

　
　

　
約

3
0
0
ｍ

３
／

基

２
（
１

）
セ

ッ
ト

約
3
0
0
ｍ

３
／

基

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い 通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

固
縛

し
て

保
管

と
し

て
お

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

固
縛

し
て

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

予
め

配
置

す
る
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

内
部

ル
ー

プ
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
機

器
注

水
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
溶

液
系

安
全

冷
却

水
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
溶

液
系

(一
部

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
)

計
測

制
御

設
備

圧
縮

空
気

設
備

(放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
)

水
素

掃
気

用
安

全
圧

縮
空

気
系

-
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-

数
　

　
量

　
　

　
８

系
列

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
5
2
本

（
う

ち
3
4
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
1
4
本

，
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
1
8
本

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
1
2
系

列
(う

ち
８

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
)

数
　

　
量

　
　

　
４

系
列

数
　

　
量

　
　

　
４

系
列

-
-

-
-

-
-

８
系

列
２

系
列

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

用
1
2
系

列
４

系
列

４
系

列

－
－

－
－

－
－

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応

自
然

現
象

等
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

操
作

環
境

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

内
容

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

第
４

号
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

第
５

号
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作

系
統

設
計

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

そ
の

他
（
飛

散
物

）
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し

第
７

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

落
雷

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

第
１

号

第
２

号

第
３

号
平

常
時

と
同

等

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

第
５

号
２

ル
ー

ト
確

保

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

落
雷

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

441



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

（
フ

ィ
ル

タ
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
隔

離
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
予

備
凝

縮
器

圧
縮

空
気

設
備

(放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
)

か
く
は

ん
用

安
全

圧
縮

空
気

系

建
屋

内
ホ

ー
ス

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
溶

液
系

-
-

溶
液

系
-

-
-

-

-
種

　
　

類
　

　
呼

称
4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-
-

-
-

-
-

数
　

　
量

　
　

　
４

系
列

数
　

　
量

　
　

3
0
本

（
う

ち
2
0
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

８
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

４
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

４
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

８
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

１
系

列
４

基
１

基
１

基

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

重
大

事
故

対
処

の
系

統
を

隔
離

し
、

通
常

時
の

系
統

構
成

と
す

る
た

め
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

重
大

事
故

対
処

の
系

統
を

隔
離

し
、

通
常

時
の

系
統

構
成

と
す

る
た

め
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

平
常

時
と

同
等

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い

442



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
凝

縮
液

回
収

系
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
化

学
薬

品
貯

蔵
供

給
設

備
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
換

気
設

備
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
設

備
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
換

気
設

備
ダ

ク
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

-
化

学
薬

品
貯

蔵
供

給
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
排

気
系

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
系

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
排

気
系

-
-

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
4
0
，

2
0
ｍ

／
本

-
-

-

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
4
2
本

（
う

ち
2
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列

-
-

-
-

-
-

１
系

列
１

系
列

３
（
２

）
セ

ッ
ト

１
系

列
　

１
系

列
　

１
系

列

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
ダ

ン
パ

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

カ
プ

ラ
方

式

接
続

口
を

２
箇

所
確

保

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

フ
ィ

ル
タ

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
排

風
機

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

-
可

搬
型

ダ
ク

ト
-

-
建

屋
外

ホ
ー

ス

種
　

　
類

　
　

　
高

性
能

粒
子

フ
ィ

ル
タ

粒
子

除
去

効
率

　
　

9
9
.9

％
以

上
(0

.3
μ

ｍ
Ｄ

Ｏ
Ｐ

粒
子

)

種
　

　
類

　
　

内
径

5
0
0
 ｍ

ｍ
，

２
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
遠

心
式

主
要

材
料

　
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
-

種
　

　
類

　
　

呼
称

1
5
0
，

2
0
ｍ

／
本

基
　

　
数

　
　

６
基

（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

約
5
0
本

（
う

ち
約

2
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
台

　
　

数
　

　
３

台
（
う

ち
２

台
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
数

1
3
台

（
う

ち
6
台

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

，
１

台
は

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

2
,4

1
0
本

（
う

ち
1
,2

0
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

容
　

　
量

　
　

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
-

容
　

　
量

　
　

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
容

　
　

量
　

　
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

３
（
２

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
セ

ッ
ト

＋
１

台
（
１

セ
ッ

ト
＋

１
台

）
２

（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

約
2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
－

約
2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

設
置

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

設
置

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
外

屋
外

操
作

不
要

操
作

不
要

起
動

及
び

停
止

操
作

起
動

及
び

停
止

操
作

操
作

不
要

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
等

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

周
囲

に
安

全
上

重
要

な
施

設
及

び
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

な
い

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

フ
ラ

ン
ジ

式
対

象
外

（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
・
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

固
縛

し
て

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
屋

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

屋
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
屋

内
及

び
簡

易
倉

庫
に

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
予

め
配

置
す

る
予

め
敷

設
す

る

444



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

排
水

受
槽

- - 数
量

1
6
基

（
う

ち
８

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

容
　

　
量

　
　

　
約

3
0
0
ｍ

３
／

基

２
（
１

）
セ

ッ
ト

約
3
0
0
ｍ

３
／

基

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い 通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

固
縛

し
て

保
管

と
し

て
お

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

固
縛

し
て

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

予
め

配
置

す
る

445
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
内

部
ル

ー
プ

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
水

給
排

水
系

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

コ
イ

ル
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

内
部

ル
ー

プ
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
給

水
ユ

ニ
ッ

ト
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
水

注
水

配
管

-
(ｂ

)　
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

設
備

安
全

冷
却

水
系

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

1
5
0
，

1
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
1
5
0
，

５
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
1
5
0
，

２
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
6
5
，

2
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
呼

称
6
5
，

1
0
ｍ

／
本

-
-

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
1
2
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
0
系

列
数

　
　

量
　

　
　

2
0
0
本

（
う

ち
1
2
6
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
5
0
本

，
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
に

使
用

す
る

場
合

の
対

処
に

必
要

な
個

数
は

7
4
本

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
2
0
本

（
う

ち
1
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
４

本
，

冷
却

コ
イ

ル
通

水
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
８

本
で

あ
る

。

数
　

　
量

　
　

　
2
0
本

（
う

ち
1
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
４

本
，

冷
却

コ
イ

ル
通

水
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
８

本
で

あ
る

。

数
　

　
量

　
　

　
1
2
8
本

（
う

ち
7
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
1
6
本

，
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
に

使
用

す
る

場
合

の
対

処
に

必
要

な
個

数
は

5
6
本

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
3
6
本

（
う

ち
2
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
６

本
，

冷
却

コ
イ

ル
通

水
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
1
4
本

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
3
8
基

（
う

ち
2
3
基

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
＊

＊
内

部
ル

ー
プ

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
５

基
，

冷
却

コ
イ

ル
通

水
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

通
水

に
使

用
す

る
場

合
の

対
処

に
必

要
な

個
数

は
1
5
基

で
あ

る
。

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

２
系

列
1
2
系

列
1
0
系

列

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

①
３

（
２

）
セ

ッ
ト

※
内

部
ル

ー
プ

通
水

用
②

２
（
１

）
セ

ッ
ト

※
冷

却
コ

イ
ル

通
水

又
は

冷
却

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
通

水
用

２
系

列

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

重
大

事
故

環
境

に
対

応

自
然

現
象

等
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い
屋

内
の

た
め

該
当

し
な

い

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

操
作

環
境

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

内
容

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

第
４

号
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

第
５

号
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
通

常
と

同
じ

弁
操

作
通

常
と

同
じ

弁
操

作
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い

系
統

設
計

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

そ
の

他
（
飛

散
物

）
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し
該

当
な

し

第
７

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

落
雷

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

第
１

号

第
２

号

第
３

号
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

第
５

号
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保
２

ル
ー

ト
確

保

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

落
雷

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

447



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

機
器

注
水

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防
止

設
備

及
び

水
素

爆
発

拡
大

防
止

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防
止

設
備

及
び

水
素

爆
発

拡
大

防
止

高
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防
止

設
備

及
び

水
素

爆
発

拡
大

防
止

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防
止

設
備

及
び

水
素

爆
発

拡

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

設
備

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

系
圧

縮
空

気
設

備
水

素
掃

気
用

安
全

圧
縮

空
気

系
（
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防

計
測

制
御

設
備

（
一

部
は

，
放

射
線

分
解

に
よ

り
発

生
す

る
水

素
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

未
然

防
止

設
備

及
び

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

-
-

-
-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
呼

称
1
5
0
，

1
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

呼
称

1
5
0
，

５
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

呼
称

1
5
0
，

２
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

　
2
0
系

列
（
う

ち
８

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
，

４
系

列
は

放
射

線
分

解
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

　
1
8
系

列
（
う

ち
６

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
，

２
系

列
は

放
射

線
分

解
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

　
６

系
列

（
う

ち
２

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
，

２
系

列
は

放
射

線
分

解
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

　
2
2
系

列
（
う

ち
６

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
，

４
系

列
は

放
射

線
分

解
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

　
５

系
列

数
　

　
量

　
　

1
5
系

列
数

　
　

量
　

　
　

1
0
系

列
（
う

ち
４

系
列

は
，

放
射

線
分

解
に

よ
り

発
生

す
る

水
素

に
よ

る
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
の

水
素

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
水

素
爆

発
未

然
防

止
設

備
，

６
系

列
は

放
射

線
分

解
に

よ
る

爆
発

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

の
水

素
爆

発
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
の

水
素

爆
発

拡
大

防
止

設
備

）

数
　

　
量

　
　

1
0
8
本

（
う

ち
7
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
６

本
（
う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

1
8
本

（
う

ち
1
2
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
0
系

列
1
8
系

列
６

系
列

2
2
系

列
５

系
列

1
5
系

列
1
0
系

列
３

（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
貯

水
槽

か
ら

機
器

注
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
安

全
冷

却
水

の
冷

却
コ

イ
ル

通
水

を
実

施
す

る
た

め
の

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

安
全

冷
却

水
系

注
水

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

安
全

冷
却

水
系

冷
却

水
給

排
水

系
代

替
安

全
冷

却
水

系
冷

却
コ

イ
ル

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）
又

は
冷

却
ジ

ャ
ケ

ッ
ト

配
管

・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
か

ら
セ

ル
に

導
出

す
る

ユ
ニ

ッ
ト

（
フ

ィ
ル

タ
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
配

管
・
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
隔

離
弁

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
廃

ガ
ス

　
シ

ー
ル

　
ポ

ッ
ト

（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

建
屋

内
ホ

ー
ス

建
屋

内
ホ

ー
ス

注
水

ユ
ニ

ッ
ト

-
(ｂ

)　
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

設
備

-
-

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

種
　

　
類

　
　

呼
称

6
5
，

2
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

呼
称

6
5
，

1
0
ｍ

／
本

-
-

-
-

-
-

-
-

数
　

　
量

　
　

1
7
1
本

（
う

ち
1
1
4
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
2
7
本

（
う

ち
1
8
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
4
5
基

（
う

ち
3
0
基

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
　

　
1
2
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

４
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

３
（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

２
系

列
1
2
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

４
基

１
基

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
平

常
時

と
同

等
平

常
時

と
同

等
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

平
常

時
と

同
等

平
常

時
と

同
等

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

449



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
冷

却
水

給
排

水
系

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
予

備
凝

縮
器

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

気
液

分
離

器
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
凝

縮
液

回
収

系
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

給
水

ユ
ニ

ッ
ト

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

可
搬

型
配

管
代

替
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
可

搬
型

配
管

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

可
搬

型
配

管

-
-

-
-

-
建

屋
内

ホ
ー

ス

-
-

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
称

1
5
0
，

1
0
ｍ

／
本

-
種

　
　

類
　

　
　

呼
び

径
4
0
0
A

種
　

　
類

　
　

　
呼

び
径

2
5
0
A

種
　

　
類

　
　

　
呼

び
径

1
5
0
A

×
2
0
0
A

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

6
6
本

（
う

ち
4
4
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
数

　
　

量
　

　
　

３
基

（
う

ち
２

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
２

本
（
う

ち
１

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
４

本
（
う

ち
２

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

１
系

列
１

基
１

基
１

基
１

系
列

３
（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

重
大

事
故

等
対

処
の

系
統

を
隔

離
し

、
通

常
時

の
系

統
構

成
と

す
る

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

フ
ラ

ン
ジ

式
フ

ラ
ン

ジ
式

フ
ラ

ン
ジ

式

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

450



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備 （
セ

ル
へ

の
導

出
経

路
を

構
築

す
る

た
め

設
備

）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 （
セ

ル
排

気
系

を
代

替
す

る
排

気
系

を
構

築
す

る
た

め
設

備
）

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備

蒸
発

乾
固

の
発

生
の

防
止

の
た

め
の

設
備 蒸

発
乾

固
の

拡
大

の
防

止
の

た
め

の
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
換

気
設

備 （
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
代

替
換

気
設

備
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

設
備

ダ
ク

ト
（
設

計
基

準
設

備
兼

用
）

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
フ

ィ
ル

タ
代

替
換

気
設

備
可

搬
型

デ
ミ

ス
タ

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
ダ

ク
ト

代
替

換
気

設
備

可
搬

型
排

風
機

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
中

型
移

送
ポ

ン
プ

代
替

安
全

冷
却

水
系

可
搬

型
建

屋
外

ホ
ー

ス

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
排

気
系

-
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

排
気

系
-

-
-

-
-

建
屋

外
ホ

ー
ス

-
-

-
種

　
　

類
　

　
　

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
粒

子
除

去
効

率
　

9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

-
種

　
　

類
　

　
内

径
2
0
0
 ｍ

ｍ
種

　
　

類
　

　
　

遠
心

式
主

要
材

料
　

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

-
種

　
　

類
　

　
呼

称
1
5
0
，

2
0
ｍ

／
本

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

基
　

　
数

　
　

６
基

（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

基
　

　
数

　
　

８
基

（
う

ち
４

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

約
1
2
4
ｍ

（
う

ち
約

6
2
ｍ

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）
台

　
　

数
　

　
３

台
（
う

ち
２

台
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

台
数

1
3
台

（
う

ち
6
台

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

，
１

台
は

待
機

除
外

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

2
,4

1
0
本

（
う

ち
1
,2

0
5
本

は
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

）

-
-

-
容

　
　

量
　

　
約

2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
-

-
容

　
　

量
　

　
約

2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
容

　
　

量
　

　
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

１
系

列
１

系
列

　
１

系
列

３
（
２

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

２
セ

ッ
ト

＋
１

台
（
１

セ
ッ

ト
＋

１
台

）
２

（
１

）
セ

ッ
ト

２
（
１

）
セ

ッ
ト

－
－

－
約

2
,5

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

基
－

－
約

2
,4

0
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
約

2
4
0
ｍ

３
／

ｈ
／

台
－

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
重

大
事

故
環

境
に

対
応

重
大

事
故

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

環
境

に
対

応
屋

外
環

境
に

対
応

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

溢
水

の
影

響
を

受
け

な
い

よ
う

に
設

置
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い
よ

う
に

設
置

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
内

屋
外

屋
外

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

ダ
ン

パ
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

起
動

及
び

停
止

操
作

起
動

及
び

停
止

操
作

操
作

不
要

「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
3
3
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照
「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

通
常

と
同

じ
弁

操
作

切
替

操
作

が
な

い
た

め
該

当
し

な
い

通
常

と
同

じ
弁

操
作

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い
重

大
事

故
等

対
処

専
用

で
あ

り
該

当
し

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

か
ら

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
に

切
り

替
え

ら
れ

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
の

系
統

構
成

を
変

え
る

こ
と

な
く

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

の
系

統
構

成
が

で
き

る
設

計
と

し
て

お
り

、
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
通

常
時

は
分

離
さ

れ
た

状
態

で
あ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

該
当

な
し

保
管

時
は

固
縛

に
よ

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

周
囲

に
安

全
上

重
要

な
施

設
及

び
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

い
る

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

な
い

た
め

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

・
地

震
起

因
重

大
事

故
機

能
維

持
設

計
と

し
て

お
り

、
重

大
事

故
等

の
起

因
と

な
る

安
全

機
能

と
同

時
に

機
能

喪
失

し
な

い
・
溢

水
の

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い

差
し

込
み

方
式

フ
ラ

ン
ジ

方
式

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
対

象
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

1
0
m

S
v以

下
で

作
業

管
理

屋
外

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い
考

慮
す

る
対

象
と

な
る

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

な
い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
1
セ

ッ
ト

を
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

２
ル

ー
ト

確
保

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

保
管

時
は

固
縛

、
溢

水
に

対
す

る
防

護
を

し
て

保
管

固
縛

し
て

保
管

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

保
管

用
コ

ン
テ

ナ
に

保
管

建
物

内
及

び
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管
建

物
内

及
び

簡
易

倉
庫

に
保

管
外

部
保

管
エ

リ
ア

に
保

管
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

に
保

管

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

影
響

を
受

け
な

い
影

響
を

受
け

な
い

予
め

配
置

す
る

予
め

敷
設

す
る
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
表

温
度

、
圧

力
、

湿
度

、
放

射
線

自
然

現
象

等

地
震

随
伴

の
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
※

1
及

び
火

災
※

2
※

1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣

に
基

づ
き

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
。

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

第
１

号

第
２

号

第
３

号

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

異
な

る
場

所
へ

の
保

管

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
に

対
す

る
考

慮

第
５

号

地
震

（
地

震
随

伴
の

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

※
1
及

び
火

災
※

2
）

※
1
：
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
、

化
学

薬
品

の
漏

え
い

源
の

耐
震

性
に

よ
り

排
除

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

※
2
：
火

災
に

対
し

て
は

、
第

2
9
条

｢火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
｣に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。

落
雷

降
下

火
砕

物
に

よ
る

降
灰

濃
度

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

第
４

号
保

管
場

所

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全

性

第
３

号
操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号
悪 影 響

3
5
条

　
蒸

発
乾

固
蒸

発
乾

固
の

発
生

の
防

止
の

た
め

の
設

備 蒸
発

乾
固

の
拡

大
の

防
止

の
た

め
の

設
備 可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
代

替
安

全
冷

却
水

系
可

搬
型

排
水

受
槽

- - 数
量

1
6
基

（
う

ち
８

基
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

容
　

　
量

　
　

　
約

3
0
0
ｍ

３
／

基

２
（
１

）
セ

ッ
ト

約
3
0
0
ｍ

３
／

基

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

環
境

に
対

応

屋
外

の
た

め
該

当
し

な
い

屋
外

弁
の

手
動

操
作

「
３

３
条

　
別

紙
－

１
」
参

照

重
大

事
故

等
対

処
専

用
で

あ
り

該
当

し
な

い 通
常

時
は

分
離

さ
れ

た
状

態
で

あ
り

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い

固
縛

し
て

保
管

と
し

て
お

り
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

屋
外

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

対
象

外
（
常

設
設

備
と

の
接

続
な

し
）

屋
外

考
慮

す
る

対
象

と
な

る
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
な

い

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

２
ル

ー
ト

確
保

固
縛

し
て

保
管

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

予
め

配
置

す
る
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配置図 
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456



   
 

457



458



459



460



461



 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

対
象

な
し

 

462



 
代

替
安
全

冷
却
水
系

の
内
部

ル
ー
プ
配

管
の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
内
部

ル
ー
プ
配

管
の
弁

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

463



代
替
安
全

冷
却
水
系

の
内
部

ル
ー
プ
配

管
の
弁

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

464



代
替
安
全

冷
却
水
系

の
内
部

ル
ー
プ
配

管
の
弁

計
装
設
備

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス

計
装
設
備

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

465



 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

466



代
替
安
全

冷
却
水
系

の
内
部

ル
ー
プ
配

管
の
弁

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

467



 

対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

468



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し

 

469



 
 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

そ
の
他
再

処
理
設
備

の
附
属

施
設
の
給

水
施
設

の
冷
却
水

設
備
の
 

安
全
冷
却

水
系
（
再

処
理
設

備
本
体
用

）
の
弁
 

470



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

計
装
設
備
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

計
装
設
備
 

流
量
調
節

弁
 

そ
の
他
再

処
理
設
備

の
附
属

施
設
の
給

水
施
設

の
冷
却
水

設
備
 

の
安
全
冷

却
水
系
（

再
処
理

設
備
本
体

用
）
の

弁
 

471



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

計
装
設
備
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

472



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し

 

473



 
 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

対
象

な
し

 

474



 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し

 

475



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
下
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し

476
については核不拡散の観点から公開できません。



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
下
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

可
搬

型
建
屋
内

ホ
ー

ス
等

計
装

設
備

可
搬

型
建
屋
内

ホ
ー

ス
等

計
装

設
備

代
替

安
全
冷
却

水
系

の
弁

477

については核不拡散の観点から公開できません。



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
上
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

代
替

安
全
冷
却

水
系

の
弁

478

については核不拡散の観点から公開できません。



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
上
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し

479

については核不拡散の観点から公開できません。



高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

480



可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
内

部
ル

ー
プ

配
管

の
弁

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の

防
止
の

た
め
の

設
備

凝
縮
器
通
水

 
第
１
接
続
口
（
給
水

口
及
び

排
水
口

）
 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の

防
止
の

た
め
の

設
備

 
凝
縮
器
通
水

 
第
２
接
続
口
（
給
水

口
及
び

排
水
口

）
 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
 

冷
却

水
給

排
水

系
の

弁
 

481



 
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
 

冷
却

水
給

排
水

系
の

弁
 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
 

内
部

ル
ー

プ
配

管
の

弁
 

計
装

設
備

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 
 

482



 
代

替
安

全
冷

却
水

系
の

 

冷
却

水
給

排
水

系
の

弁
 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
内

部
ル

ー
プ

配
管

の
弁

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

483



代
替

安
全

冷
却

水
系

の
 

内
部

ル
ー

プ
配

管
の

弁
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

484



対
象

な
し

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

蒸
発
乾
固
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
４
階
）
（
内
部
ル
ー
プ
通
水
に
よ
る
冷
却
）

485



486



487



488



489



490



491



492



493



対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

494



対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

495



 

対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

 

496



可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

497



計
装
設
備

計
装
設
備

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

計
装
設
備

可
搬
型
建
屋
内
ホ
ー
ス

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

498



 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の
機
器
注
水
配
管
の
弁

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

 

499



対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

500



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

対
象

な
し

 

501



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

対
象

な
し

 

502



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

計
装
設
備
 

計
装
設
備
 

精
製
施
設

の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
設
備

の
弁
 

精
製
施
設

の
精
製
建

屋
一
時

貯
留
処
理

設
備
の

弁
 

そ
の
他
再

処
理
設
備

の
付
属

施
設
の
圧

縮
空
気

設
備
の
水

素
掃
気

用

安
全
圧
縮

空
気
系
（

水
素
爆

発
未
然
防

止
設
備

）
の
弁
 

503



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

計
装
設
備
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

504



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

計
装
設
備
 

505



 
 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

 

 

計
装
設
備
 

506



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
の
機
器
へ
の
注
水
）

流
量

調
節

弁
 

そ
の

他
再

処
理
設
備

の
付
属

施
設
の
分

析
設
備

の
弁
 

流
量

調
節

弁
 

精
製

施
設

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
精

製
設

備
の

弁
 

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
の

 

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
系

 

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
の

弁
 

507



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
下
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

対
象

な
し

508

については核不拡散の観点から公開できません。



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
下
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

対
象

な
し

509

については核不拡散の観点から公開できません。



  

代
替

安
全
冷
却

水
系

の
弁

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
上
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

可
搬

型
建
屋
内

ホ
ー

ス
等

計
装

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
混

合
脱

硝
設
備

の

溶
液

系
の
弁

510

については核不拡散の観点から公開できません。



ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図

（
地
上
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

ウ
ラ

ン
・
プ
ル

ト
ニ

ウ
ム
混

合
脱

硝
設
備

の
溶

液
系
の

弁

代
替

安
全
冷
却

水
系

の
弁

計
装

設
備

511
については核不拡散の観点から公開できません。



可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

512



可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）（

貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

代
替
安
全
冷
却
水
系
の

冷
却

水
注

水
配

管
の

弁
 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
設
備

凝
縮
器
通
水

 
第
１
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
設
備

 
凝
縮
器
通
水

 
第
２
接
続
口
（
給
水
口
及
び
排
水
口
）

 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
機

器
注

水
配

管
の

弁
 

513



可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の

 

冷
却

水
注

水
配

管
の

弁
 

計
装

設
備

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

代
替

安
全

冷
却

水
系

の
機

器
注

水
配

管
の

弁
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

514



可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
 

計
装

設
備

 

代
替
安
全
冷
却
水
系
の

冷
却

水
注

水
配

管
の

弁
 代

替
安

全
冷

却
水

系
の

機
器

注
水

配
管

の
弁

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

515



 代
替

安
全

冷
却

水
系

の
機

器
注

水
配

管
の

弁
 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）

 
 

516



対
象

な
し

 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
 

蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
４
階
）
（
貯
水
槽
か
ら
機
器
へ
の
注
水
）
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518



519



   
 

520



 

521



 

522



 

523



524



対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

525



代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

526



 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 
代

替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

527



 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等

 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

528



 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

計
装
設
備

 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

 

529



分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

代
替
安
全

冷
却
水
系

の
冷
却

コ
イ
ル
配

管
の
弁

530



対
象

な
し

 

分
離
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

531



 

 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
３
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

精
製
施
設

の
精
製
建

屋
一
時

貯
留
処
理

設
備
の

弁
 

精
製
施
設

の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
設
備

の
弁
 

532



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
２
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

精
製
施
設

の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
設
備

の
弁
 

精
製
施
設

の
精
製
建

屋
一
時

貯
留
処
理

設
備
の

弁
 

533



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
下
１
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

計
装
設
備
 

精
製
施
設

の
精
製
建

屋
一
時

貯
留
処
理

設
備
の

弁
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

計
装
設
備
 

精
製
施
設

の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

精
製
設
備

の
弁
 

534



 

 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
１
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

計
装
設
備
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

可
搬
型
建

屋
内
ホ
ー

ス
等
 

535



 

 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
２
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

対
象

な
し

 

536



 
 

精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
３
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

 

 

対
象

な
し

 

537



精
製
建
屋
 
蒸
発
乾
固
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
機
器
配
置
概
要
図
（
地
上
４
階
）
（
冷
却
コ
イ
ル
通
水
に
よ
る
冷
却
）

対
象

な
し
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