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１．審査会合における指摘事項 1

〇第877回審査会合（令和２年７月16日）における指摘事項

第85条（使用済燃料の運搬）第８項の規定について，検査を受ける側である燃料炉
心課長が，検査を実施する側の行為であるリリースの判断を行う記載となっていること
から，検査の独立性が確保できていないため，再検討すること。



２．指摘事項への回答 2

〇保安規定第85条の修正内容

燃料炉心課長の行為と検査を実施する者（検査実施責任者）の行為を分けて記載する。
あわせて検査実施責任者を使用済燃料の運搬に関する組織以外の者から指名すること，
及び検査実施責任者が検査におけるリリースの判断も含め検査を実施することを記載する
ことにより，検査の独立性を確保することを明確化する。

現行記載案 修正案

８ 燃料炉心課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送

物が法令に定められた技術基準に適合したものであることを確認す

るために，燃料炉心課とは別の組織の者が実施する以下の検査結果

を確認する。

（１）外観検査

（２）気密漏えい検査

（３）圧力測定検査

（４）線量当量率検査

（５）未臨界検査

（６）温度測定検査

（７）吊上検査

（８）重量検査

（９）収納物検査

（10）表面密度検査

９ 燃料炉心課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所長

の承認を得る。

８ 燃料炉心課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸送

物が法令に定められた技術基準に適合するよう，措置を講じる。

９ 室長は，保安に関する組織のうち，使用済燃料の運搬に関する組

織以外の者を，検査実施責任者として指名する。

１０ 前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬する場

合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適合したものであるこ

とを確認するため，次の検査を実施する。

（１）外観検査

（２）気密漏えい検査

（３）圧力測定検査

（４）線量当量率検査

（５）未臨界検査

（６）温度測定検査

（７）吊上検査

（８）重量検査

（９）収納物検査

（10）表面密度検査

１１ 燃料炉心課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，所

長の承認を得る。
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