
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ＪＲＲ－３原子炉施設に係る新

規制基準への適合性確認に関する事業者ヒアリング（２０９） 

２．日 時：令和２年８月１２日（水）１０時００分～１０時３５分 

３．場 所： 

（１）原子力規制庁１０階南会議室 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施 

４．出席者： 

（１）原子力規制庁 

原子力規制部 研究炉等審査部門 

上野管理官補佐、加藤安全審査官 

原子力規制部 原子力規制企画課 火災対策室 

守谷室長、北嶋室長補佐 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

研究炉加速器技術部ＪＲＲ－３管理課 担当者 他６名 

 

５．議事要旨 

（１）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）か

ら、原子力科学研究所の原子炉施設（ＪＲＲ－３原子炉施設）の変更に係る設計

及び工事の方法の認可申請（その１０）に関し、第３４８回核燃料施設等の新規

制基準適合性に係る審査会合（令和２年４月２０日）で指摘のあったケーブル分

離設備の実証試験の実施状況について、資料１に基づき説明があった。 
（２）上記（１）の説明に対し、同指摘の趣旨を踏まえ、原子力規制庁から主に以下

の事項について次回審査会合で説明することを求め、原子力機構から了解した旨

回答があった。 

○ 加熱試験炉において用いる試験体について、難燃シートの仕様、材質等の試

験条件が現場でのケーブル分離設備の施工方法を踏まえ適切に設定されてい

ること。 
 
６．配付資料 

・原子力機構からの配付資料 

資料１ ケーブル分離設備の実証試験について 

 


