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1. 火災感知器の性能に係るもの 

 

1-1 アナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器、アナログ式でない炎感知器及びアナ

ログ式でない熱感知器について 

 

 火災感知器のうち、基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知器、アナログ式

の熱感知器及びアナログ式でない炎感知器に加え、アナログ式でない熱感知器の動作

原理及び仕様等について説明する。 

 

1-1-1 アナログ式の煙感知器 

(1) アナログ式の煙感知器の概要 

アナログ式の煙感知器の外観を第 1-1-1 図に、概要を第 1-1-2 図に示す。 

アナログ式の煙感知器は、発光素子（発光ダイオード）、受光素子（フォトダイ

オード）、プリント基板から構成されている。感知器内部の検煙部には、発光素子

と受光素子が配置されており、検煙部に流入した煙の粒子に発光素子から発せられ

た光が反射し、受光素子に届く散乱光（反射光）の受光量から煙濃度を判定する。

判定した煙濃度を電気信号に変換し受信盤に送信し、設定値以上の煙濃度になれば

火災警報が発信される仕組みであり、検出プロセスにおいて火花は発生せず、発火

性または引火性の雰囲気を形成する恐れのある場所での使用において発火源となら

ない。 

 

     

     第 1-1-1 図             第 1-1-2 図 

 

(2) 消防法の検定について 

アナログ式の煙感知器は、消防法で定められた検定品であり、消防法（火災報知

設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日自

治省令第 17 号）第 17 条の 5（光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範

囲、連続応答性及び感度）に定められる感知性能を有している。 
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1-1-2 アナログ式の熱感知器 

(1) アナログ式の熱感知器の概要 

アナログ式の熱感知器の外観を第 1-1-3 図に、概要を第 1-1-4 図に示す。 

アナログ式の熱感知器は、サーミスタ、プリント基板から構成されている。感知

器内部の検出部には、感熱素子であるサーミスタが配置されている。サーミスタは

温度変化により抵抗値が変化する素子であり、火災により感知器の周囲温度が上昇

するとサーミスタの抵抗値が減少することから、抵抗値から周囲温度を判定する。

判定した温度を電気信号に変換し受信盤に送信し、設定値以上の温度になれば火災

警報が発信される仕組みである。 

 

   

     第 1-1-3 図                第 1-1-4 図 

 

(2) 消防法の検定について 

アナログ式の熱感知器は、消防法で定められた検定品であり、消防法（火災報知

設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日自

治省令第 17 号）第 15 条の 3（熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範

囲、連続応答性及び感度）に定められる感知性能を有している。 
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1-1-3 アナログ式でない炎感知器 

(1) アナログ式でない炎感知器の概要 

屋内に使用するアナログ式でない炎感知器の外観を第 1-1-5 図に、概要を第 1-1-6

図に示す。アナログ式でない炎感知器は、物質の燃焼時に発生する「特有な赤外線

放射エネルギー（CO2 共鳴放射）を監視し、CO2 共鳴放射帯のピークを検出した場

合」と、その「炎のちらつき」を捉えることで感知する。 

 

     
   第 1-1-5 図               第 1-1-6 図 

 

 

(2) 消防法の検定について 

アナログ式でない炎感知器は、消防法で定められた検定品であり、消防法（火災

報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20

日自治省令第 17 号）第 17 条の 8（炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野

角）に定められる感知性能を有している。 
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1-1-4 アナログ式でない熱感知器 

(1) アナログ式でない熱感知器の概要 

アナログ式でない熱感知器の外観を第 1-1-7 図に示す。 

アナログ式でない熱感知器は、感熱素子を用いて熱を検出し、周囲の温度上昇率

が一定以上になった時に火災受信機盤へ火災信号を発する。 

 

 

 

 

 

 

      第 1-1-7 図       

 

 

(2) 消防法の検定について 

アナログ式でない熱感知器は、消防検定品であり、消防法（火災報知設備の感知

器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17

号）第 14 条（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度）に定められる感知性能

を有している。 

 

1-1-5 アナログ式でない防爆型の熱感知器 

(1) アナログ式でない防爆型の熱感知器の概要 

アナログ式でない防爆型の熱感知器の外観を第 1-1-8 図に示す。アナログ式でな

い防爆型の熱感知器は、サーミスタを用いて熱を検出し、周囲温度が一定以上にな

った時に火災受信機盤へ火災信号を発する。サーミスタは温度変化により抵抗値が

変化する素子で、一定周期で電流を流してサーミスタの両端にかかる電圧を測定

し、温度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り、制御回路にて一定時

間内での温度上昇を測定し、温度上昇率が設定値を超えた場合に火災と判断し、火

災受信機盤に火災信号を発する。 

アナログ式でない防爆型の熱感知器は、仮に内部の電気回路に可燃性ガスなどが

侵入し、爆発が生じても、外部の可燃性ガス等に点火しないよう、全閉の構造とな

っていることから、防爆性能（耐圧防爆構造※）を有する。 
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  ※：耐圧防爆構造（「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第 16 条）全閉構造で

あって、可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は引火性の蒸気（以下「蒸気」

という。）が容器内部に侵入して爆発を生じた場合に、当該容器が爆発圧力に耐

え、かつ、爆発による火炎が当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないように

したものをいう。 

           
                第 1-1-8 図        

(2) 消防法の検定について 

アナログ式でない防爆型の熱感知器は、消防検定品であり、消防法（火災報知設

備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日自治

省令第 17 号）第 14 条（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度）に定められ

る感知性能を有している。 

 

以 上 
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1-2 アナログ式でない防爆型の炎感知器について 

火災感知器のうち、アナログ式でない防爆型の炎感知器の動作原理及び仕様等について

1-2-1 にて説明する。 
 
 
1-2-1 アナログ式でない防爆型の炎感知器 

(1) アナログ式でない防爆型の炎感知器の概要 

アナログ式でない防爆型の炎感知器の外観を第 1-2-1 図に、概要を第 1-2-2 図に示

す。アナログ式でない防爆型の炎感知器は、物質の燃焼時に発生する「特有な赤外

線放射エネルギー（CO2 共鳴放射）の３つの波長帯を監視し、CO2 共鳴放射帯のピ

ークを検出した場合」と、その「炎のちらつき」を捉えることで感知する。 

アナログ式でない防爆型の炎感知器は、仮に内部の電気回路に可燃性ガスなどが

侵入し、爆発が生じても、外部の可燃性ガス等に点火しないよう、全閉の構造とな

っていることから、防爆性能（耐圧防爆構造※）を有する。 

   

  ※：耐圧防爆構造（「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第 16 条）全閉構造で

あって、可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は引火性の蒸気（以下「蒸気」

という。）が容器内部に侵入して爆発を生じた場合に、当該容器が爆発圧力に耐

え、かつ、爆発による火炎が当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないように

したものをいう。 

 

     

   第 1-2-1 図               第 1-2-2 図 

 

(2) 消防法の検定について 

アナログ式でない防爆型の炎感知器は、消防法で定められた検定品ではないが、

消防法（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和

56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号）第 17 条の 8（炎感知器の公称監視距離の区分、

感度及び視野角）に定められる感知性能を有している。 

以 上 
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1-3 熱を感知できる光ファイバーケーブルについて 

 

 火災感知器のうち、海水管トンネルエリアに設置する光ファイバーケーブルについて説

明する。 

 

1-3-1 光ファイバーケーブル式熱感知器の概要 

光ファイバーケーブル式熱感知器の概要及び仕様を参考資料１に示す。 

光ファイバーケーブル式熱感知器の光ファイバーセンサにパルス光を入射すると，

その光は光ファイバーセンサ中で散乱を生じながら進行する。その散乱光の一つであ

るラマン散乱光には温度依存性があり，これを検知することにより温度を監視する。 

光ファイバーセンサにパルス光を入射してから，発生した後方ラマン散乱光が入射

端に戻ってくるまでの往復時間を測定することで，散乱光が発生した位置（火災源）を

検知することが可能である。 

アナログ式の光ファイバーケーブル式の熱感知器は一般的な火災感知器と比べ，湿

気の影響を受けないことから，高湿度環境に設置する火災感知器は，湿気の影響を受け

にくい，アナログ式の光ファイバーケーブル式の熱感知器を設置する。 

 

1-3-2 消防法の認定について 

光ファイバーケーブル式熱感知器は，消防法認定品ではないが，消防法（火災報知設

備の感知器および発信器に係る技術上の規格を定める省令（昭和56 年6 月20 日自治

省令第17 号）第15 条3（熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応

答性及び感度）に定められる感知性能を有していることを確認している。 

 

以 上 
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参考資料１ 

光ファイバーケーブルを利用した感知器の設備仕様について 

 

１．設備仕様 

 仕 様 概要図 

光ファイバー 

ケーブル 

・ 測定範囲 -20.0～150.0℃ 

・ SUS 管被覆付き光ファイバー 

・ SUS 管 外径 2.0 ㎜ 内径 1.6 ㎜ 

・ 光ファイバー 外径 0.7 ㎜ 
 

光ファイバーケーブル断面 

光ファイバー式 

温度計測装置 

・ 感知 1ｍ毎の分解能 

・ 温度表示範囲 －200.0℃～320.0℃

・ 表示サンプリング周期 0～60 秒で

設定可能 

・ 無停電電源装置を設置 

 

光ファイバー式温度分布計測装置

監視 

・ ケーブル布設エリア毎に、0.1℃刻

みで温度を表示 

・ 以下に示す、２種類の警報を発報 

○上方しきい値警報 

・ 温度測定値が、上方しきい値（例

60.0℃）を超えた場合警報を発報

（警報値は、測定エリア毎に

0.1℃刻みで任意に設定可能） 

○差分上方しきい値警報 

・ 過去の温度測定値と現在の温度測

定値とを比較し、温度上昇が差分

上方しきい値（例 14.0℃）を超え

た場合警報を発報 

 

 

 

 

 

 

 

△T14℃
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２．温度測定及び位置特定の原理 

 (１) 温度測定の原理 

入射光は、光ファイバーケーブル内の分子によって散乱され、一部の散乱光は波長

（周波数）がシフトする。このうちラマン散乱光と呼ばれる散乱光は温度依存性を有し

ている。したがって、光ファイバーケーブルのラマン散乱光の強度を測定することによ

り、温度を測定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度測定の原理 

  

（２）位置特定の原理 

 光ファイバーケーブル内にパルス光を入射してから、ラマン散乱光が入射端に戻っ

てくるまでの往復時間を測定することで、散乱光が発生した地点を特定することがで

きる。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

光ファイバーケーブル 

 

散乱 

(距離∝往復時間) 

透過光

散乱光

ファイバ内分子 

光の散乱 

 

図１ 位置特定の原理（１）
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入射光（パルス光）の往復時間（入射～受光）を測定することにより、入射点からの距離

を特定できる。（図２） 

 

図２ 位置特定の原理（２） 

 

３．光ファイバー温度監視装置における火災発生箇所の表示 

光ファイバー温度監視装置は光ファイバーケーブルを用いて温度を計測・監視してお

り、予め設定したしきい値を超えた場合は、警報発信するとともに、その位置を画面に

表示する。 

以下に光ファイバー温度監視装置の表示画面を示す。光ファイバー温度監視画面では、

設定したしきい値を超えた温度測定箇所が表示され、火災の発生場所を特定することが

可能である。また、光ファイバーケーブルで測定される温度分布を表示画面で確認できる。 

  

入射光（パルス光）※ 

L1(m) L2(m) L3(m) 

t1(s) 

t2(s) 

t3(s) 

※末端の散乱光が返ってきた後、次の入

射パルス光を入射する 

散乱光 

散乱光 

T３℃ 

ラマン散乱光の強弱か

ら、温度を算出する。 
散乱光の往復時間（t1, t2, t3)から、 

距離（L1、L2、L3）を特定する 

T1℃ 

T２℃ 
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光ファイバー温度監視装置表示画面 

 

４．性能評価 

光ファイバー温度監視装置は、審査基準に定められている火災感知器として使用する

ことから、平常時の温度状況を監視し、かつ、急激な温度の上昇を把握することができ

る熱アナログ式スポット型感知器の感知性能を持っていることを、火災感知器に係る総

務省令＊で定める技術上の試験に準じて、以下の性能試験により確認を実施する。 

 

＊「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」 

（昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号 最終改正 平成 26 年 3 月 31 日総務省令第 26 号） 

 

【試験項目】 

熱アナログ式スポット型感知器の感度試験（総務省令１５条の３） 

 

【試験条件】 

温度 5℃～35℃、相対湿度 45％～85％（総務省令７条） 

 

【評価対象箇所】 

 全長 2km および 10km の光ファイバーの、近端部/中間部/遠端部（計３箇所）に

おいて、確認・評価を行う。 

 

 

 

 

  

評価地点 2km試験時 10km試験時

近端部 50ｍ付近 50ｍ付近

中間部 1,000ｍ付近 5,000ｍ付近

遠端部 1,950ｍ付近 9,950ｍ付近
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【試験構成】 

                                 遠端部 

 

                                 中間部 

 

                                 近端部 

 

 

【省令要求（省令 15 条３）】 

公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が 2℃/min 以下の

一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に

対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 

     ・公称感知温度範囲： 上限： 60℃ ～ 165℃ 

                 下限： 10℃ ～ （上限値－10）℃ 

【試験方法】 

試験ファイバを恒温槽（10℃）に入れ、恒温槽を 10℃から 2℃/min の一定の上

昇率で 80℃まで上昇させ、その温度変化を確認する。光ファイバーケーブルでの

測定温度が、基準温度と比較して±2℃以内にて追随していることを確認する。 

 

【試験結果】 

すべての試験で、基準温度との温度差が±2℃以内であることを確認した。 

 

光ファイバー長 2km での試験結果 

 

 

光ファイバー 

温度分布計測

装置 

基準温度(近端部) 

基準温度(中間部) 

基準温度(遠端部) 

光ファイバー(近端部)

光ファイバー(中間部)

光ファイバー(遠端部)

温度差(近端部) 

温度差(中間部) 

温度差(遠端部) 
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光ファイバー長 10km での試験結果 

 

 

 

５．光ファイバーケーブル温度監視装置の設置実績 

今回導入するメーカーの光ファイバー温度監視装置は1989年以降継続して使用実績があ

ることに加えて、「防災・火災監視用」としても1996年以降継続して使用されている。 

 

用途 設置事例 設置時期 

防災・火災監視 ・電力ケーブル洞道火災感知 

・トンネル内火災感知 

・屋内プール施設火災感知 

・海底共同溝火災感知 

・炭鉱内火災感知  等 

１９９６年～ 

電力設備監視 電力ケーブル温度監視 等 １９８９年～ 

プラント・設備監視 倉庫温度管理 等 １９９０年～ 

石油・ガス 石油井温度監視 等 ２００１年～ 

  

基準温度(近端部) 

基準温度(中間部) 

基準温度(遠端部) 

光ファイバー(近端部)

光ファイバー(中間部)

光ファイバー(遠端部)

温度差(近端部) 

温度差(中間部) 

温度差(遠端部) 
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参考資料２ 

 

差動分布型感知器の感度試験及び定温式感知器の感度試験結果について 

 

光ファイバー温度監視装置は、熱アナログ式スポット型感知器の感知性能を持ってい

ることを「４．性能評価」にて説明したが、運用において「差動式分布型」、「定温式

スポット型」感知器両方の機能を利用することから、念のため火災感知器に係る総務省

令＊で定める技術上の試験に準じた性能試験により、両感知器と同等の性能を有すること

を確認した。 

 

＊「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」 

（昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号 最終改正 平成 26 年 3 月 31 日総務省令第 26 号） 

 

【試験項目】 

（１）差動式分布型感知器の感度試験（総務省令１３条） 

（２）定温式感知器の感度試験（総務省令１４条） 

 

【試験条件】 

温度 5℃～35℃、相対湿度 45％～85％（総務省令７条） 

 

【評価対象箇所】 

 全長 2km および 10km の光ファイバーの、近端部/中間部/遠端部（計３箇所）に

おいて、確認・評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

【試験構成】 

                                 遠端部 

 

                                 中間部 

 

                                 近端部 

 

評価地点 2km試験時 10km試験時

近端部 50ｍ付近 50ｍ付近

中間部 1,000ｍ付近 5,000ｍ付近

遠端部 1,950ｍ付近 9,950ｍ付近

光ファイバー 

温度分布計測

装置 
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（１）差動式分布型感知器の感度試験 

(a)省令要求（省令13条） 

作動試験検出部から最も離れた空気管の部分20ｍが7.5℃/minの割合で直線的

に上昇したとき、１分以内で火災信号を発信すること。 

(b)試験方法 

試験ファイバーケーブルを恒温槽（20℃）に入れ、80℃まで3.5℃/minの上昇率

で温度上昇させたときに、光ファイバーケーブルでの測定温度が、基準温度と比

較して、１分を超える遅れがなく温度表示されることを確認する。なお、本試験

は低い温度上昇率でも感知器が検知可能であることを確認するものであり、省令

要求よりも上昇率の低い3.5℃/minで試験することは保守的であるといえる。ちな

みに、7.5℃/minは１種の条件であり、２種では15℃/min、３種では30℃/minと

なっている。 

 (c)試験結果 

各測定箇所（2km および 10km の光ファイバーの近端部/中間部/遠端部（計６

箇所））において試験を実施した結果、測定温度は基準温度と上昇率がほぼ同

じであり、基準温度と比較して１分を超える遅れがなく計測された。 

 

 
光ファイバー長 2km での試験結果（近端部） 
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光ファイバー長 2km での試験結果（遠端部） 

 

 

 

光ファイバー長 10km での試験結果（近端部） 
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光ファイバー長 10km での試験結果（中間部） 

 

 

 

光ファイバー長 10km での試験結果（遠端部） 

 

 

（２）定温式感知器の感度試験 

(a)省令要求（省令14条） 

定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める

試験に合格するものでなければならない。  

・作動試験公称作動温度の125％の温度の風速1m/sの垂直気流に投入したとき、

120秒（１種）以内で火災信号を発信すること。 

 

(b)試験方法 

試験ファイバーケーブル（評価箇所）を室温状態から75℃※雰囲気の恒温槽に
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投入したときに、光ファイバーケーブルでの測定温度が、60秒以内に60℃以上の

温度を検出することを確認する。 

なお、省令要求では試験を行う際に垂直気流に投入することが求められている

が、垂直気流を与えると言うことは熱感知器の下部についている検出部に常に熱

量を直接送り続けるということであり、検出しやすい条件となっていることから、

恒温槽で実施する本試験は保守的であるといえる。 

※警報設定温度60℃に対し、125％の温度として設定 

 

(c)試験結果 

各測定箇所（2kmおよび10kmの光ファイバーケーブルの近端部/中間部/遠端部

（計６箇所））において試験を実施した結果、60秒以内に60℃以上の温度が計測

された。 

ケーブル長 60℃到達時間（秒） 備考 

2km 25 近端部/中間部/遠端部ともに、到達ま

での時間はほぼ同じ 10km 22 
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1-4 熱サーモカメラ、アナログ式でない防水型の炎感知器について 

 

屋外の空冷式非常用発電装置の火災監視を行う熱サーモカメラ、アナログ式でない防水

型の炎感知器は消防検定品ではないことから、消防検定品である熱感知器や炎感知器と同

等以上の性能を有していることを、以下のとおり検証する。 

 

1-4-1 設備仕様、構成 

(1) 熱サーモカメラ 

a. 温度測定範囲：0～500℃ 

    b. 温度感知分解能：最小検知寸法、約 300mm□（at 観測距離 60ｍ） 

    c. 観測可能距離：最大 140ｍ、 

d. 観測範囲：97.9ｍ×73.4m（水平×垂直監視範囲 at 観測距離 60ｍ） 

    e. 使用環境  温度：-20～50℃ 

      湿度：45～85％ＲＨ以下 

 

(2) 監視装置 

a. 温度表示範囲：0～500℃ 

b. 表示サンプリング周期：5 秒ごと  

    c. 温度警報設定範囲：プレ警報と警報の温度値は自由にセット可能 

    d. 使用環境温度：10～35℃  

    e. 自己診断機能：カメラを含め毎分周期でシステム異常をモニタ 

    f. 蓄電池容量：１時間以上の監視が可能 

 

＜カメラ型感知設備の構成概要図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜中央制御室＞ 

熱サーモカメラ 
 

監視装置 

可視 

モニタ 

火災発生！！

警報 
 観測距離 

 垂
直

観
測

範
囲

 

 最⼩検知⼨法 
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1-4-2 温度測定の原理 

赤外線は、温度を持つ全ての物質から自然に放射されている。物体の温度が高温に

なると、放射される赤外線の放射量も大きくなり、その放射量は、物体の温度の４乗

に比例して大きくなる。 

熱サーモカメラは、物体から放射される赤外線から物体の温度を測定できる装置

で、物体に触れずには離れたところからの測定が可能である。また、1 点の温度値で

はなく、面として広範囲の温度分布を映像化することができるので、効率的かつ確実

に異常温度箇所を検出することができる。また、応答速度が速くリアルタイムでの計

測が可能である。  

 

＜機器点検において熱サーモカメラを用いた例＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

         電動機(例)             送電鉄塔(例) 

 

1-4-3 性能評価 

熱サーモカメラは、審査基準で定められている火災感知器として使用することか

ら、平常時の温度状況を監視し、かつ急激な温度の上昇を把握するこができる熱アナ

ログ式スポット型熱感知器の感知性能を持っていることを、火災感知器に係る総務省

令＊で定める技術上の試験に準じて、以下の性能試験等により確認を実施する。ま

た、監視距離については、熱感知器には基準がないことから、総務省令に監視距離の

定めのある炎感知器の感知性能と比較評価する。 

 

＊「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」 

（昭和 56 年自治省令第 17 号、最終改定 平成 26 年 3 月 31 日総務省第 26 号） 

 

(1) 評価項目 

  a. 熱アナログ式スポット型感知器の感度試験（総務省令 15 条の 3） 

(a) 試験条件 

温度 5℃～35℃、相対湿度 45%～85%（総務省令 7 条） 
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   (b) 試験温度 

公称感知器温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が 2℃/min

以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流

の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。 

 ・公称感知温度範囲:  上限： 60℃ ～ 165℃ 

              下限： 10℃ ～ （下限値－10）℃ 

   

b. 炎感知器の感度試験（総務省 17 条の 8） 

(a) 試験条件 

温度 5℃～35℃、相対湿度 45%～85%（総務省令 7 条） 

 

(b) 試験内容 

炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メート

ル未満の場合にあっては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあっては

五メートル刻みとする。また、屋内型においては、公称監視距離の 1.2 倍離れ

た箇所において 33 センチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼

させたとき、三十秒以内で火災信号を発信するものでなければならない。屋外

型又は道路型においては、公称監視距離の 1.4 倍離れた箇所において 70 セン

チメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内

で火災信号を発信するものでなければならない。 

 

(2) 評価結果 

a. 熱アナログ式スポット型感知器の感度試験 

    (a) 試験条件 

  赤外線カメラの設置環境条件は以下のとおりであり、試験条件を満足して

いることを確認した。  

・温度 ：-10～50℃    （5～35℃） 

     ・湿度 ：45～85％ＲＨ以下 （45～85％） 

  （ ）は、試験条件 

 

(b) 温度試験 

   熱サーモカメラ設備の温度測定仕様は以下のとおりであり、試験温度の測

定が可能であることを確認した。 

・温度測定範囲：0～500℃   （最大：0～165℃）  

・サンプリング周期：5 秒ごと （2℃/分） 

21



・プレ警報 ：予めセットした温度上昇率（℃/min）を超えると発報

・警報 ：最高温度が予めセットした温度を超えた場合に発報

（ ）は、試験条件

b．アナログ式でない防水型の炎感知器の感度試験 

(a) 試験条件

a.(a)試験条件のとおり、満足していることを確認した。

(b) 試験内容

認定品ではないことから公称監視距離がないので、以下のとおり観測距離と

正方形燃焼皿の大きさでの試験を実施した。

＜屋外型又は道路型＞

監視距離 140m に対して、70cm の正方形燃焼皿における燃焼試験にお

いて、22 秒以内で火災を検知できることを確認した。 

サーモカメラ画像(例) 可視画像(例) 

＜屋内型＞

監視距離 60m に対して、33cm の正方形燃焼皿における燃焼試験にお

いて、10 秒以内で火災を検知できることを確認した。 

以上のことから、カメラ型感知器は、消防検定品である熱感知器や炎感知器と同等

以上の性能であることが確認できた。

以上
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1-5 感知器と同等の機能を有する機器の環境性能について 

屋外に使用する「感知器と同等の機能を有する機器」の環境性能について、以下の通り整

理し、いずれも屋外での使用環境条件を満足している。 

 

1-5-1 屋外に使用する感知器と同等の機能を有する機器の種類 

屋外に使用する感知器と同等の機能を有する機器を以下の通り整理する。 

海水ポンプエリア アナログ式でない防水型の炎感知器 

空冷式非常用発電装置エリア アナログ式でない防水型の炎感知器 

熱サーモカメラ 

海水管トンネルエリア 光ファイバーケーブル 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリア アナログ式でない防爆型の炎感知器 

 

1-5-2 海水ポンプエリアエリアに使用する機器の環境性能について 

機器 使用温度範囲（℃） 防塵防水性能 

アナログ式でない防水型の炎

感知器 

－20～60 JIS 規格 IP66（耐塵、耐

暴噴流）相当 

 

1-5-3 空冷式非常用発電装置エリアに使用する機器の環境性能について 

機器 使用温度範囲（℃） 防塵防水性能 

アナログ式でない防水型の炎

感知器 

－20～60 JIS 規格 IP65（耐塵、耐

噴流） 

熱サーモカメラ －20～50 JIS 規格 IP65（耐塵、耐

噴流）相当 

 

1-5-4 海水管トンネルエリアに使用する機器の環境性能について 

機器 使用温度範囲（℃） 防塵防水性能 

光ファイバーケーブル 0～150 光ファイバーケーブルを

SUS 保護管により保護し

ており、十分な防水防塵性

能を有している。 

 

1-5-5 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアに使用する機器の環境性能について 

機器 使用温度範囲（℃） 防塵防水性能 

アナログ式でない防爆型の炎

感知器 

－20～60 JIS 規格 IP66（耐塵、耐

暴噴流）相当 

                                     以 上 
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2-1 火災区域又は火災区画の火災感知器の設置個数について 

 

  火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災防

護に関する説明書4.2(1)b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。火災感

知器の取付方法や設置個数については，消防法施行規則第23条第4 項に基づき設置する

設計とする。 

また，火災感知器の種類や設置に関する技術的な部分については，消防設備士の確認

を受け，消防法施行規則に則り設置する設計とする。 

上記を踏まえた火災区域又は火災区画における火災感知器の設置個数例について、表

2-1-1 に示す。なお、2-1 資料においては、放射線量が高い場所を含むエリアを「高放射

線エリア」と略す。 

   なお火災感知器の配置設計にあたり、消防法施行規則第 23 条第 4 項に基づき設置

するものは「消防法適合確認」欄に〇を付与するものとし、その他の設計に基づき設計

を行ったものは、「消防法適合確認」欄に以下の凡例を記載するものとする。 

凡例 凡例理由 

Ａ：

煙感

知器 

はり等の深さが 0.6m 以上 1m未満で、図 2-3-108(a)、(b)のように小区画が連続してい

る場合は、表 2-3-15 に示す面積の範囲内ごとに同一感知区域とすることができる。ただ

し、表に示す面積の範囲内で、かつ、感知器を設置した区画に他の区画が接しているこ

と。 

また、0.6m 以上 1m未満のはり等によって区画された 10ｍ２以下の小区画が１つ隣接し

てある場合は、当該小区画を含めて同一感知区域とすることができる。この場合の感知器

は小区画に近接するように設けること。なお、小区画を含めた合計面積は、感知器の種別

によって定められている感知面積の範囲内であること。 

 

引用元：日本火災報知器工業会 自動火災報知設備工事基準書 
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2-3 火災感知器の配置設計における消防設備士の確認項目ついて 

  火災感知器の選定においては，消防法施行規則第23条第4項に基づき設置する設計と

するが、消防法施行規則第23条第4項の各感知器の要求事項を、図面上で確認すべき項

目と施工時に確認すべき項目について、以下の通り整理する。 

  なお、施工時に確認すべき項目は、「一般社団法人 日本火災報知機工業会 自動火

災報知設備 工事基準書」による。 

 ＜煙感知器＞ 

該当する項目 
図面で確認

すべき項目

施工時に確認

すべき項目 

三イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内

の位置に設けること。 
－ 〇 

三ロ 感知器は、感知区域（それぞれ壁又は取付け面から

〇・六メートル以上突出したはり等によって区画された部

分）ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて一個

以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 

〇 〇 

七イ 天井が低い居室又は狭い居室にあっては入口付近に設

けること。 
－ 〇 

七ロ 天井付近に吸気口のある居室にあっては当該吸気口付

近に設けること。 
－ 〇 

七ハ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内

の位置に設けること。 
－ 〇 

七ニ 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた

位置に設けること。 
〇 〇 

七ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区

域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表

で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知

するように設けること。 

〇 〇 

七ヘ 感知器は、廊下及び通路にあっては歩行距離三十メー

トルにつき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあっては垂

直距離十五メートルにつき一個以上の個数を、火災を有効に

感知するように設けること。 

〇 〇 

八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに

炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メート

ル以上離れた位置に設けること。 

〇 〇 

九 スポット型の感知器（炎感知器を除く。）は、四十五度

以上傾斜させないように設けること。 
－ 〇 
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＜熱感知器＞ 

該当する項目 
図面で確認

すべき項目

施工時に確認

すべき項目 

三イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以

内の位置に設けること。 
－ 〇 

三ロ 感知器は、感知区域（それぞれ壁又は取付け面から

〇・四メートル以上突出したはり等によつて区画された部

分をいう。以下同じ。）ごとに、感知器の種別及び取付け

面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の

個数を、火災を有効に感知するように設けること。 

〇 － 

六 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時におけ

る最高周囲温度が、その他の定温式感知器の性能を有する

感知器にあつては公称作動温度より二十度以上低い場所に

設けること。 

－ 〇 

八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並び

に炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五

メートル以上離れた位置に設けること。 

－ 〇 

九 スポット型の感知器（炎感知器を除く。）は、四十五

度以上傾斜させないように設けること。 
－ 〇 

 

＜炎感知器＞ 

該当する項目 
図面で確認

すべき項目

施工時に確認

すべき項目 

七の四イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。 〇 〇 

七の四ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、

当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間（以下

「監視空間」という。）の各部分から当該感知器までの距

離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。 

〇 〇 

七の四ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を

感知できないことがないように設けること。 
－ 〇 

七の四ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。

ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合

にあつては、この限りでない。 

－ 〇 

 

以 上 
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2-4 火災感知器の配置設計における関西電力と協力会社の責任分担及び消防設備士関与の

品質プロセスについて 

 

  第2-4-1図に設工認申請における設計、工事及び検査実施時のフローを示し、火災感

知器の配置設計においては、消防法施行規則第23条第4項に基づき、協力会社の消防設

備士における現場確認結果を踏まえ、委託報告書として当社へ提出され、その情報を元

に、関西電力にて感知器の配置図を作成している。また、感知器と同等の機能を有する

機器は、関西電力にて現場確認の上、配置図を作成している。 

工事実施時においても、関西電力が「工事実績の確認」を行った後、使用前事業者検

査を実施する。 

以上から、火災感知器の配置設計における関西電力と協力会社との責任分担は明確で

ある。 

第2-4-2図に本設工認申請資料の抜粋として品質マネジメントシステムにおける設

計、工事及び検査を示しており、本申請書類の中でも品質プロセス上消防設備士の関与

について明確となっている。 

なお、第2-4-3図～第2-4-5図に消防設備士の関与に関する以下の事項を明記してい

る。 

・ 第2-4-3図に品質プロセスにおける3.6「設工認における調達管理の方法」の詳細

において、協力会社への調達要求となる仕様書に「消防法施行規則への適合」、

「消防設備士の要求」、「記録の提出」を明記している。 

・ 第2-4-4図に品質プロセスにおける3.6.3「設工認における調達管理の方法」の詳

細において、調達製品の検証として、「消防法施行規則への適合」、「消防設備

士の資格」、「記録」の検証を明記し、関電が「工事実績の確認」を行うことを

明記している。 

・ 第2-4-5図に品質プロセスにおける3.7.1「文書及び記録の管理」の詳細におい

て、使用前事業者検査のインプットとして、「完成図書」、「供給者から入手し

た文書・記録」が明記されている。 
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第2-4-1図 設工認申請における設計、工事及び検査実施時のフロー 

 

 

第2-4-2図 品質マネジメントシステムにおける設工認申請における設計、工事及び検査 

（設工認申請書本文「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」（Ｏ３

－Ⅳ－５ページ）抜粋 
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第2-4-3図 品質プロセスにおける3.6「設工認における調達管理の方法」の詳細 

（設工認申請書「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する

説明書」（Ｏ３－添４－１－３３～３７ページ））抜粋 

 

 

第2-4-4図 品質プロセスにおける3.6.3「設工認における調達管理の方法」の詳細 

（設工認申請書「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する

説明書」（Ｏ３－添４－１－３３～３７ページ））抜粋 
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第2-4-5図 品質プロセスにおける3.7.1「文書及び記録に管理」の詳細（設工認申請     

書「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」

（Ｏ３－添４－１－３８～４０ページ））抜粋 

以 上 
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3．消防法施行規則の設置条件と異なる感知設計に係るもの 

 

3-1 火災区域・区画の特性に応じた感知設計について 

 

本資料は、平成 31 年 2 月 13 日「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準」（以下、「火災防護審査基準」という。）が改正され、火災防護審査基準の改

正箇所である以下の下線部の記載を適合させるために、各火災区域・区画の特性に応じた

感知設計について説明する。 

 

（火災防護審査基準） 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件

や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる

よう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれと同等

の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置すること。また、

その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講ずるこ

と。 

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３条第

４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において求め

る火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に係る

技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）第１２条から第

１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置すること。 

 

3-1-1 対応方針 

(1) 火災防護審査基準①、②に対する対応方針 

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 23 条第 4 項第一号イからへに掲げ

る部分以外の部分において、点検その他の維持管理ができる場所に異なる感知方式の

感知器等を設置する。 

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 23 条第 4 項第一号イからへに掲げ

る部分については、各エリアの環境条件や設備の設置状況を考慮して、異なる感知方

式の感知器等を設置する設計とし、消防法施行規則通りに設置できる一般エリアを含

め、大きく以下の 4 つのエリアに分類される。 

 一般エリア 

 高天井エリア 

 屋外エリア 

 放射線量が高い場所を含むエリア 
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【消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 23 条第 4 項第一号】 

イ：感知器の取付け面の高さが二十メートル以上である場所（炎感知器を除く） 

ロ：上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては当該場所における

火災の発生を有効に感知することができないもの 

ハ：天井裏で天井と上階の床との間の距離が０．５メートル未満の場所 

二：煙感知器（以下略）にあっては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げ

る場所（イ）～（チ） 

（イ） じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所 

（ロ） 腐食性ガスが発生するおそれのある場所 

（ハ） 厨房その他正常時において煙が滞留する場所 

（ニ） 著しく高温となる場所 

（ホ） 排気ガスが多量に滞留する場所 

（ヘ） 煙が多量に流入するおそれのある場所 

（ト） 結露が発生する場所 

（チ） （イ）から（ト）までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼ

すおそれのある場所 

  ホ：炎感知器にあっては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所（イ）～（ニ） 

（イ） ニ（ロ）から（ニ）まで、（ヘ）及び（ト）に掲げる場所 

（ロ） 水蒸気が多量に滞留する場所 

（ハ） 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所 

（ニ） （イ）から（ハ）までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼ

すおそれのある場所 

へ：小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、（以下略）床面積が五百平方メ

ートル未満であるもの 
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イ．一般エリア 

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 23 条第 4 項第二号～第七の五

号、または同等以上の方法により異なる 2 種類の感知器を設置する。異なる 2 種

類の感知器の組み合わせの例を第 3-1-1 表に示す。 

 

第 3-1-1 表 異なる 2 種類の感知器の組み合わせの例 

火災感知器の設置場所 火災感知器の設置型式 

感知器の取付面の高さ

８ｍ未満 

煙感知器 熱感知器 

炎が生じる前の発煙段階

から感知できる煙感知器

を設置 

火災時に生じる熱を感知で

きる熱感知器を設置 

感知器の取付面の高さ

８ｍ以上２０ｍ未満 

煙感知器 炎感知器 

炎が生じる前の発煙段階

から感知できる煙感知器

を設置 

炎が発する赤外線を感知す

る炎感知器を設置 

燃料油貯蔵タンク及び

重油タンクエリア 

（発火性又は引火性の

雰囲気を形成するおそ

れのある場所） 

熱感知器（防爆型） 炎感知器（防爆型） 

防爆型機能を有する火災

感知器としてアナログ式

でない熱感知器をタンク

内部に設置 

防爆機能を有する炎感知器

を設置 

    

以下のエリアは、一般エリアであるが、感知器を設置しない設計例として以下

に示す。なお、詳細は補足説明資料 2-1 参照 

（イ）燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリア 

      （ロ）シャワー室は、昭和 44 年 7 月 7 日消防予第 190 号に基づき、火災感      

知器を設置しない。 

 

 

ロ．屋外エリア 

屋外エリアは、火災による煙は周囲に拡散し、煙感知器による火災感知は困難

であることから、アナログ式の熱感知器又はアナログ式の熱感知器と同等の機能

を有する熱サーモカメラとアナログ式でない炎感知器と同等の機能を有するアナ

ログ式でない防水型の炎感知器を選定する。 
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ハ．高天井エリア 

高天井エリアは、天井高さが床面から 20m を越えるエリアであり、消防法施行

規則第 23条第 4 項第一号イにおいて、煙感知器と熱感知器の設置除外箇所に該

当することから、アナログ式でない炎感知器を設置し、また、アナログ式の煙感

知器又はアナログ式の熱感知器を発火源となり得る設備の近傍に設置する。 

 

ニ．放射線量が高い場所を含むエリア 

放射線量が高い場所を含むエリアは、保安規定にて管理区域内の各エリアを線

量当量率が低い方から区分１～３の３段階で区分し、プラント運転中において線

量当量率が最も高い区分３のエリアであり、アナログ式の感知器の放射線の影響

による故障ならびに火災感知器の設置時、点検時及び保修時における作業員の被

ばくが想定される。このため、エリア内に設置されている機器等の安全機能を考

慮して、火災感知器の設置場所と種類を選定する。 

原子炉の安全停止に必要な機器等を設置するエリアについては、これらの機器

等への火災の影響を限定するため、エリア内に火災感知器を設置する設計とし、

火災感知器の故障を防止する観点から、機器近傍にアナログ式でない熱感知器及

びエリア内入口付近の比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置

する設計とする。また、上記以外のエリアについては、当該エリア外の安全停止

に必要な機器等への火災の影響を限定し、かつ、放射性物質を内包する機器等の

火災による放射性物質の火災区域外への拡散を防止するとともに、火災感知器の

設置時、点検時及び保修時における作業員の被ばくを低減する観点から、エリア

内入口付近又は隣接エリアの放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

    

   各エリアの環境条件及び設備の設置状況による考慮事項を踏まえた、各エリアの火

災感知器の組み合わせを第 3-1-2 表に示す。 
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第 3-1-2 表 各エリアの火災感知器の組み合わせ（1/4） 

火災感知器の設置エリア 

考慮事項 

火災感知器の型式 

環境条件 

設備の
設置状
況 

高天
井 

屋
外 

高放
射線 

発火性
又は引
火性雰
囲気 

一般エリア      アナログ式の煙感知器※1、アナログ式の熱感知器※1、アナロ
グ式でない炎感知器※1のうち異なる２種類 

原子炉 
格納容器 

一般エリア      アナログ式の煙感知器※1 アナログ式の熱感知器※1 

放射線量が高い場所を含
むエリア（ループ室、加
圧器室、再生熱交換器
室） 

  〇 〇  アナログ式の煙感知器※1 アナログ式でない熱感知器
（防爆型）※1,6 

放射線量が高い場所を含
むエリア（炉内計装用シ
ンブル配管室） 

  〇   アナログ式の煙感知器※1 アナログ式の熱感知器※1 

高天井エリア 〇     アナログ式の煙感
知器※1,4 

アナログ式の熱感
知器※1,4 

アナログ式でない
炎感知器※1 
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第 3-1-2 表 各エリアの火災感知器の組み合わせ（2/4） 

火災感知器の設置エリア 

考慮事項 

火災感知器の型式 

環境条件 

設備の
設置状
況 

高天
井 

屋
外 

高放
射線 

発火性
又は引
火性雰
囲気 

海水管トン
ネルエリア 

一般エリア      アナログ式の煙感知器※1 アナログ式の熱感知器※1 

ケーブル 
敷設エリア 

    〇 アナログ式の煙感知器※1 光ファイバーケーブル※2 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンク    〇  アナログ式でない熱感知器
（防爆型）※1 

アナログ式でない防爆型の炎
感知器※2 

固体廃棄物
貯蔵庫 

一般エリア      アナログ式の煙感知器※1 アナログ式の熱感知器※1 

放射線量が高い場所を含
むエリア 

  〇   アナログ式の煙感知器※1 アナログ式でない熱感知器※1 

（従前からエリア内に設置）
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第 3-1-2 表 各エリアの火災感知器の組み合わせ（3/4） 

火災感知器の設置エリア 

考慮事項 

火災感知器の型式 

環境条件 

設備の
設置状
況 

高天
井 

屋
外 

高放
射線 

発火性
又は引
火性雰
囲気 

放射線量が
高い場所を
含むエリア
（原子炉格
納容器及び
固体廃棄物
貯蔵庫の放
射線量が高
い場所を含
むエリアを
除く。） 

水フィルタ室、化学体積
制御設備脱塩塔バルブ
室、使用済燃料ピット脱
塩塔バルブ室、燃料移送
管室、体積制御タンク室 

  〇   アナログ式の煙感知器※1, アナログ式の熱感知器※1 

使用済樹脂貯蔵タンク室
（エリア全域が放射線量
が高い場所） 

  〇   アナログ式の煙感知器※1, 3 アナログ式の熱感知器※1,3 

屋外エリア 

海水ポンプエリア  〇    アナログ式の熱感知器※1,5 アナログ式でない防水型の炎
感知器※2,5 

空冷式非常用発電装置エ
リア 

 〇    熱サーモカメラ※2,5 アナログ式でない防水型の炎
感知器※2,5 
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第 3-1-2 表 各エリアの火災感知器の組み合わせ（4/4） 

火災感知器の設置エリア 

考慮事項 

火災感知器の型式 

環境条件 

設備の
設置状
況 

高天
井 

屋
外 

高放
射線 

発火性
又は引
火性雰
囲気 

使用済燃料
ピットエリ
ア及び新燃
料貯蔵庫エ
リア 

一般エリア      アナログ式の煙感知器※1 アナログ式の熱感知器※1 

高天井エリア 〇     アナログ式の煙感知器※1,4 アナログ式でない炎感知器※1

※１：消防法施行規則で定められた検定品 

※２：感知器と同等の機能を有する機器 

※３：隣接エリアに設置 

※４：発火源となり得る設備の近傍に設置 

※５：火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して設置 

※６：感知器の故障防止の観点により選定  
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各火災感知器の誤作動防止対策を以下に示す。 

 

 煙感知器：蒸気等が充満する場所には設置しない 

 熱感知器：周囲温度よりも作動温度が高い感知器を設置（アナログ式でない熱感知   

     器含む） 

 炎感知器：炎特有の性質を検出することで誤作動が少ない赤外線方式の採用、 

  遮光板の設置、防水型の採用、外光があたらない箇所に設置 

 熱感知器（防爆型）：エリア内の温度を有意に変動させる加熱源等を設置しない 

 炎感知器（防爆型）：外光があたらない箇所に設置 

 熱サーモカメラ：作動温度を周囲温度より高く設定 

 光ファイバーケーブル：エリア内の温度を有意に変動させる加熱源等を設置しない 

 

 

以 上 
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3-2 原子炉格納容器の火災感知器設計について 

 

本資料は、原子炉格納容器に設置する火災感知器の設計について説明する。 

火災防護審査基準における火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４号機

の原子炉格納容器（以下、「格納容器」という。）はそれぞれ１つの火災区画として設定

している。 

今回、格納容器の火災感知器の設計にあたっては、格納容器内の環境条件を考慮し、こ

の火災区画を分割し、エリア毎に設計する。  

  

3-2-1 格納容器内のフロア、エリアの概要 

格納容器は、その容器内に原子炉容器、加圧器、蒸気発生器、１次冷却材ポンプやそ

れらを接続する配管等の機器を収納している。格納容器内の環境条件を考慮すると、第

3-2-1 図に示す格納容器の概略図のとおり、３つのエリアに分類することができる。 

  

① 一般エリア：格納容器内のうち下階層の周回通路沿いのエリア 

② 放射線量が高い場所を含むエリア：運転中において線量当量率が最も高い区分３  

 のエリア 

    （原子炉格納容器ループ室、加圧器室、炉内計       

装用シンブル配管室、再生熱交換器室） 

③ 高天井エリア：格納容器内最上部でオペレーティングフロアから上部のエリア     

（キャビティを含む。） 
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第 3-2-1 図 格納容器の概略図 

 

  

︓⾼天井エリア 

︓放射線量が⾼い場所を含むエリア 

︓⼀般エリア 

︓⽕災区画

電気盤の近傍に設置 電気盤の近傍に設置 
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3-2-2 格納容器の火災感知器設計 

3-2-1 項で分類した①～③のそれぞれのエリアについて、そのエリア内の環境条件等

をもとにそれぞれの火災感知器の選定、設計の考え方について説明する。 

(1) 一般エリア 

格納容器内のうち下層階の周回通路沿いのエリアであり、ループ室内の主要機器か

らの配管、隔離弁等が設置されているが、高天井エリアや放射線量が高い場所を含むエ

リアにも該当しないため、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器の異なる 2 種

類を設置する設計とする。 

   

(2) 放射線量が高い場所を含むエリア 

保安規定にて管理区域内の各エリアを線量当量率が低い方から区分１～３の３段階

で区分し、プラント運転中において線量当量率が最も高い区分３のエリアであり、原子

炉格納容器ループ室、加圧器室、再生熱交換器室及び炉内計装用シンブル配管室が該当

する。 

当該エリアの火災感知器設計については、補足説明資料 3-6「放射線量が高い場所を

含むエリアの火災感知器設計について」に示す。 

 

(3) 高天井エリアにおける火災感知器設計 

格納容器内最上部でオペレーティングフロアから上部のエリアであり、天井高さが

床面から 20m を越えるエリアである。 

一般エリア及び放射線量が高い場所を含むエリアには機器、配管、弁が設置されて

いるが、このエリアはそのような主要な機器類はなく、巨大な空間のエリアである。 

 

イ．火災感知器 

アナログ式でない炎感知器、アナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を

設置する。 

ロ．選定理由 

オペレーティングフロアは天井高さが床面から約 50m 以上であることから、消

防法施行規則第 23 第 4 項第一号イにおける煙感知器と熱感知器の設置除外箇所に

該当することから、アナログ式でない炎感知器を床面に対して設置する設計とす

る。 

また、天井部からの煙感知器と熱感知器による監視は有効でないため、異なる種

別の感知器として、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器を第 3-2-2 図に

示す感知器イメージのとおり発火源となり得る設備である電気盤の近傍に設置する

設計とする。なお、炎感知器の設置にあたっては、京都市消防局における炎感知器

に関する消防用設備等の運用基準※に基づき設計するものとする。 
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高天井エリアの煙感知器、熱感知器及び炎感知器の監視範囲を第 3-2-3 図に示

す。 

 

 ※炎感知器に関する消防用設備等の運用基準（京都市消防局） 

   基準 24 自動火災報知設備の設置及び維持に関する基準 

「（略）天井の高さが 20m 以上である場所で、当該場所が用途上可燃物品の残地

が少ない等により、火災発生の危険が著しく少ない場合又は火災が発生した場合

延焼拡大のおそれが著しく少ないと認められる場合は、炎感知器の設置を免除す

ることができる。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-2-2 図 感知器設置イメージ 

  

アナログ式の煙感知器 

アナログ式の熱感知器 
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第 3-2-3 図 高天井エリアの感知器監視範囲図（大飯発電所３号機） 

 

 

以上 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3-3 海水管トンネルエリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、海水管トンネルエリアに設置する火災感知器の設計について説明する。 

火災防護審査基準に照らして、火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４

号機の海水管トンネルエリアは１つの火災区域として設定している。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、その環境条件及び機器の設置条件等を踏まえて

この火災区域を分割し、それぞれのエリア毎に設計する。  

  

3-3-1 海水管トンネルエリアの概要 

海水管トンネルは、トンネル中央部に海水管が敷設されるとともに、トンネル側面に

は壁を隔ててケーブルが敷設されるエリアがあり、今回、火災感知器の設計にあたり設

備の設置状況を考慮すると、第 3-3-1 図に示す海水管トンネルエリアの火災感知器設置

概要図及び第 3-3-2 図の写真イメージのとおり、大きく２つのエリアに区分することが

できる。 

① 海水管敷設エリア：トンネル中心部の海水管が敷設されるエリア 

② ケーブル敷設エリア：トンネル側面のケーブルが敷設されるエリア 
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第 3-3-1 図 海水管トンネルエリアの火災感知器設置概要図 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

断面図 

平面図 
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第 3-3-2 図 海水管トンネルエリアの写真イメージ 

 

3-3-2 海水管トンネルのエリア毎の火災感知器設計 

3-3-1 の概要で大別した①、②それぞれのエリアについて、そのエリア内の設備の設

置状況をもとにそれぞれの火災感知器の選定、設計の考え方について説明する。 

 

(1) 海水管敷設エリア 

海水管敷設エリアは、一般エリアとして消防法施行規則通りに感知器を設置でき

るため、アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

 

(2) ケーブル敷設エリア 

イ．火災感知器 

アナログ式の煙感知器とアナログ式の熱感知器と同等の機能を有する光ファイバ

ーケーブルの異なる 2 種類を設置する。 

ロ．選定理由 

消防法施行規則第 23 条第 4 項第一号に基づき、炎が生じる前の発煙段階から感知

できる煙感知器を設置する。 

また、約 700ｍのトンネルに広範囲にケーブルが敷設されている状況を考慮し、異

なる種類の感知器としては、長距離の火災感知に適している、アナログ式の熱感知器

と同等の性能を有する光ファイバーケーブルをケーブル敷設エリア内の各トレン毎

に設置する設計とする。 

光ファイバーケーブルの性能については、火災報知設備の感知器及び発信機に係

壁 
壁 

海水管 海水管 
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る技術上の規格を定める省令 15 条の 3（熱アナログ式スポット型感知器の感度試験）

に基づき確認を行い、消防法施行規則に基づく熱アナログ式スポット型感知器と同

等の性能であることを確認している。（詳細は補足説明資料 1-3 を参照） 

以 上 
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3-4 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアに設置する火災感知器の設計につい

て説明する。 

火災防護審査基準に照らして、火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯 4

号機の燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアはそれぞれ１つの火災区画として設定して

いる。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、その環境条件及び機器の設置条件等を踏まえて

個別に火災感知器の設計を行う。  

  

3-4-1 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアの概要 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアは、A 重油を保管するタンクがコンクリート

で囲まれた地下に設置されているエリアであり、一部の開口部とマンホールを通して外

部と繋がっている。 

今回、火災感知器の設計にあたり、その環境条件及び設備設置状況等を考慮し、設置

する異なる２種類の火災感知器を 3-4-2 項の通り設計する。 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアの火災感知器設置概要図を第 3-4-1 図及び第

3-4-2 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第 3-4-1 図 燃料油貯蔵タンクエリアの火災感知器設置概要図 

 

燃料油貯蔵タンク 

：熱感知器

 

：炎感知器

 

:火災区域 
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第 3-4-2 図 重油タンクエリアの火災感知器設置概要図 

 

 

3-4-2 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアの火災感知器設計 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリア内の環境条件及び設備設置状況等をもとにそ

れぞれの火災感知器の選定、設計の考え方について説明する。 

 

(1) 火災感知器 

アナログ式でない防爆型の熱感知器とアナログ式でない炎感知器と同等の機能を

有するアナログ式でない防爆型の炎感知器の異なる２種類を設置する。 

(2) 選定理由 

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクエリアは、タンク内部の燃料が気化することを

考慮し、アナログ式でない防爆型の熱感知器とアナログ式でない防爆型の炎感知器

を設置する設計とする。 

なお、アナログ式でない防爆型の熱感知器は、燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの

温度を有意に変動させる加熱源等を設置しないことで、誤作動を防止する設計とし、

燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油の発火点である約 250℃を考慮し、それより

も低い温度で作動するアナログ式でない防爆型の熱感知器を設置する。また、アナロ

グ式でない防爆型の炎感知器は、外光があたらないタンクエリア内のマンホール内

部に設置することで、誤作動を防止する設計とする。 

以 上 

重油タンク 

：熱感知器

 

：炎感知器

 

：火災区域
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3-5 固体廃棄物貯蔵庫エリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、固体廃棄物貯蔵庫に設置する火災感知器の設計について説明する。 

火災防護審査基準における火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４号機

の固体廃棄物貯蔵庫はＡ－廃棄物庫、B―廃棄物庫、C 廃棄物庫が存在し、それぞれ１つの

火災区域として設定している。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、固体廃棄物貯蔵庫内の環境条件を考慮し、この

火災区域を分割し、エリア毎に設計する。 

  

3-5-1 固体廃棄物貯蔵庫の概要 

固体廃棄物貯蔵庫は、固体廃棄物を貯蔵する火災区域であり、環境条件等を考慮する

と、以下の２つのエリアに区別することができる。 

 

① 一般エリア：Ａ―廃棄物庫、Ｃ―廃棄物庫及びＢ－廃棄物庫エリア 

（放射線量が高い場所を含むエリアを除く。） 

② 放射線量が高い場所を含むエリア：Ｂ－廃棄物庫の一部のドラム缶貯蔵エリア 
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3-5-2 固体廃棄物貯蔵庫の火災感知器設計 

3-5-1 項で大別した①、②それぞれのエリアについて、そのエリア内の環境条件をも

とにそれぞれの火災感知器の選定、設計の考え方について説明する。 

 

(1) 一般エリア 

放射線量が低い一般エリアであるＡ―廃棄物庫、Ｃ―廃棄物庫及びＢ－廃棄物庫

の一部は、消防法施行規則通りに感知器を設置できるため、アナログ式の煙感知器

とアナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

 

(2) 放射線量が高い場所を含むエリア 

保安規定にて管理区域内の各エリアを線量当量率が低い方から区分１～３の３段

階で区分し、プラント運転中において線量当量率が最も高い区分３のエリアであ

り、Ｂ－廃棄物庫の一部のドラム缶貯蔵エリアが該当する。 

当該エリアの火災感知器設計については、補足説明資料 3-6「放射線量が高い場

所を含むエリアの火災感知器設計について」に示す。 

 

以上 

 

 

160



3-6 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、今回、火災区画の一部の放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器の増

設を設計するにあたり、放射線量が高い場所における火災感知器の故障実績、原因調査及

び文献調査に基づいた火災感知器の選定、火災感知器の設置・保守に係る作業員被ばく及

び集団線量の低減の観点、並びに技術基準規則第 11 条 2 号への適合性を踏まえ、放射線

量が高い場所を含むエリアに設置する火災感知器の設計について説明するものである。 

  

3-6-1 放射線量が高い場所を含むエリアの概要 

保安規定にて管理区域内の各エリアを線量当量率が低い方から区分１～３の 3 段階で

区分しており、プラント運転中において線量当量率が最も高い区分３のエリアを今回の

設工認では「放射線量が高い場所を含むエリア」と設定し、具体的には、原子炉格納容

器ループ室、加圧器室、再生熱交換器室、B-廃棄物庫の一部のドラム缶貯蔵エリア、化

学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室、水フィルタ室、体

積制御タンク室、燃料移送管室、炉内計装用シンブル配管室、再生熱交換器室及び使用

済樹脂貯蔵タンク室が該当する。 

  放射線量が高い場所を含むエリアのイメージ図を第 3-6-1 図に示す。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-1 図 放射線量が高い場所を含むエリアのイメージ図 

  

火災区域 

：放射線量が高い場所を含むエリア 

：放射線量が高い場所（10mGy/h を超える場所）
火災区画 

：放射線量が高い場所を含むエリアの隣接エリア 
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3-6-2  放射線量が高い場所を含むエリアに設置する火災感知器の場所及び種類について 

(1) アナログ式の感知器が故障する放射線量の閾値について 

アナログ式の感知器が故障する放射線量の閾値の考え方について、過去の故障

実績、当時の原因調査結果及び文献調査結果に基づき、説明する。 

イ．感知器の故障実績 

過去に美浜、高浜、大飯の各発電所で原子炉格納容器内のアナログ式でない

熱感知器をアナログ式の熱感知器交換した際、第 3-6-1 表のとおり、ループ室

内の蒸気発生器付近に設置した感知器が１年程度で故障する事象が相次いで

発生した。（感知器の自動試験の際に信号不良発生） 
 

第 3-6-1 表 過去の故障実績 

ユニット 故障時期 故障個数 故障内容 

美浜３号機 平成 10 年 1 月 ３個 感知器無応答 

平成 12 年 4 月 ５個 感知器無応答 

高浜１号機 平成 10 年 8 月 ２個 信号線異常 

平成 11 年 8 月 ３個 信号線異常 

平成 12 年 1 月 １個 信号線異常 

高浜２号機 平成 10 年 2 月 ３個 信号線異常 

平成 11 年 9 月 ３個 信号線異常 

高浜３号機 平成 12 年 1 月 １個 感知器無応答 

高浜４号機 平成 11 年 2 月 ３個 感知器無応答 

大飯２号機 平成 12 年 9 月 １個 感知器無応答 
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ロ．当時の原因調査結果 

 故障した部品はメモリ用の IC チップ（半導体素子）であり、プラント運転中

のループ室内蒸気発生器付近の放射線量が 100mGy/h 以上と高いことを踏ま

え、感知器の故障は放射線による影響と考え、調査を実施した。平成 6 年 3 月

に東京都立アイソトープ総合研究所で実施した感知器の耐放射線性能試験は、

第 6-3-2 表のとおり吸収線量 105.12Gy で感知器が故障する結果であった。 

 

第 3-6-2 表 試験の概要 

試験機器 光電アナログ式スポット型感知器 

熱アナログ式スポット型感知器 

試験条件 1. 1 時間あたり 3×10-4Gy/h の線量がある場所で、感知器が 40
年使用できるかを確認するために実験を行った。 

2. 40 年分の吸収線量は 105.12Gy となる。試験は短時間で行う

ため、105.12Gy を 5 時間 20 分で照射した。このため、

19.71Gy/h となる位置に感知器を設置した。 
3. 線源を Co60（γ線）とし、10 年相当の線量照射ごとに感知器

の作動を確認した。 

試験結果 1. 10 年、20 年、30 年相当の線量照射時の作動試験は正常であ

った。 
2. 40 年相当の線量照射時、各感知器共故障した。 
3. 故障した部品はメモリ用 IC であり、吸収線量は 105.12Gy で

あった。 

 

 実機プラントにおける感知器の故障実績及び上記の試験結果から、γ線の影

響がある場所に設置するアナログ式の感知器は、約 100Gy の吸収線量で故障

すると判断した。 

 

出典：「半導体部品を使用した火災感知器の耐放射線性能について」,TR10241, 
能美防災（株）平成 11 年 2 月 
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ハ．文献調査結果 

 半導体の放射線による故障は、第 3-6-2 図に示すトータルドーズ効果又は第

3-6-3 図に示すシングルイベント効果によるものであるが、原子力発電所の管

理区域のように主な放射線の線種がγ線の環境では、被ばく線量の増加に伴い

素子の特性が変化するトータルドーズ効果による影響が支配的といえる。※1,2 

 

 

第 3-6-2 図 トータルドーズ効果のメカニズム 

 

 
第 3-6-3 図 シングルイベント効果による過渡電流発生メカニズム 

 

γ線照射によるトータルドーズ効果の影響で、半導体デバイスは約 100Gy の

吸収線量で劣化が見られるとされている。※3第 3-6-4 図の X 軸は吸収線量を示

し、Y 軸はスタンバイ電流を示しており、約 10krad(=100Gy)から徐々に電流

が増加し、性能が劣化していることを確認できる。 
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第 3-6-4 図 γ線照射結果によるトータルドーズ効果の影響 

 

参考文献 

   ※１：半導体デバイスに対する宇宙放射線照射効果（2014 年：日本信頼性学会誌） 

   ※２：放射線による半導体素子の劣化・故障（2004 年：日本信頼性学会誌） 

   ※３：RADFET による宇宙機環境におけるトータルドーズ計測法（2008 年：鹿児

島大学博士論文） 

 

イ～ハで説明した過去の故障実績、当時の原因調査結果及び文献調査結果より、

アナログ式の感知器は、１サイクルのプラント運転中に故障しないよう 13 ヶ月で

100Gy を超えない場所に設置する必要があるため、感知器故障の観点から設置場所

に対する放射線量の閾値を 10ｍGy/h（＜100Gy÷365 日÷24h/日×12÷13）と設

定する。 
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(2) 放射線量が高い場所で使用可能な火災感知器について 

アナログ式の感知器は 10ｍGy/h を超える場所では１サイクルのプラント運転中

に故障すると考えられるため、アナログ式の感知器以外の火災感知器を抽出し、火

災防護審査基準への適合性、現場への適用性を総合的に評価し、放射線量が高い場

所で使用可能な火災感知器を選定する。 

イ．火災防護審査基準の要求事項 

 第 3-6-3 表のとおり火災防護審査基準に基づき、火災感知器に対する要求事

項を整理する。 

第 3-6-3 表 火災防護審査基準の要求事項 

火災防護審査基準 要求事項 

各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、

空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮し

て型式を選定し、早期に火災を感知できるよう固有の信

号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれ

と同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞ

れ設置すること。 

異なる種類の感知器設

置（火災の性質を考慮

した異なる感知方式の

組合せ） 

環境条件の考慮（故障

の防止） 

また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止

するための方策を講ずること。 
誤作動の防止 

感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令

第６号）第２３条第４項に従い、感知器と同等の機能を

有する機器については同項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信

機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省

令第１７号）第１２条から第１８条までに定める感知性

能と同等以上の方法により設置すること。 

消防法施行規則と同等

の感知性能 

火災区域内の網羅性 

外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保す

る設計であること。 
非常用電源の確保 

中央制御室で適切に監視できる設計であること。 中央制御室での監視 

 

ロ．火災防護審査基準の要求事項 

 アナログ式の感知器以外の火災感知器を抽出し、第 6-3-4 表のとおり、火災

防護審査基準への適合性、現場への適合性を評価し、最終的に放射線量が高い

場所（10ｍGy/h を超える場所）で使用可能な火災感知器を選定する。 

第 3-6-4 表により 10mGy/h を超える場所においては、熱感知方式の「アナ

ログ式でない熱感知器（スポット型）」と煙感知方式の「空気吸引式の煙感知器」

が使用可能と評価する。
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第 3-6-4 表 アナログ式の感知器以外の火災感知器の比較・検討評価 

評価項目 
アナログ式でない熱

感知器(スポット型) 

光ファイバーケーブ

ル 

差動分布型 

熱感知器 

アナログ式でない煙感

知器(スポット型) 

空気吸引式の 

煙感知器 

光電分離型煙感知器

（非蓄積型） 

アナログ式でない 

炎感知器 

火
災
防
護
審
査
基
準
へ
の
適
合
性 

異なる感知

方式の組合

せ 

①熱で感知 ②煙で感知 ③炎で感知 

火災の性質を考慮し、上記①、②、③の感知方式毎に最適な火災感知器を選定し、異なる種類の火災感知器を組み合わせて設置する必要あり。 

故障・誤作

動 
〇 〇 〇 

× 

高放射線による電子部

品故障の懸念あり 

〇 

× 

高放射線による電子

部品故障の懸念あり

× 

高放射線による電子

部品故障の懸念あり

感知性能・

網羅性 
〇 

× 

ケーブルトレイ等の

局所的な火災感知に

有効であるが、エリ

ア内全域の網羅性確

保は困難 

△ 

エリア内の局所的な

火災に対する早期感

知に懸念あり 
〇 〇 

△ 

干渉物が多い場所に

おける感知性能・網

羅性の確保に懸念あ

り 

△ 

干渉物が多い場所に

おける感知性能・網

羅性の確保に懸念あ

り 

電源の確保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

監視 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

現場への適用性 ○ 

× 

・光ファイバー敷設

によるエリア内全域

の網羅性確保は困難 

・隣接エリアへの現

地制御盤設置による

設備規模増加 

△ 

エリア内広範囲に及

ぶ空気管の設置によ

り設備規模増加（施

工性、設備信頼性の

低下） 

○ 

△ 

エリア内広範囲に及

ぶ空気管の設置、隣

接エリアへの現地制

御盤設置による設備

規模増加（施工性、

設備信頼性の低下）

× 

干渉物により感知性

能・網羅性に支障が

出るため、ループ室

等干渉物が多いエリ

アには適さない 

× 

干渉物により感知性

能・網羅性に支障が

出るため、ループ室

等干渉物が多いエリ

アには適さない 

総合評価 

○ 

× 

（感知性能・網羅

性、現場適用性） 

△ 

（設備規模大） 

× 

（故障・誤作動） 

△ 

（設備規模大） 

× 

（故障・誤作動） 

× 

（故障・誤作動） 

①熱感知方式については、「アナログ式でない熱感知器」を選定 ②煙感知方式については、空気吸引式の煙感知器を選定 ③炎感知方式は不可
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(3) 放射線量が高い場所を含むエリアにおける火災感知器の設置要件について 

放射線量が高い場所を含むエリアについて、火災防護審査基準に適合するため

の火災感知器の設置場所の条件を整理する。 

 

【火災防護審査基準】 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び

火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽

減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する      

構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置さ      

れる火災区域 

 

     エリア内の機器等が有する安全機能を考慮した火災感知器の設置場所の条件に

ついて、火災防護審査基準における①、②及びそれ以外のエリアに分類し、イから

ハのとおり整理する。 

整理したフローを第 3-6-4 図及び整理結果を第 3-6-5 表に示す。 

イ．①のエリア 

      原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されているエリアについては、火災

により原子炉の安全停止に必要な機能を有する機器等の火災を早期感知し、エ

リア内において火災の影響を限定することが必要であり、エリア内に異なる２

種類の設置が必要となる。（エリア内機器近傍に「アナログ式でない熱感知器」

を設置し、もう１種類の火災感知器として、エリア内入口付近が 10mGy/h 以下の

場合は「アナログ式の煙感知器」、エリア内入口付近が 10mGy/h を超える場合は

「空気吸引式の煙感知器」を設置） 

ロ．②のエリア 

      放射性の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等が設置されているエリアにつ

いては、火災により放射性物質が火災区域外に放出しないようにエリア外への

火災の影響を早期感知し、火災区域内において火災の影響を限定することが必

要であり、エリア内入口付近又は隣接エリアに異なる２種類の設置が必要とな

る。（火災の早期感知の観点から、可能な限りエリア内入口付近への「アナログ

式の煙感知器」及び「アナログ式の熱感知器」の設置を基本とするが、エリア内

入口付近が 10mGy/h を超える場合は隣接エリアに設置）       

ハ．①、②以外のエリア 

原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性の貯蔵又は閉じ込め機能を有

する機器等が設置されていないエリアについては、隣接エリア（火災の発生し
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たエリアから、扉等の開口部により火災影響を及ぼす可能性のあるエリア）に

上記の火災防護上重要な機器等がある場合は、エリア外への火災の影響を早期

感知し、隣接エリアに対する火災の影響を限定することが必要であり、エリア

内入口付近又は隣接エリアに異なる２種類の設置が必要となる。（火災の早期

感知の観点から、可能な限りエリア内入口付近への「アナログ式の煙感知器」

及び「アナログ式の熱感知器」の設置を基本とするが、エリア内入口付近が

10mGy/h を超える場合は隣接エリアに設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-4 図 放射線量が高い場所を含むエリアにおける火災感知器の 

設置場所の条件を整理したフロー 

 

 

 

 

放射線量が高い場所を含むエリア 

エリア内入口付近は

10mGy/h 以下か？ 

エリア内に原子炉の安全停止に

必要な機器等があるか？ 

Y N 

Y 

エリア内に原子炉の安全停止に

必要な機器等があるか？ 

エリア内機器近傍に

アナログ式でない熱

感知器、エリア内入

口付近にアナログ式

の煙感知器を設置 

エリア内入口付近又は隣接

エリアにアナログ式の煙感

知器及びアナログ式の熱感

知器を設置（火災の早期感

知の観点から、可能な限り

エリア内入口付近への設置

を基本とする。） 

隣接エリアにアナロ

グ式の煙感知器及び

アナログ式の熱感知

器を設置 

エリア内機器近傍に

アナログ式でない熱

感知器、エリア内に

「空気吸引式の煙感

知器」を設置 

Y Y 
N N 
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第 3-6-5 表 各エリアにおける火災感知器の整理結果 

 

 

  

放射線量が高い場所を含むエリア 

原 子 炉 の

安 全 停 止

に 必 要 な

機 器 等 の

有無 

放 射 性 物 質

の貯蔵・閉じ

込め機能を有

する機器等の

有無 

隣接エリアに

お け る 火 災

防護上重要

な機器等の

有無 

設置要件に基づく設

置場所及び種類 

①原子炉格納容器ループ室 有 無 

－ 

エリア内機器近傍に

アナログ式でない熱

感知器、エリア内入

口付近にアナログ式

の煙感知器を設置 

②加圧器室 有 無 

③再生熱交換器室 有 無 

④水フィルタ室 無 無 有 

エリア内入口付近又

は隣接エリアにアナ

ログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱

感知器を設置 

⑤化学体積制御設備脱塩塔バルブ室 無 無 有 

⑥使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室 無 無 有 

⑦燃料移送管室 無 無 有 

⑧体積制御タンク室 無 無 有 

⑨使用済樹脂貯蔵タンク室 無 有 無 

⑩炉内計装用シンブル配管室 無 無 有 

⑪Ｂ－廃棄物庫内のドラム缶貯蔵エリア 無 有 無 
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3-6-3  作業員の被ばくを考慮した放射線量の閾値について 

(1) 火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量に対する考

慮事項 

放射線の影響を受けにくいアナログ式でない熱感知器等の設置、もしくはアナ

ログ式の火災感知器を設置、消防設備の点検、ならびに火災感知器及び消防設備を

保修する際、作業員個人の被ばく及び作業員個人単位だけでなく作業に係る集団

線量（総量管理）に留意する必要がある。 

イ．作業員の被ばく 

  放射線業務従事者の被ばく線量限度は、「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、100mSv/5 年、

50mSv/年である。 

電離放射線障害防止規則第１条では、「事業者は、労働者が電離放射線を受蹴  

ることをできるだけ少なくするよう努めなければならない。」としている。 

「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強

化について」（基発 0810 第 1 号、平成 24 年 8 月）において、放射線業務従事者

の１日の実効線量が１ミリシ－ベルトを超えるおそれのある放射線業務（作業）

は放射線作業届を労働基準監督署へ提出することが必要である。 

ロ．集団線量 

  集団線量については、法令要求はないものの、電離放射線障害防止規則第１

条より事業者として可能な限り被ばく線量を少なくするよう努める必要があ

る。また、2020 年度より開始されている新検査制度において SDP 評価の対象と

なっている。（放射線管理トラブル時に、３年平均で 1.07 人・Sv 以下でない

場合は「白」の判定） 

放射線業務従事者の被ばく線量限度は、「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、100mSv/5 年、

50mSv/年である。 

集団線量を作業追加により増加させないためには、可能な限り線量の低い箇

所に火災感知器及び消防設備を設置することが必要である。 

集団線量を低くするために、隣接エリアへの設置も考慮する必要がある。 

ハ．作業員の被ばくの検討方法 

放射線量が高い場所を含むエリア内において、作業員の被ばく及び作業に

係る集団線量を評価し、被ばくの観点から、望ましい感知器の設置エリアに

ついて説明する。 
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(2) 火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量について 

イ．作業員の被ばく 

 電離放射線障害防止規則第１条「事業者は、労働者が電離放射線を受ける

ことをできるだけ少なくするよう努めなければならない。 」より、作業員

の被ばく線量が可能な限り低くなるよう、火災感知器の設置エリアを被ば

くの観点で制限する。 

 作業員の被ばくが１mSv／日を超えないよう感知器の設置場所を選定す

る。 

ロ．作業に係る集団線量 

 電離放射線障害防止規則第１条「事業者は、労働者が電離放射線を受ける

ことをできるだけ少なくするよう努めなければならない。 」より、被ばく

線量が可能な限り低くなるよう努める。 

 3 号機の年間線量 400 人・mSv×5% ＝ ２０人・ｍSv[暫定の目安を設定] 

 第 3-6-6 表に示す至近の大飯発電所の年間線量及び定検線量（いずれも集

団線量）は下表であり、定検線量と比較して、火災感知器の設置・点検・

保修に係る作業の総線量の相対的に大きくならないよう配慮する。 

 

第 3-6-6 表 大飯発電所の年間線量及び定検線量 

参考データ 集団線量計（人・ｍSv） 

2019 年 大飯発電所年間線量(3 号機) 約 400 

2019 年 大飯発電所年間線量(4 号機) 約 320 

３号機第１７回定検 約 370 

４号機第１６回定検 約 310 

 

ハ．火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量の評価 

 火災感知器電離放射線障害防止規則第１条「事業者は、労働者が電離放射線

を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならない。 」より、作

業員の被ばく線量が可能な限り低くなるよう、火災感知器の設置エリアを被ば

くの観点で制限する。 
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(3) 火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量に対する評

価 

作業員の被ばく及び作業に係る集団線量について、放射線量が高い場所を含む

エリアの火災感知器の設置時、点検時及び保修時について感知器の設置個数、環境

線量率、作業工数を整理し、評価する。第 3-6-7 表に火災感知器の設置時、点検時

及び保修時の作業員の被ばく及び作業に係る集団線量の評価結果を示す。 

 

イ．設置時 

  可能な限り被ばくを低減する観点から、赤ハッチングの数値とならない範囲

での設置が望ましい。ループ室内については、原子炉の安全停止に必要な機器等

が設置されていることから、熱感知器をエリア室内に設置、アナログ式の煙感知

器をエリア内入口付近に設置する設計が考えられる。 

ロ．点検時及び保修時 

可能な限り被ばくを低減する観点から、赤ハッチングの数値とならない範囲

での設置が望ましい。使用済樹脂貯蔵タンク室については、隣接エリア（エリア

外）に設置する設計が考えられる。 
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第 3-6-7 表 火災感知器の設置時の作業員の被ばく及び作業に係る集団線量の評価結果 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3-6-4 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計について（まとめ） 

    (1)から(3)にて、放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計の考慮事項を       

説明し、放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計のフローを第 3-6-5 図   

、放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計結果を第 3-6-8 表に示す 

(1) 放射線量が高い場所を含むエリアの定義 

保安規定にて管理区域内の各エリアを線量当量率が低い方から区分１から３の

３段階で区分しており、プラント運転中において線量当量率が最も高い区分３の

エリアを今回の設工認で放射線量が高い場所を含むエリアに設定した。 

(2) 放射線量が高い場所を含むエリアに設置する火災感知器の設置場所及び種類につ

いて 

 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されているエリアは、エリア内機器

近傍に「アナログ式でない熱感知器」を設置し、もう１種類の火災感知器とし

て、10mGy/h 以下の場所（エリア内入口付近）に「アナログ式の煙感知器」

を設置する方針とする。（エリア内に 10mGy/h 以下の場所がない場合、もう

１種類は「空気吸引式の煙感知器」となるが、該当エリアなし） 

 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されていないエリアは、エリア内入

口付近にアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を設置する。ただ

し、エリア内入口付近が 10mGy/h 以下の場合は、当該箇所にこれらの感知器

を設置する。 

(3) 放射線量が高い場所を含むエリアの定義 

火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量を考慮し、

設置場所については、暫定の目安（約 20 人・mSv）に火災感知器を設置する設計と

する。 
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第 3-6-5 図 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計フロー 
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第 3-6-8 表 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計結果 

放射線量が高い場所を含むエリア 

原子炉の安全

停止に必要な

機器等の有無 

火災防護審査基準に適

合するための設置場所 

エリア内入口近傍へのアナロ

グ式感知器の設置可否 
火災感知器の設置場所 

放射線量が高い場所を含むエリア

の火災感知器の組み合わせ 

①原子炉格納容器ループ室 有 エリア内 可 
エリア内機器近傍 

エリア内入口付近 

・アナログ式でない熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

②加圧器室 有 エリア内 可 
エリア内機器近傍 

エリア内入口付近 

・アナログ式でない熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

③再生熱交換器室 有 エリア内 可 
エリア内機器近傍 

エリア内入口付近 

・アナログ式でない熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

④水フィルタ室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑤化学体積制御設備脱塩塔バルブ室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑥使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑦燃料移送管室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑧体積制御タンク室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑨使用済樹脂貯蔵タンク室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 

否 

（隣接エリアに設置は可） 
隣接エリア 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑩炉内計装用シンブル配管室 無 
エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 エリア内入口付近 

・アナログ式の熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 

⑪Ｂ－廃棄物庫内のドラム缶貯蔵エ

リア 
無 

エリア内入口付近 

又は隣接エリア 
可 

エリア内機器近傍 

エリア内入口付近 

・アナログ式でない熱感知器 

・アナログ式の煙感知器 
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3-6-5  放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計の詳細について 

(1) 原子炉格納容器ループ室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 80 

エリア内機器 １次冷却材ポンプ、蒸気発

生器等 

エリア面積（m2） 580 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエリア内入口付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-6 図 原子炉格納容器ループ室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「    」の一部であり、エリア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である１次冷却材高温側温度（広域）検出器がある。火

災感知器の設置時及び保守点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安

全を重視し、１次冷却材高温側温度（広域）検出器への火災の影響を限定する

ことを目的に、エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器とエリア内入

口付近の比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。なお、

アナログ式の感知器は、アナログ式でない感知器に比べ、その内部に半導体素

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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子を使用していることから、放射線の影響による感知器故障リスクが高く誤作

動防止が困難であること及び短周期での取替が必要になる可能性が高いこと

から、アナログ式でない熱感知器を設置する設計とする。 

このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対し、ON-OFF 作動するが、

このエリアはプラント通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が

火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度（約 65℃以下）

でよりも高い設定温度で感知し、作動するものを選定する。 

加えて、万一、水素が発生するような事故を考慮し、防爆型とする。 

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用しており、放射線

の影響による感知器故障リスクが高いことから、エリア内入口付近の

10mGy/h 以下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「    」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等として１次冷却材高温側温度（広域）検出器があり、この機器への

火災の影響を考慮し、エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器とエリ

ア内入口付近の比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置す

る。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エリア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エリア内の火災の早期感知が可能で

あり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、安

全停止に必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の

拡散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(2) 加圧器室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 1.5 

エリア内機器 加圧器逃がし弁等 

エリア面積（m2） 23.5 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエリア内入口付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-7 図 加圧器室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部であり、エリア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である加圧器逃がし弁等がある。火災感知器の設置時及

び保守点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安全を重視し、加圧器

逃がし弁等への火災の影響を限定することを目的に、エリア内の機器近傍にア

ナログ式でない熱感知器とエリア内入口付近の比較的放射線量が低い場所に

アナログ式の煙感知器を設置する。なお、アナログ式の感知器は、アナログ式

でない感知器に比べ、その内部に半導体素子を使用していることから、放射線

の影響による感知器故障リスクが高く誤作動防止が困難であること及び短周

期での取替が必要になる可能性が高いことから、アナログ式でない熱感知器を

設置する設計とする。 

このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対し、ON-OFF 作動するが、

このエリアはプラント通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が
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火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度（約 65℃以下）

でよりも高い設定温度で感知し、作動するものを選定する。 

加えて、万一、水素が発生するような事故を考慮し、防爆型とする。 

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用しており、放射線

の影響による感知器故障リスクが高いことから、エリア内入口付近の

10mGy/h 以下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等として加圧器逃がし弁等があり、この機器への火災の影響を考慮し、

エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器とエリア内入口付近の比較

的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エリア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エリア内の火災の早期感知が可能で

あり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、安

全停止に必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の

拡散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(3) 再生熱交換器室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 100 以上 

エリア内機器 再生熱交換器、照明 

エリア面積（m2） 26.5 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエリア内入口付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3-6-8 図 再生熱交換器室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部であり、エリア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である再生熱交換器がある。火災感知器の設置時及び保

守点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安全を重視し、再生熱交換

器への火災の影響を限定することを目的に、エリア内の機器近傍にアナログ式

でない熱感知器及びエリア内入口付近の比較的放射線量が低い場所にアナロ

グ式の煙感知器を設置する。なお、アナログ式の感知器は、アナログ式でない

感知器に比べ、その内部に半導体素子を使用していることから、放射線の影響

による感知器故障リスクが高く誤作動防止が困難であること及び短周期での

取替が必要になる可能性が高いことから、アナログ式でない熱感知器を設置す

る設計とする。 

このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対し、ON-OFF 作動するが、
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このエリアはプラント通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が

火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度（約 65℃以下）

でよりも高い設定温度で感知し、作動するものを選定する。 

加えて、万一、水素が発生するような事故を考慮し、防爆型とする。 

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用しており、放射線

の影響による感知器故障リスクが高いことから、エリア内入口付近の

10mGy/h 以下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等として再生熱交換器があり、この機器への火災の影響を考慮し、エ

リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエリア内入口付近の比較

的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 

当該エリアには、金属製である再生熱交換器及び照明しかないため火災発生

の可能性は低いが、当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア内の

アナログ式の煙感知器及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エリア内の火

災の早期感知が可能であり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施すること

が可能となるため、安全停止に必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域

外への放射性物質の拡散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

183



(4) 水フィルタ室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 24 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） フィルタ、弁、照明 

エリア面積（m2） 37.3 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 3-6-9 図 水フィルタ室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部である。エリア内には安全停止に

必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観

点を考慮し、エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知

器及びアナログ式の煙感知器を設置する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。 

当該エリアには、金属製であるフィルタ、弁、照明しかないため火災発生の

可能性は低いが、隣接エリアには火災防護上重要な機器等である余熱除去系統、

化学体積制御系統、原子炉補機冷却水系統、制御用空気系統等のケーブルが存

在する。 
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当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア内のアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器等にて、エリア内の火災感知が可能であり、当

直員が当該エリアからエリア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確

認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、エリア外の安全停止に

必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡散を防

止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(5) 化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 230 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） 脱塩塔、弁 

エリア面積（m2） 63.2 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 3-6-10 図 化学体積制御設備脱塩塔バルブ室及び使用済燃料ピット脱塩塔 

バルブ室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部である。エリア内には安全停止に

必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観

点を考慮し、エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知

器及びアナログ式の煙感知器を設置する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。 

当該エリア内には、金属製である脱塩塔及び照明しかないため火災発生の可

能性は低いが、隣接エリアには火災防護上重要な機器等である余熱除去系統、

化学体積制御系統、原子炉補機冷却水系統、制御用空気系統等のケーブルが存
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在する。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア近傍のアナログ式の熱

感知器及びアナログ式の煙感知器等にて、エリア内の早期感知の対応が可能で

あり、当直員が当該エリアからエリア外への火災の影響を早期に感知し、火災

の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、エリア外の安

全停止に必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡

散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(6) 燃料移送管室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 100 以上 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） 配管、照明 

エリア面積（m2） 6.4 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3-6-11 図 燃料移送管室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「         」の一部である。エリア内には安全停止

に必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の

観点を考慮し、エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器を設置する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。 

当該エリアには、配管及び照明しかないため火災発生の可能性は低いが、隣

接エリアには火災防護上重要な機器等である 1 次冷却材ポンプ封水注入ライ

ン格納容器隔離弁、充てんライン格納容器隔離弁、制御用空気供給母管圧力伝

送器(Ⅲ)、格納容器圧力(広域)伝送器(Ⅰ)等の機器、並びに 1 次冷却系、高圧注
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入系、余熱除去系統、プロセス監視計器等のケーブルが存在する。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア内のアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器等にて、エリア内の火災感知が可能であり、当

直員が当該エリアからエリア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確

認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、エリア外の安全停止に

必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡散を防

止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(7) 体積制御タンク室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 1.7 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） 体積制御タンク、照明 

エリア面積（m2） 39.2 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 3-6-12 図 体積制御タンク室の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「        」の一部である。エリア内には安全停止

に必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の

観点を考慮し、エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器を設置する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「        」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に

必要な機器等はない。 

当該エリアには、金属製である体積制御タンク及び照明しかないため火災発

生の可能性は低いが、隣接エリアには火災防護上重要な機器等であるほう酸タ

ンク水位伝送器、体積制御タンク出口第１止め弁、ほう酸タンク入口弁、緊急
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ほう酸注入ライン補給弁等の機器、並びに補助給水系統、化学体積制御系統、

余熱除去系統、主蒸気系統等のケーブルが存在する。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア内のアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器等にて、エリア内の火災感知が可能であり、当

直員が当該エリアからエリア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確

認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、エリア外の安全停止に

必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡散を防

止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 
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(8) 使用済樹脂貯蔵タンク室 

イ．環境条件 

【当該エリア】 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 100 以上 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） 使用済樹脂貯蔵タンク、照明

エリア面積（m2） 32.2×2 

【隣接エリア（当該エリアの上部）】 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 0.01 

エリア内機器（安全機能を持つ機器なし。） ドラム缶、金属レール、照明

エリア面積（m2） 64.4 

 

ロ．設置する感知器 

エリア近傍の隣接エリアにアナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知

器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-13 図 使用済樹脂貯蔵タンク室の感知器配置図 
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ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部である。当該エリア及び隣接エリ

アには安全停止に必要な機器等はないため、設置時、点検時及び保修時に係る

作業員被ばく低減の観点によりエリア内に感知器を設置せず、エリア近傍の隣

接エリアにアナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を選定する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア及び隣接エリアには、原子炉の

安全停止に必要な機器等はない。 

当該エリアには、金属製である使用済樹脂貯蔵タンク（使用済樹脂はタンク

内において水に浸かった状態で保管されているため、発火源になることはない）

及び照明しかないため火災発生の可能性は低いが、隣接エリアには火災防護上

重要な機器等であるほう酸タンク水位伝送器、体積制御タンク出口第１止め弁、

ほう酸タンク入口弁、緊急ほう酸注入ライン補給弁等の機器、並びに補助給水

系統、化学体積制御系統、余熱除去系統、主蒸気系統等のケーブルが存在する。 

また、当該エリアへのアクセスは、上階からコンクリート蓋部を開けてエリ

ア内に立ち入るルートしかないが、コンクリート蓋の上部にはドラム缶輸送用

レールがあり、当該エリア内に容易に立ち入ることができない構造となってい

ることから、エリア内に可燃物等の持ち込みはない。 

上記のとおり、エリア内で火災が発生する可能性はほとんどないが、当該エ

リア内で万一火災が発生した場合でも、当該エリアは床面、壁、天井をコンク

リート壁で仕切られており、天井の開口部もコンクリート蓋で閉塞されている

ことから、火災の影響はエリア内に限定される。更に、エリア外に延焼する可

能性がある大規模火災の発生を想定しても、エリア近傍の隣接エリアに設置す

るアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器によりコンクリート蓋の

隙間から出る煙又は熱を感知し、当直員が当該エリアからエリア外への火災の

影響を早期に感知し、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能

となるため、エリア外の原子炉の安全停止に必要な機器等への火災の影響なら

びに火災区域外への放射性物質の拡散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合

している。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(9) 炉内計装用シンブル配管室 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 100 以上 

エリア内機器（安全機能を持つ機器な

し。） 

シンブルチューブ、水位計、漏えい検

出装置、照明 

エリア面積（m2） 81.4 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-14 図 炉内計装用シンブル配管室の感知器配置図 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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ニ．選定理由 

当該エリアは、火災区画「       」の一部である。エリア内には安全停止に

必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観

点を考慮し、エリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知

器及びアナログ式の煙感知器を設置する。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

火災区画「       」の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。 

当該エリアには、シンブルチューブ、水位計、漏えい検出装置及び照明が存

在し、金属類であることから、火災発生の可能性は低いが、隣接エリアには火

災防護上重要な機器等である余熱除去ポンプ B ループ高温側入口止め弁、格納

容器内耐震Ｂクラス制御用空気母管供給止め弁、出力領域検出器アセンブリ、

ループ 1 次冷却材流量伝送器、蒸気発生器水位（狭域）伝送器等の機器、並び

に 1 次冷却系、高圧注入系統、余熱除去系統、プロセス監視計器等のケーブル

が存在する。 

当該エリア内で万一火災が発生した場合でも、エリア内のアナログ式の熱感

知器及びアナログ式の煙感知器等にて、エリア内の火災感知が可能であり、当

直員が当該エリアからエリア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確

認及び初期消火活動を実施することが可能となるため、エリア外の安全停止に

必要な機器等への火災の影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡散を防

止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区画「        」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ適合し

ている。 

 

 

 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(10) B-廃棄物庫の一部のドラム缶貯蔵エリア 

イ．環境条件 

エリア内最大吸収線量率（mGy/h） 約 1 

エリア内機器（安全機能を持つ機器な

し。放射性物質閉じ込め機能としては

B-廃棄物庫が機器リストに選定済） 

ドラム缶、照明 

エリア面積（m2） 565.2 

 

ロ．設置する感知器 

エリア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器（新規制基準対応工事にて

設置済）及びエリア内入口付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の煙感知

器を設置する。 

ハ．感知器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-6-15 図 B-廃棄物庫の感知器配置図 

 

ニ．選定理由 

当該の放射線量が高い場所を含むエリアは、火災区域「           」の一部

である。アナログ式の感知器はその内部に半導体素子を使用していることから、

放射線の影響による感知器故障が想定され、誤作動を防止することから、エリ

ア内の機器近傍に設置する感知器は、アナログ式でない熱感知器を選定する。 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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なお、エリア内に原子炉の安全停止に必要な機器等はないが、新規制基準対

応工事にてエリア内にアナログ式でない熱感知器を設置済である。 

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用しており、放射線

の影響による感知器故障リスクが高いことから、エリア内入口付近の

10mGy/h 以下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。 

ホ．火災発生時の影響及び対応 

当該エリアに設置されるドラム缶は放射性物質が内包されており、放射性物

質閉じ込め機能としては B-廃棄物庫として期待している。 

当該エリア内には、ドラム缶と照明のみ設置されており、火災発生の可能性

は低いが、万が一当該エリア内にて火災が発生した場合には、梁毎に設置した

アナログ式でない熱感知器で火災を早期に検知し、当直員が現場にて、火災の

状況の確認及び初期消火活動を実施する。 

なお、B-廃棄物庫は 3 時間耐火壁にて囲われた施設であり、隣接エリアにも

原子炉の安全停止に必要な機器等もないことから、当該エリア内で万一火災が

発生した場合でも、エリア内のアナログ式でない熱感知器及びアナログ式の煙

感知器等にて、エリア内の火災感知が可能であり、当直員が当該エリアからエ

リア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確認及び初期消火活動を実

施することが可能となるため、エリア外の安全停止に必要な機器等への火災の

影響ならびに火災区域外への放射性物質の拡散を防止することができる。 

ヘ．技術基準規則への適合について 

火災区域「            」全体として、第 11 条第 2 項（火災の早期感知）へ

適合している。 

以上 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3-7 海水ポンプエリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、海水ポンプエリアに設置する火災感知器の設計について説明する。 

火災防護審査基準に照らして、火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４

号機の海水ポンプエリアは１つの火災区画として設定している。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、その環境条件及び機器の設置条件等を踏まえた

対応が必要となる。 

  

3-7-1 海水ポンプエリアの概要 

海水ポンプエリアは、火災防護上重要な機器である海水ポンプが設置される屋外エリ

アである。 

今回、火災感知器の設計にあたり設備の設置状況等を考慮し、設置する異なる２種類

の火災感知器を 3-7-2 項の通り設計する。 
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3-7-2 海水ポンプエリアの火災感知器設計 

エリアの環境条件及び設備設置状況等をもとに火災感知器の選定、設計の考え方につ

いて説明する。 

 

(1) 火災感知器 

アナログ式の熱感知器とアナログ式でない炎感知器と同等の機能を有する防水型のア

ナログ式でない炎感知器の異なる２種類を設置する。 

 

  (2) 選定理由 

屋外は、消防法施行規則 第 23 条 4 項一号ロにおいて外部の気流が流通する場所に

該当し、感知器設置除外箇所に該当することを考慮し、火災防護上重要な機器である海

水ポンプの火災が感知できるように火災感知器を設置し、火災の発生を有効に感知する

設計とする。 

外部の気流が流通し煙が拡散することから、煙感知器は海水ポンプエリアの監視には

適さないため、消防法施行規則第 23 第 4 項第ニ号の要求（感知器の取付け面の高さに

応じた感知器の種別）によるところの炎感知器を選定し、エリア監視を行う。 

また、異なる種類の感知器としては、海水ポンプで火災が想定される部位は、ポンプ

下部の油内包部位であることから、火災想定部位を監視可能な箇所にアナログ型の熱感

知器をスポット設置し、火災を感知する設計とする。 

 

海水ポンプエリアの火災感知器設置概要図を第 3-7-1 図、火災感知器配置図を第 3-7-2

図に示す。 
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第 3-7-1 図 海水ポンプエリアの火災感知器設置概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-7-2 図 海水ポンプエリアの火災感知器配置図 

 以上 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3-8 空冷式非常用発電装置エリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、空冷式非常用発電装置エリアに設置する火災感知器の設計について説明す

る。 

火災防護審査基準に照らして、火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４

号機の空冷式非常用発電装置エリアは、各空冷式非常用発電装置に対してそれぞれ１つの

屋外の火災区域を設定している。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、その環境条件及び機器の設置条件等を踏まえた

対応が必要となる。 

  

3-8-1 空冷式非常用発電装置エリアの概要 

空冷式非常用発電装置エリアは、火災防護上重要な機器である空冷式非常用発電装置

が設置される屋外エリアである。 

今回、火災感知器の設計にあたり設備の設置状況等を考慮し、設置する異なる２種類

の火災感知器を 3-8-2 項の通り設計する。 
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3-8-2 空冷式非常用発電装置エリアの火災感知器設計 

エリアの環境条件及び設備設置状況等をもとに火災感知器の選定、設計の考え方につ

いて説明する。 

 

(1) 火災感知器 

アナログ式の熱感知器と同等の機能を有する熱サーモカメラとアナログ式でない炎

感知器と同等の機能を有するアナログ式でない防水型の炎感知器の異なる２種類を設

置する。 

 

(2) 選定理由 

屋外は、消防法施行規則 第 23 条 4 項一号ロにおいて外部の気流が流通する場所に

該当し、感知器設置除外箇所に該当することを考慮し、火災防護上重要な機器である空

冷式非常用発電装置の火災が感知できるように火災感知器を設置し、火災の発生を有

効に感知する設計とする。 

外部の気流が流通し煙が拡散することから、煙感知器は空冷式非常用発電装置エリ

アの監視には適さないため、消防法施行規則第 23 第 4 項第ニ号の要求（感知器の取付

け面の高さに応じた感知器の種別）によるところの炎感知器を選定し、エリア監視を行

う。 

また、異なる種類の感知器としては、熱サーモカメラを設置し、火災区域内を網羅的

に監視し、火災を感知できる設計とする。 

熱サーモカメラの性能については、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上

の規格を定める省令 15 条の 3（熱アナログ式スポット型感知器の感度試験）に基づき

確認を行い、消防法施行規則に基づく熱アナログ式スポット型感知器と同等の性能で

あることを確認している。（詳細は補足説明資料 1-4 を参照） 

 

空冷式非常用発電装置エリアの火災感知器配置図を第 3-8-1 図に示す。 
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第 3-8-1 図 空冷式非常用発電装置エリアの火災感知器配置図 

 

以 上 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3-9 使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、原子炉周辺建屋の使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアに設置す

る火災感知器の設計について説明する。 

火災防護審査基準における火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯４号機

の使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵エリアはそれぞれ１つの火災区画として設定し

ている。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵エリア

内の環境条件を考慮し、この火災区画を分割し、エリア毎に設計する。 

  

3-9-1 使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアの概要 

使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアは、燃料取扱設備である使用済燃料

ピットクレーンや使用済燃料貯蔵設備である使用済燃料貯蔵槽、新燃料貯蔵設備である

新燃料貯蔵庫、燃料体の輸送容器を取り扱うキャスクトレーラエリアを有する火災区画

である。 

当該火災区画については、約半分のエリアがほう酸水で満たされた使用済燃料ピット

エリアであり、残り半分のエリアは新燃料貯蔵庫やキャナルが存在する新燃料貯蔵庫エ

リアとなっている。 

また、天井高さは使用済燃料ピットエリア側が 8ｍ以上 20ｍ未満の 13.8m であり、

新燃料貯蔵庫エリア側が 20ｍ以上の 22.4m であることから、第 3-9-1 図に示す使用済

燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアの概要図のとおり、大きく２つのエリアに区

別することができる。 

 

① 使用済燃料ピットエリア：消防法施行規則通りに感知器が設置可能な一般エリア 

② 新燃料貯蔵庫エリア：高天井エリア 
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平面図 

 

断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-9-1 図 使用済燃料ピットエリア及び新燃料貯蔵庫エリアの概要図 

  

：火災区画

ピット

使用済燃料ピットエリア 新燃料貯蔵庫エリア

22.4m

13.8m 

発火源となり得る設備の近傍に煙感知器を設置

：炎感知器

：煙感知器

天井高さが 20m を超える箇所は煙感知器で有効に監視できない。 

使用済燃料ピットエリア 新燃料貯蔵庫エリア

梁
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3-9-2 使用済燃料ピット及び新燃料貯蔵庫エリアの火災感知器設計 

3-9-1 項で大別した①、②それぞれのエリアについて、そのエリア内の環境条件をも

とにそれぞれの火災感知器の選定、設計の考え方について説明する。 

 

(1) 使用済燃料ピットエリア 

   使用済燃料ピットエリアは、一般エリアとして消防法施行規則通りに感知器を設置

できるため、天井高さを考慮し、アナログ式の煙感知器とアナログ式でない炎感知器

を設置する設計とする。 

 

(2) 新燃料貯蔵庫エリア 

  イ．火災感知器 

    アナログ式でない炎感知器とアナログ式の煙感知器を設置する。    

  ロ．選定理由 

    新燃料貯蔵庫エリアは天井高さ 22.4ｍであることから、消防法施行規則第２３条

第４項第一号イにおける煙感知器と熱感知器の設置場外箇所に該当することから、

アナログ式でない炎感知器を床面に対して設置する設計とする。 

また、天井部からの煙感知器による監視は有効でないため、異なる種別の感知器

として、アナログ式の煙感知器を第 3-9-2 図に示す感知器イメージのとおり発火源

となり得る設備である電気盤の近傍に設置する設計とする。なお、炎感知器の設置

にあたっては、京都市消防局における炎感知器に関する消防用設備等の運用基準※

に基づき設計するものとする。 

 

※炎感知器に関する消防用設備等の運用基準（京都市消防局） 

  基準 24 自動火災報知設備の設置及び維持に関する基準 

「（略）天井の高さが 20m 以上である場所で、当該場所が用途上可燃物品の残地が

少ない等により、火災発生の危険が著しく少ない場合又は火災が発生した場合延焼

拡大のおそれが著しく少ないと認められる場合は、炎感知器の設置を免除すること

ができる。」 
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第 3-9-2 図 感知器設置イメージ 

 

以上 

アナログ式の煙感知器 
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3-10 燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアの火災感知器設計について 

 

本資料は、燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアにおける火災感知器の設計

について説明する。 

火災防護審査基準に照らして、火災区域、区画の設定において、大飯３号機及び大飯 4

号機の燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアはそれぞれ１つの火災区画として

設定している。 

今回、火災感知器の設計にあたっては、その環境条件及び機器の設置条件等を踏まえて

個別に火災感知器の設計を行う。  

  

3-10-1 燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアの火災感知器設計 

燃料取替用水ピット及び復水ピットの側面と底面は、金属に覆われており、ピット

は水で満たされていること、燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアは、可

燃物を置かず、照明等の発火源がない設計とすることから、火災が発生するおそれは

ない。 

従って、燃料取替用水ピットエリア及び復水ピットエリアには、火災感知器を設置

しない設計とする。 

燃料取替用水ピット及び復水ピットの現場状況を第 3-10-1 図に示す。 
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燃料取替用水ピット 

 

   
復水ピット 

 

第 3-10-1 図 燃料取替用水ピット及び復水ピットの現場状況 

 

以 上 
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4.  火災受信機盤に係るもの 

 

4-1 火災受信機盤の機能について 

 

 原子炉格納容器、原子炉周辺建屋、制御建屋、廃棄物処理建屋（以下、「本館建屋」と

いう。）における火災感知設備の監視については、中央制御室に設置している火災受信機

盤で監視している。一方、緊急時対策所、廃棄物庫等の本館建屋以外の附属建屋（以下、

「附属建屋」という。）については、消防法に基づきそれぞれの附属建屋に設置している

火災受信機盤で監視していることから、附属建屋の火災受信機盤におけるアナログ情報や

警報情報等（以下、「アナログ情報等」という。）を中央制御室で適切に監視する設計に

ついて説明する。 

 

4-1-1 中央制御室で適切に監視できる設計について 

  中央制御室の火災受信機盤は、本館建屋やタービン建屋（火災区域外）に設置してい

る火災感知器からのアナログ情報等を監視しており、附属建屋については、それぞれの

附属建屋内に設置している火災受信機盤の対となる火災感知器のアナログ情報等を監視

している。 

中央制御室に設置している火災受信機盤に、これら附属建屋のアナログ情報等を全て

取り込むことはできないことから、中央制御室に総合操作盤（Ｃ－１３）を追加設置す

ることにより附属建屋のアナログ情報等を監視できる設計とする。 

火災受信機盤の概略系統図について第 4-1-1 図に示す。 
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第 4-1-1 図 火災受信機盤の概略系統図 

 

以 上 

本館建屋 

総合操作盤
⽕災受信盤 

中央制御室 

例︓緊急時対策所

例︓廃棄物庫等 

⽕災受信盤

⽕災受信盤光ケーブルによる
通信ネットワーク
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4-2 消火設備用感知器の流用について 

一部のエリアでは消火設備動作用の感知器（ハロン消火設備用感知器、スプリンク

ラー消火設備用感知器）（以下、消火設備用感知器という。）が設置されており、消

火設備用感知器を火災感知用の感知器として流用するが、消火設備用感知器が消防施

行規則どおりの感知性能があることを消火設備用感知器の流用の概要とともに説明す

るものである。 

 

4-2-1 消火設備の現状構成 

(1) ハロン消火設備の概要 

ハロン消火設備の構成を第 4-2-1 図に示す。 

ハロン消火設備は、現場にアナログ式でない感知器、ハロン制御盤を設置し、中

央制御室には消火設備監視盤が設置されている。 

２つの感知器が作動するアンド条件（もしくは現場での起動押しボタン）でハロ

ンガスを放出する。なお、エリア毎の感知器の発報状況及び消火設備の動作状況は

中央制御室の消火設備監視盤にて監視可能である。 

(2) スプリンクラー消火設備の概要 

 スプリンクラー消火設備の構成を第 4-2-1 図に示す。 

 スプリンクラー消火設備は、現場にアナログ式感知器、予作動弁、スプリンクラ

ーヘッド、スプリンクラー受信機盤、スプリンクラー制御盤を設置し、中央制御室

には消火設備監視盤が設置されている。 

「２つの感知器作動（もしくは現場での起動押しボタン）」と「スプリンクラー

ヘッドの熱開放」のアンド条件で予作動弁が自動開放し放水する。なお、エリア毎

の感知器の発報状況及び消火設備の動作状況は中央制御室の消火設備監視盤にて監

視可能である。 

       

第 4-2-1 図 消火設備の構成 
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4-2-2 消火設備改造の概要 

消火設備用感知器を火災の感知のための感知器とするため、以下の改造を行う。改

造後の消火設備の構成を第 4-2-2 図に示す。 

 

(1) ハロン消火設備の改造概要 

ａ．アナログ式でない感知器をアナログ式感知器へ取替えを行う。 

ｂ．ハロン消火設備の感知器信号をハロン受信機盤に収容し、ハロン受信機盤の移報信

号にて、ハロン消火設備を動作させる。 

ｃ．ハロン受信機盤で受信したハロン消火設備用感知器の発報場所、トレンドデータの

アナログ情報を、中央制御室に設置する火災受信機盤（耐震計算書の火災受信機盤

③のもの。）にて表示確認可能とする。 

 

(2) スプリンクラー消火設備の改造概要 

ａ．スプリンクラー受信機盤で受信したスプリンクラー消火設備用感知器の発報場所、

トレンドデータのアナログ情報を、中央制御室に設置する火災受信機盤（耐震計算

書の火災受信機盤③のもの。）にて表示確認可能とする。 

 

     

第 4-2-2 図 改造後の消火設備の構成 
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4-2-3 既設消火設備へ影響を与えない設計について 

  4-2-2 項の通り、ハロン消火設備、スプリンクラー消火設備の改造を行うが、以下の

通り既設消火設備への影響を与えない設計としている。 

 

(1) ハロン消火設備 

ハロン受信機盤にてハロン用感知器の健全性を確認し、ハロン消火設備用感知器の

故障はハロン受信機盤にて監視可能である。また、ハロン消火設備用感知器の動作信

号をハロン制御盤に移報するが、動作ロジックは変更ないため、影響を与えない。な

お、ハロン受信機盤とハロン制御盤間の移報（消火設備動作信号）が断線した場合、

ハロン制御盤より断線警報が発信されるため、健全性は確保される。 

 

(2) スプリンクラー消火設備 

 スプリンクラー受信機盤で受信したハロン消火設備用感知器の発報場所、トレンド

データのアナログ情報を、中央制御室に設置する火災受信機盤にデータ送信するのみ

であり、ハロン消火設備同様に動作ロジックは変更ないため、影響を与えない。 

 

4-2-4 消火設備用感知器の性能について 

消火設備用感知器として使用するアナログ式煙感知器、アナログ式熱感知器は、

いずれも消防法で定められた検定品であり、アナログ式煙感知器は消防法（火災報

知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和 56 年 6 月 20 日

自治省令第 17 号）第 17 条の 5（光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度

範囲、連続応答性及び感度）に定められる感知性能を有している。また、アナログ

式熱感知器は消防法（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定め

る省令（昭和 56 年 6 月 20 日自治省令第 17 号）第 15 条の 3（熱アナログ式スポッ

ト型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度）に定められる感知性能を有

している。 

 

 

以 上 
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5. その他 

 

5-1 本設計及び工事計画の申請範囲について 

 

 火災感知器バックフィットの設計及び工事計画認可（以下、「設工認」）の申請にあ

たり、火災防護設備の基本設計方針における、（１）設計基準対象施設及び重大事故等

対処施設（以下、「DB 及び SA」とする。）に係る箇所（１．１項）と（２）特定重大

事故等対処施設（以下、「特重」とする。）に係る箇所（１．２項）は各々別の個別設

工認単位で申請することとし、本設工認では DB 及び SA に係る箇所を申請範囲とす

る。第 5-1-1 図に大飯３号機の特重工認における基本設計方針の申請範囲イメージを示

す。 

  
 

変更前 変更後 

 
１．２ 特定重大事故等対処施設 

特定重大事故等対処施設を構成する設備（以下火災防護において

「特定重大事故等対処施設」という。）は、火災により原子炉補助建

屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してそ

の重大事故等に対処するために必要な機能を損なうことのないよう、

特定重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して、

火災防護対策を講じる。 

原子炉補助建屋内、                          及び原子炉格納

容器の火災区域は、耐火壁により囲まれ、他の区域と分離されている

区域を、特定重大事故等対処施設及びその他の原子炉施設並びに壁の

配置を考慮して火災区域として設定する。 

なお、                                    は屋外の火災区域

として設定する。屋外の火災区域は、他の区域と分離して火災防護対

策を実施するために特定重大事故等対処施設の配置を考慮するととも

に火災区域外への延焼防止を考慮した管理を踏まえた区域を、火災区

域として設定する。この延焼防止を考慮した管理については、運用を

定める。 

火災区画は、建屋内及び              で設定した火災区域を、特

定重大事故等対処施設及びその他の原子炉施設並びに壁の配置を考慮

して分割して設定する。 

設定する火災区域及び火災区画に対して、以下に示す火災の発生防

止、火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる

設計とする。 

特定重大事故等対処施設は、火災の発生防止、火災の早期感知及び

第 5-1-1 図 申請範囲イメージ 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

今回申請範囲

今回申請範囲外
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 本設工認申請範囲である DB 及び SA に係る火災区域・区画と別途申請予定である

特重に係る火災区域・区画の概略図を第 5-1-2 図に示す。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5-1-2 図 DB 及び SA と特重の火災区域・区画の概略図 

 

 

 以 上 

格納容器 

原⼦炉補助建屋等のうち、 

特重施設が設置されるエリア 

特重建屋 

原⼦炉補助建屋等 

DB 及び SA に係るエリア 
特重に係るエリア 
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5-2 条文整理表について 

 

5-2-1 概 要 

大飯発電所３，４号機においては、火災感知設備設置工事を計画している。 

本資料では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該工事計画の

手続きを行うにあたり、申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」の条文について整理すると共に、適合性の確認が必要となる条文を明確にするものであ

る。 

 

5-2-2 設計及び工事計画認可申請における適用条文の整理結果 

火災防護設備のうち火災感知設備における適用条文を整理し、その結果を第 5-2-1 表に示す。 

 

 

【凡例】 

○：適用条文であり、今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが、既に適合性が確認されている条文、又は工事計画に係る内容に影響を受けない

ことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（1／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

設計基準対象施設 

第4 条 

設計基準対象施設の地

盤 

△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、本

条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計内容

に影響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 5 条 

地震による損傷の防止 
〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、耐

震重要度 C クラスに分類され、それに応じた地震力に耐えうる設

計であることの確認が必要であるため、審査対象条文とする。 

第 6 条 

津波による損傷の防止 
△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、本

条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画において

確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならな

い。 

第 7 条 

外部からの衝撃による

損傷の防止 

△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、本

条文の適用を受けるが、防護対象にならず、既工事計画において

確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とならな

い。 

第 8 条 

立ち入りの防止 
△ 

工場等である大飯発電所構内に火災感知設備を設置するため、本

条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影

響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 9 条 

発電用原子炉施設への

人の不法な侵入等の防

止 

△ 

工場等である大飯発電所構内に火災感知設備を設置するため、本

条文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影

響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 10 条 

急傾斜地の崩壊の防止 
△ 

急傾斜地の崩壊の防止に対する要求であり、大飯発電所は、急傾

斜地崩壊危険区域に指定された箇所がないことから、審査対象条

文とならない。 

第 11 条 

火災による損傷の防止 
〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備が、火

災区域及び火災区画の火災を早期に感知できる設計であること

を確認する必要があるため、審査対象条文とする。 

第 12 条 

発電用原子炉施設内に

おける溢水等による損

傷の防止 

△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、

本条文の適用を受けるが、防護対象とならず、既工事計画にお

いて確認された設計に影響を与えないため、審査対象条文とな

らない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（2／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 13 条 

安全避難通路等 
△ 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、本条

文の適用を受けるが、既工事計画において確認された設計に影響を

与えないため、審査対象条文とならない。 

第 14 条 

安全設備 
△ 

第14条の安全設備の定義は、第2条第2項第9号イ～ホに掲げる設備

であり、火災防護設備のうち火災感知設備はこの対象には該当しな

い。しかし、第14条第2項は、その解釈において、安全設備のほか

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する指針

（平成２年８月３０日原子力安全委員会）」において規定される安

全機能を有する構築物、系統及び機器についても、本条文の適用を

受けると記載されている。重要度分類に関する指針において、消火

系は対象とされているが、火災感知設備については該当していない

こと、また、感知器の増設が既工事計画において確認された設計に

影響を与えないため、審査対象条文とならない。 

第 15 条 

設計基準対象施設の機

能 

〇 

設計基準対象施設である火災防護設備のうち火災感知設備は、保守

点検ができる設計であることを確認する必要があるため、審査対象

条文とする。 

第 16 条 

全交流動力電源喪失対

策設備 

× 

全交流動力電源喪失対策設備に対する要求であり、本設備は、全交

流電源喪失対策設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 17 条 

材料及び構造 
× 

設計基準対象施設に属する容器、管、ポンプ、弁等の材料及び構造

に対する要求であり、本設備は、設計基準対象施設に属する容器、

管、ポンプ、弁等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 18 条 

使用中の亀裂等による

破壊の防止 

× 

クラス機器等の使用中の亀裂等による破壊の防止に対する要求であ

り、本設備は、クラス機器等に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 

第 19 条 

流体振動等による損傷 

の防止 

× 

燃料体、反射材等の流体振動等による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材

並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 20 条 

安全弁等 
× 

安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（3／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 21 条 

耐圧試験等 
× 

クラス機器及び原子炉格納容器の耐圧試験等に対する要求であ

り、本設備は、クラス機器及び原子炉格納容器に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 22 条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり、本設備は、

容器の中性子照射による劣化に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 23 条 

炉心等 
× 

炉心等に対する要求であり、本設備は、炉心等に該当しないた

め、審査対象条文とならない。 

第 24 条 

熱遮蔽材 

× 熱遮蔽材に対する要求であり、本設備は、熱遮蔽材に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 25 条 

一次冷却材 
× 

一次冷却材に対する要求であり、本設備は、１次冷却材に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 26 条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

燃料取扱施設や貯蔵施設に対する要求であり、本設備は、燃料

体等の取扱施設及び貯蔵施設に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 27 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリに対する要求であり、本設備は、

原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 28 条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・検出装置に対する要

求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置・

検出装置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 29 条 

一次冷却材処理装置 
× 

一次冷却材処理装置に対する要求であり、本設備は、１次冷却

材処理装置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 30 条 

逆止め弁 
× 

逆止め弁に対する要求であり、本設備は、逆止め弁に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 31 条 

蒸気タービン 
× 

蒸気タービンに対する要求であり、本設備は、蒸気タービンに

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 32 条 

非常用炉心冷却設備 
× 

非常用炉心冷却設備に対する要求であり、本設備は、非常用炉

心冷却設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 33 条 

循環設備等 
× 

循環設備等に対する要求であり、本設備は、循環設備等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 34 条 

計測装置 
× 

計測装置に対する要求であり、本設備は、計測装置に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

 

220



 

 
 

第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（4／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 35 条 

安全保護装置 
× 

安全保護装置に対する要求であり、本設備は、安全保護装置に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 36 条 

反応度制御系統及び原 

子炉停止系統 

× 

反応度制御系統及び原子炉停止系統に対する要求であり、本設

備は、反応度制御系統及び原子炉停止系統に該当しないため、

審査対象条文とならない。 

第 37 条 

制御材駆動装置 
× 

制御材駆動装置に対する要求であり、本設備は、制御材駆動装

置に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 38 条 

原子炉制御室等 
× 

原子炉制御室等に対する要求であり、本設備は、原子炉制御室

等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 39 条 

廃棄物処理設備等 
× 

廃棄物処理設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物処理

設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 40 条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

廃棄物貯蔵設備等に対する要求であり、本設備は、廃棄物貯蔵

設備等に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 41 条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

放射性物質による汚染の防止に対する要求であり、本設備は、

放射性物質による汚染の防止に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 42 条 

生体遮蔽等 
× 

生体遮蔽等に対する要求であり、本設備は、生体遮蔽等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 43 条 

換気設備 
× 

換気設備に対する要求であり、本設備は、換気設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 44 条 

原子炉格納施設 
× 

原子炉格納施設に対する要求であり、本設備は、原子炉格納施

設に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 45 条 

保安電源設備 
× 

保安電源設備に対する要求であり、本設備は、保安電源設備に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 46 条 

緊急時対策所 
× 

緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 47 条 

警報装置等 
× 

警報装置等に対する要求であり、本設備は、警報装置等に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 48 条 

準用 × 

補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備

は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条

文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（5／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第 49 条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 

重大事故等対処施設の地盤に対する要求であり、本設備は、重

大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。

第 50 条 

地震による損傷の防止 
× 

重大事故等対処施設の地震による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 51 条 

津波による損傷の防止 
× 

重大事故等対処施設の津波による損傷の防止に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等対処施設に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 52 条 

火災による損傷の防止 
○ 

重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に対する要求であ

り、火災防護設備のうち火災感知設備が、火災区域及び火災区

画の火災を早期に感知できる設計であることを確認する必要が

あるため、審査対象条文とする。 

第 53 条 

特定重大事故等対処施設 
× 

特定重大事故等対処施設に対する要求であり、本設備は、特定

重大事故等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならな

い。 

第 54 条 

重大事故等対処設備 
× 

重大事故等対処施設に対する要求であり、本設備は、重大事故

等対処施設に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 55 条 

材料及び構造 
× 

重大事故等対処設備に属する容器、管、ポンプ、弁等の材料及

び構造に対する要求であり、本設備は、重大事故等対処設備に

属する容器、管、ポンプ、弁等に該当しないため、審査対象条

文とならない。 

第 56 条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 

クラス機器等の使用中の亀裂等による破壊の防止に対する要求

であり、本設備は、クラス機器等に該当しないため、審査対象

条文とならない。 

第 57 条 

安全弁等 
× 

安全弁等に対する要求であり、本設備は、安全弁等に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 58 条 

耐圧試験等 
× 

クラス機器の耐圧試験等に対する要求であり、本設備は、クラ

ス機器に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 59 条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備に対

する要求であり、本設備は、緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（6／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 60 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 61 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備に対する要

求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 62 条 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

× 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備に対する要求であり、本設備は、原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該当

しないため、審査対象条文とならない。 

第 63 条 

最終ヒートシンクへ熱を輸

送するための設備 

× 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に対する要求であ

り、本設備は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備に

該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 64 条 

原子炉格納容器内の冷却等

のための設備 

× 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備に対する要求であり、

本設備は、原子炉格納容器内の冷却等のための設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 

第 65 条 

原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備 

× 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備に対する要求

であり、本設備は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 66 条 

原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための設備 

× 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備に対する

要求であり、本設備は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。

第 67 条 

水素爆発による原子炉格納

容器の破損を防止するため

の設備 

× 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備に

対する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

第 68 条 

水素爆発による原子炉建屋

等の損傷を防止するための

設備 

× 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に対

する要求であり、本設備は、水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備に該当しないため、審査対象条文とな

らない。 

第 69 条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための設備 

× 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に対する要求であり、

本設備は、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に該当しな

いため、審査対象条文とならない。 
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第 5-2-1 表 適用条文の整理結果（火災防護設備のうち火災感知設備）（7／7） 

技術基準規則 
適用要否 

判 断 
理 由 

第 70 条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に対する

要求であり、本設備は、工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備に該当しないため、審査対象条文とならない。 

第 71 条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備に対する要求であ

り、本設備は、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 72 条 

電源設備 
× 

電源設備に対する要求であり、本設備は電源設備に該当しない

ため、審査対象条文とならない。 

第 73 条 

計装設備 
× 

計装装置に対する要求であり、本設備は、計装装置に該当しない

ため、審査対象条文とならない。 

第 74 条 

原子炉制御室 
× 

運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に対する要求であ

り、本設備は、運転員が原子炉制御室にとどまるための設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 75 条 

監視測定設備 
× 

監視測定設備に対する要求であり、本設備は、監視測定設備に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 76 条 

緊急時対策所 
× 

緊急時対策所に対する要求であり、本設備は、緊急時対策所に該

当しないため、審査対象条文とならない。 

第 77 条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

通信連絡を行うために必要な設備に対する要求であり、本設備

は、通信連絡を行うために必要な設備に該当しないため、審査対

象条文とならない。 

第 78 条 

準用 
× 

補助ボイラー、電気設備等の準用に対する要求であり、本設備

は、補助ボイラー、電気設備等に該当しないため、審査対象条文

とならない。 

 

以上 
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5-3 設計及び工事計画認可申請書に添付する書類の整理について 

 

5-3-1 概 要 

大飯発電所３・４号機においては、火災感知設備設置工事を計画している。 

本資料では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該工事計画の

手続きを行うにあたり、設計及び工事計画認可申請書に添付する書類について整理する。 

 

5-3-2 添付書類の整理結果 

設計及び工事計画認可申請書に添付すべき書類は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則」の別表第二の上覧に記載される種類に応じて、下欄に記載される添付書類を添付する必要があ

るが、別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」との規定があ

るため、本申請範囲である「火災防護設備」のうち、本工事に要求される添付書類の要否の検討を

行った。検討結果を第5-3-1表に示す。 
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第 5-3-1 表「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画変更認可申

請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 
実用発電用原子炉の設置、 

運転等に関する規則 
別表第二添付書類 

添付の要否 
（○・×） 

理由 

送電関係一覧図 × 
本工事計画では、送電設備の変更を伴わな
いため、送電関係一覧図に影響を与えない
ことから添付不要。 

急傾斜地崩壊危険区域内において
行う制限工事に係る場合は、当該
区域内の急傾斜地の崩壊の防止措
置に関する説明書 

× 
本工事計画は、急傾斜地崩壊危険区域内で
の工事ではないため添付不要。 

工場又は事業所の概要を明示した
地形図 × 

本工事計画は、地形図の変更を伴わないた
め、平成 29 年 8 月 25 日付け原規規発第
1708254 号及び平成 29 年 8 月 25 日付け
原規規発第 1708255 号にて認可の工事計
画（以下、「既工事計画」という）に変更が
なく添付不要。 

主要設備の配置の状況を明示した
平面図及び断面図 × 

本工事計画は、主要設備の配置の変更を伴
わないため、既工事計画に変更がなく添付
不要。 

単線結線図 × 
本工事計画は、単線結線図の変更を伴わな
いため、既工事計画に変更がなく添付不
要。 

新技術の内容を十分に説明した書
類 × 

本工事計画は、新技術に該当しないため添
付不要。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 
本工事計画は、発電用原子炉施設の熱清算
に影響を与えないため添付不要。 

熱出力計算書 × 
本工事計画は、熱出力に影響を与えないた
め添付不要。 

発電用原子炉の設置の許可との整
合性に関する説明書 ○ 

本工事計画の内容について、設置許可との
整合性を示す必要があることから添付す
る。 

排気中及び排水中の放射性物質の
濃度に関する説明書 × 

本工事計画は、排気中及び排水中の放射性
物質の濃度に関する説明書に関する記載
に影響を与えないため添付不要。 

人が常時勤務し、又は頻繁に出入
する工場又は事業所内の場所にお
ける線量に関する説明書 

× 

本工事計画は、人が常時勤務し、又は頻繁
に出入する工場又は事業所内の場所にお
ける線量に関する説明書に関する記載に
影響を与えないため添付不要。 

耐震設計上重要な設備を設置する
施設に関する説明書（自然現象へ
の配慮に関する説明を含む。） 

× 
本工事計画は、耐震設計上重要な設備を設
置する施設に関する説明書に関する記載
に影響を与えないため添付不要。 

排水監視設備及び放射性物質を含
む排水を安全に処理する設備の配
置の概要を明示した図面 

× 
本工事計画は、排水監視設備及び放射性物
質を含む排水を安全に処理する設備の配
置の変更を伴わないため添付不要。 

取水口及び放水口に関する説明書 × 
本工事計画は、取水口及び放水口に関する
説明書に関する記載に影響を与えないた
め添付不要。 

設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書 × 

本工事計画は、設備別記載事項の設定根拠
に関する説明書に関する記載に影響を与
えないため添付不要。 

環境測定装置の構造図及び取付箇
所を明示した図面 × 

本工事計画は、環境測定装置の構造図及び
取付箇所の変更を伴わないため添付不要。

クラス１機器及び炉心支持構造物
の応力腐食割れ対策に関する説明
書 

× 

本工事計画は、クラス１機器及び炉心支持
構造物の応力腐食割れ対策に関する説明
書に関する記載に影響を与えないため添
付不要。 
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実用発電用原子炉の設置、 
運転等に関する規則 
別表第二添付書類 

添付の要否 
（○・×） 

理由 

安全設備及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健
全性に関する説明書 

× 

本工事計画は、安全設備及び重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書に関する記載に影響
を与えないため添付不要。 

発電用原子炉施設の火災防護に関
する説明書 ○ 

火災感知設備設置工事計画では、火災区域
及び火災区画の火災を早期に感知できる
設計であること確認する必要があること
から添付する。 

発電用原子炉施設の溢水防護に関
する説明書 × 

本工事計画は、発電用原子炉施設の溢水防
護に関する説明書に関する記載に影響を
与えないため添付不要。 

発電用原子炉施設の蒸気タービ
ン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物
による損傷防護に関する説明書 

× 

本工事計画は、発電用原子炉施設の蒸気タ
ービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物によ
る損傷防護に関する説明書に関する記載
に影響を与えないため添付不要。 

通信連絡設備に関する説明書 × 
本工事計画は、通信連絡設備に関する説明
書に関する記載に影響を与えないため添
付不要。 

通信連絡設備の取付箇所を明示し
た図面 × 

本工事計画は、通信連絡設備の取付箇所の
変更を伴わないため、既工事計画に変更が
なく添付不要。 

安全避難通路に関する説明書 × 
本工事計画は、安全避難通路に関する説明
書に関する記載に影響を与えないため添
付不要。 

安全避難通路を明示した図面 × 
本工事計画は、安全避難通路の変更を伴わ
ないため、既工事計画に変更がなく添付不
要。 

非常用照明に関する説明書 × 
本工事計画は、非常用照明に関する説明書
に関する記載に影響を与えないため添付
不要。 

非常用照明の取付箇所を明示した
図面 × 

本工事計画は、非常用照明の取付箇所の変
更を伴わないため、既工事計画に変更がな
く添付不要。 

その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 

火災防護設備に係る機器の配置を
明示した図面 × 

本工事計画は、火災防護設備に係る機器の
配置の変更を伴わないため、既工事計画に
変更がなく添付不要。 

火災防護設備に係る機器の配置を
明示した系統図 × 

本工事計画は、火災防護設備に係る機器の
配置の変更を伴わないため、既工事計画に
変更がなく添付不要。 

耐震性に関する説明書 〇 
火災感知設備の耐震性について確認する
必要があることから添付する。 

強度に関する説明書 × 
本工事計画は、強度に関する説明書に関す
る記載に影響を与えないため添付不要。

構造図 × 
本工事計画は、構造図に影響を与えないた
め添付不要。 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算
書 × 

本工事計画は、安全弁の吹出量計算書に関
する記載に影響を与えないため添付不要。

設計及び工事に係る品質マネジメ
ントシステムに関する説明書 ○ 

火災感知設備設置計画では、変更における
「設計」に関する品質管理の方法等を示す
必要があるため添付する。 

 

以上 
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5-4 火災感知設備増設における「工事の方法」の該当箇所について 

 

5-4-1 概 要 

大飯発電所３・４号機においては、火災感知設備設置工事を計画している。        

本資料では、火災感知設備増設における「工事の方法」で該当する箇所について整理する。 

 

5-4-2 工事の方法の整理結果 

設計及び工事計画認可申請書における「工事の方法」のうち、本申請範囲である火災防護設備

のうち火災感知設備の増設工事に該当する「工事の方法」について対象要否の検討を行った。検

討結果を第5-4-1表に示す。また、工事の方法における該当箇所について、マスキングにて示す。 

 

以上 
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第 5-4-1 表 火災感知設備増設における「工事の方法」の該当箇所の検討結果 

項目 対象要否 該当箇所の補足説明 

1. 工事の手順 

図１（設置又は変更の工事における工事

の手順と検査） 

〇 

今回の火災感知器増設については、全ての

検査は発電所で実施する検査となる。 

今回の申請対象機器に関して、技術上の基

準※に適合しているか確認するため、「構

造、強度又は漏えいに係る検査」と「機能

又は性能に係る検査」を実施する。 

 

※実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則 

図２（主要な耐圧部の溶接に係る工事の

手順と検査） ― 
主要な耐圧部の溶接に係る検査が発生しな

いため対象外。 

図３（燃料体に係る工事の手順と検査） 
― 

燃料体に係る工事が発生しないため対象

外。 

2.使用前事業者検査の方法 

2.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

材料検査 ― 材料、寸法に係る検査が発生しないため対

象外。 
寸法検査 ― 

外観検査 〇 今回の申請対象機器のうち新設する機器

（火災感知器、火災受信機盤）を対象とし

て、技術上の基準に適合しているか確認す

るため、当該検査を実施する。 

組立て及び据付け状態を確認する検査(据

付検査) 〇 

状態確認検査 
― 

設備の状態確認に係る対象がないため対象

外。 
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項目 対象要否 該当箇所の補足説明 

耐圧検査 ― 耐圧、漏えいに係る検査が発生しないため

対象外。 
漏えい検査 ― 

原子炉格納施設が直接設置される基盤の

状態を確認する検査 
― 

CV 施設が直接設置される対象がないため

対象外。 

建物・構築物の構造を確認する検査 
― 

建物・構築物が設置される対象がないため

対象外。 

2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 
― 

主要な耐圧部の溶接に係る検査が発生しな

いため対象外。 

2.1.3 燃料体に係る検査 
― 

燃料体に係る検査が発生しないため対象

外。 

2.2 機能又は性能に係る検査 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 

― 

当該段階に関係する検査が発生しないため

対象外。 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の

検査 ― 

当該段階に関係する検査が発生しないため

対象外。 

2.2.3 工事完了時の検査 

〇 

今回の工事計画の工事の完了を確認するた

め、「工事完了時の検査」を実施する。 

2.3 基本設計方針検査 
― 

基本設計方針のうち表 1、表 5、表 6、表

7 で確認できない事項はないため対象外。

2.4 品質マネジメントシステムに係る検

査 
〇 

今回の工事計画に示すプロセスの通り実施

していることを確認するため、「品質マネ

ジメントシステムに係る検査」を実施す

る。 
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項目 対象要否 該当箇所の補足説明 

3.工事上の留意事項 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子

炉施設の機器等について、周辺資機材、

他の発電用原子炉施設及び環境条件から

の悪影響や劣化等を受けないよう、隔

離、作業環境維持、異物侵入防止対策等

の必要な措置を講じる。 

〇 

工事における一般的な留意事項であるた

め、該当する。 

b. 工事にあたっては、既設の安全上重要

な機器等へ悪影響を与えないよう、現場

状況、作業環境及び作業条件を把握し、

作業に潜在する危険性又は有害性や工事

用資機材から想定される影響を確認する

とともに、隔離、火災防護、溢水防護、

異物侵入防止対策、作業管理等の必要な

措置を講じる。 

〇 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子

炉施設の機器等について、必要に応じ

て、供用後の施設管理のための重要なデ

ータを採取する。 

〇 

d. プラントの状況に応じて、検査・試

験、試運転等の各段階における工程を管

理する。 

〇 

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子

炉施設の機器等について、供用開始後に

必要な機能性能を発揮できるよう製造か

ら供用開始までの間、維持する。 

〇 
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項目 対象要否 該当箇所の補足説明 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めると

ともに、その種類に応じて保管及び処理

を行う。 

〇 

管理区域内での工事における一般的な留意

事項であるため、該当する。 

g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把

握し、放射線業務従事者に対して防護具

の着用や作業時間管理等適切な被ばく低

減措置と、被ばく線量管理を行う。ま

た、公衆の放射線防護のため、気体及び

液体廃棄物の放出管理については、周辺

管理区域外の空気中・水中の放射性物質

濃度が「線量限度等を定める告示」に定

める値を超えないようにするとともに、

放出管理目標値を超えないように努め

る。 

〇 

h. 修理の方法は、基本的に「図 1 工事

の手順と使用前事業者検査のフロー（燃

料体を除く）」の手順により行うことと

し、機器等の全部又は一部について、撤

去、切断、切削又は取外しを行い、据

付、溶接又は取付け、若しくは同等の方

法により、同等仕様又は性能・強度が改

善されたものに取替を行う等、機器等の

機能維持又は回復を行う。また、機器等

の一部撤去、一部撤去の既設端部につい

て閉止板の取付け、蒸気発生器、熱交換

器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け

若しくは同等の方法により適切な処置を

実施する。 

― 

今回の工事計画は、修理は実施しないた

め、該当しない。 
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項目 対象要否 該当箇所の補足説明 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法

は、技術基準に適合するよう、安全性及

び信頼性について必要に応じ検証等によ

り十分確認された方法により実施する。 

― 

今回の工事計画は、特別な工法は採用しな

いため、該当しない。 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事

項 
― 

燃料体に係る工事が発生しないため対象

外。 
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変更前 変更後

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事の

方法として、原子炉設置（変更）許可を受けた事項、及び「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合するため

の設計（基本設計方針及び要目表）に従い実施する工事の手順と、それら設計や工事の手

順に従い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は、「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。 

 

1. 工事の手順 

1.1 工事の手順と使用前事業者検査 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査と

の関係を含め図 1 に示す。 

1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 2 に

示す。 

1.3 燃料体に係る工事の手順と使用前事業者検査 

燃料体に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図 3 に示す。 

 

2. 使用前事業者検査の方法 

構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法、機能及び性能を確認するために十

分な方法、その他発電用原子炉施設が設計及び工事の計画に従って施設されたものであ

ることを確認するために十分な方法により、使用前事業者検査を図 1、図 2 及び図 3 の

フローに基づき実施する。使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシ

ステム」に記載したプロセスにより、抽出されたものの検査を実施する。 

また、使用前事業者検査は、検査の時期、対象、方法、検査体制に加えて、検査の内容

と重要度に応じて立会、抜取り立会、記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実

施する。 

2.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

2.1.1 構造、強度又は漏えいに係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査ができるようになったとき、表 1 に示す検査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更
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変更前 変更後

表 1 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体を除く）※１ 

検査項目 検査方法 判定基準

「設計及び工事に

係る品質マネジメ

ントシステム」に記

載したプロセスに

より、当該工事にお

ける構造、強度又は

漏えいに係る確認

事項として次に掲

げる項目の中から

抽出されたもの。 

・材料検査 

・寸法検査 

・外観検査 

・組立て及び据付

け状態を確認す

る検査 (据付検

査) 

・状態確認検査 

・耐圧検査 

・漏えい検査 

・原子炉格納施設

が直接設置され

る基盤の状態を

確認する検査 

・建物・構築物の

構造を確認す

る検査 

材料検査 使用されている材料の化学成
分、機械的強度等が工事計画の
とおりであることを確認する。

設工認のとおり
であること、技
術基準に適合す
るものであるこ
と。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおり
であり、許容寸法内であること
を確認する。 

設工認に記載さ
れている主要寸
法の計測値が、
許容寸法を満足
すること。 

外観検査 有害な欠陥がないことを確認
する。 

健全性に影響を
及ぼす有害な欠
陥がないこと。

組立て及び据
付け状態を確
認する検査(据
付検査) 

組立て状態並びに据付け位置
及び状態が工事計画のとおり
であることを確認する。 

設工認のとおり
に組立て、据付
けされているこ
と。 

状態確認検査 評価条件、手順等が工事計画の
とおりであることを確認する。

設工認のとおり
であること。

耐圧検査※２ 技術基準の規定に基づく検査
圧力で所定時間保持し、検査圧
力に耐え、異常のないことを確
認する。耐圧検査が構造上困難
な部位については、技術基準の
規定に基づく非破壊検査等に
より確認する。 

検査圧力に耐
え、かつ、異常
のないこと。 

漏えい検査※２ 耐圧検査終了後、技術基準の規
定に基づく検査圧力により漏
えいの有無を確認する。なお、
漏えい検査が構造上困難な部
位については、技術基準の規定
に基づく非破壊検査等により
確認する。 

著しい漏えいの
ないこと。 

原子炉格納施
設が直接設置
される基盤の
状態を確認す
る検査 

地盤の地質状況が、原子炉格納
施設の基盤として十分な強度
を有することを確認する。 

設工認のとおり
であること。 

建物・構築物
の構造を確認
する検査 

主要寸法、組立方法、据付位置
及び据付状態等が工事計画の
とおり製作され、組み立てられ
ていることを確認する。 

設工認のとおり
であること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
※2：耐圧検査及び漏えい検査の方法について、表１によらない場合は、基本設計方針の共

通項目として定めた「耐圧試験等」の方針によるものとする。 
 

2.1.2 主要な耐圧部の溶接部に係る検査 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査は、技術基準第 17 条第 15 号、

第 31 条、第 48 条第 1 項及び第 55 条第 7 号、並びに実用発電用原子炉及びその

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更
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変更前 変更後

附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」という。）に適合

するよう、以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に、「日本機械

学会 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2007）又は（JSME S NB1-

2012/2013）」（以下「溶接規格」という。）第 2 部 溶接施工法認証標準及び第 3

部 溶接士技能認証標準に従い、表 2-1、表 2-2 に示す検査を行う。その際、以下

のいずれかに該当する特殊な溶接方法は、その確認事項の条件及び方法の範囲内

で①溶接施工法に関することを確認する。 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令（昭

和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の認可を受け

た特殊な溶接方法。 

・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設備

技術検査協会による確性試験により適合性確認を受けた特殊な溶接方法。 

 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

 

なお、①又は②について、既に、以下のいずれかにより適合性が確認されている

ものは、主要な耐圧部の溶接をしようとする前に表 2-1、表 2-2 に示す検査は要さ

ないものとする。 

① 溶接施工法に関すること 

・平成 12 年 6 月 30 日以前に電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）に基づ

き国の認可証又は合格証を取得した溶接施工法。 

・平成 12 年 7 月 1 日から平成 25 年 7 月 7 日に、電気事業法に基づく溶接事

業者検査において、各設置者が技術基準への適合性を確認した溶接施工法。

・平成 25 年 7 月 8 日以降、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき、各設置者が技術基準への適合

性を確認した溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて、認可を受

けたもの、溶接安全管理検査、使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受

けたもの又は客観性を有する方法により確認試験が行われ判定基準に適合

しているもの。ここで、他の施設とは、加工施設、試験研究用等原子炉施設、

使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、特定第一種廃棄物埋設施設、特定廃棄物
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なし
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変更前 変更後

管理施設をいう。 

② 溶接士の技能に関すること 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認め

られるものとして、 技術基準解釈別記-5 に示されている溶接士が溶接を行

う場合。 

・溶接規格第 3 部 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が、技術基準解釈別

記-5 の有効期間内に溶接を行う場合。 

 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の 
内容確認 

計画している溶接施工法の内容が、技術基準に適合する方法である

ことを確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認

する。 

開先確認 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中確認 溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり、溶接条件等

が溶接検査計画書のとおりに実施されることを確認する。 

外観確認 試験材について、目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後 
熱処理確認 

溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合して

いることを確認する。 

浸透探傷試験 
確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に

おける開口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験確認 溶接部の強度、延性及び靭性等の機械的性質を確認するため、継手

引張試験、曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。

断面検査確認 管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法

により目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）※1 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認さ

れた場合、当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。 

※1：（ ）は検査項目ではない。 
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なし
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変更前 変更後

表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内

容の確認 
検査を受けようとする溶接士の氏名、溶接訓練歴等、及びその者が行

う溶接施工法の範囲を確認する。 

材料確認 試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。 

開先確認 試験をする上で、健全な溶接が施工できることを確認する。 

溶接作業中 
確認 

溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が溶接検査計画書のとおりであ

り、溶接条件が溶接検査計画書のとおり実施されることを確認する。

外観確認 目視により外観が良好であることを確認する。 

浸透探傷 
試験確認 

技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い、表面に開

口した欠陥の有無を確認する。 

機械試験 
確認 

曲げ試験を行い、欠陥の有無を確認する。 

断面検査 
確認 

管と管板の取付け溶接部の断面について、技術基準に適合する方法に

より目視検査及びのど厚測定により確認する。 

（判定）※1 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが確認され

た場合、当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。 

※1：（ ）は検査項目ではない。 

 

 (2) 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

発電用原子炉施設のうち技術基準第 17 条第 15 号、第 31 条、第 48 条第 1 項及

び第 55 条第 7 号の主要な耐圧部の溶接部について、表 3-1 に示す検査を行う。 

また、以下の①又は②に限り、原子炉冷却材圧力バウンダリに属する容器に対し

てテンパービード溶接を適用することができ、この場合、テンパービード溶接方法

を含む溶接施工法の溶接部については、表 3-1 に加えて表 3-2 に示す検査を実施

する。 

① 平成 19 年 12 月 5 日以前に電気事業法に基づき実施された検査において溶

接後熱処理が不要として適合性が確認された溶接施工法 

② 以下の規定に基づく溶接施工法確認試験において、溶接後熱処理が不要と

して適合性が確認された溶接施工法 

・平成 12 年 6 月以前に旧電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令

（昭和 45 年通商産業省令第 81 号）第 2 条に基づき、通商産業大臣の許可

を受けた特殊な溶接方法 

・平成 12 年 7 月以降に、一般社団法人日本溶接協会又は一般財団法人発電設

備技術検査協会による確性試験による適合性確認を受けた特殊な溶接方法 
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変更前 変更後

表 3-1 主要な耐圧部の溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法、

溶接士の確認 
適用する溶接施工法、溶接士について、表 2-1 及び表 2-2 に

示す適合確認がなされていることを確認する。 

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを

確認する。 

開先検査 開先形状、開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に

適合するものであることを確認する。 

溶接作業検査 あらかじめの確認において、技術基準に適合していることが

確認された溶接施工法及び溶接士により溶接施工しているか

を確認する｡ 

熱処理検査 溶接後熱処理の方法、熱処理設備の種類及び容量が、技術基準

に適合するものであること、また、あらかじめの確認において

技術基準に適合していることを確認した溶接施工法の範囲に

より実施しているかを確認する。 

非破壊検査 
 

溶接部について非破壊試験を行い、その試験方法及び結果が

技術基準に適合するものであることを確認する。 

機械検査 溶接部について機械試験を行い、当該溶接部の機械的性質が

技術基準に適合するものであることを確認する。 

耐圧検査※１ 
 

規定圧力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがない

ことを確認する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は、

可能な限り高い圧力で試験を実施し、耐圧試験の代替として

非破壊試験を実施する。 
（外観の状況確認） 
溶接部の形状、外観及び寸法が技術基準に適合することを確

認する。 

（適合確認）※2 以上の全ての工程において、技術基準に適合していることが

確認された場合、当該溶接部は技術基準に適合するものとす

る。 

※1：耐圧検査の方法について、表 3-1 によらない場合は、基本設計方針の共通項目

として定めた「材料及び構造等」の方針によるものとする。 

※2：（ ）は検査項目ではない。 
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変更前 変更後

表 3-2 溶接施工した構造物に対して確認する事項（テンパービード溶接を適用する場合）

検
査
項
目 

検査方法及び判定基準 
同種
材の
溶接

クラッ
ド材の
溶接

異種
材の
溶接

バタリン
グ材の溶

接 

材
料
検
査 

１．中性子照射 1019nvt 以上受ける設備を溶接する場合に使用する溶接材料の銅含
有量は、0.10％以下であることを確認する。 適用 適用 適用 適用

２．溶接材料の表面は、錆、油脂付着及び汚れ等がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用

開

先

検

査 

１．当該施工部位は、溶接規格に規定する溶接後熱処理が困難な部位であることを図
面等で確認する。 適用 適用 適用 適用

２．当該施工部位は、過去に当該溶接施工法と同一又は類似の溶接後熱処理が不要な
溶接方法を適用した経歴を有していないことを確認する。 適用 適用 適用 適用

３．溶接を行う機器の面は、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験を行い、これに合格する
ことを確認する。 適用 適用 適用 適用

４．溶接深さは、母材の厚さの2分の1以下であること。 適用 － 適用 － 

５．個々の溶接部の面積は650㎝2以下であることを確認する。 適用 － 適用 － 

６．適用する溶接施工法に、クラッド材の溶接開先底部とフェライト系母材との距離
が規定されている場合は、その寸法が規定を満足していることを確認する。 － 適用 － － 

７．適用する溶接施工法に、溶接開先部がフェライト系母材側へまたがって設けら
れ、そのまたがりの距離が規定されている場合は、その寸法が規定を満足している
ことを確認する。 

－ － 適用 － 

溶

接

作

業

検

査 

自動ティグ溶接を適用する場合は、次によることを確認する。     

１．自動ティグ溶接は、溶加材を通電加熱しない方法であることを確認する。 適用 適用 適用 適用

２．溶接は、適用する溶接施工法に規定された方法に適合することを確認する。     

①各層の溶接入熱が当該施工法に規定する範囲内で施工されていることを確認す
る。 適用 適用 適用 適用

②２層目端部の溶接は、１層目溶接端の母材熱影響部（１層目溶接による粗粒化
域）が適切なテンパー効果を受けるよう、１層目溶接端と２層目溶接端の距離
が 1mm から 5mm の範囲であることを確認する。 

適用 － 適用 － 

③予熱を行う溶接施工法の場合は、当該施工法に規定された予熱範囲及び予熱温
度を満足していることを確認する。 適用 適用 適用 適用

④当該施工法にパス間温度が規定されている場合は、温度制限を満足しているこ
とを確認する。 適用 適用 適用 適用

⑤当該施工法に、溶接を中断する場合及び溶接終了時の温度保持範囲と保持時間
が規定されている場合は、その規定を満足していることを確認する。 適用 適用 適用 適用

⑥余盛り溶接は、１層以上行われていることを確認する。 適用 － 適用 － 

⑦溶接後の温度保持終了後、最終層ビードの除去及び溶接部が平滑となるよう仕
上げ加工されていることを確認する。 適用 － 適用 － 

非

破

壊

検

査 

溶接部の非破壊検査は、次によることを確認する。     

１．１層目の溶接終了後、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するこ
とを確認する。 適用 － － － 

２．溶接終了後の試験は、次によることを確認する。     

①溶接終了後の非破壊試験は、室温状態で48時間以上経過した後に実施している
ことを確認する。 適用 適用 適用 適用

②予熱を行った場合はその領域を含み、溶接部は磁粉探傷試験又は浸透探傷試験
を行い、これに合格することを確認する。 適用 適用 適用 適用

③超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 － 適用 適用 － 

④超音波探傷試験又は２層目以降の各層の磁粉探傷試験若しくは浸透探傷試験を
行い、これに合格することを確認する。 適用 － － － 

⑤放射線透過試験又は超音波探傷試験を行い、これに合格することを確認する。 － － － 適用

３．温度管理のために取り付けた熱電対がある場合は、機械的方法で除去し、除去し
た面に欠陥がないことを確認する。 適用 適用 適用 適用
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2.1.3 燃料体に係る検査 

燃料体については、以下(1)～(3)の加工の工程ごとに表 4に示す検査を実施する。

なお、燃料体を発電用原子炉に受け入れた後は、原子炉本体として機能又は性能に

係る検査を実施する。 

(1) 燃料材、燃料被覆材その他の部品については、組成、構造又は強度に係る

試験をすることができる状態になった時 

(2) 燃料要素の加工が完了した時 

(3) 加工が完了した時 

また、燃料体については構造、強度又は漏えいに係る検査を実施することによ

り、技術基準への適合性が確認できることから、構造、強度又は漏えいに係る検査

の実施をもって工事の完了とする。 

 

表 4 構造、強度又は漏えいに係る検査（燃料体）※1 

検査項目 検査方法 判定基準 
(1) 燃料材、燃料被覆材その

他の部品の化学成分の分
析結果の確認その他これ
らの部品の組成、構造又は
強度に係る検査  

 
(2) 燃料要素に係る次の検
査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 表面汚染密度検査 
四 溶接部の非破壊検査 

 五 圧力検査 
六 漏えい検査（この表の
（3）三に掲げる検査が
行われる場合を除く。）  

 
(3) 組み立てられた燃料体
に係る次の検査 
一 寸法検査 
二 外観検査 
三 漏えい検査（この表の
（2）六に掲げる検査が
行われる場合を除く。） 

四 質量検査 

材料検査 使用されている材料の化学成
分、機械的強度等が工事計画
のとおりであることを確認す
る。 

設工認のとお
り で あ る こ
と、技術基準
に適合するも
の で あ る こ
と。 

寸法検査 主要寸法が工事計画のとおり
であり、許容寸法内であるこ
とを確認する。 

外観検査 有害な欠陥等がないことを確
認する。 

表面汚染 
密度検査 

表面に付着している核燃料物
質の量が技術基準の規定を満
足することを確認する。 

溶接部の 
非破壊検査 

溶接部の健全性を非破壊検査
等により確認する。 

漏えい検査 漏えい試験における漏えい量
が、技術基準の規定を満足す
ることを確認する。 

圧力検査 初期圧力が工事計画のとおり
であり、許容値内であること
を確認する。 

質量検査 燃料集合体の総質量が工事計
画のとおりであり、許容値内
であることを確認する。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 
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2.2 機能又は性能に係る検査 

機能又は性能を確認するため、以下のとおり検査を行う。 

ただし、表 1 の表中に示す検査により機能又は性能を確認できる場合は、表 5、表 6

又は表 7 の表中に示す検査を表 1 の表中に示す検査に替えて実施する。 

また、改造、修理又は取替の工事であって、燃料体を挿入できる段階又は臨界反応操

作を開始できる段階と工事完了時が同じ時期の場合、工事完了時として実施すること

ができる。 

構造、強度又は漏えいを確認する検査と機能又は性能を確認する検査の内容が同じ

場合は、構造、強度又は漏えいを確認する検査の記録確認をもって、機能又は性能を確

認する検査とすることができる。 

 

2.2.1 燃料体を挿入できる段階の検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になったとき表 5 に示す検

査を実施する。 

 

表 5 燃料体を挿入できる段階の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉に燃料

体を挿入した状態に

おいて必要なものを

確認する検査及び工

程上発電用原子炉に

燃料体を挿入する前

でなければ実施でき

ない検査 

発電用原子炉に燃料体を挿入するにあた

り、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に

係る機能又は性能を試運転等により確認す

るほか、発電用原子炉施設の安全性確保の

観点から、発電用原子炉に燃料体を挿入し

た状態において必要な工学的安全施設、安

全設備等の機能又は性能を当該各系統の試

運転等により確認する。 

原子炉に燃料体を

挿入するにあた

り、確認が必要な

範囲について、設

工認のとおりであ

り、技術基準に適

合するものである

こと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.2 臨界反応操作を開始できる段階の検査 

発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になったとき、表 6

に示す検査を実施する。 
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表 6 臨界反応操作を開始できる段階の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉が臨界

に達する時に必要な

ものを確認する検査

及び工程上発電用原

子炉が臨界に達する

前でなければ実施で

きない検査 

発電用原子炉の出力を上げるにあたり、発

電用原子炉に燃料体を挿入した状態での確

認項目として、燃料体の炉内配置及び原子

炉の核的特性等を確認する。また、工程上

発電用原子炉が臨界に達する前でなければ

機能又は性能を確認できない設備につい

て、機能又は性能を当該各系統の試運転等

により確認する。 

原子炉の臨界反応

操作を開始するに

あたり、確認が必

要な範囲につい

て、設工認のとお

りであり、技術基

準に適合するもの

であること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.2.3 工事完了時の検査 

全ての工事が完了したとき、表 7 に示す検査を実施する。 

表 7 工事完了時の検査※1 

検査項目 検査方法 判定基準 

発電用原子炉の出力

運転時における発電

用原子炉施設の総合

的な性能を確認する

検査、その他工事の完

了を確認するために

必要な検査 

工事の完了を確認するために、発電用原子

炉で発生した蒸気を用いる施設の試運転等

により、当該各系統の機能又は性能の最終

的な確認を行う。 
発電用原子炉の出力を上げた状態における

確認項目として、プラント全体での最終的

な試運転により発電用原子炉施設の総合的

な性能を確認する。 

当該原子炉施設の

供用を開始するに

あたり、原子炉施

設の安全性を確保

するために必要な

範囲について、設

工認のとおりであ

り、技術基準に適

合するものである

こと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

2.3 基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造、強度又は漏えいに係る検査」及び「機能又は性能に係る

検査」では確認できない事項について、表 8 に示す検査を実施する。 

表 8 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1、表 5、表 6、表 7
では確認できない事項について、基本設計

方針に従い工事が実施されたことを工事中

又は工事完了時における適切な段階で確認

する。 

「基本設計方針」

のとおりであるこ

と。 
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2.4 品質マネジメントシステムに係る検査 

実施した工事が、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロ

セス、「1.工事の手順」並びに「2.使用前事業者検査の方法」のとおり行われていること

の実施状況を確認するとともに、使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段

階で作成される製造メーカ等の記録の信頼性を確保するため、表 9 に示す検査を実施

する。 

 

表 9 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメントシ

ステムに係る検査 
工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及

び工事に係る品質マネジメントシステム」

に示すプロセスのとおり実施していること

を品質記録や聞取り等により確認する。こ

の確認には、検査における記録の信頼性確

認として、基となる記録採取の管理方法の

確認やその管理方法の遵守状況の確認を含

む。 

設工認で示す「設

計及び工事に係る

品質マネジメント

システム」及び「工

事の方法」のとお

りに工事管理が行

われていること。 

 

3. 工事上の留意事項 

3.1 設置又は変更の工事に係る工事上の留意事項 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事並びに主要な耐圧部の溶接部における工事

の実施にあたっては、発電用原子炉施設保安規定を遵守するとともに、従事者及び公衆

の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から、以下に留意し

工事を進める。 

a. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、周辺資機材、他の発

電用原子炉施設及び環境条件からの悪影響や劣化等を受けないよう、隔離、作業環境維

持、異物侵入防止対策等の必要な措置を講じる。 

b. 工事にあたっては、既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう、現場状況、

作業環境及び作業条件を把握し、作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から

想定される影響を確認するとともに、隔離、火災防護、溢水防護、異物侵入防止対策、

作業管理等の必要な措置を講じる。 

c. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、必要に応じて、供用

後の施設管理のための重要なデータを採取する。 

d. プラントの状況に応じて、検査・試験、試運転等の各段階における工程を管理する。

e. 設置又は変更の工事を行う発電用原子炉施設の機器等について、供用開始後に必要な

機能性能を発揮できるよう製造から供用開始までの間、維持する。 
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f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行

う。 

g. 現場状況、作業環境及び作業条件を把握し、放射線業務従事者に対して防護具の着用

や作業時間管理等適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。また、公衆の放射

線防護のため、気体及び液体廃棄物の放出管理については、周辺監視区域外の空気中・

水中の放射性物質濃度が「線量限度等を定める告示」に定める値を超えないようにする

とともに、放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は、基本的に「図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を

除く）」の手順により行うこととし、機器等の全部又は一部について、撤去、切断、切

削又は取外しを行い、据付、溶接又は取付け、若しくは同等の方法により、同等仕様又

は性能・強度が改善されたものに取替を行う等、機器等の機能維持又は回復を行う。ま

た、機器等の一部撤去、一部撤去の既設端部について閉止板の取付け、蒸気発生器、熱

交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を

実施する。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は、技術基準に適合するよう、安全性及び信頼

性について必要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 

 

3.2 燃料体の加工に係る工事上の留意事項 

燃料体の加工に係る工事の実施にあたっては、以下に留意し工事を進める。 

a. 工事対象設備について、周辺資機材、他の加工施設及び環境条件から波及的影響を受

けないよう、隔離等の必要な措置を講じる。 

b. 工事を行うことにより、他の供用中の加工施設が有する安全機能に影響を与えない

よう、隔離等の必要な措置を講じる。 

c. 工事対象設備について、必要に応じて、供用後の施設管理のための重要なデータを採

取する。 

d. 加工施設の状況に応じて、検査・試験等の各段階における工程を維持する。 

e. 工事対象設備について、供用開始後に必要な機能性能を発揮できるよう維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに、その種類に応じて保管及び処理を行

う。 

g. 放射線業務従事者に対する適切な被ばく低減措置と、被ばく線量管理を行う。 
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変 更

なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（製作工場で機能、性能検査を実施しない場合） 

※1：材料入手、加工及び組立て等は必要な場合
のみ実施する。主要な耐圧部の溶接部に係
る溶接施工は図 2 の工事フローに従い実施
する。 

※2：品質マネジメントシステムに係る検査は、
工事の数、工事期間を考慮して適切な時期
と頻度で実施する。 

※3：取外しは、発電所で機器等を取外して製作
工場で加工等を実施する場合があり、その
場合は発電所で機器等を取外した後、製作
工場の工事の手順から実施する。 

※4：立会、抜取り立会、記録確認のいずれかで
実施するかは、重要度に応じて個別の使用
前事業者検査要領書で定める。 

※1,3

図 1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体を除く）

大飯発電所等 

製作工場 

（製作工場で機能、性能検査を実施する場合）

機能又は性能に係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査

材料入手

加工 

組立て 

取外し、組立て、据付、取替若しくは修理又は撤去

機能又は性能に係る検査 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

発電用原子炉施設 

※1 

※1 

※1 

【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査以外の

使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査を実施）

ａ．構造、強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・耐圧、漏えい検査 
・外観検査 
・据付検査 
・状態確認検査 
・原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態
を確認する検査 

・建物・構築物の構造を確認する検査 
ｂ．機能又は性能に係る検査 

・状態確認検査 
・特性検査 
・機能検査 
・性能検査 

ｃ．基本設計方針検査 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Q 

※1 
材料入手 

加工 

Q 
※2 

基本設計方針検査 

使

使 

使 

※1 

材料入手 

加工 

組立て 
※1 

※1 

※1 

使

使

使 

：火災感知設備工事の該当箇所
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変更前 変更後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更

なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（１）溶接施工法 
  
  
  
  
（２）溶接士 

図 2 主要な耐圧部の溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査フロー 

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査（あらかじめ確認すべき事項）

材料受入 

溶接作業 

ケガキ／刻印 

曲げ加工／開先加工 

開先合せ 

組立 

溶接後熱処理 

引渡し 

◇：適切な時期に設定する

材料検査

非破壊検査

開先検査

溶接作業検査

熱処理検査

耐圧検査

機械検査

溶接施工法、
溶接士の確認

※2

主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査
（主要な耐圧部の溶接部に対して確認すべき事項）

※1：熱処理検
査、機械検
査等は必要
な場合のみ
実施する。 

 
※2：品質マネジ

メントシス
テムに係る
検査は、工
事の数、工
事期間を考
慮して適切
な時期と頻
度で実施す
る。 

 
※3：立会、抜取

り立会、記
録確認のい
ずれかで実
施するか
は、重要度
に応じて個
別の使用前
事業者検査
要領書で定
める。

【凡例】 
  ：品質マネ

ジメント
システム
に係る検
査 

Q 
適合確認

材料 
確認 

溶接後 
熱処理確認 

開先 
確認 

溶接作業中
確認 

外観 
確認 

判定断面検査
確認 

溶接施工法
の内容確認 

浸透探傷
試験確認

機械試験
確認 

判定断面検査
確認

溶接士の試験 
内容の確認 

機械試験
確認

  溶接施工（製作部門） 

Q

材料 
確認 

開先 
確認 

溶接作業中
確認 

外観 
確認 

浸透探傷 
試験確認 

※1 ※1

※1 

※1 
※1

※1

※1

※1

：火災感知設備工事の該当箇所
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変更前 変更後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更

なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：下記の加工の工程ごとに構造、強度又は
漏えいに係る検査を実施する。 

①燃料材、燃料被覆材その他の部品に
ついては、組成、構造又は強度に係る
試験をすることができる状態になっ
た時 

②燃料要素の加工が完了した時 
③加工が完了した時 

※2：燃料体を発電用原子炉に受け入れた後
は、原子炉本体として機能又は性能に係
る検査を実施する。 

※3：品質マネジメントシステムに係る検査
は、工事の数、工事期間を考慮して適切
な時期と頻度で実施する。 

※4：立会、抜取り立会、記録確認のいずれか
で実施するかは、重要度に応じて個別の使
用前事業者検査要領書で定める。 

図 3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体） 

大飯発電所等 
製作工場 

※1 

材料入手 

加工 

組立て 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

燃料体 

発電用原子炉施設 

使 

【凡例】
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査を
実施） 

ａ．構造、強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・外観検査 
・表面汚染密度検査 
・溶接部の非破壊検査 
・漏えい検査 
・圧力検査 
・質量検査 

  ：品質マネジメントシステムに係る検査Q 

※3 

機能又は性能に係る検査 
※2 

使 

使 

Q 
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5-5 火災感知設備の耐震性について 

5-5-1 耐震評価の範囲について 

   設工認申請に伴い、追加設置する火災感知器、火災受信機盤に対して耐震評価を実施し「火災

感知器の耐震評価に関する説明書」を添付している。火災感知器については、基本的な支持構造

として再稼働工認と同様に基礎ボルトによる耐震評価を示している。また、火災受信機盤につい

ては、中央制御室に設置する火災受信機盤に対して耐震評価を示している。 

   火災感知器の支持構造については、基本的な支持構造以外に溶接構造等による支持構造もある

ことから、その評価結果を 5-5-5 に示す。 

5-5-2 再稼働工認からの変更点について 

火災感知器、火災受信機盤の耐震評価について、再稼働工認時の耐震評価との相違点について

は第5-5-1表のとおり。 

第 5-5-1 表 再稼働工認時の耐震評価との相違点 

設備名称 
差異 

有無 
差異の補足説明 

煙感知器（アナログ） 無 再稼働工認時の煙感知器（アナログ）と同じである。 

熱感知器（アナログ） 無 再稼働工認時の熱感知器（アナログ）①と同じである。 

熱感知器（防爆） 無 再稼働工認時の熱感知器（防爆）と同じである。 

炎感知器 

有 

応力評価モデル及び評価式、応力評価モデルの諸元は再稼働工

認時の炎感知器と同じである。 

炎感知器を追加設置することから、設計用地震力、設計用加速

度及び評価用加速度については、本設工認の煙感知器（アナロ

グ）と同じ加速度を使用し、評価している。（追加設置するも

のが代表となるため。） 

火災受信機盤① 

有 

応力評価モデル及び評価式は再稼働工認時の火災受信機盤（小

型）と同じであり、また、中央制御室床面及び壁面に固定する

ことから、設計用地震力、設計用加速度及び評価用加速度は、

再稼働工認時の火災受信機盤と同じである。 

応力評価モデルの諸元（盤寸法、重量など）については、新規

盤であるため新規に設定している。 
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設備名称 
差異 

有無 
差異の補足説明 

火災受信機盤② 
有 

新規盤として、応力評価モデル（諸元含む。）及び評価式は新

規に設定している。 

火災受信機盤③ 
有 

新規盤として、応力評価モデル（諸元含む。）及び評価式は新

規に設定している。 

 

5-5-3 火災受信機盤②、③のモニター固定方法について 

   火災受信機盤②、③は、モニター及び制御ボックスで構成されており、モニターの固定方

法について図１，２に示す。   

   火災受信機盤②のモニター固定方法は、モニターを押さえベルトにて固定しており、ま

た、火災受信機盤③のモニター固定方法は金属製アングル及びボルトにて固定している。 

   なお、火災受信機盤②、③のモニターについては、原子力発電所耐震設計技術指針

（JEAG4601-1987）の電気計装機器のうち、器具に大別され、モニター取付状態で加振試

験を実施し、機能維持を確認している。機能維持結果については、O3-別添 1-2-2-32 に記載

している。 

 

       

図１ 火災受信機盤②の設置イメージ 

 

 

押さえベルト（ステンレス製バンド） 

固定部 
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図２ 火災受信機盤③の設置イメージ 

 

5-5-4 火災感知器の鉛直方向からの取付構造について 

火災感知器の鉛直方向からの取付構造について、参考１にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属製アングル 

ボルト 
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5-5-5 火災感知器の基本的な支持構造以外の支持構造について 

基本的な支持構造である基礎ボルト以外の構造計画について第 5-5-2 表に示し、第 5-

5-3 表に応力評価結果を示す。いずれにおいても火災感知器の発生値は許容値よりも十

分小さく、耐震性を有することを確認した。 

第5-5-2表 基本的な支持構造以外の火災感知器の構造計画 

No. 
設備名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

1 煙感知器 

(アナログ) 

熱感知器 

(アナログ)

① 

煙感知器 

(天井支持型) 

熱感知器 

(天井支持型) 

各火災感知器は、取

付ボルにて固定金具

に取り付け、固定金

具を溶接により、建

屋躯体等の金属躯体

に据え付ける。 
 

2 煙感知器 

(アナログ) 

熱感知器 

(アナログ)

② 

煙感知器 

(天井支持型) 

熱感知器 

(天井支持型) 

各火災感知器は、取

付ボルにて固定金具

に取り付け、固定金

具を溶接により、建

屋躯体等の金属躯体

に据え付ける。 
  

3 煙感知器 

(アナログ) 

熱感知器 

(アナログ)

③ 

煙感知器 

(壁面支持型) 

熱感知器 

(壁面支持型) 

各火災感知器は、取

付ボルにて固定金具

に取り付け、固定金

具を溶接により、建

屋躯体等の金属躯体

に据え付ける。 
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No. 
設備名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

4 煙感知器 

(アナログ) 

熱感知器 

(アナログ)

④ 

煙感知器 

(壁面支持型) 

熱感知器 

(壁面支持型) 

各火災感知器は、取

付ボルトにて固定金

具に取り付け、固定

金具を基礎ボルトに

より、建屋壁等のコ

ンクリート躯体に据

え付ける。 

5 熱感知器 

（防爆）① 

熱感知器 

（防爆） 

(天井支持型) 

 

熱感知器（防爆）

は、取付ボルトにて

固定金具に取り付

け、固定金具を溶接

により、建屋躯体等

の金属躯体に据え付

ける。 

 

6 熱感知器 

(防爆)② 

熱感知器 

（防爆） 

(壁面支持型) 

熱感知器（防爆）

は、取付ボルトにて

固定金具に取り付

け、固定金具を基礎

ボルトにより、建屋

壁等のコンクリート

躯体に据え付ける。  

7 炎感知器 炎感知器 

(壁面支持型) 

 

炎感知器は、取付ボ

ルトにて固定金具に

取り付け、固定金具

を溶接により、建屋

躯体等の金属躯体に

据え付ける。 
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第5-5-3表 基本的な支持構造以外の火災感知器の応力評価結果 

No. 設備名称 評価部位 応力分類 方向 発生値 許容値 

1 

煙感知器 

（アナログ） 

熱感知器 

（アナログ）① 

溶接部 

組合せ 

せん断応力 

(単位 MPa) 

XZ 3 126 

YZ 2 126 

2 

煙感知器 

（アナログ） 

熱感知器 

（アナログ）② 

溶接部 

組合せ 

せん断応力 

(単位 MPa) 

XZ 3 126 

YZ 2 126 

3 

煙感知器 

（アナログ） 

熱感知器 

（アナログ）③ 

溶接部 

組合せ 

せん断応力 

(単位 MPa) 

XZ 47 126 

YZ 68 126 

4 

煙感知器 

（アナログ） 

熱感知器 

（アナログ）④ 

基礎ボルト 

引張応力 

(単位 MPa) 

前後 23 210 

左右 89 210 

せん断応力 

(単位 MPa) 

前後 3 160 

左右 5 160 

組合せ応力 

(単位 MPa) 

前後 23 210 

左右 89 210 

5 
熱感知器 

（防爆）① 
溶接部 

組合せ 

せん断応力 

(単位 MPa) 

XZ 3 123 

YZ 2 123 
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No. 設備名称 評価部位 応力分類 方向 発生値 許容値 

6 
熱感知器 

（防爆）② 

基礎 

ボルト 

引張応力 

(単位 MPa) 

前後 10 207 

左右 66 207 

せん断応力 

(単位 MPa) 

前後 1 159 

左右 4 159 

組合せ応力 

(単位 MPa) 

前後 10 207 

左右 66 207 

7 炎感知器 溶接部 

組合せ 

せん断応力 

(単位 MPa) 

前後 3 126 

左右 4 126 

 

以上 
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参考１ 

火災感知器の鉛直方向からの取付構造について 
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参考資料-１ 

[火災感知設備の技術基準規則上の整理について] 

  

 火災防護設備のうち火災感知設備は、原子炉等炉規法第４３条の３の５において規定さ

れている「発電用原子炉施設（発電用原子炉及びその附属施設）」のうち、設置許可基準

規則第２条第２項第７号における「設計基準対象施設（運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生を防止し，又はこれらの拡大を防止するために必要となるもの）」及び設

置許可基準規則第２条第２項第８号における「安全施設（設計基準対象施設のうち，安全

機能を有するもの）」に整理されるものと解釈している。また、「発電用軽水型原子炉施

設の安全機能の重要度分類に関する指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定、平成

21年3月9日一部改正）において、消火系はMS-3の対象とされているが、火災感知設備につ

いては安全設備には該当していないため、本設工認の申請範囲（火災感知器の増設）にお

ける火災感知設備の技術基準上の位置付けは下図のとおりとなる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、火災感知設備は、耐震重要度分類においてはCクラスと整理しており、耐震重要

度分類に応じた静的地震力に対して概ね弾性状態にとどまる範囲で耐える設計とする必要

があるため、技術基準規則の第5条（地震による損傷の防止）も適用条文となる。 

以上より、火災感知設備は設計基準対象施設のうち安全施設及び耐震重要度分類において

は C クラスに整理されるため、原子炉冷却系統施設の基本設計方針のうち共通事項であ

る２．１ 地震による損傷の防止、５．１．３ 悪影響防止等、５．１．６ 操作性及び

発電⽤原⼦炉施設（発電⽤原⼦炉及びその附属施設） 

（原⼦炉等規制法第４３条の３の５） 

設計基準対象施設（設置許可基準規則第２条第２項第７号） 

安全施設（設置許可基準規則第２条第２項第８号） 

設計基準事故対処設備 

（設置許可基準規則第２条第２項第13号） 

安全設備 

（技術基準規則第２条第２項第９号） 

⽕災感知設備

重⼤事故等対処施設（設置許可基準の第２条第２項第１１号） 
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試験・検査性等及び添付資料である安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書を追加する。 

 

以上 
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参考資料-２ 

[感知区画の定義について] 

  

 今回、火災防護審査基準の改定を踏まえた火災感知器の配置設計にあたり、既工事計画

において設定した火災区域及び火災区画の中を、小部屋や天井高さの違いに応じて分割

し、「感知区画」として設定した。 

なお、壁や梁等の設置状況を踏まえて設定する消防法施行規則上の感知区域と今回設定

した感知区画とは異なるものであり、感知区画を更に細分化したものが感知区域となる。

概略イメージは下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護審査基準及び消防法施行規則における火災区域、火災区画及び感知区域の定義

は以下のとおり。 

 

火災区域：耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域をいう。 

火災区画：火災区域を細分化したものであって、耐火壁、離隔距離、固定式消火設備等に

より分離された火災防護上の区画をいう。 

感知区域：感知区域とは、壁又は取付け面から0.4m（差動式分布型感知器又は煙感知器に

あっては0.6m）以上突き出したはり等によって区画された区域をいう。 

以上 

建屋 

感知区域 
（消防法施行規則） 

火災区域 
（火災防護審査基準） 

火災区画 
（火災防護審査基準） 

B 系機器

A 系機器梁 感知区画 

小部屋 小部屋 

小部屋 
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