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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

事業指定基準規則第 11 条の要求事項を整理する。 

 

(1) 事業指定基準規則第 11 条及びその解釈にて，安全機能を有する施設が

溢水で機能喪失しないことが新規要求された。 

事業指定基準規則 第 11 条 事業指定基準規則の解釈 

（溢水による損傷の防止） 

第 11 条 安全機能を有する施設は，

再処理施設内における溢水が発生し

た場合においても安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

第 11 条（溢水による損傷の防止） 

２ 第 11 条に規定する「安全機能を損なわないもの」

とは，再処理施設内部で発生が想定される溢水に対し，

冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界防止等の安

全機能を損なわないことをいう。 

 

１．２  要求事項に対する適合性 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造 

 

(ｃ) 溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合

においても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護

対象設備」という。）について，これら設備が，没水，被水及び蒸気の

影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有

する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 
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溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主と

して想定する。また，溢水評価に当たっては，溢水防護区画を設定し，

溢水評価が保守的になるように溢水経路を設定する。 

・溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

・再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために

設置される系統からの放水による溢水 

・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プール等の

スロッシングにより発生する溢水を含む。） 

溢水評価に当たっては，溢水防護対象設備の機能喪失高さ（溢水の影

響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ）

及び溢水防護区画を構成する壁，扉及びシャッターの設置状況を踏まえ，

評価条件を設定する。 

溢水評価において，溢水影響を軽減するための壁，堰，防水扉等の溢

水防護設備については，必要により保守点検等の運用を適切に実施する

ことにより，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，溢水防護建屋内で発生を想定する溢水が建屋外及び他事業区分

の施設へ流出しない設計とする。 

 

 

1.7.15 安全設計方針 

1.7.15.1 溢水防護に関する基本方針 

事業指定基準規則の要求事項を踏まえ，安全機能を有する施設は，再処

理施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわない設

計とする。 
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これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」

という。）について，事業指定基準規則第十一条の要求事項を踏まえ「原子

力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 25 年６月 19 日原規技発第

13061913 号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」という。）

を参考に，安全上重要な施設の構築物，系統及び機器を選定する。 

再処理施設内で想定する機器の破損等により生じる溢水，異常状態（火

災を含む）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水，想

定される地震に起因する機器の破損等による溢水（使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料受入れ設備の燃料

取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール，

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱いピット，燃料移送水路

及び燃料送り出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）の

スロッシングによる溢水を含む。）並びに地震以外の自然現象，その他要因

による溢水から防護し，安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を

有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水

に関しては，溢水防護対象設備の配置を踏まえて， も厳しい条件となる

影響を考慮し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 



 
1-4 

1.7.15.2 設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

事業指定基準規則第 11 条（溢水による損傷の防止）及び内部溢水ガイ

ドの要求事項を踏まえ，安全上重要な施設の構築物，系統及び機器とする。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防

止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑

制し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。）とする。 

また，これらの設備には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故（以

下「事故等」という。）の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備を溢水

防護対象設備が含まれる。 

なお，抽出された溢水防護対象設備のうち，以下の設備は溢水影響を受

けても，必要とされる安全機能を損なわないことから，溢水による影響評

価の対象として抽出しない。 

(1) 臨界管理対象設備のうち溢水により臨界の発生に至らないもの 

 没水を想定しても臨界に至らないと評価された臨界管理対象設備は， 

溢水影響を受けることはない。 

(2) 構造が単純で外部から動力の供給を必要としない静的な安全機 

能を有する以下の構築物，系統及び機器 

・燃料貯蔵プール，セル，躯体等の構築物 

・容器，熱交換器，配管，手動弁等の静的設備 

 

(3)没水に対する耐性を有する被覆されているケーブル 

(4) 水中設置の機器 



 
1-5 

(5) 動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器（フェイルセーフ

機能を持つ設備を含む） 

 

1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 

溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定し

て評価することとし，評価条件については溢水評価ガイドを参考とする。 

ａ．溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢

水（以下「想定破損による溢水」という。） 

ｂ．再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために

設置される設備からの放水による溢水（以下「消火水の放水による溢

水」という。） 

ｃ．地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。）（以下「地震に

よる溢水」という。） 

ｄ．その他の要因（地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等）に

より生じる溢水（以下「その他の溢水」という。） 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器とし，設計

図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったう

え，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。 

a.又は c.の評価において，応力又は地震により破損を想定する機器

をそれぞれの評価での溢水源として設定する。 

 

a.又は b.の溢水源の想定に当たっては，一系統における単一の機器

の破損，又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び機器は
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健全なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有する

機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定す

る。 

 

1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 

1.7.15.4.1 想定破損による溢水 

(1) 想定破損における溢水源の設定 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管

とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギーに応じて，

以下に定義する高エネルギー配管又は低エネルギー配管に分類する。 

・「高エネルギー配管」とは，呼び径 25A（1B）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が 95℃を超えるか又は運転圧力

が 1.9ＭＰａ[gauge]を超える配管。ただし，被水及び蒸気の影響に

ついては配管径に関係なく評価する。 

・「低エネルギー配管」とは，呼び径 25A（1B）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が 95℃以下で，かつ運転圧力が

1.9ＭＰａ[gauge]以下の配管。ただし，被水の影響については配管

径に関係なく評価する。なお，運転圧力が静水頭圧の配管は除く。 

 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギー配管は，原則「完

全全周破断」，低エネルギー配管は，原則「配管内径の 1／2 の長さと配
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管肉厚の 1／2 の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」とい

う。）」を想定する。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合

は，発生応力Ｓｎと許容応力Ｓａの比により，以下で示した応力評価の

結果に基づく破損形状を想定する。 

また，応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理

を実施する。 

 

【高エネルギー配管（ターミナルエンド部を除く）】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ≦0.8Ｓａ ⇒ 貫通クラック 

0.8Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 完全全周破断 

【低エネルギー配管】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 貫通クラック 

ここでＳｎ及びＳａ の記号は，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格（JSME S NC1-2005/2007）」又は日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）による。 
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(2) 想定破損における溢水量の設定 

想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水影響が も大きくな

る位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定

並びに現場又は中央制御室からの隔離により漏えい停止するまでの時

間（運転員の状況確認及び隔離操作含む。）を適切に考慮し，想定する

破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保

有水量を合算して設定する。 

なお，手動による漏えい停止の手順は，保安規定又はその下位規定に

定める。 

ここで，流出量は，配管の破損形状を考慮した流出流量に破損箇所の

隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」という。）を乗じて設定する。 

 

1.7.15.4.2 消火水の放水による溢水 

(1) 消火水の放水による溢水源の想定 

評価対象となる溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋（以

下「溢水防護建屋」という。）内において、水を使用する消火設備とし

て、消火栓及び水噴霧消火設備がある。その他、消火設備ではないが、

消火活動に供する設備として、水を噴霧する連結散水があるため、これ

らについて、放水による溢水影響を考慮する。 

なお，再処理施設内にはスプリンクラーの設置されている建屋がある

が，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラーが設置されてい

ないことから，スプリンクラーの放水による影響評価は想定しない。 

したがって，火災時における溢水源としては，消火栓，連結散水及び

水噴霧消火設備からの放水を溢水源として想定考慮する。 
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ただし，水消火設備を用いず，ガス消火設備や消火器等を用いて消火

活動を行うことを前提としている区画（部屋）については，放水量を 0

ｍ3 とし，当該区画における放水を想定しない。 

なお，再処理施設には，発電炉の格納容器スプレイのような，異常事

象の拡大防止のための放水設備はないことから誤作動による溢水は想

定しない。 

(2) 消火水の放水による溢水量の設定 

消火設備等からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を

設定する。 

消火設備等のうち，消火栓からの放水量については，3 時間の放水

により想定される溢水量を設定する。 

 

1.7.15.4.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

① 地震起因による溢水源の想定 

地震起因による溢水については，流体を内包する系統のうち，基準

地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃク

ラスに属する系統を溢水源として設定する。 

ただし，耐震Ｂ,Ｃ クラスであっても基準地震動による地震力に対

して耐震性が確保されるものについては，溢水源として想定しない。 

 

② 地震起因による溢水量の設定 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢

水防護対象設備への溢水の影響を評価する。 
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溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内

包する機器のうち，基準地震動によって破損が生じる可能性のある機

器について破損を想定し，その影響を評価する。評価における網羅性

を確保するため，複数系統・複数箇所の同時破損を想定し，伝播も考

慮した上で各区画における 大の溢水量を算出する。 

なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を

考慮し，地震動の検知による自動隔離機能を有する場合を除き，隔離

による漏えい停止は期待しない。 

  

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

① 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水源の想定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，

基準地震動ＳＳによる地震力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。 

② 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の設定 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当

たっては，基準地震動ＳＳによる地震力により生じるスロッシング現

象を三次元流動解析により評価し，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ

漏えいする水量を考慮する。 

 

 

 

 

 



 
1-11 

耐震評価の具体的な考え方を以下に示す。 

・構造強度評価に係る応答解析は，基準地震動ＳＳを用いた動的解

析によることとし，機器の応答性状を適切に表現できるモデルを

設定する。 

その上で，当該機器の据付床の水平方向及び鉛直方向それぞれ

の床応答を用いて応答解析を行い，それぞれの応答解析結果を適

切に組み合わせる。 

・応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び

基準，既往の振動実験，地震観測の調査結果等を考慮して適切な

値を定める。 

・応力評価に当たり，簡易的な手法を用いる場合は，詳細な評価手

法に対して保守性を有するよう留意し，簡易的な手法での評価結

果が厳しい箇所については詳細評価を実施することで健全性を確

保する。 

・基準地震動ＳＳによる地震力に対する発生応力の評価基準値は，

安全上適切と認められる規格及び基準で規定されている値又は試

験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

・バウンダリ機能確保の観点から，設備の実力を反映する場合には，

規格基準以外の評価基準値の適用も検討する。 
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1.7.15.4.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う

溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定す

る。 

具体的には，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等に

よる屋外タンク等の破壊のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配

管以外），人的過誤を想定する。 

 

1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

(1) 溢水防護区画の設定 

溢水防護区画は，評価対象の溢水防護対象設備が設置されている全

ての区画並びに中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室及び溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路部につい

て設定する。溢水防護区画は，壁，扉及びシャッターで区画されてい

る部屋を部屋番号単位で設定する。 

(2) 溢水経路の設定 

溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他

の区画（溢水防護対象設備が存在しない区画または通路）との間にお

ける伝播経路となる防水扉（又は水密扉）以外の扉，壁開口部及び貫

通部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレン等の

連接状況及びこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護

区画内の水位が も高くなるよう保守的に設定する。 
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具体的には，溢水防護区画内で発生する溢水に対しては，床ドレン，

貫通部，扉から他区画への流出は想定しない保守的な条件で溢水経路

を設定し，溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 

溢水防護区画外で発生する溢水に対しては，床ドレン，開口部，貫

通部，扉を通じた溢水防護区画内への流入が も多くなるよう（流入

防止対策が施されている場合は除く。）保守的な条件で溢水経路を設定

し，溢水防護区画内の溢水水位を算出する。 

なお，上層階から下層階への伝播に関しては，全量が伝播するもの

とする。溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差等は，基準地震動に

よる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し，

必要な健全性を維持できるとともに，保守管理及び防水扉閉止等の運

用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止できるものとする。 

また，貫通部に実施した流出及び流入防止対策も同様に，基準地震

動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に

対し，必要な健全性を維持できるとともに，保守管理を適切に実施す

ることにより溢水の伝播を防止できるものとする。 

なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫

通部からの消火水の流入を考慮する。消火活動により区画の扉を開放

する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮する。 
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1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 

想定破損による溢水，消火水の放水による溢水，地震起因による溢水及

びその他の溢水に対して，溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響

を受けて，安全機能を損なわない設計とするとともに，燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシングによる水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・

ピット等の冷却及び給水の機能を維持できる設計とする。 

また，溢水が発生した場合における現場の環境温度及び放射線量を考慮

するとともに，運転員が溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路

部の滞留水位が原則 50cm 以下となる設計とする。 

さらに，運転員が溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路部に

ついては，適切に保守管理を行うものとする。 

なお，必要となる操作を中央制御室で行う場合は，操作を行う運転員は

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に常駐してい

ることからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針 

(1) 没水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて想定した溢水源から発生する溢

水量と「1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針」

にて設定した溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，

溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護

対象設備が安全機能を損なうおそれはない。 
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ａ．発生した溢水による水位が，溢水の影響を受けて溢水防護対象

設備の安全機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」

という。）を上回らないこと。その際，溢水の流入状態，溢水源か

らの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセス等による一

時的な水位変動（以下，「ゆらぎ」という。）を考慮し，発生した

溢水に対して裕度を確保されていること。また，溢水防護区画へ

の設備の追加，変更及び資機材の持込みによる床面積への影響を

考慮すること。系統保有水量の算定にあたっては，算出量に 10％

の裕度を確保する。  

ただし，蒸気影響評価では，この限りではない。 

機能喪失高さについては，溢水防護対象設備の各付属品の設置

状況も踏まえ，没水によって安全機能を損なうおそれのある高さ

を設定する。溢水防護区画毎に当該エリアで機能喪失高さが も

低い設備を選定し，機能喪失高さと溢水水位を比較することによ

り当該エリアの影響評価を実施する。 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能

喪失しないこと。 

その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方の例を第 1.7.15.6.1-1 

表に示す。 
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第 1.7.15.6.1-1 表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方 

機 器 機能喪失高さ 

溢水により臨界に至るおそれのある形状寸

法管理の機器 

当該機器の下端 

ポンプ，送風機，排風機，ボイラ，冷凍機，

ディーゼル発電機，脱湿装置及び空気圧縮機 

電動機下端又は操作箱下端のいずれか低い方 

 

収納管及び通風管 冷却空気の流動を維持できる高さ 

自動ダンパ及び自動弁 駆動部下端 

フィルタ類 ポート下端 

計器 トランスミッタ下端 

盤 

(電気盤，計装ラック) 

床置き盤 ・外観からケーシングの枠材が見える場合：下部

枠材の上端 

・外観からケーシングの枠材が見えない場合：基

礎の上端。基礎の上端が確認でいない場合は扉下

端 

壁掛け盤 ケーシング下端 

蓄電池 端子が上部 本体上端（樹脂ナットに止水性がないため） 

端子が側面 端子部下端 

αモニタ ケーブル接続部下端 

ルームエア配管 ルームエア配管下端 

VOG入気フィルタ フィルタユニットのポート下端 

粉末状のプルトニウムを取り扱う室にある

溢水防護対象設備 

粉末のプルトニウムに直接水がかかると臨界に

至る可能性があるため機能喪失高さを０cmとす

る。（測定不要） 

溢水から防護するアクセスルート 溢水収束後の溢水水位とするため（測定不要） 

アクセス性の判断基準として，国土交通省発行の

「地下空間における浸水対策ガイドライン」を参

考に，溢水水位を原則50cm以下とする。 

ただし，通行に支障がないことを別途評価でき

る場合には，これを考慮する。 
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(2) 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なうおそれがあると評

価された場合には，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損

なわない設計とする。 

①  溢水源又は溢水経路に対する対策 

a．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉（又は水密扉），堰，

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り溢水の流入を防止する

設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰，床ド

レン逆止弁は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止

機能が維持できる設計とするとともに，可能な限り溢水の要因と

なる地震や火災等により生じる荷重やその他環境条件に対して当

該機能が損なわれない設計とする。 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，内部溢水ガイドを参考に，破

損を想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通ク

ラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確認する，

又は補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水源から除外

することにより溢水量を低減する。 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器に

ついて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震

力に対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外すること

により溢水量を低減する。 
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ｄ．地震起因による溢水に対しては，地震を検知し，自動的に閉止

する緊急遮断弁により，他建屋からの溢水量を低減する設計とす

る。溢水量低減対策として設置する緊急遮断弁は，作動回路を含

めて多重化するとともに，地震や火災等により生じる荷重やその

他環境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

 

② 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし，評価の各段階におけ

る保守性とあわせて考慮した上で，溢水防護対象設備の機能喪失

高さが，発生した溢水による水位を十分な裕度を持って上回る設

計とする。 

ｂ．溢水防護対象設備周囲に堰を設置し，溢水防護対象設備が没水

しない設計とする。設置する堰については，溢水により発生する

水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするととも

に，溢水の要因となる地震や火災等により生じる荷重やその他環

境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 
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1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針 

(1) 被水の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて設定した溢水源からの直線軌

道の飛散による被水，及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水の

影響を受ける範囲内にある防護対象設備が被水により安全機能を損な

うおそれがないことを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対

象設備が安全機能を損なうおそれはない。 

ａ．溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有

害な影響を生じないよう，以下に示すいずれかの保護構造を有して

いること。 

(a)「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」

における第二特性数字４以上相当の能力を有すること。 

(b) 基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設計及び

機器の破損により生じる溢水の水圧に対して当該機能が損なわ

れない設計とする溢水防護板の設置又は溢水防護対象設備の電

源接続部，端子台カバー接合部等へのコーキング等の水密処理に

より，被水防護措置がなされていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪

失しないこと。その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮す

ること。 
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(2) 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なうおそれがある場合

には，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉，堰等による流入防

止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉，堰等は，溢水により発

生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とすると

ともに，可能な限り溢水の要因となる地震や火災等により生じる荷

重やその他環境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に，応力評価を実施し，破損の想定が不要か

を確認する，又は補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水

源から除外することにより被水の影響が発生しない設計とする。 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

被水の影響が発生しない設計とする。 

ｄ．消火水の放水による溢水に対しては，防護対象設備が設置されて

いる建屋内で火災の発生を想定する区画であって，消火器やガスに

よる消火を基本的な消火戦略として想定していない区画での消火栓，
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連結散水及び水噴霧消火設備からの放水による被水に対して防護す

る設計とする。 

また，水消火を行う場合には，水消火による被水の影響を 小限

に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

よう消火活動における運用及び留意事項を消火要員に教育する。 

② 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)」に

おける第二特性数字４以上相当の保護等級を有する機器への取替を

行う。 

ｂ．溢水防護対象設備を，IP 等級の試験機関にて試験を実施し，保護

等級(IP コード)における第二特性数字４以上相当であることを確

認する。 

ｃ．溢水防護対象設備を覆う溢水防護板の設置により，被水から防護

する設計とする。溢水防護板は，基準地震動による地震力に対して

耐震性を確保する設計及び機器の破損により生じる溢水の水圧に対

して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｄ．溢水防護対象設備の電源接続部，端子台カバー接合部等にコーキ

ング等の水密処理を実施することにより，被水から防護する設計と

する。水密処理は，機器の破損により生じる溢水の水圧に対して当

該機能が損なわれない設計とする。          
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1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 

(1) 蒸気放出の影響に対する評価方針 

「1.7.15.3 考慮すべき溢水事象」にて設定した溢水源からの漏えい

蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，溢水防護対象設

備が蒸気放出の影響により安全機能を損なうおそれのないことを評価

する。具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防

護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。 

ａ．溢水防護対象設備が溢水源からの漏えい蒸気を考慮した耐蒸気仕

様を有すること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪

失しないこと。 

その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化及び設計基

準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮するこ

と。 

 

(2) 蒸気の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機能を損なうおそれ

がある場合には，以下に示す対策を行うことにより，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の蒸気放出に対して，換気経路上の開口部に，温

度検知により自動閉止するダンパの設置による流入防止対策を図り

蒸気の流入を防止する設計とする。 
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上記のダンパは，溢水により発生する蒸気に対して流入防止機能が

維持できる設計とするとともに，蒸気配管の破損により生じる環境に

対して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，温度検知により自動閉止する蒸

気遮断弁の設置による蒸気漏えい量を抑制する設計とするとともに，

蒸気配管の破損により生じる環境に対して当該機能が損なわれない

設計とする。 

ｃ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に，応力評価を実施し，破損形状を貫通クラ

ックとできるか又は破損想定が不要とできるかを確認する若しくは

補強工事等の実施により発生応力を低減し，蒸気漏えい量を抑制す

る又は溢水源から除外することにより蒸気放出による影響が発生し

ない設計とする。   

ｄ．溢水源の破損箇所となるターミナルエンドに対して，蒸気防護板

（破損箇所となるターミナルエンド部を覆う防護カバー）を設置し，

漏えい蒸気流量を抑制して，溢水防護区画内雰囲気温度への影響を

軽減する設計とするとともに，基準地震動による地震力に対して耐

震性を確保する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 

さらに，信頼性向上の観点から，蒸気防護板近傍には小規模漏え

い検知を目的とした特定配置温度検出器を設置し，蒸気の漏えいを

早期検知する設計とする。 
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ｅ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

蒸気放出による影響が発生しない設計とする。 

なお，一般蒸気系配管については，基準地震動の地震力に対し，

耐震性を確保するよう耐震評価を行い，必要により補強工事を実施

することから，想定される地震による破損は生じない設計とする。 

蒸気影響評価における想定破損評価条件を第 1.7.15.6.3-1 表に示

す。 

 

第 1.7.15.6.3-1 表 蒸気影響における配管の想定破損評価条件 

系 統 破損想定 隔離 

 

一般蒸気系 
一般部 

完全全周破断又は

貫通クラック 
自動 

ターミナルエンド部 完全全周破断 自動 

 

 

② 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．蒸気放出の影響に対して耐性を有しない溢水防護対象設備につい

ては，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気放出の影響に対して

耐性を有することが確認された機器（部品を含む）への取替を行う。 

ｂ．溢水源から放出される蒸気に直接曝され，溢水防護対象設備が機

能喪失する場合，蒸気防護板の設置により，蒸気から防護する設計

とする。蒸気防護板は，基準地震動による地震力に対して耐震性を
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確保する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に

対して当該機能が損なわれない設計とする。       

1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針 

地下水の流入，屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破損による

漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水が，溢水防護区画に流入するお

それがある場合には，壁，扉，堰等により」内への流入を防止する設計と

し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

機器の誤操作の漏えいについては，基本的に漏えい量が少なく，現在の

想定破損，地震及び消火水の放水の溢水量に包含される。 

 

1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関 

する設計方針 

基準地震動による地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵

プール・ピット等の外へ漏えいする水の量を考慮する。その際，燃料貯蔵

プール・ピットの周囲に止水板を設置することによりスロッシング水量を

低減する設計とする。また，水位低下量に応じて水位を回復するための設

備を設置する設計とする。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位

低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プ

ール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，それらを用いる

ことにより適切な水温（水温 65℃以下）及び遮へい水位を維持できる設計

とする。 
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1.7.15.6.6 溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止に関する設 

方針 

溢水防護区画を内包する溢水防護建屋外で発生を想定する溢水が，溢水

防護区画に流入するおそれがある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護

区画を内包する溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また、地下水の溢水防護区画への浸水経路としては，建屋外壁地下部に

おける配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部が考えられるが，これら

については，配管貫通部の隙間には地下水面からの水頭圧に耐える流入防

止措置を実施することにより，地下水が溢水防護区画内への流入を防止す

る設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.15.6.7 溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

検討中 

 

1.7.15.6.8 手順等 

溢水評価に関して，以下の内容を含む手順を定め，適切な管理を行う。 

(1) 配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の

想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを継

続的な肉厚管理で確認する。 

(2) 溢水防護区画において，各種対策設備の追加，資機材の持込み等

により評価条件としている床面積に見直しがある場合は，予め定め

た手順により溢水評価への影響確認を行う。 
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(3) 防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操作，閉止状

態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の

手順等を定める。 

(4) 溢水防護対象設備に対する消火水の影響を 小限に止めるため，

消火活動における運用及び留意事項を消火要員に教育する。 

 

 

１．３ 規則への適合性 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指

定基準規則」という。）第十一条では，溢水による損傷の防止について，以

下の要求がなされている。 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生

した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能を損なわない設計とする。 
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２．概要 

２．１ 溢水防護に関する基本方針 

事業指定基準規則第１条２項では，安全機能を有する施設とは，冷却，

水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止，遮蔽並びに閉じ込め等の安全

機能を有するものとされている。 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により，公衆又は

従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質

又は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑制し，又は防止するもの

を安全上重要な施設という。 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 25 年６月 19 日原規技

発第 13061913 号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」とい

う。）では，重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を

適切に維持するために必要な設備を防護する要求があることから，安全上

重要な施設の構築物，系統及び機器を，溢水防護対象設備とし，想定され

る溢水により，その機能が損なわれないよう設計し，溢水が発生した場合

においても，多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損な

わない設計とする。   

具体的には，溢水防護対象設備を，再処理施設内で想定する機器の破損

等により生じる溢水，異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設置さ

れる系統からの放水による溢水，想定される地震に起因する機器の破損等

による溢水（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ

施設の使用済燃料受入れ設備の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用
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済燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール，チャンネル ボックス・バーナブル ポ

イズン取扱いピット，燃料移送水路及び燃料送り出しピット（以下「燃料

貯蔵プール・ピット等」という。）のスロッシングによる溢水を含む。）並

びに地震以外の自然現象，その他要因による溢水から防護し，安全機能を

損なわない設計とする。 

   

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水

に関しては，溢水防護対象設備の配置を踏まえて， も厳しい条件となる

影響を考慮し，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 2-1】 

 

溢水防護を考慮した設計にあたり，具体的な方針を以下のとおりとする。 

 

  (1) 再処理施設内で溢水が生じた場合においても，溢水防護対象設備の

安全機能が損なわれないよう，溢水防護対策については，以下の設計

上の配慮を行う。 

ａ．評価対象となる溢水防護対象設備が設置されている建屋（以下「溢

水防護建屋」という。）内及び屋外で発生する溢水の伝播による，溢

水防護対象設備への影響，その他環境条件を考慮して，適切な構造，

強度及び止水性能を有するよう設計する。 

ｂ．内部溢水発生時の早期検知，溢水発生確認後の適切な隔離措置等

が可能な設計とする。 
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ｃ．溢水量を低減するため，再処理施設内の機器等は，その内部流体

の種類や温度，圧力等に従い，適切な構造，強度を有するよう設計

する。 

ｄ．再処理施設内での溢水事象（地震起因を含む）を想定し，再処理

施設内での溢水の伝播経路及び滞留を考慮して，溢水防護対象設備

が，その安全機能を失わない（多重性又は多様性を有している溢水

防護対象設備が同時に機能喪失しない）設計とする。 

ｅ．溢水によって，溢水防護対象設備の安全機能が損なわれる（多重

性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪失する）

おそれがある場合には，溢水防護対象設備の設置高さを溢水による

水位を上回る高さに嵩上げ，被水に対して十分な保護等級を有する

機器への取替等の防護対策を行い，防護対象設備が機能喪失しない

設計とする。 

 

２．２ 再処理施設の内部溢水影響評価に係る特徴について 

評価の具体的な内容に入る前に，再処理施設の内部溢水影響評価に係る

特徴について以下に示す。 

 

(1)  想定される津波が敷地高さより低いことから，溢水防護対象設備が設

置される敷地に津波が到達することはない。そのため，津波を想定し

た溢水防護対策は不要である。 

(2)  再処理施設内の機器の冷却には，海水を使用していない。 

精製した水を冷却塔にて冷却し，循環運転させている。 

そのため，実用炉のような海水を使用する系統はない。 
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２．３ 溢水影響評価フロー 

以下の第 2.2-1 図のフローにて溢水影響評価を行う。 

 

 

第 2.2-1 図 溢水影響評価フロー 

 

 

 

 

 

 

【溢水防護対象設備の設定】

内部溢水ガイド：2.2.2 項，3.2.2 項

【溢水防護区画の設定】

内部溢水ガイド：2.2.3 項，3.2.3 項

【溢水源の想定】

内部溢水ガイド：2.1 項，3.1 項

【溢水経路の設定】

内部溢水ガイド：2.2.4(1)項，3.2.4(1)項

【評価に用いる各項目の算出及び影響評価】

内部溢水ガイド：2.1.1 項～2.1.3 項,2.2.4(2)項,2.2.4(3)項

3.1.1 項～3.1.3 項,3.2.4(2)項,3.2.4(3)項

【溢水影響評価の判定】

内部溢水ガイド：2.2.4(4)項，3.2.4(4)項
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３． 溢水防護対象設備の設定 

溢水により安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設は，

安全機能を有する施設とする。このうち，冷却，水素掃気，火災・爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な安全上重要な施設の構築

物，系統及び機器を溢水防護対象設備とする。 

 

３．１ 事業指定基準規則第 11 条及び内部溢水ガイドの要求事項について 

事業指定基準規則第 11 条及び内部溢水ガイドの要求事項を踏まえ，溢

水防護対象設備を選定する。 

(1) 事業指定基準規則第 11 条及びその解釈では，安全機能を有する施設が

溢水で機能喪失しないことを求めている。 

事業指定基準規則 第 11 条 事業指定基準規則の解釈 

（溢水による損傷の防止） 

第 11 条 安全機能を有する施設は，

再処理施設内における溢水が発生し

た場合においても安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

第 11 条（溢水による損傷の防止） 

２ 第 11 条に規定する「安全機能を損なわないもの」

とは，再処理施設内部で発生が想定される溢水に対し，

冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界防止等の安

全機能を損なわないことをいう。 

 

 なお，安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設の全体像は，「事

業指定基準規則及びその解釈第１条の３」に定義される「安全上重要な施設」

に該当する設備とする。 

【補足説明資料 3-1】 

○ 内部溢水ガイドでは，発電所で発生した溢水に対して防護すべき設備に

関して以下の記載がある。 

（2.2.2 溢水からの防護すべき対象設備） 

 2.1 項の溢水源及び溢水量の想定に当たっては発生要因別に分類したが，溢水から防護すべ

き対象設備は，重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を適切に維持するた

めに必要な設備を溢水防護対象設備とする。 
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（3.2.2 溢水から防護すべき対象設備） 

 3.1 項の溢水源及び溢水量の想定に当たっては発生要因別に分類したが，溢水から防護すべ

き対象設備は，溢水の発生場所毎に「プール冷却」及び「プールへの給水」の機能を適切に維

持するために必要な設備を溢水防護対象設備とする。 

    

また，内部溢水ガイドでは原子炉施設の溢水評価に関して以下の記載

があり，想定破損により生じる溢水及び消火水の放水による溢水の想定

に当たっては一系統における単一の機器の破損を想定している。 

（2.1 溢水源及び溢水量の想定） 

 溢水源としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

(2) 発電所内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設置される系統からの放水

による溢水 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

 ここで，上記(1)，(2)の溢水源の想定に当たっては，一系統における単一の機器の破損とし，

他の系統及び機器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性 

を有する機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 

 

３．２ 溢水防護対象設備の選定 

事業指定基準規則第 11 条（溢水による損傷の防止）及び内部溢水ガイ

ドの要求事項を踏まえ，溢水防護対象設備を選定する。 

 

(1) 公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの，及び設計基

準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止す

るため放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑制

し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。） 

事業指定基準規則第 11 条の解釈では「安全機能を損なわないもの」

とは，「再処理施設内部で発生が想定される溢水に対し，冷却，水素掃
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気，火災・爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないこと」とさ

れている。 

一方，内部溢水ガイドでは，溢水防護対象設備について「重要度の特

に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を適切に維持するために

必要な設備」とされており，さらに「溢水により原子炉に外乱が及び，

かつ，安全保護系，原子炉停止系の作動を要求される場合には，その影

響（溢水）を考慮し，安全評価指針に基づき安全解析を行う必要がある」

という要求があるとされている。 

これらの要求を踏まえ，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

（以下「事故等」という。）の拡大防止及び影響緩和のために必要な設

備も溢水防護対象設備として選定する。 

また，再処理施設での事故等の評価上必要とされる異常拡大防止系と

異常影響緩和系の設備については，溢水防護対象設備とする安全上重要

な施設に全て含まれており，溢水により多重性又は多様性を有する機器

が同時に機能喪失しない設計とする。 

この場合において，事業指定基準規則第 16 条に基づき，事故等に対

処するために必要な機器の単一故障を考慮しても，異常状態を収束でき

る設計とする。 

したがって，安全保護系その他のインターロックが作動するような溢

水が発生したとしても，事故等に対する処置に必要な系統は，溢水から

防護する設計とすることから，溢水を外乱とする安全解析は要しない。 
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(2) 溢水防護対象設備のうち溢水影響評価の対象とする設備の選定につい

て 

溢水影響評価対象の選定フローを第 3.2-1 図に，溢水影響評価の対象

外とする理由を補足説明資料 3-15 に示す。 

第 3.2-1 図に示した溢水影響評価対象の選定フローにより選定され

た溢水影響評価対象設備のリスト及び配置（例）について，補足説明資

料 3-2 に示す。 

【補足説明資料 3-2】 

【補足説明資料 3-12】 

【補足説明資料 3-15】 

 

同様に補足説明資料 3-15 の選定により詳細な評価の対象から除外さ

れた設備を，補足説明資料 3-3 に示す。 

【補足説明資料 3-3】 

【補足説明資料 3-15】 
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第 3.2-1 図 溢水防護対象設備のうち溢水影響評価対象の選定フロー 

【補足説明資料 3-15】 
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３．３ 溢水防護対象設備の機能喪失の判定 

選定した溢水防護対象設備の没水，被水，蒸気の各溢水モードにおける

機能喪失の判定基準を以下のように定める。 

◇ 没水 

:溢水防護対象設備の機能喪失高さと，設置されている区画の溢水

水位を比較し，溢水水位の方が高い場合には当該設備は機能喪失と

判定する。 

また，現場操作が必要な設備に関しては，溢水の収束後，そのア

クセス通路の溢水水位が歩行に影響のある高さ（原則 50cm 以下）を

超える場合は，機能喪失と判定する。 

ただし，通行に支障がないことを別途評価できる場合はこの限り

ではない。 

【補足説明資料 3-4】 

◇ 被水（流体を内包する機器からの被水） 

：溢水防護対象設備から被水源となる機器が直視でき，当該溢水

防護対象設備に被水防護措置がなされておらず，かつ防滴仕様でも

ない場合は，機能喪失と判定する。 

◇ 被水（上層階からの溢水の伝播による被水） 

：溢水防護対象設備の上方に上層階からの溢水の伝播経路が存在

し，当該溢水防護対象設備に被水防護措置がなされておらず，かつ

防滴仕様でもない場合は，上層階で発生した溢水が伝播経路を経由

して被水することにより，当該溢水防護対象設備は機能喪失と判定

する。 
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◇ 蒸気 

：溢水防護対象設備の機能維持可能な温度／湿度と，設置されて

いる区画の蒸気影響を想定した雰囲気温度／湿度を比較し，雰囲気

温度／湿度の方が高い場合には当該設備は機能喪失と判定する。 

 

３．４ 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 

溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水

（以下「想定破損による溢水」という。），再処理施設内で生じる異常状態

（火災を含む）の拡大防止のために設置される設備からの放水による溢水

（以下「消火水の放水による溢水」という。），地震に起因する機器の破損

等により生じる溢水（燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより発

生する溢水を含む。）（以下「地震による溢水」という。）及びその他の要因

（地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等）により生じる溢水（以

下「その他の溢水」という。）に対して，溢水防護対象設備が以下に示す没

水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とするとと

もに，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにおける水位低下を考慮

しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び給水機能等が維持でき

る設計とする。 

また，溢水評価において，現場操作が必要な設備に対しては，溢水の収

束後，必要に応じて現場の環境温度及び放射線量を考慮しても，運転員に

よる操作場所までのアクセスが可能な滞留水位が原則 50cm 以下となる設

計とする。 

ただし，通行に支障がないことを別途評価できる場合はこの限りではな

い。                      【補足説明資料 7-7】 
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３．４．１ 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なうおそれがある場合に

は，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉（又は水密扉），堰

等による流入防止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰等は，

溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる

設計とするとともに，可能な限り溢水の要因となる地震や火災等に

より生じる荷重やその他環境条件に対して当該機能が損なわれない

設計とする。 

【補足説明資料 3-6】 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，内部溢水ガイドを参考に，破損

を想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラッ

クとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確認する，又は補

強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水流量の低減あるいは

溢水源から除外することにより溢水量を低減する。 

【補足説明資料 3-7】 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

溢水量を低減する。 

【補足説明資料 3-8】 
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ｄ．地震起因による溢水に対しては，地震を検知し，自動的に閉止す

る緊急遮断弁により，他建屋からの溢水量を低減する設計とする。 

  溢水量低減対策として設置する緊急遮断弁は，計測制御設備を含

めて多重化するとともに，地震や火災等により生じる荷重やその他

環境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-9】 

 

(2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし，評価の各段階における

保守性をあわせて考慮した上で，溢水防護対象設備の機能喪失高さ

が，発生した溢水による水位を十分な裕度を持って上回る設計とす

る。 

ｂ．溢水防護対象設備周囲に堰を設置し，溢水防護対象設備が没水し

ない設計とする。設置する堰については，溢水により発生する水位

や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，溢

水の要因となる地震や火災等により生じる荷重やその他環境条件に

対して当該機能が損なわれない設計とする。 
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３．４．２ 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が溢水源からの飛散により安全機能を損なうおそれ

がある場合には，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

(1) 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉，堰等による流入防

止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉，堰等は，溢水により発

生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とすると

ともに，可能な限り溢水の要因となる地震や火災等により生じる荷

重やその他環境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-6】 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に，応力評価を実施し，破損の想定が不要か

を確認する，又は補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水

源から除外することにより被水の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 3-7】 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

被水の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 3-8】 

ｄ．消火水の放水による溢水に対しては，防護対象設備が設置されて

いる建屋内で火災の発生を想定する区画であって，消火器やガスに
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よる消火を基本的な消火戦略として想定していない区画での消火栓，

連結散水及び水噴霧消火設備からの放水による被水に対して防護す

る設計とする。 

  さらに，電源盤等の設備については，固定式消火設備等の水消火

を行わない消火手段を採用することで，被水の影響を受けない設計

とする。 

   また，水消火を行う場合には，水消火による被水の影響を 小限

に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

よう消火活動における運用及び留意事項を消火要員に教育する。 

 

(2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)」

における第二特性数字４以上相当の保護等級を有する機器への取替

を行う。 

【補足説明資料 3-10】 

ｂ．溢水防護対象設備を，IP 等級の試験機関にて試験を実施し，保護

等級(IP コード)における第二特性数字４以上相当であることを確

認する。 

ｃ．実機での被水条件を考慮しても，溢水防護対象設備を覆う溢水防

護板の設置により，被水から防護する設計とする。溢水防護板は，

基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設計及び機器の

破損により生じる溢水の水圧に対して当該機能が損なわれない設計

とする。 

【補足説明資料 3-11】 
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ｄ．溢水防護対象設備の電源接続部，端子台カバー接合部等にコーキ

ング等の水密処理を実施することにより，被水から防護する設計と

する。水密処理は，機器の破損により生じる溢水の水圧に対して当

該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-11】 

 

３．４．３ 蒸気放出の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が蒸気放出により安全機能を損なうおそれがある場

合には，以下に示す対策を行うことにより，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。 

(1) 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の蒸気放出に対して，換気経路上の開口部に，温

度検知により自動閉止するダンパを設置することにより蒸気の流入

を防止する設計とする。 

上記のダンパは，溢水により発生する蒸気に対して流入防止機能

が維持できる設計とするとともに，蒸気配管の破損により生じる環

境に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，温度検知により自動閉止する蒸

気遮断弁の設置し，漏えい蒸気を早期隔離することで蒸気影響を緩

和する設計とするとともに，蒸気配管の破損により生じる環境に対

して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-13】 
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ｃ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に，応力評価を実施し，破損形状を貫通クラ

ックとできるか又は破損想定が不要とできるかを確認する若しくは

補強工事等の実施により発生応力を低減し，蒸気漏えい量を抑制す

る又は溢水源から除外することにより蒸気放出による影響が発生し

ない設計とする。 

ｄ．溢水源の破損箇所となるターミナルエンドに対して，蒸気防護板

（破損箇所となるターミナルエンド部を覆う防護カバー）を設置し，

漏えい蒸気流量を抑制して，溢水防護区画内雰囲気温度への影響を

軽減する設計とするとともに，基準地震動による地震力に対して耐

震性を確保する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 

  さらに，信頼性向上の観点から蒸気防護板近傍には小規模漏えい

検知を目的とし，蒸気防護板の近傍に温度検出器を設置し，蒸気の

漏えいを早期検知する設計とする。 

【補足説明資料 3-13】 

ｅ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とする。 

(2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．蒸気放出の影響に対して耐性を有しない溢水防護対象設備について

は，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気放出の影響に対して耐性

を有することが確認された機器（部品を含む）への取替を行う。 

【補足説明資料 7-10】 
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ｂ．実機での蒸気条件を考慮しても，蒸気防護板等の設置により，蒸気

放出の影響から防護する設計とする。蒸気防護板等は，機器の破損に

より生じる蒸気放出に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-13】 
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４．溢水源の想定 

(１) 考慮すべき溢水源 

溢水源としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

 ａ．溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水

（以下「想定破損による溢水」という。） 

 ｂ．再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設

置される設備からの放水による溢水（以下「消火水の放水による溢水」

という。） 

 ｃ．地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングにより発生する溢水を含む。）（以下「地震によ

る溢水」という。） 

 ｄ．その他の要因（地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等）によ

り生じる溢水（以下「その他の溢水」という。） 

 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器とし，設計図

書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，

耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。a.又はc.の評価において，応

力又は地震により破損を想定する機器をそれぞれの評価での溢水源と

して設定する。 

具体的には，想定破損により生じる溢水では，溢水源となり得る機器

は流体を内包する配管とし，地震起因による溢水では，溢水防護対象設

備の設置された建物・区画内において流体を内包する配管及び容器（塔，

槽類，熱交換器等）を溢水源となり得る機器として抽出する。ここで抽
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出された機器を想定破損及び地震起因のそれぞれの評価での溢水源と

して考慮する。 

a.又はb.の溢水源の想定に当たっては，一系統における単一の機器の

破損，又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び機器は健全

なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有する機器が

ある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 

【補足説明資料 4-1】 

 

４．１ 想定破損による溢水 

４．１．１ 想定破損における溢水源の設定 

想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管

とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギーに応じて，

以下に定義する高エネルギー配管又は低エネルギー配管に分類する。 

・「高エネルギー配管」とは，呼び径25A（1B）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が95℃を超えるか又は運転圧力

が1.9ＭＰａ[gauge]を超える配管。ただし，被水及び蒸気の影響に

ついては配管径に関係なく評価する。 

・「低エネルギー配管」とは，呼び径25A（1B）を超える配管であって，

プラントの通常運転時に運転温度が95℃以下で，かつ運転圧力が 

1.9ＭＰａ[gage]以下の配管。ただし，被水の影響については配管径

に関係なく評価する。なお，運転圧力が静水頭圧の配管は除く。 

   配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギー配管は，原則「完全
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全周破断」，低エネルギー配管は，原則「配管内径の1／2の長さと

配管肉厚の1／2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」

という。）」を想定する。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合

は，発生応力Ｓｎと許容応力Ｓａの比により，以下で示した応力評価の

結果に基づく破損形状を想定する。 

また，応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理

を実施する。 

【補足説明資料 7-8】 

【高エネルギー配管（ターミナルエンド部を除く）】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ≦0.8Ｓａ ⇒ 貫通クラック 

0.8Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 完全全周破断 

【低エネルギー配管】 

Ｓｎ≦0.4Ｓａ ⇒ 破損想定不要 

0.4Ｓａ＜Ｓｎ          ⇒ 貫通クラック 

 

ここでＳｎ及びＳａ の記号は，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格（JSME S NC1-2005/2007）」又は日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）による。 

【補足説明資料 4-2】 

想定破損の破損形状を変更する，もしくは破損対象から除外する配管に

ついては「溢水評価ガイド附属書Ａ」の規定を参考に応力評価を実施し，
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当該規定の要求を満足することを確認する。 

 

４．１．２ 高エネルギー配管の評価 

破損の想定はターミナルエンドと一般部（ターミナルエンド以外）につい

て実施する。 

想定破損評価における高エネルギー配管の破損の形状については，完全全

周破断を想定して溢水影響を評価しているが，一部の高エネルギー配管の評

価対象（25Aを超える※１）に対し，「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考にタ

ーミナルエンドは完全全周破断，ターミナルエンド以外（一般部）は，許容

応力の0.8倍または0.4倍に応じた破損形状とする旨の記載に従って評価する。 

応力評価は３次元はりモデル解析により行い，「溢水評価ガイド附属書Ａ」

を参考に一次＋二次応力の評価式と許容応力を用いる。 

高エネルギー配管の評価フローを第4.1-1図に示す。 

※１：被水・蒸気による影響評価の場合は，25A以下の配管も対象 

 

４．１．３ 低エネルギー配管の評価 

想定破損評価における低エネルギー配管の破損の形状については，貫通ク

ラックを想定して溢水影響を評価しているが，一部の低エネルギー配管の評

価対象（25Aを超える※２）に対し，「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考に許

容応力の0.4倍を下回る場合は破損を想定しない旨の記載に従って評価する。 

応力評価は３次元はりモデル解析により行い，「溢水評価ガイド附属書Ａ」

を参考に一次＋二次応力の評価式と許容応力を用いる。 

低エネルギー配管の破損形状の評価フローを第4.1.2-図に示す。 

※２： 被水による影響評価の場合は，25A以下の配管も対象 
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※1 溢水評価ガイド附属書Ａを参考にした一次＋二次応力評価 

※2 Sa：許容応力 

第 4.1-1 図 高エネルギー配管の破損形状フロー 

 

※1 溢水評価ガイド附属書Ａを参考にした一次＋二次応力評価 

※2 Sa：許容応力 

第 4.1-2 図 低エネルギー配管の破損形状評価フロー 

 

高エネルギー配管

ターミナルエンド 一般部

一次＋二次応力評価*1

貫通クラック完全全周破断 破損なし

応力評価 *2

0.4 Sa以下

応力評価 *2

0.8 Sa以下No

Yes

No

Yes

低エネルギー配管

貫通クラック 破損なし

応力評価 *2

0.4 Sa以下 Yes

No

一次＋二次応力評価*1
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４．１．４ 応力に基づく評価結果 

4.1.1及び4.1.2 のとおり「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考に一次応力＋

二次応力の計算値が許容応力の0.4倍以下の配管については，溢水影響評価に

おける破損は想定しない。 

 

４．２ 消火水の放水による溢水 

溢水防護建屋内において、水を使用する消火設備として、消火栓及び水

噴霧消火設備がある。その他、消火設備ではないが、消火活動に供する設

備として、水を噴霧する連結散水があるため、これらについて、放水によ

る溢水影響を評価する。 

なお，再処理施設内にはスプリンクラーの設置されている建屋があるが，

溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋内には，自動作動するス

プリンクラーが設置されていないことから，スプリンクラーの放水による

影響評価は不要である。 

したがって，火災時における溢水源としては，消火栓，連結散水及び水

噴霧消火設備からの放水を考慮する。 

ただし，水消火設備を用いず，ガス消火設備や消火器等を用いて消火活

動を行うことを前提としている区画（部屋）については，放水量を 0ｍ3と

し，当該区画における放水を想定しない。 

なお，再処理施設には，発電炉の格納容器スプレイのような，異常事象

の拡大防止のための放水設備はないことから誤作動による溢水は想定しな

い。 

【補足説明資料 4-3】 
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４．３ 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

流体を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が

確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として選定する。

ただし，耐震Ｂ,Ｃ クラスであっても基準地震動による地震力に対して耐

震性が確保されるものについては，溢水源としないこととする。 

また，地震による燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングについても

溢水源として想定する。 

  溢水源となりうる機器の抽出の考え方を第 4.3-1 図に示す。 

【補足説明資料 4-1】 
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※１ 溢水防護対象設備が設置されている建物に内部流体が流入する可能性

のある機器も対象とする。 

※２ ポンプ，弁等は溢水源として配管に含める。 

※３ セル内の機器からの溢水は，セル外へ漏えいすることがないことから溢

水源として抽出しない。 

【補足説明資料 4-4】 

第 4.3-1 図 溢水源となりうる機器の抽出の考え方 

防護対象設備が設置されている建物内の機器 

・配管
・容器   （塔，槽，熱交換器

流体を内包するか？ 

溢水源となりうる機器

として抽出する

セル内に 
設置されているか？ 

溢水源となりうる機器

として抽出しない

Yes

Yes 

No 

No 

米２ 

米１ 

米３ 
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４．４ その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う

溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象が想定さ

れる。 

４．４．１ 地震以外の自然事象やその波及的影響に伴う溢水 

地震以外の自然現象による溢水影響としては，降水のような再処理施設

への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破壊のような間接

的な影響が考えられる。想定される自然現象は，風（台風），竜巻，降

水，落雷，森林火山，高温，凍結，火山の影響，積雪，生物学的事象，

塩害があり，これらによる溢水への影響に関する検討要否及び結果を補

足説明資料2-1に示す。 

【補足説明資料2-1】 

 

４．４．２ 溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象につ

いて 

溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象としては，機

器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤が想定される。 

その他の漏えいとして想定する溢水事象については，基本的に漏えい量

が少なく，想定破損，地震及び消火水の放水の溢水量に包含されると考

えられる。 

なお，再処理施設には発電炉にある格納容器スプレイのような自動にて

系外に水を放出する設備がないため，誤動作についての考慮は不要であ

る。 

【補足説明資料 4-5】
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５．溢水防護区画及び溢水経路の設定 

５．１ 溢水防護区画の設定 

評価対象となる溢水防護対象設備が設置されている建屋を，溢水防護建

屋として設定する。溢水防護建屋は，雨水や地下水等の流入防止対策を実

施するとともに，溢水防護建屋内で発生を想定する溢水が建屋外及び他事

業区分の施設への流出防止対策を実施する。なお，想定される津波は，再

処理施設の造成高が標高約 55m で，海岸からの距離も約５km と遠く，再処

理施設の設置された敷地へ到達又は流入することはないことから，津波に

よる溢水影響は考慮しない。 

【補足説明資料 3-6】 

 

また，溢水防護建屋内で，以下に該当する部屋を溢水防護区画として設

定する。溢水防護区画は，壁，扉及びシャッターで区画されている部屋を

部屋番号単位で設定する。 

溢水防護建屋及び溢水防護区画の配置図を補足説明資料 3-2 に示す。 

【補足説明資料 3-2】 

・評価対象の溢水防護対象設備が設置されている全ての部屋 

・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

・溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路部 
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５．２ 溢水経路の設定 

溢水防護建屋において，床開口部（機器ハッチ，階段等)及び溢水影響

評価において期待することのできる設備（防水扉や堰等）の抽出を行い，

溢水経路を設定する。 

溢水影響評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の区

画（溢水防護対象設備が存在しない区画または通路）との間における伝播

経路となる防水扉（又は水密扉）以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開

口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレン等の連接状況及びこれ

らに対する流入防止対策の有無を踏まえ設定する。溢水経路モデルとして

補足説明資料 5-1 に示す。また，溢水防護区画図を補足説明資料 3-2 に示

す。 

【補足説明資料 3-2】 

【補足説明資料 5-1】 

【補足説明資料 5-5】 

なお，防水扉（又は水密扉）及び堰の設置，壁開口部及び貫通部への止

水処置，天井や床面開口部及び貫通部への止水処置等の流入防止対策（例）

については，補足説明資料 3-6 を参照。 

【補足説明資料 3-6】 

また，再処理施設の停止時（機器の計画的な点検，保守などを実施する

期間）に伴う溢水防護対象設備の待機除外や扉の開放等，再処理施設の保

守管理上やむを得ぬ措置の実施により，影響評価上設定した再処理の運転

期間中の状態と一時的に異なる状態となった場合についても想定する。 

【補足説明資料 5-2】 
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５．２．１ 溢水経路設定の基本方針 

・上層階から下層階への流下経路を限定することにより，溢水影響範囲

を可能な限り限定する。 

・溢水防護建屋の各階で発生し，通路に流出した溢水は，エレベータ及

び階段室を経由して， 地下階に流下するものとする。また，通路上

に機器ハッチ及び開口部（グレーチング敷設部含む）がある場合は，

下階に流下するものとする。 

なお，通路から階段室の途中で，堰又は防水扉が設置されていない

部屋で，防水扉以外の扉の下に段差（カーブ）のない部屋には，溢水

が流入するものとする。 

【補足説明資料 5-1】 

・床ドレンからの排水は考慮しない。 

・床ドレンからの逆流水は考慮する。 

【補足説明資料 3-6】 

 

・壁開口部及び貫通部への止水処置，天井や床面開口部及び貫通部への

止水処置等が実施されていない場合は，溢水経路として考慮する。 

・火災により開口部及び貫通部への止水処置の機能が損なわれる場合に

は，当該開口部及び貫通部からの消火水の伝播を考慮する。 

・溢水収束後の滞留水位は運転員のアクセス性に影響のない水位とする。 
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５．２．２ 基本方針を踏まえた対応方針 

(1) 再処理施設の稼動状態を踏まえた再処理施設特有の対応方針 

【通常運転時】 

・下階に伝播するスロッシング水が実際には減少することを期待して，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋１階の燃料受入れエリア，燃料貯蔵エリ

ア及び燃料送出しエリアについては，下階への伝播経路を燃料受入れ

エリア南側階段室１箇所に限定するために，４箇所ある階段室のうち，

３箇所に防水扉を設置する。 

【補足説明資料 5-3】 

【再処理施設の停止時】 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋１階の燃料受入れエリア，燃料貯蔵エリ

ア及び燃料送出しエリアについては，再処理施設の停止時に溢水経路

が変更となる作業がない。 

また，溢水防護建屋内の作業において，溢水経路の変更の可能性が

ある作業は，機器ハッチ開放を伴う資機材の搬出入作業であるが，機

器ハッチは再処理施設の停止時に限らず溢水経路としており，溢水経

路に変更がないことから，通常運転時と同様である。 

 

 (2) 堰及び防水扉（又は水密扉）の設定に対する考え方 

溢水経路の設定にあたり，以下の対策を実施する。 

・溢水流入防止のための堰及び防水扉（又は水密扉） 
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溢水防護区画外から溢水防護区画内への溢水の流入を制限するため

止水性の無い扉の前（又は後ろ）に設置する堰及び防水扉（又は水密扉）

をいう。これらにより止水された開口部は，溢水経路とはしない。 

 

・溢水流出防止のための堰及び防水扉 

溢水経路を限定する目的で，溢水防護区画内から溢水防護区画外への

溢水の流出を制限するため使用済燃料受入れ・貯蔵建屋１階の燃料受入

れエリア，燃料貯蔵エリア及び燃料送出しエリア等設置する堰及び防水

扉をいう。これらにより止水された開口部は，溢水経路とはしない。 

 

上記を踏まえた，溢水伝播経路図（例）を補足説明資料 5-4 に示す。 

【補足説明資料 5-4】 

 

５．２．３ 溢水経路の評価方針 

・ 没水影響評価においては，各評価区画の溢水が全量その評価区画に滞留

した場合を想定する。溢水水位の算出後，溢水は設定した経路に沿って

伝播するものとする。 

・ 下階には全量流下を想定する。 

 

５．２．４ 溢水防護区画内外における溢水経路 

(1) 溢水防護区画内漏えいにおける溢水経路 

溢水防護区画内漏えいに関する溢水経路の評価を行う場合，溢水防

護対象設備の存在する溢水防護区画の水位が も高くなるように当該
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の区画から他の区画への流出がないように溢水経路を設定することを

基本とする。 

溢水評価を行う場合の各構成要素の溢水に対する考え方を以下に示

す。 

 

ａ．床ドレン 

評価対象区画に床ドレン配管が設置されていても，他の区画への流出

は考慮しない。 

 

ｂ．床面開口部及び貫通部 

評価対象区画床面に開口部又は貫通部が設置されている場合であっ

ても，床開口部又は貫通部から他の区画への流出は考慮しない。 

 

ｃ．壁開口部及び貫通部 

評価対象区画の境界壁に開口部及び貫通部が設置され，隣の区画との

開口部及び貫通部が溢水による水位より低い位置にある場合であって

も，その貫通部からの流出は考慮しない。 

 

ｄ．扉 

評価対象区画に扉が設置されている場合であっても，当該扉から他の

区画等への流出は考慮しない。 

 

e．堰及び壁 

他の区画への流出は考慮しない。 
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ｆ．排水設備 

評価対象区画に排水設備が設置されている場合であっても，当該区画

からの排水は考慮しない。 

 

(2) 溢水防護区画外漏えいにおける溢水経路 

溢水防護区画外漏えいでの溢水経路の評価を行う場合，溢水防護対象

設備の存在する溢水防護区画の水位が も高く（当該溢水区画に流入す

る水量は多く，排水する流量は少なくなるように設定）なるように溢水

経路を設定する。 

評価を行う場合の各構成要素の溢水に対する考え方を以下に示す。 

 

ａ．床ドレン 

評価対象区画の床ドレン配管が他の区画とつながっている場合であ

って他の区画の溢水水位が評価対象区画より高い場合は，水位差によっ

て発生する流入量を考慮する。 

ただし，評価対象区画内に設置されているドレン配管に逆流防止措置

が施されている場合は，その効果を考慮する。 

【補足説明資料 3-6】 

 

ｂ．天井面開口部及び貫通部 

評価対象区画の天井面に開口部又は貫通部がある場合は，上部の区画

で発生した溢水量全量の流入を考慮する。 
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ただし，天井面開口部自体が鋼製又はコンクリート製の蓋で覆われた

ハッチに止水処置が施されている場合又は天井面貫通部に止水処置等

の流入防止対策が施されている場合は，評価対象区画への流入は考慮し

ない。 

なお，評価対象区画上部にある他の区画に蓄積された溢水が，当該区

画に残留する場合は，その残留水の評価対象区画への流入は考慮しない。 

ｃ．壁開口部及び貫通部 

評価対象区画の境界壁に開口部及び貫通部が設置されている場合で

あって，隣の区画の溢水による水位が開口部及び貫通部より高い位置に

ある場合は，隣室との水位差によって発生する流入量を考慮する。 

ただし，評価対象区画の境界壁の開口部及び貫通部に止水処置等の流

入防止対策が施されている場合は，評価対象区画への流入は考慮しない。 

 

ｄ．扉 

評価対象区画に扉が設置されている場合は，隣室との水位差によって

発生する流入量を考慮する。 

ただし，当該扉の前後のいずれかに，溢水時に想定する水位による水

圧に対する水密性が確保できる堰又は防水扉（又は水密扉）が設置され

ている場合は，流入を考慮しない。 

 

ｅ．堰 

溢水が発生している区画に堰が設置されている場合であって，他に流

出経路が存在しない場合は，当該区画で発生した溢水は堰の高さまで滞

留するものとする。 
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f．壁 

溢水が長時間滞留する区画境界の壁に，基準地震動による地震力によ

りひび割れが生じるおそれがある場合は，ひび割れからの漏水量を算出

し，溢水評価に影響を与えないことを確認する。基準地震動による地震

力に対し健全性を確認できる壁については，その効果を考慮する。 

g．排水設備 

評価対象区画に排水設備が設置されている場合であっても，当該区画

からの排水は考慮しない。 

 

(3) 蒸気に対する溢水経路について 

蒸気は液体の場合と伝播の仕方が異なることから，床，壁及び天井等を

境界として区域を分割し，それら区域間の伝播経路を設定する。 

蒸気評価に用いる拡散範囲は，適切な評価方法を用いて妥当な評価範囲

を設定する。 

【補足説明資料 7-11】
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６．建屋内の溢水防護対象設備を防護するための設計方針 

設定した溢水源及び溢水量に対して，溢水防護対象設備が没水，被水及び

蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とするとともに，燃料貯蔵

プール・ピット等のスロッシングによる水位低下を考慮しても，燃料貯蔵プ

ール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持できる設計とする。 

また，溢水が発生した場合における現場の環境温度及び放射線量を考慮

するとともに，運転員が溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路部

の滞留水位が原則 50cm 以下となる設計とする。 

【補足説明資料 6-3】 

 

さらに，運転員が溢水発生区画を特定するためにアクセスする通路部に

ついては，適切に保守管理を行うものとする。 

 

なお，必要となる操作を中央制御室で行う場合は，操作を行う運転員は

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に常駐している

ことからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

 

６．１没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

６．１．１ 没水の影響に対する評価方針 

「4. 溢水源の想定」にて想定した溢水源から発生する溢水量と「5. 溢

水防護区画及び溢水経路の設定」にて設定した溢水防護区画及び溢水経路

から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそ

れがないことを評価する。 
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具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれはない。想定破損による没水評価を 7.2，

消火水の放水による没水評価を 8.2，地震起因による没水評価を 9.6 に示

す。 

(1) 発生した溢水による水位が，溢水の影響を受けて溢水防護対象設備の

安全機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）

を上回らないこと。その際，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水

が滞留している区画での人のアクセス等による一時的な水位変動（以下，

「ゆらぎ」という。）を考慮し，発生した溢水に対して裕度を確保され

ていること。また，溢水防護区画への設備の追加，変更及び資機材の持

込みによる床面積への影響を考慮すること。 

機能喪失高さについては，溢水防護対象設備の各付属品の設置状況も

踏まえ，没水によって安全機能を損なうおそれのある高さを設定する。 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方の例を第 6.1.1-1 表に示

す。 

溢水防護区画毎に当該エリアで機能喪失高さが も低い設備を選定

し，機能喪失高さと溢水水位を比較することにより当該エリアの影響評

価を実施する。 

機能喪失高さと評価高さの関係については，補足説明資料 3-4 に詳細

を示す。 

【補足説明資料 3-4】 
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発生した溢水による水位(H)は，以下の式に基づいて算出する。床勾

配が溢水評価区画にある場合には，溢水水位の算出は床勾配高さ（※）

の半分嵩上げする。 

※ 床勾配の下端から上端までの高さ（一律 0.1m と設定） 

 

H=Q／A ＋ h1 

H：水位(m) 

Q：溢水量(m3) 

評価対象区画内で発生する溢水量及び評価区画外から流入す

る溢水量の和とする。 

A：滞留面積(m2)（除外面積を考慮した算出面積） 

評価対象区画内と溢水経路に存在する区画の総面積を滞留面積

として評価する。滞留面積は，壁及び床の盛り上がり（コンクリー

ト基礎等）範囲を除く有効面積を滞留面積とする。 

h1：床勾配高さ(m)（床勾配が溢水評価区画にある場合には床勾配を

考慮） 

 

没水評価の判定は，以下の通りとする。 

（機能喪失高さ）- H  ≧ h2 

h2：ゆらぎ高さ（ m ）（一律 0.1m とする。） 

床勾配及びゆらぎの考慮については，補足説明資料 6-2 , 滞留面積

の算出については，補足説明資料 6-4 に示す。 

【補足説明資料 6-2】 

【補足説明資料 6-4】 
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(2) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪失し

ないこと。その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

表 6.1.1-1 表 溢水による各設備の機能喪失高さの考え方 

機 器 機能喪失高さ 

溢水により臨界に至るおそれのある形状寸

法管理の機器 

当該機器の下端 

ポンプ，送風機，排風機，ボイラ，冷凍機，

ディーゼル発電機，脱湿装置及び空気圧縮機 

電動機下端又は操作箱下端のいずれか低い方 

 

収納管及び通風管 冷却空気の流動を維持できる高さ 

自動ダンパ及び自動弁 駆動部下端 

フィルタ類 ポート下端 

計器 トランスミッタ下端 

盤 

(電気盤，計装ラック) 

床置き盤 ・外観からケーシングの枠材が見える場合：下部

枠材の上端 

・外観からケーシングの枠材が見えない場合：基

礎の上端。基礎の上端が確認でいない場合は扉下

端 

壁掛け盤 ケーシング下端 

蓄電池 端子が上部 本体上端（樹脂ナットに止水性がないため） 

端子が側面 端子部下端 

αモニタ ケーブル接続部下端 

ルームエア配管 ルームエア配管下端 

VOG入気フィルタ フィルタユニットのポート下端 

粉末状のプルトニウムを取り扱う室にある

溢水防護対象設備 

粉末のプルトニウムに直接水がかかると臨界に

至る可能性があるため機能喪失高さを０cmとす

る。（測定不要） 

溢水から防護するアクセスルート 溢水収束後の溢水水位とするため（測定不要） 

アクセス性の判断基準として，国土交通省発行の

「地下空間における浸水対策ガイドライン」を参

考に，溢水水位を原則50cm以下とする。 

ただし，通行に支障がないことを別途評価でき

る場合には，これを考慮する。 
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６．１．２ 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なうおそれがあると評価

された場合には，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

(1)溢水源又は溢水経路に対する対策 

a．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉（又は水密扉），堰及

び床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り溢水の流入を防止する

設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防

止機能が維持できる設計とするとともに，可能な限り溢水の要因と

なる地震や火災等により生じる荷重やその他環境条件に対して当該

機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-6】 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，内部溢水ガイドを参考に，破損

を想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラッ

クとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確認する，又は補

強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水源から除外すること

により溢水量を低減する。 

【補足説明資料 3-7】 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

溢水量を低減する。【補足説明資料 3-8】 
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ｄ．地震起因による溢水に対しては，地震を検知し，自動的に閉止す

る緊急遮断弁により，他建屋からの溢水量を低減する設計とする。 

  溢水量低減対策として設置する緊急遮断弁は，作動回路を含めて

多重化するとともに，地震や火災等により生じる荷重やその他環境

条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-9】  

 

(2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし，評価の各段階における

保守性とあわせて考慮した上で，溢水防護対象設備の機能喪失高さが，

発生した溢水による水位を十分な裕度を持って上回る設計とする。 

ｂ．溢水防護対象設備周囲に堰を設置し，溢水防護対象設備が没水し

ない設計とする。設置する堰については，溢水により発生する水位や水

圧に対して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，溢水の要因

となる地震や火災等により生じる荷重やその他環境条件に対して当該

機能が損なわれない設計とする。 
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６．２ 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

６．２．１ 被水の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの直線軌道の飛散による

被水，及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水の影響を受ける範囲

内にある防護対象設備が被水により安全機能を損なうおそれがないことを

評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象

設備が安全機能を損なうおそれはない。想定破損による被水評価を 7.3，

消火水の放水による被水評価を 8.3，地震起因による被水評価を 9.7 に示

す。 

(1) 溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な

影響を生じないよう，以下に示すいずれかの保護構造を有していること。 

ａ．「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」

における第二特性数字４以上相当の能力を有すること。 

【補足説明資料 3-10】 

ｂ．基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設計及び機器の

破損により生じる溢水の水圧に対して当該機能が損なわれない設計

とする溢水防護板の設置又は溢水防護対象設備の電源接続部，端子台

カバー接合部等へのコーキング等の水密処理により，被水防護措置が

なされていること。 

【補足説明資料 3-11】 

(2) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪失し

ないこと。その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 
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６．２．２ 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なうおそれがある場合

には，以下に示す対策を行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

(1) 溢水源又は溢水経路に対する対策 

ａ．溢水防護区画外の溢水に対して，壁，防水扉，堰等による流入防

止対策を図り溢水の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉，堰等は，溢水により発

生する水位や水圧に対して流入防止機能が維持できる設計とすると

ともに，可能な限り溢水の要因となる地震や火災等により生じる荷

重やその他環境条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-6】 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に，応力評価を実施し，破損の想定が不要か

を確認する，又は補強工事等の実施により発生応力を低減し，溢水

源から除外することにより被水の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 3-7】 

ｃ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

被水の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 3-8】 

ｄ．消火水の放水による溢水に対しては，防護対象設備が設置されて

いる建屋内で火災の発生を想定する区画であって，消火器やガスに
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よる消火を基本的な消火戦略として想定していない区画での消火栓，

連結散水及び水噴霧消火設備からの放水による被水に対して防護す

る設計とする。 

   また，水消火を行う場合には，水消火による被水の影響を 小限

に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

よう消火活動における運用及び留意事項を消火要員に教育する。 

 

 (2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)」に

おける第二特性数字４以上相当の保護等級を有する機器への取替を

行う。 

【補足説明資料 3-10】 

ｂ．溢水防護対象設備を，IP 等級の試験機関にて試験を実施し，保護等

級(IP コード)における第二特性数字４以上相当であることを確認す

る。 

ｃ．溢水防護対象設備を覆う溢水防護板の設置により，被水から防護す

る設計とする。溢水防護板は，基準地震動による地震力に対して耐震

性を確保する設計及び機器の破損により生じる溢水の水圧に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 3-11】 

ｄ．溢水防護対象設備の電源接続部，端子台カバー接合部等にコーキン

グ等の水密処理を実施することにより，被水から防護する設計とする。

水密処理は，機器の破損により生じる溢水の水圧に対して当該機能が

損なわれない設計とする。         【補足説明資料 3-11】 
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６．３ 蒸気の影響に対する評価及び防護設計方針 

６．３．１ 蒸気の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出

及び拡散による影響を確認するために，溢水防護対象設備が蒸気放出の影

響により安全機能を損なうおそれのないことを評価する。 

 

(1) 溢水防護対象設備の蒸気による機能喪失判定は，溢水防護対象設備の

仕様（温度及び湿度）と蒸気漏えい発生時の環境条件を比較することで

実施し，溢水防護対象設備の仕様に対し，蒸気漏えい発生時の環境条件

が上回らないこと。 

具体的には，想定破損発生区画内での漏えい蒸気による溢水防護対象

設備への影響及び区画間を拡散する漏えい蒸気による溢水防護対象設

備への影響が，蒸気曝露試験又は机上評価によって溢水防護対象設備の

健全性が確認されている条件（温度及び湿度）を超えなければ，溢水防

護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。想定破損による蒸気評価

を 7.4，地震起因による蒸気評価を 9.8 に示す。 

 

蒸気評価では，熱流体解析コードを用い，実機を模擬した空調条件や

解析区画を設定して解析を実施し，溢水防護対象設備が蒸気放出の影響

により安全機能を損なうおそれがないことを評価する。また，破損想定

箇所の近傍に溢水防護対象設備が設置されている場合は，漏えい蒸気の

直接噴出による溢水防護対象設備への影響も考慮する。 
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(2) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備が同時に機能喪失し

ないこと。その際，溢水を起因とする運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

６．３．２ 蒸気の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が蒸気放出の影響により安全機能を損なうおそれ

がある場合には，以下に示す対策を行うことにより，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

 

ａ．溢水防護区画外の蒸気放出に対して，換気経路上の開口部に，温

度検知により自動閉止するダンパの設置による流入防止対策を図り

蒸気の流入を防止する設計とする。 

上記のダンパは，溢水により発生する蒸気に対して流入防止機能

が維持できる設計とするとともに，蒸気配管の破損により生じる環

境に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｂ．想定破損による溢水に対しては，温度検知により自動閉止する蒸

気遮断弁の設置による蒸気漏えい量を抑制する設計とするとともに，

蒸気配管の破損により生じる環境に対して当該機能が損なわれない

設計とする。 

【補足説明資料 3-13】 
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ｃ．想定破損による溢水に対しては，破損を想定する配管について，

内部溢水ガイドを参考に応力評価を実施し，破損形状を貫通クラッ

クとできるか又は破損想定が不要とできるかを確認する。又は，補

強工事等の実施により発生応力を低減し，蒸気漏えい量を抑制する

又は溢水源から除外することにより蒸気放出による影響が発生しな

い設計とする。 

ｄ．溢水源の破損箇所となるターミナルエンドに対して，蒸気防護板

（破損箇所となるターミナルエンド部を覆う防護カバー）を設置し，

漏えい蒸気流量を抑制して，溢水防護区画内雰囲気温度への影響を

軽減する設計とするとともに，基準地震動による地震力に対して耐

震性を確保する設計及び蒸気配管の破損により生じる環境に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 

さらに，信頼性向上の観点から，蒸気防護板近傍には小規模漏え

い検知を目的とした特定配置温度検出器を設置し，蒸気の漏えいを

早期検知する設計とする。 

【補足説明資料 3-13】 

ｅ．地震起因による溢水に対しては，溢水源として想定する機器につ

いて耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計とし，溢水源から除外することにより

蒸気放出による影響が発生しない設計とする。 

蒸気影響評価における想定破損評価条件を第 6.3.2-1 表に示す。 
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応力評価を実施する配管については，応力評価の結果により発生応力

（一次＋二次応力）が許容応力の 0.4 倍を超え 0.8 倍以下であれば「配

管内径の 1／2 の長さと配管肉厚の 1／2 の幅を有する貫通クラック」を

想定し，発生応力が許容応力の 0.4 倍以下であれば破損は想定しない。 

 

第 6.3.2-1 表 蒸気影響における配管の想定破損評価条件 

系 統 破損想定 隔離 

 

一般蒸気系 
一般部 

完全全周破断又は

貫通クラック 
自動 

ターミナルエンド部 完全全周破断 自動 

 

  なお，一般蒸気系配管については，基準地震動の地震力に対し，耐震性

を確保するよう耐震評価を行い，必要により補強工事を実施することから，

想定される地震による破損は生じない設計とする。 

 

(2) 溢水防護対象設備に対する対策 

ａ．蒸気放出の影響に対して耐性を有しない溢水防護対象設備について

は，蒸気曝露試験又は机上評価によって蒸気放出の影響に対して耐性

を有することが確認された機器（部品を含む）への取替を行う。 

ｂ．溢水源から放出される蒸気に直接曝され，溢水防護対象設備が機能

喪失する場合，蒸気防護板の設置により，蒸気から防護する設計とす

る。蒸気防護板は，基準地震動による地震力に対して耐震性を確保す

る設計及び蒸気配管の破損により生じる環境温度及び圧力に対して

当該機能が損なわれない設計とする。      【補足説明資料 3-13】 
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６．４  その他の溢水に対する設計方針 

地下水の流入，屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破損による

漏えい等の地震以外の自然現象に伴う溢水が，溢水防護区画に流入するお

それがある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護建屋内への流入を防止

する設計とし，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

機器の誤操作の漏えいについては，基本的に漏えい量が少なく，現在の

想定破損，地震及び消火水の放水の溢水量に包含されると考えられること

から，6.1 及び 6.2 による設計とする。 

 

６．５  燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する設

計方針 

基準地震動による地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵

プール・ピット等の外へ漏えいする水の量を考慮する。その際，燃料プー

ルの初期条件は保守的となるように設定する。 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位

低下を考慮しても，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プ

ール・ピット等への給水機能が確保されるため，それらを用いることによ

り適切な水温（水温 65℃以下）及び遮へい水位を維持できる設計とする。 

 

６．６  溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止に関する設計方針 

溢水防護区画を内包する溢水防護建屋外で発生を想定する溢水が，溢水

防護区画に流入するおそれがある場合には，壁，扉，堰等により溢水防護

区画を内包する溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，溢水防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とする。 
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６．７  溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水の影響により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止

系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を考慮した上で，「安全

評価指針」に基づき必要な単一故障を考慮し，発生が予想される運転時の

異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行い，炉心損傷に至

ることなく当該事象を収束できる設計とし，これらの機能を維持するため

に必要な設東海第二_事業者ヒアリング_第 1276 回_H30 年 9 月 18 日 36 備

（溢水防護対象設備）が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全

機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全

機能を損なわない設計）とする。 

 

 

検討中 
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７．想定破損評価に用いる各項目の算出及び影響評価 

想定破損による溢水に対し，溢水源毎の溢水量を算出し，本文第 5 章に

て設定した溢水経路をもとに，影響評価を実施する。 

評価方針としては，あらゆる箇所での溢水の発生を想定した上で，想定

破損の溢水による溢水防護対象設備への溢水影響の確認及び機能喪失の判

定を実施し，多重性又は多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同

時に損なわれないことを確認する。 

多重性又は多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損な

われるおそれがある場合は，溢水経路，溢水防護対象設備又は溢水源に対

して，溢水経路に対する拡大防止対策（以下，「溢水経路に対する対策」

という。），溢水防護対象設備に対する損傷防止対策（以下，「溢水防護

対象設備に対する対策」という。）又は溢水源に対する発生防止・影響緩

和対策（以下，「溢水源に対する対策」という。）を組合せることで安全

機能を損なわない設計とする。 

上記の評価及び防護方針をフローとして以下第 7-1 図に示す。 
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第 7-1 図 想定破損に対する評価及び防護方針の概要フロー 

 

  

溢水経路に対する対策

により対応可能

No

Yes

No

溢水の発生を想定した

上で，影響評価を実施

Yes
溢水経路に対する対策

溢水防護対象設備に対する対策

により対応可能
溢水防護対象設備

に対する対策

溢水源に対する対策
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７．１ 溢水量の算定 

想定する機器の破損は，一系統における単一の機器の破損を想定する。

溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水

源として他の系統及び機器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多

重性又は多様性を有する機器がある場合においても，そのうち単一の機器

が破損すると仮定する。 

溢水量の算出に当たっては，配管の破損箇所から流出した漏水量と，隔

離範囲内の系統保有水量を設定する。ここで，漏水量は，配管の破損形状

を考慮した流出量と漏えい箇所の隔離までに必要な時間を乗じて設定する。 

 

７．１．１ 流出流量 

破損を想定する機器は配管（容器の一部であって，配管形状のものを含

む。）とし，破損形状は内包する流体のエネルギーに応じて以下の２種類

に分類した。 

○高エネルギー配管:原則「完全全周破断」 

○低エネルギー配管:原則「貫通クラック」 

 

なお，高エネルギー配管及び低エネルギー配管の分類は 4.1 に示したと

おり。 

それぞれの破損形状に応じ，破損箇所からの流出流量を算定する。 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，

応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。 
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完全全周破断の場合は，原則として系統の定格流量とし，系統上の破断

位置，口径，流体圧力等を考慮することにより，より適切な値が定量的に

算定できる場合はその値を流出流量とする。 

 

貫通クラックの場合は，破断面積，損失係数，水頭を用いて以下の計算

式より求める。 

Q＝A×C×√（2×g×H）×3600 

Q：流出流量（m３／h） 

A：破断面積（m２） 

C：損失係数 

g：重力加速度（m／s２） 

H：水頭（m） 

 

ここで損失係数は 0.82 とする。根拠を補足説明資料 7-1 に示す。 

【補足説明資料 7-1】 

 

また，破断面積（A）及び水頭（H）は，原則として系統の 大値（ 大

口径， 大肉厚，配管の 高使用圧力）を使用するが，破断を想定する系

統の各区画内での 大値が明確な場合は，その値を使用する。なお，算出

要領を補足説明資料 7-2 に示す。 

【補足説明資料 7-2】 
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７．１．２ 隔離時間 

溢水の発生後，溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を，手動隔離及び

自動隔離のそれぞれの場合を想定し，以下のとおり設定する。 

(1) 手動隔離 

破損を想定する系統や破損箇所等によらず，一般的に溢水を検知する

手段として，発生した溢水が流出経路若しくは床ドレンを通じて 下階

の廃液槽に流れ込むことによる廃液槽の異常な液位上昇等を想定し，こ

れらにより溢水を検知し，手動による隔離操作を行う際の隔離時間を設

定する。 

設定する時間を補足説明資料 7-3 に示す。 

【補足説明資料 7-3】 

 (2) 自動隔離 

配管破損が生じた場合，各種インターロック等により自動隔離が期待

できる系統はないことから，自動隔離による隔離時間は設定しない。 

 

７．１．３ 系統保有水量 

系統保有水量は，配管内及び容器等機器内の保有水量の合算値とする。

また保守性を確保するため，算出した保有水量を 1.1 倍する。ただしタン

ク等，公称容量が定められ，想定する保有水量が大きく変動する可能性の

少ない機器に関しては，1.1 倍の安全率を乗ずる対象から除外する。 
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７．１．４ 溢水量 

7.1.1～7.1.3 の条件に基づき，以下の計算式により溢水量を算定する。 

 

X＝Q×t＋M 

Q：流出流量（m３／h） 

t：隔離時間（h） 

M：系統保有水量（m３）（算出量に 10％の裕度を確保） 

 

ここで，隔離までの流出量に関しては，当該系統の系統保有水量のみで

なく，当該系統への補給水や他系統からの流入等を考慮する。また系統保

有水量に関しては，溢水検知による隔離後に系統内の残水の漏えいが継続

する可能性を考慮し，保守的に系統の全保有水量を加算する。ただし，隔

離操作により隔離が可能と判断できる範囲及び配管の高さや引き回し等の

関係から流出しないと判断できる範囲が明確に示せる場合は，その範囲を

除いた保有水量が溢水するものとして溢水量を算定する。 

各系統からの溢水量を補足説明資料 7-4 にまとめる。 

【補足説明資料 7-4】 
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７．１．５ 判定方法について 

7.1～7.3 の方針に基づき，溢水防護建屋内の各区画で想定する溢水発

生時に，多重性又は多様性を有する機器が同時に機能喪失しないことを確

認する。 

 

７．２ 想定破損による没水影響評価 

高エネルギー配管及び低エネルギー配管の分類に従い，算定した溢水量

に対して，溢水防護対象設備の没水影響評価を実施する。想定破損による

没水影響評価フローを第 7.2-1 図に示す。 

 

 

 

第 7.2-1 図 想定破損による没水影響評価フロー 

Yes

Yes

No

溢水量の算定

溢水水位の算出

対 策

機能判定

判定基準（※２）

没水判定（機能喪失高さと溢水水位の比較）※１

終了

機能判定

判定基準（※２）

を満足しない

※１：溢水水位 ＜ 機能喪失高さ

※２：多重化・多様化されている機器

が同時機能喪失しない
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７．２．１ 評価方法 

7.1.1 に記載のとおり，高エネルギー配管の没水評価では，原則，完全

全周破断による溢水を想定し，隔離による漏えい停止に必要な時間から溢

水量を算定する。低エネルギー配管の没水評価では，原則，貫通クラック

による溢水を想定し，隔離による漏えい停止に必要な時間から溢水量を算

定する。想定する破損箇所は溢水評価上 も保守的となる位置での破損を

想定する。算定した溢水量による溢水水位と当該区画内の溢水防護対象設

備の機能喪失高さとを比較することにより，溢水防護対象設備の没水影響

評価を実施する。 

没水評価は，溢水防護建屋で想定する単一機器の破損により生じる全て

の溢水箇所を起点とし，区画毎に実施する。算定した溢水水位と溢水防護

区画内の溢水防護対象設備の機能喪失高さを比較することにより，溢水防

護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

また，溢水伝播モデルを用いて 終滞留区画に到達するまでの溢水経路

に位置する溢水防護区画の溢水水位を評価する。評価は溢水発生区画を起

点（一次）とし，隣接する区画への伝播を段階的に二次，三次と進め，そ

れを 終滞留区画まで実施する。 

上記を踏まえた，想定破損による没水影響評価結果（例）を補足説明資

料 7-5 に示す。 

【補足説明資料 7-5】 
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７．２．２ 判定 

7.2.1 の各溢水防護対象設備の機能喪失判定を踏まえ，プラント全体と

して安全機能が保たれているかについて判定を実施する。 

単一の機器が破損すると仮定した場合においても，多重性又は多様性を

有する機器が同時に機能喪失しないことを確認する。 

以上により評価終了となる。 

【補足説明資料 7-5】 

 

７．３ 想定破損による被水影響評価 

評価対象区画内に設置される配管の想定破損による直接の被水及び上

層階で発生した溢水が伝播経路を経由して発生する被水を考慮し，溢水防

護対象設備の被水影響評価を実施する。想定破損による被水影響評価フロ

ーを第 7.3-1 図に示す。なお，防滴仕様の扱いについて補足説明資料 3-10

に示す。 

【補足説明資料 3-10】 

  

3.3 に記載した判定基準に基づき，想定した被水に対し，溢水防護対象

設備が機能喪失しないことを確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる被水防護対策（溢水防護

板の設置，コーキング材による水密処理等）を実施することにより，溢水

防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 
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第 7.3-1 図 被水影響評価フロー 

 

※１ 「JIS C O920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)」, 旧規

格「JIS C 4004 回転電気機械通則」等による防滴仕様。 

※２ 保護等級を有していないが，構造上防滴仕様を有していると評価した機

器については，実際の被水環境を模擬した試験の実施，又は机上評価に

より防滴機能を確認する。 
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７．３．１ 評価方法 

想定破損による直接の被水及び溢水経路からの被水に対し，溢水防護対

象設備の被水影響評価を実施する。 

想定破損による被水影響評価結果（例）を，補足説明資料 7-9 に示す。 

【補足説明資料 7-9】 

 

７．４ 想定破損による蒸気影響評価 

高エネルギー配管の破損により生じる蒸気発生源の有無，伝播経路，溢

水防護対象設備の耐環境仕様等の観点から，溢水防護対象設備の蒸気影響

評価を実施する。想定破損による蒸気影響評価フローを第 7.4-1 図に示す。 

 

3.3 に記載した判定基準に基づき，想定した蒸気の影響に対し，溢水防

護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる対策（耐震等補強工事，

蒸気防護板の設置，温度検知により自動閉止する蒸気遮断弁の設置等）を

実施することにより，溢水防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

 

配管破損区画に溢水防護対象設備があり，配管破損位置近傍は漏えい蒸

気の直接噴出による溢水防護対象設備への影響が考えられるため，蒸気配

管と溢水防護対象設備との位置関係を確認し，直接噴出による影響有りと

判断される場合は，蒸気防護板による防護対策を実施する。 

【補足説明資料 3-13】 

【補足説明資料 7-6】 
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第 7.4-1 図 蒸気影響評価フロー 

 

７．４．１ 評価方法 

高エネルギー配管の破損により生じる蒸気発生源の有無，伝播経路，溢

水防護対象設備の耐環境仕様等の観点から，溢水防護対象設備の蒸気影響

評価を実施する。 

蒸気曝露試験及び机上評価については，補足説明資料 7-10，想定破損に

よる蒸気拡散解析結果（例）を，補足説明資料 7-11 に示す。 

【補足説明資料 7-10】 

【補足説明資料 7-11】 
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８．消火水評価に用いる各項目の算出及び影響評価 

８．１ 溢水量の算定 

火災時の消火水系統からの放水による溢水を想定し，溢水防護対象設備

に対する溢水影響を評価する。具体的には，溢水防護建屋内において、水

を使用する消火設備として、消火栓及び水噴霧消火設備がある。その他、

消火設備ではないが、消火活動に供する設備として、水を噴霧する連結散

水があるため、これらについて、放水による溢水影響を評価する。 

なお，再処理施設内にはスプリンクラーの設置されている建屋があるが，

溢水防護対象設備が設置されている溢水防護建屋内には，自動作動するス

プリンクラーが設置されていないことから，スプリンクラーの放水による

影響評価は不要である。 

火災発生時には，1 箇所の火災源を消火することを想定するため溢水源

となる区画は１箇所となる。また，放水量は溢水評価ガイドを参考に放水

時間を設定して算出する。 

ａ．放水時間の設定 

消火栓からの消火活動における放水時間は，３時間に設定する。 

ただし、火災源が小さい場合は、火災荷重に基づく等価時間により

算出する。 

ｂ．溢水量の設定 

（ａ）消火栓 

屋内の消火栓からの溢水量の算出に用いる放水流量は，消防法施行

令第十一条に規定される「屋内消火栓設備に関する基準」により，消

火栓１本からの放水流量を 130L／min とし，保守的に消火栓２本分の
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放水を溢水流量とする。また，ａ．で設定した放水時間と溢水流量か

ら評価に用いる消火栓からの溢水量を以下のとおりとする。 

・130（L／min／本）×２本×３時間（ 大）＝46.8m３ 

なお，影響評価対象とする溢水防護対象設備は，溢水防護建屋内に

設置されていることから，屋外の消火栓からの放水は想定しない。 

（ｂ）連結散水 

連結散水からの溢水量の算出に用いる放水流量は，以下のとおり算

出する。 

・規定放水量（L／min／個）×ヘッド数（個）×３時間（ 大）×

1.1 倍（保守性） 

（ｃ）水噴霧消火設備 

水噴霧消火設備からの溢水量の算出に用いる放水流量は，以下のと

おり算出する。 

・標準放射量（L／min／個）×ヘッド数（個）×３時間（ 大）×

1.1 倍（保守性） 

 

８．２ 消火水による没水影響評価 

８．２．１ 溢水の発生を想定する区画 

火災の発生を想定する区画であって，消火器やガスによる消火を基本的

な消火戦略として想定していない区画を，消火栓による消火活動に伴う溢

水の発生する区画とする。消火活動に伴う溢水の発生を想定する区画を補

足説明資料 8-1 に示す。 

【補足説明資料 8-1】 
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８．２．２ 火災による溢水防護対象設備への影響 

評価に当たっては，火災が発生した区画にある火災源が溢水防護対象設

備の場合は，火災の影響により機能喪失していると想定する。ただし，火

災発生箇所から離隔距離が十分大きい場合や，同一区画内で火災が発生し

ても影響がないと評価される場合は機能喪失を想定しない。 

なお，火災そのものによる防護対象設備への影響に関しては事業指定基

準規則第５条「火災等による損傷の防止」に関する審査にて評価すること

とし，ここでは放水による溢水影響を評価することとする。評価に当たっ

ては，消火活動により当該区画の扉を開放する場合，扉の開放を考慮した

滞留面積を用いて評価する。 

また，火災により開口部及び貫通部への止水処置の機能が損なわれる場

合には，当該開口部及び貫通部からの消火水の伝播を考慮する。 

 

８．３ 消火水による被水影響評価 

消火活動による放水に伴う被水を想定し，溢水防護対象設備の被水影響

評価を実施する。放水による被水影響評価フローは，想定破損による被水

影響評価フローに準じる。 

 

3.3 に記載した判定基準に基づき，想定した被水に対し，溢水防護対象

設備が機能喪失しないことを確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる被水防護対策（溢水防護

板の設置，コーキング材による水密処理等）を実施することにより，溢水

防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 
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９．地震時評価に用いる各項目の算出及び影響評価 

９．１ 地震に起因する溢水源 

地震に起因する溢水は，地震により破損する機器（配管及び容器）及び

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングを溢水源として考慮する。 

 

９．２ 地震により破損して溢水源となる対象設備 

「4. 溢水源の想定」に示しているとおり，溢水源となりうる系統のう

ち，耐震Ｂ，Ｃクラス機器（配管及び容器）を溢水源とする。なお，耐震

Ｓクラス機器については基準地震動による地震力によって破損は生じない

ことから溢水源として想定しない。 

また，耐震Ｂ，Ｃクラス機器のうち耐震評価の上，必要により耐震補強

を行い，基準地震動に対する耐震性を有することを確認出来るものは溢水

源から除外する。 

 

９．３ 耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震性評価 

基準地震動による地震動に対して，耐震Ｂ，Ｃクラス機器が耐震性を有

することを確認する評価方法を示す。 

機器の破損による溢水防止の観点から，基準地震動による地震力に対し

て，耐震評価対象となる耐震Ｂ，Ｃクラス機器，配管系の構造強度評価を

実施し，バウンダリ機能が確保されることを確認する。 

【補足説明資料 3-8】 
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９．４ 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングに伴う溢水量 

基準地震動による燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング解析を行い，

溢水量を算定する。 

スロッシング評価の詳細については，「10. 燃料貯蔵プール・ピット等

のスロッシングに伴う溢水影響評価について」で述べる。 

 

９．５ 溢水量の算定 

地震時の溢水量の算定にあたり，基準地震動による地震力が作用した際

のプラント状態を，設計上以下のとおり想定した。 

・「地震加速度大」による緊急遮断弁の作動 

・耐震Ｂ，Ｃクラス設備の機能喪失 

次に，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮

し，隔離による漏えい停止には期待できないものとして，建屋内の各区画

において機器が破損した場合の溢水量を算定する。各区画における溢水量

の算定手順は以下のとおり。 

 

(1) 区画内の溢水源として想定する機器（配管及び容器）の属する系統の

保有水のうち，当該フロアを含む上層階分の保有水量を溢水量として算

出する。 

(2) 地震動の検知による自動隔離機能を有する場合を除き，隔離による漏

えい停止は期待しない。（複数の建屋にわたって敷設されている系統の

場合で，緊急遮断弁が敷設されている系統は，緊急遮断弁までの範囲と

し，緊急遮断弁が設置されていない系統については、移送元または移送

先の容器までの敷設範囲を考慮） 

検討中 
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(3) 区画内の各溢水源からの溢水量を合計し，当該区画における地震に起

因する溢水量とする。 

 

９．６ 地震時の没水影響評価 

流体を内包する機器のうち，基準地震動によって破損が生じる可能性の

ある機器について破損を想定し，その影響を評価する。評価における網羅

性を確保するため，複数系統・複数箇所の同時破損を想定し，伝播も考慮

した上で各区画における 大の溢水量を算出し，溢水防護対象設備への影

響を評価する。 

地震による没水影響評価は，想定破損による没水影響評価フロー第

7.2-1 図に準じる。 

また，地震起因の溢水に対しては，原則として溢水防護対象設備が機能

喪失しないように必要な対策を実施する。ただし，溢水防護対象設備であ

っても，基準地震動への耐震性が確保されていない耐震Ｂ，Ｃクラス機器

についてはその限りではない。 

【補足説明資料 9-2】 

 

 

 

 

９．６．１ 地震時の溢水伝播評価 

地震時の溢水伝播評価においても想定破損時の溢水伝播評価と同様，溢

水伝播モデルを用いて溢水発生区画から 終滞留区画までの溢水経路に位
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置する溢水防護区画の溢水水位を評価する。評価に当たっては複数系統・

複数箇所の同時破損であることを考慮の上，想定しうる 高水位を算出す

る。以下に評価を示す。 

 

９．６．２ 溢水評価 

溢水経路モデル図を基に，区画及びそれらの溢水源，溢水量，面積を設

定し，各区画の溢水水位を算出する。また，この場合の，滞留，流出も考

慮して， 終的な溢水範囲と溢水水位を確認する。 

地震時は，複数系統・複数箇所の同時破損であることを考慮し，想定し

うる 高水位を算出する観点から， 上階より，各階単位で以下の手順に

て評価する。 

なお，通路部以外の区画の溢水水位の評価は，袋小路になっている区画

がある場合は， も奥の区画から評価を行い，通路側の区画へ順番に算出

する。 
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(1)  通路部以外の評価区画の溢水水位 

まず，通路部以外の各評価区画について，溢水量を以下のとおり算出

する。 

溢水量Ｑ＝（評価区画内で破損する機器の保有水量（Ｑ１））＋（評

価区画の上階区画からの流入量（Ｑ２））＋（評価区画の床ドレンから

の流入量（Ｑ３）） 

ここで，評価区画の上階区画からの流入量の算出時には，評価区画の

天井面開口部及び貫通部の止水状況を考慮する。また，評価区画の床ド

レンからの流入量については，床ドレンの逆流防止措置の状況を考慮す

る。 

溢水水位ｈ（単独）は，以下のとおり算出する。 
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溢水水位ｈ（単独）＝Ｑ／（評価区画の有効床面積Ａ） 

 

 

次に，評価区画と同階で通路部以外と隣接する区画（以下，「隣接区 

画」という。）の溢水水位ｈ１～ｎ（ｎは通路部以外の隣接区画数分）

を，評価区画と同様の算出方法にて算出する。 
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(2)  通路部の評価区画の溢水水位 

地震により同時に機器が破損して発生する溢水は，一旦，溢水経路上

の通路に流出してから，下階に伝播することから，保守的に通路部には，

その階から上の階で，破損する機器から発生する溢水量（Ｑｔ）全てが

滞留すると想定する。 

ここで，通路部の溢水水位ｈｔは，以下のとおり算出する。 

溢水水位ｈｔ＝（評価区画の階以上で破損する全ての機器から発生す

る溢水量Ｑｔ）／（通路部の有効床面積（Ａｔ）） 

 

 

(3)  評価区画と隣接区画，通路部との溢水水位比較 

通路部以外の評価区画の溢水水位ｈ（単独）と，隣接する壁の止水高

さを考慮の上，隣接区画の溢水水位ｈ１～ｎ（通路部以外の隣接区画数

分）及び通路部に隣接している場合は，通路部との扉前後に設置する堰，

防水扉等の止水高さを考慮の上，通路部の溢水水位ｈｔを比較し， も
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高い溢水水位を評価区画の溢水水位ｈ（ｍａｘ）として，評価区画の溢

水水位とする。 

 

なお，通路部が評価区画となる場合，通路部にはその階から上の地震

で破損する機器の保有水量全てを溢水量として水位を算出することか

ら，通路部の溢水水位は(2)で算出したｈｔ以上にはならない。 
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(4)  機能喪失高さとの比較による没水評価判定 

通路部以外は，(3)で評価した溢水水位ｈ（ｍａｘ）又は通路部の場

合は，(2)で算出した溢水水位ｈｔに，床勾配を考慮した溢水水位と，

当該区画内の溢水防護対象設備の機能喪失高さとの差がゆらぎ 10cm 以

上の裕度を有しているかを検証することにより，溢水防護対象設備の没

水影響評価を実施する。 

没水評価は，溢水防護建屋で想定する地震により生じる全ての溢水箇

所を起点とし，区画毎に実施する。3.3 に記載した判定基準に基づき，

算定した溢水水位と溢水防護区画内の溢水防護対象設備の機能喪失高

さを比較することにより，溢水防護対象設備が機能喪失しないことを確

認する。 
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(5)  没水評価判定結果不良の場合における溢水水位の詳細評価方法 

評価区画の溢水水位が，隣接区画の溢水水位から選定した水位である

場合で，(4)での没水評価結果が，評価区画の防護対象設備が機能喪失

する判定となる場合，評価区画の溢水水位を詳細算出することにより，

(4)の再評価をすることができるものとする。 

 

再評価では，評価区画と隣接区画を１区画として，詳細な溢水水位ｈ

ｓを算出する。溢水水位の詳細な算出方法は，以下のとおり。 

溢水水位ｈｓ＝（評価区画と隣接区画の溢水量合計（Ｑｒ））／（評

価区画と隣接区画の有効床面積合計（Ａｒ）） 

溢水量合計（Ｑｒ）を算出する際には，系統保有水量の重複は考慮し

ない。 
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９．７ 地震時の被水影響評価 

評価対象区画内に設置される配管の地震による破損に伴う，直接の被水

及び上層階で発生した溢水が伝播経路を経由して発生する被水を考慮し，

溢水防護対象設備の被水影響評価を実施する。地震による被水影響評価フ

ローは，想定破損による被水評価フロー第 7.3-1 図に準じる。 

 

2.3 に記載した判定基準に基づき，想定した被水に対し，溢水防護対象

設備が機能喪失しないことを確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる被水防護対策（溢水防護

板の設置，コーキング材による水密処理等）を実施することにより，「9.5 

溢水量の算定」に示す各区画における各溢水源の同時破損を想定した場合

においても，溢水防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

 

９．８ 地震時の蒸気影響評価 

高エネルギー流体を内包する機器のうち，基準地震動によって破損が生

じる可能性のある機器について破損を想定し，その発生蒸気による影響を

地震による高エネルギー機器の破損により生じる蒸気発生源の有無，伝播

経路，溢水防護対象設備の耐環境仕様等の観点から，溢水防護対象設備の

蒸気影響評価を実施する。地震破損による蒸気影響評価フローは，想定破

損による蒸気影響フロー第 7.4-1 図に準じる。 

 

3.3 に記載した判定基準に基づき，想定した蒸気の影響に対し，溢水防

護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 
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なお，機能喪失と判定される場合，必要となる対策（耐震等補強工事，

蒸気防護板の設置，温度検知により自動閉止する蒸気遮断弁の設置等）を

実施することにより，溢水防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

ただし本事象は，複数系統・複数箇所の同時破損を考慮する点が「7.4 想

定破損による蒸気影響評価」と異なるのみで，蒸気の発生区域やその後の

伝播は想定破損時の評価と同様である。 
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１０．燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングに伴う溢水影響評価に 

ついて 

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び給水機能の維持を有する系統

の溢水防護対象設備については，想定する機器の破損により生じる溢水，

消火水系からの放水による溢水及び地震時の機器の破損による溢水に対し

て機能喪失しないことを確認する。 

ここでは，基準地震動 Ss によって発生する燃料貯蔵プール・ピットか

らのスロッシングによる溢水後の水位に対し，燃料貯蔵プール・ピットの

冷却機能（保安規定で定められた水温 65℃以下）及び使用済み燃料からの

放射線に対する遮蔽機能（水面の設計基準線量率≦0.02mSv）に必要な水位

が確保されることを確認する。 

燃料貯蔵プール・ピットの概要図を第 10-1 図に，スロッシング評価範

囲を第 10-2 図に示す。 

検討中 
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第 10-1 図 燃料貯蔵プール・ピットの概要図 

 

第 10-2 図 スロッシング評価範囲 

 

検討中 
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１０．１ 解析評価 

(1) 評価に用いる地震動

使用済み燃料プール・ピット類のスロッシング周期は 1～18ｓの比較

的長周期の領域であることから，基準地震動 Ss のうち，各プールの周

期にて成分が卓越する地震動を用いて評価を実施する。 

使用済み燃料プール・ピット類のスロッシング周期を第10.1-1表に，

水平方向床応答スペクトルを第 10.1-1 図に示す。卓越する地震動を選

定した結果を第 10.1-2 表に示す。スロッシング評価に適用する地震動

として，Ss01，Ss05，Ss09 を選定する。 

検討中 
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第 10.1-1 表 燃料貯蔵プール及び各種ピットとスロッシング固有周期 

名称 

スロッシング固有周期 (s)

NS 方向 EW 方向 

増設ピット 

燃料移送水路 

燃料貯蔵プール 

CB・BP 取り扱いピット 

燃料送り出しピット 

燃料仮置きピット 

燃料取り出しピット 

増設ピット－燃料移送水路間仮置きピッ

ト間

燃料移送水路－燃料貯蔵プール間ピット 

燃料貯蔵プール－CB・BP 取り扱いピット

間ピット 

燃料移送水路－燃料仮置きピット間 

燃料仮置きピット－燃料取り出しピット

間 

検討

については商業機密の観点から公開できません。
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表-10.1-2 表 各スロッシング固有周期における 大応答地震波整理表 

方向 NS 方向 EW 方向 

増設ピット 

燃料移送水路 

燃料貯蔵プール 

CB・BP 取り扱いピット 

燃料送り出しピット 

燃料仮置きピット 

燃料取り出しピット 

増設ピット－燃料移送水路間仮置きピット

間 

燃料移送水路－燃料貯蔵プール間ピット 

燃料貯蔵プール－CB・BP 取り扱いピット間

ピット 

燃料移送水路－燃料仮置きピット間 

燃料仮置きピット－燃料取り出しピット間 

*固有周期を 10 秒として、卓越した地震波を記載。T.P.55.3 m のどの質

点でも同じ結果である。 

検討

については商業機密の観点から公開できません。
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第 10.1-1 図 床応答スペクトルとスロッシング固有周期の関係 

（T.P.55.3 m，質点５の例） 

(2) 解析条件

解析条件を第 10.1-3 表に示す。解析に用いる時刻歴加速度を示す。

溢水量については，プールより溢水した水量の時間変化を確認する。

については商業機密の観点から公開できません。
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第 10.1-3 表 解析条件 

項目 条件 

モデル化範囲 

使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋のピット・プール，及び上

部空間 

・プール・ピット構造全体をモデル化する。スロッシン

グによる溢水量を低減するために設置する止水板はモ

デル上考慮するものとする。 

・燃料貯蔵プール内構造物（燃料仮置きラック，燃料貯

蔵プールラック，バスケット仮置き架台，燃料移送水

中台車，CB 切断装置，BP 切断装置等）については，水

の流れを阻害しないようモデル化しないこととする。 

・燃料貯蔵プール周辺に配置されている手摺はスロッシ

ングによる溢水挙動を抑制する方向に働くため，モデ

ル化しないこととし保守的な評価とする。 

境界条件 ピット・プールの外部に溢れた水を溢水量として計算 

初期液面水位 通常制御範囲（NWL（T.M.S.L 55.020）） 

温度条件 
プール水：65℃ 

室温：40℃ 

解析コード 汎用熱流体解析コード STAR-CD * 

解析方法 
Ss01，Ss05，Ss09 の３波について，それぞれ３方向同時時

刻歴解析を実施する。 

解析時間 
地震波の加速度継続時間以降，溢水量に優位な増加が確認

されなくなった時間まで解析を実施する。 

* 汎用熱流体解析コード STAR-CD について補足説明資料 10-1 に示す。 

検討中 
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１１．溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水影響評価 

屋外タンク等の破損を考慮した敷地内溢水により，溢水防護対象設備が

設置されている溢水防護建屋に及ぼす影響を確認する。 

なお，竜巻及び降水等の自然事象の波及的影響については，影響がない

ことを確認済のため，評価の対象外とする。 

【補足説明資料 2-1】 

１１．１ 建屋外からの溢水影響評価 

溢水防護対象設備が設置されている建屋の外部に存在する溢水源と

しては，屋外タンク等の保有水及び地下水が挙げられる。 

以下にこれらの溢水源が溢水防護対象設備に与える影響を評価する。 

 

１１．２ 屋外タンク等の溢水による影響評価 

再処理事業所内にある屋外タンク等の溢水が溢水防護対象設備に与

える影響として詳細評価を実施する。 

 

(1) 溢水影響のある屋外タンク等の抽出 

再処理事業所内にある屋外タンク等のうち，溢水影響のあるタンク等

の容量を補足説明資料 11-1 に,配置図を補足説明資料 11-2 に示す。 

ただし，耐震性が確保されるタンク等は評価対象から除外する。 

【補足説明資料 11-1】 

【補足説明資料 11-2】 

(2) 評価の前提条件 

ａ．敷地内に広がった溢水は，構内排水路からの流出や，地中への浸透

は評価上考慮しない。 
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ｂ．タンク等から漏えいした溢水は敷地全体に均一に広がるものとする。

なお，評価に用いる敷地面積は，補足説明資料 11-2 に示す。 

【補足説明資料 11-2】 

 

ｃ．溢水量の算出では，基準地震動による地震力によって破損が生じる

おそれのある屋外タンク等からは，全量が流出することとし，基準

地震動による地震力によって破損が生じないものは除外した。 

ｄ．地下貯水槽については，スロッシング時においても溢水を発生させ

ない設計とすることから，溢水源としては考慮しない。 

 

(3) 屋外タンク等による溢水影響評価 

屋外タンク等の破損により生じる溢水が，溢水防護対象設備の設置さ

れている溢水防護建屋に影響を及ぼさないことを確認する。 

(1)で抽出した屋外タンク等の溢水源のうち，(2)の前提条件ｃ．又は

ｄ．に該当するものを除いたものを評価に用いる溢水源とする。保守的

にこれらの溢水源から同時に溢水が流出するものとして，屋外で発生す

る溢水量の合計を算出する。 

その溢水量を再処理事業所内の敷地面積で除して，溢水水位を算出す

る。なお，敷地面積は，保守的に周辺防護区域内の面積を用いる。 

算出した溢水水位と溢水防護建屋の屋外扉等の開口部設計高さ（地表

面から 30cm）を比較し，溢水防護対象設備への影響を確認する。 

評価結果を補足説明資料 11-3 に示す。 

【補足説明資料 11-3】 
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１１．３ 地下水による影響評価 

再処理施設では，溢水防護対象設備を内包する溢水防護建屋等の周辺地

下部に排水設備（サブドレン）を設置しており，同設備により各建屋周辺

に流入する地下水の排出を行っている。地震によりすべての排水ポンプが

同時に機能喪失することを想定し，その際の排水不能となった地下水が溢

水防護対象設備に与える影響について評価を実施する。 

 

(1) サブドレンの排水方法について 

サブドレンは，ピット及び排水ポンプより構成され，ピット間は配管

で相互に接続されているため，一箇所の排水ポンプが故障した場合でも，

他のピット及び排水ポンプにより排水することができる。 

 

(3)  影響評価 

地下水の溢水防護区画への浸水経路としては，建屋外壁地下部におけ

る配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部が考えられるが，これらに

ついては，配管貫通部の隙間には地下水面からの水頭圧に耐える流入防

止措置を実施することから，地下水が溢水防護区画内に流入することは

ない。 

以上より，地震によりサブドレンが機能喪失した際に生じる建屋周辺

に流入する地下水は，溢水防護対象設備に影響を与えることがないもの

と評価する。 
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自然現象による溢水影響の考慮について 

 

１．検討項目 

本資料は，事業指定基準規則 第９条の検討「その他外部からの衝撃に対

する考慮」において，抽出された事象に対して溢水の影響有無を検討した。 

各自然現象による溢水影響としては，降水のような再処理施設への直接的

な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破壊のような間接的な影響が考え

られる。間接的な影響に関しては，設置位置や保有水量等を鑑み，屋外タン

ク等を自然現象による破損の影響を確認する対象とする。 

想定される自然現象による溢水への影響に関する検討要否を第１表に示す。

結果として，いずれの影響に対しても現状の設計にて問題がないこと，又は

現状の評価で包含されることを確認した。 

なお，直接的な影響に関する詳細については，地震に関しては本審査資料

の該当箇所にて，その他の自然現象に関しては各自然現象に関する審査にて

説明する。 

 

２．検討結果 

(1) 溢水影響の検討要否 

抽出された事象に対して溢水影響の検討要否について，検討した結

果を第１表に示す。 

(2) 溢水影響評価 

溢水影響評価が必要な事象については，第２表に示すとおり検討を

実施しており，新たに評価が必要な事象がないことを確認した。 

 

以 上 
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第１表 地震以外の自然現象による溢水影響の検討要否 

事象 

検討要否 

○：要 

×：否 

理由 

風（台風） × ・敷地付近で観測された最大瞬間風速は41.7m/s 

であり，最大風速100m／s の竜巻の影響に包

絡される。 

竜巻 ○ ・第２ 表の評価へ 

降水 〇 ・第２ 表の評価へ 

落雷 × ・直撃雷に対する防護対象施設は，「原子力発電

所の耐雷指針」（ＪＥＡＧ4608），建築基準法

及び消防法に基づき，日本工業規格に準拠し

た避雷設備を設置する設計とする。落雷によ

り屋外タンクが破損するおそれはない。 

森林火災 × ・防火帯の内側に設置される屋外タンクに森林

火災の影響は及ばない。 

高温 × ・高温によるタンク保有水の膨張は考えられる

が，高温により屋外タンクが破損するおそれ

はない。（＊１） 

凍結 × ・タンク保有水の凍結による膨張でタンク損傷

の可能性もあるが，保有水が凍結しているた

め大規模な流出とならない。 

火山の影響 ○ ・第２表の評価へ 

積雪 × ・敷地付近で観測された最大の積雪の深さは

190cm である。荷重により屋外タンク損傷の

可能性があるが火山の影響に包絡される。 

生物学的 

事象 

× ・敷地周辺の生物の生息状況の調査に基づいて

対象生物を選定し，これらの生物が再処理施

設へ侵入することを防止又は抑制することよ

り，溢水は発生しない。 
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事象 

検討要否 

○：要 

×：否 

理由 

塩害 × ・一般に大気中の塩分量は，平野部で海岸から

200ｍ付近までは多く，数百ｍの付近で激減す

る傾向がある。再処理施設は海岸から約５ｋ

ｍ離れており，塩害の影響は小さいと考えら

れる。塩害によるタンクの腐食が考えられる

が，腐食の進行は時間スケールの長い事象で

あり，適切な運転管理や保守管理により対処

可能である。 

（＊１）：高温による屋外タンク等への影響 

補足説明資料11-1,2に示す再処理施設の屋外タンク等を分類

すると，屋外タンク，冷却塔，変圧器に大別される。これらの

機器については，以下のとおり，外気温が高温になることによ

る破損は生じないと判断する。 

 

（１）屋外タンク 

屋外タンクは全て大気開放されており，タンク内の液体が高温によ

り膨張した場合でも，タンク内圧は大気圧を維持することから，タン

クが加圧されて破損に至るようなことはない。 

 

（２）冷却設備冷却塔 

冷却塔が設置されている冷却系統には，温度変化による冷却塔内の

液体の膨張・収縮等を調整するための膨張槽が設けられており，高温

により内部流体が膨張した場合でも，体積膨張分が膨張槽に吸収され

るため，冷却塔配管が過度に加圧されて破損に至るようなことはない。 
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（３）変圧器 

変圧器内部の絶縁油については，通常運転中においても，外気温よ

りも高温である。絶縁油の温度上昇により膨張し，変圧器内の油面が

上昇することを考慮した設計の容器内に収納されていること，また，

油温調節のための冷却ファンも設置されていることから，熱膨張によ

り破損に至るようなことはない。 
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第２表 溢水評価への影響評価結果 

事象 検討結果 
竜巻 ・設計竜巻による最大風速100m／s の風荷重及び飛来物に

よって，タンク損傷の可能性がある。しかし本損傷モー

ドでのタンクの溢水による再処理施設への影響について

は，補足説明資料11-3「屋外タンク等の溢水による影響

評価」にて評価している。 
降水 ・敷地付近における最大の観測値は日降水量162.5mm，１

時間降水量67.0mmである。降水量に対し敷地内の排水能

力が上回っている（＊２）ことから溢水は発生しない。 

火山の影響 ・シミュレーション結果による降下火砕物の堆積厚さは

36cm，湿潤状態の密度1.5g／cm3 である。降下火砕物の

堆積荷重により屋外タンク損傷の可能性があるが，本損

傷モードでのタンクの溢水による再処理施設への影響に

ついては，補足説明資料11-3「屋外タンク等の溢水によ

る影響評価」にて評価している。 

（＊２）：降水量に対し敷地内の排水能力が上回っている根拠 

再処理事業所の構内排水路（排水経路については，別紙参照）

は，青森地方気象台六ヶ所村雨量観測所の降雨強度97.8mm/hを

設計降雨強度として設定し，これに安全率を1.2として設計して

おり，設計値は97.8mm/h×1.2＝117.3mm/hであることから，降

雨に対して十分な排水能力を持っているため，降雨により敷地

内に雨水が滞留することはない。 

なお，この排水路の排水能力において，敷地付近における観

測記録上最大の１時間降水量67.0mm/hの排水が十分可能である

ことを検証済である。 

（詳細は、添付－１「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に

おける事故を踏まえた六ヶ所再処理施設の安全性に関する総合的

評価に係る報告（抜粋）」参照） 

別 紙 
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敷地外への側溝排水経路について 

 

再処理事業所敷地に配置する側溝からの排水経路を図１に示す。 

敷地側溝の排水は，敷地北方面の谷より二又川または東方面の谷より

尾駮沼へ５系統で排水される。 

 

図１ 排水経路 

 



添付－１

（抜粋）
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溢水防護対象設備リスト及び配置図（例） 

 

３．２ 溢水防護対象設備の抽出 第 3.2-1 図に示した溢水

影響評価対象の選定フローにより選定された溢水影響評価対象

設備のリスト及び配置（例）について，第１表，第１図及び第

２図に示す。 
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第１図 溢水防護建屋配置図 



補 3-2-3 

第２図 溢水防護対象設備配置図（例）（1／4）

分 離 建 屋 地 下 3 階 （ E L . 3 8 . 3 9）

分 離 建 屋 地 下 2 階 （ E L . 4 3 . 4 9）

については商業機密の観点から公開できません
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第２図 溢水防護対象設備配置図（例）（2／4）

分 離 建 屋 地 下 1 階 （ E L . 5 0 . 2 9）

分 離 建 屋 地 上 1 階 （ E L . 5 5 . 3 9）

については商業機密の観点から公開できません
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第２図 溢水防護対象設備配置図（例）（3／4）

分 離 建 屋 地 上 2 階 （ E L . 6 2 . 1 9）

分 離 建 屋 地 上 3 階 （ E L . 6 7 . 2 9）

については商業機密の観点から公開できません
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第２図 溢水防護対象設備配置図（例）（4／4）

分 離 建 屋 地 上 4 階 （ E L . 7 4 . 0 9）

については商業機密の観点から公開できません



第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （7/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

B3F 1 計測制御設備 ウラン濃縮缶加熱蒸気温度A 3.45 38.39

B3F 2 計測制御設備 ウラン濃縮缶加熱蒸気温度B 3.45 38.39

B3F 1 冷却水設備　安全冷却水系　冷却水循環ポンプ 冷却水循環ポンプA 0.51 38.39

B3F 2 冷却水設備　安全冷却水系　冷却水循環ポンプ 冷却水循環ポンプB 0.51 38.39

B3F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.85 38.39

B3F 4 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.85 38.39

B3F 1 冷却水設備　安全冷却水系　冷却水循環ポンプ 冷却水循環ポンプC 0.50 38.39

B3F 2 冷却水設備　安全冷却水系　冷却水循環ポンプ 冷却水循環ポンプD 0.50 38.39

B3F 1 計測制御設備 高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度A 3.52 38.39

B3F 2 計測制御設備 高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度B 3.52 38.39

B2F 1 分配設備 加熱蒸気しゃ断弁 3.11 43.49

B2F 2 分配設備 加熱蒸気しゃ断弁 0.50 43.49

B2F 1 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水1AポンプA 0.39 43.49

B2F 2 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水1AポンプB 0.39 43.49

B2F 1 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水1BポンプA 0.39 43.49

B2F 2 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水1BポンプB 0.39 43.49

B2F 1 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水2ポンプA 0.38 43.49

B2F 2 冷却水設備　安全冷却水系 安全冷却水2ポンプB 0.38 43.49

B2F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気しゃ断弁 0.37 43.49

B1F 1 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.40 49.89

B1F 2 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.40 49.89

B1F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.58 49.89

B1F 4 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.56 49.89

B1F 5 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.40 49.89

B1F 6 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.58 49.89

B1F 7 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.40 49.89

B1F 1 電気設備 105V非常用無停電電源装置A 0.13 50.29

B1F 2 電気設備 110V非常用直流主分電盤A 0.20 50.29

B1F 3 電気設備 110V非常用充電器盤A 0.18 50.29

B1F 4 電気設備 110V非常用予備充電器盤E 0.18 50.29

B1F 5 電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A1 0.33 50.29

B1F 6 電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A2 0.33 50.29

B1F 1 電気設備  第2非常用蓄電池 110V第2非常用蓄電池A 1.13 50.29

B1F 1 電気設備 105V非常用無停電電源装置B 0.13 50.29

B1F 2 電気設備 110V非常用直流主分電盤B 0.20 50.29

B1F 3 電気設備 110V非常用充電器盤B 0.18 50.29
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （8/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

B1F 4 電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B1 AB-UPD-B1 0.33 50.29

B1F 5 電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B2 AB-UPD-B2 0.33 50.29

B1F 1 電気設備  第2非常用蓄電池 110V第2非常用蓄電池B AB-BAT-B 1.13 50.29

1F 1 分配設備
プルトニウム分配塔エアリフトポンプ圧
縮空気供給弁A

1.50 56.59

1F 2 分配設備
プルトニウム分配塔エアリフトポンプ圧
縮空気供給弁B

1.50 56.59

1F 1 分離設備 － 0.40 56.24

1F 2 分離設備 － 0.40 56.24

1F 3 分離設備 － 0.40 56.24

1F 4 分離設備 － 0.40 56.24

1F 5 分離設備 － 0.40 56.24

1F 6 分離設備 － 0.40 56.24

1F 7 分離建屋一時貯留処理設備 － 0.40 56.24

1F 8 分離建屋一時貯留処理設備 － 0.40 56.24

1F 1 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Aディスク回転

2.30 56.19

1F 2 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Aドラム回転

2.30 56.19

1F 3 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Bディスク回転

2.30 56.19

1F 4 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Bドラム回転

2.30 56.19

1F 5 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知A校正位置

2.30 56.19

1F 6 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Aしゃ断位置

2.30 56.19

1F 7 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知A測定位置

2.30 56.19

1F 8 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知B校正位置

2.30 56.19

1F 9 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知Bしゃ断位置

2.30 56.19

1F 10 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
検出器の故障検知B測定位置

2.30 56.19

1F 11 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量A

2.30 56.19

1F 12 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量B

2.30 56.19

1F 13 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量A

2.30 56.19

1F 14 計測制御設備 補助抽出器7段目中性子線量A 1.00 54.69

1F 15 計測制御設備 補助抽出器7段目中性子線量B 1.00 54.69

1F 16 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量B

2.30 56.19

1F 17 計測制御設備
プルトニウム洗浄器1段目中性子線量
B

1.00 54.69

1F 18 計測制御設備
プルトニウム洗浄器1段目中性子線量
A

1.00 54.69

1F 19 計測制御設備
中性子モニタ　安全系Aプリアンプ収納
盤

1.00 54.69

1F 20 計測制御設備
中性子モニタ　安全系Bプリアンプ収納
盤

1.00 54.69

1F 21 分配設備 第1アルファモニタ 56.19

1F 22 分配設備 第3アルファモニタ 56.19

1F 1 計測制御設備 抽出塔セル漏えい液受皿液位A 2.21 56.39
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （9/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

1F 2 計測制御設備 抽出塔セル漏えい液受皿液位B 2.21 56.39

1F 3 計測制御設備
抽出廃液受槽セル漏えい液受皿液位
A

2.21 56.39

1F 4 計測制御設備
抽出廃液受槽セル漏えい液受皿液位
B

2.21 56.39

1F 5 計測制御設備
抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿液
位A

2.04 56.39

1F 6 計測制御設備
抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿液
位B

2.04 56.39

1F 7 計測制御設備
分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏
えい液受皿液位A

2.21 56.39

1F 8 計測制御設備
分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏
えい液受皿液位B

2.21 56.39

1F 9 計測制御設備
分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏
えい液受皿液位A

2.04 56.39

1F 10 計測制御設備
分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏
えい液受皿液位B

2.04 56.39

1F 11 計測制御設備
分離設備　分離建屋一時貯留処理設
備　安全系A計装ラック

2.04 56.39

1F 12 計測制御設備
分離設備　分離建屋一時貯留処理設
備　安全系B計装ラック

2.04 56.39

1F 1 分離建屋一時貯留処理設備 － 0.40 56.39

1F 2 分離建屋一時貯留処理設備 － 0.40 56.39

1F 1 電気設備 460V非常用パワーセンタB AB-P/C-B 0.02 55.39

1F 2 電気設備 460V非常用コントロールセンタB AB-MCC-B 0.07 55.39

1F 1 電気設備 460V非常用パワーセンタA AB-P/C-A 0.02 55.39

1F 2 電気設備 460V非常用コントロールセンタA AB-MCC-A 0.07 55.39

2F 1 分離設備
第2洗浄塔エアリフトポンプB圧縮空気
供給弁A

0.55 62.19

2F 2 分離設備
第2洗浄塔エアリフトポンプB圧縮空気
供給弁B

0.55 62.19

2F 3 分離設備
第2洗浄塔エアリフトポンプC圧縮空気
供給弁A

0.80 62.19

2F 4 分離設備
第2洗浄塔エアリフトポンプC圧縮空気
供給弁B

0.80 62.19

2F 5 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器A出口廃
ガス温度A

1.20 62.19

2F 6 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器A出口廃
ガス温度B

1.20 62.19

2F 7 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器B出口廃
ガス温度A

1.25 62.19

2F 8 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器B出口廃
ガス温度B

0.80 62.19

2F 1 分離設備
TBP洗浄塔エアリフトポンプB圧縮空気
供給弁A

1.31 63.04

2F 2 分離設備
TBP洗浄塔エアリフトポンプC圧縮空気
供給弁A

1.31 63.04

2F 3 分離設備
TBP洗浄塔エアリフトポンプB圧縮空気
供給弁B

1.31 63.04

2F 4 分離設備
TBP洗浄塔エアリフトポンプC圧縮空気
供給弁B

1.31 63.04

2F 1 計測制御設備 溶解液供給槽密度A 2.04 63.19

2F 2 計測制御設備 溶解液供給槽密度B 2.04 63.19

2F 3 計測制御設備 第1洗浄塔溶液採取ポット密度A 2.21 63.19

2F 4 計測制御設備 第1洗浄塔溶液採取ポット密度B 2.21 63.19

2F 5 計測制御設備
溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3
液位A

2.04 63.19

2F 6 計測制御設備
溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3
液位B

2.04 63.19

2F 7 計測制御設備
溶解液供給槽セル漏えい液受皿液位
A

2.21 63.19
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （10/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

2F 8 計測制御設備
溶解液供給槽セル漏えい液受皿液位
B

2.21 63.19

2F 9 計測制御設備
プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿
2液位A

2.04 63.19

2F 10 計測制御設備
プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿
2液位B

2.04 63.19

2F 11 計測制御設備
分離設備　分配設備　安全系A計装
ラック

2.04 63.19

2F 12 計測制御設備
分離設備　分配設備　安全系B計装
ラック

2.04 63.19

2F 13 計測制御設備
第1アルファモニタ流量計測ポット流量
A

63.19

2F 14 計測制御設備
第3アルファモニタ流量計測ポット流量
B

63.19

2F 15 計測制御設備 廃ガス洗浄塔入口圧力A 63.19

2F 16 計測制御設備 廃ガス洗浄塔入口圧力B 63.19

2F 17 計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備　安全系A計器
架台

63.19

2F 18 計測制御設備
塔槽類廃ガス処理設備　安全系B計器
架台

63.19

2F 1
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　塔槽類廃ガ
ス処理系　排風機

排風機A 0.35 62.19

2F 2
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　塔槽類廃ガ
ス処理系　排風機

排風機B 0.35 62.19

2F 3
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　パルセータ廃
ガス処理系　排風機

排風機A 0.86 62.19

2F 4
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　パルセータ廃
ガス処理系　排風機

排風機B 0.86 62.19

2F 1
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　塔槽類廃ガ
ス処理系

－ 2.58 62.19

2F 2
分離建屋塔槽類廃ガス処理設備　パルセータ廃
ガス処理系

－ 0.69 62.19

2F 1 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系A制御盤1 0.17 63.43

2F 2 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系A制御盤2 0.17 63.43

2F 3 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系A制御盤3 0.17 63.43

2F 4 計測制御設備 建屋換気設備安全系A制御盤 0.05 63.43

2F 5 計測制御設備 分離・分配工程安全系A制御盤1 0.05 63.43

2F 6 計測制御設備 分離・分配工程安全系A制御盤2 0.05 63.43

2F 7 計測制御設備 分離・分配工程安全系A制御盤3 0.05 63.43

2F 8 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量A

0.20 63.43

2F 9 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量A

0.20 63.43

2F 10 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量A

0.20 63.43

2F 11 計測制御設備 補助抽出器7段目中性子線量A 0.10 63.43

2F 12 計測制御設備
プルトニウム洗浄器1段目中性子線量
A

0.10 63.43

2F 13 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位A

0.17 63.43

2F 14 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位A

0.17 63.43

2F 15 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器A出口廃
ガス温度A

0.17 63.43

2F 16 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器A出口廃
ガス温度A

0.17 63.43

2F 17 計測制御設備
高レベル廃液濃縮缶凝縮器A出口廃
ガス温度A

0.17 63.43

2F 18 計測制御設備 アルファモニタ　安全系A制御盤 0.20 63.43

2F 19 計測制御設備 中性子モニタ　安全系A制御盤 0.10 63.43
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （11/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

2F 1 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系B制御盤1 0.17 63.43

2F 2 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系B制御盤2 0.17 63.43

2F 3 計測制御設備 ユーティリティ工程安全系B制御盤3 0.17 63.43

2F 4 計測制御設備 建屋換気設備安全系B制御盤 0.05 63.43

2F 5 計測制御設備 分離・分配工程安全系B制御盤1 0.05 63.43

2F 6 計測制御設備 分離・分配工程安全系B制御盤2 0.05 63.43

2F 7 計測制御設備 分離・分配工程安全系B制御盤3 0.05 63.43

2F 8 計測制御設備 抽出塔セル漏えい液受皿液位B 0.20 63.43

2F 9 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量B

0.20 63.43

2F 10 計測制御設備 補助抽出器7段目中性子線量B 0.20 63.43

2F 11 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量B

0.10 63.43

2F 12 計測制御設備
プルトニウム洗浄器5段目アルファ線
線量B

0.10 63.43

2F 13 計測制御設備
プルトニウム洗浄器1段目中性子線量
B

0.20 63.43

2F 14 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位B

0.20 63.43

2F 15 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位B

0.20 63.43

2F 16 計測制御設備 アルファモニタ　安全系B制御盤 0.20 63.43

2F 17 計測制御設備 中性子モニタ　安全系B制御盤 0.10 63.43

2F 1 分離設備 － 0.40 62.19

2F 2 分離設備 － 0.40 62.19

2F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 － 0.40 62.19

2F 4 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 － 0.40 62.19

3F 1 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気しゃ断弁 0.58 67.29

3F 2 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.55 67.29

3F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.58 67.29

3F 4 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.55 67.29

3F 5 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 0.58 67.29

3F 1 分離建屋換気設備　分離建屋給気系 建屋給気閉止ダンパ 3.81 67.29

3F 2 分離建屋換気設備　分離建屋給気系 建屋給気閉止ダンパ 3.81 67.29

3F 3 分離建屋換気設備　分離建屋給気系 建屋給気閉止ダンパ 3.81 67.29

3F 4 分離建屋換気設備　分離建屋給気系 建屋給気閉止ダンパ 3.81 67.29

3F 1 計測制御設備 溶解液供給槽ゲデオンA流量A 1.21 67.29

3F 2 計測制御設備 溶解液供給槽ゲデオンA流量B 1.21 67.29

3F 3 計測制御設備 溶解液供給槽ゲデオンB流量A 1.21 67.29

3F 4 計測制御設備 溶解液供給槽ゲデオンB流量B 1.21 67.29

3F 5 計測制御設備 溶媒供給槽ゲデオンA流量A 1.21 67.29

3F 6 計測制御設備 溶媒供給槽流量計測ポットA流量B 1.21 67.29
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （12/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

3F 7 計測制御設備 分離設備安全系A No.1計装ラック 1.21 67.29

3F 8 計測制御設備 分離設備安全系B No.1計装ラック 1.21 67.29

3F 1 分離設備 抽出塔溶解液供給Aしゃ断弁A 1.55 68.14

3F 2 分離設備 抽出塔溶解液供給Aしゃ断弁B 1.55 68.14

3F 3 分離設備 抽出塔溶解液供給Bしゃ断弁A 1.55 68.14

3F 4 分離設備 抽出塔溶解液供給Bしゃ断弁B 1.55 68.14

3F 1 分離設備 － 0.40 71.54

3F 2 分離設備 － 0.40 71.54

3F 3 高レベル廃液濃縮設備　高レベル廃液濃縮系 － 0.40 71.54

3F 1 計測制御設備
放射性配管分岐第2セル漏えい液受
皿2液位A

3.21 69.99

3F 2 計測制御設備
放射性配管分岐第2セル漏えい液受
皿2液位B

3.21 69.99

3F 3 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位A

2.20 69.99

3F 4 計測制御設備
高レベル廃液供給槽セル漏えい液受
皿液位B

2.20 69.99

3F 5 計測制御設備 分離設備　安全系A　No.2計装ラック 3.21 69.99

3F 6 計測制御設備 分離設備　安全系B　No.2計装ラック 3.21 69.99

3F 7 計測制御設備
高レベル廃液濃縮設備　安全系A
No.1計器架台

2.20 69.99

3F 8 計測制御設備
高レベル廃液濃縮設備　安全系B
No.1計器架台

2.20 69.99

3F 1 分離設備 － 1.10 68.14

3F 2 分離設備 － 1.10 68.14

3F 3 分離設備 － 1.10 68.14

3F 4 分配設備 － 1.10 68.14

3F 5 分配設備 － 1.10 68.14

3F 6 分離設備 － 1.10 68.14

4F 1
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットA 0.83 74.09

4F 2
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットB 0.83 74.09

4F 3
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットC 0.83 74.09

4F 4
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットD 0.83 74.09

4F 5
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットE 0.83 74.09

4F 6
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットF 0.83 74.09

4F 7
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットG 0.83 74.09

4F 8
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットH 0.83 74.09

4F 9
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットI 0.83 74.09

4F 10
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットJ 0.83 74.09

4F 11
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットK 0.83 74.09

4F 12
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットL 0.83 74.09

4F 13
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットM 0.83 74.09
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第１表 溢水防護対象設備リスト（ 例） 分離建屋 （13/7）

設置フロア 区画番号 No. 系統名称 機器名称 機器番号 機能喪失高さ（m） 設置高さEL.（m）

4F 14
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットN 0.83 74.09

4F 15
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋換
気フィルタ ユニット

建屋排気フィルタユニットO 0.83 74.09

4F 16
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットA

0.83 74.09

4F 17
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットB

0.83 74.09

4F 18
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットC

0.83 74.09

4F 19
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットD

0.83 74.09

4F 20
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットE

0.83 74.09

4F 21
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットF

0.83 74.09

4F 22
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットG

0.83 74.09

4F 23
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットH

0.83 74.09

4F 24
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットI

0.83 74.09

4F 25
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットJ

0.83 74.09

4F 26
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排気フィルタ ユニット

グローブボックス・セル排気フィルタユ
ニットK

0.83 74.09

4F 1 計測制御設備 漏えい液希釈溶液供給槽水位A 1.39 74.165

4F 2 計測制御設備 漏えい液希釈溶液供給槽水位B 1.39 74.165

4F 3 計測制御設備
高レベル廃液濃縮設備　安全系A
No.2計器架台

1.39 74.165

4F 4 計測制御設備
高レベル廃液濃縮設備　安全系B
No.2計器架台

1.39 74.165

4F 1 － 建屋換気設備A系排風機極数変換盤 0.03 74.09

4F 2 － 建屋換気設備B系排風機極数変換盤 0.04 74.09

4F 3
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋排
風機

建屋排風機A 1.40 74.09

4F 4
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　建屋排
風機

建屋排風機B 1.40 74.09

4F 5
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排風機

グローブボックス・セル排風機A 1.50 74.09

4F 6
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排風機

グローブボックス・セル排風機B 1.50 74.09

4F 7
分離建屋換気設備　分離建屋排気系　グローブ
ボックス・セル排風機

グローブボックス・セル排風機C 1.50 74.09
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補 3-3-1 

評価対象外リスト

３．２ 溢水防護対象設備の抽出 第 3.2-1 図に示した溢水

影響評価対象の選定フローにより選定される溢水影響評価対象

から除外された設備を，第１表に示す。 

以 上



第１表　評価対象除外リスト （1/249）

燃料取出し設備 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

燃料取出し設備 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

燃料取出し設備 燃料取出しピットA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料取出しピットB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料仮置きピットA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料仮置きピットB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃焼度計測前燃料仮置きラックA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料取出し設備 燃焼度計測前燃料仮置きラックB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料取出し設備 燃焼度計測後燃料仮置きラックA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料取出し設備 燃焼度計測後燃料仮置きラックB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料移送設備 燃料移送水路 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（BWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（PWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（BWR燃料及びPWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（バーナブルポイズン用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号
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第１表　評価対象除外リスト （2/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④
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第１表　評価対象除外リスト （3/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

補3-3-4

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （4/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

補3-3-5

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （5/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

補3-3-6

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （6/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料貯蔵設備 高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 燃料送出しピット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料送出し設備（その２） BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

補3-3-7

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （7/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料送出し設備（その２） バスケット仮置き架台（空用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） バスケット仮置き架台（実入り用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） バスケット仮置き架台（実入り用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） バスケット仮置き架台（実入り用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備（その２） バスケット仮置き架台（実入り用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

プール水冷却系 プール水冷却系熱交換器A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

プール水冷却系 プール水冷却系熱交換器B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

プール水冷却系 プール水冷却系熱交換器C 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

プール水冷却系 プール水冷却系ポンプA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

プール水冷却系 プール水冷却系ポンプB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

プール水冷却系 プール水冷却系ポンプC 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

プール水冷却系 配管 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

補給水設備 補給水槽 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

補給水設備 補給水設備ポンプA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

補給水設備 補給水設備ポンプB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

補給水設備 配管 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（PWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料取出しピットA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料取出しピットB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料仮置きピットA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料取出し設備 燃料仮置きピットB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料移送設備 燃料移送水路 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（BWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（PWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備 燃料貯蔵プール（BWR燃料及びPWR燃料用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

補3-3-8

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （8/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（バーナブルポイズン用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料送出し設備 燃料送出しピット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

燃料貯蔵設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（バーナブルポイズン用）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料受入れ設備の計測制御系 （a：燃焼度を測定し、残留濃縮度を導出する） - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料受入れ設備の計測制御系 （b：燃料取出し装置の誤操作を防止する） - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料受入れ設備の計測制御系 第1ステップ測定装置A - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 （b：故障を検知し、警報を発する）
30(プール水冷却系ポンプ
A,B,C　故障検知)

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：補給水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系
（a：補給水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 （b：故障を検知し、警報を発する）
30(補給水設備ポンプA,B
故障検知)

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 プール水浄化系入口圧力A計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 プール水浄化系入口圧力B計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 プール水冷却系ポンプA計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 プール水冷却系ポンプB計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 キャスク冷却水入口流量A計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 キャスク冷却水入口流量B計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 補給水槽水位A計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （9/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 補給水槽水位B計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（a：冷却水の異常な流出を検知し、自動にて系統
分離弁を閉じる）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 （b：故障を検知し、警報を発する）
30(安全冷却水系冷却水循
環ポンプA,B,C　故障検知)

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全冷却水系膨張槽A計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全冷却水系膨張槽B計器架台 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系監視制御盤1A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系監視制御盤1B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系監視制御盤2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系制御盤1A-1 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系制御盤1B-1 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系制御盤1A-2 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全系制御盤1B-2 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

電気設備制御盤A（非常用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

電気設備制御盤B（非常用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

電気設備制御盤E（非常用） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

プール水冷却系ポンプの手動による起動操作及
び運転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

プール水冷却系ポンプの手動による起動操作及
び運転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

プール水冷却系の系統分離弁の手動による起動
操作及び開閉表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

プール水冷却系の系統分離弁の手動による起動
操作及び運転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

補給水設備ポンプの手動による起動操作及び運
転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

補給水設備ポンプの手動による起動操作及び運
転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

補給水設備の系統分離弁の手動による起動操作
及び開閉表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （10/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

補給水設備の系統分離弁の手動による起動操作
及び開閉表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全冷却水循環ポンプの手動による起動操作及
び運転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全冷却水循環ポンプの手動による起動操作及
び運転状態表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全冷却水系の系統分離弁の手動による起動操
作及び開閉表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室

安全冷却水系の系統分離弁の手動による起動操
作及び開閉表示回路

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

6.9kV非常用メタルクラッドスイッチギヤA FA-M/C-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

6.9kV非常用メタルクラッドスイッチギヤB FA-M/C-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

6.9kV非常用メタルクラッドスイッチギヤE FA-M/C-E 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

460V非常用パワーセンタA FA-P/C-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

460V非常用パワーセンタB FA-P/C-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

460V非常用パワーセンタE FA-P/C-E 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

ディーゼル機関 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

ディーゼル機関 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

重油タンクA-1 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

重油タンクA-2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

重油タンクB-1 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

重油タンクB-2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

燃料移送ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

燃料移送ポンプ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

燃料デイタンク 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

燃料デイタンク 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

空気だめ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

空気だめ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

空気だめ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

空気だめ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

第1非常用ディーゼル発電機A制御盤 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

第1非常用ディーゼル発電機B制御盤 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

同期発電機 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

同期発電機 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V第1非常用蓄電池A FA-BAT-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V第1非常用蓄電池B FA-BAT-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用充電器盤A FA-CHG-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用充電器盤B FA-CHG-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用予備充電器盤E FA-CHG-E 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用直流主分電盤A FA-DCD-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用直流主分電盤B FA-DCD-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

110V非常用直流主分電盤E FA-DCD-E 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電電源装置A FA-UPS-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電電源装置B FA-UPS-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電交流分電盤A1 FA-UPD-A1 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電交流分電盤A2 FA-UPD-A2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電交流分電盤B1 FA-UPD-B1 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用無停電交流分電盤B2 FA-UPD-B2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用計測交流電源盤A FA-ACS-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用計測交流電源盤B FA-ACS-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用計測交流分電盤A FA-ACD-A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

105V非常用計測交流分電盤B FA-ACD-B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の
電気設備

配管 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水系冷却塔A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水系冷却塔B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （12/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系 安全冷却水系膨張槽A 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水系膨張槽B 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水系冷却水循環ポンプA 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水系冷却水循環ポンプB 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水系冷却水循環ポンプＣ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 評価対象

安全冷却水系 配管 - 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ②

前処理建屋（その１） 前処理建屋 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） せん断Ａセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） せん断Ｂセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 溶解槽Ａセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 溶解槽Ｂセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 清澄機Ａセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 清澄機Ｂセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 中継槽Ａセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 中継槽Ｂセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 計量・調整槽セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 計量後中間貯槽セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 放射性配管分岐第１セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 放射性配管分岐第２セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 放射性配管分岐第３セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） 放射性配管分岐第４セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） サンプリング配管セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） ＤＯＧダンパセル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その１） ＮＯｘ吸収塔第２セル 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

補3-3-13

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （13/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい窓 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい扉 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへい扉 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （14/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のその他のしゃへいスラブ 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２） 前処理建屋のブロック閉止部 - 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （15/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （16/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

前処理建屋（その２）
前処理建屋の安全上重要な機器等の健全性を確
認するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 前処理建屋 ②

分離建屋（その１） 分離建屋 - 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 溶解液中間貯槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 溶解液供給槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 分配塔セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） プルトニウム洗浄器セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） プルトニウム溶液中間貯槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 抽出塔セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 抽出廃液受槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 抽出廃液供給槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 分離建屋一時貯留処理槽第１セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 分離建屋一時貯留処理槽第２セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 分離建屋一時貯留処理槽第３セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 高レベル廃液供給槽セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 高レベル廃液濃縮缶第１セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 高レベル廃液濃縮缶第２セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 高レベル濃縮廃液分配器セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１）
高レベル廃液ガラス固化建屋連絡用放射性配管
セル

分離建屋 ②

分離建屋（その１） 放射性配管分岐第１セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 放射性配管分岐第２セル 分離建屋 ②

分離建屋（その１） 抽出廃液供給槽セルの鋼製スラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のしゃへいハッチ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のしゃへいハッチ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （17/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のその他のしゃへいスラブ 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （18/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋（その２） 分離建屋のブロック閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２） 分離建屋のコンクリート閉止部 - 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （19/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （20/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

分離建屋（その２）
分離建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 分離建屋 ②

精製建屋（その１） 精製建屋 - 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム溶液供給槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム精製塔セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム洗浄器セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 油水分離槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム濃縮缶供給槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム濃縮缶セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム溶液一時貯槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム濃縮液受槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム濃縮液一時貯槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム濃縮液計量槽セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 精製建屋一時貯留処理槽第１セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 精製建屋一時貯留処理槽第２セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 放射性配管分岐第１セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 放射性配管分岐第１セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 放射性配管分岐第１セル 精製建屋 ②

精製建屋（その１） 放射性配管分岐第２セル 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいハッチ 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいハッチ 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいハッチ 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいハッチ 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいハッチ 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のその他のしゃへいスラブ 精製建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （21/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （22/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２） 精製建屋のブロック閉止部 - 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （23/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （24/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

精製建屋（その２）
精製建屋の安全上重要な機器等の健全性を確認
するためのセル壁の貫通口のプラグ

- 精製建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その１） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その１） 硝酸プルトニウム貯槽セル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その１） 混合槽Ａセル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その１） 混合槽Ｂセル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その１） 一時貯槽セル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その２） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のしゃへい扉 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その２）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のその他のしゃ
へい扉

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その２）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のその他のしゃ
へい扉

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（その２）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のその他のしゃ
へい扉

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル濃縮廃液貯槽第1セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル濃縮廃液貯槽第2セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 不溶解残渣廃液貯槽第1セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 不溶解残渣廃液貯槽第2セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液共用貯槽セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 不溶解残渣廃液一時貯槽セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液混合槽第1セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 高レベル廃液混合槽第2セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 放射性配管分岐セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 供給槽第1セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 供給槽第2セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （25/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 分配器セル 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 ガラス固化体除染室のしゃへい設備 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 ガラス固化体検査室のしゃへい設備 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋 貯蔵区域のしゃへい設備 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のしゃへい窓 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のしゃへい窓 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のしゃへい窓 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のしゃへい扉 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のしゃへいハッチ 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
窓

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
扉

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
扉

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
ハッチ

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
ハッチ

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
ハッチ
（しゃへいプラグ）

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
ハッチ

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋のその他のしゃへい
プラグ
（しゃへいプラグ）

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （26/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２） 高レベル廃液ガラス固化建屋のブロック閉止部 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-27



第１表　評価対象除外リスト （27/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全上重要な機
器等の健全性を確認するためのセル壁の貫通口
のプラグ

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 第１貯蔵プールのしゃへい設備 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 第２貯蔵プールのしゃへい設備 ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-28

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （28/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-29

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （29/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-30

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （30/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-31

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （31/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-32

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （32/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-33

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （33/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-34

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （34/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

補3-3-35

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （35/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵建屋 ハル・エンドピース貯蔵建屋のしゃへいプラグ ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

BP貯蔵室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第１CB貯蔵室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第２CB貯蔵室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第３CB貯蔵室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第１搬送室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第２搬送室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋

第３搬送室のしゃへい設備
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋

②

補3-3-36

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （36/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 第１貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 第２貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 第３貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 第４貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 受入れ室（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-37

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （37/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-38

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （38/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-39

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （39/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-40

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （40/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-41

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （41/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-42

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （42/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-43

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （43/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-44

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （44/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-45

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （45/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-46

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （46/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-47

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （47/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

補3-3-48

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （48/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のその他のしゃへ
い窓

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のその他のしゃへ
い扉

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のその他のしゃへ
いハッチ

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟のその他のしゃへ
いハッチ
（しゃへいプラグ）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 ②

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道 分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間洞道
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建
屋間洞道

②

分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・
プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理
建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞
道

分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/
低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間洞道

分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低
レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物
処理建屋/分析建屋間洞道

②

精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
間洞道

精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間洞
道

精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋間洞道

②
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第１表　評価対象除外リスト （49/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 BWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④

燃料送出し設備 PWR燃料用バスケット 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ④
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第１表　評価対象除外リスト （50/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備 洗浄廃液受槽 前処理建屋 ②

溶解設備 超音波洗浄廃液受槽 前処理建屋 ②

溶解設備 漏えい液受皿中間ポット1A 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Aセル漏えい検知ポット1 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Bセル漏えい検知ポット1 前処理建屋 ②

溶解設備 漏えい液受皿中間ポット2A 前処理建屋 ②

溶解設備 漏えい液受皿中間ポットB 前処理建屋 ②

溶解設備 漏えい液受皿中間ポット3A 前処理建屋 ②

溶解設備 NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿1 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Aセル漏えい液受皿1 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Bセル漏えい液受皿1 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Aセル漏えい液受皿3 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Bセル漏えい液受皿3 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Aセル漏えい液受皿5 前処理建屋 ②

溶解設備 溶解槽Bセル漏えい液受皿5 前処理建屋 ②

溶解設備 NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿2 前処理建屋 ②

溶解設備 サンプリング配管セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第3セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

溶解設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

溶解設備 配管 - 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 溶解槽A 前処理建屋 評価対象

溶解設備（その２） 溶解槽B 前処理建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （51/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽A 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽B 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽A 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽B 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 中間ポットA 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 中間ポットB 前処理建屋 ①

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給槽A 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給槽B 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 漏えい液希釈水供給槽 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 溶解槽A堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 溶解槽B堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 溶解槽A堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 溶解槽B堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽A堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽B堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽A堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第1よう素追出し槽B堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽A堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽B堰付サイホンA分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽A堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 第2よう素追出し槽B堰付サイホンB分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 中間ポットA堰付サイホン分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 中間ポットB堰付サイホン分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 中間ポットAエアリフト分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 中間ポットBエアリフト分離ポット 前処理建屋 ②

溶解設備（その２） 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （52/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給弁 前処理建屋 評価対象

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給弁 前処理建屋 評価対象

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給弁 前処理建屋 評価対象

溶解設備（その２） 可溶性中性子吸収材緊急供給弁 前処理建屋 評価対象

溶解設備（その２） 配管 - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （53/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

溶解設備（その３） - 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽A 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 中継槽B 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 中継槽AゲデオンAプライミングポット 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 中継槽BゲデオンAプライミングポット 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 清澄機A 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 清澄機B 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 リサイクル槽A 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 リサイクル槽B 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽A 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽B 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 シフターA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 シフターB 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽A 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 計量前中間貯槽B 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 計量後中間貯槽 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 計量・調整槽 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 計量補助槽 前処理建屋 ①

清澄・計量設備 中継槽AゲデオンA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽BゲデオンA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽AゲデオンB 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽BゲデオンB 前処理建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （54/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

清澄・計量設備 パルバライザーA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 パルバライザーB 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 パッセージポットA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 パッセージポットB 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン1分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン2分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン3分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン4分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン5分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン1分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン2分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン3分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン4分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン5分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン6A分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン6B分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン6A分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽サイホン6B分離ポット 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽Aポンプ1 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽Bポンプ1 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽Aポンプ2 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 不溶解残渣回収槽Bポンプ2 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Aポンプ1 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Aポンプ2A 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Aポンプ2B 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Aポンプ3 前処理建屋 ②

補3-3-55

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （55/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Bポンプ1 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Bポンプ2A 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Bポンプ2B 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量前中間貯槽Bポンプ3 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量後中間貯槽ポンプA 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量後中間貯槽ポンプB 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 清澄機Aセル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 清澄機Bセル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽Aセル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 中継槽Bセル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量・調整槽セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 計量後中間貯槽セル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

清澄・計量設備 配管 - 前処理建屋 ②

清澄・計量設備（その２） 配管 - 前処理建屋 ②

分離設備 溶解液中間貯槽 分離建屋 ①

分離設備 溶解液供給槽 分離建屋 ①

分離設備 抽出塔 分離建屋 ①

分離設備 第1洗浄塔 分離建屋 ①

分離設備 第2洗浄塔 分離建屋 ①

分離設備 補助抽出器 分離建屋 ①

分離設備 TBP洗浄器 分離建屋 ①

分離設備 TBP洗浄塔 分離建屋 ①

分離設備 抽出廃液受槽 分離建屋 ①

分離設備 抽出廃液中間貯槽 分離建屋 ①

分離設備 抽出廃液供給槽A 分離建屋 ②

補3-3-56

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （56/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離設備 抽出廃液供給槽B 分離建屋 ②

分離設備
第2ウラン・プルトニウムモニタ第1エアリフトポンプ
分離ポット

分離建屋 ②

分離設備
第2ウラン・プルトニウムモニタ第2エアリフトポンプ
分離ポット

分離建屋 ②

分離設備 第2ウラン・プルトニウムモニタ流量計測ポット 分離建屋 ②

分離設備
予備第2ウラン・プルトニウムモニタ第2エアリフトポ
ンプ分離ポット

分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタ第1エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタ第2エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備
第2ウラン・プルトニウムモニタ第2エアリフトポンプ
中間ポット

分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタ流量計測ポット 分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタサイホンプライミングポット 分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタサイホン分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 予備ガンマモニタ第1エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 予備ガンマモニタ第2エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 予備ガンマモニタサイホン分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽ゲデオンA 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽ゲデオンB 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽ゲデオンAプライミングポット 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽ゲデオンBプライミングポット 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽流量計測ポットA 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽流量計測ポットB 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備ゲデオンA 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備ゲデオンB 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備ゲデオンAプライミングポット 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備ゲデオンBプライミングポット 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備流量計測ポットA 分離建屋 ②

分離設備 溶解液供給槽予備流量計測ポットB 分離建屋 ②

補3-3-57

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （57/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離設備
抽出塔流量計測ポットA/抽出塔エアリフトポンプA
バッファチューブ

分離建屋 ②

分離設備 抽出塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔エアリフトポンプC分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔流量計測ポットC 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔エアリフトポンプD分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔エアリフトポンプE分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 予備抽出塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分離設備
第1洗浄塔流量計測ポットA/第1洗浄塔エアリフト
ポンプAバッファチューブ

分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔溶液採取ポット 分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔エアリフトポンプD分離ポット 分離建屋 ②

分離設備
第2洗浄塔流量計測ポットA/第2洗浄塔エアリフト
ポンプAバッファチューブ

分離建屋 ②

分離設備 第2洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 第2洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 第2洗浄塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分離設備 第2洗浄塔エアリフトポンプD分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 補助抽出器サイホンポットA 分離建屋 ②

分離設備 補助抽出器サイホンポットB 分離建屋 ②

分離設備
補助抽出器流量計測ポット/補助抽出器エアリフト
ポンプバッファチューブ

分離建屋 ②

分離設備 補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 補助抽出器予備エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄器サイホンポット 分離建屋 ②

補3-3-58

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （58/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプAバッファチューブ 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプC分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔流量計測ポットA 分離建屋 ①

分離設備 TBP洗浄塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプD分離ポット 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプE分離ポット 分離建屋 ②

分離設備
溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3スチーム
ジェットポンプシールポット

分離建屋 ②

分離設備
抽出塔予備セル漏えい液受皿スチームジェットポ
ンプシールポット

分離建屋 ②

分離設備
抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチームジェット
ポンプBシールポット

分離建屋 ②

分離設備
抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチームジェット
ポンプAシールポット

分離建屋 ②

分離設備
抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェッ
トポンプBシールポット

分離建屋 ②

分離設備
抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチームジェッ
トポンプAシールポット

分離建屋 ②

分離設備 抽出塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分離設備 第1洗浄塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分離設備 第2洗浄塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分離設備 TBP洗浄塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分離設備 第1一時貯留処理槽シール槽 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿1 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2 分離建屋 ②

分離設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4 分離建屋 ②

分離設備 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿3 分離建屋 ②

補3-3-59

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （59/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離設備 溶解液供給槽セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離設備 抽出塔セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離設備 抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離設備 抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離設備 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿1 分離建屋 ②

分離設備 溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿2 分離建屋 ②

分離設備 溶解液中間貯槽ポンプA 分離建屋 評価対象

分離設備 溶解液中間貯槽ポンプB 分離建屋 評価対象

分離設備 第2ウラン・プルトニウムモニタ計測ポット 分離建屋 ②

分離設備 ガンマモニタ計測ポット 分離建屋 ②

分離設備 配管 - 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔 分離建屋 ①

分配設備 ウラン洗浄塔 分離建屋 ①

分配設備 プルトニウム溶液TBP洗浄器 分離建屋 ①

分配設備 プルトニウム溶液受槽 分離建屋 ①

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽 分離建屋 ①

分配設備 第2アルファモニタ第1エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 第2アルファモニタ第2エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 第2アルファモニタ流量計測ポット 分離建屋 ②

分配設備 第2アルファモニタサイホン分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 第2アルファモニタサイホンプライミングポット 分離建屋 ②

分配設備
プルトニウム分配塔流量計測ポットA/プルトニウ
ム分配塔エアリフトポンプAバッファチューブ

分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔エアリフトポンプC分離ポット 分離建屋 ②

補3-3-60

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （60/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分配設備
ウラン洗浄塔流量計測ポットA/ウラン洗浄塔エア
リフトポンプAバッファチューブ

分離建屋 ②

分配設備 ウラン洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 ウラン洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 ウラン洗浄塔流量計測ポットB 分離建屋 ②

分配設備 ウラン洗浄塔エアリフトポンプC分離ポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液TBP洗浄器サイホンポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽ポンプAブレイクポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽ポンプBブレイクポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム分配塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分配設備 ウラン洗浄塔パルセータ廃ガスバッファ槽 分離建屋 ②

分配設備 第8一時貯留処理槽シール槽 分離建屋 ②

分配設備 第8一時貯留処理槽ブレイクポット 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿2 分離建屋 ②

分配設備 分配塔セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽セル漏えい液受皿2 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽セル漏えい液受皿1 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿1 分離建屋 ②

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽ポンプA 分離建屋 ①

分配設備 プルトニウム溶液中間貯槽ポンプB 分離建屋 ①

分配設備
プルトニウム分配塔エアリフトポンプA圧縮空気供
給弁A

分離建屋 評価対象

分配設備
プルトニウム分配塔エアリフトポンプA圧縮空気供
給弁B

分離建屋 評価対象

分配設備 加熱蒸気しゃ断弁 分離建屋 評価対象

分配設備 加熱蒸気しゃ断弁 分離建屋 評価対象

分配設備 第2アルファモニタ計測ポット 分離建屋 ②

分配設備 配管 - 分離建屋 ②

分配設備（その２） 配管 - 分離建屋 ②

補3-3-61
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第１表　評価対象除外リスト （61/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋一時貯留処理設備 第1一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第7一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第8一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第2一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第4一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第5一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第6一時貯留処理槽 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備
抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ
シールポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第1一時貯留処理槽エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第7一時貯留処理槽エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ①

分離建屋一時貯留処理設備 第8一時貯留処理槽エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第2一時貯留処理槽エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽第1エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽第2エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽流量計測ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第3一時貯留処理槽予備第2エアリフトポンプ分離
ポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽予備流量計測ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽スチームジェットポンプFブレイ
クポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第4一時貯留処理槽第1エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 第4一時貯留処理槽第2エアリフトポンプ分離ポット 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽予備第2エアリフトポンプ分離
ポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第5一時貯留処理槽第1エアリフトポンプB分離ポッ
ト

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第5一時貯留処理槽第2エアリフトポンプB分離ポッ
ト

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第6一時貯留処理槽スチームジェットポンプDブレ
イクポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
第6一時貯留処理槽スチームジェットポンプFブレイ
クポット

分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （62/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋一時貯留処理設備
分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿ス
チームジェットポンプAシールポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備
分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿ス
チームジェットポンプBシールポット

分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 分離建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 分離建屋一時貯留処理槽第3セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備 配管 分離建屋 ②

分離建屋一時貯留処理設備（その２） 配管 分離建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液供給槽 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1酸化塔 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 核分裂生成物洗浄塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 TBP洗浄塔 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出廃液受槽 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出廃液中間貯槽 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 逆抽出塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 TBP洗浄器 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 補助油水分離槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2酸化塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 第2脱ガス塔 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液受槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 油水分離槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶供給槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液一時貯槽 精製建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （63/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶（加熱部） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶（気液分離部） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 凝縮液受槽A 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 凝縮液受槽B 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液受槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 リサイクル槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 希釈槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液一時貯槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液計量槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液中間貯槽 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプAグローブボックス 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液弁グローブボックス 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプEグローブボックス 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプDグローブボックス 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプBグローブボックス 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 配管 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 膨張ポットA 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 膨張ポットB 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 膨張ポットD 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 膨張ポットE 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 アルファモニタB計測ポット 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 アルファモニタC計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタB第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタB第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタB流量計測ポット 精製建屋 ①

補3-3-64

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （64/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備 アルファモニタC流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタB供給ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタBサイホン分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタCサイホン分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタBサイホンプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタCサイホンプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタC第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタC第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタD計測ポット 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 アルファモニタE計測ポット 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 アルファモニタI計測ポット 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 アルファモニタE第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタI第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタE流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタI流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタE供給ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタI供給ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタEサイホン分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタIサイホン分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタEサイホンプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタIサイホンプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタI第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アルファモニタE第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液供給槽サンプリングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム溶液供給槽サンプリングポットエアリ
フトポンプ分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液受槽サンプリングポット 精製建屋 ①
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第１表　評価対象除外リスト （65/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備
プルトニウム溶液受槽サンプリングポットエアリフト
ポンプ分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アクティブトレンチ漏えい検知ポット3 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 アクティブトレンチ漏えい液サンプリングポット3 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 漏えい液移送シールポット1 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 漏えい液移送シールポット2 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム溶液供給槽エアリフトポンプA分離
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム溶液供給槽第1エアリフトポンプB分
離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム溶液供給槽第2エアリフトポンプB分
離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液槽 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1酸化塔第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔第1エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1酸化塔第2エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1酸化塔シールポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔第1プライミングポット 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔第2プライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔供給流量計測ポットA 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔供給流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔流量計測ポットA 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 補助油水分離槽供給流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔シールポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔流量計測ポットバッファチューブ 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエアリフトポン
プ分離ポット

精製建屋 ①
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第１表　評価対象除外リスト （66/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備 抽出塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 逆抽出塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプC分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄塔供給流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出廃液受槽供給流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットバッファ
チューブ

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄器エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2脱ガス塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出塔供給流量計測ポットB 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出廃液受槽サイホンBプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 逆抽出塔流量計測ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 逆抽出塔流量計測ポットバッファチューブ 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポッ
ト

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 逆抽出塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
補助油水分離槽プライミングポットエアリフトポンプ
分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔流量計測ポットAバッファチューブ 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
ウラン洗浄塔流量計測ポットA第2エアリフトポンプ
分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
ウラン洗浄塔流量計測ポットA第1エアリフトポンプ
分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 ウラン洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄器バッファチューブ 精製建屋 ①

補3-3-67

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （67/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備 第2酸化塔供給ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄器サイホンポットA 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 TBP洗浄器サイホンポットB 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 補助油水分離槽プライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器サイホンポットA 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器サイホンポットB 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器バッファチューブ 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2酸化塔エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2酸化塔シールポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2脱ガス塔プライミングポットB 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2脱ガス塔エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第2脱ガス塔シールポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液受槽エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽エアリフトポンプB分離
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 希釈槽エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 希釈槽第1エアリフトポンプD分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 希釈槽エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油水分離槽エアリフトポンプA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油水分離槽エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油水分離槽サイホンBプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油分リサイクルポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油分リサイクルポットエアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽第1エアリフトポンプA
分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽第2エアリフトポンプA
分離ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿漏えい検知
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 油水分離槽セル漏えい液受皿シールポット 精製建屋 ①

補3-3-68

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （68/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿シー
ルポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿シールポッ
ト

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受皿シールポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶供給槽プライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンAプライミング
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンBプライミング
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶サイホンA分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶サイホンB分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶サイホンAプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶サイホンBプライミングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 凝縮器 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 凝縮液冷却器 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 凝縮液中間ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 凝縮液冷却器サンプリングポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 リサイクル槽エアリフトポンプ分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 希釈槽第2エアリフトポンプD分離ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備
プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受皿漏えい検知
ポット

精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 グローブボックス漏えい液受皿漏えい検知ポット 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 第1脱ガス塔第1プライミングポットゲデオン 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンA 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオンB 精製建屋 ①

プルトニウム精製設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿1 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿2 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

補3-3-69

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （69/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 油水分離槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプA 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプB 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプC 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプF 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプE 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮液ポンプD 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備 逆抽出塔溶液加熱しゃ断弁A 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 逆抽出塔溶液加熱しゃ断弁B 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 逆抽出塔溶液加熱しゃ断弁C 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 逆抽出塔溶液加熱しゃ断弁D 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備
逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ圧縮空気
供給弁A

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備
逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ圧縮空気
供給弁B

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 蒸気発生器加熱蒸気しゃ断弁 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気しゃ断弁 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備 配管 - 精製建屋 ②

プルトニウム精製設備（その２） AT04配管収納容器 精製建屋 ②

補3-3-70

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （70/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備（その２） 配管 - 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備 第1一時貯留処理槽 精製建屋 評価対象

精製建屋一時貯留処理設備 第2一時貯留処理槽 精製建屋 評価対象

精製建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽 精製建屋 評価対象

精製建屋一時貯留処理設備 第7一時貯留処理槽 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 第4一時貯留処理槽 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 第3一時貯留処理槽エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第7一時貯留処理槽第1エアリフトポンプA分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 第7一時貯留処理槽エアリフトポンプB分離ポット 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 アクティブトレンチ漏えい検知ポット2 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 アクティブトレンチ漏えい液サンプリングポット2 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第3一時貯留処理槽第1エアリフトポンプA分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第3一時貯留処理槽第2エアリフトポンプA分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽第1エアリフトポンプA分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽第2エアリフトポンプA分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 第1一時貯留処理槽供給槽 精製建屋 評価対象

精製建屋一時貯留処理設備 第2一時貯留処理槽供給槽 精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽第1エアリフトポンプC分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
第4一時貯留処理槽第2エアリフトポンプC分離ポッ
ト

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿2
シールポット

精製建屋 ①

精製建屋一時貯留処理設備 精製建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備 精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿1 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備 精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿2 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備 配管 - 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備（その２） AT05配管収納容器1 精製建屋 ②

精製建屋一時貯留処理設備（その２） 配管 - 精製建屋 ②

補3-3-71

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （71/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン脱硝系 脱硝塔A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 脱硝塔B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 シール槽A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 シール槽B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 UO3受槽A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 UO3受槽B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 規格外製品受槽A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 規格外製品受槽B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 規格外製品容器A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 規格外製品容器B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 UO3溶解槽 ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 シード供給槽A ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 シード供給槽B ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 バックアップフィルタA ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 バックアップフィルタB ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 充てん用バックアップフィルタA ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 充てん用バックアップフィルタB ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 サンプリング用UO3受槽 ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 溶解用UO3供給槽 ウラン脱硝建屋 ①

ウラン脱硝系 硝酸ウラニル溶液しゃ断弁 ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系 硝酸ウラニル溶液しゃ断弁 ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系 硝酸ウラニル溶液しゃ断弁 ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系 硝酸ウラニル溶液しゃ断弁 ウラン脱硝建屋 評価対象

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

補3-3-72

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （72/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶液系 定量ポットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 定量ポットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 定量ポットC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 定量ポットD ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 一時貯槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 定量ポットグローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

溶液系 定量ポットグローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプA分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプB分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプC分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプE分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽AエアリフトポンプA分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽AエアリフトポンプB分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽AエアリフトポンプC分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽BエアリフトポンプA分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽BエアリフトポンプB分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽BエアリフトポンプC分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 一時貯槽エアリフトポンプA分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 一時貯槽エアリフトポンプB分離ポット ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 硝酸プルトニウム移送グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

溶液系 一時貯槽第1グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

溶液系 一時貯槽第2グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

溶液系 硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽Aセル漏えい液受皿 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 混合槽Bセル漏えい液受皿 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 一時貯槽セル漏えい液受皿 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

補3-3-73

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （73/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶液系 一時貯槽ポンプ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

溶液系 漏えい液移送ポンプA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系 漏えい液移送ポンプB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系 配管 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 中間ポットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 中間ポットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝装置A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２）
脱硝皿（附属品）
【個数：5】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝装置B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２）
脱硝皿（附属品）
【個数：5】

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液ろ過器A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液ろ過器B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝装置グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝装置グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第1グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第1グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第2グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第2グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第3グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第3グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第4グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 脱硝皿取扱装置第4グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液受槽A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液受槽B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

補3-3-74

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （74/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 回収ポットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 回収ポットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液ろ過器A廃液払出槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液ろ過器B廃液払出槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器気送ブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器気送ブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器気送ブロワC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器B気送廃ガス第1高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器B気送廃ガス第1高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 固気分離器気送廃ガス第2高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液受槽ポンプA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 凝縮廃液受槽ポンプB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合脱硝系（その２） 配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元気送A固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元気送B固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 脱硝粉末供給ホッパA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-75

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （75/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

焙焼・還元系 脱硝粉末供給ホッパB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A粉末払出ホッパ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B粉末払出ホッパ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼粉末供給ホッパA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼粉末供給ホッパB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A炉廃ガスフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B炉廃ガスフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送A固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送B固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A炉廃ガスフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B炉廃ガスフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A第1廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B第1廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉A第2廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B第2廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉A廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉B廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 脱硝粉末供給ホッパA粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 脱硝粉末供給ホッパB粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A粉末冷却機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B粉末冷却機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A粉末払出ホッパ粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B粉末払出ホッパ粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送A粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-76

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （76/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送B粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼粉末供給ホッパA粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼粉末供給ホッパB粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A粉末冷却機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B粉末冷却機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガスブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガスブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガスブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガスブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A廃ガスブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B廃ガスブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A廃ガスブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉B廃ガスブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元気送ブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元気送ブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガスプレフィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガスプレフィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガスプレフィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガスプレフィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガス高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガス高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉A廃ガス高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 焙焼炉B廃ガス高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送A廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送B廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送A廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 リワーク焙焼気送B廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元気送A廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元気送B廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元気送A廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元気送B廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 還元炉A廃ガスプレフィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉B廃ガスプレフィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉A廃ガスプレフィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉B廃ガスプレフィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉A廃ガス高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉B廃ガス高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉A廃ガス高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元炉B廃ガス高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

焙焼・還元系 還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系 配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉砕機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器C ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器D ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器E ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器F ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管容器G ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

粉体系 保管容器H ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管ピットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 保管ピットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉砕グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉砕払出グローブボックスA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉砕払出グローブボックスB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 混合機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合気送固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉末混合グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉末充てん機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉末充てんグローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉末缶受払グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 粉砕機A供給ホッパ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機B供給ホッパ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送A固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送B固気分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕サンプラA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕サンプラB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機A供給ホッパ粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機B供給ホッパ粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機A供給ホッパ粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉砕機B供給ホッパ粉末供給機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送A粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送B粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合機粉末排出機 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

粉体系 粉末充てんサンプラ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送A廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 リワーク粉砕気送B廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 リワーク粉砕気送A廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク粉砕気送B廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合気送固気分離器廃ガスプレフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 混合気送固気分離器廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合気送廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク気送廃ガス高性能粒子フィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合気送ブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 混合気送ブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク気送ブロワA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 リワーク気送ブロワB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系 粉末混合受入グローブボックス ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

粉体系 配管 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

還元ガス供給系 還元ガスしゃ断弁 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

還元ガス供給系 還元ガスしゃ断弁 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

還元ガス供給系 還元ガスしゃ断弁 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

還元ガス供給系 還元ガスしゃ断弁 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

第2酸回収系 蒸気発生器加熱蒸気しゃ断弁 精製建屋 評価対象

第2酸回収系 蒸発缶加熱蒸気しゃ断弁 精製建屋 評価対象

分離・分配系 配管 分離建屋 ②

プルトニウム精製系 精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿3 精製建屋 ②

ウラン酸化物貯蔵設備（その２）
ウラン酸化物貯蔵容器
【個数：840】

- ウラン酸化物貯蔵建屋 ①

ウラン酸化物貯蔵設備（その２）
貯蔵バスケット
【個数：210】

- ウラン酸化物貯蔵建屋 ①

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 貯蔵ホール
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 貯蔵ホール
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 貯蔵ホール
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 貯蔵ホール
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（その
２）

粉末缶
【個数：1720】

-
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（その
２）

混合酸化物貯蔵容器
【個数：490】

-
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

①

せん断処理設備の計測制御系
（e：エンドピースせん断位置異常等により、せん断
停止信号を発するせん断停止回路を設ける／せ
ん断停止信号と同時に警報を発する）

（燃料送り出し検出器） 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系
（e：エンドピースせん断位置異常等により、せん断
停止信号を発するせん断停止回路を設ける／せ
ん断停止信号と同時に警報を発する）

（せん断刃位置検出器） 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程A系列　安全系A制御盤（計器盤1） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程B系列　安全系A制御盤（計器盤2） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程A系列　安全系B制御盤（計器盤1） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程B系列　安全系B制御盤（計器盤2） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程A,B系列　安全系A制御盤（リレー盤1） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤1（リレー盤2） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤2（リレー盤3） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 せん断工程A,B系列　安全系B制御盤（リレー盤1） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤1（リレー盤2） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤2（リレー盤3） - 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系
せん断工程A,B系列　安全系Aシンクロ変換器収
納箱

- 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系
せん断工程A,B系列　安全系Bシンクロ変換器収
納箱

- 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系
せん断工程A,B系列　安全系Aせん断停止系電源
しゃ断箱

- 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系
せん断工程A,B系列　安全系Bせん断停止系電源
しゃ断箱

- 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系（その２）
（e：エンドピースせん断位置異常等により、せん断
停止信号を発するせん断停止回路を設ける／せ
ん断停止信号と同時に警報を発する）

（燃料送り出し検出器） 前処理建屋 評価対象

せん断処理設備の計測制御系（その２）
（e：エンドピースせん断位置異常等により、せん断
停止信号を発するせん断停止回路を設ける／せ
ん断停止信号と同時に警報を発する）

（せん断刃位置検出器） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

補3-3-82

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （82/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

補3-3-83

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （83/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（o：供給硝酸密度を計測し、密度低で警報を発す
る／供給硝酸密度低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（o：供給硝酸密度を計測し、密度低で警報を発す
る／供給硝酸密度低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （r：液位を指示する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （r：液位を指示する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （s：水位を指示し、水位低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 （s：水位を指示し、水位低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解工程A,B系列　安全系A制御盤（リレー盤4） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解工程A,B系列　安全系B制御盤（リレー盤4） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解工程A系列　安全系A制御盤（計器盤3） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程A系列・ユーティリティ工程　安全系A制
御盤1（計器盤4）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程A系列・ユーティリティ工程　安全系A制
御盤2（計器盤5）

- 前処理建屋 評価対象

補3-3-84

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （84/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系 溶解工程B系列　安全系A制御盤（計器盤6） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程B系列・ユーティリティ工程　安全系A制
御盤1（計器盤7）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程B系列・ユーティリティ工程　安全系A制
御盤2（計器盤8）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解工程A系列　安全系B制御盤（計器盤3） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程A系列・ユーティリティ工程　安全系B制
御盤1（計器盤4）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程A系列・ユーティリティ工程　安全系B制
御盤2（計器盤5）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解工程B系列　安全系B制御盤（計器盤6） - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程B系列・ユーティリティ工程　安全系B制
御盤1（計器盤7）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
溶解工程B系列・ユーティリティ工程　安全系B制
御盤2（計器盤8）

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.1計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.2計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.3計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.4計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.5計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.6計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.7計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.8計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.9計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.1計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.2計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.3計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.4計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.5計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.6計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.7計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.8計装ラック - 前処理建屋 評価対象

補3-3-85



第１表　評価対象除外リスト （85/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.9計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
塔槽類廃ガス処理設備　溶解設備　安全系A計装
ラック

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系
塔槽類廃ガス処理設備　溶解設備　安全系B計装
ラック

- 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系A No.10計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 溶解設備　安全系B No.10計装ラック - 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系 配管 - 前処理建屋 ②

溶解設備の計測制御系（その２）
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（d：溶解液温度を計測し、温度低で警報を発する
／溶解液温度低下が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（e：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する
／溶解液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（g：硝酸の流量を計測し、制御し、流量低で警報を
発する／硝酸流量低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （86/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（i：硝酸密度を計測し、密度低で警報を発する／硝
酸密度低下が更に大きい場合はせん断停止信号
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（k：液位を計測し、液位低で警報を発する／液位
低下が更に大きい場合はせん断停止信号を発す
る）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

補3-3-87

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （87/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （l：溶解液密度を計測し、密度高で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（m：洗浄液密度を計測し、密度高で警報を発する
／洗浄液密度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（n：洗浄液温度を計測し、温度低で警報を発する
／洗浄液温度上昇が更に大きい場合はせん断停
止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（o：供給硝酸密度を計測し、密度低で警報を発す
る／供給硝酸密度低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（o：供給硝酸密度を計測し、密度低で警報を発す
る／供給硝酸密度低下が更に大きい場合はせん
断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（p：供給硝酸流量を計測し、制御し、流量低で警報
を発する／供給硝酸流量低下が更に大きい場合
はせん断停止信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２）
（q：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

前処理建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （88/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解設備の計測制御系（その２） （r：液位を指示する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （r：液位を指示する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （s：水位を指示し、水位低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） （s：水位を指示し、水位低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

溶解設備の計測制御系（その２） 配管 - 前処理建屋 ②

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系 清澄･計量設備　安全系A計装ラック - 前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系 清澄･計量設備　安全系B計装ラック - 前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系 清澄･計量設備　安全系A制御盤 - 前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系 清澄･計量設備　安全系B制御盤 - 前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系 配管 - 前処理建屋 ②

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象
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清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

清澄・計量設備の計測制御系（その２）
（漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

前処理建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
（k：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤1 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤1 分離建屋 評価対象
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分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤2 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤2 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤3 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤3 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系A制御盤1 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系A制御盤2 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系A制御盤3 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系B制御盤1 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系B制御盤2 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離・分配工程　安全系B制御盤3 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 中性子モニタ　安全系A制御盤 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 中性子モニタ　安全系B制御盤 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 中性子モニタ　安全系Aプリアンプ収納盤 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 中性子モニタ　安全系Bプリアンプ収納盤 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離設備　分配設備　安全系A計装ラック 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
分離設備　分離建屋一時貯留処理設備　安全系A
計装ラック

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離設備　分配設備　安全系B計装ラック 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系
分離設備　分離建屋一時貯留処理設備　安全系B
計装ラック

分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離設備　安全系A No.2計装ラック 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 分離設備　安全系B No.2計装ラック 分離建屋 評価対象

分離設備の計測制御系 配管 分離建屋 ②

分配設備の計測制御系
（b：アルファ線の計数率を計測し、計数率高で警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（b：アルファ線の計数率を計測し、計数率高で警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象
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分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （b：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（b：手動で工程停止できる回路を設ける）
【アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回
路A】

- 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（b：手動で工程停止できる回路を設ける）
【アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回
路B】

- 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （c：流量を計測し、流量低で警報を発する） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 （c：流量を計測し、流量低で警報を発する） 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（m：加熱蒸気の温度を制御し、温度高で警報を発
する／加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は、
蒸気のしゃ断信号を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（m：加熱蒸気の温度を制御し、温度高で警報を発
する／加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は、
蒸気のしゃ断信号を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（v：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（v：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 アルファモニタ　安全系A制御盤 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 アルファモニタ　安全系B制御盤 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 第1アルファモニタ計器架台 - 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 第3アルファモニタ計器架台 - 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 プルトニウム分配塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 プルトニウム分配塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 プルトニウム分配塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 プルトニウム分配塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 ウラン洗浄塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象
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分配設備の計測制御系 ウラン洗浄塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系 ウラン洗浄塔（ ）まわり 分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
ウラン洗浄塔エアリフトポンプAバッファチューブ
（ ）まわり

分離建屋 評価対象

分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

分離建屋 評価対象

分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系 配管 分離建屋 ②

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（q：有機溶媒の流量を計測し、流量低で警報を発
する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（q：有機溶媒の流量を計測し、流量低で警報を発
する）

精製建屋 評価対象

補3-3-93

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （93/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備の計測制御系
（r：アルファ線の計数率を計測し、計数率高で警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（r：アルファ線の計数率を計測し、計数率高で警報
を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 （r：アルファ線検出器には故障警報を設ける） 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（r：手動で工程停止できる回路を設ける）
【アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回
路A】

- 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（r：手動で工程停止できる回路を設ける）
【アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回
路B】

- 精製建屋 評価対象

精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱停止回路
（加熱蒸気の温度高を検知し、蒸気配管のしゃ断
弁を閉じる信号を発する）

精製建屋 評価対象

精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱停止回路
（加熱蒸気の温度高を検知し、蒸気配管のしゃ断
弁を閉じる信号を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系A制御盤1 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系A制御盤2 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系A制御盤3 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系B制御盤1 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系B制御盤2 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製工程　安全系B制御盤3 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤（計器盤） - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系A制御盤（リレー盤） - 精製建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

プルトニウム精製設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤（計器盤） - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 ユーティリティ工程　安全系B制御盤（リレー盤） - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 アルファモニタ　安全系A制御盤 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 アルファモニタ　安全系B制御盤 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系A No.1計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系A No.2計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系A No.3計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系B No.1計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系B No.2計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系B No.3計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系A No.4計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 プルトニウム精製設備　安全系B No.4計装ラック - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 アルファモニタE計器架台 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 アルファモニタI計器架台 - 精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系 配管 - 精製建屋 ②

ウラン脱硝系の計測制御系
（b：温度を計測し、温度低で硝酸ウラニル濃縮液
の供給停止信号を発する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（b：温度を計測し、温度低で硝酸ウラニル濃縮液
の供給停止信号を発する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（b：温度を計測し、温度低で硝酸ウラニル濃縮液
の供給停止信号を発する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（b：温度を計測し、温度低で硝酸ウラニル濃縮液
の供給停止信号を発する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（e：ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出
し、ウラン酸化物粉末の充てん起動条件信号を発
する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（e：ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出
し、ウラン酸化物粉末の充てん起動条件信号を発
する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（e：ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出
し、ウラン酸化物粉末の充てん起動条件信号を発
する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

ウラン脱硝系の計測制御系
（e：ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出
し、ウラン酸化物粉末の充てん起動条件信号を発
する）

ウラン脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
（a：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　安全系A制御
盤

- ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備　安全系B制御
盤

- ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系 溶液系　安全系A計装ラック - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系 溶液系　安全系B計装ラック - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

溶液系の計測制御系 配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（a：粉体の白熱時の照度を測定し、照度高でマイ
クロ波発振機の停止信号を発するとともに脱硝皿
取出しシャッタの起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（a：粉体の白熱時の照度を測定し、照度高でマイ
クロ波発振機の停止信号を発するとともに脱硝皿
取出しシャッタの起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（b：粉体の白熱時の温度を測定し、温度高でマイ
クロ波発振機の停止信号を発するとともに脱硝皿
取扱装置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（b：粉体の白熱時の温度を測定し、温度高でマイ
クロ波発振機の停止信号を発するとともに脱硝皿
取扱装置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（c：脱硝皿のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の
空気輸送が終了したことを検知し、脱硝皿取扱装
置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（c：脱硝皿のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の
空気輸送が終了したことを検知し、脱硝皿取扱装
置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（d：脱硝皿の重量を秤量器により確認し、脱硝皿
取扱装置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝系の計測制御系
（d：脱硝皿の重量を秤量器により確認し、脱硝皿
取扱装置の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（a：加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（a：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（b：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（b：充てん定位置を検知し、ウラン・プルトニウム混
合酸化物粉末の充てん条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（c：重量を秤量器により確認し、粉末缶払出装置
の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

粉体系の計測制御系
（c：重量を秤量器により確認し、粉末缶払出装置
の起動条件信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

第2酸回収系の計測制御系
（b：加熱蒸気の温度を計測し、温度高で警報を発
する／加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は、
蒸気のしゃ断信号を発する）

精製建屋 評価対象

第2酸回収系の計測制御系
（b：加熱蒸気の温度を計測し、温度高で警報を発
する／加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は、
蒸気のしゃ断信号を発する）

精製建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系A制御盤1 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系A制御盤2 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系A制御盤3 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系B制御盤1 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系B制御盤2 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　安全系B制御盤3 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　排風機A　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　排風機B　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　排風機C　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　廃ガス加熱器A　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　廃ガス加熱器B　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　廃ガス加熱器C　制御盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　C系統電源切替盤 - 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　ミストフィルタA1,A2　計器架台 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　ミストフィルタB1,B2　計器架台 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　ミストフィルタC1,C2　計器架台1 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

よう素除去工程　ミストフィルタC1,C2　計器架台2 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系

配管 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：溶解槽内圧力を制御する／圧力高で警報を発
する）

前処理建屋 評価対象

補3-3-98

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （98/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（b：ミストフィルタ入口圧力を制御する） 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（f：廃ガス温度を制御する／温度低で警報を発す
る）

前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

配管 - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

前処理建屋 評価対象

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の計測制御
系

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

前処理建屋 評価対象

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の計測制御
系

配管 - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

前処理建屋 評価対象

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の計測制御
系（その２）

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

前処理建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系の計測制御系 塔槽類廃ガス処理設備　安全系A計器架台 分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系の計測制御系 塔槽類廃ガス処理設備　安全系B計器架台 分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系の計測制御系 配管 - 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

（b：NOｘ廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力
高で警報を発する）

精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

（b：NOｘ廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力
高で警報を発する）

精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）　安全系A
計装ラック

- 精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）　安全系B
計装ラック

- 精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の計測
制御系

配管 - 精製建屋 ②
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除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

（a：混合廃ガス凝縮器入口圧力を計測し、圧力高
で警報を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

（a：混合廃ガス凝縮器入口圧力を計測し、圧力高
で警報を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

その他の耐震Cクラスの導圧配管（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

その他の耐震Cクラスの導圧配管（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

その他の耐震Cクラスの導圧配管（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備の計測制御系

その他の耐震Cクラスの導圧配管（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤1

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤2

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤1

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤2

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤3

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤4

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤5

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤3

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤4

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤5

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤6

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤7

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系A制
御盤8

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤6

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤7

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵・ガラス固化工程　安全系B制
御盤8

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系A制御
盤（リレー盤1）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系A制御
盤（リレー盤2）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-100

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （100/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系A制御
盤（リレー盤3）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系B制御
盤（リレー盤1）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系B制御
盤（リレー盤2）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
高レベル廃液貯蔵･ガラス固化工程　安全系B制御
盤（リレー盤3）

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
塔槽類廃ガス処理設備　高レベル廃液ガラス固化
設備　安全系A計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系
塔槽類廃ガス処理設備　高レベル廃液ガラス固化
設備　安全系B計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の計測制御系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
（a：廃ガス洗浄塔入口圧力を制御する／圧力高で
警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
その他の耐震Cクラスの導圧配管（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
その他の耐震Cクラスの導圧配管（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
その他の耐震Cクラスの導圧配管（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系の計測制御系
その他の耐震Cクラスの導圧配管（高レベル廃液
ガラス固化建屋）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（a：ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御する／圧
力高で警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（a：ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御する／圧
力高で警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（a：ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御する／圧
力高で警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（a：ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御する／圧
力高で警報を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（n：水位を指示し、水位低で警報を発する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（n：水位を指示し、水位低で警報を発する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（o：水位を計測し、水位低で冷却ユニットへの安全
冷水の供給停止信号を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（o：水位を計測し、水位低で冷却ユニットへの安全
冷水の供給停止信号を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（o：水位を計測し、水位低で冷却ユニットへの安全
冷水の供給停止信号を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

（o：水位を計測し、水位低で冷却ユニットへの安全
冷水の供給停止信号を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　第2排
風機A安全系Aインバータ制御盤

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　第2排
風機B安全系Bインバータ制御盤

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　高レベ
ル廃液ガラス固化設備　安全系A計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-101

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （101/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　高レベ
ル廃液ガラス固化設備　安全系B計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
A No.1計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
A No.2計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
A No.3計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
B No.1計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
B No.2計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　安全系
B No.3計器架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計
測制御系

配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

分離建屋換気設備の計測制御系 建屋換気設備　安全系A制御盤 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備の計測制御系 建屋換気設備　安全系B制御盤 分離建屋 評価対象

精製建屋換気設備の計測制御系 建屋換気設備　安全系A制御盤 - 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備の計測制御系 建屋換気設備　安全系B制御盤 - 精製建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の
計測制御系

建屋換気設備　安全系A制御盤 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の
計測制御系

建屋換気設備　安全系B制御盤 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備の計測制御系

建屋換気設備　安全系A制御盤 -
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備の計測制御系

建屋換気設備　安全系B制御盤 -
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

（j：固化セル内の雰囲気温度を制御する） 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-102

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （102/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

固化セル換気系排風機A　安全系Aインバータ制
御盤

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

固化セル換気系排風機B　安全系Bインバータ制
御盤

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備　安全系A
計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備　安全系B
計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の計測
制御系

配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 （g：液位を計測し、液位低で警報を発する） 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 （g：液位を計測し、液位低で警報を発する） 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（i：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（i：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報を
発する）

分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 高レベル廃液濃縮設備　安全系A No.1計器架台 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 高レベル廃液濃縮設備　安全系B No.1計器架台 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 高レベル廃液濃縮設備　安全系A No.2計器架台 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 高レベル廃液濃縮設備　安全系B No.2計器架台 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系の計測制御系 配管 - 分離建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系 高レベル濃縮廃液貯蔵系　安全系A計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系 高レベル濃縮廃液貯蔵系　安全系B計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
高レベル濃縮廃液貯蔵系　共用貯蔵系　安全系A
計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系
高レベル濃縮廃液貯蔵系　共用貯蔵系　安全系B
計装ラック

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系の計測制御系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-103

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （103/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系 不溶解残渣廃液貯蔵系　安全系A計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系 不溶解残渣廃液貯蔵系　安全系B計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系の計測制御系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

共用貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

共用貯蔵系の計測制御系
（b：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

共用貯蔵系の計測制御系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-104

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （104/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系

（a：流下ガラスの重量を指示する／流下ガラスが
所定重量値で注入停止信号を発する／流下ガラ
スが所定重量値から更に増加した場合には警報を
発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（c：ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装
置圧力が所定の値でない場合、流下ノズルの加熱
を停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（c：ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装
置圧力が所定の値でない場合、流下ノズルの加熱
を停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（c：ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装
置圧力が所定の値でない場合、流下ノズルの加熱
を停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（c：ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装
置圧力が所定の値でない場合、流下ノズルの加熱
を停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（m：圧力を計測し、圧力低で流下ノズルの加熱を
停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（m：圧力を計測し、圧力低で流下ノズルの加熱を
停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（m：圧力を計測し、圧力低で流下ノズルの加熱を
停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（m：圧力を計測し、圧力低で流下ノズルの加熱を
停止する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
（n：漏えい検知装置を設置し、漏えい時には警報
を発する）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 ガラス固化体重量計　安全系A変換器収納盤 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 ガラス固化体重量計　安全系B変換器収納盤 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 流下ノズル高周波加熱　安全系Aしゃ断器盤 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 流下ノズル高周波加熱　安全系Bしゃ断器盤 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 高レベル廃液ガラス固化設備　安全系A計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 高レベル廃液ガラス固化設備　安全系B計装ラック - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
高レベル廃液ガラス固化設備　安全系A No.1計器
架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
高レベル廃液ガラス固化設備　安全系B No.1計器
架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
高レベル廃液ガラス固化設備　安全系A No.2計器
架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系
高レベル廃液ガラス固化設備　安全系B No.2計器
架台

- 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備の計測制御系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-105

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （105/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 （a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 （a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 （a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 （a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気圧縮装置A　現場監視制
御盤

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気圧縮装置B　現場監視制
御盤

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気圧縮装置C　現場監視制
御盤

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気圧縮装置C　現場制御回
路分離盤A

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気圧縮装置C　現場制御回
路分離盤B

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気脱湿装置A　現場監視制
御盤

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
圧縮空気設備　安全空気脱湿装置B　現場監視制
御盤

- 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 蒸気設備　安全蒸気ボイラA　現場監視制御盤 - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 蒸気設備　安全蒸気ボイラB　現場監視制御盤 - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全圧縮空気系　安全系A No.1計装ラック - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全圧縮空気系　安全系B No.1計装ラック - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全圧縮空気系　安全系A No.2計装ラック - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 安全圧縮空気系　安全系B No.2計装ラック - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系 配管 - 前処理建屋 ②

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

（a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

（a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

（a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

（a：圧力を計測し、圧力低で警報を発する） 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

ユーティリティ工程　安全系A制御盤（リレー盤） - 前処理建屋 評価対象

その他再処理設備の附属施設の計測制御系
（その３）

ユーティリティ工程　安全系B制御盤（リレー盤） - 前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

補3-3-106

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （106/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

溶解工程A,B系列　安全系A溶解槽放射線レベル
検出装置制御盤

- 前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路

溶解工程A,B系列　安全系B溶解槽放射線レベル
検出装置制御盤

- 前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路（その２）

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路（その２）

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路（その２）

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊
急供給回路（その２）

（放射線レベルを計測し、放射線量率高を検知し、
せん断機停止信号及び可溶性中性子吸収材緊急
供給系の弁の開信号を発する）

前処理建屋 評価対象

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶
加熱停止回路

（加熱蒸気の温度高を検知し、蒸気配管のしゃ断
弁を閉じる信号を発する）

分離建屋 評価対象

液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶
加熱停止回路

（加熱蒸気の温度高を検知し、蒸気配管のしゃ断
弁を閉じる信号を発する）

分離建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（ｃ.溶液温度を計測し、溶液温度上昇が更に大き
い場合、加熱用の温水のしゃ断信号を発する）

精製建屋 評価対象

プルトニウム精製設備の計測制御系
（ｃ.溶液温度を計測し、溶液温度上昇が更に大き
い場合、加熱用の温水のしゃ断信号を発する）

精製建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（a.中性子の計数率を計測し、中性子の計数率上
昇が更に大きい場合、工程停止信号を発する）

分離建屋 評価対象

分配設備の計測制御系
（a.中性子の計数率を計測し、中性子の計数率上
昇が更に大きい場合、工程停止信号を発する）

分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（f.排気側出口温度を指示し、所定の温度から更に
大きい場合は、蒸気のしゃ断信号を発する）

分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（f.排気側出口温度を指示し、所定の温度から更に
大きい場合は、蒸気のしゃ断信号を発する）

分離建屋 評価対象

還元ガス供給系の計測制御系
（ｂ.水素濃度を計測し、濃度高で混合ガスの供給
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

還元ガス供給系の計測制御系
（ｂ.水素濃度を計測し、濃度高で混合ガスの供給
停止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-107

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （107/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

焙焼・還元系の計測制御系
（ｂ.加熱ヒータ部の温度を計測し、温度高で加熱停
止信号を発する）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

中央制御室 前処理建屋　安全系A監視制御盤 - 前処理建屋 評価対象

中央制御室 前処理建屋　安全系B監視制御盤 - 前処理建屋 評価対象

中央制御室 制御建屋　安全系A監視制御盤 - 制御建屋 評価対象

中央制御室 制御建屋　安全系B監視制御盤 - 制御建屋 評価対象

中央制御室 非常用電源建屋　安全系A監視制御盤 - 非常用電源建屋 評価対象

中央制御室 非常用電源建屋　安全系B監視制御盤 - 非常用電源建屋 評価対象

中央制御室 非常用所内電源盤A - 非常用電源建屋 評価対象

中央制御室 非常用所内電源盤B - 非常用電源建屋 評価対象

中央制御室（その２） 分離建屋　安全系A監視制御盤 制御建屋 評価対象

中央制御室（その２） 分離建屋　安全系B監視制御盤 制御建屋 評価対象

中央制御室（その２） 精製建屋　安全系A監視制御盤 - 精製建屋 評価対象

中央制御室（その２） 精製建屋　安全系B監視制御盤 - 精製建屋 評価対象

中央制御室（その２）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋　安全系A監視
制御盤

- 中央制御室 評価対象

中央制御室（その２）
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋　安全系B監視
制御盤

- 中央制御室 評価対象

中央制御室（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋　安全系A監視制御
盤

- 制御建屋 評価対象

中央制御室（その２）
高レベル廃液ガラス固化建屋　安全系B監視制御
盤

- 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室送風機A 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室送風機B 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室排風機A 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室排風機B 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室フィルタユニットA 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室フィルタユニットB 制御建屋 評価対象

補3-3-108

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （108/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室フィルタユニットC 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備 中央制御室空調ユニット 制御建屋 ②

制御建屋中央制御室換気設備 ダクト - 制御建屋 ②

制御建屋中央制御室換気設備の計測制御系 換気空調設備　安全系A制御盤 - 制御建屋 評価対象

制御建屋中央制御室換気設備の計測制御系 換気空調設備　安全系B制御盤 - 制御建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（a：排気側出口温度を指示し、温度上昇が更に大
きい場合は、蒸気のしゃ断信号を発する。）

分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系の計測制御系
（a：排気側出口温度を指示し、温度上昇が更に大
きい場合は、蒸気のしゃ断信号を発する。）

分離建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 凝縮器A 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 凝縮器B 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 NOx吸収塔A 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 NOx吸収塔B 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタA1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタA2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタB1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタB2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタC1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ミストフィルタC2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス加熱器A 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス加熱器B 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス加熱器C 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1高性能粒子フィルタA 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1高性能粒子フィルタB 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1高性能粒子フィルタC 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタA1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタA2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタB1 前処理建屋 ②

補3-3-109

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （109/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタB2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタC1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第1よう素フィルタC2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタA1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタA2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタB1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタB2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタC1 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2よう素フィルタC2 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2高性能粒子フィルタA 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2高性能粒子フィルタB 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 第2高性能粒子フィルタC 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 排風機A 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 排風機B 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 排風機C 前処理建屋 評価対象

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 よう素追出し塔A 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 よう素追出し塔B 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 溶解槽Aデミスタ 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 溶解槽Bデミスタ 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOGダンパセル漏えい検知ポット 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス冷却器A 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス冷却器B 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 廃ガス冷却器C 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 デミスタA 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 デミスタB 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 デミスタC 前処理建屋 ②

補3-3-110

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （110/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 よう素追出し塔A廃ガス冷却器 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 よう素追出し塔B廃ガス冷却器 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOGダンパセル漏えい液受皿 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 配管 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 DOG切替えダンパ（ ）スラブ部 - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

せん断処理・溶解廃ガス処理設備（その２） - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 廃ガス洗浄塔 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 凝縮器 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 デミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第1高性能粒子フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第1高性能粒子フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第1高性能粒子フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第1高性能粒子フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第2高性能粒子フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第2高性能粒子フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第2高性能粒子フィルタC 前処理建屋 ②

補3-3-111

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （111/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 第2高性能粒子フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタ第1加熱器 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタ第2加熱器 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 排風機A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 排風機B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） よう素フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 廃ガスシールポット 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 冷却器 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） フィルタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 中間ポットAエアリフトデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 中間ポットBエアリフトデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） リサイクル槽Aデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） リサイクル槽Bデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 計量前中間貯槽Aデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 計量前中間貯槽Bデミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 計量後中間貯槽デミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 計量補助槽デミスタ 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その２） 配管 - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その３） 配管 - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その４） 配管 - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その４） - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その４） - 前処理建屋 ②

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その４） - 前処理建屋 ②

補3-3-112

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （112/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（その４） - 前処理建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 廃ガス洗浄塔 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 凝縮器 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタA 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタB 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタC 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタD 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタE 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタA 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタB 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタC 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタD 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタE 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタ第1加熱器 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタ第2加熱器 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 排風機A 分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系 排風機B 分離建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタA 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタB 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタC 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタD 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 高レベル廃液供給槽Aデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 高レベル廃液供給槽Bデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 冷却器 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 よう素フィルタ後置フィルタ 分離建屋 ②

補3-3-113

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （113/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

塔槽類廃ガス処理系
第2ウラン・プルトニウムモニタ第2エアリフトポンプ
デミスタ

分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系
予備第2ウラン・プルトニウムモニタ第2エアリフトポ
ンプデミスタ

分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 ガンマモニタ第2エアリフトポンプデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 予備ガンマモニタ第2エアリフトポンプデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 抽出塔エアリフトポンプAデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 抽出塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 抽出塔エアリフトポンプEデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 予備抽出塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第1洗浄塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 溶解液中間貯槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 溶解液供給槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 抽出廃液受槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 抽出廃液供給槽Aデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第3一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 プルトニウム分配塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 ウラン洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 ウラン洗浄塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 TBP洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 TBP洗浄塔エアリフトポンプBデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 TBP洗浄塔エアリフトポンプEデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第3一時貯留処理槽第2エアリフトポンプデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第4一時貯留処理槽第2エアリフトポンプデミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第6一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 プルトニウム溶液受槽デミスタ 分離建屋 ②

補3-3-114

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （114/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

塔槽類廃ガス処理系 第1一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第7一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第8一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 第2一時貯留処理槽デミスタ 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系 配管 - 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタA 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタB 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタC 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタD 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタE 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタA 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタB 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタC 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタD 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタE 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 排風機A 分離建屋 評価対象

パルセータ廃ガス処理系 排風機B 分離建屋 評価対象

パルセータ廃ガス処理系 パルセータ廃ガスデミスタ 分離建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 配管 - 分離建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 配管 - 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） NOx廃ガス洗浄塔 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 廃ガス洗浄塔 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 凝縮器 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1高性能粒子フィルタA 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1高性能粒子フィルタB 精製建屋 ②

補3-3-115

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （115/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1高性能粒子フィルタC 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2高性能粒子フィルタA 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2高性能粒子フィルタB 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2高性能粒子フィルタC 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタ第1加熱器 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタ第2加熱器 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 排風機A 精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 排風機B 精製建屋 評価対象

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタA 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタB 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタC 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） NOx廃ガス洗浄塔デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第3一時貯留処理槽第2エアリフトポンプAデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 逆抽出塔エアリフトポンプBデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２）
ウラン洗浄塔流量計測ポットAエアリフトポンプデミ
スタ

精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） ウラン洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） TBP洗浄器エアリフトポンプデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２）
補助油水分離槽プライミングポットエアリフトポンプ
デミスタ

精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 補助油水分離槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第7一時貯留処理槽エアリフトポンプBデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２）
核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエアリフトポン
プデミスタ

精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプAデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 希釈槽第2エアリフトポンプDデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 高性能粒子フィルタ第1加熱器 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 高性能粒子フィルタ第2加熱器 精製建屋 ②

補3-3-116

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （116/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1一時貯留処理槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第3一時貯留処理槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム溶液供給槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1酸化塔エアリフトポンプデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム溶液受槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム濃縮缶供給槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム溶液一時貯槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 希釈槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム濃縮液一時貯槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2一時貯留処理槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第1脱ガス塔第2プライミングポットデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2酸化塔デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 第2脱ガス塔プライミングポットデミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム濃縮液受槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） リサイクル槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム濃縮液計量槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） プルトニウム濃縮液中間貯槽デミスタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタ冷却器 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） よう素フィルタ後置フィルタ 精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２）
プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい液
受皿

精製建屋 ②

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）（その２） 配管 - 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタA 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタB 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタC 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタA 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタB 精製建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （117/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

パルセータ廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタC 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 排風機A 精製建屋 評価対象

パルセータ廃ガス処理系 排風機B 精製建屋 評価対象

パルセータ廃ガス処理系 膨張ポットデミスタ 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 廃ガス第1電気加熱器 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 廃ガス第2電気加熱器 精製建屋 ②

パルセータ廃ガス処理系 配管 - 精製建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その２）

配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1廃ガス洗浄塔 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2廃ガス洗浄塔 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第3廃ガス洗浄塔 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1高性能粒子フィルタC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1排風機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1排風機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2高性能粒子フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2高性能粒子フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

よう素フィルタ第1加熱器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

よう素フィルタ第2加熱器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

よう素フィルタA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

よう素フィルタB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2排風機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2排風機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2排風機C ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （118/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガスA第1凝縮器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガスB第1凝縮器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガスA第2凝縮器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガスB第2凝縮器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第1廃ガス洗浄塔デミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

第2廃ガス洗浄塔デミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

廃ガス第1冷却器デミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

定量ポットAデミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

定量ポットBデミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

定量ポットCデミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

定量ポットDデミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

混合廃ガスデミスタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガス冷却器気液分離器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

廃ガス第1冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

脱硝廃ガス冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

廃ガス第2冷却器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

混合廃ガス凝縮器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備（その３）

配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 廃ガス洗浄塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） デミスタ 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第1高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第1高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第2高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第2高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （119/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第1加熱器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 第2加熱器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） よう素フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） よう素フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） よう素フィルタC 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 廃ガス冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） ダストフィルタ 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 高レベル廃液混合槽A凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 高レベル廃液混合槽B凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 供給液槽A凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 供給液槽B凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（その２） 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 廃ガス洗浄塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 デミスタ 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第1高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第2高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第1加熱器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 第2加熱器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 よう素フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 よう素フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 よう素フィルタC 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （120/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 廃ガス冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 アルカリ濃縮廃液中和槽凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 ダストフィルタ 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液廃ガス処理系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 廃ガス洗浄器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 廃ガス洗浄器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1吸収塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2吸収塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ミストフィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ミストフィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ルテニウム吸着塔A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ルテニウム吸着塔B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 加熱器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 加熱器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 よう素フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 よう素フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第3高性能粒子フィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-121

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （121/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第3高性能粒子フィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水A膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水B膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水A検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水B検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 純水中間貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 よう素フィルタA冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 よう素フィルタB冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1排風機A冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1排風機B冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ルテニウム吸着塔A加温器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 ルテニウム吸着塔B加温器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水AポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水AポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水BポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 安全冷水BポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1冷水停止弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1冷水停止弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1冷水停止弁C 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第1冷水停止弁D 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2冷水停止弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2冷水停止弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2冷水停止弁C 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 第2冷水停止弁D 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-122

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （122/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットA 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットB 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットC 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットD 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットE 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットF 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットG 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットH 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットI 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットJ 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットK 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットL 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットM 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットN 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットO 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットP 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットQ 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットR 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットS 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排風機A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排風機B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 建屋排風機C 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 セル排気フィルタユニットA 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 セル排気フィルタユニットB 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 セル排気フィルタユニットC 前処理建屋 評価対象

補3-3-123

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （123/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋換気設備 セル排気フィルタユニットD 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 セル排風機A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 セル排風機B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排気フィルタユニットA 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排気フィルタユニットB 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排気フィルタユニットC 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排気フィルタユニットD 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排気フィルタユニットA 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排気フィルタユニットB 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排気フィルタユニットC 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排気フィルタユニットD 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排風機A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルA排風機B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排風機A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽セルB排風機B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋換気設備 溶解槽Aセル排気前置フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Aセル排気前置フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Aセル排気前置フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Aセル排気前置フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Aセル排気前置フィルタE 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Bセル排気前置フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Bセル排気前置フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Bセル排気前置フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Bセル排気前置フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 溶解槽Bセル排気前置フィルタE 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽A保守セル排気前置フィルタA 前処理建屋 ②

補3-3-124

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （124/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽A保守セル排気前置フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽A保守セル排気前置フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽A保守セル排気前置フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽A保守セル排気前置フィルタE 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽B保守セル排気前置フィルタA 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽B保守セル排気前置フィルタB 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽B保守セル排気前置フィルタC 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽B保守セル排気前置フィルタD 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 せん断機・溶解槽B保守セル排気前置フィルタE 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備 ダクト - 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備（その２） ダクト - 前処理建屋 ②

前処理建屋換気設備（その３） ダクト - 前処理建屋 ②

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットA 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットB 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットC 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットD 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットE 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットF 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットG 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットH 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットI 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットJ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットK 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットL 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットM 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットN 分離建屋 評価対象

補3-3-125

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （125/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

分離建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットO 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排風機A 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋排風機B 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットA 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットB 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットC 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットD 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットE 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットF 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットG 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットH 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットI 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットJ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排気フィルタユニットK 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排風機A 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排風機B 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 グローブボックス・セル排風機C 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 分離建屋 評価対象

分離建屋換気設備 ダクト - 分離建屋 ②

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットA 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットB 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットC 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットD 精製建屋 評価対象

補3-3-126

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （126/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットE 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットF 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットG 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットH 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットI 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットJ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットK 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットL 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットM 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットN 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットO 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットP 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排気フィルタユニットQ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排風機A 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋排風機B 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットA 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットB 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットC 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットD 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットE 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットF 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットG 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットH 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットI 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 セル排気フィルタユニットJ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 グローブボックス・セル排風機A 精製建屋 評価対象

補3-3-127

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （127/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋換気設備 グローブボックス・セル排風機B 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 グローブボックス排気フィルタユニットA 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 グローブボックス排気フィルタユニットB 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 建屋給気閉止ダンパ 精製建屋 評価対象

精製建屋換気設備 C4Mセル排気フィルタユニットA 精製建屋 ②

精製建屋換気設備 C4Mセル排気フィルタユニットB 精製建屋 ②

精製建屋換気設備 C4Mセル排気フィルタユニットC 精製建屋 ②

精製建屋換気設備 ダクト - 精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプAグローブボックス排気
フィルタA

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプAグローブボックス排気
フィルタB

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液弁グローブボックス排気フィル
タA

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液弁グローブボックス排気フィル
タB

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプEグローブボックス排気
フィルタA

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプEグローブボックス排気
フィルタB

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプDグローブボックス排気
フィルタA

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプDグローブボックス排気
フィルタB

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプBグローブボックス排気
フィルタA

精製建屋 ②

精製建屋換気設備
プルトニウム濃縮液ポンプBグローブボックス排気
フィルタB

精製建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 ダクト - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットD ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-128

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （128/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットE ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットF ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットG ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットH ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットI ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットJ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットK ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットL ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットM ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットN ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットO ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットP ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットQ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットR ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットS ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットT ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットU ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排気フィルタユニットV ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排風機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

建屋排風機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットD ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットE ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排気フィルタユニットF ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-129

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （129/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排風機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排風機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス・セル排風機C ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

貯槽セル排気フィルタユニットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

貯槽セル排気フィルタユニットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

混合槽セル排気フィルタユニットA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

混合槽セル排気フィルタユニットB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Aフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Bフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Cフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Dフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Cフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Eフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Fフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

グローブボックス排気Gフィルタ ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備（そ
の２）

ダクト - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットA
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットB
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットC
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットD
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットE
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットF
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットG
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットH
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットI
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットJ
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

補3-3-130

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （130/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットK
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットL
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットM
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットN
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットO
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットP
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排気フィルタユニットQ
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排風機A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排風機B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排風機C
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

貯蔵室排風機D
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気
設備（その２）

ダクト -
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 ダクト - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

洗浄塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

ミストフィルタA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

ミストフィルタB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

ルテニウム吸着塔 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系排気フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系排気フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル圧力放出系排気フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル圧力放出系排気フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-131

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （131/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラC 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラD 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラE 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラF 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラG 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラH 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラI 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラJ 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットC 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットD 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットE 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットF 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットG 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットH 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットI 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットJ 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排気フィルタユニットK 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

建屋排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排風機A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排風機B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットC 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-132
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第１表　評価対象除外リスト （132/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットD 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットE 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットF 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル排気フィルタユニットG 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

第1加温器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

第1加温器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

第2加温器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

第2加温器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系粒子フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル換気系粒子フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル圧力放出系前置フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル圧力放出系前置フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル入気フィルタユニットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル入気フィルタユニットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁C 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁D 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁E 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁F 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁G 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁H 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁I 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

セル内クーラ冷却水供給弁J 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル第1隔離ダンパA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル第1隔離ダンパB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-133
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第１表　評価対象除外リスト （133/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル第2隔離ダンパA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

固化セル第2隔離ダンパB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備（その
２）

ダクト - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

主排気筒 主排気筒 - 主排気筒管理建屋 ②

主排気筒 主排気筒（支持鉄塔） - 主排気筒管理建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽A 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶A 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶凝縮器A 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽A供給液脈動整定ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽A供給液脈動整定ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 供給ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶A濃縮廃液抜出ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶A濃縮廃液抜出ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル濃縮廃液分配器A 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 排ガス槽 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 漏えい液希釈溶液供給槽 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 攪拌蒸気ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶凝縮器デミスタ 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 第2エジェクタ凝縮器デミスタ 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽セル漏えい液シールポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽セル漏えい液シールポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 フラッシュドラムA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 フラッシュドラムB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 第1エジェクタ凝縮器 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 第2エジェクタ凝縮器 分離建屋 ②

補3-3-134
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第１表　評価対象除外リスト （134/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶第1セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル濃縮廃液分配器セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気しゃ断弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気しゃ断弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 加熱蒸気冷却水切替弁 分離建屋 評価対象

高レベル廃液濃縮系 配管 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系（その２） 配管 - 分離建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第1高レベル濃縮廃液貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第2高レベル濃縮廃液貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第1高レベル濃縮廃液分配器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 第2高レベル濃縮廃液分配器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-135

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （135/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１）
高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液受皿第1
シールポット

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１）
高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液受皿第2
シールポット

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 放射性配管分岐セル漏えい液受皿1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 放射性配管分岐セル漏えい液受皿2 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 分配器セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その１） 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル濃縮廃液貯蔵系（その２） AT06配管収納容器1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 第1不溶解残渣廃液一時貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 第2不溶解残渣廃液一時貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 第1不溶解残渣廃液貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 第2不溶解残渣廃液貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1シー
ルポット

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿2 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 不溶解残渣廃液貯槽第1セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 不溶解残渣廃液貯槽第2セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

不溶解残渣廃液貯蔵系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

共用貯蔵系 高レベル廃液共用貯槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

共用貯蔵系
高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿シール
ポット

高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

共用貯蔵系 高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

共用貯蔵系 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 高レベル廃液混合槽A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 高レベル廃液混合槽B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-136

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （136/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化設備 供給液槽A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給液槽B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 固化セル移送台車A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 固化セル移送台車B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽AサンプリングポットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽AサンプリングポットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽BサンプリングポットA 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽BサンプリングポットB 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽A気液分離器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽A気液分離器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽B気液分離器A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽B気液分離器B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズル冷却用空気槽A 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズル冷却用空気槽B 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉A原料供給器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉B原料供給器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉A廃ガス冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 ガラス溶融炉B廃ガス冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 保守治具入口シャッタ1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 保守治具入口シャッタ2 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具2 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

補3-3-137

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （137/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具3 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具4 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具5 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 レンガ回収治具6 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 負圧維持治具1 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 負圧維持治具2 高レベル廃液ガラス固化建屋 ⑤

高レベル廃液ガラス固化設備 高レベル廃液混合槽第1セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 高レベル廃液混合槽第2セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 固化セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 放射性配管分岐セル漏えい液受皿3 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 放射性配管分岐セル漏えい液受皿4 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽第1セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 供給槽第2セル漏えい液受皿 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズルA空気供給弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズルA空気供給弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズルB空気供給弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備 流下ノズルB空気供給弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化設備 配管 - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

ガラス固化体貯蔵設備 高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット - 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-138

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （138/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-139

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （139/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-140

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （140/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-141

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （141/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（通風
管）

高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第2貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第3貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第4貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-142

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （142/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （143/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （144/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-145
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第１表　評価対象除外リスト （145/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-146
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第１表　評価対象除外リスト （146/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （147/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-148
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第１表　評価対象除外リスト （148/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （149/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （150/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-151
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第１表　評価対象除外リスト （151/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （152/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-153

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （153/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-154

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （154/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-155
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第１表　評価対象除外リスト （155/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-156

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （156/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-157

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （157/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-158
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第１表　評価対象除外リスト （158/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-159

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （159/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-160

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （160/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-161

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （161/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-162
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第１表　評価対象除外リスト （162/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （163/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-164

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （164/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-165

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （165/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～
第4貯蔵ピット（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備（その２）
第1ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン（しゃ
へい容器）

第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

補3-3-166

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （166/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備（その２） トレンチ移送台車（しゃへい容器） 第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟 評価対象

ハル・エンドピース貯蔵系 貯蔵プールA ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

ハル・エンドピース貯蔵系 貯蔵プールB ハル・エンドピース貯蔵建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽B 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶B 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶凝縮器B 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽B供給液脈動整定ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液供給槽B供給液脈動整定ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 供給ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶B濃縮廃液抜出ポットA 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶B濃縮廃液抜出ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル濃縮廃液分配器B 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 攪拌蒸気ポットB 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 高レベル廃液濃縮缶第2セル漏えい液受皿 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系 配管 - 分離建屋 ②

高レベル廃液濃縮系（その２） 配管 - 分離建屋 ②

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（放射線監視盤） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラA（低レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラB（低レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラA（中レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラB（中レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラA（高レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（ガスサンプラB（高レンジ）） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（サンプルラックA） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） 主排気筒ガスモニタ（サンプルラックB） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３）
主排気筒→主排気筒ガスモニタ,排気サンプリング
設備分岐

- 主排気筒管理建屋 評価対象

補3-3-167

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （167/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

放射線監視設備（その３）
主排気筒ガスモニタ,排気サンプリング設備分岐→
排気サンプリング設備入口側隔離弁

- 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３）
主排気筒ガスモニタ,排気サンプリング設備分岐→
ガスサンプラ（低レンジ）

- 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） ガスサンプラ（低レンジ）→ガスサンプラ（中レンジ） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） ガスサンプラ（中レンジ）→ガスサンプラ（高レンジ） - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３） ガスサンプラ（高レンジ）→サンプルラック - 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３）
サンプルラック→主排気筒ガスモニタ,排気筒サン
プリング設備合流

- 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３）
排気サンプリング設備出口側隔離弁→主排気筒
ガスモニタ,排気サンプリング設備合流

- 主排気筒管理建屋 評価対象

放射線監視設備（その３）
主排気筒ガスモニタ,排気サンプリング設備合流→
主排気筒

- 主排気筒管理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラA AA-M/C-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラB AA-M/C-B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA AA-P/C-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB AA-P/C-B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA1 AA-MCC-A1 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA2 AA-MCC-A2 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA3 AA-MCC-A3 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB1 AA-MCC-B1 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB2 AA-MCC-B2 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A AA-BAT-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B AA-BAT-B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A AA-CHG-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B AA-CHG-B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E AA-CHG-E 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A AA-DCD-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B AA-DCD-B 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A AA-UPS-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B AA-UPS-B 前処理建屋 評価対象

補3-3-168

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （168/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

前処理建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A AA-UPD-A 前処理建屋 評価対象

前処理建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B AA-UPD-B 前処理建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA AB-P/C-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB AB-P/C-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA AB-MCC-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB AB-MCC-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A AB-BAT-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B AB-BAT-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A AB-CHG-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B AB-CHG-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E AB-CHG-E 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A AB-DCD-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B AB-DCD-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A AB-UPS-A 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B AB-UPS-B 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A1 AB-UPD-A1 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A2 AB-UPD-A2 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B1 AB-UPD-B1 分離建屋 評価対象

分離建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B2 AB-UPD-B2 分離建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA AC-P/C-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB AC-P/C-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA1 AC-MCC-A1 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB1 AC-MCC-B1 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA2 AC-MCC-A2 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB2 AC-MCC-B2 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A AC-BAT-A 精製建屋 評価対象

補3-3-169

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （169/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

精製建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B AC-BAT-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A AC-CHG-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B AC-CHG-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E AC-CHG-E 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A AC-DCD-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B AC-DCD-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A AC-UPS-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B AC-UPS-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A AC-UPD-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B AC-UPD-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤A AC-ACS-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤B AC-ACS-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤A AC-ACD-A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤B AC-ACD-B 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A 精製建屋 評価対象

精製建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B 精製建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラA CA-M/C-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラB CA-M/C-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA CA-P/C-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB CA-P/C-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA1 CA-MCC-A1 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA2 CA-MCC-A2 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB1 CA-MCC-B1 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB2 CA-MCC-B2 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A CA-BAT-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B CA-BAT-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

補3-3-170

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （170/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A CA-CHG-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B CA-CHG-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E CA-CHG-E ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A CA-DCD-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B CA-DCD-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A CA-UPS-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B CA-UPS-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A CA-UPD-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B CA-UPD-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤A CA-ACS-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤B CA-ACS-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤A CA-ACD-A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤B CA-ACD-B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

460V非常用パワーセンタA CB-P/C-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

460V非常用パワーセンタB CB-P/C-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

460V非常用コントロールセンタA CB-MCC-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

460V非常用コントロールセンタB CB-MCC-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V第2非常用蓄電池A CB-BAT-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V第2非常用蓄電池B CB-BAT-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V非常用充電器盤A CB-CHG-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V非常用充電器盤B CB-CHG-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V非常用予備充電器盤E CB-CHG-E
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V非常用直流主分電盤A CB-DCD-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

110V非常用直流主分電盤B CB-DCD-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

補3-3-171

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （171/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

105V非常用無停電電源装置A CB-UPS-A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

105V非常用無停電電源装置B CB-UPS-B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

非常用電気設備リレー盤A
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の電
気設備

非常用電気設備リレー盤B
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋

評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA KA-P/C-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB KA-P/C-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA1 KA-MCC-A1 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA2 KA-MCC-A2 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB1 KA-MCC-B1 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB2 KA-MCC-B2 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A KA-BAT-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B KA-BAT-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A KA-CHG-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B KA-CHG-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E KA-CHG-E 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A KA-DCD-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B KA-DCD-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A KA-UPS-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B KA-UPS-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A KA-UPD-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B KA-UPD-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤A KA-ACS-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤B KA-ACS-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤A KA-ACD-A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤B KA-ACD-B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （172/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

高レベル廃液ガラス固化建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラA AG-M/C-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラB AG-M/C-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタA AG-P/C-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用パワーセンタB AG-P/C-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA1 AG-MCC-A1 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA2 AG-MCC-A2 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB1 AG-MCC-B1 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB2 AG-MCC-B2 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A1 AG-BAT-A1 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B1 AG-BAT-B1 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 220V第2非常用蓄電池A2 AG-BAT-A2 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 220V第2非常用蓄電池B2 AG-BAT-B2 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A AG-CHG-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B AG-CHG-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E AG-CHG-E 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A AG-DCD-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B AG-DCD-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置A AG-UPS-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用無停電電源装置B AG-UPS-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤A AG-UPD-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用無停電交流主分電盤B AG-UPD-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤A AG-ACS-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用計測交流電源盤B AG-ACS-B 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤A AG-ACD-A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 105V非常用計測交流主分電盤B AG-ACD-B 制御建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （173/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

制御建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A 制御建屋 評価対象

制御建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B 制御建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラA GA-M/C-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 6.9kV非常用メタクラB GA-M/C-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用動力用変圧器A GA-PTR-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用動力用変圧器B GA-PTR-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタA GA-MCC-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 460V非常用コントロールセンタB GA-MCC-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 ディーゼル機関A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 ディーゼル機関B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 同期発電機A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 同期発電機B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 第2非常用ディーゼル発電機A制御盤 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 第2非常用ディーゼル発電機B制御盤 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A1 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤A2 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B1 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 非常用電気設備リレー盤B2 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池A GA-BAT-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V第2非常用蓄電池B GA-BAT-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V非常用充電器盤A GA-CHG-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V非常用充電器盤B GA-CHG-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V非常用予備充電器盤E GA-CHG-E 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤A GA-DCD-A 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 110V非常用直流主分電盤B GA-DCD-B 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 燃料油貯蔵タンク1A 非常用電源建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （174/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

非常用電源建屋の電気設備 燃料油貯蔵タンク2A 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 燃料油貯蔵タンク1B 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 燃料油貯蔵タンク2B 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 燃料油サービスタンクA 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 燃料油サービスタンクB 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 空気だめA 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 空気だめA 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 空気だめB 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 空気だめB 非常用電源建屋 ②

非常用電源建屋の電気設備 燃料油移送ポンプA 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 燃料油移送ポンプB 非常用電源建屋 評価対象

非常用電源建屋の電気設備 配管 - 非常用電源建屋 ②

安全圧縮空気系 計測制御用空気貯槽 前処理建屋 ②

安全圧縮空気系 安全空気脱湿装置A 前処理建屋 評価対象

安全圧縮空気系 安全空気脱湿装置B 前処理建屋 評価対象

安全圧縮空気系 安全空気圧縮装置A 前処理建屋 評価対象

安全圧縮空気系 安全空気圧縮装置B 前処理建屋 評価対象

安全圧縮空気系 安全空気圧縮装置C 前処理建屋 評価対象

安全圧縮空気系 水素掃気用空気貯槽 前処理建屋 ②

安全圧縮空気系 配管 - 前処理建屋 ②

安全圧縮空気系（その２） 配管 - 前処理建屋 ②

安全圧縮空気系（その３） 配管 - 前処理建屋 ②

安全圧縮空気系（その４） 配管 - 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水A循環ポンプA 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水A循環ポンプB 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水B循環ポンプA 前処理建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （175/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系 安全冷却水B循環ポンプB 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水1A中間熱交換器 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1B中間熱交換器 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1AポンプA 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水1AポンプB 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水1BポンプA 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水1BポンプB 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水2中間熱交換器 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水2ポンプA 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水2ポンプB 前処理建屋 評価対象

安全冷却水系 安全冷却水A膨張槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水B膨張槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1A膨張槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1B膨張槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水2膨張槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1A放射線レベル計計測槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水1B放射線レベル計計測槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水2放射線レベル計計測槽 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水A補助冷却器 前処理建屋 ②

安全冷却水系 安全冷却水B補助冷却器 前処理建屋 ②

安全冷却水系 配管 - 前処理建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水A冷却塔 前処理建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水B冷却塔 前処理建屋 ②

安全冷却水系（その２） 換気設備用冷凍機A 制御建屋 ②

安全冷却水系（その２） 換気設備用冷凍機B 制御建屋 ②

安全冷却水系（その２） 中間熱交換器A 分離建屋 ②
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第１表　評価対象除外リスト （176/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系（その２） 中間熱交換器B 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 冷却水循環ポンプA 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 冷却水循環ポンプB 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 冷却水循環ポンプC 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 冷却水循環ポンプD 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1A中間熱交換器 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1B中間熱交換器 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1AポンプA 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1AポンプB 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1BポンプA 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1BポンプB 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水2中間熱交換器 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水2ポンプA 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水2ポンプB 分離建屋 評価対象

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1A膨張槽 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水1B膨張槽 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 安全冷却水2膨張槽 分離建屋 ②

安全冷却水系（その２） 配管 - 分離建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水中間熱交換器A 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水中間熱交換器B 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水AポンプA 精製建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水AポンプB 精製建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水BポンプA 精製建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水BポンプB 精製建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水中間熱交換器C 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水CポンプA 精製建屋 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （177/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系（その３） 安全冷却水CポンプB 精製建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水AポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水AポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水BポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水BポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水AポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水AポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水BポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水BポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A系中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B系中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A系ポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A系ポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B系ポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B系ポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水A中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水B中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水AポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水AポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水BポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水BポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1A中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-178

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （178/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1B中間熱交換器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1AポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1AポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1BポンプA 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1BポンプB 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A膨張槽 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B膨張槽 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水C膨張槽 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A検知計 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B検知計 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水C検知計 精製建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A系膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B系膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水A膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水B膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1A膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1B膨張槽 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水A検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水B検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水A系検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

補3-3-179

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （179/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系（その３） 安全冷却水B系検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水A検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 高レベル廃液共用貯槽冷却水B検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1A検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷却水1B検知ポット 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 ②

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷凍機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷凍機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） スクリュー圧縮機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） スクリュー圧縮機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） スクリュー圧縮機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） スクリュー圧縮機 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 油分離器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 油分離器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 凝縮器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 油冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 油冷却器 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷却器冷媒止め弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷却器冷媒止め弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷却器冷媒止め弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷却器冷媒止め弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷却器冷媒蒸発温度調節弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水A冷却器冷媒蒸発温度調節弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷却器冷媒蒸発温度調節弁A 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

補3-3-180

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （180/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全冷却水系（その３） 安全冷水B冷却器冷媒蒸発温度調節弁B 高レベル廃液ガラス固化建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 冷却塔A 非常用電源建屋 ②

安全冷却水系（その３） 冷却塔B 非常用電源建屋 ②

安全冷却水系（その３） 冷却水循環ポンプA 非常用電源建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 冷却水循環ポンプB 非常用電源建屋 評価対象

安全冷却水系（その３） 膨張槽A 非常用電源建屋 ②

安全冷却水系（その３） 膨張槽B 非常用電源建屋 ②

安全冷却水系（その３） 配管 - 精製建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水A第1中間熱交換器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水B第1中間熱交換器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 冷水移送ポンプA ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 冷水移送ポンプB ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 冷水移送ポンプC ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 冷水移送ポンプD ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 安全冷却水A第2中間熱交換器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水B第2中間熱交換器 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 換気設備用冷凍機A ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 換気設備用冷凍機B ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 評価対象

安全冷却水系（その４） 安全冷却水A膨張槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水B膨張槽 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水A検知計 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 安全冷却水B検知計 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全冷却水系（その４） 配管 - ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ②

安全蒸気系 安全蒸気ボイラA 前処理建屋 評価対象

安全蒸気系 安全蒸気ボイラB 前処理建屋 評価対象

安全蒸気系 ボイラ供給水槽 前処理建屋 ②

補3-3-181

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （181/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

安全蒸気系 LPGボンベユニットA 前処理建屋 ②

安全蒸気系 LPGボンベユニットB 前処理建屋 ②

安全蒸気系 配管 - 前処理建屋 ②

安全蒸気系（その３） 配管 - 前処理建屋 ②

分離建屋の分析設備 配管 - 分離建屋 ②

精製建屋の分析設備 配管 - 精製建屋 ②

分析済溶液処理系 分析残液受槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析残液希釈槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析済溶液受槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析済溶液供給槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 濃縮液受槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 濃縮液供給槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 抽出残液受槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 抽出液受槽 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析残液受槽ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析残液受槽濃縮工程移送ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 分析済溶液受槽ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 濃縮液受槽ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 濃縮液供給槽ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 抽出残液受槽濃縮工程移送ポンプ 分析建屋 ①

分析済溶液処理系 抽出液受槽かくはんポンプ 分析建屋 ①

ガラス固化体貯蔵設備 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-182

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （182/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-183

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （183/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-184

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （184/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-185

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （185/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-186

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （186/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-187

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （187/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-188

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （188/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-189

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （189/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-190

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （190/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-191

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （191/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-192

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （192/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-193
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第１表　評価対象除外リスト （193/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （194/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象
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第１表　評価対象除外リスト （195/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-196

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （196/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-197

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （197/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-198

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （198/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-199

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （199/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-200

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （200/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-201

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （201/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-202

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （202/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-203

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （203/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-204

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （204/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（収納管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-205

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （205/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-206
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第１表　評価対象除外リスト （206/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-207
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第１表　評価対象除外リスト （207/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-208
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第１表　評価対象除外リスト （208/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-209

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （209/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第5貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-210

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （210/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-211

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （211/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-212

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （212/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-213

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （213/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-214

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （214/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-215

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （215/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第6貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-216

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （216/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-217

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （217/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-218

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （218/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-219

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （219/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-220

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （220/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-221
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第１表　評価対象除外リスト （221/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第7貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-222

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （222/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-223

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （223/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-224

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （224/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-225

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （225/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

補3-3-226

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （226/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

ガラス固化体貯蔵設備
第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟の第8貯蔵ピット
（通風管）

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 評価対象

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第５貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第６貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第７貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第８貯蔵区域（ ）のしゃへい設備 - 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-227

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （227/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟のしゃへい扉 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-228

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （228/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-229

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （229/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-230

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （230/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-231

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （231/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-232

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （232/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-233

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （233/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-234

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （234/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-235

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （235/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-236

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （236/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-237

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （237/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-238

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （238/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-239

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （239/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-240

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （240/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-241

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （241/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-242

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （242/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-243

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （243/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-244

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （244/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-245

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （245/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-246

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （246/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-247

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （247/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-248

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （248/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-249

については商業機密の観点から公開できません



第１表　評価対象除外リスト （249/249）

除外理由番号建屋名系統名 機器名称 機器番号

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の収納管プラグ 第1ガラス固化体貯蔵建屋西棟 ②

補3-3-250

については商業機密の観点から公開できません
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耐震Ｂ，Ｃクラス機器の評価について 

 

１．耐震Ｂ,Ｃクラス配管の耐震性評価について 

耐震評価対象となる耐震Ｂ,Ｃクラス配管の耐震性評価は、

次葉から示す「配管の耐震支持方針」及び「地震応答解析の基

本方針」に従い実施する。 

以 上 





配管の耐震支持方針 
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１． 概  要 

配管の耐震設計を行う場合は，その配管の形状（口径，ルート），設計条件（圧

力，温度，地震力等）及び設置場所を考慮し適切な支持条件（支持位置，拘束方向

等）を決め，支持構造物を選定する。 

本資料は，配管及び支持構造物の耐震支持方針をまとめたものである。 
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２． 基本方針 

２．１ 配管の分類と解析方法 

安全機能を有する施設の配管は，耐震設計上の重要度分類，配管口径及び最高使

用温度により，第２．１－１表のとおり分類して各々に適した耐震設計を行う。 

第２．１－１表 配管の分類と解析方法 

耐 震 

重要度 

分 類 

配 管 分 類 
多質点系はりモデル 

による方法 

標準支持間隔による

方法２），３），４） 
口 径 最高使用温度 

Ｓ 

１００Ａ以上 
１５１ ℃以上 ○ － 

１５１ ℃未満 － ○ 

８０ Ａ以下 
１５１ ℃以上 － ○ 

１５１ ℃未満 － ○ 

Ｂ１） 

１００Ａ以上 
１５１ ℃以上 － ○ 

１５１ ℃未満 － ○ 

８０ Ａ以下 
１５１ ℃以上 － ○ 

１５１ ℃未満 － ○ 

Ｃ 

１００Ａ以上 
１５１ ℃以上 － ○ 

１５１ ℃未満 － ○ 

８０ Ａ以下 
１５１ ℃以上 － ○ 

１５１ ℃未満 － ○ 

記号 ○印：原則として適用する解析手法 

注記 １）：共振のおそれのある場合には，動的地震力を考慮する。 

２）：耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの配管は，支持構造物を含めた配

管系の固有振動数を，建屋床応答スペクトルのピークの固有振動数

領域より短周期側に避けることを原則とする。 

３）：配管形状が複雑な部分や配置上の制限から標準支持間隔による方法

を適用することが適切でない場合等については，多質点系はりモデ

ルによる方法を適用する。

４）：配管形状や支持点の位置が定まり，多質点系はりモデルによる方法

の適用が可能な場合は，多質点系はりモデルによる方法を適用でき

る。 
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２．２ 設計方針 

（１） 配管は，適切な支持を講じることにより地震力による応力の低減を図るも

のとする。最高使用温度が高く熱膨張による応力が過大となる場合には，その応

力を低減する方法を講じるものとする。 

（２） 支持構造物は，配管の地震荷重，熱荷重及び自重に対して十分な強度を持

たせるとともに，配管との共振を避けるために配管の剛性に対して剛となるよう

な剛性を有するものとする。 

（３） 配管の支持間隔算出時には，腐食代を配管の剛性及び重量に適切に考慮す

るものとする。 

 

２．３ 設計手順 

配管のレイアウト，構造計画に際しては，建物・構築物，機器・ダクト・トレイ等

配管以外の設備との関連を十分考慮した上で，総合的な調整をして耐震設計を行う。 

設計手順を第２．３－１図に示す。 
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第２．３－１図 配管支持構造物設計フローシート

設 計 原 則 系 統 図 機 器 配 置 図 

主 要 配 管 図 

大口径及び重要配管の 

概略ルート検討 

配管，ダクト，トレイ図 

配管，ダクト，トレイ， 

機器との総合調整 

配管支持構造物概念図 

配管支持構造物位置図 

埋 込 金 物 位 置 図 

工 場 製 作 

検  査 

据  付 

支持構造物製作図 

支持構造物製作図及び 

装置図作成 

仕 様 書 

①一般設計条件

②概要，保証，検査，

試験

配管支持構造物の設計 

①支持構造物型式の決定

②取付位置の決定

熱応力・地震応力計算

標準支持間隔法
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３． 配管の支持方針 

配管の各支持方法の考え方及び設計方針を以下に示す。また配管の支持点位置の設

定基準を第３．－１図に示す。 

３．１ 多質点系はりモデルによる方法 

多質点系はりモデルにより解析を行う配管については，原則として適切な固定点か

ら固定点までを一つのブロックとして多質点解析（動的解析又は静的解析）を行い，

支持点，支持方法等を定める。 

多質点解析は，配管を多質点系はりにモデル化し，設計用地震力により配管に生ず

る応力，支持点の反力等を求める。 

ここで安全機能を有する施設の配管に対する設計用地震力は，添付書類「耐震設計

の基本方針」に示す方法で算定する。 

多質点系はりモデルによる方法の解析方法，解析条件等は，添付資料「配管の耐震

性に関する計算書作成の基本方針（多質点系はりモデル）」に基づくものとする。 

３．２ 標準支持間隔による方法 

３．２．１ 概  要 

標準支持間隔による方法は，直管部，曲がり部，集中質量部及び分岐部の標準的

な要素に適用する標準支持間隔法と，形状が複雑な部位に適用する個別解析法の２

種類の手法がある。 

（１） 標準支持間隔法

標準支持間隔法は，配管を等分布荷重連続はりにモデル化し，直管部，曲がり

部，集中質量部及び分岐部の標準的な要素に分け，各要素の固有周期及び設計用

地震力による地震応力等が第３．２－１表に示す条件を満足するように支持間隔

を定める。また，配管全体としては各要素の組合せを考え，配管の支持点等を定

めるものとする。 

直管部については，各建屋における地震時の応答解析結果に基づき，配管に生ずる応

力が許容応力以下となるように標準の支持間隔を求め，これを直管部に対する標準支持

間隔とする。配管の直管部は，この標準支持間隔以内で支持することにより耐震性が確

保できる。 

なお，直管部の標準支持間隔算出に当たっては，配管仕様，建屋，床区分及び減衰定

数ごとに，解析条件を満足する支持間隔をそれぞれ計算し求める。 

配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部については，直管部と同等以上の耐震性を有

するように，それぞれ直管部の標準支持間隔に対する支持間隔比を求め，各要素の支持

間隔を算出する。配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部については，各要素の支持間

隔以内で支持することにより耐震性が確保できる。なお，３次元はりモデル解析では，

これらの部位に対しては応力係数を考慮しているが，標準支持間隔法では支持間隔比を

考慮することにより，３次元はりモデルより保守的な評価となるようにする。 

ここで安全機能を有する施設の配管に対する設計用地震力は，添付書類「耐震

設計の基本方針」に示す方法で算定する。 
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なお，標準支持間隔法において，耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの配管は，

支持構造物を含めた配管系の固有振動数を建屋床応答スペクトルのピークの固有

振動数領域より短周期側に避けることを原則とする。 

具体的には，建物・構築物毎に，配管が設置される全階層の水平方向及び鉛直

方向の設計用床応答曲線のうち最も大きなピークの振動数領域を避けるように制

限振動数を設定し，配管系の固有振動数が制限振動数以上となるように設計する。 

また，グローブボックス内配管のように，支持構造物である設備の応答の増幅

が考えられる配管については，配管が剛となるように支持間隔を設定し，地震に

よる過度の振動がないよう考慮する。 

（２） 個別解析法 

個別解析を行う配管については，形状が複雑な部位を含む適切な支持点から支

持点までを一つのブロックとして解析（動的解析又は静的解析）を行い，固有周

期及び設計用地震力による地震応力が標準支持間隔法による直管部標準支持間隔

に対して安全側となるように，支持点，支持方法等を定める。 

ここで安全機能を有する施設の配管に対する設計用地震力は，添付書類「耐震

設計の基本方針」に示す方法で算定する。 
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第３．－１図 配管の支持点位置の設定基準

注記 １）：標準支持間隔法の場合，直管部標

準支持間隔を設定する。 

また，多質点系はりモデルによる

方法及び個別解析法の場合，配管

ルート及び仮サポート位置を設定

する。 

２）：建屋床応答スペクトルのピークの

固有振動数領域より短周期側に避

けることを原則とする。 

３）：多質点系はりモデルによる方法及

び標準支持間隔法の場合，添付書

類「機能維持の検討方針」に示す

許容限界とする。 

また，個別解析法の場合，標準支

持間隔法による直管部標準支持間

隔に対する地震応力とする。 

配管ルート及び支持点計画 

ｆｐ:配管固有振動数算出 

ｆａ:制限振動数 

ｆｐ＞ｆａ 

σｐ:配管地震応力算出 

σａ:許容地震応力 

σｐ＜σａ 

配管ルート及び支持点決定 

静的震度 設計用床応答曲線 

地震力の算出 

曲がり部，集中質量部，

分岐部の支持間隔設定 

標準支持間隔法 

標準支持 
間隔法以外 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

１） 

２） 

３） 

始め 

終了 
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第３．２－１表 標準支持間隔法算出条件 

項  目 条  件 

一次応力（内圧＋ 

自重＋地震応力） 

添 付 書 類 「 機 能 維 持 の 検 討 方

針」に示す許容限界 

配管系固有周期１） 

建屋床応答スペクトルのピーク

の固有振動数領域より短周期側

に避ける 

注記 １）：配管系固有周期に対する条件は，耐震設計上の重要度分類Ｓクラス

の配管に適用する。 

 

３．２．２ 直管部の支持間隔 

３．２．２．１ 解析モデル 

配管を下図のように支持間隔Ｌで３点支持した等分布荷重連続はりにモデル化

する。この場合、支持点は配管の軸直角方向のみを拘束するものとし，軸方向及

び回転に対しては自由とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ Ｌ 

△：支持点 

Ｌ：直管部標準支持間隔 

ｗ：配管の単位長さ当たり重量 

ｗ 
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３．２．２．２ 解析方法 

配管について，設計用地震力による応力を算定するとともに，内圧及び自重の

影響を考慮して直管部標準支持間隔を求める。 

３．２．２．３ 解析条件 

（１） 設計用地震力

安全機能を有する施設の配管は，添付書類「耐震設計の基本方針」に示して

いる設計用地震力を用いて評価を行う。 

設計用床応答曲線は，添付書類「各建屋の設計用床応答曲線」に示す。使用

する基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線は，原則として安全側に谷埋め（ある

周期の床応答加速度に対し，その周期より柔側において加速度が小さい場合，

即ち「谷」がある場合，剛側の加速度にし「谷」を埋める。（以下「谷埋め」

という。））及びピーク保持（床応答加速度が最大となる周期より柔側におい

ても最大の加速度を保持する。（以下「ピーク保持」という。））を行う。弾

性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線の谷埋め，ピーク保持及び包絡関係に

ついては，基準地震動Ｓｓと同様の考慮を行う。 

（２） 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は，添付書類「地震応答解析の基本方

針」に示している設計用減衰定数を適用する。 

（３） 階層の区分

解析に当たっては，配管が設置される建物・構築物の階層毎の計用床応答曲

線を使用して各階層の直管部標準支持間隔を求めるものとする。 

（４） 配管重量

配管の重量は，内部流体がある場合は，配管自体の重量と内部流体重量を合

計した値とする。さらに，保温材の付く配管については，その重量を考慮する。 

（５） 配管応力

配管に生ずる応力は，ＪＥＡＧ４６０１－１９８７の計算式に基づき地震に

よる応力の他に内圧及び自重による応力を求め，添付書類「耐震設計の基本方

針」に基づき応力評価を行うものとする。 

許容応力については，添付書類「機能維持の基本方針」に基づき算定する。 
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３．２．３ 曲がり部の支持間隔 

３．２．３．１ 解析モデル 

配管の曲がり部は，下図に示すようにピン結合両端固定の等分布荷重のはりに

モデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．３．２ 解析条件及び解析方法 

（１） 固有振動数が直管部標準支持間隔の固有振動数以上となること。 

（２） 水平地震力がかかった場合の曲げモーメントが，直管部標準支持間隔

の水平地震力による曲げモーメントよりも小さくなること。 

（３） 自重及び鉛直地震力による合計曲げモーメントが，直管部標準支持間

隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモーメントより小さくなること。 

（４） （１），（２），（３）の条件を満足する理論解を各々
Ｌ

１

Ｌ
Ｅ

の関数と

して
Ｌ

Ｅ

Ｌ
０

の最大値を求める。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，ＬＥは「３．２．３．１ 解析

モデル」参照。 

（５） 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定め，

その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

 

３．２．３．３ 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－１図「曲がり部支持間隔グラフ」に示す。本グラフは，

曲がり部をはさむ支持構造物間距離を直管部標準支持間隔に対する比として示す

ものであり，“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短くなる管径

と見なして，本支持間隔グラフの“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

 

Ｌ１ 

Ｌ２ 

荷重方向 

Ｌ１，Ｌ２  ：曲がり部から支持点までの長さ 

ＬＥ   ：曲がり部支持間隔（ＬＥ＝Ｌ１＋Ｌ２） 
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また，配管系及び支持構造物の設計上，曲がり部をはさむ支持構造物間距離を

長くする必要がある場合は，面外振動を拘束する支持構造物を下式を満足するよ

うに設ける。 

荷重方向 

Ｌ２
 

Ｌ１
 

Ｌ１＋Ｌ２≦ＬＥ 

ＬＥはＬ０（直管部標準支持間隔）にグラフより

求まる支持間隔比を乗じた長さ。 

荷重方向 

Ｌ２
 

Ｌ１
 

Ｌ３
 

Ｌ１＋Ｌ２≦ＬＥ 

Ｌ２＋Ｌ３≦Ｌ０ 
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３．２．４ 集中質量部の支持間隔 

３．２．４．１ 解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は，下図のように任意の位置に集

中荷重を有する両端支持の連続はりにモデル化する。 

３．２．４．２ 解析条件及び解析方法 

（１） 固有振動数が直管部標準支持間隔の固有振動数以上となること。

（２） 水平地震力がかかった場合の集中荷重及び等分布荷重の合計曲げモー

メントが，直管部標準支持間隔の水平地震力による曲げモーメントよりも小

さくなること。 

（３） 自重及び鉛直地震力による集中荷重及び等分布荷重の合計曲げモーメ

ントが，直管部標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモーメン

トよりも小さくなること。

（４） （１），（２），（３）の条件を満足する理論解を各々
Ｃ

Ｌ
Ｗ

をパラメ

ータとし，
Ｗ

ｗ・Ｌ
０

の関数として
Ｌ

Ｗ

Ｌ
０

の最大値を求める。

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌｗ，Ｃ，ｗ，Ｗは「３．２．４．

１ 解析モデル」参照。 

（５） 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定

め，その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

ＬＷ 

Ｃ 

ｗ ｗ 

Ｗ 

荷重方向 

ＬＷ ：集中質量部支持間隔 

Ｃ ：支持端から集中荷重点までの長さ 

ｗ ：配管の単位長さ当たり重量 

Ｗ ：集中荷重 
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３．２．４．３ 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－２図「集中質量部支持間隔グラフ」に示す。本グラフは，

弁等の重量物が取り付いた場合の配管の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対

する比として示し，“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短くなる管径

と見なして，本支持間隔グラフの“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

また，集中質量が複数の場合は，複数の集中質量の総和を一つの集中質量と見

なして，本支持間隔グラフの“許容領域”内に配管を支持するものとする。この

場合，荷重位置Ｃは，一律０．５ＬＷとする。 

３．２．５ 分岐部の支持間隔 

３．２．５．１ 解析モデル 

配管の分岐部は，下図に示すようにＴ字部の３つの支持端を単純支持とする分

布荷重の連続はりにモデル化する。 

３．２．５．２ 解析条件及び解析方法 

（１） 固有振動数が直管部標準支持間隔の固有振動数以上となること。

（２） 水平地震力がかかった場合の曲げモーメントが，直管部標準支持間隔

の水平地震力による曲げモーメントより小さくなること。 

（３） 自重及び鉛直地震力による合計曲げモーメントが，直管部標準支持間

隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモーメントより小さくなること。 

（４） （１），（２），（３）の条件を満足する分岐部支持間隔比
Ｌ

Ｒ

Ｌ
０

の最

大値を，
Ｌ

Ｂ

Ｌ
０

の関数として求める。解析結果は，分岐部の代表例として母

管と枝管とが同一口径のものをまとめたものである。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔，ＬＲ，ＬＢは「３．２．５．１ 解析

モデル」参照。

ＬＲ ：Ｔ字部母管長さ 

ＬＢ ：枝管長さ 

ＬＲ
 

ＬＢ
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（５） 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定め，

その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

３．２．５．３ 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－３図「分岐部支持間隔グラフ」に示す。本グラフは，分

岐部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する比として示したもので，“許

容領域”内に配管を支持するものとする。 

なお，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うものとする。 

（１）０．５＜「枝管口径／母管口径」＜１．０

直管部標準支持間隔が最も短くなる管径と見なして，本支持間隔グラフの

“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

（２）「枝管口径／母管口径」≦０．５

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素の支持間隔グラフの

“許容領域”内に配管を支持するものとする。この場合，分岐点は枝管の支

持点と見なすものとする。 
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第３．２－１図 曲がり部支持間隔グラフ 

Ｌ０：直管部標準支持間隔 

Ｌ１≦ 

ＬＥ＝Ｌ１＋Ｌ２ 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

曲
が

り
部

支
持

間
隔

／
耐

震
支

持
間

隔
（

 
）

 

曲がり部長さ比（    ） 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

＜許容領域＞ θ＝３０° 

θ＝４５° 

θ＝９０°～６０° 

Ｌ
Ｅ
 

Ｌ
０
 

 

Ｌ２ 

Ｌ１

θ 

ＬＥ 
２ 

Ｌ１ 

ＬＥ



－１６－ 

 

 

 

 

 

第３．２－２図 集中質量部支持間隔グラフ 
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Ｌ０ ： 直管部標準支持間隔 
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第３．２－３図 分岐部支持間隔グラフ 

ＬＲ ：分岐部母管長さ 

ＬＢ ：分岐部枝管長さ 

Ｌ０ ：直管部標準支持間隔 
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３．２．６ 個別解析モデルによる支持間隔 

前記３．２．２～３．２．５に示した標準的な要素の支持間隔を設定することが

困難な配管要素については，以下に示す方針により配管要素のモデル化及び地震応

答解析を行い，支持間隔を設定する。 

 

３．２．６．１ 解析モデル 

解析モデルは，当該配管要素の固有振動数及び曲げモーメントが適切に評価で

きるように隣接する配管要素の影響を考慮して，当該配管要素の３方向が拘束さ

れるサポート点までの配管要素及び境界条件を含めた多質点系モデルにモデル化

する。 

ただし，安全側の設定となる場合は，モデルを簡略して設定して良いものとす

る。 

 

３．２．６．２ 解析条件及び解析方法 

固有値解析及び地震応答解析は，配管を多質点系モデルにモデル化し，有限要

素法により固有振動数及びＪＥＡＧ４６０１－１９８７に基づく一次応力（内圧

＋自重＋地震応力）を求め，標準支持間隔法による直管部標準支持間隔の固有振

動数及び一次応力との比較を行い，以下のすべての条件を満足するように支持間

隔を設定する。 

（１） 当該配管要素の固有振動数が，標準支持間隔法における直管部標準支

持間隔の固有振動数以上となること。 

（２） 当該配管要素の地震力による応力が，標準支持間隔法における直管部

標準支持間隔の地震力による応力より小さくなること。 

 

３．２．７ 個別解析モデル化手法による他の配管要素の支持間隔設定 

前記３．２．２～３．２．５に示した標準的な要素以外で，使用頻度が多く，且

つ比較的簡素な形状のＺ形部，門形部，分岐＋曲がり部の３要素については，前記

３．２．６に示した個別解析モデル化の手法を適用して支持間隔グラフを策定し，

これを用いた支持間隔を設定する。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔が最も短くなる管径と

見なして，各要素の支持間隔グラフの“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

また，分岐部であって，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うものとす

る。 

（１） ０．５＜「枝管口径／母管口径」＜１．０ 

直管部標準支持間隔が最も短くなる管径と見なして，当該要素の支持間隔グ

ラフの“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

（２） 「枝管口径／母管口径」≦０．５ 

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素の支持間隔グラフの

“許容領域”内に配管を支持するものとする。この場合，分岐点は枝管の支持

点と見なすものとする。 
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３．２．７．１ Ｚ形部の支持間隔 

（１） 解析モデル 

配管のＺ形部は，下図に示すように両端単純支持とする等分布荷重の多質点

系はりにモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 解析条件及び解析方法 

ａ． 当該配管要素の固有振動数が標準支持間隔における直管部標準支持間隔

の固有振動数以上となること。 

ｂ． 当該配管要素の地震力による曲げモーメントが，標準支持間隔法におけ

る直管部標準支持間隔の地震時曲げモーメントより小さくなること。 

ｃ． （１）の解析モデルに対し，有限要素法計算コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，ａ．，ｂ．の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

 と
Ｌ

２

Ｌ
０

の関

係を反復収束計算により求める。 

ただし，Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は（１）参照。 

ｄ． 地震応答解析は，各建屋・構築物の各階層の設計用床応答曲線を全て包

絡したものを用いて行う。 

ｅ． 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定め，

その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

（３） 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－４図「平面Ｚ形部支持間隔グラフ」及び第３．２－５

図「立体Ｚ形部支持間隔グラフ」に示す。 

本グラフは，Ｚ形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する比として

示したもので，“許容領域”内に配管を支持するものとする。 

平面Ｚ形部 

Ｌ１

Ｌ３

Ｌ２

立体Ｚ形部（一例） 

Ｌ３

Ｌ１

Ｌ２



 

－２０－ 

３．２．７．２ 門形部の支持間隔 

（１） 解析モデル 

配管の門形部は，下図に示すように両端単純支持とする等分布荷重の多質点

系はりにモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 解析条件及び解析方法 

ａ． 当該配管要素の固有振動数が標準支持間隔における直管部標準支持間隔

の固有振動数以上となること。 

ｂ． 当該配管要素の地震力による曲げモーメントが，標準支持間隔法におけ

る直管部標準支持間隔の地震時曲げモーメントより小さくなること。 

ｃ． （１）の解析モデルに対し，有限要素法計算コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，ａ．，ｂ．の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

 と
Ｌ

２

Ｌ
０

の関

係を反復収束計算により求める。 

ただし，Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は（１）参照。 

ｄ． 地震応答解析は，各建屋・構築物の各階層の設計用床応答曲線を全て包

絡したものを用いて行う。 

ｅ． 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定め，

その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

（３） 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－６図「門形部支持間隔グラフ」に示す。 

本グラフは，門形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する比として

示したもので，“許容領域”内に配管を支持するものとする。 
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Ｌ１

Ｌ２
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３．２．７．３ 分岐＋曲がり部の支持間隔 

（１） 解析モデル 

配管の分岐＋曲がり部は，下図に示すように３つの支持端を単純支持とする

分布荷重の多質点系はりにモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 解析条件及び解析方法 

ａ． 当該配管要素の固有振動数が標準支持間隔における直管部標準支持間隔

の固有振動数以上となること。 

ｂ． 当該配管要素の地震力による曲げモーメントが，標準支持間隔法におけ

る直管部標準支持間隔の地震時曲げモーメントより小さくなること。 

ｃ． （１）の解析モデルに対し，有限要素法計算コードによる固有値解析及

び地震応答解析を行い，ａ．，ｂ．の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

，
Ｌ

２

Ｌ
０

，
Ｌ

３

Ｌ
０

の関係を反復収束計算により求める。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は（１）参照。 

ｄ． 地震応答解析は，各建屋・構築物の各階層の設計用床応答曲線を全て包

絡したものを用いて行う。 

ｅ． 標準支持間隔法で算出される応力値を超えないような応力係数を定め，

その値以内となるように設計上の配慮を行う。 

（３） 解析結果及び支持方針 

解析結果を第３．２－７図「分岐＋曲がり部支持間隔グラフ」に示す。 

本グラフは，分岐＋曲がり部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に対する

比として示したもので，“許容領域”内に配管を支持するものとする。 
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第３．２－４図 平面Ｚ形部支持間隔グラフ 
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第３．２－５図 立体Ｚ形部支持間隔グラフ 
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第３．２－６図 門形部支持間隔グラフ 
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第３．２－７図 分岐＋曲がり部支持間隔グラフ 

 

３．３ 設計方針 

（１） 高温配管の支持位置及び支持条件 

最高使用温度の高い配管は，熱膨張による応力を低減するために一般に柔に設計

する必要がある。また，耐震上の要求からは，剛に設計する必要がある。したがっ

て，支持位置及び支持条件を決めるに当たっては，原則として次のような事項を考

慮し，地震並びに熱膨張による応力の制限を満足する設計を行う。 

ａ． 自重を支持するために，あるいは耐震上剛性を高めるために，配管を拘束す

る場合には，配管の熱膨張による変位が少ない箇所にアンカ又はレストレイント

等を設けるものとする。  
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ｂ． 配管の熱膨張による変位がある特定の方向に大きい場合であって，その他の

方向に上記ａ．と同じ理由によって拘束する必要がある場合は，熱膨張による変

位方向を拘束せず，目的とする方向を拘束するガイド等を設けるものとする。 

ｃ． 熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇所で，配管の自重を支持する必要があ

る場合は，スプリングハンガを用いる。なお，低温時と高温時の支持荷重が大き

く異なる等の理由により通常のスプリングハンガが使用できない場合は，コンス

タントハンガを用いる。 

ｄ． 熱膨張による変位が大きい方向を，耐震上の要求から拘束する場合はスナバ

を用いる。 

（２） 設計上の考慮事項 

ａ． 弁取り付け部 

配管に弁等の重量物が取り付けられる場合，その近傍で耐震設計上の支持点を

設けることを原則とする。また，特に電動弁，空気作動弁等が取り付けられる場

合においては，地震時にその駆動部の偏心荷重により過大な応力が配管に生じな

いように，必要に応じて弁駆動部を支持するものとする。 

ｂ． 機器・配管との接続部 

配管と機器との接続部については，通常固定点として解析するが，地震力及び

熱膨張による接続部の変位が無視できない場合，これらの変位を考慮して解析し，

当該配管及びその支持構造物の設計を行う。 

ｃ． 建物・構築物との相対変位に対する考慮 

建物・構築物間にわたって設置される配管については，地震時の相対変位を考

慮して設計するものとする。 

ｄ． 異なる耐震クラス配管との接続部 

耐震Ｓクラス又はＢクラスの配管が，弁等を境界として耐震Ｃクラス配管と接

続され，境界となる弁等が耐震支持されていない場合には，その影響を考慮し原

則として境界以降第一番目の耐震上有効な軸直角２方向拘束点まで耐震Ｓクラス

又はＢクラスの配管と同様に扱い設計を行う。 

ｅ． 支持荷重に対する考慮 

配管の自重，熱膨張，地震力等によって配管支持構造物にかかる荷重に関して

は，これらの荷重に対して適切な支持構造物の設計を行うものとする。また，各

支持構造物，機器ノズル部等に過大な荷重を生じさせないように適切に荷重を分

配するように考慮するものとする。 

ｆ． 隣接する配管に対する考慮 

配管が接近して設置される場合，地震力による変位によって配管相互が干渉し

ないように考慮する。 

また，保温材が取り付けられる配管については，保温材の厚み及び地震変位を

考慮し，配管相互が干渉しないように設計を行う。 
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４． 支持構造物の設計方針 

４．１ 概 要 

配管の支持構造物は，その目的，設置場所等によって各種の形状，構造を考慮して

いる。本章では，それらの支持構造物の代表的な種類，設計方法及び支持構造物の設

計方針について示す。 

４．２ 支持構造物の種類 

（１） 支持架構

支持架構の形状の代表例を第４．２－１図に示す。 

各々の架構は，山形鋼，Ｈ形鋼，みぞ形鋼等の圧延鋼材を組み合わせて用いるも

のとする。 

（２） 埋込金物

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込まれるものと，コン

クリート打設後ケミカルアンカ，シンチアンカ等で取り付けられるものとに大別で

きる。 

いずれの場合も，支持架構を十分剛に建物側に取り付けることができ，地震時に

生じる荷重に対しても十分に強度を有するものを選定し使用する。 

一般に支持架構と埋込金物は，溶接で取り付けられる。 

（３） 支持方法

耐震を目的とした支持は，アンカ，レストレイント等により行う。 

第４．２－２図に代表的な支持方法を示す。 

ａ． アンカ 

アンカは，ある点の変位，回転のすべてを拘束するものである。

機器との取合点等に構造的に設定される。多質点系はりモデルで計算する場合

は，アンカで区切られる部分を一区分として計算することを原則とする。 

ｂ． レストレイント 

レストレイントは，ある方向の変位又は回転のみを拘束する。

レストレイントには，架構式のもの，リジッドハンガ，Ｕボルト等がある。
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第４．２－１図 支持架構の代表例 
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第４．２－２図 代表的な支持方法の例 

アンカ
レストレイント

（一方向拘束） 

レストレイント

（三方向拘束） 
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Ｕボルトの２本掛けによるアンカサポート 

壁から直接アンカをとる場合の例 

アンカ荷重が大きい場合の例

軸方向拘束のレストレイント 

軸直角方向拘束のレストレイント 

Ｕボルト等に軸方向レストレイントを付加した場合 

一般的なレストレイントの例 

ロッドタイプのリジッドハンガ

床から支持するリジッドハンガの例 

レストレイント

（二方向拘束） 
ス ナ バ スプリングハンガ

Ｕボルト等によるレストレイント 

一般的なレストレイントの例 

メカニカル式のスナバ

配管直管部に使用する例 

配管曲がり部に使用する例 
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４．３ 支持構造物の設計方針 

（１） 設計方針 

ａ． 地震荷重，自重による荷重及び配管の熱膨張等により作用する荷重に対して，

支持構造物に生ずる応力が十分許容応力を下まわるように設計するものとする。 

ｂ． 支持構造物は，配管に対して剛となるような剛性を有する設計とする。 

（２） 支持架構の設計方針 

支持架構の設計に際しては，架構取り付け部形状及び荷重の方向等を考慮してそ

の基本構造を決める。 

架構部材には原則として形鋼を用いるものとし，基本構造をモデル化して上記４．

３（１）に示す設計方針を満足するように形鋼の種類及びサイズ等を適切に選定す

る｡ 

（３） 埋込金物の設計方針 

埋込金物にはコンクリート打設前に設定され，そのまま埋め込まれる直埋形埋込

金物とコンクリート打設後コンクリートに穴をあけて打ち込まれるケミカルアンカ

又はシンチアンカ等で取り付けられるものがある。 

直埋形埋込金物は鋼板又はＨ型鋼にスタッドジベルを溶接したもので，用途，荷

重等による数種類の形式に分類される。 

ケミカルアンカ及びシンチアンカ等は，コンクリート打設後に支持構造物の取り

付けを行う場合等に使用するものとする。 

埋込金物の埋込図例を第４．３－１図に示す。 

埋込金物は，コンクリート強度，スタッドジベルの強度，ボルト強度及び板材の

曲げ強度により設計荷重があらかじめ確認されているものを用いる。 

（４） 支持構造物部品の選定方法 

配管支持構造物に使用するＵボルト，ハンガ等の部品は，支持点の荷重が各々の

支持構造物部品の設計荷重以下になるように選定して使用する。 
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第４．３－１図 埋込金物の埋込図例 

樹脂 

ケミカルアンカの埋込図

シールド

シンチアンカの埋込図

直埋形埋込図 

支持架構 

スタッドジベル

スタッドジベル
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４．４ 設計上の考慮事項 

配管支持構造物の設計については，前述の方針に従うとともに，下記についても十

分考慮した設計を行う。 

（１） 複数配管の並行設置に対する考慮 

２本以上の配管が共通に支持される場合，それらのうちで一番短い支持間隔に合

わせて支持構造物を設けるものとする。 

（２） 座屈荷重に対する考慮 

リジッドハンガあるいはスナバ連結棒のような細長い支持構造物に対しては，座

屈強度に対して十分考慮した設計を行うものとする。 

（３） 建物強度に対する考慮 

大口径配管の支持構造物には，小口径配管と比較して大きな荷重が加わるので，

配管支持構造物についてはもちろん，配管支持構造物を取り付ける建物の強度につ

いても十分考慮し，必要に応じて補強等の処置を講ずるものとする。 
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１． 概  要 

本基本方針は，配管（耐震設計上の重要度分類Ｓクラス。但しダクトを除く。）

の耐震性についての計算方法を示す。 

なお，本計算方法は，「原子力発電所耐震設計技術指針」（ＪＥＡＧ４６０１－

１９８７，社団法人日本電気協会）に準拠したものである。 

２． 耐震性に関する計算書の計算式及び評価方法 

２．１  基本方針 

（１） 解析方法

地震荷重算出において動的解析を実施する場合は，応答スペクトル・モ－ダル

解析を行い，その他の荷重に対しては，静的解析を行う。 

（２） 解析手順

解析手順及び評価区分の概要を第２．１－１図に示す。

２．２  計算条件 

（１） 荷重の種類

耐震計算には，以下の荷重を考慮する。

ａ． 内 圧 

ｂ． 機械的荷重（自重，その他の長期的荷重） 

ｃ． 機械的荷重（逃がし安全弁の吹き出し反力，その他の短期的荷重） 

ｄ． 地震荷重（Ｓｄ，Ｓｓによる慣性力及び相対変位） 

（２） 解析モデル

配管系のモデル化を行う場合，下記を考慮してモデル化を行う。

ａ． 配管系は，多質点系はりモデルとし，曲げ，せん断，捩り，軸力に対する剛

性を考慮する。 

ｂ． 弁等の偏心重量があり，その影響が無視できない場合は，適切なモデル化を

行う。 

ｃ． 同一モデルに含める範囲は，原則としてアンカ点からアンカ点までとする。 

ｄ． 分岐管がある場合には，その影響を考慮できるモデル化を行う。 

ただし，母管に対して分岐管の径が十分に小さく，分岐管の振動が母管に与

える影響が小さい場合には，この限りではない。 

ｅ． 節点は，応力が高くなると考えられる点に設定するとともに，代表的な振動

モ－ドを十分に表現できるように，適切な間隔で設ける。

ｆ． 配管の支持構造物は，下記の境界条件として扱うことを基本とする。 

（ａ） レストレイント：拘束方向の剛性を考慮する。 

（ｂ） ス  ナ  バ：拘束方向の剛性を考慮する。 

（ｃ） ア  ン  カ：６方向の剛性を考慮する。 

ｇ． 配管系の質量は，配管自体の質量の他に弁等の集中質量，保温材，管内流体

の質量を考慮するものとする。 

ｈ． 腐食代を考慮する配管については，剛性及び応力評価に腐食代を考慮する。 

なお，重量には，腐食代を考慮しない。 
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（３） 設計用地震力

多質点解析に適用する設計用地震力は，添付書類「各施設の設計用床応答曲線」

に記載の値を用いる。 

適用する床応答曲線は，当該配管の据付位置のものを用いる。 

（４） 応答スペクトル・モ－ダル解析法

配管系動的解析手法としては，応答スペクトル・モ－ダル解析法を用いる。

本方法は，配管系の各固有モ－ドの最大応答が，設計用床応答曲線を用いるこ

とにより求められ，系の最大応答は，各モ－ドの応答の重ね合せにより求められ

る。 

すなわち，配管系の最大変位及び最大内力は，２０Ｈｚ以下の固有モ－ドに対

しての地震応答の二乗和平方根によって求められる。 
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注記  １）：本図中の１）印は，オ－ステナイト系ステンレス系鋼及び高ニッケル合金

については１．０・Ｓｙと１．２・Ｓのうちいずれか大きい方の値とする

ことを示す。

第２．１－１図 配管の応力評価手順図 
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２．３  記号の説明 

本書の記号 

耐震性につ

いての計算

書の記号 

表 示 内 容 単 位 

Ｄｏ 

ｉ１ 

 

 

ｉ２ 

 

 

Ｍａ 

 

Ｍｂ 

 

Ｍｂ＊ 

 

Ｍｃ 

 

ｎ 

Ｎ 

 

Ｐ 

Ｐｍ 

Ｓ 

 

 

Ｓｏｌ 

 

 

 

Ｓｎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

 

 

 

ＳＭａ 

ＳＭｂ 

 

 

Ｓｐ 

Ｓｐｍ 

Ｓｓ（Ｓｄ） 

Ｓｓ（Ｓｓ） 

Ｓｕ 

 

管の外径 

応力係数で「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」１）ＰＰ

Ｃ－３８１０による値又は１．３３のいずれ

か大きい値 

応力係数で「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」１）ＰＰ

Ｃ－３８１０による値又は１．０のいずれか

大きい値 

機械的荷重（長期的荷重に限る。）によるモ

－メント 

機械的荷重（地震を含めた短期的荷重に限

る。）によるモ－メント 

Ｓｄ又はＳｓの慣性力により生じるモ－メン

トの全振幅 

Ｓｄ又はＳｓの相対変位により生ずるモ－メ

ントの全振幅 

実際の繰返し回数 

許容繰返し回数（「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」１）

添付４－２による。） 

最高使用圧力 

内面に受ける最高の圧力 

最高使用温度における許容引張応力（「ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１」１）付録材料図表 Ｐａｒｔ

５表５による。） 

一次応力（短期的荷重を含む。） 

自重応力 

地震応力（短期的機械的荷重による応力も含

む。） 

一次＋二次応力（短期荷重含む。） 

最高使用圧力による内圧応力 

Ｐｍによる内圧応力 

Ｓｄ地震による一次＋二次応力 

Ｓｓ地震による一次＋二次応力 

最高使用温度における設計引張強さ（「ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１」１）付録材料図表 Ｐａｒｔ

５表９による。） 

ｍｍ 

－ 

 

 

－ 

 

 

Ｎ・ｍｍ 

 

Ｎ・ｍｍ 

 

Ｎ・ｍｍ 

 

Ｎ・ｍｍ 

 

－ 

－ 

 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

 

 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 

ＭＰａ 
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本書の記号 

耐震性につ

いての計算

書の記号 

表 示 内 容 単 位 

 

 

 

ｔ 

 

 

Ｚ 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ 

 

 

 

ＵＳｄ 

ＵＳｓ 

 

 

ⅢＡＳ 

 

 

ⅣＡＳ 

 

最高使用温度における設計降伏点（「ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１」１）付録材料図表 Ｐａｒｔ５

表８による。） 

管の厚さ 

Ｓｄ地震による疲れ累積係数 

Ｓｓ地震による疲れ累積係数 

断面係数 

 

Ｓｄ地震により生じる応力に対する特別な応

力の制限を加えた許容応力状態 

 

Ｓｓ地震により生じる応力に対する特別な応

力の制限を加えた許容応力状態 

ＭＰａ  

 

 

ｍｍ 

－ 

－ 

ｍｍ３ 

 

－ 

 

 

－ 

 

  １）：「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」とは、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ 

２００５年版（２００７年追補版含む））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－２００５／ 

２００７」をいう。 

なお、「ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１」に値の記載がない場合は，別途定められた 

規格・基準等を準用するものとする。 
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２．４  応力の計算方法 

（１） 一次応力の計算方法 

許容応力状態ⅢＡＳ及びⅣＡＳにおける一次応力は次式による。 

 

Ｓ
ｏＬ

=
Ｐｍ・Ｄ

ｏ

４・ｔ
+
０．７５・ｉ

１
・(Ｍａ＋Ｍｂ)

Ｚ
	

 

（２） 一次＋二次応力の計算方法 

許容応力状態ⅢＡＳ及びⅣＡＳにおける一次＋二次応力は次式による。 

 

Ｓｎ=
０．７５・ｉ

１
・Ｍｂ

＊
＋ｉ

２
・Ｍｃ

Ｚ
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２．５  荷重の組合せと応力評価 

荷重の組合せと応力評価について第２．５－１表に示す。 

 

第２．５－１表 荷重の組合せと応力評価 

種 別 
重要度

分 類 
荷重の組合せ 

許 容 応 力 

一次応力 
一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ－ク応力 

配
管
（
ダ
ク
ト
を
除
く
） 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋ 

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙ 

ただしオ－ステ

ナイト系ステン

レス鋼及び高ニ

ッケル合金につ

いては１．２Ｓの

いずれか大きい

方とする 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみ

による疲れ解析を行い，

疲れ累積係数が１．０以

下であること。ただし地

震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が２Ｓｙ

以下であれば，疲れ解析

は不要である。１） 

Ｄ＋Ｐｄ＋ 

Ｍｄ＋Ｓｓ 
０．９Ｓｕ 

１）:２Ｓｙを超える時は弾塑性解析を行うこととする。  

 
記号の説明  
Ｄ   ：死荷重 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力又は静的地震力 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｙ ：設計降伏点 

Ｓｕ ：設計引張強さ 

Ｓ  ：許容引張応力 



地震応答解析の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，機器・配管系の耐震設計を行う際の地震応答解折の基本方針をまと

めたものである。 

機器・配管系の応答解析の手順を第 1.－1 図に示す。 
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第 1.－1 図 機器・配管系の地震応答解析の手順 

  

質 量 ・ 剛 性 評 価  

支 持 剛 性 評 価  

基準地震動Ｓｓもしくは弾

性設計用地震動Ｓｄに基づ

く設計用床応答曲線又は時

刻歴応答波  

解 析 モ デ ル 設 定  

減 衰 定 数  

固 有 値 解 析  

地 震 応 答 解 析  

動 的 地 震 力 の 算 定  
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2. 機器・配管系の応答解析 

2.1 入力地震動 

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動Ｓｓに基づいた当

該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波とする。

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえ，誘

発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直方向の加速度応

答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することとする。 

・V+Xv 

・V+Yv 

・V-Xv 

・V-Yv 

(V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴，Xv:X 方向地

震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴，Yv:Y 方向地震力に対する

誘発上下動の加速度応答時刻歴） 
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2.2 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び

適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として

考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実

験等の結果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モー

ドを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用

床応答曲線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は当該機器の設置床の

時刻歴応答波を用いた時刻歴応答解析法により応答を求める。また，時刻歴応

答解析法又は応答スペクトル・モーダル解析法を用いる場合は材料物性の不確

かさを適切に考慮する。 

配管系については，熱的条件及び口径から高温配管又は低温配管に分類し，

その仕様に応じて適切なモデルに置換し，設計用床応答曲線を用いた応答スペ

クトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により荷重等を求める。応答ス

ペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，解析対

象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

3 次元の広がりを持つ設備については，3 次元的な配置を踏まえ，適切にモ

デル化し，水平 2 方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるも

のとする。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の最大応答加速度の 1.2 倍の加速度

を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。 

a. 解析方法 

機器・配管等の地震応答解析は，原則として設計用床応答曲線を用いる応

答スペクトル・モーダル解析法による。応答スペクトル・モーダル解析法を

採用する機器・配管等の応答の最大値は，二乗和平方根法により求める。ま
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た，当該機器・配管等の設置床における時刻歴応答波を用いる場合は，時刻

歴応答解析法による。 

b. 解析モデル

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮して１質点系はり，

多質点系はり，等分布荷重連続はり又は有限要素法のモデルを用いる。 

3. 減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987, 1991 に記載されている減

衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が

確認された値も用いる。具体的には，第 3.-1 表に示す値を用いる。 
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第 3.－1 表  減 衰 定 数 

設備 

減衰定数(%) 

水平 鉛直 

鉄筋コンクリート 5 5 

鉄骨 2 2 

溶接構造物 1.0 1.0 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0 

配管 1) 3) 0.5～3.0 0.5～3.0 

空調用ダクト 2.5 2.5 

ポンプ等の機械装置 1.0 1.0 

電気盤 2) 4.0 1.0 

クレーン 3) 2.0 2.0 

注記 1)：配管設計用減衰定数は，第 3.－2 表の下に示す適用条件を満たすな

らば，各振動モードについて一律に第 3.－2 表に示す値を用いるも

のとする。ただし，適用条件を満たさないものについては，一律に

0.5％とする。 

2)：電気盤の水平方向の設計用減衰定数は，自立閉鎖型の電気盤は 4.0％，

その他の電気盤は 1.0％とする。 

3)：既往の研究等において，試験及び解析などにより妥当性が確認され

ている値。 
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第 3.－2 表 配管の設計用減衰定数 

配管区分 

設計用減衰定数(注 1)（％） 

保温材有 保温材無 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイント支持主体の配管

系でその支持具（スナバ又は架構レストレイン

ト）数が 4 個以上のもの 

2.5 2.0 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイント，ハンガ等を有する

配管系でその支持具（アンカー及び U ボルトを除

く）数が 4 個以上のもの 

1.5 1.0 

Ⅲ 

U ボルトを有する配管系で，架構で水平配管の自

重を受ける U ボルトの数が 4 個以上(注 3)のもの 

3.0(注 2) 2.0(注 2) 

Ⅳ 配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さないもの 1.0 0.5 

（注１）水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を使用 

（注２）JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設計用減衰定数に，既

往の研究等において妥当性が確認された値を反映 

（注３）解析ブロック端からブロック端までの間に，水平配管の自重を架構で受

ける U ボルトの支持具の数（解析ブロック端は 6 軸拘束のアンカー若し

くは，x,y,z の各方向をそれぞれ 2 回ずつ拘束するサポート群） 

 

適用条件 

(1) 設計用減衰定数は，アンカーからアンカーまでの独立した振動系である配

管に対して適用するものとする。 

(2) 設計用減衰定数は，当該配管が設置される建物・構築物の１次固有周期よ

り短周期側で設計される場合に適用するものとする。 
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(3) 支持具数の算定に際しては，当該支持点を同一方向に複数の支持具で分配

して支持する場合には，支持具数は１個として取り扱い，同一支持点を複数

の支持具で２方向に支持する場合には支持具数は２個として取り扱うものと

する。 

(4) 支持具は，その位置及び方向が配管全体としてみた場合，局所的に集中し

ていないこととする。 

(5) 支持点間の間隔については，次の条件を満たすよう配慮する。 

配  管  全  長 

≦15（ｍ／支持点） 

配管区分ごとに定められた支持具の支持点数 

 

ここで支持点とは，支持具が取り付けられている配管節点をいい，複数の支

持具が取り付けられている場合も１支持点とする。 

4. 解析プログラム  

解析プログラムは，その信頼性が確認されたもので，既設の原子力施設及び一

般の構造物の構造解析等に使用実績を持つものとする。 

 





令和元年 11 月 8 日  Ｒ2 
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補 3-15-1 

溢水影響評価の対象外とする理由について 

３．２ 溢水防護対象設備の抽出 第 3.2-1 図に示した溢水影響評価対象

の選定フローにより選定される溢水影響評価から対象外とする理由を，第１

表に示す。 

以 上 
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第 1 表 溢水影響評価の対象外とする理由 

各ステップの項目 理由 

① 臨界管理対象設備

のうち溢水により臨

界の発生に至らない

もの

没水を想定しても臨界に至らないと評価された

臨界管理対象設備は，溢水影響を受けることはな

い。※１ 

・清澄機，抽出塔，定量ポット等

② 静的な安全機能を

有する構築物，系統

及び機器

構造が単純で外部から動力の供給を必要としな

い以下に示す静的な設備は，溢水影響を受けること

はないと評価する。※２ 

・燃料貯蔵プール，セル，躯体等の構築物

・容器，熱交換器，配管，手動弁等の静的設備

③ 被覆されているケ

ーブル

導体が耐水性を有する被覆により保護されてい

るため，溢水影響を受けることはないと評価する。 

④ 水中設置の機器 燃料貯蔵プール・ピット等の水中に設置される機

器は，溢水影響を受けることはないと評価する。 

・燃料貯蔵ラック，燃料用バスケット等

⑤ 動的機能が喪失し

ても安全機能に影響

しない

（フェイルセーフ機能

を持つ設備を含む）

高レベル廃液ガラス固化建屋の固化セル内で，異

常の検知により工程停止のインターロックが作動

する設備は，安全機能に影響はないと評価する。 

・固化セル移送台車等

※１：臨界に至らない根拠（例）を別紙に示す。

※２：配管(材質R-SUS304ULC，口径1000A，公称肉厚sch20S(管の外径1016.0 ㎜，

管の厚さ14.3mm)，許容引張応力Ｓ=120ＭＰa[gauge](常温))を発電用原子力

設備規格 設計・建設規格 PPD-3411(2)に基づき強度評価をすると，0.3ＭＰ

a[gauge]の外圧に対して十分な強度を維持することから，内部溢水影響評価

上考慮する浸水に対しても十分機能を維持することができる。 
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別紙 

臨界管理対象設備のうち、溢水により臨界の発生に至らない設備について 

 

１．はじめに 

  溢水影響評価対象は，第 3.2-1 図により選定するが，「①臨界管理対象

設備のうち，溢水により臨界の発生に至らないもの」で除外される設備の

根拠（例）を以下に示す。 

 

２．除外設備 

（１）臨界安全管理を濃度管理としている機器は，平常運転時の核燃料物質

濃度を未臨界濃度以下にする管理であり，没水による周囲の水反射条

件の変化を想定しても未臨界を維持できる。 

   【対象設備(例)】清澄・計量設備の清澄機 

 

（２）臨界安全管理を全濃度安全形状寸法管理としている機器であるが、平

常運転時の Pu 濃度が未臨界濃度を越えない（設工認に示される「標

準濃度」が未臨界濃度である）機器は，没水による周囲の水反射条件

の変化を想定しても未臨界を維持できる。 

   【対象設備（例）】分離設備の抽出塔 

 

（３）臨界計算条件のうち、機器周囲の水反射条件が安全側に設定されてお

り、没水による周囲の水反射条件の変化を包絡した評価となっている

機器 

   【対象設備（例）】ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット 

 

説明の記載拡充について検討中 
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【対象設備(例)】清澄機 

（ADRB 抜粋） 

（設工認資料抜粋） 

については商業機密の観点から公開できません。
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【対象設備(例)】抽出塔 

（設工認資料抜粋） 

については商業機密の観点から公開できません。



補 3-15-6 

【対象設備(例)】定量ポット 

（設工認資料抜粋） 

については商業機密の観点から公開できません。
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【対象設備(例)】定量ポット 

（設工認資料抜粋） 

以 上 

については商業機密の観点から公開できません。
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補 4-5-1 
 

その他の漏えい事象に対する確認について 

 

その他の漏えい事象に対して，想定される事象を整理するとともに，

漏えい水が安全機能に影響を及ぼさない設計となっていることを確認す

る。 

 

１. その他の漏えい事象の整理 

溢水防護建屋内にて発生が想定されるその他の漏えい事象について第

１表に整理する。 

 

第１表 その他の漏えい事象 

分類 想定事象 漏えい量 
(1)機器ドレン ・空調ドレン（結露水含む） 

・サンプルシンクドレン 等 
小 

(2)機器損傷 
（配管以外） 

・開放端に繋がる弁のシートリーク 
・弁グランドリーク 
・ポンプシールリーク 
・フランジリーク 等 

小 

(3)人的過誤 ・弁誤操作等 小 

 

(1) 機器ドレン 

通常運転状態において発生するドレンであり，床及び機器ドレンフ

ァンネルにより排水可能な設計としている。 

(2) 機器損傷（配管以外） 

事象については，漏えい量は比較的少なく，漏えいした水は床ドレ

ンファンネルを経由して一般排水ピット等に溜まり，一般排水ピット

等に設置された液位計の監視により検知可能な設計としている。 
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(3) 人的過誤 

再処理施設の運転操作にて系統内の流体を系外に放出する操作は

ない。分析のための現場サンプリングでは，サンプリングラックにて

容器に系統内の流体を採取するが，人が介在しているため，漏えいが

あれば速やかに弁を閉止する。 

設備の点検作業に伴う系統内の流体のブローが発生する場合では，

隔離範囲を最小限とし，残液が想定される場合は，トレーやホース等

を準備し，人が介在し，管理された状態で徐々に排水する。 

これらより，人的過誤による漏えい量は少ないと判断する。 

 

２. その他の漏えい事象に対する対応方針 

第 1 表に整理した事象に関連する再処理施設での過去の漏えい事象を

確認した。その結果，建屋内で発生が想定される漏えい量が多い事例と

して，2011 年 9 月 6 日に発生した「再処理工場使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋プール補給水の漏えい」で，補給水設備を点検中に，凍結栓をして

いた系統から，約 4m3 の補給水が漏えいした事例を確認した。この漏え

い量約 4m3は，現在の想定破損で想定する溢水量最大約 1,000m3と比較

して，漏えい量が十分少ないことから想定破損による溢水影響評価に包

含されるものと考える。 

なお，機器の誤動作により，系外に液体を放出する発電炉に設置され

る格納容器スプレイのような設備は，再処理施設の溢水防護建屋にはな

いことから，誤動作による漏えいについての考慮は不要である。 

 

以 上 
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補足説明資料７－２（１１条）  

 
 





補 7-2-1 

１．溢水量算出要領 

系統溢水量 W は系統漏えい量 W1 と系統保有量 W2 の和とし

て求められる。W2 は当該系統に加え，接続する他系統を含む。 

W(m3) ＝  W1(m3) ＋  W2(m3) 

 

１．１ 系統漏えい量の算出要領 

系統漏えい量 W1 は，流出流量 Q に隔離時間 t を乗じたも

のである。 

W1(m3) ＝  Q(m3/h) × t(h) 

 

ここで，流出流量 Q を以下の計算式より求める。 

Q ＝  A × C × √ (2 × g × H) × 3600 

Q：流出流量（m3/h）  

A：破断面積（m2）  

C：損失係数（0.82）  

g：重力加速度（m/s2）  

H：水頭圧（m） 

 

１．２ 系統保有量の算出要領 

 系統保有量 W2 は，以下の要領で算出する。 

(1)溢水防護建屋内における水，油等の溢水源となり得る配

管を保有量算出対象とする。 

(2)系統図（ EFD）において，溢水源となり得る範囲を抽出

（色塗り）する。 

(3)抽出した範囲について，配管施工図，機器構造図等を準
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備する。 

(4)配管施工図より配管長を算出する。 

a.エルボ，ティー等の管継手部は保守的に配管長を算出す

る。 

b.レデューサは大口径側の口径を使用する。 

c.バルブ，フランジ，ポンプ等の配管途中にあるものは

配管の一部とし，前後の配管口径が異なる場合は，大

口径側の口径を使用する。 

(5)配管長×内径面積により，保有量を算出する。（内径面

積は，公称肉厚にて算出） 

(6)塔，槽等の容器保有量は，定格時における保有量とする。

ただし，定格時の保有量が不明の場合は，注意報あるい

は警報の設定値における保有量とする。 

(7)保有量の算出にあたっては，評価に保守性を確保する観

点から 10％のマージンを確保する。 

 ただし，蒸気影響評価では，この限りではない。 

  



補 7-2-3 

２．溢水量算出条件 

系統溢水量算出は溢水評価ガイドに従う。その他の詳細条

件を以下に示す。 

 

(1)隔離時間（自動）：自動隔離を期待できる場合は，インタ

ーロックを考慮した隔離時間とする。 

(2)隔離時間（手動）：中央制御室又は現場において手動で隔

離する場合は，操作箇所への移動時間等を考慮した時間と

する。 

(3)破損想定箇所：各区画において，最も溢水量が大きくなる

配管の破損を想定する。 

(4)想定破損による溢水では，破損形状は内包する流体のエネ

ルギーに応じて，原則，高エネルギー配管は完全全周破断，

低 エ ネ ル ギ ー 配 管 は ， 配 管 内 径 の 1/2 の 長 さ と 配 管 肉 厚

1/2 の幅を有する貫通クラックを想定する。 

(5)地震による溢水では，耐震 B， C クラス機器が破損するこ

とを想定し，破損箇所より上にある系統保有量が溢水する

ことを想定する。 

(6)数値処理：保守的に算出した漏えい量の小数点以下第２位

を切り上げた値とする。 

(7)ポンプ運転流量：「定格流量」とする。 

(8)配管内圧：原則として「最高使用圧力」とする。ただし，

通常使用圧力が明確な場合は，「通常使用圧力」を使用す

る。 

以 上 
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補足説明資料８－１（１１条） 





消火活動に伴う放水量について 

８．の消火水による没水影響評価方針より実施した評価にて，溢水の発生

を想定する区画及び溢水量について第１表に示す。 
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AB 建屋の の放水による影響を評価した結果，消火栓からのほう水

量は 7.8 m3であるため，配管の想定破損の溢水量約 1,023m3に包含される。 

想定破損による溢水量の算出については，補足説明資料 7-5 を参照のこと。 

消火活動における放水量に関する運用管理について 

1．はじめに

火災時の消火活動における消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備から

の放水による発生溢水量は，評価において設定している放水時間に十分な

保守性を持っていることから，没水による溢水防護対象設備に影響を与え

ることはないと考えるが，運用においては，消火栓，連結散水及び水噴霧

消火設備からの放水が溢水防護対象設備に影響を及ぼす可能性について教

育を行い，確実な運用を図っていく。 

2．消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水時間に関する保守性に

ついて 

消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水による消火活動を想

定している区画については，最大３時間の放水時間を設定している。なお，

火災源が小さい場合は火災荷重に基づく等価時間により放水時間を設定す

る。（別紙１参照） 
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については商業機密の観点から公開できません。



 

3．運用における対応について 

運用については，今後必要な規程類に留意すべき注意事項を記載する。 

(1) 消火活動における安全上重要な設備への影響考慮について 

再処理施設で発生した火災に対する消火活動においては，再処理施

設の安全上重要な設備への影響を考慮し消火活動を実施する必要があ

ることから，再処理施設の消火活動時には，溢水防護対象設備に対し

て不用意な放水を行わないよう消火活動における運用及び留意事項を

教育する。 

 

(2) 教育訓練 

火災発生時の消火活動の留意事項の内容については，消火活動に従

事する可能性のある作業員に対しその重要性について教育する必要が

あることから，教育及び消防訓練等を通じて周知徹底を図っていく。 

 

以上 
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別紙１ 

消火活動からの放水時間及び放水量に関する保守性について 

 

1．基本的な考え方 

 内部溢水ガイドに記載のとおり，再処理施設内で生じる異常状態の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢水を想定し，溢水防護対象設

備に対する影響を評価する。 

 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統からの

放水のうち，消火活動のために設置される消火栓，連結散水及び水噴霧消火

設備からの放水による溢水を想定する。なお，自動作動するスプリンクラー

は設置されていないことから，消火活動における溢水量として考慮しない。 

 消火活動における溢水量については，溢水防護対象設備が設置されている

建屋の各区画において消火活動を実施する時間を想定して算定する。 

具体的には原則として３時間の消火活動を想定して溢水量を算定している

が，火災源の小さいエリアについては，日本電気協会電気技術指針「原子力

発電所の火災防護指針（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1）の規定による火災

荷重及び等価火災時間で算定する。また，評価における溢水量は消火栓設備

の設置基準を参考に設定する。 

 

2．放水時間の設定 

2.1 消火活動に係る時間設定 

   具体的な消火活動における消火水の放水時間設定については以下のと

おり妥当と考える。 

(1)基本的考え方 

  消火栓からの溢水量の算定に当たっては，「原子力発電所の火災防護
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審査指針（JEAG4607-2010）」の解説-4-9「耐火壁」に，２時間の耐火

性能と記載されているが，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準」に規定する３時間の耐火性能を基本とすること

としているため，消火装置が作動する時間を保守的に３時間とする。 

  なお，火災源が小さい場合は，日本電気協会技術指針「原子力発電所

の火災防護指針（JEAG4607-2010）」解説-4-5（1）の規定による，火災

荷重に対応する等価火災時間を放水時間とする。 

 

図１．「原子力発電所の火災防護指針（JEAG4607-2010）」抜粋 

 

(2)等価火災時間とする場合 

  消火栓からの放水は，その区画における火災荷重に値する等価火災時

間を用いる。火災評価においては区画内の可燃性物質の火災荷重（単

位時間当たりの発熱量）と燃焼率（単位時間単位面積当りの発熱量）

から，各火災区画の等価火災時間（潜在的火災継続時間）を求め，求

められた等価火災時間からの区画における耐火壁の耐火能力が十分で
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あることを評価する。この等価火災時間により火災が継続する時間を

概算できることから，火災荷重より求められた等価火災時間を放水時

間として評価する。 

 

2.2 放水時間に関する保守性について 

 (1)消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの溢水量については，内部

溢水ガイドに基づき，３時間の消火活動を想定して溢水量を算定する

こととし，火災源が小さい場合は，火災源の火災荷重より，等価火災

時間を 0.5 時間刻みで切り上げて算出していることから，等価火災時

間以内での消火が可能とされる。 

 (2)可燃性物質が燃焼し燃え尽きる時間が等価火災時間であるが，実際に

は消火活動を開始する燃焼時間が含まれていることから，実際の放水

時間は等価火災時間よりも短くなり，保守的な設定となる。  

 

3．放水量の設定 

3.1 消火活動に係る放水量の設定 

   消火栓，連結散水及び水噴霧消火設備からの放水における評価におい

て，設定する放水量は下記より妥当と考える。 

 (1)設定放水量 

   消火活動における消火栓からの放水による溢水影響評価では，再処理

施設に設置している屋内消火栓については消防法施行令第十一条で要

求されている「屋内消火栓設備に関する基準」より，130L／min 以上を

放水することができる能力を有している設備であることから，保守的

に消火栓２本分の溢水量で評価する。また，消火活動における連結散

水及び水噴霧消火設備からの放水については，ヘッド１個当りの規定
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放水量又は標準放水量の 1.1 倍に系統のヘッド数を乗じて算出した流

量を用いて評価する。 

(2)再処理施設における運用

再処理施設内で水消火を行う場合は，水消火による被水の影響を最小

限に止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わない

よう消火活動における運用及び留意事項を教育する。 

3.2 放水量に関する保守性について 

評価上の放水量については，再処理施設内の消火栓については消防法施行

令第十一条に規定されている「屋内消火栓設備に関する基準」により，消火

栓１本からの放水量を 130L／min とし，保守的に２本分の放水量とする。 

連結散水及び水噴霧消火設備については，ヘッド１個当りの規定放水量又

は標準放水量の 1.1 倍を用いて評価する。 

以上のことから，２項の放水時間並びに３項の放水量は，評価上保守的な

値であり，それらを乗じて算出している溢水量については，十分保守性があ

る。 

以 上 
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表１．消火活動に伴う溢水の有無について

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 23.8

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 59.4
消火栓 15.6

連結散水 95.1
消火栓 46.8
連結散水 71.3
消火栓 46.8

連結散水 71.3
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 31.2
連結散水 95.1
消火栓 15.6

連結散水 118.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 15.6
連結散水 59.4

AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 有 消火栓 1 15.6

消火栓 15.6
連結散水 118.8

AA 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 7.8
連結散水 17.9

AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 11.9

0.5有AA

0有AA

1有AA

1有AA

AA 有

有AA 2

有AA 1

有AA 3

3有AA

AA 有 0.5

溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AA 有 0.5

1
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 1 15.6
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0.5 7.8
AA 有 消火栓 0 7.8
AA 無（固定式消火設備等） － － －
AA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 53.5
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 23.8
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 46.8

連結散水 71.3
AB 有 消火栓 0 7.8

消火栓 7.8
連結散水 17.9

AB 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 46.8

連結散水 142.6
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0 7.8

消火栓 7.8
連結散水 41.6
消火栓 7.8

連結散水 17.9

0.5有AB

0有AB

0.5有AB

有 3AB

0有AB

3有AB

有AB 0.5

0有AB

0.5有AB

0.5有AB
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 17.9
消火栓 23.4

連結散水 35.7
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 15.6

連結散水 190.1
消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 11.9
AB 有 消火栓 0 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 11.9
消火栓 7.8

連結散水 11.9
AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 無（固定式消火設備等） － － －
AB 有 消火栓 0 7.8
AB 有 消火栓 1 15.6
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 水噴霧 0.5 5.3
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 水噴霧 0.5 4
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8
AB 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 196.1

0.5有AC

0.5AB

0有AB

有

0.5有AB

0有AB

1有AB

0有AB

0有AB

0有AB

0.5有AB

1.5有AB
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AC 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 7.8

連結散水 71.3
消火栓 7.8

連結散水 71.3
消火栓 15.6

連結散水 237.6
消火栓 7.8
連結散水 71.3

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 71.3

AC 有 水噴霧 0 13.2
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 89.1

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8

消火栓 15.6
連結散水 392.1

AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
水噴霧 4
消火栓 7.8
水噴霧 15.9

AC 有 消火栓 1 15.6
消火栓 7.8
水噴霧 6.6

AC 有 消火栓 0 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 無（固定式消火設備等） － － －
AC 有 消火栓 0.5 7.8
AC 有 消火栓 0 7.8
AG 無（固定式消火設備等） － － －

0.5有AC

有 0.5AC

1有AC

0.5有AC

有AC 0.5

0.5有AC

有AC 0.5

0.5有AC

1有AC

0.5有AC
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 112.9

AG 有 消火栓 0.5 7.8
消火栓 31.2
連結散水 95.1

AG 無（固定式消火設備等） － － －
消火栓 7.8

連結散水 118.8
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 無（固定式消火設備等） － － －
AG 有 消火栓 0.5 7.8
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
AP 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 1.5 23.4
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CA 有 消火栓 1 15.6
CA 有 消火栓 1 15.6
CA 有 消火栓 0.5 7.8
CA 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 有 消火栓 0.5 7.8
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －

0.5有AG

0.5有AG

2有AG
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 有 消火栓 0.5 7.8
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
CB 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －
GA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 59.4

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無 － － －
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －

消火栓 7.8
連結散水 47.6
消火栓 7.8

連結散水 53.5
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 1 15.6
KA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 7.8
連結散水 41.6

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8

消火栓 15.6
連結散水 118.8

KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8

0.5有KA

1有KA

0.5

0.5

有KA

有KA

有KA 0.5
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 無（固定式消火設備等） － － －
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KA 有 消火栓 0.5 7.8
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
KB 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 0.5 7.8
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 無（固定式消火設備等） － － －
FA 有 消火栓 1 15.6
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
F1B 無（固定式消火設備等） － － －
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溢水量（m
3
）建屋 部屋番号

※1 消火活動に伴う

溢水の有無
※２ 溢水源 等価時間

消火栓 7.8
連結散水 59.4
消火栓 15.6
連結散水 59.4
消火栓 15.6
連結散水 118.8
消火栓 15.6
連結散水 118.8

F1B

F1B 1

1

F1B 1

有

有

有

0.5有F1B

※１　（　）は火災源はないが，消火活動に伴う溢水源が存在する部屋
保守的に等価火災時間0.5時間で放水量を算出する。

※２　「固定式消火設備等」とは，CO2消火設備，CO2消火器，小型CO2消
火器，粉末消火設備，粉末消火器，小型粉末消火器を含むものと
する。
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令和元年 11 月 8 日 Ｒ0 

補足説明資料９－３（１１条）





補 9-3-1 

地震破損による没水影響評価結果（例）

９．６ 地震時の没水影響評価に示す評価方法にて実施した

評価結果（例）を，第１図に示す。また，評価時に算出した溢

水高さと評価結果での溢水高さを建屋平面図上に示した図を第

２図に示す。 

さらに，本評価で用いた，配管の保有水量を第１表，容器の

保有水量を第２表に示す。 
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第１表 分離建屋における系統の保有水量（配管）

系統名称

（設備・工程区分）
建屋※

系統保有水量

[m3]

液体廃棄物 (前処理建屋)

計量・調整工程 (前処理建屋)

試薬廃液 (前処理建屋)

冷却水、冷水 (冷却水設備)

蒸気 (前処理建屋)

試薬

インラインモニタ

試料採取

アクティブギャラリ

槽類オフガス処理

液体廃棄物

建屋換気

共除染・分配工程

共除染・分配工程パルセーション設備

共除染・分配工程パルセータオフガス処理工程

共除染・分配工程溶媒再生工程

分離施設リワーク工程

ウラン第1中間濃縮工程

ウラン第1中間濃縮缶加熱設備

高レベル廃液濃縮工程

高レベル廃液濃縮缶加熱・冷却設備

第1酸回収工程

第1酸回収蒸発缶・精留塔加熱設備

第1酸回収工程回収酸貯蔵工程

アルカリ廃液濃縮工程

アルカリ廃液濃縮缶加熱・冷却設備

試薬廃液

温水

冷却水、冷水

蒸気

圧縮空気

除染試薬

純水、飲料水、工業用水

防・消火設備

一般排水

槽類オフガス処理 (精製建屋)

硝酸ウラニル貯蔵工程 (精製建屋)

硝酸ウラナス調整工程 (精製建屋)

第2酸回収工程 (精製建屋)
Low tritiated acid storage（第2酸回収工程回収酸貯蔵工
程）

(精製建屋)

Solvent storage（溶媒貯蔵工程） (精製建屋)

プルトニウム精製工程溶媒再生工程 (精製建屋)

プルトニウム精製施設リワーク工程 (精製建屋)

プルトニウム精製工程 (精製建屋)

槽類オフガス処理 (低レベル廃液処理建屋)

WTF2工程 (低レベル廃液処理建屋)

WTF1供給液貯蔵工程 (低レベル廃液処理建屋)

液体廃棄物 (ハル・エンド　ピース貯蔵建屋)

試薬廃液 (ハル・エンド　ピース貯蔵建屋)

槽類オフガス処理 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

除染試薬 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物 (分析建屋)

回収工程 (分析建屋)

- (建屋間取合施設)

液体廃棄物 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理工程 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

気送設備 (前処理建屋)

気送設備

気送設備 (高レベル廃液ガラス固化建屋)

液体廃棄物処理（極低放射性廃液） (使用済燃料輸送容器管理建屋)

液体廃棄物処理（極々低放射性廃液） (使用済燃料輸送容器管理建屋)

※分離建屋にある他建屋系統

合計

配管の保有水量

については商業機密の観点から公開できません。
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第２表 分離建屋における系統の保有水量（容器）

極低レベル含塩廃液受槽

中和槽
極低レベル含塩廃液受槽
純水受槽
極低レベル無塩廃液受槽
極低レベル含塩廃液受槽
極低レベル廃液サンプ槽
凝縮水受槽
蒸気発生器
凝縮水受槽
回収硝酸貯槽
回収水受槽
廃液受槽A
廃液受槽B
回収硝酸貯槽
回収溶媒第1貯槽
回収希釈剤第1貯槽
極々低レベル廃液サンプ槽Ａ
極々低レベル廃液サンプ槽Ｂ
凝縮水受槽
飲料水受槽
ウラン濃縮缶
回収硝酸受槽
回収硝酸大気側ポットA
蒸発缶凝縮水ポット
精留塔凝縮水ポット
蒸気発生器
アルカリ廃液濃縮缶
廃液中和槽
廃液受槽C
ウラン濃縮液第２受槽
ウラナス溶液中間貯槽
廃液中和槽A
廃液中和槽B
過熱・冷却水膨張槽
硝酸受入れ貯槽
水酸化ナトリウム受入れ貯槽
亜硝酸ナトリウム受入れ槽
硝酸ヒドラジン受入れ貯槽
高性能粒子フィルタドレンポット
ウラン濃縮缶濃縮液分離ポット
アルカリ廃液濃縮缶濃縮液分離ポット
炭酸ナトリウム貯槽
第1回収硝酸受槽
第１回収硝酸0.1N調整液
Nox発生塔廃液ポット
酸除染液調整槽
アルカリ除染液調整槽
硝酸ウラニル受槽
第1回収硝酸0.1N調整槽
第2回収硝酸受槽
第2回収硝酸1N受槽
第2回収硝酸1N調整槽A
第2回収硝酸1N調整槽B
第2回収硝酸XN調整槽
回収溶媒調整槽
回収溶媒受槽
回収希釈剤受槽
硝酸ウラナス受槽
硝酸10N調整槽
水酸化ナトリウム0.1N供給槽
水酸化ナトリウム0.1N調整槽
硝酸ヒドラジン0.1M供給槽
硝酸ヒドラジン0.1M調整槽
炭酸ナトリウム受槽
廃ガス洗浄槽
第2回収硝酸XN調整槽
洗浄液受入槽
硝酸受槽
水酸化ナトリウム受槽
硝酸ヒドラジン受槽
亜硝酸ナトリウム受槽
温水膨張槽
冷却水膨張槽
冷水1膨張槽
冷水2膨張槽
純水供給ポット
漏えい液希釈溶液供給槽
合計

容器の保有水量

機器名称 [m3]

については商業機密の観点から公開できません。
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汎用熱流体解析コード STAR-CD について 

1．概要

STAR-CD は，VOF（Volume of Fluid）法を搭載した CD-adapco 社製の汎

用熱流動解析コードである。VOF 法は，気液界面の変形を伴う三次元非定

常流動現象を高精度に解析できる手法であり，スロッシング現象の把握に

適している。「原子力発電所耐震設計技術規定 JEAC 4601-2008」におい

て，VOF 法はスロッシング解析における精度の高い手法であり，複雑な容

器形状や流体の非線形現状を考慮する場合に有効であることが記載されて

いる。

2．VOF 法について 

2.1 解析コードの特徴 

 本解析コードは，有限体積法を用いた汎用流体解析プログラムであり，

数多くの研究機関や企業において，航空宇宙，鉄道，自動車，機械，

原子力・火力・水力・風力発電などのさまざまな分野の流体解析に広

く利用されている。 

2.2 解析手法 

VOF（Volume of Fluid）は各計算セルに含まれる流体の体積率を示す。 

 ある計算セルが液体（水）で満たされていれば VOF=１，気体（空気）

で満たされていれば VOF=０である。計算セル内に液体が部分的に存在し

ている場合は，その割合に応じた VOF 値（０≦VOF≦１）が設定される。

第１図に計算セルの例を示す。 
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第１図 計算セルの例 

以下に VOF 法の計算の概略の流れを示す。 

(1) 質量保存式と運動量保存式から各計算セルの流速を求める。

(2) 求めた流速をもとに VOF 値に関する輸送方程式を解き，気液界面位置

を決定する。

(3) 時間を進めて上記計算を繰り返す。

2.3 解析コードの妥当性について 

 藤田らは，流体を含む短形容器の加振試験のシミュレーション解析を行

い，結果を比較ひたものを報告 1)している。短形容器を容器内流体（水）

のスロッシングの１次固有振動数（約 1.6Hz 相当）かつ最大加速度約

70mm／s2の正弦波にて加振し，時刻歴波高を超音波式変位計で計測してい

る。また，容器からの溢水量を，加振試験終了後に計測した液位下に液面

の面積を乗じることで算出し，VOF 法を用いる解析コード STAR-CD にて，

容器からの溢水量及び容器内流体の時刻歴波高を算出し比較した。 

 その結果，解析結果の時刻歴波高と溢水量は加振試験に対して最大波高

で約 18％以内，溢水量で約 5～16％の範囲で一致し，かつ保守的な傾向と

なったとしている。 

：気体セル

：共存セル

：液体セル

：境界セル

水面
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 したがって，使用済み燃料プール・ピット類のスロッシング現象の把握

における解析に用いることは妥当である。 

第２図 試験体 

第３図 試験と解析の時刻歴波高の結果 

参考文献 1) 使用済燃料プールの地震時溢水量評価に用いる解析コードの

検証 

水位計
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