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１．はじめに 

新規制基準対応に係る内部火災防護対策として、ケーブルトレイ用ラッピング

材の耐熱性能試験、ラッピング作業、火災防護対象ケーブルの自己消火性能試験

及び火災感知設備の設置作業を行う予定である。 

ラッピング材の耐熱性能及びケーブルの自己消火性能は、現在、第2回設工認

再補正準備中の申請書に記載する予定であり、申請までに事業者による性能確認

が必須であることから、令和元年12月にラッピング材の耐熱性能試験、令和2年

1月に火災防護対象ケーブルの自己消火性能試験の実施を予定している。 

ラッピング作業については、原子力発電所にて使用実績を有する規格品のラッ

ピング材を定型の包装材に収納し、ケーブルトレイに据え付ける単純作業であり、

火災感知設備の設置作業についても、配線作業や感知器の取付けといった単純な

作業であることから、準備が出来次第、実施することとしたい。 

これらについて、事業者品質保証に基づくプロセスの妥当性確保を担保に、設

工認認可前に確認した試験記録を使用前検査の記録として用いること、並びに設

工認認可前に作業を実施することについて御確認を願いたい。 

 

2．新規制基準対応に係る内部火災防護対策 

HTTRの内部火災防護対策として、1)ケーブルトレイ用ラッピング材の耐熱性能

試験及びラッピング作業、2)火災防護対象ケーブルの自己消火性能試験、3)原子

炉格納容器内の火災感知設備の新設を予定している。 

1)については、停止系及び冷却系に係るケーブルを収納するケーブルトレイに

ついては、既設の1.5mm以上の厚さを有する鋼板による遮炎性確保(建設省告示

1369号に耐火能力)に加え、火災防護区画内に系統が混在して設置されている停

止系及び冷却系のケーブルトレイについては、そのうち1系統をラッピング材で

覆うことで熱的影響を緩和する。2) については、火災防護対象ケーブルのうち、

施工時の記録による確認では不明瞭であるケーブルについては、新たに、UL規格

に基づく自己消火性試験を試験機関にて行う。3)については、原子炉格納容器内

の追加火災対策として、煙感知器の新設及び熱感知器の増設による多様性及び網

羅性の担保に加え、感知器を個別に特定できる受信機を新設する。 

 

3．事業者品質保証 

部内品質保証審査機関であるHTTR品質保証委員会にて、1)審査会合での担保事

項、2)材料に関する要求事項、3)熱的特性に関する要求事項、4)試験・検査に関

する要求事項、5)適用規格、6)類似した設計から得られる知見、7)設計・開発に

不可欠なその他の要求事項、8)試験機関の調達等について確認する。これらに対

しては、業務の計画、業務のレビュー、設計管理、検査管理、不適合管理、文書

管理に係る品質保証管理要領を適用し、プロセスの妥当性について、HTTR品質保

証委員会にて確認する。 

 

品質保証活動組織及び品質文書体系、業務の計画、業務のレビュー、設計・開発

に係る事業者品質保証要領書の抜粋を別紙1から別紙4に示す。 
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