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1
雨水RO濃縮水ラインフィルタ容器の材料について

【実施計画：Ⅱ-2-36-10参照】

実施計画に記載の「雨水ＲＯ濃縮水移送ラインフィルタユニット」の材料は，主要部品
（容器銅板・容器鏡板）を記載している。
主要部品を含むその他構成部品については，ＪＩＳ規格に準拠した材料を使用し，製作
している。

【実施計画：Ⅱ-2-36-添-3-2参照】
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2
【参考】雨水RO濃縮水ラインフィルタ容器の材料について

番号 品名 材料

1 胴板 SM400A

2 鏡板 SM400A

3 胴フランジ SF490A

4 ふた板 SF490A

N1 液入口 STPG370-S

N2 液出口 STPG370-S

N3 ドレン STPG370-S

N4 ベント STPG370-S

【雨水RO濃縮水移送ラインフィルタ容器】
（断面図）
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