
                                       

 

 

 

 

 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所（再処理施設） 

令和元年度（第３四半期） 

原子力規制検査報告書 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年１月 

原子力規制委員会 

 

 

  



   

 
 

 

目 次 

１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1 
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1 
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1 
４． 検査内容 ........................................................................................................................................................... 1 
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 3 
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3 
 

 

 

 

 



 

1 
 

１．実施概要 

（１）事業者名： 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

（２）施設名： 核燃料サイクル工学研究所 （再処理施設） 

（３）検査実施期間： 令和元年１０月１日～令和元年１２月３１日 

（４）検査実施者： 東海・大洗原子力規制事務所 

橋野 早博 

津田 光伸 

 

２．指摘事項概要一覧 

指摘事項なし 

 

３．運転等の状況 

検査期間中の運転状況 
廃止措置中（ガラス固化中） 

 

４． 検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査ガイドを使用して実施した。検査対象については、

原子力検査官の原子力施設内巡視等により確認したリスク情報等を考慮して検査対象を選

定し検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内規準、記録類の確認、

事業者への聞き取り等により事業者の活動状況を確認した。 

検査ガイドは、原子力規制委員会ホームページ

（https://www.nsr.go.jp/data/000285791.pdf）（暫定版）に掲載されている。 

第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

４．１ 日常検査 

(1) 検査ガイド ＢＭ００６０保全の有効性評価 

 検査項目 保全の有効性評価 

検査対象 1）１０７Ｋ２３ブロワ内部調査 

2) 分離精製工場の雨漏り対策工事 

 

(2) 検査ガイド ＢＭ０１１０作業管理 

 検査項目 作業管理 

検査対象 1）１０７Ｋ２３ブロワ内部調査 

2) 管理区域における雨水侵入時の対応 

3）分離精製工場の雨漏り対策工事 

4)緊急電源設備の点検整備 
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 (3) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベランス試験 

検査項目 標準的な検査 

検査対象 1）受変電設備年次点検 

2)移動式発電機の月例点検 

 

 (4) 検査ガイド ＢＥ００５０緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

検査対象 1）事故対応訓練 

2)緊急安全対策資機材（移動式発電機） 

 

(5) 検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばく管理 

 検査項目 放射線被ばく管理 

検査対象 1）１０７Ｋ２３ブロワ内部調査の放射線管理 

2)分離精製工場の雨漏り対策工事の放射線管理 

 

(6) 検査ガイド ＢＲ００２０放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査対象 1）１０７Ｋ２３ブロワ内部調査の放射線管理 

2)分離精製工場の雨漏り対策工事の放射線管理 

 

(7) 検査ガイド ＢＲ００３０放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

検査対象 1）１０７Ｋ２３ブロワ内部調査の放射線管理 

2)分離精製工場の雨漏り対策工事の放射線管理 

 

(8) 検査ガイド ＢＲ００５０放射性気体・液体廃棄物の管理 

 検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理 

検査対象 1）海洋放出廃液の管理 

2)野外監視設備の監視及び管理 

 

(9) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物等の管理 

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

検査対象 1）低放射性固体廃棄物の管理 

 

(10) 検査ガイド ＢR００８０放射線監視プログラム 

検査項目 標準検査 

検査対象 1）野外監視設備の監視及び管理 
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(11) 検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用 

 検査項目 日常観察 

検査対象 1）第三低放射性廃液蒸発処理施設における不適合事象の是正処置状

況、水平展開状況 

 

(12) 検査ガイド ＢＯ２０１０運転管理 

 検査項目 運転管理 

検査対象 1）海洋放出運転 

 

４．２ チーム検査 

なし 

 

５．検査結果 

５．１ 指摘事項の詳細 

 指摘事項なし 

 

５．２ 未決定事案 

該当なし 

 

５．３ 未決定事案継続案件 

該当なし 

 

６．確認資料 

６．１ 日常検査 

(1) 検査ガイド ＢＭ００６０保全の有効性評価 

検査項目 保全の有効性評価 

資料名 

・作業手順書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ

元．９．３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業員名簿（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・安全組織連絡通報体制図 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（２０１９．１０．７～２０１９．１

０．２５） 

・ブロワ内部調査チェックシート（２０１９．１０．１５） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｓ２－保全１－１９－
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００５ ２０１９．１０．２部長承認） 

 

・分離精製工場建家窓ガラスの交換作業手順書（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：分離精製工場建家窓ガラスの交

換作業（Ｒ元．１０．２３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業員名簿（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・異常時の通報連絡体制・役割 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（令和元年１０

月２５日～令和元年１１月２９日） 

・高経年化に対し留意すべき事項（Ｒ元．１０．１５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｓ２－

化施課－１９－０１２ ２０１９．１０．２４部長承認） 

・窓ガラスの交換記録（一重窓ガラスＧ３５０－２）（Ｒ元．１０．２８実施分） 

・窓ガラスの交換記録（二重窓ガラスＧ５４９－１）（Ｒ元．１１．７実施分） 

 

(2) 検査ガイド ＢＭ０１１０作業管理 

検査項目 作業管理 

資料名 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・作業手順書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ

元．９．３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業員名簿（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・安全組織連絡通報体制図 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（２０１９．１０．７～２０１９．１

０．２５） 

・ブロワ内部調査チェックシート（２０１９．１０．１５） 

 

・管理区域における雨水浸入時の対応要領（再Ｑ化施０３３ 版番号０－００） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｓ２－保全１－１９－

００５ ２０１９．１０．２部長承認） 

・雨水浸入箇所の点検記録（Ｇ３４９）（２０１９．１０．１８～１９） 

・雨水浸入箇所の点検記録（Ｇ５４９、Ｇ５５０、Ｇ５６６）（２０１９．１０．１８～１９） 

・不適合報告書 分離精製工場 廊下（Ｇ３４９）への雨水浸入（Ｈ２９．９．１４センター長

確認） 

・不適合報告書 分離精製工場 中央制御室（Ｇ５４９）への雨水浸入（Ｈ２９．９．２８セ

ンター長確認） 
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・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・再処理施設安全作業基準（令和元年７月５日改訂） 

・分離精製工場建家窓ガラスの交換作業手順書（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：分離精製工場建家窓ガラスの交

換作業（Ｒ元．１０．２３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業員名簿（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・異常時の通報連絡体制・役割 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（令和元年１０

月２５日～令和元年１１月２９日） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・モニタリング計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｒ元．１

０．１５課長確認） 

・高経年化に対し留意すべき事項（Ｒ元．１０．１５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｓ２－

化施課－１９－０１２ ２０１９．１０．２４部長承認） 

・窓ガラスの交換記録（一重窓ガラスＧ３５０－２）（Ｒ元．１０．２８実施分） 

・窓ガラスの交換記録（二重窓ガラスＧ５４９－１）（Ｒ元．１１．７実施分） 

 

・緊急電源設備点検要領（再Ｑ保ⅱ１１９ 版番号０－０２） 

・仕様書 件名：移動式発電機の点検整備作業（令和元年９月） 

・点検整備作業要領及び試験記録 日本キャタピラー合資会社（平成３１年２月２８日課

長確認） 

・メーカー点検報告書の記載内容に係る評価検討要領（再Ｑ保ⅱ００６ 版番号０－００） 

・メーカー点検報告書についての評価表 移動式発電機の点検整備作業（平成３１年３

月８日課長確認） 

 

(3) 検査ガイド ＢＯ００１０サーベランス試験 

検査項目 標準的な検査 

資料名 

・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備運転管理要領書（２０１９年７月３１日改

定） 

・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備年次点検に伴う総合試験（令和元年１０月

１８日制定） 

・再処理施設ユーティリティ施設 総合試験 異常時対応手順書（令和元年１０月１８日
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制定） 

・再処理施設ユーティリティ施設 受変電設備 年次点検工程表（令和元年１０月５日

版） 

・施設定期自主検査記録 非常用発電機の作動試験（商用 2 号受電時）（令和元年１

１月１５日） 

・再処理第１３変電所等受変電設備点検等作業（第１３受変電設備）点検報告書 株

式会社 日立産機システム（Ｈ３１．３．２８受領） 

 

・施設定期自主検査実施要領（再Ｑ保ⅱ１２０ 版番号２－０１） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 移動式発電機の月例検査（１０月期）（実施

日：２０１９年１０月２日～２０１９年１０月１６日） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 移動式発電機の年次検査（実施日：２０１９年

２月１５日～２０１９年２月１８日） 

・緊急電源設備点検要領（再Ｑ保ⅱ１１９ 版番号０－０２） 

・仕様書 件名：移動式発電機の点検整備作業（令和元年９月） 

・点検整備作業要領及び試験記録 日本キャタピラー合資会社（平成３１年２月２８日課

長確認） 

・メーカー点検報告書の記載内容に係る評価検討要領（再Ｑ保ⅱ００６ 版番号０－００） 

・メーカー点検報告書についての評価表 移動式発電機の点検整備作業（平成３１年３

月８日課長確認） 

 

(4) 検査ガイド ＢＥ００５０緊急時対応の準備と保全 

検査項目 緊急時対応の準備と保全 

資料名 

・事故対策手順（令和元年７月４日改訂） 

・再処理施設における放射線作業の基本動作要領書（再Ｓ施００５版番号７－０２） 

・２０１９年度訓練計画表（２０１９年３月２６日作成） 

・平成３１年度保安強化の日に実施する教育・訓練の予定表(案)（平成３１年４月２３日作

成） 

・業務連絡書 件名：再処理施設保安規定第 53 条第 2 項に基づく訓練の実施について（１

９再環１（業）１１０５０３ ２０１９年１１月５日発信） 

・次回以降の訓練での確認項目リスト（平成３０年度）（令和元年６月２４日現在） 

 

・施設定期自主検査実施要領（再Ｑ保ⅱ１２０ 版番号２－０１） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 移動式発電機の月例検査（１０月期）（実施日：

２０１９年１０月２日～２０１９年１０月１６日） 

・再処理施設 施設定期自主検査記録 移動式発電機の年次検査（実施日：２０１９年２
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月１５日～２０１９年２月１８日） 

・緊急電源設備点検要領（再Ｑ保ⅱ１１９ 版番号０－０２） 

・仕様書 件名：移動式発電機の点検整備作業（令和元年９月） 

・点検整備作業要領及び試験記録 日本キャタピラー合資会社（平成３１年２月２８日課

長確認） 

・メーカー点検報告書の記載内容に係る評価検討要領（再Ｑ保ⅱ００６ 版番号０－００） 

・メーカー点検報告書についての評価表 移動式発電機の点検整備作業（平成３１年３月

８日課長確認） 

 

(5) 検査ガイド ＢＲ００１０放射線被ばく管理 

検査項目 放射線被ばく管理 

資料名 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・作業手順書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．

９．３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・安全組織連絡通報体制図 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（２０１９．１０．７～２０１９．１０．

２５） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・モニタリング計画（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｓ２－保全１－１９－０

０５ ２０１９．１０．２部長承認） 

 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・分離精製工場建家窓ガラスの交換作業手順書（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：分離精製工場建家窓ガラスの交

換作業（Ｒ元．１０．２３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・異常時の通報連絡体制・役割 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（令和元年１０

月２５日～令和元年１１月２９日） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・モニタリング計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｒ元．１
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０．１５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｓ２－化

施課－１９－０１２ ２０１９．１０．２４部長承認） 

 

(6) 検査ガイド ＢＲ００２０放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

 検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

資料名 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．

９．３課長確認） 

・作業手順書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・安全組織連絡通報体制図 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（２０１９．１０．７～２０１９．１０．

２５） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・モニタリング計画（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｓ２－保全１－１９－０

０５ ２０１９．１０．２部長承認） 

 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・分離精製工場建家窓ガラスの交換作業手順書（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：分離精製工場建家窓ガラスの交

換作業（Ｒ元．１０．２３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・異常時の通報連絡体制・役割 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（令和元年１０

月２５日～令和元年１１月２９日） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・モニタリング計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｒ元．１

０．１５課長確認） 

・高経年化に対し留意すべき事項（Ｒ元．１０．１５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｓ２－化

施課－１９－０１２ ２０１９．１０．２４部長承認） 
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(7) 検査ガイド ＢＲ００３０放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

 検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動 

資料名 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・作業手順書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．

９．３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・安全組織連絡通報体制図 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（２０１９．１０．７～２０１９．１０．

２５） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．９．３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：１０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｒ元．９．５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 １０７Ｋ２３ブロワ内部調査（Ｓ２－保全１－１９－０

０５ ２０１９．１０．２部長承認） 

 

・放射線管理基準（平成３０年１１月１日改訂） 

・分離精製工場建家窓ガラスの交換作業手順書（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・作業手順書等の妥当性チェックシート 手順書の件名：分離精製工場建家窓ガラスの交

換作業（Ｒ元．１０．２３課長確認） 

・指揮命令系統（組織）図（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・異常時の通報連絡体制・役割 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（令和元年１０

月２５日～令和元年１１月２９日） 

・使用防護具等一覧（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・等価線量（末端部・皮膚）及び被ばく管理計画（Ｒ元．１０．２３課長確認版） 

・放射線安全チェックリスト 作業件名：分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｒ元．１

０．１５課長確認） 

・特殊放射線作業Ｓ２計画書・報告書 分離精製工場建家窓ガラスの交換作業（Ｓ２－化

施課－１９－０１２ ２０１９．１０．２４部長承認） 

 

(8) 検査ガイド ＢＲ００５０放射性気体・液体廃棄物の管理 

検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理 

資料名 

・運転要領書 Ｕ３６０ 海洋放出工程（平成３０年８月１日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ 海洋放出工程（平成３０年８月１日改訂） 

・廃液処理・移送記録標準（再Ｔ処ｉ００６ 版番号３－００） 

・海洋放出承認書（２０１９年１０月２１日発行） 
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・海洋放出廃液分析依頼書（Ｒ元．１０．２１） 

・Ｕ３６０放出記録（ＳＤ Ｎｏ．１９００９）（Ｒ元．１０．２４～２５） 

 

・再処理施設に係る放射線管理部の業務計画（平成３１年度（令和元年度））（放Ｑ－Ｄ

ｄ－００２改訂４８） 

・再処理施設周辺の環境監視要領書（放Ｍ－環境－３４改訂２５） 

・環境モニタリングデータ監視作業手順書（放Ｍ－環境－２０－１６改訂２５） 

・令和元年９月環境監視結果の記録（Ｒ１．１０．１１課長承認） 

・令和元年度第１四半期環境監視結果の記録・保管・報告（Ｒ１．９．４所長承認） 

・環境監視野外設備の点検及び校正に係る作業手順書（放Ｍ－環境－２０－０改訂３

６） 

・環境監視野外設備の点検記録 環境監視野外設備の校正記録（Ｒ１．７．１９課長確

認） 

・環境監視野外設備の点検記録 環境監視野外設備の校正記録（Ｒ１．８．１課長確

認） 

・環境監視設備点検作業手順書（放Ｍ－環境－２０－０２改訂２８） 

・環境監視設備点検記録（Ｒ１．９．１７点検） 

・環境監視設備点検記録（Ｒ１．９．２４点検） 

 

(9) 検査ガイド ＢＲ００７０放射性固体廃棄物等の管理 

 検査項目 放射性固体廃棄物等の管理 

資料名 

・再処理施設安全作業基準（令和元年７月５日改訂） 

・運転及び保守の管理規則（再Ｑ施０１５ 版番号１１－０１） 

・貯蔵施設の日常巡視点検要領書（再Ｑ環管００２ 版番号１６－００） 

・巡視点検記録（点検実施日：２０１９年１１月６日） 

 

(10) 検査ガイド ＢR００８０放射線監視プログラム 

検査項目 標準検査 

資料名 

・再処理施設に係る放射線管理部の業務計画（平成３１年度（令和元年度））（放Ｑ－Ｄｄ

－００２改訂４８） 

・再処理施設周辺の環境監視要領書（放Ｍ－環境－３４改訂２５） 

・環境モニタリングデータ監視作業手順書（放Ｍ－環境－２０－１６改訂２５） 

・令和元年９月環境監視結果の記録（Ｒ１．１０．１１課長承認） 

・令和元年度第１四半期環境監視結果の記録・保管・報告（Ｒ１．９．４所長承認） 

・環境監視野外設備の点検及び校正に係る作業手順書（放Ｍ－環境－２０－０改訂３６） 
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・環境監視野外設備の点検記録 環境監視野外設備の校正記録（Ｒ１．７．１９課長確

認） 

・環境監視野外設備の点検記録 環境監視野外設備の校正記録（Ｒ１．８．１課長確認） 

・環境監視設備点検作業手順書（放Ｍ－環境－２０－０２改訂２８） 

・環境監視設備点検記録（Ｒ１．９．１７点検） 

・環境監視設備点検記録（Ｒ１．９．２４点検） 

 

(11) 検査ガイド ＢＱ００１０品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 日常観察 

資料名 

・不適合報告書 件名：第三低放射性廃液蒸発処理施設（Ｚ施設） ユーティリティー室

（Ｇ４２０）での漏水（（不）Ｒ１－０３ Ｒ元．５．７センター長確認） 

・予防処置要求書（兼報告書） 件名：第三低放射性廃液蒸発処理施設（Ｚ施設） ユ

ーティリティー室（Ｇ４２０）での漏水（（予）Ｒ１－０３ Ｒ元．９．２７センター長確認） 

・点検記録管理標準（再Ｔ処ⅰ００１版番号１６－０２） 

・教育・訓練実施報告書（教育・訓練内容 課内規則改訂時教育）（処理第１課 令和

元年９月３０日実施） 

・教育・訓練実施報告書（教育・訓練内容 課内規則改訂時教育）（処理第１課 令和

元年１０月１日実施） 

・教育・訓練参加者名簿（処理第１課 令和元年９月３０日実施） 

・教育・訓練参加者名簿（処理第１課 令和元年１０月１日～４日実施） 

・現場巡視点検記録（２／１１）（Ｒ元年１２月８日） 

・現場巡視点検記録（６／１１）（Ｒ元年１２月８日）  

 

 (12) 検査ガイド ＢＯ２０１０運転管理 

検査項目 運転管理 

資料名 

・運転要領書 Ｕ３６０ 海洋放出工程（平成３０年８月１日改訂） 

・運転要領書 ＯＳＣＬ 海洋放出工程（平成３０年８月１日改訂） 

・廃液処理・移送記録標準（再Ｔ処ｉ００６ 版番号３－００） 

・海洋放出承認書（２０１９年１０月２１日発行） 

・海洋放出廃液分析依頼書（Ｒ元．１０．２１） 

・Ｕ３６０放出記録（ＳＤ Ｎｏ．１９００９）（Ｒ元．１０．２４～２５） 

 

６．２ チーム検査 

    なし 

 


