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規制区分：使用施設 

施設：照射燃料集合体試験施設（ＦＭＦ） 

検査ガイドについて 

検査ガイド 記載内容 修正案 理由 

サーベイランス試験

検査ガイド 

・保安規定に基づき

保安上特に管理が必

要な設備に求められ

る状態を満足するた

めに実施される定例

試験 

 

・自主検査として実

施される定例試験 

 

保安規定上定められ

た「定例試験」が無

いため、確認する設

備、試験項目を明確

にしてほしい。 

・保安規定第 69 条

（非常用電源設備の

運転）に基づき、非

常用発電機の試運転

を実施しているが、

保安規定上の定めが

あるものではない。 

・年 1回の定期的な

自主検査において、

商用電源から非常用

電源への切り替え試

験を実施（商用停電

から非常用電源給電

までの時間確認）し

ている。保安規定第

79 条の定期的な自

主検査に該当。 

 

フリーアクセス 

課題 対応案 理由 

   

 

 


