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１．確認対象（機械品）1号機Ｔ/B

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

 既設ストレーナユニット予備座は既に設置されている設備の一部であり，内面ポリライニング施工
されている。そのため，素管での耐圧・漏えい確認は現在実施できないことから，製作時の耐圧・
漏えい確認の記録確認とする。

 下図に示すフランジ部については，ライン構成上，耐圧・漏えい確認ができないことから，据付確
認（耐圧試験後に施工するフランジ締付確認）にて問題のないことを確認する。

 その他については，実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施
する。

既設ストレーナユニット予備座

既設移送配管へ

既設移送配管へ

MOMO

MOMO

ストレーナユニットＡ

ストレーナユニットＢ

流量計ユニット

集合ヘッダＡ

集合ヘッダＢ

※１A

※１B

P P

※１ ※１

※２ ※２

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

Ｒｗ/Ｂサンプ(A)内移送ポンプＡ

Ｒｗ/Ｂサンプ(A)内移送ポンプＢ

※滞留水移送ポンプ(以下，移送ポンプ)
※サンプ(Ａ)滞留水移送ポンプ(以下，サンプ(Ａ)内移送ポンプ)
※サンプ(Ｂ)滞留水移送ポンプ(以下，サンプ(Ｂ)内移送ポンプ)

(１号機Ｔ/Ｂ)
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２．確認対象（機械品）2号機T/B

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

※１ ※１

※２ ※２P P

 確認方法は前頁と同様

既設出口弁スキッド予備座

既設移送配管へ

既設移送配管へ

ヘッダスキッドＡ

ポンプ出口弁スキッドＡ

ポンプ出口弁スキッドＢ

流量計スキッド

ヘッダスキッドＢ

MO

MO

(２号機Ｔ/Ｂ)

サンプ(A)内移送ポンプＡ

サンプ(A)内移送ポンプＢ
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３．確認対象（機械品）2号機Rw/B,3号機T/B,Rw/B

3

既設出口弁スキッド予備座

※１ ※１

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

※２ ※２

既設移送配管へ

既設移送配管へ

ヘッダスキッドＡ

ポンプ出口弁スキッドＡ

ポンプ出口弁スキッドＢ

流量計スキッド

ヘッダスキッドＢ

MO

P P

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

 確認方法は前頁と同様

MO

(２号機Ｒｗ/Ｂ ３号機Ｔ/Ｂ，Ｒｗ/Ｂ)

※サンプ内移送ポンプについて
・２号機Ｒｗ/Ｂは床ドレンサンプ(Ａ)滞留水移送ポンプ
・２号機Ｔ/Ｂは床ドレンサンプ滞留水移送ポンプ
・３号機Ｒｗ/Ｂは床ドレンサンプ(Ｂ)滞留水移送ポンプ

サンプ(A)内移送ポンプＡ

サンプ(A)内移送ポンプＢ



無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 4

４．確認対象（機械品）４号機R/B,Rw/B

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

 確認方法は前頁と同様

既設ストレーナユニット予備座

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

既設移送配管へ

既設移送配管へ

MOMO

MOMO

ストレーナユニットＡ

ストレーナユニットＢ

流量計ユニット

集合ヘッダＡ

集合ヘッダＢ

※１A

※１B

※１

※２

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

※１

※２P P

(４号機Ｒ/Ｂ，Ｒｗ/Ｂ)

※サンプ内移送ポンプについて
・４号機Ｒ/Ｂは床ドレンサンプ(Ｂ)滞留水移送ポンプ
・４号機Ｒｗ/Ｂは床ドレンサンプ(Ａ)滞留水移送ポンプ

サンプ(A)内移送ポンプＡ

サンプ(A)内移送ポンプＢ
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５．確認対象（機械品）４号機T/B

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

既設ストレーナユニット予備座

既設移送配管へ

既設移送配管へ

MOMO

MOMO

ストレーナユニットＡ

ストレーナユニットＢ

流量計ユニット

集合ヘッダＡ

集合ヘッダＢ

※１A

※１B

P P

※１ ※１

※２ ※２

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

サンプ(A)内移送ポンプＡ

サンプ(A)内移送ポンプＢ

 確認方法は前頁と同様

(４号機Ｔ/Ｂ)
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６．確認対象（機械品）サンプ間移送
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※１ ※１

※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。

※２ ※２

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

P P

サンプへ

サンプ(A)内移送ポンプＡ

サンプ(A)内移送ポンプＢ

P P

サンプへ

サンプ内移送ポンプＡ

サンプ内移送ポンプＢ

(サンプ間移送ライン(３号機Ｒｗ/Ｂ)) (サンプ間移送ライン(２号機Ｒｗ/Ｂ、３号機Ｔ/Ｂ、４号機Ｒ/Ｂ、Ｒｗ/Ｂ))

※１ ※１

※２ ※２

鋼管 ポリエチレン管確認対象 耐圧ホース

 確認方法は前頁と同様

※サンプ間移送ラインについて
・サンプ(Ａ)→サンプ(Ｂ)(４号機Ｒ/Ｂ)
・サンプ(Ｂ)→サンプ(Ａ)(２号機Ｒｗ/Ｂ，４号機Ｒｗ/Ｂ)
・サービスエリアストームドレンサンプ→床ドレンサンプ
(３号機Ｔ/Ｂ)
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７．確認対象（計装品）１号機
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 実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施する。

 確認対象：漏えい検知器，制御用水位計

１号機水位計設置位置図

※水位計は滞留水中に投入するため外観確認不可。

：既設監視用水位計設置位置

：新設制御用水位計設置位置(確認対象)

：個別水位管理箇所

：既設制御用水位計設置位置
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８．確認対象（計装品）２号機
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 実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施する。

 確認対象：漏えい検知器，制御用水位計

２号機水位計設置位置図

※水位計は滞留水中に投入するため外観確認不可。

：既設監視用水位計設置位置

：新設制御用水位計設置位置(確認対象)

：個別水位管理箇所

：既設制御用水位計設置位置
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９．確認対象（計装品）３号機
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 実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施する。

 確認対象：漏えい検知器，制御用水位計

３号機水位計設置位置図

※水位計は滞留水中に投入するため外観確認不可。

：既設監視用水位計設置位置

：新設制御用水位計設置位置(確認対象)

：個別水位管理箇所

：既設制御用水位計設置位置
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１０．確認対象（計装品）４号機
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 実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施する。

 確認対象：漏えい検知器，制御用水位計

４号機水位計設置位置図

※水位計は滞留水中に投入するため外観確認不可。

：既設監視用水位計設置位置

：新設制御用水位計設置位置(確認対象)

：個別水位管理箇所

：既設制御用水位計設置位置
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１１．スケジュール

建屋
2019年度 2020年度

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

共通

１号機

２号機

１・２
号機
共通

３号機

４号機

３・４
号機
共通

穿孔・干渉物撤去

実施計画変更申請

ポンプ・配管・水位計設置

使用前検査
A系運用開始

Ａ系切替 Ｂ系切替

認可

B系運用開始

穿孔・干渉物撤去

ポンプ・配管・水位計設置

使用前検査

A系運用開始

Ａ系切替 Ｂ系切替

B系運用開始

穿孔・干渉物撤去

穿孔・干渉物撤去

11
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１２．確認事項（移送ポンプ）
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１３．確認事項（主配管（鋼管））
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１４．確認事項（主配管（ポリエチレン管））
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１５．確認事項（主配管（耐圧ホース））
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１６．確認事項(滞留水移送装置(各追設設備(移送配管，移送ポンプ)))
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１７．確認事項（漏えい検出装置及び自動警報装置）
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１８．確認事項（水位計）


