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G41-F019A/B G41-F020A/B
スキマ堰

使用済燃料
貯蔵ラック

オペフロサービスボックス内

ドレン弁

（WG） （SC）

・

参考資料（概略図）

使用済燃料プール弁点検の概略図

【サイフォン
ブレーク孔位置】

TMSL 31390【通常水位】

TMSL 31240【スキマ開口部下端】

TMSL 30890

TMSL 23935【TAF燃料頂部】

使用済燃料プール

水位低下操作後の使用済
燃料プール保有水量

2146 ｔ

点検対象弁

対象弁下端
TMSL31100 水抜き量:126ｔ

TMSL 30840【孔位置から-50mm】

水位，水温については
仮設計器を設置し管理

水抜き後の管理水位
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参考資料（スケジュール）

ＦＰＣ系弁点検スケジュール

2020.1.7 2020.1.8

13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時

系統隔離操作

ＳＦＰ水移送

弁点検

系統復旧操作


