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１章 基準適合性
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重大事故は、再処理規則第１条の３において、設計上定める条

件より厳しい条件の下において発生する事故であって、次に掲げ

るものとされている。 

 

一  セル内において発生する臨界事故 

二  使用済燃料から分離された物であつて液体状のもの又は液

体状の放射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル

内において発生する蒸発乾固 

三  放射線分解によつて発生する水素が再処理設備の内部に滞

留することを防止する機能が喪失した場合にセル内におい

て発生する水素による爆発 

四  セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災

又は爆発 (前号に掲げるものを除く。)  

五  使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷  

六  放射性物質の漏えい (前各号に掲げる事故に係るものを除

く。) 

 

このうち、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則」（以下「事業指定基準規則」という。）第三十四条では、

以下の要求がされている。 
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（臨界事故の拡大を防止するための設備） 

第三十四条 セル内において核燃料物質が臨界に達することを

防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の

三第一号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要

な次に掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。 

 

一  未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設

備 

 

二  臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流

路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部

へ放射性物質を排出するために必要な設備 

 

三  臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出によ

る影響を緩和するために必要な設備 

 

（解釈） 

１ 第１項第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を

維持するために必要な設備」とは、設計基準の要求により

措置した設備とは異なる中性子吸収材の貯槽への注入設備、

溶液の回収・移送設備等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するお

それがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２ 第１項第２号に規定する「臨界事故が発生した設備に接続
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する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」

とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部

へ放射性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安

全器等をいう。 

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。  

３ 第１項第３号に規定する「放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備」とは、セル換気系統を代替す

るための設備をいう。 

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替す

るための設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排

風機の台数と同数とする。 

４ 上記１及び２については、設備の信頼性が十分に高いと判

断されない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる

設備を追加すること。 

５ 同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設

備を共用することは妨げない。 

６ 上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、

施設の状態を監視するための設備の整備を含む。  
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＜適合のための設計方針＞ 

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するた

めの機能を有する施設として，臨界事故への対処に係る有効性を

評価する施設には，重大事故の拡大を防止するために必要な次に

掲げる重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

 

第一号について 

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行し，及び未臨界を維

持できるようにするため，臨界事故の拡大を防止するための設

備の可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備を設ける

設計とする。 

 

第二号について 

臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路

を遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内

に設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにす

るため，臨界事故の拡大を防止するための設備の貯留設備によ

る放射性物質の貯留に使用する設備を設ける設計とする。  

 

第三号について 

臨界事故が発生した場合において，セルからの排気系路を隔

離し，大気中への放射性物質の放出による影響を緩和できるよ

うにするため，臨界事故の拡大を防止するための設備の貯留設

備による放射性物質の貯留に使用する設備 及び臨界事故によ
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り発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備を設ける設

計とする。 
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1. 概要 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備 

  セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止する

ための機能を有する施設として，臨界事故への対処に係る有効

性を評価する施設には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持す

るとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を

遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放

射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，「可溶性中性子吸

収材の自動供給に使用する設備」，「臨界事故により発生する放

射線分解水素の掃気に使用する設備」及び「貯留設備による放

射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。 

 

1.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備 

臨界事故が発生した場合には，「可溶性中性子吸収材の自動

供給に使用する設備」を用いて，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行できる設計

とする。また，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状

の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設

計とする。 

また，臨界事故が発生した場合には，「臨界事故により発生す

る放射線分解水素の掃気に使用する設備」を用いて，一般圧縮

空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより
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機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に

維持できる設計とする。 

さらに，「貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備」

を用いて，臨界事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留す

ることで，大気中への放射性物質の放出量を低減できる設計と

する。 

 

1.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

可溶性中性子吸収材を自動的に供給するため，溶解設備の一

部，代替溶解設備の一部，精製建屋一時貯留処理設備の一部，圧

縮空気設備の一部，代替安全保護回路の一部，工程計装設備の

一部，制御室等の一部及び代替制御室等の一部を常設重大事故

等対処設備として新たに設置する。 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として新た

に配備する。 

また，圧縮空気設備の一部，臨界事故対象機器，制御室等の一

部，電気設備の一部を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 
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ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  溶解設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（ハル洗浄槽

用） ２基 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

１式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（ハル

洗浄槽用） １式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（エンドピー

ス酸洗浄槽用） ２基 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース

酸洗浄槽用） １式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（エン

ドピース酸洗浄槽用） １式 

ｂ ）  代替溶解設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（溶解槽用） 

２基 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（溶解槽用）  

１式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁 

（溶解槽用） １式 

ｃ ）  精製建屋一時貯留処理設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯

留処理槽用） １基 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留
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処理槽用） １式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第５

一時貯留処理槽用） １式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯

留処理槽用） １基 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留

処理槽用） １式 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第７

一時貯留処理槽用） １式 

ｄ ）  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

ｅ ）  代替安全圧縮空気系 

・  代替安全圧縮空気系（溶解槽用） １式 

ｆ ） 臨界事故対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 34．

１表） 

ｇ ）  代替安全保護回路 

・緊急停止系（前処理施設用，電路含む）１式  

・臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備） 

ｈ ）  工程計装設備 

・緊急停止系（前処理施設用，電路含む）１式  

・緊急停止系（精製施設用，電路含む） １式 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備） 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備） 
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・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備） 

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備） 

ｉ ）  制御室等 

・緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）１式 

・緊急停止操作スイッチ（精製施設用，電路含む） １式 

・監視制御盤（前処理施設用）         １式 

（設計基準対象の施設と兼用） 

・監視制御盤（精製施設用）        １式 

 （設計基準対象の施設と兼用） 

ｊ ）  代替制御室等 

・緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）１式 

・安全系監視系制御盤（前処理施設用）１式 

ｋ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ｋ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備（第42条 電源設備） 

・  受電変圧器（第 42 条 電源設備） 

ｋ － ２ ）  所内高圧系統 

・  6.9ｋＶ非常用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ非常用母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

ｋ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線（第42条 電源設備） 
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・  460Ｖ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

ｋ － ４ ）  直流電源設備 

・  第２非常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

・  常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

ｋ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 

・  計測制御用交流電源設備（第42条 電源設備） 

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備 

ａ ）  工程計装設備（第 43 条  計装設備） 

ａ － １ ）  ガンマ線用サーベイメータ（第43条  計装設備） 

ａ － ２ ）  中性子線用サーベイメータ（第43条  計装設備） 

 

1.1.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気を実施するた

め，代替安全保護回路の一部及び工程計装設備の一部を常設重

大事故等対処設備として新たに設置する。 

圧縮空気設備の一部及び工程計装設備の一部を可搬型重大事

故等対処設備として新たに配備する。 

また，臨界事故が発生した機器に接続する圧縮空気設備の一

部，臨界事故対象機器及び電気設備の一部を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 
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ａ ）  一般圧縮空気系 

・  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

・ 機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と

兼用） １式 

ｂ ）  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

ｃ ） 臨界事故対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 34． 

１表） 

ｄ ）  代替安全保護回路 

・臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備）  

ｅ ）  工程計装設備 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備）  

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備）  

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  

ｆ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ｆ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備（第42条 電源設備） 

・  受電変圧器（第 42 条 電源設備） 

ｆ － ２ ）  所内高圧系統 
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・  6.9ｋＶ非常用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ非常用母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

ｆ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線（第42条 電源設備） 

・  460Ｖ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

ｆ － ４ ）  直流電源設備 

・  第２非常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

・  常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

ｆ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 

・  計測制御用交流電源設備（第42条 電源設備） 

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備 

ａ ）  一般圧縮空気系 

・ 可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，

ハル洗浄槽用） 

 呼称25 20ｍ／本 

 数量 ６本（うち４本は故障時バックアップ） 

・  可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時

貯留処理槽用） 

 呼称25 20ｍ／本 

 数量 ６本（うち４本は故障時バックアップ） 

ｂ ）  工程計装設備 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽，ハル洗浄槽，
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エンドピース酸洗浄槽用）（第43条  計装設備） 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽，

第７一時貯留処理槽用）（第43条  計装設備） 

 

1.1.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

貯留設備による放射性物質の貯留及び貯留後に高い除染能力

が期待できる平常運転時の放出経路であるせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）（以下，「廃ガス処理設備」という。）

に復旧するため，せん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部，精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム

系）の一部，代替安全保護回路の一部，工程計装設備の一部を常

設重大事故等対処設備として新たに設置する。 

また，せん断処理・溶解廃ガス処理設備の一部，前処理建屋塔

槽類廃ガス処理設備の一部，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の一部，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部，高レベル廃液

ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃液廃ガス

処理系の一部，主排気筒，冷却水設備の一部，圧縮空気設備の一

部，低レベル廃液処理設備の一部，制御室等の一部，工程計装設

備の一部，電気設備の一部，試料分析関係設備の一部，放射線監

視設備の一部及び環境管理設備の一部を常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 
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ａ ）  せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

２基（１基／系列×２系列） 

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

６基（１基×２段／系列×３系列） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯＰ粒子）／

段 

・排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

３台（１台／系列×３系列） 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  ６基 

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） １式 

・貯留設備の隔離弁  ２基 

・貯留設備の空気圧縮機  ２台 

（うち１台は予備） 

・貯留設備の逆止弁  １基 

・貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

・貯留設備配管・弁  １式 

ｂ ） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備（設計基準対象の施設

と兼用） 

・  主配管 １式 

ｃ ）  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系） 

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） １基 

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

６基（１基×２段／系列×３系列） 
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粒子除去効率  99.9％以上(0.3μｍＤＯＰ粒

子）／段 

・排風機（設計基準対象の施設と兼用）  ２台 

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  ２基 

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  １式 

・貯留設備の隔離弁  ２基 

・貯留設備の空気圧縮機  ３台 

(３台／系列×１系列，うち１台／系列は予備） 

・貯留設備の逆止弁  １基 

・貯留設備の廃ガス貯留槽  １式 

・貯留設備配管・弁  １式 

ｄ ）  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理 

設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  主配管 １式 

ｅ ）  高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系（設計基準対象の施設と

兼用） 

・  主配管 １式 

ｆ ）  主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

      排気口地上高さ   約 150ｍ  

      排気口内径     約５ｍ 

      排  気 量       約 150万ｍ３／ｈ 

ｇ ）  代替安全保護回路 

・臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備）  
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ｈ ）  工程計装設備 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備）  

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備）  

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  

・  溶解槽圧力計（第43条  計装設備）  

・  廃ガス洗浄塔入口圧力計（第43条  計装設備） 

・  貯留設備の圧力計(前処理施設用) （第43条  計装設

備） 

・  貯留設備の流量計(前処理施設用) （第 43 条  計装設

備） 

・  貯留設備の放射線モニタ(前処理施設用) （第 43 条   

計装設備） 

・ 貯留設備の圧力計(精製施設用) （第 43 条  計装設備） 

・ 貯留設備の流量計(精製施設用) （第 43 条  計装設備） 

・  貯留設備の放射線モニタ(精製施設用) （第 43 条  計  

装設備） 

ｉ ）  制御室等  

・ 監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施設と兼 

用） 

・ 監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設と兼用） 
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・ 安全系監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施

設と兼用） 

・ 安全系監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設

と兼用） 

ｊ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ｊ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備（第42条 電源設備） 

・  受電変圧器（第 42 条 電源設備） 

ｊ － ２ ）  所内高圧系統 

・  6.9ｋＶ非常用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ常用主母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ非常用母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

・  6.9ｋＶ常用母線（第42条 電源設備） 

ｊ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線（第42条 電源設備） 

・  460Ｖ運転予備用母線（第42条 電源設備） 

ｊ － ４ ）  直流電源設備 

・  第１非常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

・  第２非常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

・  常用直流電源設備（第42条 電源設備） 

ｊ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 

・  計測制御用交流電源設備（第42条 電源設備） 

ｋ ）  試料分析関係設備（設計基準対象の施設と兼用） 
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・  放出管理分析設備（第45条 監視測定設備） 

・  環境試料測定設備（第45条 監視測定設備） 

ｌ ）  放射線監視設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  主排気筒の排気モニタリング設備（第45条 監視測定

設備） 

・  環境モニタリング設備（第45条 監視測定設備） 

ｍ ）  環境管理設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  放射能観測車（第45条 監視測定設備） 

・  気象観測設備（第45条 監視測定設備） 

 

1.2. 臨界事故の拡大を防止するための設備の主な設計方針 

1.2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備 

1.2.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的

事象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽は，可溶性中性子吸

収材が確実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の対象機器１

機器あたり１系列で構成し，未臨界に移行するために必要な可

溶性中性子吸収材を貯留できる設計とする。臨界検知用放射線

検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を

検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開放するこ

とにより，自動的に臨界事故が発生した機器に，重力流で可溶

性中性子吸収材を供給し，約 10 分以内に可溶性中性子吸収材の

供給が完了できる設計とする。また，弁を多重化すること等に
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より，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設

計とする。 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の対象機器１機器あた

り３台の検出器で構成し，同時に２台以上の検出器において臨

界事故による線量率の上昇を検知した場合に，論理回路におい

て臨界と判定し，中央制御室において警報を発するとともに，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び貯留設備の起動信号

を発する。また，臨界検知用放射線検出器及びその論理回路は，

誤作動により，貯留設備及び廃ガス処理設備の系統が切り替わ

ること等が生じないよう，２ ｏｕｔ ｏｆ ３論理回路で臨界と

判定することとし，誤作動を考慮した設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，平常運転時は弁に

より再処理施設の他の系統から隔離し，重大事故時に弁の作動

により重大事故等対処施設としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

万一，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系が誤作動した場

合には，臨界事故の発生を想定する機器に可溶性中性子吸収材

である硝酸ガドリニウムが供給されることになるが，硝酸ガド

リニウムの供給によって供給先の機器の安全機能を損なうこと

はない。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽は，化学薬品を内包

するため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することと

し，具体的には適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作に

よる漏えいを防止する。 
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1.2.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的

事象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，平常運転時と同様の

系統構成で使用することから，重大事故時においても再処理施

設の他の設備に悪影響を及ぼすことはない。 

可搬型重大事故等対処設備の可搬型建屋内ホースは，平常運

転時は接続先と分離して保管し，重大事故時に接続，弁操作等

により重大事故等対処施設としての系統構成とすることで，再

処理施設の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。臨界事

故が発生した場合の放射線の影響及び建屋に対する２方向から

のアクセスを考慮し，対策に必要な個数と故障時バックアップ

の個数を建屋内に保管する。また，重大事故等対策を実施する

建屋から離れた外部保管エリアに保管することで，同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る。 

 

1.2.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

臨界事故は内的事象を要因として発生を想定するため，外的

事象（地震等）を要因とした設備の損傷は想定しない。 

せん断処理・溶解及び塔槽類廃ガス処理設備，貯留設備，制御

室等の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，臨界事故の発生の

要因となる安全機能を有する施設の系統と独立した構成とする

ことにより，共通要因によって同時に重大事故に対処するため

の機能が損なわれることがない設計とする。 
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貯留設備は，臨界検知用放射線検出器により臨界事故が検知

された場合に，臨界事故が発生した機器から放射性物質を含む

気体が廃ガス処理設備を通じて外部に放出されるよりも早く，

廃ガス処理設備の経路を遮断するとともに，廃ガス貯留槽への

放射性物質の導出が可能となるよう設計し，具体的には約１分

以内に系統の切替えが完了し，貯留設備の廃ガス貯留槽に放射

性物質を含む気体を導出できるよう，貯留設備の空気圧縮機を

自動起動する。貯留設備の系統は，平常運転時は弁により再処

理施設の他の系統から隔離し，重大事故時に弁の作動により重

大事故等対処施設としての系統構成ができる構造とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

万一，貯留設備が誤作動した場合には，接続される廃ガス処

理設備の経路が遮断され，廃ガス貯留槽への経路に切り替えら

れるが，その場合でも廃ガス処理設備内の気体は廃ガス貯留槽

において貯留されることになるため，廃ガス処理設備の安全機

能を損なうことはない。 
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2. 設計方針 

2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備 

臨界事故の拡大を防止するための設備は，「可溶性中性子吸

収材の自動供給に使用する設備」，「臨界事故により発生する放

射線分解水素の掃気に使用する設備」及び「貯留設備による放

射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。 

 

2.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故を検知した場合，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽から臨界事故が発生した

機器に可溶性中性子吸収材を自動的に重力流で供給する。 

臨界検知用放射線検出器により臨界事故を検知した場合，中

央制御室における緊急停止系の操作によって速やかに固体状又

は液体状の核燃料物質の移送を停止する。 

また，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し一般圧縮空気系から

空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気

相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満 に維持す

る。 

臨界検知用放射線検出器により臨界を検知した場合，廃ガス

貯留槽に放射性物質を導出するため，貯留設備の隔離弁を自動

開放するとともに貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する。同

時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理設備

の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止し，精

製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス
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処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，当該系統上の

隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止する。 

上記導出操作は，廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力（0.7ＭＰ

ａ）に達するまで継続し，所定の圧力に達した場合には，排気経

路を廃ガス処理設備に切り替える。 

廃ガス処理設備への切替操作は，中央制御室から操作し，廃

ガス処理設備の隔離弁を開放するとともに廃ガス処理設備の排

風機を起動する。その際，廃ガス貯留槽には逆止弁が設けられ

ているため，廃ガス貯留槽から廃ガス処理設備への放射性物質

の逆流はない。その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留槽

の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。 

これらの操作により，排気を廃ガス処理設備から主排気筒を

介して放出する。 

臨 界 事 故 の 拡 大 を 防 止 す る た め の 設 備 は ， 2.1.1.1 か ら

2.1.3.4 で構成する。 

 

2.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備は，臨界事故

が発生した場合に，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる

ようにするため，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び代

替安全圧縮空気系を，中央制御室における緊急停止系の操作に

よって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

るため，緊急停止操作スイッチ及び緊急停止系を常設重大事故

等対処設備として新たに設置する。 

また，臨界事故対象機器，圧縮空気設備の一般圧縮空気系，
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制御室の監視制御盤及び安全系監視制御盤，電気設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故の発生を

想定する機器１機器あたり１系列で構成する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線

検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の上昇を

検知したことを起動条件とし，直ちに経路上の弁を開放するこ

とにより，自動的に臨界事故が発生した機器に，重力流で可溶

性中性子吸収材を供給できる構成とする。また，弁を多重化す

ること等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供

給できる設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生し

た機器に速やかに可溶性中性子吸収材が供給できるよう，配管

ルート及び配管口径を適切に考慮した設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性

中性子吸収材供給貯槽は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速

に供給できるよう，臨界事故の発生を想定する機器に対して，

水頭差が大きくなるよう設置することで，重力流による供給を

確実なものとする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線

検出器による臨界発生の検知後，直ちに中性子吸収材の供給が

開始されるよう設計し，具体的には約 10 分以内に，可溶性中

性子吸収材の供給が完了し，未臨界に移行できるよう設計する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，空気等により

作動する構造とするが，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生し
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た場合には，フェイルセーフにより弁を開とする設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶性

中性子吸収材供給貯槽に貯留する硝酸ガドリニウムは，硝酸ガ

ドリニウム溶解度に対して十分な余裕を持たせることとし，具

体的には，約 150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

 

可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備の系統概要図

を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。 

また，可溶性中性子吸収材の自動供給に係る自動シーケンス

を第 2.1-５図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(ａ ) 溶解設備 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（ハル洗浄槽用） 

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    ２基（１基／系列×２系列) 

     容   量    約 0.1ｍ ３ ／基 

     主要材料   ステンレス鋼 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用）  

     数   量    ４基（２基／系列×２系列) 

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（ハル洗浄

槽用）  

     数   量    ２系列  
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  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（エンドピース酸

洗浄槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    ２基（１基／系列×２系列) 

     容   量    約 0.3ｍ ３ ／基 

主要材料   ステンレス鋼 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース酸洗

浄槽用） 

     数   量    ４基（２基／系列×２系列) 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（エンドピ

ース酸洗浄槽用） 

     数   量    ２系列  

  溶解槽 

     数   量    ２基（設計基準対象の施設と兼用） 

  ハル洗浄槽  

     数   量    ２基（設計基準対象の施設と兼用） 

  エンドピース酸洗浄槽 

     数   量    ２基（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｂ ) 代替溶解設備 

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（溶解槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    ２基（１基／系列×２系列 )  

     容   量    約 0.1ｍ ３ ／基  

     主要材料   ステンレス鋼  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（溶解槽用）  
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     数   量    ４基（２基／系列×２系列 )  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁（溶解槽

用）  

     数   量    ２系列  

(ｃ ) 精製建屋一時貯留処理設備  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯留処

理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    １基  

     容   量    約 0.1ｍ ３ ／基  

     主要材料   ステンレス鋼  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留処理

槽用）  

     数   量    ２基（２基／系列×１系列 )  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第５一時

貯留処理槽用）  

     数   量    １系列  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯留処

理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    １基（１基／系列×２系列 )  

     容   量    約 0.1ｍ ３ ／基  

主要材料   ステンレス鋼  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留処理

槽用）  
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     数   量    ２基（２基／系列×１系列 )  

  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第７一時

貯留処理槽用）  

     数   量    １系列  

  第５一時貯留処理槽  

     数   量    １基（設計基準対象の施設と兼用） 

  第７一時貯留処理槽  

     数   量    １基（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｄ ) 代替安全保護回路  

  緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

(ｅ ) 計測制御設備  

  緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

  緊急停止系（精製施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

(ｆ ) 制御室  

  緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）（設計 

基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式  

  緊急停止操作スイッチ（精製施設用，電路含む）（設計基 

準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式  

  監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式  
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  監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式  

(ｇ ) 代替制御室  

  緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

  安全系監視制御盤（前処理施設用）  

     数   量    １式  

(ｈ ) 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｉ ) 代替安全圧縮空気系 

    代替安全圧縮空気系（溶解槽用） 

     数   量    １式 
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2.1.1.2 計装設備 

臨界事故が発生した場合に臨界事故を検知するため，臨界検

知用放射線検出器を常設重大事故等対処設備として新たに設置

する。 

臨界事故が発生した機器周辺の放射線レベルにより，未臨界

へ移行したことを確認するため，ガンマ線用サーベイメータ及

び中性子線用サーベイメータを可搬型重大事故等対処設備とし

て新たに配備する。 

 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の対象機器１機器あた

り３台の検出器で構成し，同時に２台以上の検出器において臨

界事故による線量率の上昇を検知した場合に，中央制御室にお

いて警報を発するとともに，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系及び貯留設備の起動信号を発する。 

臨界検知用放射線検出器は，臨界事故が発生した機器から放

出される核分裂に伴う放射線を計測することで，臨界事故が発

生した場合にその発生を即座に検知できるようにする。また，

臨界検知用放射線検出器は，その測定対象となるガンマ線若し

くは中性子線を考慮し，測定原理が単純であり，放射線計測分

野で多く用いられているガンマ線用検出器を使用する。さらに，

高線量に暴露された場合でも窒息が生じにくい測定方式とす

る。  

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御交流電源設備

からとし，外部電源の喪失等により電源が切断され，誤警報を

発することがない設計とする。 
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臨界検知用放射線検出器の配置は，臨界事故が発生した場合

に線量率の上昇を検知しやすいよう，臨界事故が発生する機器

に可能な限り近接させるとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事

故を確実に検知できる配置とする。 

臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定される

臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×10 1 5ｆｉ

ｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し、核分裂率が一桁の上振れ又は下振

れを生じた場合においても測定できるよう設定する。  

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×10 1 5ｆｉｓｓｉ

ｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検

知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定さ

れる線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50 倍を目安に設定する。 

臨界検知用放射線検出器の論理回路は，１系列あたり２台設

ける多重化構成とし，臨界検知用放射線検出器の信号が分配さ

れて入力される。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した

場合でも，臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。  

臨界検知用放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のい

ずれかにおいて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報

を発すること又は運転員による指示値の確認を行うことによ

り，速やかに異常を把握できる。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 
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ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備 

・  臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）

（第 43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

ｂ ）  代替安全保護回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第43条  計装設

備） １式 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備（第 43 条  計装設備） 

ａ － １ ）  ガンマ線用サーベイメータ  １式 

ａ － ２ ）  中性子線用サーベイメータ  １式 
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2.1.1.3 電源設備 

可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備は設計基準に

おいて整備した電源系統から電源を供給するため,電源設備の

受電開閉設備・受電変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，直

流電源設備及び計測制御用交流電源設備 を常設重大事故等対

処設備と位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備 

・  受電変圧器 

ａ － ２ ）  所内高圧系統 

・  6.9ｋＶ非常用主母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・  6.9ｋＶ非常用母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線 

ａ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線 

・  460Ｖ運転予備用母線 

ａ － ４ ）  直流電源設備 

・  第２非常用直流電源設備 

・  常用直流電源設備 

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 

・  計測制御用交流電源設備  
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2.1.2.1 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備は，核分裂により発生する放射線分解水素及び溶液から発生

する放射線分解水素を臨界が発生した機器の外部へ掃気する

ため，圧縮空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースを

可搬型重大事故等対処設備として新たに配備する。また，一般圧

縮空気系，安全圧縮空気系及び臨界事故対象機器を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備の系統概要図を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。 

また，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備の接続口位置図を第 2.1－３図及び４図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(ａ ) 一般圧縮空気系 

    一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式 

   機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １式 

（ ｂ ) 安全圧縮空気系 

    安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 
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(ａ ) 一般圧縮空気系 

  可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル

洗浄槽用） 

      種   類    呼称25 20ｍ／本 

      数   量    ６本（うち４本は故障時バックアッ

プ） 

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処

理槽用） 

     種   類    呼称25 20ｍ／本 

     数   量    ６本（うち４本は故障時バックアッ

プ） 
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2.1.2.2 計装設備 

計装設備は，臨界事故が発生した場合に核分裂により発生す

る放射線分解水素及び溶液から発生する放射線分解水素を臨界

が発生した機器の外部へ掃気するため，計装設備の可搬型貯槽

掃気圧縮空気流量計を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ａ． 常設重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備 

・  臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）

（第 43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

ｂ ）  代替安全保護回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第43条  計装設

備） １式 

ｂ． 可搬型重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備（第 43 条  計装設備） 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（溶解槽，ハル洗浄槽，

エンドピース酸洗浄槽用） 

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第５一時貯留処理槽，
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第７一時貯留処理槽用） 

 

2.1.2.3 電源設備 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備は，設計基準において整備した電源系統から電源を供給する

ため, 電源設備の受電開閉設備・受電変圧器，所内高圧系統，

所内低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備を常

設重大事故等対処設備と位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ａ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備 

・  受電変圧器 

ａ － ２ ）  所内高圧系統 

・  6.9ｋＶ非常用主母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・  6.9ｋＶ非常用母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線 

ａ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線 

・  460Ｖ運転予備用母線 

ａ － ４ ）  直流電源設備 

・  第２非常用直流電源設備 

・  常用直流電源設備 

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 
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・  計測制御用交流電源設備 

 

2.1.3.1 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は，臨界事

故により発生する放射性物質を貯留するため，廃ガス貯留槽へ

の経路を確立し，空気圧縮機を用いて廃ガス貯留槽に放射性物

質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減

するための貯留設備を新たに設置する。 

また，臨界事故が発生した機器と接続される廃ガス処理設備，

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主配管，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮廃液廃ガス処

理系の主配管，主排気筒，一般冷却水系，一般圧縮空気系，低レ

ベル廃液処理設備及び安全圧縮空気系，制御室の監視制御盤，安

全系監視制御盤を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は，臨界事

故が発生した機器と接続される廃ガス処理 設備の経路を自動

で切り替え，廃ガス貯留槽への経路を確立し，空気圧縮機を用

いて廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を貯留し，大気中へ

の放射性物質の放出量を低減するために用いる。その後，貯留

設備の系統内の圧力等を監視し，廃ガス貯留槽への導出完了後

に隔離弁を閉止することにより，放射性物質を廃ガス貯留槽に

貯留する。 

貯留設備は，臨界検知用放射線検出器により臨界事故が検知

された場合に，臨界事故が発生した機器から放射性物質を含む

気体が廃ガス処理設備を通じて外部に放出されるよりも早く，
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廃ガス処理設備の経路を遮断するとともに，廃ガス貯留槽への

放射性物質の導出が可能となるよう設計し，具体的には約１分

以内に系統の切替えが完了し，貯留設備の廃ガス貯留槽に放射

性物質を含む気体を導出できるよう，貯留設備の空気圧縮機を

自動起動する。 

貯留設備での貯留にあたっては，水封部から放射性物質を含

む気体がセルに導出されることがないよう 廃ガス処理設備 の

圧力を制御する。廃ガス処理設備の圧力の制御においては，臨

界事故の事象の進展の変化を考慮し，貯留設備への流量変化に

伴う廃ガス処理設備の圧力変動に追従できる制御方式とする。 

貯留設備の隔離弁は多重化することで，他方の隔離弁が万一

動作しない場合であっても，貯留設備への経路が維持され，臨

界事故が発生した場合に確実に放射性物質を含む気体を導出

し，貯留できる設計とする。 

貯留設備の空気圧縮機は，臨界事故が発生した後に廃ガス処

理設備から外部に放出されるよりも早く，直ちに廃ガス処理設

備から系統を切替え，廃ガス貯留槽への貯留が開始できるよう

起動時間を考慮し，具体的には，臨界事故の発生を起点として

１分以内に定格出力となるよう設計する。 

貯留設備の空気圧縮機は，臨界事故によって蒸気が発生した

場合でも空気の圧縮に支障のない設備を選定する。貯留設備の

空気圧縮機で発生したドレン水については，低レベル廃液処理

設備に移送し，適切に処理できる設計とする。 

貯留設備の空気圧縮機は，多重化構成とすることで，他方の

空気圧縮機が万一起動しない場合であっても，気体が貯留でき
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る設計とする。 

貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故の発生を起点として１

時間にわたって放射性物質を含む気体を貯留できる容量を有

する設計とする。なお，臨界事故の熱エネルギにより水蒸気が

発生した場合でも，水蒸気は廃ガス処理設備の凝縮器により凝

縮されるため，廃ガス貯留槽には水蒸気は導出されない。 

貯留設備の廃ガス貯留槽には安全弁を設けるものとするが，

万一，安全弁が作動した場合に備え，安全弁の開放端をセル又

は廃ガス処理設備の経路に設ける設計とする。 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備の系統概要

図を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。また，放射性物質の

貯留に係る自動シーケンスを第 2.1-５図に示す。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(ａ ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

  凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

   数   量    ２基（１基／系列×２系列） 

 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

   数   量    ６基（１基×２段／系列×３系列） 

粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／

段 

 排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

   台   数    ３台（１台／系列×３系列）  

 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  
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   数   量    ６基 

 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

   数   量    １式 

 貯留設備の隔離弁 

   数   量    ４基（２基／系列×２系列）  

 貯留設備の空気圧縮機 

   台   数    ２台 (２台／系列×１系列，うち１台／

系列は予備） 

 貯留設備の逆止弁 

   数   量    １基(１基／系列×１系列） 

 貯留設備の廃ガス貯留槽 

   種   類    たて置円筒形  

   数   量    １式 

   容   量    約５ｍ３／式 

主要材料   ステンレス鋼 

  貯留設備配管・弁 

    数   量    １式 

(ｂ ) 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

    主配管 

      数   量    １式 

(ｃ ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

     主配管 
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       数   量    １式 

( ｄ ) 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

    種    類   鉄塔支持形 

    排気口高さ  地上高さ約150ｍ  

    排気口内径  約５ｍ 

    排  気  量   約 150万ｍ３／ｈ 

    主要材料   炭素綱 

(ｅ ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 

    凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １基 

   高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    ６基 

(３基×２段，うち１基×２段は予備） 

粒子除去効率   99.9％以上 

（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

   排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

     台   数    ２台(うち１台は予備）  

   隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    ２基 

   主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １式 

   貯留設備の隔離弁 

     数   量    ２基（２基／系列×１系列）  

   貯留設備の空気圧縮機 
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     台   数    ３台 (３台／系列×１系列，うち

１台／系列は予備） 

   貯留設備の逆止弁 

     数   量    １基(１基／系列×１系列） 

   貯留設備の廃ガス貯留槽 

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    １式 

     容   量    約 11ｍ ３ ／式 

主要材料   ステンレス鋼 

    貯留設備配管・弁 

      数   量    １式 

(ｆ ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備（設計基準対象の施設と兼用） 

主配管 

      数   量    １式 

(ｇ ) 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

(ｇ ) 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

(ｉ ) 低レベル廃液処理設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  第１低レベル廃液処理系  １式 

(ｊ ) 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） １式 

(ｋ ) 制御室 

・ 監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施設と兼 

用） １式 

・ 監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設と兼用） 

１式 
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・ 安全系監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施

設と兼用） １式 

・ 安全系監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設

と兼用） １式 

 

2.1.3.2 計装設備 

計装設備は，臨界事故が発生した場合に放射性物質を含む気

体を貯留設備に貯留し，貯留後に平常運転時の廃ガス処理設備

に系統を切り替えるため，廃ガス貯留槽への経路を確立し，空気

圧縮機を用いて廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するための貯留設備にお

ける貯留状況確認のために臨界検知用放射線検出器，貯留設備

の圧力計，流量計及び放射線モニタを常設重大事故等対処設備

として新たに設置する。 

また，計測制御設備の監視制御盤，安全系監視制御盤，溶解槽

圧力計，廃ガス洗浄塔入口圧力計を常設重大事故等対処設備に

位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備（第 43 条  計装設備） 

・  臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）

（第 43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備） １式 
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・  臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第

43 条  計装設備） １式 

・  溶解槽圧力計（第43条  計装設備） 

・  廃ガス洗浄塔入口圧力計（第43条  計装設備） 

・  貯留設備の圧力計(前処理施設用) （第 43 条  計装設

備） 

・  貯留設備の流量計(前処理施設用) （第 43 条  計装設

備） 

・  貯留設備の放射線モニタ(前処理施設用) （第 43 条  

計装設備） 

・ 貯留設備の圧力計(精製施設用) （第 43 条  計装設備） 

・ 貯留設備の流量計(精製施設用) （第 43 条  計装設備） 

・  貯留設備の放射線モニタ(精製施設用) （第 43 条  計

装設備） 

ｂ ）  代替安全保護回路 

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第43条  計装設

備） １式 

 

2.1.3.3 電源設備 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は設計基準

において整備した電源系統から電源を供給するため, 電源設備

の受電開閉設備・受電変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，

直流電源設備及び計測制御用交流電源設備 を常設重大事故等
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対処設備と位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器 

・  受電開閉設備 

・  受電変圧器 

ａ － ２ ）  所内高圧系統 

・  6.9ｋＶ非常用主母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・  6.9ｋＶ常用主母線 

・  6.9ｋＶ非常用母線 

・  6.9ｋＶ運転予備用母線 

・  6.9ｋＶ常用母線 

ａ － ３ ）  所内低圧系統 

・  460Ｖ非常用母線 

・  460Ｖ運転予備用母線 

ａ － ４ ）  直流電源設備 

・  第１非常用直流電源設備 

・  第２非常用直流電源設備 

・  常用直流電源設備 

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備 

・  計測制御用交流電源設備 

 

2.1.3.4 監視測定設備 
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臨界事故の拡大防止に必要な監視測定設備は，貯留設備にお

ける貯留状況を監視するため，試料分析関係設備，放射線監視

設備及び環境管理設備を常設重大事故等対処設備と位置付ける。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  監視測定設備（第 45 条 監視測定設備） 

ａ － １ ）  試料分析関係設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  放出管理分析設備 

・  環境試料測定設備 

ａ － ２ ）  放射線監視設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  主排気筒の排気モニタリング設備 

・  環境モニタリング設備 

ａ － ３ ）  環境管理設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  放射能観測車 

・  気象観測設備 
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2.2 多様性，位置的分散 

(1) 多様性，位置的分散（第三十三条第２項，第３項第二号，第

四号，第六号） 

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の「2.1 多

様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

(ａ ) 常設重大事故等対処設備 

代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，

設計基準事故に対処するための設備である可溶性中性子吸

収材緊急供給系及び可溶性中性子吸収材緊急供給回路とは

異なる設備とすることで，共通要因によって同時に機能を損

なわない設計とする。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ

う，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の

喪失又は系統の遮断が発生した場合には，フェイルセーフに

より弁を開とする設計とする。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射線の影

響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給できるよ

う，精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の遮断が発生した

場合には，フェイルセーフにより弁を開とする設計とする。 
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代替安全保護回路の緊急停止系は，設計基準事故に対処

するための設備であるせん断処理施設のせん断機のせん断

停止回路とは異なる設備とすることで，共通要因によって

同時に機能を損なわない設計とする。 

代替制御室の安全系監視制御盤は，設計基準事故に対処

するための設備である安全系監視制御盤とは異なる設備と

することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

   代替圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系は，設計基準事故

に対処するための設備である溶解設備の可溶性中性子吸収

材緊急供給系の弁の駆動に用いる系統と異なる系統から，溶

解設備の溶解槽において臨界事故が発生した場合に使用す

る代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の

弁に圧縮空気を供給することで，共通要因によって同時に機

能を損なわない設計とする。 

電気設備の多様性，位置的分散については，「42 条  電  

源設備」に記載する。臨界検知用放射線検出器の多様性，位

置的分散については，「43 条 計装設備」に記載する。 

 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する 

設備 

(a )  常設重大事故等対処設備 

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系は，臨

界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮しても，

確実に空気を供給できるよう，手動又は操作を要さずに空気
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を供給できる設計とする。 

電気設備の多様性，位置的分散については，「42 条  電源

系統」に記載する。 

 ( b )  可搬型重大事故等対処設備 

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースは，

臨界事故が発生した場合における放射線の影響を考慮して

も，確実に空気を供給できるよう，圧縮空気設備の一般圧縮

空気系の機器圧縮空気供給配管の接続口の位置的分散を考

慮の上，互いに異なる場所に保管する。 

 (ｃ ) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の

接続口 

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースと

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管の

接続口は，臨界事故環境下における共通要因である放射線の

影響を考慮した場合でも接続することができなくなること

を防止するため，臨界事故発生機器からの接続口までの建屋

躯体による遮蔽を考慮の上，それぞれ互いに異なる複数の場

所に設置する設計とする。 

計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の多様性，位

置的分散については，「43 条 計装設備」に記載する。 
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ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

 (a )  常設重大事故等対処設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の系統は，平

常運転時は弁によりせん断処理・溶解廃ガス処理設備から隔

離し，重大事故時に弁の作動により重大事故等対処設備とし

ての系統構成ができる構造とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の貯留設備の系統は，平常運転時は弁により精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）から隔離し，重大事故時に弁の作動により重大事故

等対処設備としての系統構成ができる構造とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

電気設備の多様性，位置的分散については，「42 条  電源

系統」に記載する。 

計測制御設備の貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタ

の多様性，位置的分散については，「43 条 計装設備」に記載

する。 
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2.3 悪影響防止 

基本方針については，「33 条  重大事故等対処設備」の「2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

(a )  常設重大事故等対処設備 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，平常運転時は弁により溶解設備から隔離し，

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を判定した

場合に，自動で弁を開放することで重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることから，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給貯槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏え

い源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材

料の選定，耐震性の確保及び誤操作による漏えいを防止する。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，平常運転時は弁により精製建屋一時貯留処理

設備から隔離し，臨界検知用放射線検出器により臨界事故の

発生を判定した場合に，自動で弁を開放することで重大事故

等対処設備としての系統構成とすることから，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給貯槽は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏え

い源とならないよう設計することとし，具体的には適切な材

料の選定，耐震性の確保及び誤操作による漏えいを防止する。 
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代替安全保護回路の緊急停止系は，平常運転時は電気的に

せん断処理施設のせん断機と分離し，臨界検知用放射線検出

器により臨界事故の発生を判定した場合に，中央制御室にお

いてスイッチを操作することにより作動させるため，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

計測制御設備の緊急停止系は，平常運転時は電気的にせん

断処理設備又は精製建屋一時貯留処理設備と分離し，臨界検

知用放射線検出器により臨界事故の発生を判定した場合に，

中央制御室においてスイッチを操作することにより作動さ

せるため，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

制御室の安全系監視制御盤及び監視制御盤は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

   系統的な影響について，圧縮空気設備の代替安全圧縮空気

系は，平常運転時は弁により圧縮空気設備の安全圧縮空気系

から隔離し，重大事故時に弁の作動により重大事故等対処設

備としての系統構成ができる構造とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

電気設備の悪影響の防止については，「42 条  電源設備」

に記載する。 

臨界検知用放射線検出器の多様性，位置的分散については，

「43 条 計装設備」に記載する。 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する 

設備 
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( a )  常設重大事故等対処設備 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・

弁は，重大事故等発生前（通常時）の隔離された状態から弁

の操作により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

 また，圧縮空気設備の安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系

は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

電気設備の悪影響の防止については，「42 条  電源設備」

に記載する。 

 

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

(a )  常設重大事故等対処設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の系統は，平

常運転時は弁によりせん断処理・溶解廃ガス処理設備から隔

離し，重大事故時に弁の作動により重大事故等対処設備とし

ての系統構成ができる構造とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の貯留設備の系統は，平常運転時は弁により精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）から隔離し，重大事故時に弁の作動により重大事故

等対処設備としての系統構成ができる構造とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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電気設備の悪影響の防止については，「42 条 電源設備」

に記載する。

貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの多様性，位置

的分散については，「43 条 計装設備」に記載する。 
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2.4 個数及び容量等 

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の「2.2 個

数及び容量等」に示す。 

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

 (a )  常設重大事故等対処設備 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故対象機器１機器あたり１系列で構成する。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給貯槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行す

るために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に

十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる設計

とする。また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，

その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持た

せ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする  

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供給で

きるよう，臨界事故対象機器１機器あたり１系列で構成する。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給貯槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移行す

るために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容量に

十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包でき る 設計
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とする。また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，

その濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持た

せ，約150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線検出

器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。  

代替安全保護回路の緊急停止系は，せん断処理施設のせ

ん断機１機器当たり１系列で構成する。 

   計測制御設備の緊急停止系は，臨界事故対象機器当たり１

系列で構成する。臨界事故は，同時又は連鎖して発生するこ

とはないことから，溶解設備又は精製建屋一時貯留設備の臨

界事故対象機器間で共用する。 

   制御室の緊急停止操作スイッチ，代替制御室の緊急停止操

作スイッチ，制御室の安全系監視制御盤，代替制御室の安全

系監視制御盤及び制御室の監視制御盤は，臨界事故対象機器

当たり１系列で構成する。臨界事故は，同時又は連鎖して発

生することはないことから，溶解設備又は精製建屋一時貯留

設備の臨界事故対象機器間で共用する。 

   代替制御室の安全系監視制御盤は，溶解槽１基に対し１系

列で構成する。臨界事故は同時に複数の溶解槽で発生するこ

とはないことから，２基の溶解槽間で共用する。  

   圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系については，系統の目

的に応じて必要な常設重大事故等対処設備の容量を有する

設計とする。 
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電気設備の容量等については，「42 条 電源設備」に記載

する。 

臨界検知用放射線検出器の個数及び容量等については，「43

条 計装設備」に記載する。 

 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する 

設備 

(a )  常設重大事故等対処設備 

臨界事故が発生した場合に，可搬型建屋内ホースを用いて

空気を供給するために用いる圧縮空気設備の一般圧縮空気

系は，臨界事故への対処に必要となる空気流量が，設計基準

対象の施設として設置する圧縮空気設備の一般圧縮空気系

の空気供給能力以内であることを確認したうえで，設計基準

対象の施設として設置した圧縮空気設備の一般圧縮空気系

と同仕様の設計とする。 

電気設備の個数及び容量等については，「42 条  電源設備」

に記載する。 

 

(a )  可搬型重大事故等対処設備 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースは，

前処理建屋及び精製建屋に対して必要数各２本に加え，予備

として故障時バックアップを各建屋４本確保する。  

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の個数及び容量等について

は，「43 条 計装設備」に記載する。 
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ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

 ( a )  常設重大事故等対処設備 

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことか

ら，せん断処理・溶解廃ガス処理設備に接続される臨界事故

対象機器間で共用することとし，せん断処理・溶解廃ガス処

理設備の貯留設備は，臨界事故により発生する放射性物質を

貯留できるよう１系列で構成する。 

設計基準対象の施設と兼用する常設重大事故等対処設備

のせん断処理・溶解廃ガス処理設備は，安全機能を有する

施設の容量が，系統の目的に応じて必要となる常設重大事

故等対処設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の容量に

対して十分であることを確認した上で，安全機能を有する

施設としての容量と同仕様の設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の廃ガス貯留

槽については，臨界事故の発生を起点として１時間にわた

って放射性物質を含む気体を導出できる容量を有する設計

とする。その際，臨界事故によって発生する放射線分解に

よる水素を導出した場合でも，せん断処理・溶解廃ガス処理

設備の貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドラ

イ換算４ｖｏｌ％を超えない容量とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の空気圧縮

機から発生したドレン水については，低レベル廃液処理設

備に移送し，適切に処理できる設計とする。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の貯留設備は，臨界事故により発生する放
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射性物質を貯留できるよう，臨界事故対象機器１機器あた

り１系列で構成する。臨界事故は，同時又は連鎖して発生

することはないことから，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に接続される臨界

事故対象機器間で共用する。 

設計基準対象の施設と兼用する常設重大事故等対処設備

の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）は，安全機能を有する施設の容量が，系統

の目的に応じて必要となる常設重大事故等対処設備の精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の容量に対して十分であることを確認した上で，

安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とす

る。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨

界事故の発生を起点として１時間にわたって放射性物質を

含む気体を導出できる容量を有する設計とする。その際，

臨界事故によって発生する放射線分解による水素を導出し

た場合でも，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の貯留設備の廃ガス貯留槽の気

相部の水素濃度がドライ換算４ｖｏｌ％を超えない容量と

する。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の貯留設備の空気圧縮機から発生したドレ
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ン水については，低レベル廃液処理設備に移送し，適切に

処理できる設計とする。 

 

電気設備の個数及び容量等については，「42 条  電源設

備」に記載する。 

貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの個数及び容

量等については，「43 条 計装設備」に記載する。 
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2.5 環境条件等 

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

 ( a )  常設重大事故等対処設備 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系は，臨界事故が発生した場合の環境条件を考慮した

設計とする。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸収

材供給系は，臨界事故が発生した場合の環境条件を考慮した

設計とする。 

代替安全保護回路の緊急停止系は，臨界事故が発生した場

合の環境条件を考慮した設計とする。 

計測制御設備の緊急停止系は，臨界事故が発生した場合の

環境条件を考慮した設計とする。 

制御室の緊急停止操作スイッチ，代替制御室の緊急停止操

作スイッチ，制御室の安全系監視制御盤，代替制御室の安全

系監視制御盤及び制御室の監視制御盤は，臨界事故が発生し

た場合の環境条件を考慮した設計とする。また，臨界事故が

発生した場合に速やかに操作が可能となるよう中央制御室に

設置する。 

代替圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系は，臨界事故が発

生した場合の環境条件を考慮した設計とする。 

 電気設備の環境条件等については，「42条 電源設備」に

記載する。 

 臨界検知用放射線検出器の環境条件等については，「43条

 計装設備」に記載する。 
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ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する 

設備 

(a )  常設重大事故等対処設備 

圧縮空気設備の安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界

事故が発生した場合の環境条件を考慮した設計とする。  

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管の

接続口は，想定される重大事故等が発生した場合においても可

搬型建屋内ホースの接続に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない設置場所を選定する。 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の環境条件等については，

「43条  計装設備」に記載する。 

 

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

 ( a )  常設重大事故等対処設備 

貯留設備は，臨界事故が発生した場合の環境条件を考慮し

た設計とする。具体的には，貯留設備の空気圧縮機は湿分を

含む空気でも圧縮に支障がないよう設計する。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の隔離弁及び

空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風機

及び隔離弁は，臨界事故が発生した場合においても操作及び

復旧作業に支障がないように，遮蔽機能を有する中央制御室

で操作可能な設計とする。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）の貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ
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ム系）の排風機及び隔離弁は，臨界事故が発生した場合にお

いても操作及び復旧作業に支障がないように，遮蔽機能を有

する中央制御室で操作可能な設計とする。 

電気設備の環境条件等については，「42 条  電源設備」に

記載する。 

貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの環境条件等に

ついては，「43 条 計装設備」に記載する。 
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2.6 操作性の確保 

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の「2.4 操

作性及び試験・検査性」に示す。 

ａ．操作の確実性 

(a )  可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

 (ⅰ )  常設重大事故等対処設備 

   溶解設備，代替溶解設備及び精製建屋一時貯留処理設備の

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線

検出器の論理回路からの警報判定により自動的に作動する

設計とする。警報判定には，臨界検知用放射線検出器各３台

及び論理回路を用い，臨界事故が発生した機器周辺の線量率

の上昇による警報の「２ out of ３」論理が成立すること

で，自動的に作動する設計とする。また，弁を多重化するこ

と等により，臨界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給

できる設計とする。さらに，臨界事故が発生した機器に速や

かに可溶性中性子吸収材が供給できるよう，配管ルート及び

配管口径を適切に考慮した設計とする。 

 溶解設備，代替溶解設備及び精製建屋一時貯留処理設備の

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽は，可溶性中性子吸

収材が確実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を想

定する機器に対して，水頭差が大きくなるよう設置すること

で，重力流による供給を確実なものとする。 

   代替安全保護回路の緊急停止系は中央制御室において緊

急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とする。 

   計測制御設備の緊急停止系は中央制御室において緊急停
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止操作スイッチを押下することで作動する設計とする。  

   臨界事故に対処するために迅速な操作を必要とする制御

室の緊急停止操作スイッチ及び代替制御室の緊急停止操作

スイッチは，必要な時間内に操作できるように中央制御室で

の操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

制御室の緊急停止操作スイッチ及び代替制御室の緊急停

止操作スイッチは，緊急停止系の作動状態の確認が可能な設

計とする。 

 

(ｂ )  臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する

設備 

 (ⅰ )  常設重大事故等対処設備 

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管

の接続口は，想定される重大事故等が発生した場合において

も操作を確実なものとするため，臨界事故時の環境条件であ

る建屋内の線量率の上昇を考慮し，操作が可能な設計とする。 

(ｂ )   可搬型重大事故等対処設備 

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の操作性の確保については，

「43条 計装設備」に記載する。 

 

(ｃ )貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 (ⅰ )  常設重大事故等対処設備 

前処理建屋の臨界事故への対処において迅速な操作を必要

とするせん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の隔離弁
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及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備の排

風機及び隔離弁は，想定する時間内に操作できるように中央

制御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非

常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。  

想定される重大事故等において操作するせん断処理・溶解

廃ガス処理設備の貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びにせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風機及び隔離弁は，その

作動状態の確認が可能な設計とする。せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化す

ることで，他方の機器が万一動作しない場合であっても，経

路が維持される設計とする。 

精製建屋の臨界事故への対処において迅速な操作を必要と

する精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の排風機及び隔離弁は，想定する時間内に操作でき

るように中央制御室での操作が可能な設計とする。制御盤の

操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とす

る。 

想定される重大事故等において操作する精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の貯留

設備の隔離弁及び空気圧縮機並びに精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機及び

隔離弁は，その作動状態の確認が可能な設計とする。精製建

屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム



2－47 

系）の貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機は，多重化すること

で，他方の機器が万一動作しない場合であっても，経路が維

持される設計とする。 

貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの操作性の確保

については，「43条 計装設備」に記載する。 

試料分析関係設備，放射線監視設備，排気モニタリング設備，

環境モニタリング設備，放射能観測設備及び気象観測設備の

操作性の確保については，「45条  監視測定設備」にて記載す

る。 

 

 ｂ．系統の切替性 

   溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界検知用放射線検出器による臨界発生の検

知後，直ちに中性子吸収材の供給が開始されるよう設計し，

具体的には約10分以内に，可溶性中性子吸収材の供給が完了

し，未臨界に移行できるよう設計する。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系は，臨界検知用放射線検出器による臨界発生の検

知後，直ちに中性子吸収材の供給が開始されるよう設計し，

具体的には約10分以内に，可溶性中性子吸収材の供給が完了

し，未臨界に移行できるよう設計する。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備は，臨界検知

用放射線検出器により臨界事故が検知された場合に，臨界事

故が発生した機器から放射性物質を含む気体がせん断処理・

溶解廃ガス処理設備を通じて外部に放出されるよりも早く，
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せん断処理・溶解廃ガス処理設備の経路を遮断するととも

に，せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の廃ガス貯

留槽への放射性物質の導出が可能となるよう設計し，具体的

には約１分以内に系統の切替えが完了し，せん断処理・溶解

廃ガス処理設備の貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を含

む気体を導出できるよう，貯留設備の空気圧縮機を自動起動

する。貯留設備での貯留にあたっては，放射性物質を含む気

体が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制

御する設計とする。 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の貯留設備は，臨界検知用放射線検出器に

より臨界事故が検知された場合に，臨界事故が発生した機

器から放射性物質を含む気体が精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて外部

に放出されるよりも早く，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の経路を遮断する

とともに，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の貯留設備の廃ガス貯留槽への放

射性物質の導出が可能となるよう設計し，具体的には約１

分以内に系統の切替えが完了し，精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の貯留設備

の廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を導出できるよ

う，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の貯留設備の空気圧縮機を自動起動す

る。貯留設備での貯留にあたっては，放射性物質を含む気体
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が水封部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御

する設計とする。 

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管・

弁は，通常時に使用する一般圧縮空気系としての系統から速

やかに臨界事故対象機器へ空気を供給する系統に切替操作

が可能なように，系統に必要な弁を設ける設計とする。 

 

 ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性  

   圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，

ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコネ

クタとし，複数の系統に対して接続部の規格の統一を考慮す

る。 

 

 ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保  

   臨界事故が発生した場合において，圧縮空気設備の一般圧

縮空気系の可搬型建屋内ホースを運搬し，圧縮空気設備の一

般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管に接続するため，建屋

の通路が確保できるよう以下の設計とする。 

臨界事故対象機器からの放射線及び臨界により発生した

放射性希ガス及び放射性よう素からの放射線による建屋内

の線量率の上昇を考慮し，屋内アクセスルートは可能な限り

臨界事故対象機器並びに放射性希ガス及び放射性よう素を

含む気体の移動経路から離れた場所を設定する。  
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2.7 試験・検査 

基本方針については，「33条  重大事故等対処設備」の「2.4 操

作性及び試験・検査性」に示す。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸収材

供給貯槽は，平常運転時における漏えいの発生の有無の確認に

より，健全性を確認する。また，外観上異常の無いことを確認

する。溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給弁は，分解し状態確認後，消耗品を交換する。また，

組み立て後，異常なく動作することを確認する。 

溶解設備及び代替溶解設備の重大事故時可溶性中性子吸収材

緊急供給系は，運転停止時に代替安全保護回路の臨界検知用

放射線検出器（溶解槽用），計測制御設備の臨界検知用放射

線検出器（エンドピース酸洗浄槽用，ハル洗浄槽用）からの

信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁の作動試験等

を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。  

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸収材

供給貯槽は，平常運転時における漏えいの発生の有無の確認に

より，健全性を確認する。また，外観上異常の無いことを確認

する。精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸

収材供給弁は，分解し状態確認後，消耗品を交換する。また，

組み立て後，異常なく動作することを確認する。 

精製建屋一時貯留処理設備の重大事故時可溶性中性子吸収材

緊急供給系は，運転停止時に計測制御設備の臨界検知用放射線

検出器（第５一時貯留処理槽用，第７一時貯留処理槽用）から

の信号による重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁の作動試験
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等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。  

代替安全保護回路の緊急停止系は，再処理施設の停止中に模

擬入力等により問題なく動作することを確認する。  

制御室の緊急停止操作スイッチ，代替制御室の緊急停止操作

スイッチ，制御室の安全系監視制御盤，代替制御室の安全系監

視制御盤及び制御室の監視制御盤は，模擬入力等による動作確

認により，異常なく動作することを確認する。また，外観上，

異常が無いことを確認する。 

前処理建屋のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の排風機並び

にせん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備の隔離弁，空気

圧縮機及び逆止弁は，分解し状態確認後，消耗品を交換する。

また，組み立て後，異常なく動作することを確認する。せん断

処理・溶解廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタは，フィルタ

前後の差圧を確認することにより，健全性を確認する。  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の貯留設備は，運転停止時

に臨界検知用放射線検出器からの信号による隔離弁及び空気圧

縮機の作動試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実

施する。  

精製建屋の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系の排風機並びに精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の貯留設備の隔離弁，空気圧縮機及

び逆止弁は，分解し状態確認後，消耗品を交換する。また，組

み立て後，異常なく動作することを確認する。精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系の高性能粒子フィルタは，

フィルタ前後の差圧を確認することにより，健全性を確認す
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る。  

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の貯留設備は，運転停止時に臨界検知用放射線検出

器からの信号による隔離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行う

ことにより定期的に試験及び検査を実施する。  

代替圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系は，平常運転時におけ

る漏えい発生の有無の定期監視により，健全性を確認する。また，

外観上，異常が無いことを確認する。 

代替圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系の弁は，分解し状態確

認後，消耗品を交換する。また，組み立て後，異常なく動作する

ことを確認する。 

圧縮空気設備の安全圧縮空気系，圧縮空気設備の一般圧縮系及

び圧縮空気設備の一般圧縮空気系の機器圧縮空気供給配管は，平

常運転時における漏えい発生の有無の定期監視により，健全性を

確認する。また，外観上，異常が無いことを確認する。  

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースは，外観

上，異常が無いことを確認する。 
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3. 主要設備及び仕様 

 臨界事故の拡大を防止するための設備 の主要設備及び仕様を

第34．２表に示す。  



表－1 

第 34.1 表  臨界事故対象機器 

建屋 機器名 

前処理建屋 

溶解槽Ａ 

溶解槽Ｂ 

エンドピース酸洗浄槽Ａ 

エンドピース酸洗浄槽Ｂ 

ハル洗浄槽Ａ 

ハル洗浄槽Ｂ 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 
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第 34.２表 臨界事故の対処に用いる主要設備の仕様 

１ 臨界事故の拡大を防止するための設備 

1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

ａ ）  溶解設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（ハル洗浄槽

用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（ハル

洗浄槽用） 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（エンドピー

ス酸洗浄槽用） 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース

酸洗浄槽用） 

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（エン

ドピース酸洗浄槽用） 

ｂ ）  代替溶解設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（溶解槽用）  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（溶解槽用）   

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系主配管・弁 

（溶解槽用）  

ｃ ）  精製建屋一時貯留処理設備 

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯

留処理槽用）  
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・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留

処理槽用）  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第５

一時貯留処理槽用）  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯

留処理槽用）  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留

処理槽用）  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 配管・弁（第７

一時貯留処理槽用）  

ｄ ）  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

ｅ ）  代替安全圧縮空気系 

・  代替安全圧縮空気系（溶解槽用） 

ｆ ） 臨界事故対象機器（設計基準対象の施設と兼用）（第 34．

１表） 

ｇ ）  代替安全保護回路 

・緊急停止系（前処理施設用，電路含む） 

ｇ ）  計測制御設備 

・緊急停止系（前処理施設用，電路含む） 

・緊急停止系（精製施設用，電路含む）  

ｇ ）  制御室 

・緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）  

・緊急停止操作スイッチ（精製施設用，電路含む）   

・監視制御盤（前処理施設用） 

（設計基準対象の施設と兼用） 
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・監視制御盤（精製施設用）        

 （設計基準対象の施設と兼用） 

ｇ ）  代替制御室等 

・緊急停止操作スイッチ（前処理施設用，電路含む）１式 

・安全系監視系制御盤（前処理施設用）１式 

ｈ ）  計測制御設備（第 43 条 計装設備） 

ｉ ）  代替安全保護回路（第 43 条  計装設備） 

ｊ ）  電源設備（第 42 条 電源設備） 

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備 

ａ ）  計測制御設備（第 43 条  計装設備）  
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1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する

設備 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備 

(ａ ) 一般圧縮空気系 

    一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式 

   機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １式 

（ ｂ ) 安全圧縮空気系 

    安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １式 

（ ｃ ) 電源設備（第 42 条 電源設備） 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(ａ ) 一般圧縮空気系 

  可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハル

洗浄槽用） 

      種   類    呼称25 20ｍ／本 

      数   量    ６本（うち４本は故障時バックアッ

プ） 

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留処

理槽用） 

     種   類    呼称25 20ｍ／本 
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     数   量    ６本（うち４本は故障時バックアッ

プ） 

(ｂ ) 計測制御設備（第 43 条  計装設備） 
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1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(ａ ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

  凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

   数   量    ２基（１基／系列×２系列） 

 高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

   数   量    ６基（１基×２段／系列×３系列） 

粒子除去効率   99.9％以上（0.3μｍＤＯＰ粒子）／

段 

 排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

   台   数    ３台（１台／系列×３系列）  

 隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

   数   量    ６基 

 主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

   数   量    １式 

 貯留設備の隔離弁 

   数   量    ４基（２基／系列×２系列）  

 貯留設備の空気圧縮機 

   台   数    ２台 (２台／系列×１系列，うち１台／

系列は予備） 

 貯留設備の逆止弁 

   数   量    １基(１基／系列×１系列） 

 貯留設備の廃ガス貯留槽 

   種   類    たて置円筒形  

   数   量    １式 
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   容   量    約５ｍ３／式 

主要材料   ステンレス鋼 

  貯留設備配管・弁 

    数   量    １式 

(ｂ ) 前処理建屋 塔槽類廃ガス処理設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

    主配管 

      数   量    １式 

(ｃ ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

（設計基準対象の施設と兼用） 

 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

     主配管 

       数   量    １式 

( ｄ ) 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用） 

    種    類   鉄塔支持形 

    排気口高さ  地上高さ約150ｍ  

    排気口内径  約５ｍ 

    排  気  量   約 150万ｍ３／ｈ 

    主要材料   炭素綱 

(ｅ ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 

    凝縮器（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １基 

   高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    ６基 
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(３基×２段，うち１基×２段は予備） 

粒子除去効率   99.9％以上 

（0.3μｍＤＯＰ粒子）／段 

   排風機（設計基準対象の施設と兼用） 

     台   数    ２台(うち１台は予備）  

   隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    ２基 

   主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用） 

     数   量    １式 

   貯留設備の隔離弁 

     数   量    ２基（２基／系列×１系列）  

   貯留設備の空気圧縮機 

     台   数    ３台 (３台／系列×１系列，うち

１台／系列は予備） 

   貯留設備の逆止弁 

     数   量    １基(１基／系列×１系列） 

   貯留設備の廃ガス貯留槽 

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    １式 

     容   量    約 11ｍ ３ ／式 

主要材料   ステンレス鋼 

    貯留設備配管・弁 

      数   量    １式 

(ｆ ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設

備（設計基準対象の施設と兼用） 
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主配管 

      数   量    １式 

(ｇ ) 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｈ ) 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｉ ) 低レベル廃液処理設備（設計基準対象の施設と兼用） 

・  第１低レベル廃液処理系 

(ｊ ) 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用） 

(ｋ ) 制御室 

・ 監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施設と兼 

用） 

・ 監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設と兼用） 

・ 安全系監視制御盤（前処理施設用）（設計基準対象の施

設と兼用） 

・ 安全系監視制御盤（精製施設用）（設計基準対象の施設

と兼用） 

(ｌ ) 計測制御設備（第 43 条  計装設備） 

(ｍ ) 電源設備（第 42 条 電源設備） 

(ｎ ) 試料分析関係設備（第 45 条 監視測定設備） 

(ｏ ) 放射線監視設備（第 45 条 監視測定設備） 

(ｐ ) 環境管理設備（第 45 条 監視測定設備）
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第 2.1-1 図  前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図（１／２） 
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第 2.1-1 図  前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図（２／２） 
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ポンプ・排風機

信号

対象機器※

Ｒ Ｐ

放射線
モニタ 圧力計

高性能粒子
フィルタ

Ｆ

流量計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1-２図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図（１／２）  
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※臨界事故対象機器 

建屋 機器名 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 

第７一時貯留処理槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1-２図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の系統概要図（２／２）  



図－5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1-３図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地上１階）（１／２） 

③  
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地上３階 

② 
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第 2.1-３図 前処理建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地上３階）（２／２） 

①  

②  
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地上３階 
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第 2.1-４図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地下１階）（１／４） 
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第 2.1-４図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地上１階）（２／４） 
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第 2.1-４図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地上２階）（３／４） 
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第 2.1-４図 精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の接続口位置図（地上４階）（４／４） 

①  
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図－11 

第○図 臨界事故の検知から中性子吸収材の自動供給および貯留設備への貯留自動シーケンス

臨界検知用放射線検出器
による臨界検知

廃ガス処理設備へ吹き込ま
れている空気供給弁『閉』

０秒

５秒

貯留設備
空気圧縮機『起動』

貯留設備
隔離弁『開』

廃ガス処理設備から外部
への放出経路『遮断』

貯留設備

廃ガス貯留槽の貯留開始

１：００：００

０：１０：００

貯留設備
空気圧縮機『定格到達』

貯留設備切替
猶予時間

６０秒

貯留設備

可溶性中性子吸収材
供給完了時間

（廃ガス貯留槽容量設定根拠となる時間）

（雑用圧縮空気、エアリフト等）

重大事故時可溶性中性子
吸収材供給弁『開』

可溶性中性子吸収材の
供給完了

 

第 2.1-５図 可溶性中性子吸収材の自動供給及び放射性物質の貯留に係る自動シーケンス

廃ガス貯留槽貯留完了
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補 2-2-1 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

計測制御設備のガンマ線用サーベイメータ及び
中性子線用サーベイメータ

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-2 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

計測制御設備のガンマ線用サーベイメータ及び
中性子線用サーベイメータ

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-3 

排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-4 

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下２階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

 

 

  



補 2-2-5 

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-6 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

対象貯槽 接続口

ハル洗浄槽Ａ
①

ハル洗浄槽Ｂ

①

溶解槽Ｂセルエンドピース酸洗浄槽Ｂ

ａａ

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ 溶解槽Ａセル

貯留設備の空気圧縮機

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-7 

T.M.S.L.約+65,500

b

T.M.S.L.約+65,500

b

ａａ

貯留設備の廃ガス貯留槽

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

 

  



補 2-2-8 

 

  

①

②

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

①

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（ハル洗浄槽Ａ／Ｂ）

b

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

②
溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ）

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上３階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口



補 2-2-9 

①

②

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

①

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（ハル洗浄槽Ａ／Ｂ）

b

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

②
溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ）

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上３階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

  



補 2-2-10 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（放射線分解水素の掃気）

 

  



補 2-2-11 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（放射線分解水素の掃気）

 

  



補 2-2-12 

排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（放射線分解水素の掃気）

 

 

  



補 2-2-13 

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下２階）
（放射線分解水素の掃気）

 

  



補 2-2-14 

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（放射線分解水素の掃気）

 

  



補 2-2-15 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

溶解槽Ｂセルエンドピース酸洗浄槽Ｂ

ａａ

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ 溶解槽Ａセル

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

貯留設備の空気圧縮機

対象貯槽 接続口

ハル洗浄槽Ａ
①

ハル洗浄槽Ｂ

①

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（放射線分解水素の掃気）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

 

  



補 2-2-16 

T.M.S.L.約+65,500

b

T.M.S.L.約+65,500

b

ａａ

貯留設備の廃ガス貯留槽

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（放射線分解水素の掃気）

 

  



補 2-2-17 

①

②

b

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮
空気流量計

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

①

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

②
溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上３階）
（放射線分解水素の掃気）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（ハル洗浄槽Ａ／Ｂ）

 

  



補 2-2-18 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（放射線分解水素の掃気）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（溶解槽Ａ／Ｂ）

 

  



補 2-2-19 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

 

  



補 2-2-20 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

 

  



補 2-2-21 

排風機（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下２階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

高性能粒子フィルタ（せん断処理・溶解廃ガス処理設備）

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

臨界検知用放射線検出器

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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可搬型重大事故等
対処設備保管場所

溶解槽Ｂセルエンドピース酸洗浄槽Ｂ

ａａ

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ 溶解槽Ａセル

貯留設備の空気圧縮機

対象貯槽 接続口

ハル洗浄槽Ａ
①

ハル洗浄槽Ｂ

①

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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T.M.S.L.約+65,500

b

T.M.S.L.約+65,500

b

ａａ

貯留設備の廃ガス貯留槽

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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①

②

b

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

①

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

②
溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上３階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（ハル洗浄槽Ａ／Ｂ）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（溶解槽Ａ／Ｂ）

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 
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可搬型重大事故等
対処設備保管場所

計測制御設備のガンマ線用サーベイメータ及び
中性子線用サーベイメータ

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）
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可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

計測制御設備のガンマ線用サーベイメータ及び
中性子線用サーベイメータ
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T.M.S.L.約+38,500

第７一時貯留処理槽

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

臨界検知用放射線検出器

第５一時貯留処理槽

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）
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可搬型重大事故等
対処設備保管場所

T.M.S.L.約+48,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

①

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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T.M.S.L.約+53,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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精製建屋 臨界事故拡大の防止のための措置の機器配置概要図 

（地上２階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

T.M.S.L.約+60,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上４階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

T.M.S.L.約+65,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

高性能粒子フィルタ（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

略称
Ｐｕ：プルトニウム

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

貯留設備の廃ガス貯留槽

貯留設備の空気圧縮機

①

対象貯槽

①

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

第５一時貯留処理槽

接続口

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上５階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

T.M.S.L.約+73,500

略称
Ｐｕ：プルトニウム

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽

排風機（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上５階）
（可溶性中性子吸収材の自動供給）



補 2-2-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（制御建屋 地下１階）（放射線分解水素の掃気） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（制御建屋 地上１階）（放射線分解水素の掃気） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地下３階）（放射線分解水素の掃気） 

T.M.S.L.約+38,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

第７一時貯留処理槽

臨界検知用放射線検出器

第５一時貯留処理槽

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地下１階）（放射線分解水素の掃気） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

T.M.S.L.約+48,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上１階）（放射線分解水素の掃気） 

T.M.S.L.約+53,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大の防止のための措置の機器配置概要図 

（地上２階）（放射線分解水素の掃気） 

T.M.S.L.約+60,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁 圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

①

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上４階）（放射線分解水素の掃気） 

T.M.S.L.約+65,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

高性能粒子フィルタ（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

略称
Ｐｕ：プルトニウム

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

貯留設備の廃ガス貯留槽

貯留設備の空気圧縮機
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上５階）（放射線分解水素の掃気） 

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

T.M.S.L.約+73,500

排風機（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

略称
Ｐｕ：プルトニウム

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上５階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（制御建屋 地下１階）（放射線分解水素の掃気） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地下１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（制御建屋 地上１階）（放射線分解水素の掃気） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（制御建屋 地上１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地下３階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

T.M.S.L.約+38,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

第７一時貯留処理槽

臨界検知用放射線検出器

第５一時貯留処理槽

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下３階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地下１階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

T.M.S.L.約+48,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地下１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上１階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

T.M.S.L.約+53,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上１階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口
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精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上２階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

T.M.S.L.約+60,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口



補 2-2-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上４階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

T.M.S.L.約+65,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

高性能粒子フィルタ（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

略称
Ｐｕ：プルトニウム

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

貯留設備の廃ガス貯留槽

貯留設備の空気圧縮機



補 2-2-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止のための措置の機器配置概要図 

（地上５階）（貯留設備による放射性物質の貯留） 

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

T.M.S.L.約+73,500

排風機（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

略称
Ｐｕ：プルトニウム

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上５階）
（貯留設備による放射性物質の貯留）
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補足説明資料 2-3（３４条） 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

前処理建屋 

  



 

  



主排気筒

排風機

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給貯槽

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

隔離弁

①

①

①

高性能粒子
フィルタ

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

信号

廃ガス貯留槽空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

対象機器※１

※１ 溶解槽Ａ
溶解槽Ｂ
エンドピース酸洗浄槽Ａ
エンドピース酸洗浄槽Ｂ
ハル洗浄槽Ａ
ハル洗浄槽Ｂ

＊１～＊５については別表参照

＊１

＊２
＊３

＊４
＊５

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前処理建屋における臨界事故の拡大防止対策の設備の系統概要図 



別表 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊１ 圧縮空気設備の機器

圧縮空気供給弁 

手動操作 前処理建屋地上１階 

前処理建屋地上２階 

前処理建屋地上３階 

 

貯留設備による放射性物質の貯留 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊３ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の排風機 

スイッチ操作 

 

中央制御室 

＊４ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の貯留設

備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊５ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の貯留設

備の空気圧縮機 

スイッチ操作 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

  



 

  



高性能粒子
フィルタ

主排気筒

排風機

隔離弁

γ

論理回路 論理回路

γ

γ

一般圧縮空気系より

重大事故時可溶性
中性子吸収材供給貯槽

（建屋境界）

供給弁

臨界検知用
放射線検出器

①

①

①

①

①

①

①

常設重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備（可搬型ホース等）

弁・ダンパ（開）

弁・ダンパ（閉止）

ポンプ・排風機

信号

廃ガス貯留槽

空気圧縮機

隔離弁

逆止弁

①

①

①

①

①

対象機器※１

※１ 第５一時貯留処理槽
第７一時貯留処理槽

＊１～＊５については別表参照

＊１

＊２

＊３

＊４

＊５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋における臨界事故の拡大を防止するための設備の系統概要図 



別表 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊１ 圧縮空気設備の機器

圧縮空気供給弁 

手動操作 精製建屋地下１階 

精製建屋地上１階 

精製建屋地上２階 

精製建屋地上４階 

 

貯留設備による放射性物質の貯留 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊３ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の排風機 

スイッチ操作 中央制御室 

＊４ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の拡大防止

貯留設備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊５ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の貯留設備

の空気圧縮機 

スイッチ操作 中央制御室 
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補足説明資料 2-4（３４条） 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量設定根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



名 称 重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽 

種類 － たて置円筒形 

基数 基 
前処理建屋：６ 

精製建屋：２ 

容量 
L 

（1 基当たり） 
別表に示す 

中性子吸収材

の種類 
－ 硝酸ガドリニウム 

硝酸ガドリニ

ウム濃度 
ｇＧｄ／Ｌ 150 

主要材料 － ステンレス鋼 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽は，重大事故時に以下の機能を有

する。 

 

 臨界事故が発生した場合には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用

いて，重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽に貯留している硝酸ガドリニ

ウムを，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に

移行させるとともに未臨界を維持する。 

 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽の容量は，臨界事故の発生が想定

される機器状態のうち，最も厳しい状態において未臨界への移行に必要とな

る可溶性中性子吸収材量に，配管等への滞留量を考慮して設定する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽に貯留する可溶性中性子吸収材

量貯留量を次表に示す。 

 

 

  



別表：可溶性中性子吸収材必要量 

建
屋
名 

機器名 
可溶性中性子
吸収材必要量

［Ｌ］ 

配管滞留量等
［Ｌ］ 

可溶性中性子
吸収材貯留量

［Ｌ］ 

前
処
理
建
屋 

溶解槽 A 14 0 14 以上 

溶解槽 B 14 0 14 以上 

エンドピース酸洗
浄槽 A 

28 5 33 以上 

エンドピース酸洗
浄槽 B 

28 5 33 以上 

ハル洗浄槽 A 20 1 21 以上 

ハル洗浄槽 B 20 1 21 以上 

精
製
建
屋 

第５一時貯留処理
槽 

1 2 3 以上 

第７一時貯留処理
槽 

16 6 22 以上 

 

  



名 称 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

基数 系列 
前処理建屋：６ 

精製建屋：２  

中性子吸収材の

供給完了時間 
分 

臨界検知用放射線検出器による臨界判定

を起点として約 10 

主要材料 － ステンレス鋼 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時に以下の機能を有す

る。 

 

 臨界事故が発生した場合には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用

いて，重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽に貯留している硝酸ガドリニ

ウムを，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に

移行させるとともに未臨界を維持する。 

 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，３台の臨界検知用放射線検出器

のうち，２台以上の臨界検知用放射線検出器により線量率の上昇を検知した

以降，直ちに供給弁を開にすることで，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

貯槽に内包する硝酸ガドリニウム溶液を，臨界事故が発生した機器に供給で

きる設計とする。 

 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線検出器による

臨界事故の発生の検知を起点として，約 10 分で，未臨界への移行に必要な

可溶性中性子吸収材を供給できる。 

 

 なお，未臨界に必要な量の可溶性中性子吸収材が供給されるまでの時間に

ついては一律 10 分と設定しているが，実際の設備構成を踏まえた場合，そ

の時間は，５分以下と見積もられる。 

 

 

 

  



名 称 臨界検知用放射線検出器 

台数 台 
前処理建屋：１８（３台／箇所×６箇所） 

精製建屋：６（３台／箇所×２箇所） 

測定範囲 μSv/h 1E+0～1E+7 

測定線種 － ガンマ線 

警報設定値 － 
臨界事故の発生を想定する機器に応じ設

定する。 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

臨界検知用放射線検出器は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 

 臨界事故が発生した場合には，臨界事故の発生が想定される機器が収納さ

れるセル周辺に設置した臨界検知用放射線検出器により，臨界に伴って放出

されるガンマ線の線量率の上昇を検知し，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系を作動させるとともに，貯留設備への経路を確立し，放射性物質を含む

気体を貯留設備の廃ガス貯留槽に導く。 

 

 臨界検知用放射線検出器は，検知性の観点から，臨界事故の発生が想定さ

れる機器と臨界検知用放射線検出器の間に存在する遮蔽体が薄い箇所に設

置することとし，臨界事故の有効性評価において基準としている条件（プラ

トー期における核分裂率：1E+15ｆｉｓｓｉｏｎｓ/ｓ）において，セル周辺

の線量率の上昇を計算により確認し，同線量率に対して十分な余裕を持った

測定範囲とする。 

 具体的には，想定する臨界事故において，セル周辺の線量率が測定範囲に

収まるように配置し，警報設定値はバックグラウンドレベルの 50 倍を目安

に設定する。 

臨界事故時に想定される線量率としては，前処理建屋のエンド ピース酸

洗浄槽の臨界事故の発生を検知するための臨界検知用放射線検出器の設置

予定場所においては，臨界事故の有効性評価で基準としている条件における

線量率は，約 200μＳｖ／ｈとなる。 

  



名 称 貯留設備 

台数 系列 
前処理建屋：１ 

精製建屋：１ 

空気圧縮機の吐

出圧力 
ＭＰａ 約 0.76  

空気圧縮機の運

転方法 
－ 自動 

貯留開始時間 分 臨界事故の検知を起点として１分以内 

廃ガス貯留槽の

容量 
ｍ３ 

前処理建屋： 約５ｍ３以上 

精製建屋：約１１ｍ３以上 

廃ガス貯留槽の

圧力 
ＭＰａ 約 0.76 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

貯留設備は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 

 臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生が検知された場合，臨界事

故の検知を起点として１分以内に，貯留設備への経路を確立し，自動的に放

射性物質を含む気体を貯留設備の廃ガス貯留槽に導く。 

 

 貯留設備は，臨界事故の発生の検知を基点として，約１時間にわたって放

射性物質を含む気体を貯留することとし，貯留設備の廃ガス貯留槽の容量

は，臨界事故の拡大防止対策により，臨界事故の発生の検知を起点として約

10 分で未臨界に移行した後に，臨界事故の発生を基点として約 1 時間にわ

たって廃ガス処理設備から流入する放射性物質を含む気体を貯留できるよ

う，必要な容量を確保する。 

 具体的には，前処理建屋にあっては，せん断処理・溶解廃ガス処理設備か

ら臨界事故後に流入する空気量３０ｍ３／ｈに，貯留期間１時間を乗じて求

め，精製建屋にあっては，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）から臨界事故後に流入する空気量７０ｍ３／ｈに，貯

留期間１時間を乗じて求める。 

 廃ガス処理設備から臨界事故後に流入する空気量の設定においては，水素

掃気用空気，計装用空気，プロセス上必要な空気及び臨界事故により発生す

る放射線分解水素の掃気対策で供給する空気を考慮する。 



放射性物質を含む気体

ドレン水

架台

支持構造物

廃ガス貯留槽
（縦置円筒形）

 貯留設備の廃ガス貯留槽には，放射性物質を含む気体を空気圧縮機により

圧縮して導入することとし，空気圧縮機による圧縮能力を考慮して、廃ガス

貯留槽の容量を決定する。具体的には下式により求める。 

 

前処理建屋 

 廃ガス貯留槽の容量 ＝ ３０ｍ３／ｈ×（７０分※／６０分）÷（空気

圧縮機吐出圧力（0.76ＭＰａ）/0.103ＭＰａ） 

          ＝ 約５ｍ３ 

 

精製建屋 

 廃ガス貯留槽の容量 ＝ ７０ｍ３／ｈ×（７０分※／６０分）÷（空気

圧縮機吐出圧力（0.76ＭＰａ）/0.103ＭＰａ） 

          ＝ 約１１ｍ３ 

 

※７０分については，未臨界に移行した時点（臨界事故の発生を起点と 

して１０分）を起点として６０分間の貯留期間を見込む。 

 

貯留設備は，廃ガス処理系統に存在する水封部から，放射性物質を含む気

体がセルに導出されることがないよう圧力を制御することとするため，水封

部からセル内の空気を多量に吸引することはないが，廃ガス貯留槽の容量の

設定においては，上記の容量に余裕を見込んで設定する。  

 

 下記に，廃ガス貯留槽の外形図を示す。 
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補足説明資料 2-5（３４条） 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋  



 

  



 

以下に，前処理建屋の臨界事故に対処するための自主対策設備の概要を

示す。 

 

 前処理建屋の臨界事故に対処するために使用する自主対策設備は以下

のとおりである。 

 

 （１）未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手段 

臨界事故が発生した場合は，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が

発生している機器に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

自動的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させる

とともに未臨界を維持する。 

また，臨界事故が発生した場合に，可搬型可溶性中性子吸収材供給

器を用いて手動で可溶性中性子吸収材を供給する手段がある。 

手動で中性子吸収材を供給するために使用する設備については，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの可溶性中性子吸収材の供給

に比べて，供給に要する時間が長く，また，複数の作業員による作業

となるため，作業人員に余裕がある場合に限定的に有効な手段となる

ため，重大事故等対処設備とは位置づけないが，未臨界に移行するた

めの手段として有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。 

手動による可溶性中性子吸収材の供給対策には，前処理建屋の溶解

設備，前処理建屋のその他再処理設備の附属施設の分析設備及び可搬

型可溶性中性子吸収材供給器を活用する。 

また，溶解槽の臨界事故においては，設計基準設備として整備する

可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給の成

否を確認し，供給されていない場合は，安全系監視制御盤から手動に

より供給弁の開操作を実施する。 

上記自主対策設備の手順の概要を第１図，自主対策設備の概要を第

２図から第３図，タイムチャートを第４図，配置を第５図から第６図

に示す。 

 

 

 

 

 



 

臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界への移行の成否判断の
ため建屋内へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材
供給器接続（手動）

未臨界への移行の成否判断
・セル周辺の線量当量率が

平常運転時程度まで低下
したことを確認

臨界事故が発生した機器を収
納したセル周辺の線量当量率
を計測

線量当量率
継続監視

Ａ：貯留設備による放射性物
質の貯留

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給弁「開」（自動）

中央制御室において緊急
停止操作スイッチ押下
（手動）

固体状核燃料物質の移送停
止の成否判断
・中央制御室において緊急

停止操作スイッチの状態
表示ランプ点灯確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始（自動）確認
・中央制御室の監視制御盤

及び安全系監視制御盤に
おいて重大事故時可溶性
中性子吸収材供給弁
「開」確認

可溶性中性子吸収材の供給
開始確認
・供給容器内の可溶性中性子

吸収材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量当量率の上昇
を同時に検知し，論理回路により臨界事故の発
生を想定する機器において臨界事故が発生した
と判定した場合。

可溶性中性子吸収材の手動供
給のため建屋内へ移動

供給容器への可溶性中性子吸
収材供給，供給ポンプ操作
（手動）

着手判断及び実施判断
・中央制御室において臨界検知用放射線

検出器からの臨界警報発報の確認

凡例

中央制御室の安全系監
視制御盤において可溶
性中性子吸収材緊急供
給系の供給弁「開」
（手動）

溶解槽の場合

Ｃ：臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気

可溶性中性子吸収材緊
急供給系からの供給確
認
・中央制御室の安全系

監視制御盤において
可溶性中性子吸収材
緊急供給系の供給弁
「開」確認

主排気筒から大気中
への放出状況監視

Ｂ：貯留設備による放射性物
質の貯留

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（１／２） 



 

臨界事故により発生する放射線
分解水素の掃気のため建屋内へ
移動

一般圧縮空気系接続（手動）

一般圧縮空気系の供給弁操作
（手動）

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離
弁「閉」（自動）
貯留設備の隔離弁「開」及び空気圧縮機
「起動」（自動）

廃ガス貯留槽への貯留開始確認
中央制御室の監視制御盤において，以下
を確認する。
・貯留設備の圧力計の指示値上昇
・貯留設備の放射線モニタ指示値上昇
・貯留設備の流量計の指示値上昇
・溶解槽の圧力指示値が水封部の水頭圧
に相当する圧力範囲内であること

せん断処理・溶解廃ガス処理設備への系
統切替の実施判断
・廃ガス貯留槽内の圧力が0.7ＭＰａ

まで上昇

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離
弁「開」及び排風機「起動」（手動）

貯留設備の隔離弁「閉止」及び空気圧縮
機「停止」（手動）

臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気の成否判断
・流量計の指示値が６ｍ3／ｈ

以上の確認

中央制御室の監視制御盤においてせん断
処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁
「閉」確認
中央制御室の監視制御盤において貯留設
備の隔離弁「開」及び空気圧縮機
「起動」確認

：操作・確認

：判断

：監視

：貯留設備による放射性物質の貯留

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気

凡例

流量計の指示値
継続監視

放射線分解により発生する水素
の掃気のための空気供給停止

放出経路復旧の成否判断
・中央制御室の安全系監視制御盤におい

て排風機の運転表示ランプ点灯確認

Ｃ：臨界事故により発生する放
射線分解水素の掃気

Ｂ：貯留設備による放射性物質
の貯留

Ａ：貯留設備による放射性物質
の貯留

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（２／２）



 

（建屋境界）

可搬型可溶性中性子
吸収材供給器

対象機器

可溶性中性子吸収材
緊急供給系

※溶解槽Ａ／Ｂのみ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び可溶性中性子吸収材 

緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給 概要図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材緊急供給系からの 

可溶性中性子吸収材の供給 自主対策設備概要図 



 

 

 

第４図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び可溶性中性子吸収材緊急供給系からの 

可溶性中性子吸収材の供給 タイムチャート  

 

 

 

 

 

未臨界への移行
可溶性中性子

吸収材の供給

対策 作業

・可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子

　吸収材の供給（溶解槽）

作業

番号

１

２

経過時間（時：分）

備　　考

・可搬型可溶性中性子吸収材供給器による可溶性中性

　子吸収材の手動供給 0:15ｃ，ｄ

ａ，ｂ 0:05

要員数
所要時間

（時：分）

２

２

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00



 

   
 

第５図 配置図（自主対策設備）前処理建屋 地上１階 

前処理建屋の溶解設備 可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

可溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁 



 

 
 

第６図 配置図（自主対策設備）前処理建屋 地上３階 

可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

 

前処理建屋のその他再処理設備の 

附属施設の分析設備 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

  



 

  



 

以下に，精製建屋の臨界事故に対処するための自主対策設備の概要を示す。 

 

 精製建屋の臨界事故に対処するために使用する自主対策設備は以下の

とおりである。 

 

 （１）未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手段 

臨界事故が発生した場合は，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が

発生している機器に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

自動的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させる

とともに未臨界を維持する。 

また，臨界事故が発生した場合に，可搬型可溶性中性子吸収材供給

器を用いて手動で可溶性中性子吸収材を供給する手段がある。 

手動で中性子吸収材を供給するために使用する設備については，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの可溶性中性子吸収材の供給

に比べて，供給に要する時間が長く，また，複数の作業員による作業

となるため，作業人員に余裕がある場合に限定的に有効な手段となる

ため，重大事故等対処設備とは位置づけないが，未臨界に移行するた

めの手段として有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。 

手動による可溶性中性子吸収材の供給対策には，精製建屋一時貯留

処理設備，計測制御設備及び可搬型可溶性中性子吸収材供給器を活用

する。 

上記自主対策設備の手順の概要を第７図，自主対策設備の概要を第

８図，タイムチャートを第９図，配置を第10図から第11図に示す。 



 

臨界検知用放射線検出器に
よる臨界事故の発生検知※１

未臨界への移行の成否判断のた
め建屋内へ移動

可搬型可溶性中性子吸収材供給
器接続（手動）

未臨界への移行の成否判断
・セル周辺の線量当量率が平

常運転時程度まで低下確認

臨界事故が発生した機器を収納
したセル周辺の線量当量率を計
測

線量当量率継続監視

重大事故時可溶性中性子吸収材
供給弁「開」（自動）

中央制御室において緊急停止
操作スイッチ押下（手動）

液体状の核燃料物質の移送停
止の成否判断
・中央制御室において緊急停

止操作スイッチの状態表示
ランプ点灯確認

着手判断及び実施判断
・中央制御室において臨界検知用放射線

検出器からの臨界警報発報の確認

可溶性中性子吸収材の供給開始
確認
・供給容器内の可溶性中性子吸

収材の減少の目視確認

※１ 臨界検知手段による臨界事故の発生検知
異なる３台の臨界検知用放射線検出器のうち，

２台以上の臨界検知用放射線検出器が臨界に
伴って放出されるガンマ線の線量当量率の上昇
を同時に検知し，論理回路により臨界事故の発
生を想定する機器において臨界事故が発生した
と判定した場合。

可溶性中性子吸収材の手動供給
のため建屋内へ移動

供給容器への可溶性中性子吸収
材供給、供給ポンプ操作
（手動）

凡例

可溶性中性子吸収材の供給開始
（自動）確認
・中央制御室の監視制御盤にお

いて重大事故時可溶性中性子
吸収材供給弁の開表示の確認

Ｃ：臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気（手動）

主排気筒から大気中
への放出状況監視

Ａ：貯留設備による放射性物
質の貯留

Ｂ：貯留設備による放射性物
質の貯留

：操作・確認

：判断

：監視

：可溶性中性子吸収材の供給

：自主対策設備を用いた対応
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（１／２） 



 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）への
系統切替の実施判断
・廃ガス貯留槽内の圧力が0.7ＭＰａまで上昇

貯留設備の隔離弁「閉止」及び空気圧縮機
「停止」（手動） ：操作・確認

：判断

：監視

：貯留設備による放射性物質の貯留

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気

凡例

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）流路
「遮断」
貯留設備の隔離弁「開」及び空気圧縮機「起
動」（自動）

中央制御室の監視制御盤において塔槽類廃ガ
ス処理系（プルトニウム系）の隔離弁「閉」
確認
中央制御室の監視制御盤において貯留設備の
隔離弁「開」及び空気圧縮機「起動」確認
中央制御室の安全系監視制御盤において塔槽
類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機
「停止」確認

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔
離弁開及び排風機起動（手動）

廃ガス貯留槽への貯留開始確認
中央制御室の監視制御盤において，以下を確
認する。
・貯留設備の圧力計の指示値上昇
・貯留設備の放射線モニタ指示値上昇
・貯留設備の流量計の指示値上昇
・塔槽類ガス処理系（プルトニウム系）の圧

力指示値が水封部の水頭圧に相当する圧力
範囲内であること

放出経路復旧の成否判断
・中央制御室の安全系監視制御盤において排

風機の運転表示ランプ点灯確認

臨界事故により発生する放射線
分解水素の掃気のため建屋内へ
移動

一般圧縮空気系接続（手動）

一般圧縮空気系の供給弁操作
（手動）

臨界事故により発生する放射
線分解水素の掃気の成否判断
・流量計の指示値が６ｍ3／ｈ

以上の確認

流量計の指示値
継続監視

放射線分解により発生する水素
の掃気のための空気供給停止

Ｃ：臨界事故により発生する放
射線分解水素の掃気

Ｂ：貯留設備による放射性物質
の貯留

Ａ：貯留設備による放射性物質
の貯留

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策における対応フロー（２／２） 



 

（建屋境界）

常設重大事故等対処設備

弁・ダンパ（開）

本対応で使用する設備
（太い実線）

凡例

可搬型可溶性中性子
吸収材供給器

対象機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 概要図 

 



 

 

 

第９図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 タイムチャート 

経過時間（時：分）

備　　考

・可搬型可溶性中性子吸収材供給器による可溶性中性

　子吸収材の手動供給 ２

要員数

ａ，ｂ

所要時間

（時：分）

0:15

対策 作業

可溶性中性子

吸収材の供給
未臨界への移行

作業

番号

１

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00



 

 

  

精製建屋一時貯留処理設備 

第 10 図 配置図（自主対策設備）精製建屋 地上１階 

可搬型可溶性中性子吸収材供給器 



 

 

 

精製建屋一時貯留処理設備 

可搬型可溶性中性子吸収材供給器 

第 11 図 配置図（自主対策設備）精製建屋 地上４階 



 

（２）その他の自主対策設備 

（１）に示す設備とは別に，更なる安全性向上の観点から，以下の設

備を設置する。 

  

ａ．臨界事故の発生を想定しない機器に対する未臨界確保設備 

全濃度安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有する機器のうち，

物理的に臨界事故の発生が想定し得る機器に対しても，万一の臨界事故

の発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設ける設計

とするとともに，可溶性中性子吸収材を配備する。 

ただし，連続プロセスにあって，種々のプロセス上の条件が変化した

場合でも未臨界を維持できることを確認できた機器については，臨界事

故の発生が想定されないため，本設備を設置する対象から除く。 

 

 上記未臨界確保手段を設ける設備を表－１に示す。 

 

  



 

表－１ 未臨界確保手段を設ける設備 

 

 

 

建屋 対象機器 

前処理建屋 中継槽 

計量前中間貯槽 

分離建屋 第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

第６一時貯留処理槽 

第９一時貯留処理槽 

相分離槽 

低レベル無塩廃液受槽 

精製建屋 供給液受槽 

低レベル無塩廃液受槽 

プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１ 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２ 

プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 

油水分離槽セル漏えい液受皿 

プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 

ウラン・プル

トニウム混

合脱硝建屋 

凝縮廃液貯槽 
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補足説明資料 2-6（３４条） 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 

  



 



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



精製建屋





については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。



については商業機密の観点から公開できません。
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補足説明資料 2-7（３４条） 





接続図 



 

 

  



前処理建屋 





可搬型重大事故等

対処設備保管場所

溶解槽Ｂセルエンドピース酸洗浄槽Ｂ

ａａ

溶解槽Ａ

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ 溶解槽Ａセル

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

貯留設備の空気圧縮機

対象貯槽 接続口

ハル洗浄槽Ａ
①

ハル洗浄槽Ｂ

①

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 

 

 

 

前処理建屋の臨界事故に対処するための設備の機器配置概要図    

（地上１階） 

 



①

②

b

可搬型重大事故等

対処設備保管場所

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮
空気流量計

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

①

溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

ハル洗浄槽Ａ

ハル洗浄槽Ｂ

対象貯槽 接続口

溶解槽Ａ

②
溶解槽Ｂ

エンドピース酸洗浄槽Ａ

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気
流量計

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ）

重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽
（ハル洗浄槽Ａ／Ｂ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続） 

 

 

 

前処理建屋の臨界事故に対処するための設備の機器配置概要図    

（地上３階） 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 

  





可搬型重大事故等
対処設備保管場所

T.M.S.L.約+48,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続する） 

 

 

 

精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図 

（地下１階） 



T.M.S.L.約+53,500

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71
ｍ

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

①
臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第２接続口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続する） 

 

 

 

精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図 

（地上１階） 

  



T.M.S.L.約+60,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

対象貯槽

①第７一時貯留処理槽

接続口

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁 圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

①

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上２階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続する） 

 

 

 

精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図 

（地上２階） 

  



T.M.S.L.約+65,500

Ｎ

精 製 建 屋

約92ｍ

約
71

ｍ

高性能粒子フィルタ（塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系））

①

対象貯槽

①第５一時貯留処理槽

接続口

略称
Ｐｕ：プルトニウム

圧縮空気設備の一般圧縮空気系の弁

可搬型重大事故等
対処設備保管場所

圧縮空気設備の機器圧縮空気供給弁

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の機器配置概要図（地上４階）
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

圧縮空気設備の可搬型建屋内ホース
計測制御設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計

臨界事故により発生する放射線分解水素
の掃気 第１接続口

貯留設備の廃ガス貯留槽

貯留設備の空気圧縮機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可搬型設備と常設設備はカプラにより接続する） 

 

 

 

 

精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図 

（地上４階） 
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補足説明資料 2-9（３４条） 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



補 2-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（制御建屋 地下１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 

PN

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 第２

：アクセスルート 第１



補 2-9-2 

PN

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 第２

：アクセスルート 第１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（制御建屋 地上１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-3 

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

②

測定場所 監視項目

①

溶解槽Ａ空間線量

エンドピース酸洗浄槽Ａ

空間線量

ハル洗浄槽Ａ空間線量

②

溶解槽Ｂ空間線量

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

空間線量

ハル洗浄槽Ｂ空間線量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-4 

測定場所 監視項目

①

溶解槽Ａ空間線量

エンドピース酸洗浄槽Ａ

空間線量

ハル洗浄槽Ａ空間線量

②

溶解槽Ｂ空間線量

エンドピース酸洗浄槽Ｂ

空間線量

ハル洗浄槽Ｂ空間線量

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

②

操作場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-5 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-6 

PN

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 第１

：アクセスルート 第２
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（制御建屋 地下１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-7 

PN

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 第１

：アクセスルート 第２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート 

（制御建屋 地上１階）（可溶性中性子吸収材の自動供給） 



補 2-9-8 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

測定箇所 監視項目

① 第５一時貯留処理槽空間線量

①

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下３階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 

操作場所 



補 2-9-9 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-10 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-11 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-12 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-13 

測定箇所 監視項目

① 第７一時貯留処理槽空間線量

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下３階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 

操作場所 



補 2-9-14 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 



補 2-9-15 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 



補 2-9-16 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 



補 2-9-17 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（可溶性中性子吸収材の自動供給）（第７一時貯留処理槽） 



補 2-9-18 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 



補 2-9-19 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

操作場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 



補 2-9-20 

測定場所 監視項目

① 溶解槽Ａ／Ｂ圧縮空気流量

② 溶解槽Ａ／Ｂ圧縮空気流量

①

②

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

操作場所 操作場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（溶解槽） 



補 2-9-21 

①

測定場所 監視項目

①
ハル洗浄槽Ａ／Ｂ

圧縮空気流量

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

操作場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 



補 2-9-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南



補 2-9-23 

測定場所 監視項目

①
ハル洗浄槽Ａ／Ｂ

圧縮空気流量

① ：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

操作場所
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（ハル洗浄槽） 



補 2-9-24 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 



補 2-9-25 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 



補 2-9-26 

測定場所 監視項目

①
エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ

圧縮空気流量

②
エンドピース酸洗浄槽Ａ／Ｂ

圧縮空気流量

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 東

：アクセスルート 南

①

②

操作場所 操作場所
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（エンドピース酸洗浄槽） 



補 2-9-27 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

対象貯槽 接続口

第５一時貯留処理槽 ①

①

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地下１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 

操作場所 



補 2-9-28 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-29 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-30 

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上３階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 



補 2-9-31 

対象貯槽 接続口

第５一時貯留処理槽 ①

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上４階） 

（放射線分解水素の掃気）（第５一時貯留処理槽） 

操作場所 



補 2-9-32 

対象貯槽 接続口

第７一時貯留処理槽 ①

①
：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上１階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽） 

操作場所 



補 2-9-33 

対象貯槽 接続口

第７一時貯留処理槽 ①

①

：可搬型重大事故等対処設備
保管場所

：アクセスルート 西

：アクセスルート 南

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋 臨界事故の拡大防止対策のアクセスルート（地上２階） 

（放射線分解水素の掃気）（第７一時貯留処理槽）

操作場所 
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