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※：多様性拡張設備として、
SA時に水源として使用する手順あり

No1
淡水タンク
空運用

10000m3

資料④
2020.5.27

関西電力株式会社



A-淡水タンク

R/O
（海水淡水化装置）

R/O
（海水淡水化装置）

B-淡水タンク

8500m3

8500m3

No1
淡水タンク
空運用

10000m3

大飯発電所 No2,3淡水タンク 概略系統図
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No2
淡水タンク
（予備）

淡水運用

※※

※：多様性拡張設備として、
SA時に水源として使用する手順あり

電動消火
ポンプ

一部SA手順ではブロー弁を

操作するため、タイライン設
計とすることでタンクの区別
なく既設タンクと同じ手順で
の対応が可能となる。


