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2020/6/5 
日本原子力研究開発機構 
敦賀廃止措置実証本部 

安全・品質保証室 

 
令和２年度 新型転換炉原型炉ふげん/高速増殖原型炉もんじゅ 

防災業務計画 修正箇所 
 

 対象 ページ 修正箇所 修正内容 

１ もんじゅ No.61 別表 3-1-26 AL51 「EAL 事象」「説明」に災害対策指針の改正に伴う変更及びもんじ

ゅの廃止措置における原子炉施設の状態を追記 

２ No.68 別表 3-1-26 SE51 「EAL 事象」「説明」に災害対策指針の改正に伴う変更及びもんじ

ゅの廃止措置における原子炉施設の状態を追記 

３ No.78 別表 3-3-33 GE51 「EAL 事象」「説明」に災害対策指針の改正に伴う変更及びもんじ

ゅの廃止措置における原子炉施設の状態を追記 

４ ふげん/ 

もんじゅ 

ふげん No.39～43 

もんじゅ No.40～45 

ふげん 別表 2-3-4～8 

もんじゅ 別表 2-3-4～9 

(1)「※１：機能確認、動作車両点検を総称して「機能確認」とい

う。」の"機能確認"の意味が不明確なので削除する。 

(2)燃料について、「約〇ℓ」等となっているところは「〇ℓ 以上」

と修正する。 

５ もんじゅ No.40～45 もんじゅ 別表 2-3-4～9 点検頻度「１回/16 か月」と記載しているもののうち「年度に 1

回実施」している機器は「１回/年」と修正する 

６ もんじゅ No.29 11.(2)「理由」 「対策本部長の職務の明確化」は理由として適切でないため修文

する。 
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 対象 ページ 修正箇所 修正内容 

７ ふげん/ 

もんじゅ 

ふげん No.82,85,86 

もんじゅ No.92,95,96 

ふげん 別図 2-2-5 

    別図 2-2-8 

    別図 2-2-9 

もんじゅ 別図 2-2-5 

     別図 2-2-8 

     別図 2-2-9 

「原子力保安検査官」という記載を「原子力運転検査官」に修正

する。 

８ ふげん №107 参考２ 伝送項目の名称について、実信号と記載の整合化を図るため修正

する。 
 

 

 


