
２ ０ ２ ０ 年 ７ 月 ７ 日 

関西電力（株）大飯発電所 

 

 

大飯３号機 第１８回定期事業者検査の実施について 
 

 

大飯３号機第１８回定期事業者検査については、２０２０年５月８日から開始する予定

として、２０２０年４月７日付け関原発第３８号において定期事業者検査報告を提出して

いたが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況等を踏まえ、開始時期を延期して

いた。 

今回、下記期間において第１８回定期事業者検査を実施する予定とした。 

 

 

１．定期事業者検査の実施予定期間 

自（解列）   ２０２０年 ７月２０日（予定） 
原子炉起動   ２０２０年 ９月２４日（予定） 
並列      ２０２０年 ９月２６日（予定） 
至（総合負荷） ２０２０年１０月２１日（予定） 

 

 

２．定期事業者検査報告の扱いについて 

２０２０年４月７日付け関原発第３８号において定期事業者検査報告を提出している

ものの、延期したことで記載内容について変更が必要となることから、別紙のとおり変

更箇所を提示する。 

 

以 上 

 

 

別紙：大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日

提出）からの変更新旧比較表 
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別紙（1／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（鑑） 
変更前 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 記載の適正化 
（紐づけ箇所の変更） 

 
 
② 定期事業者検査期間の
変更 

 
 
③ 実用発電用原子炉の設
置、運転等に関する規則

の記載への見直し及び

紐づけを追加 
 

 

① ① 

② ② 

③ 
③ 

③ 
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別紙（2／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（鑑） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
① 記載の適正化 
（紐づけ箇所の変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となり、今回検

査計画なしとなったこ

とから、施設の種類を削

除 

 

① ① 

② ② 
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別紙（3／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（定期事業者検査の計画及び実績） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
① 定期事業者検査の計画
及び実績の紐づけを追

加 
 
 
 
 
 
② 定期事業者検査実施時
期の見直し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 定期事業者検査期間変
更による記載の変更 
（解列 1 ヶ月前の検査計
画・報告→解列前の検査

計画・報告に変更） 

 

① 

③ ③ 

① 

② ② 
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別紙（4／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（定期事業者検査の計画及び実績） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
① 定期事業者検査の計画
及び実績の紐づけを追

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「今

回計画なし」に変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 定期事業者検査期間変
更による記載の変更 
（解列 1 ヶ月前の検査計
画・報告→解列前の検査

計画・報告に変更） 

 

③ 

② 

① ① 

② 

③ 
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別紙（5／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（定期事業者検査の計画及び実績） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
① 定期事業者検査の計画
及び実績の紐づけを追

加 
 
 
② 定期事業者検査実績の
反映 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 定期事業者検査期間変
更による記載の変更 
（解列 1 ヶ月前の検査計
画・報告→解列前の検査

計画・報告に変更） 

 

③ 

② ② 

① ① 

③ 
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別紙（6／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（定期事業者検査の計画及び実績） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
① 定期事業者検査の計画
及び実績の紐づけを追

加 
 
 
 
 
 
 
 
② 定期事業者検査実績の
反映 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 定期事業者検査実施時
期の見直し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「今

回計画なし」に変更 
 
 
⑤ 定期事業者検査期間変
更による記載の変更 
（解列 1 ヶ月前の検査計
画・報告→解列前の検査

計画・報告に変更） 

 

⑤ 

④ 

② ② 

① ① 

③ ③ 

④ 

⑤ 
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別紙（7／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 

 - 8 -



別紙（8／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
① 定期事業者検査期間の
変更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 適用する定期事業者検
査の追加 

 

① 

② 

① 

② 
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別紙（9／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更前 変更理由 

 

 
 
① 定期事業者検査期間の
変更による定期事業者

検査工程の見直し（変更

後は次頁） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「欠

番」に変更（変更後は次

頁） 

 

① 

② 
② 
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別紙（10／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更後 変更理由 

 

 
 
① 定期事業者検査期間の
変更による定期事業者

検査工程の見直し（変更

前は前頁） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「欠

番」に変更（変更前は前

頁） 

 

② 
② 

① 
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別紙（11／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更前 変更理由 

 

 
 
定期事業者検査期間の変更

による定期事業者検査工程

の見直し（変更後は次頁） 
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別紙（12／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更後 変更理由 

 

 
 
定期事業者検査期間の変更

による定期事業者検査工程

の見直し（変更前は前頁） 
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別紙（13／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更前 変更理由 

 

 
 
① 定期事業者検査期間の
変更による定期事業者

検査工程の見直し（変更

後は次頁） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「欠

番」に変更（変更後は次

頁） 

 

① 

② 
② 
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別紙（14／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類一） 
変更後 変更理由 

 

 
 
① 定期事業者検査期間の
変更による定期事業者

検査工程の見直し（変更

前は前頁） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「欠

番」に変更（変更前は前

頁） 

 

① 

② 
② 
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別紙（15／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類二） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（16／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類二） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（17／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（18／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（19／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

① 原子力規制における検
査制度の見直しに係る

大飯発電所原子炉施設

保安規定施行による見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 使用前事業者検査実施
時期の見直し 

 

① 

② 

① 

② 
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別紙（20／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

① 使用前事業者検査実施
時期の見直し 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

② 使用前事業者検査対象
工事の追加 

 

① 

② 

① 

② 
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別紙（21／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度分類の見直しによる

保全の重要度の変更 
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別紙（22／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全の有効性評価結果に伴

う保全頻度および実施計画

の変更。 

（備考欄に関連事項の追記） 
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別紙（23／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期事業者検査期間の変更

に伴う実施時期の見直しに

よる追記 
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別紙（24／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期事業者検査期間の変更

に伴う実施時期の見直しに

よる追記 
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別紙（25／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 保全の有効性評価結果
に伴う点検項目、周期他

の追加 

（備考欄に関連事項の追

記） 

 

 
 
 
 
② 2020 年 7 月に新緊急時
対策所への移行により、

新規設備となるため「今

回計画なし」に変更 

（備考欄に関連事項を追

記） 

 

① 

② 

① ① 

② 

① 

② ① ① ② 
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別紙（26／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 7月に新緊急時対策
所への移行により、新規設備

となるため「今回計画なし」

に変更 

（備考欄に関連事項を追記） 
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別紙（27／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保全の有効性評価結果に伴

う点検項目、周期他の追加 

（備考欄に関連事項の追記） 
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別紙（28／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類三） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020年 7月に新緊急時対策
所への移行により、新規設備

となるため「今回計画なし」

に変更 

（備考欄に関連事項を追記） 
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別紙（29／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類五） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

 

 

 

 

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（30／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類五） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 

原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
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別紙（31／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類五） 
変更前 変更後 変更理由 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
（変更前後表表題も同じ） 
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別紙（32／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類五） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子力規制における検査制

度の見直しに係る大飯発電

所原子炉施設保安規定施行

による見直し 
（変更前後表表題も同じ） 
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別紙（33／33） 

大飯発電所第３号機 定期事業者検査報告（関原発第３８号 ２０２０年４月７日提出）からの変更新旧比較（添付書類六） 
変更前 変更後 変更理由 

  

 
 
前保全サイクルにおける評

価対象期間以降に発生した

事象について、別途、評価し

た内容を追加 
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