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１．はじめに 

本資料は、伊方発電所２号炉の廃止措置計画認可申請書「六 性能維持施

設」、「七 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性

能を維持すべき期間」及び「添付書類六 性能維持施設及びその性能並びに

その性能を維持すべき期間に関する説明書」に記載した性能維持施設が、機

能を維持するために必要な性能の考え方について説明する。 

 

２．性能維持施設の性能の考え方について 

性能維持施設の性能については、発電用原子炉施設及び試験研究用等原子

炉施設の廃止措置計画の審査基準（以下「審査基準」という。）に基づき記載

する。 

【審査基準（抜粋）】 

 

 

 

 

廃止措置計画認可申請書「六 性能維持施設」第 6.1 表に定めている性能

維持施設は、設置許可等を受けて設計・製作されたものであり、これを引き

続き使用するため、その性能維持施設の仕様等として、設置時の仕様及び廃

止措置時に必要な台数を「位置，構造及び設備」欄に記載するとともに、廃

止措置段階において必要となる機能を「機能」欄に記載している。 

この性能維持施設を維持し、使用することを前提としていることから、性

能維持施設の性能は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則」等を参考に、廃止措置段階で求められる機能を維持するために必

要となる状態を記載する。 

ここで示される性能維持施設の性能については、性能維持施設が維持

すべき機能ごとに、その性能を満たすために必要な仕様等（以下単に

「必要な仕様等」という。）が示されていること。 
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３．各性能維持施設の性能について 

２．に示した考え方に基づいた各性能維持施設の性能を以下に示す。 

（１）建家及び構造物 

建家及び構造物に必要な機能は、放射性物質が管理されない状態で外

部へ漏えいすることを防ぐ「放射性物質漏えい防止機能」及び周辺公衆

及び放射線業務従事者の受ける放射線を低減する「放射線遮蔽機能」で

ある。 

建家及び構造物は、設置時より「放射性物質漏えい防止機能」を有す

るよう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階におい

ては、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁として機能で

きるよう、有意な損傷がない状態であれば、必要な機能は維持される。

また、建家及び構造物は、設置時より「放射線遮蔽機能」を有するよう

設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、

放射線障害を防止するために必要な放射線遮蔽体として機能できるよう、

有意な損傷がない状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、建家及び構造物の性能は、第３－１表に示すとおりである。 

第３－１表 建家及び構造物の性能 

性能維持施設 機能 性能 

原子炉補助建家 放射性物質漏え

い防止機能 

外部へ放射性物質が漏

えいするような有意な

損傷がない状態である

こと。 

原子炉格納容器 

原子炉補助建家（補

助遮蔽（使用済燃料

ピット、廃液蒸発装

置室、使用済樹脂貯

蔵タンク室）） 

放射線遮蔽機能 放射線障害の防止に影

響するような有意な損

傷がない状態であるこ

と。 

原子炉容器周囲のコ

ンクリート壁 

原子炉格納容器外周

のコンクリート壁 
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（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

ａ．核燃料物質取扱施設 

核燃料物質取扱施設に必要な機能は、取扱い中の新燃料又は使用済燃

料が臨界に達することを防止する「臨界防止機能」、取扱い中の新燃料及

び使用済燃料の落下を防止する「燃料落下防止機能」及び使用済燃料輸

送容器の除染を行うことができる「除染機能」である。 

使用済燃料ピットクレーン、補助建家クレーン及び新燃料エレベータ

の「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」を維持するためには、以

下の事項を満足する必要がある。 

・燃料体等を取り扱う能力を有するものであること 

・取扱い中に燃料体等が破損しないこと 

・燃料体等の取扱い中に燃料体等を取り扱うための動力源がなくなっ

た場合に、燃料体等の落下を防止できること 

使用済燃料ピットクレーン、補助建家クレーン及び新燃料エレベータ

は、設置時より「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」を有するよ

う設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、

上記事項を満足できるよう、新燃料又は使用済燃料を取扱い中、動力電

源が喪失した場合に新燃料又は使用済燃料が停止した位置にて保持され、

また、取扱い中に新燃料及び使用済燃料が破損しないよう正常に動作す

る状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、使用済燃料ピットクレーン、補助建家クレーン及び新燃料

エレベータの性能は、第３－２表に示すとおりである。 
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第３－２表 使用済燃料ピットクレーン、補助建家クレーン及び 

新燃料エレベータの性能 

性能維持施設 機能 性能 

使用済燃料ピットク

レーン 

臨界防止機能 

燃料落下防止機

能 

新燃料又は使用済燃料を取扱い

中、動力電源が喪失した場合に新

燃料又は使用済燃料が停止した

位置にて保持される状態である

こと。また、取扱い中に新燃料及

び使用済燃料が破損しないよう

正常に動作する状態であること。 

補助建家クレーン 

新燃料エレベータ 

 

除染装置は、設置時より「除染機能」を有するよう設計・製作された

設備である。したがって、廃止措置段階においては、使用済燃料輸送容

器の除染を行うための場所として、除染に影響するような有意な損傷が

ない状態あれば、必要な機能は維持される。 

このため、除染装置の性能は、第３－３表に示すとおりである。 

第３－３表 除染装置の性能 

性能維持施設 機能 性能 

除染装置 除染機能 使用済燃料輸送容器の除染に

影響するような有意な損傷が

ない状態であること。 

 

ｂ．核燃料物質貯蔵施設 

核燃料物質貯蔵施設に必要な機能は、貯蔵中の新燃料及び使用済燃料

が臨界に達することを防止する「臨界防止機能」、使用済燃料ピットの水

位の監視及びステンレス鋼板内張りから漏えいが生じた場合に漏えいを

監視する「水位及び漏えいの監視機能」、使用済燃料ピットに貯蔵中の使

用済燃料を浄化・冷却する「浄化・冷却機能」及び使用済燃料ピットに

補給水を供給する「給水機能」である。 

新燃料ラック、使用済燃料ピット及び使用済燃料ラックの「臨界防止

機能」を維持するためには、以下の事項を満足する必要がある。 
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・燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること 

新燃料ラック、使用済燃料ピット及び使用済燃料ラックは、設置時よ

り「臨界防止機能」を有するよう設計・製作された設備である。したが

って、廃止措置段階においては、上記事項を満足できるよう、新燃料ラ

ック等に貯蔵する燃料体等の臨界防止に影響するような変形等の有意な

損傷がない状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、新燃料ラック、使用済燃料ピット及び使用済燃料ラックの

性能は、第３－４表に示すとおりである。 

第３－４表 新燃料ラック、使用済燃料ピット及び 

使用済燃料ラックの性能 

性能維持施設 機能 性能 

新燃料貯蔵設備（新

燃料ラック） 

臨界防止機能 新燃料の臨界防止に影響する

ような変形等の有意な損傷が

ない状態であること。 

使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料ピッ

ト、使用済燃料ラッ

ク） 

新燃料及び使用済燃料の臨界

防止に影響するような変形等

の有意な損傷がない状態であ

ること。 

 

使用済燃料ピット水位を監視する設備の「水位の監視機能」を維持す

るためには、以下の事項を満足する必要がある。 

・使用済燃料を貯蔵する水槽の水位を計測すること 

・使用済燃料貯蔵槽の水位の著しい低下を確実に検知し、自動的に警

報すること 

使用済燃料ピット水位を監視する設備は、設置時より「水位の監視機

能」を有するよう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置

段階においては、上記事項を満足できるよう、使用済燃料ピットの水位

が計測でき、水位高及び低の警報が発信できる状態であれば、必要な機

能は維持される。 
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また、使用済燃料ピット水の漏えいを監視する設備は、設置時より「漏

えいの監視機能」を有するよう設計・製作された設備である。したがっ

て、廃止措置段階においては、使用済燃料ピット内張りからの漏えいを

監視する装置が使用できる状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、使用済燃料ピット水位を監視する設備及び使用済燃料ピッ

ト水の漏えいを監視する設備の性能は、第３－５表に示すとおりである。 

第３－５表 使用済燃料ピット水位を監視する設備及び 

使用済燃料ピット水の漏えいを監視する設備の性能 

性能維持施設 機能 性能 

使用済燃料貯蔵設備（使用

済燃料ピット水位を監視

する設備） 

水位及び漏えい

の監視機能 

使用済燃料ピットの水位が計

測でき、水位高及び低の警報が

発信できる状態であること。 

使用済燃料貯蔵設備（使用

済燃料ピット水の漏えい

を監視する設備） 

使用済燃料ピット内張りから

の漏えいを監視する装置が使

用できる状態であること。 

 

使用済燃料ピット水浄化冷却設備の「浄化・冷却機能」を維持するた

めには、以下の事項を満足する必要がある。 

・崩壊熱を除去できるものであること 

・使用済燃料が著しく腐食するおそれがある場合は、これを防止する 

こと 

使用済燃料ピット水浄化冷却設備は、設置時より「浄化・冷却機能」

を有するよう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階

においては、上記事項を満足できるよう、使用済燃料ピット水の冷却が

できる状態であり、また、浄化が必要な場合に使用済燃料ピット水を脱

塩塔に通水できる状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、使用済燃料ピット水浄化冷却設備の性能は、第３－６表に

示すとおりである。 
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第３－６表 使用済燃料ピット水浄化冷却設備の性能 

性能維持施設 機能 性能 

使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料ピット

水浄化冷却設備） 

浄化・冷却機能 使用済燃料ピット水の冷却がで

きる状態であること。 

使用済燃料の被覆が著しく腐食

するおそれがある場合に使用済

燃料ピット水を脱塩塔に通水で

きる状態であること。 

 

燃料取替用水タンクは、設置時より「給水機能」を有するよう設計・

製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、内包す

る放射性物質が漏えいするような、き裂、変形等の有意な欠陥がない状

態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、燃料取替用水タンクの性能は、第３－７表に示すとおりで

ある。 

第３－７表 燃料取替用水タンクの性能 

性能維持施設 機能 性能 

燃料取替用水タンク 給水機能 内包する放射性物質が漏え

いするようなき裂、変形等の

有意な欠陥がない状態であ

ること。 

 

（３）放射性廃棄物の廃棄施設 

ａ．放射性気体廃棄物の廃棄設備 

補助建家排気筒に必要な機能は、放射性気体廃棄物を排出口から放出

する「放射性廃棄物処理機能」である。 

補助建家排気筒の「放射性廃棄物処理機能」を維持するためには、以

下の事項を満足する必要がある。 

・気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、排気筒の出口以外の箇所

において気体状の放射性廃棄物を排出しないこと 
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補助建家排気筒は、設置時より「放射性廃棄物処理機能」を有するよ

う設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、

上記事項を満足できるよう、放射性気体廃棄物の放出に影響するような

有意な損傷がない状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、補助建家排気筒の性能は、第３－８表に示すとおりである。 

第３－８表 補助建家排気筒の性能 

性能維持施設 機能 性能 

補助建家排気筒 放射性廃棄物処

理機能 

放射性気体廃棄物の放出に影

響するような有意な損傷がな

い状態であること。 

 

ｂ．放射性液体廃棄物の廃棄設備 

放射性液体廃棄物の廃棄設備に必要な機能は、放射性液体廃棄物を処

理・貯留する「放射性廃棄物処理機能」である。 

放射性液体廃棄物の廃棄設備のタンクの「放射性廃棄物処理機能」を

維持するためには、以下の事項を満足する必要がある。 

・放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、放射性廃棄物に含

まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しないもので

あること 

放射性液体廃棄物の廃棄設備のタンクは、設置時より「放射性廃棄物

処理機能」を有するよう設計・製作された設備である。したがって、廃

止措置段階においては、上記事項を満足できるよう、内包する放射性物

質が漏えいするような、き裂、変形等の有意な欠陥がない状態であれば、

必要な機能は維持される。 

このため、放射性液体廃棄物の廃棄設備のタンクの性能は、第３－９

表に示すとおりである。 
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第３－９表 放射性液体廃棄物の廃棄設備のタンクの性能 

性能維持施設 機能 性能 

格納容器冷却材ドレンタンク 放射性廃棄物処

理機能 

内包する放射性物質が

漏えいするようなき

裂、変形等の有意な欠

陥がない状態であるこ

と。 

補助建家冷却材ドレンタンク 

冷却材貯蔵タンク 

補助建家機器ドレンタンク 

補助建家サンプタンク 

格納容器サンプ 

廃液貯蔵タンク 

廃液蒸留水タンク 

薬品ドレンタンク 

洗浄排水タンク 

洗浄排水蒸留水タンク 

 

廃液蒸発装置及び廃液蒸留水脱塩塔の「放射性廃棄物処理機能」を維

持するためには、以下の事項を満足する必要がある。 

・周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、原子力規

制委員会の定める濃度限度以下になるように発電用原子炉施設にお

いて発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること 

廃液蒸発装置及び廃液蒸留水脱塩塔は、設置時より「放射性廃棄物処

理機能」を有するよう設計・製作された設備である。したがって、廃止

措置段階においては、上記事項を満足できるよう、発生する放射性液体

廃棄物を法令に定める濃度限度以下となるよう、放射性液体廃棄物を処

理する能力を有する状態であれば、必要な機能は維持される。 

また、洗浄排水蒸発装置は、設置時より「放射性廃棄物処理機能」を

有するよう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階に

おいては、放射性液体廃棄物を処理する能力を有する状態であれば、必

要な機能は維持される。 

このため、廃液蒸発装置、廃液蒸留水脱塩塔及び洗浄排水蒸発装置の

性能は、第３－10 表に示すとおりである。 
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第３－10 表 廃液蒸発装置、廃液蒸留水脱塩塔及び 

洗浄排水蒸発装置の性能 

性能維持施設 機能 性能 

廃液蒸発装置 放射性廃棄物処

理機能 

放射性液体廃棄物を処理する

能力を有する状態であること。 廃液蒸留水脱塩塔 

洗浄排水蒸発装置 

 

放水口は、設置時より「放射性廃棄物処理機能」を有するよう設計・

製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、放射性

液体廃棄物の放出に影響するような有意な損傷がない状態であれば、必

要な機能は維持される。 

このため、放水口の性能は、第３－11 表に示すとおりである。 

第３－11 表 放水口の性能 

性能維持施設 機能 性能 

放水口 放射性廃棄物処

理機能 

放射性液体廃棄物の放出に影

響するような有意な損傷がな

い状態であること。 

 

ｃ．放射性固体廃棄物の廃棄設備 

放射性固体廃棄物の廃棄設備に必要な機能は、放射性固体廃棄物を処

理する「放射性廃棄物処理機能」及び貯蔵する「放射性廃棄物貯蔵機能」

である。 

アスファルト固化装置、セメント固化装置及びベイラは、設置時より

「放射性廃棄物処理機能」を有するよう設計・製作された設備である。

したがって、廃止措置段階においては、放射性固体廃棄物の種類により

分類し、それぞれに応じた処理が行えるよう、放射性固体廃棄物を処理

する能力を有する状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、アスファルト固化装置、セメント固化装置及びベイラの性

能は、第３－12 表に示すとおりである。 
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第３－12 表 アスファルト固化装置、セメント固化装置及び 

ベイラの性能 

性能維持施設 機能 性能 

ドラム詰装置（アス

ファルト固化装置、

セメント固化装置） 

放射性廃棄物処

理機能 

放射性固体廃棄物を処理す

る能力を有する状態である

こと。 

ベイラ 

 

使用済樹脂貯蔵タンクの「放射性廃棄物貯蔵機能」を維持するために

は、以下の事項を満足する必要がある。 

・放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること 

・崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃

棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しな

いこと 

使用済樹脂貯蔵タンクは、設置時より「放射性廃棄物貯蔵機能」を有

するよう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階にお

いては、上記事項を満足できるよう、内包する放射性物質が漏えいする

ような、き裂、変形等の有意な欠陥がない状態であれば、必要な機能は

維持される。 

このため、使用済樹脂貯蔵タンクの性能は、第３－13 表に示すとおり

である。 

第３－13 表 使用済樹脂貯蔵タンクの性能 

性能維持施設 機能 性能 

使用済樹脂貯蔵タンク 放射性廃棄物貯

蔵機能 

内包する放射性物質が漏え

いするようなき裂、変形等の

有意な欠陥がない状態であ

ること。 

 

（４）放射線管理施設 

ａ．発電用原子炉施設の放射線監視 
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発電用原子炉施設の放射線監視に必要な機能は、発電用原子炉施設の

放射線を監視する「放射線監視機能」である。 

(a) エリア・モニタ 

エリア・モニタの「放射線監視機能」を維持するためには、以下の事

項を満足する必要がある。 

・管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に

必要とする場所の線量当量率を計測すること 

・線量当量率が著しく上昇した場合においてこれを確実に検出して自

動的に警報すること 

エリア・モニタは、設置時より「放射線監視機能」を有するよう設計・

製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、上記事

項を満足できるよう、線量当量率を測定でき、警報設定値において警報

が発信する状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、エリア・モニタの性能は、第３－14 表に示すとおりである。 

第３－14 表 エリア・モニタの性能 

性能維持施設 機能 性能 

エリア・モニタ（ドラム

詰装置制御室、使用済

燃料ピット付近） 

放射線監視機能 線量当量率を測定できる状

態であること。 

警報設定値において警報が

発信できる状態であること。 

 

(b) プロセス・モニタ 

プロセス・モニタの「放射線監視機能」を維持するためには、以下の

事項を満足する必要がある。 

・放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がある

排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質

の濃度を計測すること 
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・放射性物質の濃度が著しく上昇した場合においてこれを確実に検出

して自動的に警報すること 

プロセス・モニタは、設置時より「放射線監視機能」を有するよう設

計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、上

記事項を満足できるよう、放射性物質の濃度を測定でき、警報設定値に

おいて警報が発信する状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、プロセス・モニタの性能は、第３－15 表に示すとおりであ

る。 

第３－15 表 プロセス・モニタの性能 

性能維持施設 機能 性能 

プロセス・モニタ（補助

蒸気ドレンモニタ） 

放射線監視機能 放射性物質の濃度を測定で

きる状態であること。 

警報設定値において警報が

発信できる状態であること。 

 

ｂ．環境への放射性物質の放出管理 

環境への放射性物質の放出管理に必要な機能は、環境へ放出する放射

性物質を確認する「放出管理機能」である。 

排気モニタ及び排水モニタの「放出管理機能」を維持するためには、

以下の事項を満足する必要がある。 

・排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質

の濃度を計測すること 

・排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度

を計測すること 

・放射性物質の濃度が著しく上昇した場合においてこれを確実に検出

して自動的に警報すること 

排気モニタ及び排水モニタは、設置時より「放出管理機能」を有する
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よう設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階において

は、上記事項を満足できるよう、排気中及び排水中の放射性物質の濃度

を測定でき、警報設定値において警報が発信する状態であれば、必要な

機能は維持される。 

このため、排気モニタ及び排水モニタの性能は、第３－16 表に示すと

おりである。 

第３－16 表 排気モニタ及び排水モニタの性能 

性能維持施設 機能 性能 

排気モニタ（補助建家

排気筒ガスモニタ、格

納容器排気筒ガスモニ

タ） 

放出管理機能 放射性物質の濃度を測定で

きる状態であること。 

警報設定値において警報が

発信できる状態であること。 

排水モニタ（廃棄物処

理設備排水モニタ） 

 

ｃ．管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理 

管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に必要な機能は、

放射線業務従事者の被ばく及び汚染の確認並びにエリア内の空気中の放

射性物質濃度を確認する「放射線管理機能」である。 

放射線管理関係設備は、設置時より「放射線管理機能」を有するよう

設計・製作された設備である。したがって、廃止措置段階においては、

出入管理、汚染の管理及び放射線分析ができる状態であれば、必要な機

能は維持される。 

このため、放射線管理関係設備の性能は、第３－17 表に示すとおりで

ある。  
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第３－17 表 放射線管理関係設備の性能 

性能維持施設 機能 性能 

放射線管理関係設備

（出入管理室、放射

化学室、放射能測定

室） 

放射線管理機能 出入管理、汚染の管理

及び放射線分析ができ

る状態であること。 

 

（５）解体中に必要なその他の施設 

ａ．換気設備 

換気設備に必要な機能は、使用済燃料の貯蔵管理及び搬出作業、放射

性廃棄物の処理、放射性粉じん発生の可能性がある解体作業等において、

空気浄化を行う「換気機能」である。 

換気設備の「換気機能」を維持するためには、以下の事項を満足する

必要がある。 

・放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであるこ

と 

換気設備は、設置時より「換気機能」を有するよう設計・製作された

設備である。したがって、廃止措置段階においては、上記事項を満足で

きるよう、フィルタ等を介した状態で給気ファン及び排気ファンを運転

することにより、放射線障害を防止するために必要な換気ができる状態

であれば、必要な機能は維持される。 

このため、換気設備の性能は、第３－18 表に示すとおりである。 
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第３－18 表 換気設備の性能 

性能維持施設 機能 性能 

原子炉格納容器給気ユニット 換気機能 放射線障害を防止する

ために必要な換気がで

きる状態であること。 

原子炉格納容器給気ファン 

原子炉格納容器排気フィルタ・ユ

ニット 

原子炉格納容器排気ファン 

原子炉格納容器排気筒 

補助建家給気ユニット 

補助建家給気ファン 

補助建家排気フィルタユニット 

補助建家排気ファン 

補助建家排気筒 

放射線管理室給気ユニット※１ 

放射線管理室給気ファン※１ 

放射線管理室排気フィルタユニ

ット※１ 

放射線管理室排気ファン※１ 

原子炉格納容器排気筒※１ 
※１：１号炉のみとの共用施設 

 

ｂ．非常用電源設備 

非常用電源設備に必要な機能は、外部電源喪失時に性能維持施設へ電

源を供給する「電源供給機能」である。 

非常用電源設備は、設置時より運転段階での外部電源喪失時に必要な

「電源供給機能」を有するよう設計・製作された設備である。 

廃止措置段階においても、この非常用電源設備を維持していくことか

ら、非常用高圧母線に接続された性能維持施設であれば、ディーゼル発

電機による電源供給が可能である。また、非常用直流母線に接続された

性能維持施設であれば、蓄電池による電源供給が可能である。その上で、

外部電源喪失時、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合に、適切

な容量の電源を供給できる状態を維持管理するため、非常用電源設備に

よる電源供給が必要な性能維持施設を明確にする。 
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安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持

施設を別紙－１に、蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設を別紙

－２に示す。 

以上のことから、非常用電源設備は、安全確保の観点から使用済燃料

の冷却のために必要な性能維持施設及び非常照明に電源を供給できる状

態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、非常用電源設備の性能は、第３－19 表に示すとおりである。 

第３－19 表 非常用電源設備の性能 

性能維持施設 機能 性能 

ディーゼル発電機 電源供給機能 性能維持施設（海水ポンプ、原

子炉補機冷却水ポンプ、使用済

燃料ピット水浄化冷却設備（使

用済燃料ピットポンプ））へ電

源を供給できる状態であるこ

と。 

蓄電池 性能維持施設（ディーゼル発電

機、非常照明）へ電源を供給で

きる状態であること。 

 

ｃ．その他の安全確保上必要な設備 

原子炉補機冷却水設備（原子炉補機冷却水冷却器、原子炉補機冷却水

ポンプ及び原子炉補機冷却水サージタンク）に必要な機能は、性能維持

施設へ冷却水を供給する「冷却機能」である。 

また、海水ポンプに必要な機能は、性能維持施設へ海水を供給する「冷

却機能」である。 

原子炉補機冷却水設備は、設置時より運転段階における補機冷却に必

要な「冷却機能」を有するよう設計・製作された設備である。 

また、海水ポンプは、設置時より運転段階における補機冷却に必要な

「冷却機能」を有するよう設計・製作された設備である。 
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廃止措置段階においても、これらの原子炉補機冷却水設備及び海水ポ

ンプを維持していくことから、原子炉補機冷却水設備により性能維持施

設へ冷却水の供給が可能であり、また、海水ポンプにより性能維持施設

へ海水の供給が可能である。その上で、解体中の原子炉施設の安全確保

上必要な場合に、適切な容量の冷却水及び海水を供給できる状態を維持

管理するため、原子炉補機冷却水設備による冷却水供給及び海水ポンプ

による海水供給が必要な性能維持施設を明確にする。 

安全確保のために原子炉補機冷却水設備による冷却水供給及び海水ポ

ンプによる海水供給が必要な性能維持施設を別紙－３に示す。 

以上のことから、原子炉補機冷却水設備及び海水ポンプは、安全確保

の観点から使用済燃料の冷却のために必要な性能維持施設に冷却水及び

海水を供給できる状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、原子炉補機冷却水冷却器、原子炉補機冷却水ポンプ、原子

炉補機冷却水サージタンク及び海水ポンプの性能は、第３－20 表に示す

とおりである。 
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第３－20 表 原子炉補機冷却水冷却器、原子炉補機冷却水ポンプ、 

原子炉補機冷却水サージタンク及び海水ポンプの性能 

性能維持施設 機能 性能 

原子炉補機冷却水冷却器 冷却機能 性能維持施設（使用済燃料ピ

ット水浄化冷却設備）へ冷却

水を供給できる状態である

こと。 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却水サージ

タンク 

海水ポンプ 性能維持施設（原子炉補機冷

却水冷却器、ディーゼル発電

機）へ海水を供給できる状態

であること。 

 

非常照明に必要な機能は、外部電源喪失時において作業者が建家から

安全に避難するために必要な「照明機能」である。 

非常照明は、設置時より「照明機能」を有するよう設計・製作された

設備である。したがって、廃止措置段階においては、外部電源喪失時に

おいても、非常照明が点灯できる状態であれば、必要な機能は維持され

る。 

このため、非常照明の性能は、第３－21 表に示すとおりである。 

第３－21 表 非常照明の性能 

性能維持施設 機能 性能 

非常照明 照明機能 非常照明が点灯できる

状態であること。 

 

（６）その他の安全対策 

その他の安全対策に必要な機能は、火気作業や可燃物を取り扱うこと

から、消火を行うために必要な「消火機能」である。 

消火栓は、設置時より「消火機能」を有するよう設計・製作された設

備である。したがって、廃止措置段階においては、消火のために消火栓

から放水できる状態であれば、必要な機能は維持される。 

このため、消火栓の性能は、第３－22 表に示すとおりである。 
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第３－22 表 消火栓の性能 

性能維持施設 機能 性能 

消火栓（管理区域内） 消火機能 消火栓から放水できる

状態であること。 



 

 

安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持施設について 

 

電源を使用する性能維持施設について、非常用高圧母線に接続しており、ディーゼル発電機による電源供給ができる性能維持施設を示

す（「ディーゼル発電機による電源供給可否」欄参照）とともに、外部電源喪失時、安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給

が必要な性能維持施設を示す（「安全確保のための電源供給要否」欄参照）。 

廃止措置段階においては、外部電源喪失時、安全確保の観点から使用済燃料の冷却のために必要な性能維持施設に電源を供給できる状

態を維持する。 

 

 

 

電源を使用する 
性能維持施設 

維持機能 
ディーゼル発電機 

による電源供給可否 
安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

使用済燃料ピットク
レーン 

臨界防止機能 
燃料落下防止機能 

× × 

－ 補助建家クレーン × × 

新燃料エレベータ × × 

使用済燃料ピット水
位を監視する設備 

水位の監視機能 ○ × 

 
使用済燃料の冷却は十分進んでいることから、冷却機能を停
止しても、使用済燃料ピット水の温度上昇は緩やかであるた
め、長期間水位確保は可能であることから、断続的な監視で
問題ない。 
中央制御室で監視ができない場合、水位確認までの時間的余
裕も十分にあることから、社内規定に基づき、運転員による
現場確認を行うことにより、水位の監視機能を確保する。 
 

-
 
2
1
 
-
 

安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持施設（１／４） 

別
紙
－
１

 



 

 

 

 
電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
ディーゼル発電機 

による電源供給可否 
安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

使用済燃料ピット水
浄化冷却設備 

浄化・冷却機能 ○ ○ 
使用済燃料ピット水の冷却のための代替手段がないため、外
部電源喪失時には、ディーゼル発電機により電源供給を行う。 

原子炉補機冷却水ポ
ンプ 

冷却機能 〇 〇 

 
使用済燃料ピット水浄化冷却設備へ冷却水を供給するため、
外部電源喪失時には、ディーゼル発電機により電源供給を行
う。 
 

 
廃液蒸発装置 
 

放射性廃棄物処理機
能 

× × 
 
 
 
 
 
 
 

― 

 
洗浄排水蒸発装置 
 

× × 

 
ドラム詰装置(アス
ファルト固化装置、
セメント固化装置) 
 

× × 

 
ベイラ 
 

× × 

 
エリア・モニタ（ドラ
ム詰装置制御室、使
用済燃料ピット付
近） 
 

放射線監視機能 〇 × 

 
エリア・モニタは作業等で人が立ち入る代表的なエリア及び
作業により放射線レベルが変動する可能性のあるエリアに設
置している。 
外部電源喪失時には、ドラム詰装置制御室や使用済燃料ピッ
ト付近での作業を取りやめることから、対象エリアへの立ち
入りはなくなる。 
 

安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持施設（２／４） 

-
 
2
2
 
-
 



 

 

※放射線管理関係設備の一部について、１号炉側のディーゼル発電機より電源供給する。 

 

 
電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
ディーゼル発電機 

による電源供給可否 
安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

 
プロセス・モニタ（補
助蒸気ドレンモニ
タ） 
 

放射線監視機能 

〇 × 

 
プロセス・モニタは、管理区域内で使用された補助蒸気及び
ドレンが管理区域外に移送されることから、設置している。 
外部電源喪失時には、補助蒸気の供給及びドレンの移送が停
止されるため、管理区域外へ補助蒸気及びドレンは移送され
ない。 
 

放射線管理関係設備
（出入管理室、放射
化学室、放射能測定
室）※ 

〇 × 

 
出入管理室に設置している退出モニタについては、外部電源
喪失時には、サーベイメータ等により身体等の表面汚染密度
の測定は可能であるため、停止しても問題ない。 
放射能測定室に設置している放射線分析機器については、外
部電源喪失時には、放射線分析を行う必要はないので、停止
しても問題ない。 
 

 
排気モニタ（補助建
家排気筒ガスモニ
タ、格納容器排気筒
ガスモニタ） 
 

放出管理機能 

〇 × 

 
施設内の放射性気体廃棄物（希ガス）については、使用済燃
料が破損しない限り施設内に発生源はなく、外部電源喪失時
には、管理区域内作業を停止するとともに、換気空調系は停
止し、ダンパが閉止するため、放射性物質は管理区域外へ放
出されない。 
 

 
排水モニタ（廃棄物
処理設備排水モニ
タ） 
 

〇 × 

 
放射性液体廃棄物の放出は、放出タンク内の放射性廃棄物の
量をあらかじめ確認してから放出作業を行っており、外部電
源喪失時には、放射性廃棄物処理系の機器が停止するととも
に、放出は行わない。 
 

-
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-
 

安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持施設（３／４） 



 

 

※１号炉側のディーゼル発電機より電源供給する。 

  

 
電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
ディーゼル発電機 

による電源供給可否 
安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

原子炉格納容器給気
ファン 

換気機能 

× × 
 

― 
 

 
原子炉格納容器排気
ファン 
 

× × 

補助建家給気ファン 〇 × 
 
 
解体作業等に伴い放射性粉じん発生の可能性があるが、作業
を取りやめることにより放射性粉じんは発生しない。 

補助建家排気ファン 〇 × 

海水ポンプ 冷却機能 〇 〇 

 
原子炉補機冷却水設備へ冷却水を供給するため、外部電源喪
失時には、ディーゼル発電機により電源供給を行う。 
 

放射線管理室給気フ
ァン※ 

換気機能 

〇 × 
 
 
解体作業等に伴い放射性粉じん発生の可能性があるが、作業
を取りやめることにより放射性粉じんは発生しない。 
 放射線管理室排気フ

ァン※ 
〇 × 

非常照明 照明機能 × × 

 
 
― 
 
 

-
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-
 

安全確保のためにディーゼル発電機による電源供給が必要な性能維持施設（４／４） 



 

 

安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設について 

 

電源を使用する性能維持施設について、非常用直流母線に接続しており、蓄電池による電源供給ができる性能維持施設を示す（「蓄電

池による電源供給可否」欄参照）とともに、外部電源喪失時、安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設を示す

（「安全確保のための電源供給要否」欄参照）。 

廃止措置段階においては、外部電源喪失時、安全確保の観点から使用済燃料の冷却のために必要な性能維持施設及び非常照明に電源を

供給できる状態を維持する。 

 

 

 
電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
蓄電池による 
電源供給可否 

安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

 
使用済燃料ピットク
レーン 
 

臨界防止機能 
燃料落下防止機能 

× × 

― 
 
補助建家クレーン 
 

× × 

 
新燃料エレベータ 
 

× × 

 
使用済燃料ピット水
位を監視する設備 
 

 
水位の監視機能 
 

× × 

 
 

― 
 
 

安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設（１／４） 
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電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
蓄電池による 
電源供給可否 

安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

 
使用済燃料ピット水
浄化冷却設備 
 

浄化・冷却機能 × × ― 

 
原子炉補機冷却水ポ
ンプ 
 

冷却機能 × × 

 
 

― 
 
 

 
廃液蒸発装置 
 

放射性廃棄物処理機
能 

× × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 

 
洗浄排水蒸発装置 
 

× × 

 
ドラム詰装置(アス
ファルト固化装置、
セメント固化装置) 
 

× × 

 
ベイラ 
 

× × 

安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設（２／４） 
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電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
蓄電池による 
電源供給可否 

安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

 
エリア・モニタ（ドラ
ム詰装置制御室、使
用済燃料ピット付
近） 
 

放射線監視機能 

× × 

― 

 
プロセス・モニタ（補
助蒸気ドレンモニ
タ） 
 

× × 

放射線管理関係設備
（出入管理 
室，放射化学室，放射
能測定室） 

× × 

 
排気モニタ（補助建
家排気筒ガスモニ
タ、格納容器排気筒
ガスモニタ） 
 

放出管理機能 

× × 

 
排水モニタ（廃棄物
処理設備排水モニ
タ） 
 

× × 

安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設（３／４） 

-
 
2
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電源を使用する 
性能維持施設 

 

維持機能 
蓄電池による 
電源供給可否 

安全確保のための 
電源供給要否 

安全確保のための電源供給要否の考え方 

原子炉格納容器給気
ファン 

換気機能 

× × 

 
― 

 

原子炉格納容器排気
ファン 

× × 

補助建家給気ファン × × 

補助建家排気ファン × × 

 
ディーゼル発電機 
 

電源供給機能 〇 〇 

 
外部電源喪失時には、ディーゼル発電機により使用済燃料ピ
ット水の冷却に係る設備へ電源供給するため、ディーゼル発
電機を運転できるよう、蓄電池により給電を行う。 
 

海水ポンプ 冷却機能 × × 
 

― 

放射線管理室給気フ
ァン 

換気機能 

× × 

 
 
 

― 
 

放射線管理室排気フ
ァン 

× × 

非常照明 照明機能 〇 〇 

 
外部電源喪失時においても、非常照明が点灯できるよう、蓄
電池により給電を行う。 

安全確保のために蓄電池による電源供給が必要な性能維持施設（４／４） 
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安全確保のために原子炉補機冷却水設備による冷却水供給及び海水ポンプによる海水供給が必要な性能維持施設について 

 

冷却水及び海水を必要とする性能維持施設について、安全確保のために原子炉補機冷却水設備による冷却水供給及び海水ポンプによ

る海水供給が必要な性能維持施設を示す（「安全確保のための冷却水供給要否」欄及び「安全確保のための海水供給要否」欄参照）。 

廃止措置段階においては、安全確保の観点から使用済燃料の冷却のために必要な性能維持施設に冷却水及び海水を供給できる状態を

維持する。 

 

 

 

 

 

 

 
冷却水を必要とする 

性能維持施設 
 

維持機能 
安全確保のための 
冷却水供給要否 

安全確保のための冷却水供給要否の考え方 

使用済燃料ピット水浄化冷
却設備 

浄化・冷却機能 〇 
使用済燃料ピット水浄化冷却設備を運転できるよう、原子炉
補機冷却水冷却器へ冷却水を供給する。 

廃液蒸発装置 

放射性廃棄物処理機能 

× 

 
 
 
 
 
放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の処理時に使用す
る設備であり、外部電源喪失時等における安全確保のために
使用する設備ではない。 

洗浄排水蒸発装置 × 

ドラム詰装置（アスファル
ト固化装置、セメント固化
装置） 

× 

安全確保のために原子炉補機冷却水設備による冷却水供給が必要な性能維持施設 

-
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-
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海水を必要とする 
性能維持施設 

 

維持機能 
安全確保のための 
海水供給要否 

安全確保のための海水供給要否の考え方 

原子炉補機冷却水冷却器 冷却機能 〇 
使用済燃料ピット水浄化冷却設備を運転できるよう、原子炉
補機冷却水冷却器へ海水を供給する。 

 
ディーゼル発電機 
 

電源供給機能 〇 

 
 
外部電源喪失時にはディーゼル発電機を運転できるよう、デ
ィーゼル発電機へ海水を供給する。 

安全確保のために海水ポンプによる海水供給が必要な性能維持施設 

 

-
 
3
0
 
-
 




