
作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

１．原子炉本体
 

　１．炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反
応度係数並びに減速材の名称、種類及び組成】
 

　２．炉心
 

　　（５）炉心支持構造物
 

　４．原子炉圧力容器
 

　　（１）原子炉圧力容器本体及び監視試験片
 

　　（２）原子炉圧力容器支持構造物
 

　　（３）原子炉圧力容器付属構造物
 

　　（４）原子炉圧力容器内部構造物
 

　　基本設計方針
 

２．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵設備
 

　１．燃料取扱設備
 

　３．使用済燃料貯蔵設備
 

　　（１）使用済燃料貯蔵槽　　　　　　　　
　　　　　　　（２）使用済燃料運搬用容器ピ
ット　　　　　　　　　（３）使用済貯蔵ラッ
ク
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　　（８）使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び
漏えいを監視する装置
 

03/12 03/13

03/20 03/20

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/08 02/09

02/16 02/16

02/10 02/11

02/18 02/18

02/10 02/11

02/18 02/18

08/13 08/13

08/19 08/19

08/18 08/18

08/19 08/19

09/28 10/02

10/09 10/09

10/19 10/23

10/30 10/30

【調整中】【現／記】●●-●反応度係数〔▲▲〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●炉心シュラウド，シュラウドサポート〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●上部格子板，炉心支持板，中央燃料支持金具，周辺燃料支持金具，制御棒案内管〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉圧力容器〔耐圧，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉圧力容器スカート〔支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●給水スパージャー〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●高圧炉心給水スパージャー〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●低圧注水スパージャー〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●高圧炉心注水系配管（原子炉圧力容器内部）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現／記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現／記】●●-●基本設計方針（燃料）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-02003-1 使用済燃料貯蔵プール，キャスクピット，使用済貯蔵ラック〔据付，外観〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-02002 使用済燃料貯蔵プール，キャスクピット，使用済貯蔵ラック〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-02002 使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化ポンプ入口温度〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール温度、燃料プール冷却浄化ポンプ入口温度〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（８）使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び
漏えいを監視する装置
 

　４．使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備
 

　　４．１ 燃料プール冷却浄化系
 

　　４．２ 燃料プール代替注水系
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　５．基本設計方針
 

01/18 01/22

01/29 01/29

01/18 01/22

01/29 01/29

01/18 01/22

01/29 01/29

01/18 01/22

01/29 01/29

08/13 08/13

08/13 08/13

08/13 08/13

08/19 08/19

08/18 08/18

08/19 08/19

11/01 11/04

11/11 11/11

11/05 11/06

11/13 11/13

10/26 10/29

11/05 11/05

11/02 11/04

11/11 11/11

12/09 12/20

12/30 12/30

11/01 11/04

11/11 11/11

12/07 12/11

12/18 12/18

10/19 12/18

12/25 12/25

02/18 02/19

02/26 02/26

12/02 12/06

12/13 12/13

12/02 12/06

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール水位・温度ＳＡ〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール水位・温度ＳＡ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール水位・温度ＳＡ広域〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール水位・温度ＳＡ広域〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-02003-1 燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，スキマサージタンク，主配管（常設）〔耐圧・漏えい，外観，据付，材料，寸法，支持構造物〕

【現/立・記】K7-1-02003-2 燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，スキマサージタンク，主配管（常設）〔耐圧・漏えい，外観，据付，材料，寸法，支持構造物〕

【現/立・記】K7-1-02003-3 燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，スキマサージタンク，主配管（常設）〔耐圧・漏えい，外観，据付，材料，寸法，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-02002 燃料プール冷却浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱交換器，スキマサージタンク，主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主配管（常設）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-02004 可搬型代替注水ﾎﾟﾝﾌﾟ（A-1級，A-2級），可搬型Ｙ型ストレーナ，主配管（可搬）〔外観，寸法，材料，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ﾎﾟﾝﾌﾟ（A-1級，A-2級），可搬型Ｙ型ストレーナ，主配管（可搬）〔系統機能，ポンプ機能，ストレーナ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型スプレイヘッダ、可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース〔外観，寸法，材料，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ(A-1級，A-2級)，可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（燃料）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（建築）

工事情報：既設　安全重要度：MS-2,PS-3　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

2/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　５．基本設計方針
 

３．原子炉冷却系統施設
 

　１．蒸気タービン本体
 

　　（４）復水器
 

　２．蒸気タービンの附属設備
 

　　（２）熱交換器（湿分分離器を含む）
 

　　（４）管等
 

　３．原子炉冷却材再循環設備
 

　４．原子炉冷却材の循環設備
 

　　４．１ 主蒸気系
 

　　４．２ 復水給水系
 

　５．残留熱除去設備
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　　５．１ 残留熱除去系
 

12/13 12/13

12/14 12/18

12/25 12/25

10/28 10/30

11/06 11/06

10/28 10/30

11/06 11/06

11/09 11/09

11/16 11/16

12/09 12/20

12/27 12/27

12/09 12/20

12/27 12/27

02/11 02/12

02/19 02/19

03/10 03/11

03/18 03/18

12/09 12/10

12/09 12/10

12/17 12/17

09/28 09/30

10/07 10/07

11/09 11/11

04/04 04/05

04/12 04/12

10/02 10/06

11/09 11/11

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型計測器〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●汚濁防止膜〔外観，寸法，状態確認（取付／保管）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●小型船舶（汚濁防止膜設置用）〔外観，状態確認（取付／保管）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●放射性物質吸着材〔外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現・工/立】●●-●可搬型スプレイヘッダ〔通気確認試験，スプレイ試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース〔通水確認試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ACC，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ACC，SRV，ＭＳＩＶ，主配管〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ACC，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ACC，SRV，主配管〔系統機能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03007-1 主配管〔耐圧・漏えい〕

【現/立・記】K7-1-03007-2 主配管〔耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03003 残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●（Ｂ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*SHC-LPFL-S/C冷却

【調整中】【現/立】●●-●（Ｂ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*S/Cスプレイ

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*SHC-LPFL

【現/立】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*S/C冷却

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,3,PS-1～3　SAクラス：SAクラス２

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

3/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　５．１ 残留熱除去系
 

　６．非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設
備
 

　　６．１ 高圧炉水注水系
 

　　６．２ 原子炉隔離時冷却系
 

　　６．３ 高圧代替注水系
 

　　６．５ 低圧代替注水系
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　６．６ 水の供給設備
 

04/04 04/05

10/02 10/06 04/12 04/12

11/09 11/11

11/18 11/18

11/09 11/13

11/20 11/20

11/16 11/20

11/27 11/27

11/16 11/20

11/27 11/27

02/13 02/16

02/23 02/23

04/10 04/13

04/18 04/18

02/13 02/16

02/23 02/23

04/10 04/13

04/18 04/18

08/26 08/28

08/26 08/28

09/04 09/04

09/01 09/09

09/16 09/16

12/09 12/20

12/27 12/27

10/26 10/29

11/05 11/05

11/05 11/09

11/16 11/16

10/21 10/23

10/30 10/30

11/04 11/06

11/13 11/13

11/04 11/06

11/13 11/13

【調整中】【現/立】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*S/Cスプレイ

【現/立】●●-●（Ａ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*SHC-LPFL 【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●（Ａ系）残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕*S/C冷却

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●高圧炉心注水系ポンプ，高圧炉心注水系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●（Ｂ系）高圧炉心注水系ポンプ，高圧炉心注水系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●（Ｃ系）高圧炉心注水系ポンプ，高圧炉心注水系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主配管〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●原子炉隔離時冷却系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●原子炉隔離時冷却系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ストレーナ，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管〔系統機能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●高圧代替注水系ポンプ，主配管〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●高圧代替注水系ポンプ，主配管〔系統機能，ポンプ機能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03007-1 主配管（常設）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

【現/立・記】K7-1-03007-2 主配管（常設）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-03008 主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース〔外観，寸法，材料，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔系統機能，ポンプ機能，ストレーナ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（海水取水用）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（海水取水用）〔系統機能，ポンプ機能〕*屋外機器

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●大容量送水車（海水取水用）〔系統機能，ポンプ機能〕*CSP

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：PS-1,2　SAクラス：SAクラス３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,3　SAクラス：SAクラス２

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス１

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２,３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

4/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　６．６ 水の供給設備
 

　７．原子炉冷却材補給設備
 

　　７．１ 補給水系
 

　８．原子炉補機冷却設備
 

　　８．１ 原子炉補機冷却水系及び原子炉補
機冷却海水系
 

　　８．２ 代替原子炉補機冷却系
 

　９．原子炉冷却材浄化設備
 

　　９．１ 原子炉冷却材浄化系
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１
０
）
特
保
工
程
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使
用
前
事
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者
検
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　１１．基本設計方針
 

10/26 10/29

11/05 11/05

11/10 11/12

11/19 11/19

11/16 11/17

11/24 11/24

11/19 11/20

11/27 11/27

08/26 08/28

08/26 08/28

08/26 08/28

09/04 09/04

09/01 09/09

09/16 09/16

09/23 09/25

10/02 10/02

10/30 10/30

11/06 11/06

09/29 09/29

10/06 10/06

09/30 09/30

10/06 10/06

09/23 09/25

10/02 10/02

10/21 10/23

10/30 10/30

11/04 11/06

11/13 11/13

12/14 12/15

12/22 12/22

12/07 12/18

12/25 12/25

12/07 12/11

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔系統機能，ポンプ機能，ストレーナ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主配管（常設）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03007-1 復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，主配管（常設）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

【現/立・記】K7-1-03007-2 復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，主配管（常設）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

【現/立・記】K7-1-03009 復水移送ポンプ，復水貯蔵槽〔据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-03008 復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，主配管（常設）〔系統機能，ポンプ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03010 原子炉補機冷却水系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，原子炉補機冷却水系サージタンク，原子炉補機冷却海水系ストレーナ，主要弁，主配管（常設）〔耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ａ系）原子炉補機冷却水系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，原子炉補機冷却水系サージタンク，原子炉補機冷却海水系ストレーナ，主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-03012 （Ｂ系）原子炉補機冷却水系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，原子炉補機冷却水系サージタンク，原子炉補機冷却海水系ストレーナ，主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-03012 （Ｃ系）原子炉補機冷却水系熱交換器，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，原子炉補機冷却水系サージタンク，原子炉補機冷却海水系ストレーナ，主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-03011 主配管（常設），主配管（可搬）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替原子炉補機冷却系熱交換器，代替原子炉補機冷却水ポンプ，代替原子炉補機冷却海水ストレーナ，大容量送水車（熱交換器ユニット用）〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●代替原子炉補機冷却系熱交換器，代替原子炉補機冷却水ポンプ，代替原子炉補機冷却海水ストレーナ，大容量送水車（熱交換器ユニット用），主配管（常設），主配管（可搬）〔系統機能，熱交換量，機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主配管（常設）〔支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ(A-2級)，可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔▲▲〕

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,PS-3　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

5/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　１１．基本設計方針
 

４．計測制御系統施設
 

　１．制御方式及び制御方法
 

　　（１）発電用原子炉の制御方式
 

　　（２）発電用原子炉の制御方法
 

　２．制御材
 

　　（１）制御棒
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
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程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
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使
用
前
事
業
者
検
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　　（２）ほう酸水
 

12/18 12/18

12/07 12/18

12/25 12/25

10/26 10/30

11/06 11/06

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/08

12/15 12/15

12/14 12/15

12/22 12/22

01/11 01/15

01/22 01/22

01/27 01/28

02/04 02/04

01/11 01/13

01/20 01/20

01/11 01/15

01/22 01/22

12/25 12/25

12/28 12/28

10/19 10/23

10/30 10/30

10/06 10/09

10/16 10/16

01/18 01/22

01/29 01/29

01/18 01/22

01/29 01/29

10/22 10/22

10/29 10/29

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●タービンバイパス弁他〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（電子通信）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●竜巻防護フード〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●雷害防止対策〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●外部事象防護対象施設を内包する建屋〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●安全避難通路・誘導灯〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●竜巻防護扉〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●非常用照明，直流非常灯、蓄電池内蔵型照明〔外観，据付，系統構成確認，運転性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●燃料取替床ブローアウトパネル〔▲▲〕*SGTS起動

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●防火帯〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●ホイールローダ〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●発電用原子炉の制御方式〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●発電用原子炉の制御方法〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-4003 ほう酸水〔外観、状態〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：既設　安全重要度：－　SAクラス：－

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（２）ほう酸水
 

　３．制御材駆動装置
 

　　（２）制御棒駆動水圧設備
 

　４．ほう酸水注入設備
 

　５．計測装置
 

　　（１）起動領域計測装置（中性子源領域計
測装置，中間領域計測装置）及び出力領域計測
装置
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　　（２）原子炉圧力容器本体の入口又は出口
の原子炉冷却材の圧力，温度又は流量（代替注
水の流量を含む。）を計測する装置
 

10/22 10/22

10/29 10/29

02/13 02/17

02/24 02/24

03/22 03/24

03/31 03/31

09/22 09/25

10/02 10/02

09/28 10/01

10/08 10/08

10/12 10/16

10/23 10/23

10/12 10/16

12/07 12/11

12/18 12/18

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

12/07 12/11

12/18 12/18

10/12 10/16

10/23 10/23

10/12 10/16

12/07 12/11

12/18 12/18

10/12 10/16

10/23 10/23

10/12 10/16

12/07 12/11

12/18 12/18

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

【現/記】K7-1-4006 ほう酸水〔容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●制御棒駆動機構，水圧制御ユニット，主要弁，主配管（常設）〔耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●制御棒駆動機構，水圧制御ユニット，主要弁，主配管（常設）〔系統機能，容量確認〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-04002 ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，安全弁及び逃がし弁，主配管（常設）〔外観、据付、耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-04004 ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，安全弁及び逃がし弁，主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ａ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ａ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●（Ａ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ｂ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ｂ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●（Ｂ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●（Ｃ系）残留熱除去系ポンプ吐出圧力・系統流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系温度代替循環冷却〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系温度代替循環冷却〔機能・性能〕

【現/記】●●-●復水補給水系温度代替循環冷却〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●高圧代替注水系系統流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●高圧代替注水系系統流量〔機能・性能〕

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,PS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,PS-1,3　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
2020年 2021年

調整中

7/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（２）原子炉圧力容器本体の入口又は出口
の原子炉冷却材の圧力，温度又は流量（代替注
水の流量を含む。）を計測する装置
 

　　（３）原子炉圧力容器本体内の圧力又は水
位を計測する装置
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（４）原子炉格納容器本体内の圧力，温度
，酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装
置
 

12/07 12/11

12/18 12/18

10/12 10/16

10/23 10/23

10/12 10/16

12/07 12/11

12/18 12/18

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/11

01/11 01/15

01/22 01/22

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/11

01/11 01/15

01/22 01/22

12/07 12/16

12/23 12/23

12/07 12/16

01/12 01/16

01/23 01/23

10/01 10/10

10/17 10/17

10/01 10/10

12/07 12/11

12/18 12/18

03/03 03/07

03/14 03/14

03/03 03/07

03/14 03/14

【現/記】●●-●高圧代替注水系系統流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ａ系代替注水流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ａ系代替注水流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ａ系代替注水流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ｂ系代替注水流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ｂ系代替注水流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●復水補給水系流量ＲＨＲ Ｂ系代替注水流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉圧力ＳＡ〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉圧力ＳＡ〔機能・性能〕

【現/記】●●-●原子炉圧力ＳＡ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉水位ＳＡその１・その２〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉水位ＳＡその１・その２〔機能・性能〕

【現/記】●●-●原子炉水位ＳＡその１・その２〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●格納容器内圧力ＤＷ・ＳＣ、ドライウェル雰囲気温度、サプレッションチェンバ気体温度〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●格納容器内圧力ＤＷ・ＳＣ、ドライウェル雰囲気温度、サプレッションチェンバ気体温度〔機能・性能〕

【現/記】●●-●格納容器内圧力ＤＷ・ＳＣ、ドライウェル雰囲気温度、サプレッションチェンバ気体温度〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水温度〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水温度〔機能・性能〕

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水温度〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●格納容器内水素濃度ＳＡ〔外観，据付〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●格納容器内水素濃度ＳＡ〔機能・性能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

8/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（５）非常用炉心冷却設備その他原子炉注
水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測
する装置
 

　　（７）原子炉冷却材再循環流量（改良型沸
騰水型発電用原子炉施設に係るものにあっては
，炉心流量）を計測する装置
 

　　（９）制御棒駆動水の圧力を計測する装置
 

　　（10）原子炉格納容器本体への冷却材流量
を計測する装置
 

　　（11）原子炉格納容器本体の水位を計測す
る装置
 

　　（12）原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測
する装置
 

　６．原子炉非常停止信号
 

　７．工学的安全施設等の起動信号
 

　　（工学的安全施設の起動信号）
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　　（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界
にするための設備の作動信号）
 

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

11/09 11/13

11/20 11/20

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

12/14 12/18

12/25 12/25

01/11 01/17

01/24 01/24

01/11 01/17

01/24 01/28

02/04 02/04

01/11 01/17

01/24 01/24

01/11 01/17

01/24 01/28

02/04 02/04

01/16 01/20

01/24 01/24

01/16 01/20

01/24 01/28

02/04 02/04

10/26 10/30

11/06 11/06

10/26 10/30

11/06 11/06

10/26 10/30

11/06 11/06

【現/記】●●-●復水貯蔵槽水位ＳＡ〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水貯蔵槽水位ＳＡ〔機能・性能〕

【現/記】●●-●復水貯蔵槽水位ＳＡ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量格納容器下部注水流量〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●復水補給水系流量格納容器下部注水流量〔機能・性能〕

【現/記】●●-●復水補給水系流量格納容器下部注水流量〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水位〔外観，据付〕（Ｔ３１）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水位〔性能・機能〕（Ｔ３１）

【現/記】●●-●サプレッションチェンバプール水位〔性能・機能〕（Ｔ３１）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●格納容器下部水位〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●格納容器下部水位〔機能・性能〕

【現/記】●●-●格納容器下部水位〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉建屋水素濃度〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉建屋水素濃度〔機能・性能〕

【現/記】●●-●原子炉建屋水素濃度〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替制御棒挿入〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替制御棒挿入〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替冷却材再循環ポンプトリップ〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界
にするための設備の作動信号）
 

　　（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する
ための設備）
 

　８．制御用空気設備
 

　　８．１ 高圧窒素ガス供給系
 

　　８．２ 逃がし安全弁の作動に必要な窒素
ガス喪失時の減圧設備
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　　１０．基本設計方針
 

10/26 10/30

11/06 11/06

10/26 10/30

11/06 11/06

10/26 10/30

11/06 11/06

12/03 12/04

12/11 12/11

12/10 12/11

12/18 12/18

11/16 11/16

11/23 11/23

11/16 11/16

11/23 11/23

12/03 12/04

12/11 12/11

12/10 12/11

12/18 12/18

12/07 12/18

12/25 12/25

10/01 12/18

12/25 12/25

02/10 02/11

02/18 02/18

02/18 02/19

02/26 02/26

01/11 01/15

01/22 01/22

01/18 01/29

02/05 02/05

01/18 01/29

11/23 11/27 02/05 02/05

12/04 12/04

12/14 12/25 01/17 01/28

【現/記】●●-●代替冷却材再循環ポンプトリップ〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替自動減圧〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替自動減圧〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主配管（常設）〔据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-04007 高圧窒素ガスボンベ〔状態確認、耐圧・漏えい、寸法、材料、外観〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●高圧窒素ガスボンベ〔機能、性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●高圧窒素ガスボンベ，主配管（常設），主配管（可搬）〔状態確認，外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●高圧窒素ガスボンベ，主配管（常設），主配管（可搬）〔系統機能、ボンベ容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（燃料）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（燃料）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K7電力保安通信用電話設備〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K5TSC通信連絡設備〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K7中央制御室通信連絡設備〔▲▲〕

【現/記】●●-●基本設計方針（発電） ★ＮＲＡ記録確認

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型計測器〔外観，状態確認〕 【現/記】●●-●可搬型計測器〔外観，状態確認〕

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,PS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1,PS-1　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

10/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　１０．基本設計方針
 

　【発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置】
 

　１．制御方式
 

　２．中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能
 

５．放射性廃棄物の廃棄施設
 

　１．気体，液体又は固体廃棄物貯蔵設備
 

　２．気体，液体又は固体廃棄物処理設備
 

　３．堰その他の設備に係わる次の事項　　　
　　　　（２）原子炉本体に･･･
 

　４．基本設計方針
 

６．放射線管理施設
 

　１．放射線管理用計測装置
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　　（１）プロセスモニタリング設備
 

02/04 02/04

01/11 01/13

01/20 01/20

01/16 01/25

02/01 02/01

01/23 01/27

02/03 02/03

01/30 02/03

02/10 02/10

01/16 01/20

01/27 01/27

01/14 01/18

01/25 01/25

01/14 01/18

01/25 01/25

01/14 01/15

01/22 01/22

01/13 01/15

01/22 01/22

12/14 12/18

12/25 12/25

03/03 03/07

03/14 03/14

03/03 03/07

03/14 03/14

01/25 01/29

02/05 02/05

01/25 01/29

02/05 02/09

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●差圧計〔機能，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●送受話器（ページング）（警報装置）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●携帯型音声呼出電話設備、Ｋ５屋外緊急連絡用インターフォン〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型蓄電池内蔵型照明〔外観，状態確認，系統構成確認，運転性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主配管〔支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主排気筒〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●廃棄物処理建屋１階トラック室出入口〔寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現／記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●フィルタ装置出口放射線モニタ〔外観，据付〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●フィルタ装置出口放射線モニタ〔機能・性能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●耐圧強化ベント系放射線モニタ〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●耐圧強化ベント系放射線モニタ〔機能・性能〕

【現/記】●●-●耐圧強化ベント系放射線モニタ〔機能・性能〕

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

11/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（１）プロセスモニタリング設備
 

　　（２）エリアモニタリング設備
 

　　（３）固定式周辺モニタリング設備
 

　　（４）移動式周辺モニタリング設備
 

　２．換気設備
 
（中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所
に設置するもの（非常用のものに限る。）並び

　　２．１．１ 中央制御室換気空調系
 

　　２．１．２ 中央制御室陽圧化換気空調系
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　　２．１．３ 中央制御室待避室陽圧化換気
空調系
 

02/16 02/16

01/25 01/29

02/05 02/05

01/25 01/29

02/05 02/09

02/16 02/16

09/23 09/25

10/02 10/02

10/15 10/16

10/23 10/23

10/15 10/16

10/23 10/23

11/04 11/07

11/13 11/13

09/14 09/18

09/25 09/25

10/12 10/14

10/21 10/21

10/12 10/14

10/21 10/21

11/05 11/06

11/13 11/13

11/18 11/21

11/28 11/28

11/18 11/21

11/28 11/28

11/25 11/29

12/06 12/06

11/18 11/21

11/28 11/28

11/25 11/28

12/05 12/05

11/18 11/21

11/28 11/28

11/25 11/29

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ低レンジ・高レンジ〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ低レンジ・高レンジ〔機能・性能〕

【現/記】●●-●使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ低レンジ・高レンジ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-1-06001 可搬型ＡＲＭ〔外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●可搬型ＡＲＭ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●可搬型ＡＲＭ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●モニタリングポスト、気象観測設備〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-1-06001 可搬型ＭＰ，各種サーベイメータ〔外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●可搬型ＭＰ，各種サーベイメータ〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●可搬型ＭＰ，各種サーベイメータ，可搬型気象観測装置、放射能観測車搭載機器〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●小型船舶（海上モニタリング用）〔外観，状態〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●中央制御室送風機，中央制御室排風機，中央制御室再循環送風機，中央制御室再循環フィルタ装置，主配管（常設）〔据付，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室可搬型陽圧化空調機(ファン），中央制御室可搬型陽圧化空調機(フィルタユニット），主配管（可搬）中操用〔状態確認、据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●中央制御室可搬型陽圧化空調機(ファン），中央制御室可搬型陽圧化空調機(フィルタユニット），主配管（可搬）中操用〔系統機能，機能性能，フィルタ性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室待避室陽圧化装置(空気ボンベ），主配管（常設），主配管（可搬）〔状態確認、据付，材料，寸法，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室待避室陽圧化装置(空気ボンベ），主配管（常設），主配管（可搬）〔系統機能，ボンベ容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主配管（可搬）待避室用〔状態確認、据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●主配管（可搬）待避室用〔系統機能〕

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：既設／新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

12/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　２．１．３ 中央制御室待避室陽圧化換気
空調系
 

　　２．２ 緊急時対策所換気空調系
 

　３．生体遮蔽装置
使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使用済
燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物
運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置す
るものを除く。）
（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室
遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急
時対策所において従事者等の放射線防護を目的
として設置するものに限る。

　　ａ．原子炉遮蔽壁，二次遮蔽壁及び補助遮
蔽　　ｃ．中央制御室待避室遮蔽　　　　　　
　　　　　　　ｄ．緊急時対策所遮蔽
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　４．基本設計方針
 

12/06 12/06

01/08 01/09

01/16 01/16

01/15 01/17

01/24 01/24

01/12 01/15

01/22 01/22

01/18 01/22

03/01 03/01

01/18 01/22

01/29 01/29

01/13 01/15

01/22 01/22

01/18 01/22

01/29 01/29

01/18 01/22

01/29 01/29

01/08 01/11

01/18 01/18

01/08 01/11

01/18 01/18

01/08 01/11

01/18 01/18

11/30 12/11

12/18 12/18

11/10 12/18

12/25 12/25

12/14 12/18

12/25 12/25

10/27 10/30

11/06 11/06

10/20 10/23

10/30 10/30

01/25 01/25

02/01 02/01

01/25 01/25

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●緊急時対策所可搬型陽圧化空調機×3，緊急時対策所可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）×2，主配管（可搬）〔状態確認、据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●緊急時対策所可搬型陽圧化空調機×3，緊急時対策所可搬型陽圧化空調機（フィルタユニット）×2，主配管（可搬）〔系統機能，機能性能，フィルタ性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化装置（空気ボンベ），緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ），主配管（常設），主配管（可搬）〔状態確認、据付，材料，寸法，耐圧・漏えい・支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化装置（空気ボンベ），緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ），主配管（常設），主配管（可搬）〔系統機能，ボンベ容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●二次遮蔽壁、補助遮蔽〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●中央制御室遮蔽（可搬型）〔状態確認，記録確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室遮蔽〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●中央制御室退避室遮蔽（常設）〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●5号機原子炉建屋内緊急対策所（対策本部）遮蔽〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●5号機原子炉建屋内緊急対策所（待機場所）遮蔽〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●5号機原子炉建屋内緊急対策所（待機場所）室内遮蔽〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●チェンジングエリア〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●乾電池内蔵型照明（ランタンタイプ）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●酸素濃度・二酸化炭素濃度〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●携帯型音声呼出電話設備（中央制御室）〔▲▲〕

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　４．基本設計方針
 

７．原子炉格納施設
 

　１．原子炉格納容器
 

　　（１）原子炉格納容器本体
 

　　（２）機器搬出入口
 

　　（３）エアロック
 

　　（４）原子炉格納容器配管貫通部及び電気
配線貫通部
 

　２．原子炉建屋
 

　　（１）原子炉建屋原子炉棟
 

　　（２）機器搬出入口
 

　　（３）エアロック
 

　３．圧力低減設備その他安全設備
 

　　（１）真空破壊装置　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（２）ダイヤフラムフロア　
　　　　　　　　　　　　　　　（４）ベント
管
 

　　（６）原子炉格納容器安全設備
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（６．１）格納容器スプレイ冷却系
 

02/01 02/01

01/22 01/26

02/02 02/02

02/18 02/20

02/27 02/27

03/28 03/30

04/06 04/06

02/18 02/20

02/27 02/27

03/28 03/30

04/06 04/06

02/18 02/20

02/27 02/27

03/28 03/30

04/06 04/06

02/18 02/20

02/27 02/27

03/28 03/30

04/06 04/06

02/14 02/15

02/22 02/22

02/10 02/11

02/18 02/18

02/10 02/11

02/18 02/18

02/16 02/18

02/25 02/25

02/23 02/25

03/04 03/04

09/28 09/30

10/07 10/07 04/04 04/05

04/12 04/12

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●携帯型音声呼出電話設備(K5TSC)〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●原子炉格納容器〔耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●原子炉格納容器〔全体漏えい〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●上部ドライウェル機器搬入用ハッチ，下部ドライウェル機器搬入用ハッチ，サプレッションチェンバ出入口〔耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●上部ドライウェル機器搬入用ハッチ，下部ドライウェル機器搬入用ハッチ，サプレッションチェンバ出入口〔全体・局部漏えい〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●上部ドライウェル所員用エアロック，下部ドライウェル所員用エアロック〔耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/立】●●-●上部ドライウェル所員用エアロック，下部ドライウェル所員用エアロック〔全体・局部漏えい〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●配管貫通部（直結型、二重管型、計装用、電気配線貫通部）〔耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●配管貫通部（直結型、二重管型、計装用、電気配線貫通部）〔全体・局部漏えい〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉二次格納〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●機器搬出入口〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●エアロック〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●真空破壊弁，ダイヤフラムフロア，ベント管〔据付，外観，耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●真空破壊弁，ダイヤフラムフロア，ベント管〔作動，漏えい，通水〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-07009 主配管〔耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認 【調整中】【現/立】●●-●主配管〔機能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス１

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

14/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（６．３）格納容器下部注水系　　　　　
　　　　　　　（６．４）代替格納容器スプレ
イ冷却系
 

　　（６．５）原子炉建屋放水設備
 

　　（６．６）代替循環冷却系
 

　　（７）放射性…設備及び可燃性ガス…制御
設備並びに格納容器再循環設備
 

　　（７．１）非常用ガス処理系
 

　　（７．２）可燃性ガス濃度制御系
 

　　（７．３）水素濃度抑制系
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（７．４）耐圧強化ベント系
 

08/26 08/28

08/26 08/28

09/04 09/04

09/07 09/09

09/16 09/16

12/09 12/20

12/27 12/27

10/26 10/29

11/05 11/05

11/13 11/17

11/24 11/24

10/26 10/29

11/05 11/05

11/18 11/20

11/27 11/27

08/26 08/28

08/26 08/28

09/04 09/04

09/01 09/09

11/12 11/13

11/20 11/20

10/28 10/30

11/06 11/06

11/08 11/08

11/15 11/15

01/16 01/18

01/25 01/25

01/21 01/25

01/28 01/28

01/11 01/12

01/19 01/19

01/13 01/14

01/21 01/21

02/16 02/18

【現/立・記】K7-1-03007-1 主配管〔材料，寸法，耐圧，据付，外観，支持〕

【現/立・記】K7-1-03007-2 主配管〔材料，寸法，耐圧，据付，外観，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-03008 主配管〔機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース〔外観，寸法，材料，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-2級），可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔系統機能，ポンプ機能，ストレーナ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-07012 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）、泡原液搬送車、主配管（可搬）〔材料，寸法，耐圧，外観，状態〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）、泡原液搬送車〔機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-03007-1 主配管〔材料，寸法，耐圧，据付，外観，支持〕

【現/立・記】K7-1-03007-2 主配管〔材料，寸法，耐圧，据付，外観，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-03008 主配管〔機能〕

【現/立】K7-2-03008 主配管〔通水〕（9月2号範囲外）

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系乾燥装置，非常用ガス処理系フィルタ装置，主要弁×3，主配管（常設）〔材料，寸法，耐圧，据付，外観，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●非常用ガス処理系排風機，非常用ガス処理系乾燥装置，非常用ガス処理系フィルタ装置，主要弁×3，主配管（常設）〔機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置ﾌﾞﾛﾜ，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置加熱器，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置内配管，主要弁，主配管（常設）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置ﾌﾞﾛﾜ，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置加熱器，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置，可燃性ｶﾞｽ濃度制御系再結合装置内配管，主要弁，主配管（常設）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●静的触媒式水素再結合器〔材料，寸法，据付，外観，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●静的触媒式水素再結合器〔機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型窒素供給装置，主配管（常設），主配管（可搬）〔▲▲〕

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

15/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（７．４）耐圧強化ベント系
 

　　（７．５）格納容器圧力逃がし装置
 

　　（８）原子炉格納容器調気設備　　　　　
　　　　　　（８．１）不活性ガス系
 

　　（９）圧力逃がし装置　　　　　　　　　
　　　　　　　　（９．１）格納容器圧力逃が
し装置
 

　４．基本設計方針
 

８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（１．.非常用電源設備）
 

　１．常用電源設備との切換方法
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　　１．１ 非常用ディーゼル発電設備
 

02/25 02/25

02/21 02/25

02/28 02/28

02/16 02/18

02/25 02/25

02/21 02/25

02/28 02/28

02/16 02/18

02/25 02/25

02/21 02/25

02/28 02/28

02/16 02/18

02/25 02/25

02/21 02/25

02/28 02/28

02/21 02/25

02/28 02/28

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/11

12/18 12/18

10/28 10/30

11/06 11/06

12/07 12/11

12/18 12/18

11/16 11/17

11/24 11/24

10/28 10/30

11/06 11/06

10/28 10/30

11/06 11/06

11/09 11/09

11/16 11/16

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型窒素供給装置，主配管（常設），主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●ドレン移送ポンプ，スクラバ水ｐＨ制御設備用ポンプ，可搬型窒素供給装置〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●ドレン移送ポンプ，スクラバ水ｐＨ制御設備用ポンプ，可搬型窒素供給装置〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●主要弁×11，主配管〔据付，耐圧，支持〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●主要弁×11，主配管〔機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ，ﾌｨﾙﾀ装置（容器），よう素ﾌｨﾙﾀ（容器），遠隔空気駆動弁操作用ﾎﾞﾝﾍﾞ（可搬），ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ（ﾌｨﾙﾀ装置出口側），ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ（よう素ﾌｨﾙﾀ出口側），ﾌｨﾙﾀ装置（ﾌｨﾙﾀ），よう素ﾌｨﾙﾀ（ﾌｨﾙﾀ），主要弁，主配管（常設），主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ，ﾌｨﾙﾀ装置（容器），よう素ﾌｨﾙﾀ（容器），遠隔空気駆動弁操作用ﾎﾞﾝﾍﾞ（可搬），ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ（ﾌｨﾙﾀ装置出口側），ﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸ（よう素ﾌｨﾙﾀ出口側），ﾌｨﾙﾀ装置（ﾌｨﾙﾀ），よう素ﾌｨﾙﾀ（ﾌｨﾙﾀ），主要弁，主配管（常設），主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ(A-2級)，可搬型Ｙストレーナ，主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車，泡原液搬送車，放水砲，主配管（可搬）〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（建築）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●汚濁防止膜〔外観，寸法，状態確認（取付／保管）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●小型船舶（汚濁防止膜設置用）〔外観，状態確認（取付／保管）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●放射性物質吸着材〔外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：SAクラス２

工事情報：既設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス２

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

16/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　１．２ 代替交流電源設備
 

　　１．３ 緊急時対策所代替交流電源設備
 

　　１．４ 監視測定設備用電源設備
 

　　１．５ 可搬型窒素供給装置用電源設備
 

　２．非常用発電装置
 

　　２．１ 非常用ディーゼル発電設備
 

　　（２）内燃機関
 

　　（４）燃料設備
 

　　（５）発電機
 

　　２．２ 代替交流電源設備
 

　　（１）ガスタービン
 

　　（２）内燃機関
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（４）燃料設備
 

11/16 11/20

11/27 11/27

10/05 10/09

10/16 10/16

09/28 10/02

10/09 10/09

10/26 10/27

11/03 11/03

10/29 10/30

11/06 11/06

11/16 11/20

11/27 11/27

11/16 11/20

11/27 11/27

10/05 10/09

10/16 10/16

10/05 10/09

10/16 10/16

11/02 11/06

11/13 11/13

11/24 11/27

12/04 12/04

11/02 11/06

11/13 11/13

11/24 11/27

12/04 12/04

11/02 11/06

11/13 11/13

11/16 11/20

【現/記】●●-●常用電源との切替方法(ＧＴＧ)

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●常用電源との切替方法(電源車)

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-08012 常用電源との切替方法(K5TSC電源車)

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●軽油タンク，主配管（常設）〔材料，寸法，外観､据付，耐圧・漏えい，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●軽油タンク，主配管（常設）〔系統機能，タンク容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●第一ガスタービン発電機用ガスタービン（GTG）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●第一ガスタービン発電機用ガスタービン（GTG）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●電源車用内燃機関、機関付冷却水ポンプ（電源車）〔寸法，据付，保管〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●電源車用内燃機関、機関付冷却水ポンプ（電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-08008 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（GTG）〔材料，外観，据付，耐圧・漏えい，寸法，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-2-08007 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（GTG）〔系統機能，ポンプ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-08008 第一ガスタービン発電機用燃料タンク（GTG）〔材料，外観，据付，耐圧・漏えい，寸法，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-2-08007 第一ガスタービン発電機用燃料タンク（GTG）〔系統機能，タンク容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-08009 第一ガスタービン発電機用燃料移送主配管（GTG）〔材料，外観，据付，耐圧・漏えい，寸法，支持構造物〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●第一ガスタービン発電機用ガスタービン用燃料小出し槽（GTG）〔外観，据付，材料，耐圧・漏えい〕

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-2　SAクラス：－

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

17/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（４）燃料設備
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（５）発電機
 

11/27 11/27

11/16 11/20

11/27 11/27

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/11

02/18 02/18

02/11 02/16

02/23 02/23

01/11 01/15

01/22 01/22

01/11 01/15

01/22 01/22

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/11

02/18 02/18

02/11 02/16

02/23 02/23

01/12 01/16

01/23 01/23

01/12 01/16

01/23 01/23

01/23 01/26

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●第一ガスタービン発電機用ガスタービン用燃料小出し槽（GTG）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●16kLタンクローリ（GTG）〔材料，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●16kLタンクローリ（GTG）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【工/立・記】●●-●20mホーｽ，3mホース（GTG）〔材料，外観，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●16kLタンクローリ（GTG）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●16kLタンクローリ，20mホーｽ，3mホース（GTG）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●16kLタンクローリ，20mホーｽ，3mホース（GTG）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●電源車用車載燃料タンク（電源車）〔耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●電源車用車載燃料タンク（電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（電源車）〔材料，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ（電源車）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【工/立・記】●●-●20mホーｽ，40mホース（電源車）〔材料，外観，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（電源車）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（電源車）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●第一ガスタービン発電機、調速装置及び非常調速装置、励磁装置、保護継電装置（GTG）〔寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●第一ガスタービン発電機、調速装置及び非常調速装置、励磁装置、保護継電装置（GTG）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●GTG

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

18/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（５）発電機
 

　　２．３ 緊急時対策所代替電源設備
 

　　（２）内燃機関
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（４）燃料設備
 

02/02 02/02

01/29 01/29

02/05 02/05

02/14 02/14

02/21 02/21

02/19 02/19

02/26 02/26

01/07 01/11

01/18 01/18

01/07 01/11

01/18 01/18

01/23 01/26

02/02 02/02

01/30 01/30

02/06 02/06

02/15 02/15

02/22 02/22

02/20 02/20

02/26 02/26

01/31 01/31

02/07 02/07

02/16 02/16

02/24 02/24

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

02/20 02/25

03/04 03/04

02/20 02/25

03/04 03/04

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●GTG(ｹｰｽ1 M/C-7C停電あり)

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●GTG(ｹｰｽ2 M/C-7D停電あり)

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●GTG(ｹｰｽ3 AM系停電あり)

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●電源車、調速装置及び非常調速装置、励磁装置、保護継電装置(電源車)〔外観，寸法，保管〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●電源車、励磁装置(電源車)〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●電源車〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●電源車〔機能・性能〕*M/C，P/C 7C系停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●電源車〔機能・性能〕*M/C，P/C 7D系停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●電源車〔機能・性能〕*AM系停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●電源車〔機能・性能〕（号炉間）*M/C，P/C 7C系停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●電源車〔機能・性能〕（号炉間）*M/C，P/C 7D系停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-08012 緊急時対策所用可搬型電源設備用内燃機関、機関付冷却水ポンプ（K5TSC電源車）〔材料，寸法，外観，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-08009 緊急時対策所用可搬型電源設備用内燃機関、機関付冷却水ポンプ（K5TSC電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-08012 緊急時対策所用可搬型電源設備用燃料タンク（K5TSC電源車）〔材料，寸法，外観，状態確認，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-08009 緊急時対策所用可搬型電源設備用燃料タンク（K5TSC電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（K5TSC電源車）〔材料，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ（K5TSC電源車）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：既設／新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

19/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（４）燃料設備
 

　　（５）発電機
 

　　２．４ 監視測定設備用電源設備
 

　　（２）内燃機関
 

　　（４）燃料設備
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　　（５）発電機
 

02/20 02/25

03/04 03/04

02/20 02/25

03/04 03/04

02/20 02/20

02/27 02/27

02/20 02/25

03/04 03/04

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

01/13 01/15

01/22 01/22

01/18 01/22

01/29 01/29

02/18 02/23

03/02 03/02

02/18 02/23

03/02 03/02

02/18 02/23

03/02 03/02

02/18 02/23

03/02 03/02

02/18 02/18

02/25 02/25

02/18 02/23

03/02 03/02

10/05 10/09

10/16 10/16

10/19 10/20

10/27 10/27

10/19 10/20

10/27 10/27

【工/立・記】●●-●20mホーｽ，40mホース（K5TSC電源車）〔材料，外観，耐圧・漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（K5TSC電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（K5TSC電源車）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（K5TSC電源車）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-08012 緊急時対策所用可搬型電源設備、調速装置及び非常調速装置、励磁装置、保護継電装置（K5TSC電源車）〔寸法，外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-08009 緊急時対策所用可搬型電源設備、調速装置及び非常調速装置、励磁装置、保護継電装置（K5TSC電源車）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K5TSC電源車〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●K5TSC電源車〔機能・性能〕*K5TSC電源停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（モニタリングポスト用発電機）〔材料，耐圧，漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ（モニタリングポスト用発電機）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【工/立・記】●●-●20mホーｽ，40mホース（モニタリングポスト用発電機）〔材料，外観，耐圧，漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（モニタリングポスト用発電機）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（モニタリングポスト用発電機）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホーｽ，40mホース（モニタリングポスト用発電機）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-08013 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ用発電機〔外観，据付，耐圧・漏えい，材料，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ用発電機〔機能・性能検査〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ用発電機〔機能・性能検査〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

20/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　２．５ 可搬型窒素供給装置用電源設備
 

　　（２）内燃機関
 

　　（４）燃料設備
 

　　（５）発電機
 

　３．その他の電源装置
 

　　３．１ その他の電源装置
 

　　（１）無停電電源装置
 

　　（２）電力貯蔵装置　常設　蓄電池
 

　　（２）電力貯蔵装置　可搬　逃がし安全弁
用可搬型蓄電池
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
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程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　４．基本設計方針
 

01/12 01/14

01/21 01/21

01/17 01/21

01/24 01/24

01/12 01/14

01/21 01/21

01/17 01/21

01/24 01/24

01/12 01/14

01/21 01/21

01/17 01/21

01/24 01/24

09/14 09/18

09/25 09/25

09/14 09/18

09/25 09/25

09/23 09/26

10/03 10/03

09/14 09/18

09/25 09/25

09/14 09/18

09/25 09/25

09/23 09/26

10/03 10/03

03/10 03/14

03/21 03/21

03/10 03/14

03/21 03/21

01/18 01/22

01/25 01/25

03/10 03/14

03/21 03/21

01/12 01/16

【現/記】●●-●可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備用内燃機関、機関付冷却水ポンプ〔可搬電源〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備用内燃機関、機関付冷却水ポンプ〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備用燃料タンク〔可搬電源〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備用燃料タンク〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型窒素供給装置用電源設備、調速装置及び非常用調速装置、励磁装置、保護継電装置〔可搬電源〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●可搬型窒素供給装置用電源設備、調速装置及び非常用調速装置、励磁装置、保護継電装置〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-08002 ＡＭ直流１２５Ｖ充電器〔寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-08002 ＡＭ直流１２５Ｖ充電器〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-3-08002 ＡＭ直流１２５Ｖ充電器〔機能・性能〕*AM用直流125V系，HPAC MCC停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-1-08002 直流１２５Ｖ蓄電池（７Ａ）、直流１２５Ｖ蓄電池（７Ａ－２）、ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池（常設）〔寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-08002 直流１２５Ｖ蓄電池（７Ａ）、直流１２５Ｖ蓄電池（７Ａ－２）、ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池（常設）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-3-08002 蓄電池（常設）〔機能・性能〕*直流125V充電器7A，7A-2，AM用直流125V充電器，HPAC MCC停止が必要

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●逃がし安全弁可搬型蓄電池〔機能・性能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●逃がし安全弁可搬型蓄電池（予備）〔機能・性能〕

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【調整中】【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

【調整中】★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K5電力保安通信用電話設備用48V蓄電池〔▲▲〕

工事情報：新設　安全重要度：MS-1　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　４．基本設計方針
 

８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（２．常用電源設備）
 

　１．発電機
 

　２．変圧器
 

　３．遮断器
 

　４．基本設計方針
 

８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（４．火災防護設備）
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　１．火災区域構造物及び火災区画構造物
 

01/23 01/23

12/10 12/14

12/21 12/21

12/02 12/07

12/14 12/14

12/17 12/20

12/27 12/27

12/23 12/25

12/28 12/28

12/02 12/02

12/09 12/09

12/18 12/18

12/25 12/25

12/14 12/16

12/22 12/23

01/12 01/18

01/25 01/26

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

09/28 10/02

10/09 10/09

12/02 12/06

12/13 12/13

01/12 01/16

01/23 01/23

01/12 01/16

01/23 01/23

01/12 01/16

01/23 01/23

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔外観，据付，状態確認〕（AM系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔外観，据付，状態確認〕（C系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔外観，据付，状態確認〕（D系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔系統構成確認，運転性能〕（AM系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔系統構成確認，運転性能〕（C系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●代替所内電気設備、号機間電力融通電気設備〔系統構成確認，運転性能〕（D系）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬ケーブル〔外観，据付，系統構成確認，運転性能，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●Ｋ５ＴＳＣ用交流分電盤、Ｋ５ＴＳＣ用主母線盤、Ｋ５ＴＳＣ用受電盤〔外観，据付，系統構成確認，運転性能，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-09001 送電設備-送電経路〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-09002-1 開閉所設備-配置・構造〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-09002-2 開閉所設備-一相欠相〔警報，機能，ＩＮＴ，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（発電）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●原子炉建屋〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●タービン建屋〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●コントロール建屋〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　１．火災区域構造物及び火災区画構造物
 

　２．消火設備
 

　　（１）ポンプ
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ろ過水タンク、水系
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　二酸化炭素消火設備
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　小空間固定式消火設備
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ＳＬＣポンプ・ＣＲＤポ
ンプ局所消火設備
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　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　電源盤・制御盤消火設備
 

01/12 01/16

01/23 01/23

12/01 12/04

12/11 12/11

12/07 12/11

12/18 12/18

10/05 10/15

10/22 10/22

01/08 01/12

01/19 01/19

01/15 01/19

01/26 01/26

01/08 01/12

01/19 01/19

01/15 01/19

01/26 01/26

10/19 12/18

10/26 10/30

11/02 11/13

11/16 01/08

12/07 12/18

01/15 01/15

10/26 12/25

11/02 11/06

11/16 11/20

11/30 01/15

12/21 12/25

01/22 01/22

12/02 12/06

12/13 12/13

12/09 12/13

12/20 12/20

12/02 12/09

12/16 12/16

12/02 12/09

【現/記】●●-●廃棄物処理建屋〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11002 電動機駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプ〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11001 電動機駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプ〔系統機能，ポンプ機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●ろ過水タンク〔外観，据付，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主配管（常設）〔材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●主配管（常設）〔系統機能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-1 消火設備［２区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-1 消火設備［２区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-2 消火設備（原子炉建屋）［５６区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

【現/記】K7-1-11003-2 消火設備（タービン建屋）［３区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

【現/記】K7-1-11003-2 消火設備（熱交換器建屋）［９区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

【現/記】K7-1-11003-2 消火設備（コントロール建屋）［１７区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

【現/記】K7-1-11003-2 消火設備（廃棄物処理建屋）［９区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-2 消火設備（原子炉建屋）［５６区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

【現/記】K7-2-11002-2 消火設備（タービン建屋）［３区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

【現/記】K7-2-11002-2 消火設備（熱交換器建屋）［９区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

【現/記】K7-2-11002-2 消火設備（コントロール建屋）［１７区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

【現/記】K7-2-11002-2 消火設備（廃棄物処理建屋）［９区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-3 消火設備［４区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-3 消火設備［４区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-4 ＭＣＣ７Ａ－２－１ハロゲン化物ボンベ、主配管〔外観，据付，寸法，材料，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-4 ＭＣＣ７Ａ－２－１ハロゲン化物ボンベ〔容量確認〕

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　電源盤・制御盤消火設備
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　ケーブルトレイ消火設備
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　中央制御室床下フリーア
クセス消火設設備
 

　　（２）容器／（５）配管　　　　　　　　
　　　　　　　　　　Ｋ５ＴＳＣ消火設備
 

Ｋ
７
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０
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Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
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用
前
事
業
者
検
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　３．基本設計方針
 

12/16 12/16

12/02 12/09

12/16 12/16

12/02 12/09

12/16 12/16

12/16 12/20

12/27 12/27

12/24 12/27

01/03 01/03

12/09 12/13

12/20 12/20

12/16 12/20

12/27 12/27

11/02 12/18

12/25 12/25

11/24 11/27

12/01 12/04

12/07 12/11

12/14 12/18

12/25 12/25

11/09 11/13

11/20 11/20

11/09 11/20

11/27 11/27

10/19 12/25

10/26 11/06

11/09 11/20

11/24 01/15

12/14 12/25

01/22 01/22

12/02 12/13

12/20 12/20

12/09 12/20

12/27 12/27

12/16 12/20

12/27 12/27

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-4 ケーブルトレイ消火設備、ハロゲン化物ボンベ、主配管〔外観，据付，寸法，材料，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-4 ケーブルトレイ消火設備、ハロゲン化物ボンベ〔容量確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-6 消火設備［１区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-6 消火設備［１区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-11003-5 消火設備［２区画］（容器・主配管）〔材料，寸法，外観，据付，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-11002-5 消火設備［２区画］（容器）〔系統機能（容量確認）〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11005-1 火災発生防止・不燃材料（換気設備）〔状態確認〕

【現/記】K7-3-11005-1 火災発生防止・不燃材料（油内包設備）〔状態確認〕

【現/記】K7-3-11005-1 火災発生防止・不燃材料（水素ガス内包・蓄積設備）〔状態確認〕

【現/記】K7-3-11005-1 火災発生防止・不燃材料（高温配管保温）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11002-3 火災防護設備・水素消火設備（床ドレン・堰）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-1 消火設備［２区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*二酸化炭素消火設備

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-2 消火設備（原子炉建屋）［５６区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*小空間固定式消火設備

【現/記】K7-3-11001-2 消火設備（タービン建屋）［３区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*小空間固定式消火設備

【現/記】K7-3-11001-2 消火設備（熱交換器建屋）［９区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*小空間固定式消火設備

【現/記】K7-3-11001-2 消火設備（コントロール建屋）［１７区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*小空間固定式消火設備

【現/記】K7-3-11001-2 消火設備（廃棄物処理建屋）［９区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*小空間固定式消火設備

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-3 消火設備［４区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*ＳＬＣポンプ・ＣＲＤポンプ局所消火設備

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-5 消火設備［２区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*５号機原子炉建屋内緊急対策所消火設備

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-6 消火設備［１区画］（ガス消火設備）〔据付，状態確認，運転性能，警報，ＩＮＴ〕*中央制御室床下フリーアクセス消火設設備

★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　３．基本設計方針
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８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（５．浸水防護施設）
 

11/30 12/04

12/11 12/17

11/24 11/27

12/07 12/10

12/24 12/24

11/30 12/04

12/11 12/17

11/24 11/27

12/07 12/10

12/24 12/24

11/23 11/30

12/07 12/07

11/23 11/27

11/30 12/05

12/07 12/18

12/25 12/25

11/09 11/13

11/20 11/20

11/30 12/04

12/11 12/11

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/11

12/18 12/18

12/07 12/12

12/19 12/19

12/14 12/18

12/25 12/25

10/26 10/31

11/02 11/06

11/13 11/13

11/09 11/13

11/20 11/20

12/07 12/08

12/15 12/15

【現/記】K7-3-11003-1 耐火壁（原子炉建屋）（強化石膏ボード、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ、天井デッキスラブを含む）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-1 耐火壁（タービン建屋）（強化石膏ボード、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ、天井デッキスラブを含む）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-1 耐火壁（コントロール建屋）（強化石膏ボード、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ、天井デッキスラブを含む）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-1 耐火壁（廃棄物処理建屋）（強化石膏ボード、貫通部シール、防火扉、防火ダンパ、天井デッキスラブを含む）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11003-2 煙等流入防止装置（原子炉建屋）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-2 煙等流入防止装置（タービン建屋）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-2 煙等流入防止装置（コントロール建屋）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11003-2 煙等流入防止装置（廃棄物処理建屋）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11001-4 電源盤・制御盤消火設備、ケーブルトレイ消火設備〔外観，据付，系統構成，警報，ＩＮＴ，通気，運転性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11005-6 原子炉の安全停止に必要な機器等のケーブル〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11005-6 放射性物質の貯蔵等の機器等のケーブル〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11005-6 重大事故等対処施設のケーブル〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-3-11005-3 火災発生防止（直流電動機・発電機）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11003-3 耐火間仕切り、ラッピング〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】K7-3-11006-1 中央制御室制御盤、ケーブル処理室のケーブルトレイ，中操制御室床下フリーアクセス，サーモグラフィカメラ〔外観，据付，状態確認，運転性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11006-2 格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル、軽油タンク・燃料移送ポンプ（防護板・離隔距離）、油タンク（排気ファン・ベント管）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11004-1 火災受信機盤、アナログ/非アナログ式熱/煙感知器等〔外観，据付，運転性能，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11004-2 火災受信機盤、非アナログ式炎/熱感知カメラ〔外観，据付，運転性能，状態確認〕（ＢＯＰ感知器分他）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11005-4 過熱・焼損防止対策（保護継電器・遮断器）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-11005-4 不燃性材料による火災の発生防止対策（絶縁油を内包しない変圧器・遮断器）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-11007 蓄電池を内蔵する照明〔外観，据付，運転性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●不燃性材料又は難燃性材料による火災の発生防止対策（建屋内装材）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：－

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中

25/28



作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　１．外郭浸水防護設備
 

　２．内郭浸水防護設備
 

　　（１）防水区画構造物　水密扉
 

　　（１）防水区画構造物　止水堰
 

　　（１）防水区画構造物　止水堰
 

　　（１）防水区画構造物　止水堰
 

　　（１）防水区画構造物　止水堰
 

　３．基本設計方針
 

８．その他の発電所原子炉の附属施設　　　　
　　（６．補助駆動用燃料設備）
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　１．燃料設備
 

11/02 11/06

11/13 11/13

12/07 12/11

12/12 12/16

12/17 12/18

12/25 12/25

11/16 11/20

11/27 11/27

10/19 11/06

11/13 11/13

10/19 10/30

11/02 11/14

11/21 11/21

11/04 12/18

12/25 12/25

11/20 12/01

12/05 12/15

12/12 12/20

12/27 12/27

10/12 11/10

11/17 11/17

10/19 10/30

11/02 11/14

11/16 11/20

11/27 11/27

11/12 11/13

11/20 11/20

11/16 11/20

11/27 11/27

11/24 11/27

12/04 12/04

【現/記】●●-●取水槽閉止板〔外観，材料，据付，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●水密扉（原子炉建屋）〔外観，材料，据付，寸法〕

【現/記】●●-●水密扉（タービン建屋）〔外観，材料，据付，寸法〕

【現/記】●●-●水密扉（その他建屋）〔外観，材料，据付，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●水密扉付止水堰〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●止水堰〔材料，寸法，外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-120●●止水堰（原子炉・タービン）〔外観，材料，据付，寸法〕

【現/記】K7-1-120●●止水堰（電気機器・建築）〔外観，材料，据付，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】Ｋ７－３－１２０●●貫通部止水処置（原子炉・タービン）〔外観，据付〕

【現/記】Ｋ７－３－１２０●●貫通部止水処置（電気機器・環境施設）〔外観，据付〕

【現/記】Ｋ７－３－１２０●●貫通部止水処置（建築）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（建築）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-120●●止水堰（原子炉・タービン）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-120●●止水堰（電気機器）〔外観，据付〕

【現/記】K7-3-120●●止水堰（建築）〔外観，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-3-12011 海水貯留堰〔据付，外観，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-13001 ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク、主配管（常設）〔状態，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-2-13001 ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク、主配管（常設）〔系統機能，タンク容量〕

★ＮＲＡ記録確認

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

調整中
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

Ｋ
７
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検
査
 

　１．燃料設備
 

10/26 10/29

11/05 11/05

11/24 11/26

12/03 12/03

02/07 02/10

02/17 02/17

10/26 10/29

11/05 11/05

11/27 12/01

12/08 12/08

02/07 02/10

02/17 02/17

10/21 10/23

10/30 10/30

11/04 11/06

11/13 11/13

02/14 02/14

02/21 02/21

10/21 10/23

10/30 10/30

11/04 11/06

11/13 11/13

02/14 02/14

02/21 02/21

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/11

02/18 02/18

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-1級，A-2級）燃料タンク〔状態，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●可搬型代替注水ポンプ（A-1級，A-2級）燃料タンク〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホース，40mホース（可搬型代替注水ポンプ(A-1級，A-2級)燃料タンク）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク〔状態，材料，寸法，耐圧・漏えい〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホース，40mホース（大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●大容量送水車（海水取水用）燃料タンク〔可搬燃料タンク〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●大容量送水車（海水取水用）燃料タンク〔系統機能，タンク容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホース，40mホース（大容量送水車（海水取水用）燃料タンク）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】K7-1-03011 大容量送水車（熱交換器ユニット用）燃料タンク〔可搬燃料タンク〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】K7-2-03010 大容量送水車（熱交換器ユニット用）燃料タンク〔系統機能，タンク容量〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ，20mホース，40mホース（大容量送水車（熱交換器ユニット用）燃料タンク）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●16kLタンクローリ（Z13）〔材料，耐圧，漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●16kLタンクローリ（Z13）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●16kLタンクローリ（Z13）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●16kLタンクローリ（Z13）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（Z13）〔材料，耐圧，漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ（Z13）〔外観，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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作成年月日：2020年08月24日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
所在地：新潟県柏崎市青山町16-46
電話：0257－45－3131（代表）

柏崎刈羽原子力発電所　使用前事業者検査予定表
（７号機）

2020年 2021年
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

　１．燃料設備
 

　２．基本設計方針
 

８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（７．非常用取水設備）
 

　１．取水設備　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　（非常用の冷却用海水を確保す
る構造物に限る）
 

　　a. 海水貯留堰　b. スクリーン室　c. 取
水路　　　　d. 補機冷却用海水取水路　　　
　　　　　　　　　　　e. 補機冷却用海水取
水槽
 

　２．基本設計方針
 

８．その他の発電用原子炉の附属施設　　　　
　　（９．緊急対策所）
 

　１．緊急対策所機能
 

Ｋ
７
（
１
０
）
特
保
工
程
Ｒ
Ｅ
Ｖ
－
０

使
用
前
事
業
者
検
査
 

　２．基本設計方針
 

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/11

02/18 02/18

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

02/11 02/16

02/23 02/23

12/07 12/18

12/25 12/25

11/02 11/06

11/13 11/13

11/02 11/06

11/13 11/13

11/02 12/18

12/25 12/25

11/24 11/27

12/04 12/04

12/08 12/19

12/26 12/26

12/07 12/09

12/16 12/16

【現/記】●●-●4kLタンクローリ（Z13）〔機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立】●●-●4kLタンクローリ（Z13）〔状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●20mホーｽ，3mホース，40mホース（Z13）〔材料，外観，耐圧，漏えい，寸法〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●4kLタンクローリ（Z13）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/立・記】●●-●20mホーｽ，3mホース，40mホース（Z13）〔補給試験〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（原子炉）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●取水設備〔材料，寸法，外観，据付，機能・性能〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●取水設備〔材料，寸法，据付〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（計測制御）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●基本設計方針（建築）

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●K5TSC通信連絡設備〔▲▲〕

★ＮＲＡ記録確認

【現/記】●●-●差圧計〔機能，状態確認〕

★ＮＲＡ記録確認

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

工事情報：新設　安全重要度：－　SAクラス：SAクラス３

土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火 水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水 木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金 土日月火水木金土日月火水木金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年
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