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１．確認対象（機械品）3号機R/B

青枠：耐圧試験後に施工するフランジ

既設出口弁スキッド予備座は既に設置されている設備の一部であり，内面ポリライニング施工され
ている。そのため，素管での耐圧・漏えい確認は現在実施できないことから，製作時の耐圧・漏え
い確認の記録確認とする。

下図に示すフランジ部については，ライン構成上，耐圧・漏えい確認ができないことから，据付確
認（耐圧試験後に施工するフランジ締付確認）にて問題のないことを確認する。

その他については，実施計画Ⅱ章 ２．５ 添付１６ 別紙（２）の確認事項に基づき確認を実施
する。
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※１：移送ポンプ－耐圧ホース取合フランジは滞留水中のため，実液通水時漏えい確認不可。
※２：移送ポンプは滞留水中のため外観確認不可。
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２．スケジュール
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３．確認事項（移送ポンプ）
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４．確認事項（主配管（鋼管））
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５．確認事項（主配管（ポリエチレン管））
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６．確認事項（主配管（耐圧ホース））
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７．確認事項(滞留水移送装置(各追設設備(移送配管，移送ポンプ)))
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８．通水検査要領（３号機Ｒ／Ｂ⇒プロセス主建屋）
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通水検査は下図の赤線で示す通水ライン（３号機原子炉建屋からプロセス主建屋）を用いて，３号機原子炉建屋
滞留水移送ポンプのみを起動し，免震重要棟に表示される流量が12m3/h以上となることを確認すると共に，移
送先であるプロセス主建屋において通水ができていることを確認する。

移送装置全体系統図
実施計画Ⅱ-2-5-添付1-4引用


