
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果（サンプル T-②-a） 
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図 2  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果（T-①） 
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図 3  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果（T-②-b） 
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図 4  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果（T-③） 
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図 5  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果（破面全域 エルボ側） 
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図 6  加圧器スプレイライン配管 当該管 破面外観結果破面外観結果（破面全域 管台側） 
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