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1.新知見内容

1。 1 新知見において追加 された事項

2019年 6月 19日 に発出された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律第 43条の 3の 23第 1項の規定に基づ く命令について」に

おいて、下記の事実※を前提 として原子炉等規制法第 43条の 3の 6第 1頂
第 4号の基準に適合するよう、本件発電用原子炉施設に係 る設置変更許可

申請書の基本設計ない し基本的設計方針を変更することが求められたもの

である。

※平成 31年度第 4回原子炉規制委員会において新たに認定された事実
0大山火山の大山生竹テフラ (以下、「DNP」 という。)の噴出規模は 1lkm3程
度と見込まれること。

0大山火山の大山倉吉テフラ (以下、「DKP」 という。)と DNPが一連の巨大噴
火であるとは認められず、前記噴出規模の DNPは本件発電用原子炉施設の

火山影響評価において想定すべき自然現象であること。
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2.基 本方針
2.1 概要

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規制委員会規
則第 5号)第 6条において、外部からの衝撃による損傷防止として、「安全施
設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除く。)が発生した場合において
も安全機能を損なわないものでなければならないとしており、敷地周辺の自
然環境を基に想定される自然現象の一つとして、火山の影響を挙げている。

火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること
を評価するための「原子力発電所の火山影響評価ガイ ド」を参照し、図 1.1の
フローに従い火山影響評価を行い、安全機能が維持されることを確認する。

能性が否定で
将来の活

前迄)に活動が第四紀 原子力発

を及ぼす可
さし

立地不適

立
地
評
価

⑤火山活動のモニタリング及び
火山活動の兆候を把握した

場合の対処方針を策定キ

下記影響評価の (1)を 実施 下記影響評価の(1)及び(2)を実施

影

響

評

価

(1)地理的領域外の大山による
降下火砕物の影孝評価

火山事象に対応可催する設計対応及
び運転対応が

(2)地理的領域内の火山による

illlli:!illi:!11':illlII

図 1.1 原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の基本フロー

地理的領域内における将来の活動可能性が否定できない火山 (白 山、御嶽
山、乗鞍岳、焼岳、扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群、経々岳、
地蔵峠火山群)について評価した結果、美浜発電所敷地との位置関係や火成
活動の状況より、設計対応不可能な火山事象のうち、溶岩流、岩層なだれ、新
しい火口の開口、地殻変動については問題ない。また、火砕物密度流につい
ても、美浜発電所に到達する可能性が十分小さいことを評価 しており、発電
所の立地評価上の問題はない。

したがつて、発電所の安全機能に影響を及ばし得る火山事象は、降下火砕
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物 (以下 「火山灰」とい う。)のみであることから、火山灰による原子炉施設

及び附属設備への影響評価を行 う。

なお、上記の内容 については、平成 28年 10月 5日 付 け原規規発第
16100514号 をもつて設置変更許可を受けた美浜 3号炉の新規制基準適合性審

査にて平成 28年 9月 29日 に提出した 「美浜 3号炉設置許可基準規則等ヘ

の適合性について (設計基準対象施設等 )」 の うち 「第 6条 :外部からの衝撃

による損傷の防止 (火 山)」 (以下、既提出資料 とい う。)か ら変更がないため、

既提出資料の うち 「1.1 概要」に同じ。

2.2 評価条件の設定

影響評価に用いる条件は、敷地周辺の地質調査結果に文献調査結果も参考

にして、表 1.1の とお り、堆積厚 さ 22cm、 粒径 lmm以下、密度 0,7g/cm3

(乾燥状態)～ 1.5g/cm3(湿潤状態)と して、火山灰の特性を設定 した。

表 1.1 火 山灰の特性

なお、火山灰 と火山以外の自然現象の組合せについては、荷重の影響にお
いて、火山灰、風 (台風)及び積雪による組合せを考慮する。

2.3 防護姑象施設の抽出
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 (平成 25年 6月 28日原子力規制委員会規則第工号 )」 第 6条におい

て、「安全施設は、想定される自然現象が発生 した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。」 とされている。

また、「発電用軽水炉型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」 (平成 2年 8月 30日 原子力安全委員会決定)において安全機能を有する

構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮 として、「クラス 1では、合理的

に達成 し得る最高度の信頼性を確保 し、かつ、維持すること。クラス 2では、

高度の信頼性を確保 し、かつ、維持すること。クラス 3では、一般産業施設 と

同等以上の安全性を確保 し、かつ、維持すること。」が定められていると

以上のことから、図 1.2の抽出フローより、一般産業施設を超える機能維

持を要求 しているクラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器の う

ち火山灰の影響により、安全機能を損な うおそれがある施設を抽出する。
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項 目 条件 設定根拠

堆積厚さ 22cm
文献調査、地質調査及び降下火砕物シミュレー

ション結果を踏まえ、給源から越畑地点及び各

発電所までの距離をもとに設定

粒径 lmm以下
津波堆積物調査で得られた火山灰の粒度試験

結果から設定

密度
乾燥状態  湿潤状態

0。7g/cm8～ 1.5g/cm3
津波堆積物調査結果、文献調査結果から設定



また、クラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包 してい

る建物についても防護対象施設 として抽出するとともに、安全重要度の低い

構築物、系統及び機器であつても、火山灰の影響を受けやす く、当該施設の

停止等により、上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性がある

場合は防護対象施設 として抽出する。

なお、その他のクラス 3に属する施設については、火山灰による影響を受

ける場合を考慮 して、代替設備により必要な機能を確保できること、又は安

全上支障が生 じない期間に除灰あるいは修復等による対応 も可能である。

防護対象施設の抽出結果を表 1.2に示す とともに、防護対象施設の設置場

所を図 1。 3に示す。

なお、上記の内容については、既提出資料か ら変更がないため、既提出資

料の うち 「1.3 防護対象施設の抽出」に同じ。

NO

YES

NO

YES

防護対象施設

※ 1ク ラス 1及びクラス2の うち、特に自然現象の影響を受けやすく、かう、代替手段によつて機能維持が困難、又
は修復が著しく困難な構築物、系統及び機器。

※ 2火山灰を含む外気・室内空気を機器内に取り込む機構を有しない施設又は取り込んだ場合でも、その影響が非常
に小さいと考えられる施設 (ポンプ、モータ、弁、盤内に換気ファンを有しない制御盤、計器等)については、
評価対象外とする。

図 1.2 防護対象施設の選定フロー

クラス1及びクラス2に属

する構築物、系統及び機器

を内包している建物

・外部しゃへい建屋
・補助建屋
・燃料取扱建屋
・中間建屋
・ディーゼル建屋
・制御建屋

防護対象施設

<③対象施設>
・計器用空気圧縮機
・安全保護系計装盤

<②対象施設>
・海水ストレーナ

(下流の設備を含む)

・主蒸気逃がし弁(消音器)

・主蒸気安全弁(排気管)

・タービン動補助給水ポンプ

(蒸気大気放出管)

・格納容器排気筒
・ディーゼル発電機

クラス珂及びクラス2以外の構築物、

系統及び機器

クラス可及びクラス2のうち、特に自然

現象の影響を受けやすい施設
※1

(①屋外の施設、②屋外に開口している施設、

火山灰の影響を受ける施設

内の空気を取り込む施設
※2)

施設の運転に影響を及ぼす可能性のある

屋外の設備 (波及的影響を考慮)

その停止等により、上位の

評
価
対
象
外

<① 対象施設>
・復水タンク
・燃料取替用水タンク
・海水ポンプ

・換気空調設備

(給気系外気取入口)

・補助建屋排気筒
・取水設備
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表 1.2 防護対象施設の抽出(1/3)

防護対象施設

外部 しやへい建屋

(制御オ
=軒

I動装置を設置)

・ 補助建屋

(ほ う酸タンク、ほう酸ポンプ及び充てんポン

プを設置)

・補助建屋給気系

補助建屋

(余熱除去冷却器、余然除芸ポンプを設置)

中間建屋

(電動補助給水ポンプを設置)

ター ビン動補助給水 ポ ンブ

復水 タンク

中間建屋給気系

主蒸気逃 が し弁

主蒸気安全弁

主療気配管室給気系

補助建屋給気系

補助建屋綸気系

格納容器排気筒

その停止等により、上位の安全重要度の

施設の運転に影響を及ぼす可能性のある

屋外の設備 (波及的影響)

補助建屋給気系

中間建屋給気 系

主蒸気配管室給気系

補助建屋給気系

補助建屋給気系

降下火砕物の影響を受ける設備

(屋外の構築物、系統及び機器、又は、

屋内設置であるが、屋外におH口 している設備 )

タービン動補助給水ポンプ

復水タンク

主蒸気逃が じ弁

主蒸気安全弁

格納容器排気筒

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

烹子炉冷却材圧カパウングリを構成する機器・配管 (1

吹冷却材系統)

制御棒駆動装置圧カハウジング (1次冷却材系)

炉心支持構造物

燃料集合体

原子炉停止系の制御梓による系 (制 御棒クラスタ、制御

棒駆函
',系

)

原子炉停止系

制御棒による系

イヒ学体積制御設備のほ う酸水注人機能

非常用炉心冷却系のほ う酸水澁入機能

加圧器安全弁 (開機能)

残留熟を除去する系統

余熟除去系

補助給水系

蒸気発生器 2次側 h篤 離弁までの主蒸気系・給水系

ア」斃留熟を除去する系統

主蒸気逃が じ弁 (手動逃がし機有r)

主蒸気安全弁

非常用炉心冷却系

低圧注八系 (余熟除去系)

高圧注八系

蓄厘注八系

原子炉,宮 納容器

床子炉格納ダ合'器隔離弁

Fェ子炉格納容器スプレイ系

アニュラス空気再循環設備 (ア ニュラス」́気ファン等)

安全補機室空気浄化系

可燃性ガス濃度制御系

嘱子炉格納容器排気筒

機 能

1)原子炉冷却材圧カフヽウンタリ機能

2)過 剰反応度の印加防止機能

3)炉心形状の1と持機能

1)原子炉の緊急停止機能

2)未 臨界イと持機能

3)原子炉冷却材圧カパウングリの過圧防

止機能

4)原子炉停止後の除熟機能

5)炉 心冷却機能

6)放射性物質の閉 じ込め機能、放射線の

遼べい及び放出低減機能

定義

その損傷又は故障により発生十

る事象によって、

(a)炉心の著 しい損傷、又は

(b)燃料の大量の程t擦 を引き起

こすおそれのある構築物、系統

及び機器

1)異常状態発生時に原子炉を

緊急に停止 し、残留黙を除去

し、原子炉冷却材圧カバウンダ

ツの過圧を防止し、敷地周辺公

衆への過度の放射繰の影響を防

止する構築物、系統及び機器

分類
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表 1.2 防護対象施設の抽出(2/3)

防護対象施設

安全保護系計装盤

・ 制御建屋

(中央制御室を設置)

・ 中央制御室給気系

・海水ポンプ

・海水ス トレーナ (下 流の設備を含む)

・取水設備

ディーゼル建屋

(デ ィーゼル発電機を設置)

ディーゼル機関

ディーゼル発電機室綸気系

中央制御室給気系
パッテ リ室給気系

中間建屋

(計器用空気圧縮設備を設置)

中間建屋給気系

・補助建屋給気系

燃料取核建屋

(使用済燃料ピットを設置)

補助建屋

(使用済燃料ピット冷却器を設置)

補助建屋給気系

その停止等により、上位の安全!重 要度の

電設の運転に影響を及ぼす可能性のある

ヨ外の設備

中央制御室給気系

取水設備

ディーゼル発電機室給気系

中央制御室給気系
パッア リ室給気系

中間建屋給気系

補助建屋給気系

補助建屋給気系

降下火砕物の影響を受ける設備 (屋外の施設、魅外に開

口している施設、屋内の空気を機器内に取り込む施設)

安全保護系計装盤

海水ポンプ

海水ス トレーナ (下 流の設備含む)

ディーゼル発電機

計器用空気圧縮機

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

安全保護系

MS-1関連のもの

制御室及びその遮へい。換気空調系

(中央制御室非常用給気系統等)

MS-1関連のもの

原子炉補機冷却水系

4ヽS-1関連のもの

原子炉補機冷渕海水系 (海水ポンノ等)

MS-1関連のもの

非常用所内電源系 (デ ィーゼル発電機等)

MS-1関連のもの

非常用所内電源系 (安全補機開Fツユ器年)

直流電源系

MS-1関連のもの

制御用空気圧縮設備

十ヒ学体積制御設備の抽出系・浄化系

映射性廃棄物処理施設 (放射能インベン トリの大きいも

,l)

放射性気体廃棄物処理系

質用済燃料ビット (使用済燃料ラックを含む。)

然料取扱設1篇

吹き止まり機能に関連する部分

力,圧器安全弁

加圧器止【がし弁

機能

1)工学的安全施設及び原子炉停止系への

作動信号の発生機能

2)安 全上特に重要な関連機能

1)原子炉冷却材を内蔵する機能 (ただ

し、原子炉冷却材圧カパウンアリから除外

されている計装等の小日径のもの及びパウ

ンダリに直接接統されていないものは除
く。)

2)原 子炉冷却材圧カバウングリに直接接

続されていないものであって、放射性物質

を貯蔵する機冑ヒ

3)燃料を安全に取り扱う機能

1)安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能

定義

2)安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器

1)そ の損傷又は故障により発

生する事象によって、炉心の者

しい損傷又は燃料の大量の破損

を直ちに引き起こすおそれはな

いが、敷地外への過度の放射性

物質の放出のおそれのある構築

物、系統及び機R母

2)通常運転時及び運転時の異

常な過渡変化時に作動を要求さ

れるものであって、その故障に

より、炉心冷却が損なわれる可

能性の高い構築吻、系統及び機

器

分類
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表 1.2 防護対象施設の抽出(3/3)

防護対象施
‐
世

布宙助建歴

(燃料取啓用水ポンフを設 ド

`)

補助央ど,≧ 俳気術

・ 外 部 しゃ へ い 建 星

(加圧器逃 が し介及び ′J"工器 後備 ヒー タを設

置 )

主 来 気 ヘ ン ダ 茎 給 気 系

中 I門 建 屋 給 気 系

その,■ 4に より、上位の安全重要度の

施設の運転に影響を及ぼす可能性のある

崖外の設備

れ‖助建屋ワF気筒

主 来 気 ヘ ング 室 給 気 系

中 間 建 屋 給 気 系

降 下火砕 物 の影響 を受 け る設備 (屋外 の施 設 屋 外 に l用

日 してい る施設 屋内の空気 を機器 内に取 り込む l也設 )

安全機能の重要度分類

↑士築物 系統 又は機 器

燃料集合体お下事敬時放射能放Hlを 低減する系 排気筒

(怖ロツJ建屋 )

事故時監視計「器の一部

格納容器‐ ジアモニタ

研圧器逃 が し弁 (手菫力,H閉 機 能 )

力,圧器 ヒー タ (後術 ヒー タ )

“

1圧器逃 が し弁元弁

〕l伯 I室外原子炉″ tt装 置

(安全停 上に問 l望す るもの )

子卜装配笹、試料採取管

J次冷却材ポンノ及びその関連系

牧射性慶 葉物 処理施 設

('攻射 能 イ ンベ ン トリの小 さい もの )

液体 ,毒 蓄t物処理 系

回体慶 来物処理 系

主蒸気系 (隔離 弁以 後 )

lコ
｀
水系 (隔離 弁以前 )

廷電機  送電線 変圧 器 、開 閉所

原子炉制御系、原 F炉 計装 プロセス計張

府りJ熟気系

制御用庄箱白空 気設備 (MS l,ス 外 )

釉受冷封〕水系等

然料被凝管

化■体積4刊御設備の浄化系 (冷化機能 )

冷ユ寸〕材泥床A脱塩塔

加圧器近【が し弁 (白 ,l操作 )

ター ビンランバ ック系

原子炉 制御 系 計器 ラ ック

制御オ番じ1抜 1牡 止インター ロ ンタ

原 子炉 牛l御 系計器 ラ ック

イヒ学体積hl御 設備の充てん系

ほう酸精給タンク

二次冷却 系前給水設備

原子 力発甥 折緊仙 手対策所 、試料採 取系 、通信とと絡 殻

備 、放射繰 監視 設統 、事故1+監視 計器の 一部 消火系

安全避 難通略 非常用 H質明

機 能

1)燃料プール水の術給機能

2)放 射性″′,質 放出の防止機能

1)JrttH子 のプラント状態の把握機能

2)異 常状態 の機 和機能

3)制御 室外か らの安 全″ 止機 能

1)原子炉冷却材保持機能
(PS I Ps-2,ス外のもの)

2)原 子炉冷却材の 循環機 能

3)放 射性物 質 の時1蔵機能

4)電 源 供給機 能 (非常用 を除 く)

5)ノ ラン ト計測 Hl鵬 催 (安全保護機

催を除く。)

6)プラント運転れ助機能

1)核分裂生成物の原子炉冷渕材中への放

鷺x防 止機能

2)原 子炉冷封1材の浄イヒ機能

1)原 子炉圧 力の上昇 の緩 和機 能

2)1出 力上井の抑制機 能

3)原 子

"冷
却材 の 簡給機 能

1)緊急
'手

対策 上重要卜なもの及び果甘1(態
わ把理機能

定 義

1)PS-2の 料 築物 系統及

び機 器の損傷 Xは 故障 に よ り敷

地 l司 辺公衆 に 与え る l′ 文射練 の影

響を「 分′lヽ さくするよう
`こ

する

構築物 系統及び機増P吾

2)異常扶lじ への対応上特に重

要なIⅢ 築物、系統及び機器

1)異‖状態の起因事象となる

ものであって、PS l及びP

S-2以外のIJ「築物 系統及び

2)原 イ炉冷抑材 中放射性 物質

濃度 を通

“

運転に支障の ない程

スイに低 く′rぇ る継 条物 、系統及

び機器

1)運転時の果

“

な過波 変イヒが

とあい まって 事象 を緩 和す る

鵬築物 、系統及 び機 器

2)果 Ittlどへの対応 L必要な
肝築物  系統 及び機器

分類
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図 1.3 防護対象施設(1/2)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません
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図 1。3 防護対象施設(2/2)

枠囲みの範囲は機密に係 る事項ですので公開することはできません。
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2.4 評価すべき影響因子の選定 と評価手法

(1)直接的影響

火山灰による直接的な影響囚子については、原子力発電所の構造物への静

的負荷や化学的影響、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部における磨

耗、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響、原子力

発電所周辺の大気汚染等の影響が考えられるが、美浜発電所 3号炉で想定さ

れる火山灰の条件を考慮 し、表 1.3に示す項 目について評価を実施する。

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

建物 。構築物、屋外機器において、火山灰の堆積荷重として影響を考慮

すべき要因である。火山灰の堆積を想定し、構造物の許容応力値以下であ

ることを確認する。荷重条件としては、降雨・降雪を考慮し、湿潤状態の

火山灰荷重と積雪荷重の組み合わせについて考慮する。なお、構造物の形

状等により火山灰が堆積 しにくい場合は、火山灰の影響はないと判断す
る。

また、火山灰の降灰と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さ
いことから、設計基準事故荷重と火山灰による荷重との組合せは考慮し

ない。

仮に、防護対象施設への影響が小さく発生頻度が高い少量の火山灰の

降灰と設計基準事故が同時に発生する場合、防護対象施設のうち設計基

準事故時荷重が生じる施設としては動的機器である海水ポンプが考えら

れるが、設計基準事故時においても海水ポンプの圧力、温度が変わらず、
機械的荷重が変化することはないため、設計基準事故時に生じる荷重の

組合せは考慮しない。

②構造物の化学的影響 (腐食)

建物 。構築物、屋外機器について、火山灰が付着接触し、火山灰から溶

出した成分によつて腐食が発生しないことを機器表面の塗装の有無等に

よつて評価する。

③粒子の衝突

想定する火山灰は微小な粒子であり重量も小さく(粒径約 lmm以下、
密度 1.5g/cm3)、 竜巻の影響評価にて包絡されることから、衝突により建

物・構築物、屋外機器に影響を与える可能性はなく、個別の評価は不要で

ある。

④水循環系の閉塞

火山灰が内部流体中に混入する可能性を検討し、海水系のような混入
の可能性のある機器の狭崎部に対して、火山灰の粒径との関係から流路

閉塞の可能性を評価する。
また、必要に応じて、海水を供給している下流の設備への影響につい

ても考慮する。
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⑤水循環系の内部における磨耗

水循環系において最も磨耗の影響を受けやすい箇所はライニングが施
されていない各冷却器の伝熱管と考えられるが、プラントの運用期間中
において海水取水中に含まれる砂等の磨耗によるトラブルは発生してい

ないこと、また火山灰は砂等に比べて破砕し易く※1硬度が小さい※2こ と
から、火山灰粒子による磨耗が設備に影響を与える可能性は小さいため、
個別の評価は不要である。
※1武若耕司 (2004):シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ学、vЛ。42、 No.3、

p.38-47

※2恒 松修二・井上耕三・松 田応作 (1976):シ ラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、

p.32-40

⑥水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰成分が海水中に溶出した場合に懸念される化学的影響 (腐食)

について、短期的に影響がないことを防汚塗装の有無等により評価する。
また、必要に応じて、海水を供給している下流の設備への影響につい

ても考慮する。

⑦換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含

む)

屋外設備、屋外に開口部を有する設備について、屋外に連通する開口

部の形状等か ら、火 山灰が侵入する可能性 と侵入 した場合の影響度を評

価する。

換気空調設備及び海水ポンプモータについては、フィルタが清掃又は

取替可能な構造 となっていること、また、閉塞の有無を点検できることを

確認する。

さらに、必要に応 じて換気系からの給気を供給 している範囲への影響

についても考慮する。

③換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)

屋外設備について、火山灰の付着に伴う腐食により、その機能に影響
がないことを塗装の有無等によつて評価する。

③発電所周辺の大気汚染

汚染された大気が換気空調系を通じて中央制御室に侵入し、居住性に

影響を与えないことを確認する。

⑩水質汚染 (給水の汚染)

発電所では純水装置により水処理した給水を使用しており、火山灰の

影響を受ける可能性のある海水や淡水を直接給水として使用していない。
また、給水は水質管理を行つており、給水の汚染が設備に影響を与える可

能性はないことから、個別の評価は不要である。
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①絶縁低下

美浜発電所の開閉所は、ガス絶縁開閉装置を使用 してお り、開閉装置

本体に充電露出部はない。また、開閉装置の送電線側は、送電線引出ブッ
シングを経て碍子により支持 している送電線路 となっているが、降灰時

には巡視を強化 し、必要により碍子洗浄装置により洗浄を実施する等の

姑応が可能である。さらに、絶縁破壊により外部電源が喪失 した場合でも

非常用発電機等により電源の供給が可能であることから、個別の評価は

不要である。

なお、屋内の施設であつても、屋内の空気を取 り込む機構を有する計

装盤については、影響がないことを確認する。

表 1,3 直接的影響因子の選定結果

※1武若耕司 (2004):シ ラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ vol.42、 No.3、 p.38-47

※2恒松修二・井上耕三・松田応作 (1976):シラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、 p.32-40

(2)間接的影響

火山灰は広範囲に及ぶことから、広範囲に亘る送電網の損傷による長期の

外部電源喪失の可能性、原子力発電所へのアクセス制限事象が発生する可能

性 も考慮 し、間接的影響を評価する。

なお、上記の内容については、既提出資料か ら変更がないため、既提出資

料の うち 「1.4 評価すべき影響因子の選定 と評価手法」に同じ。

影響を与える可能性のある因子 選定結果
詳細検討

すべき因子

l義:造物への静的負荷 (降雨等の影

響を含む)

時築物において火山灰による堆積荷重として影響を考慮すべき因子である。また、降雨、
弊キ雪等により水を含むことにより負荷が増大するため、湿潤状態における負荷を考慮す
る。

l斉造物の化学的影響 (腐食) 堅外設備において影響を考慮すべき因子である。短期的に影響がないことを確認する。

粒子の衝突
発電所に到達する火山灰は微小な粒子であり、衝突荷重により施設に影響を与える可能'巴

|ま /1ヽ さい。

水循環系の開塞

海水中に漂 う火山灰については取水する可能性があるため、海水系において影響を考慮す
べき要因であり、狭降部等における閉塞の影響を考慮する。また、必要に応じて、海水を
供給している下流の設備への影響についても考慮する。

水循環系の内部における磨耗

水循環系において最も磨耗の影響を受けやすい箇所はライニングが施されていない各冷
却器の伝熱管と考えられるが、プラントの供用期間中において海水取水中に含まれる砂等
の磨耗による トラブルは発生していない。火山灰は、砂等に比べて破砕し易く※1、 硬度が
小さい※2こ とから、火山灰粒子による磨耗が設備に影響を与える可能性は小さい。

水循乗系の化学的影響 (腐食)

侮水系において影響を考慮すべき因子であり、火山灰成分が海水中に溶出した場合に懸念
される腐食について短期的に影響がないことを確認する。また、必要に応じて、海水を供
待している下流の設備への影響についても考慮する。

換気系、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響 (降雨等の影響
を含む)

堅外設備等において影響を考慮すべき因子である。なお、必要に応じて、換気系の給気を
際給している範囲への影響についても考慮する。

換気系、電気系及び計装制御系に

対する化学的影響 (腐食)

屋外設備等において影響を考慮すべき因子であり、短期的に影響がないことを確認する。
なお、必要に応じて、換気系の給気を供給している範囲への影響についても考慮する。

発電所周辺の大気汚染 外気を取り入れている換気空調系において影響を考慮すべき因子である。

水質汚染 (給水の汚染)

発電所では、火山灰の影響を受ける可能性のある海水や淡水を給水として直接使用して葉
らず、水質管理も行つていることから、給水の汚染が設備に影響を与える可能性はない。

絶縁低下 もディーゼル発電機により電源の供給が可能である。なお、屋内の空気を取り

した場合

込む機構
る計装盤については、影響がないことを確認する

より洗浄が可能である。また、 下 |こ より
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2.5 各防護対象施設の評価すべき影響因子の選定

評価すべき影響因子については、各防護対象施設ごとにそれぞれ異なるた
め、火山灰が影響を与える防護姑象施設と影響因子の組合せを表 1.4に整理
し、各防護対象施設の特性 (構造や設置状況等)を踏まえて評価に必要な影
響因子を選定する。
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絶縁低下

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

発電所周辺の

大気汚染

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

換気系、電気系

及び計装制御系に

対する化学的影響

(腐食 )

一
③

一
③

一
②

一
②

一
②

換気系、電気系

及び計装制御系に

対する機械的影響

(閉塞・磨耗 )

一
③

一
③

水循環系の

化学的影響

(腐食 )

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

水循環系の

機械的影響

(閉塞・磨耗 )

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

構造物の

化学的影響

(腐食 )

一
③

一
③

一
③

構造物への

静的荷重 (降雨

等の影響を含

む)

一
①

一
①

一
①

影響因子

防護対象施設

外部しゃへい建屋、補助建屋、
燃料取扱建屋、
中間建屋、ディーゼル建屋、
制御建屋

復水タンク

燃料取替用水タンク

海水ポンプ

主蒸気逃がし弁

(消音器 )

主蒸気安全弁

(排気管)

タービン動補助給水ポンプ

(蒸気大気放出管)

表 1。4 火山灰が影響を与える防護対象施設と影響因子の組合せ (1/2)

:影響因子に対する個別評価を実施 ● :最大層厚見直しに伴い評価結果に影響がある
○ :最大層厚見直しに伴い評価結果に影響がない

※ :今後申請する設工認にて評価結果を示す
― :影響因子として確認が不要

(不要とする理由)

① 静的荷重の影響を受けにくい構造 (堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等)

② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい
③ 影響因子と直接関連しない
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絶縁低下

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

発電所周辺の

大気汚染

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

換気系、電気系

及び計装制御系

に対する化学的

影響 (腐食 )

一
②

一
②

一
③

一
③

一
②

一
②

換気系、電気系及

び計装制御系に対

する機械的影響

(閉塞・磨耗 )

一
③

一
③

一
②

水循環系の

化学的影響

(腐食 )

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

水循環系の

機械的影響

(閉塞 。磨耗 )

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

構造物の

化学的影響

(腐食 )

一
②

一
②

一
②

一
②

一
②

一
③

一
③

構造物への

静的荷重 (降雨

等の影響を含
む)

一
①

一
①

一
①

一
①

一
①

① (屋内)

① (屋内)

防護対象施設

影響因子

ディーゼル発電機

(機関、消音器 )

喫気空調設備

(給気系外気取入日)

路納容器排気筒

`甫

助建屋排気筒

取水設備

海水ス トレーナ

計器用空気圧縮機

安全保護系計装盤

:影響因子に姑する個別評価を実施

表 1.4 火山灰が影響を与える防護対象施設と影響因子の組合せ(2/2)

● :最大層厚見直しに伴い評価結果に影響がある

O:最大層厚見直しに伴い評価結果に影響がない

※ :今後申請する設工認にて評価結果を示す
― :影響因子として確認が不要

(不要とする理由)

① 静的荷重の影響を受けにくい構造 (堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等)

② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい
③ 影響因子と直接関連しない
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2.6 評価結果

(1)直接的影響の評価結果

表 1.4の影響因子に基づき評価 した結果は表 1.5の とお りであり、評価対

象 となるすべての施設において、火山灰による直接的影響がないことを確認

した。なお、詳細な評価結果を個別評価 1～個別評価 14に示す。

・火山灰による堆積荷重に対 して、外部 しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建

屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク及び燃料取替用水タ

ンクの機能に影響を及ぼすことのない設計 とすること、並びに海水ポンプ

(モータ)の健全J性が維持 されることを確認 した。

・火山灰による化学的影響に対 して、外部 しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱

建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃料取替用水タ

ンク及び海水ポンプ (モータ)等の健全性が維持 されることを確認 した。

・火山灰により、海水ポンプ (モータ)、 海水ス トレーナ、取水設備及び原子炉

補機冷却海水系統等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失 し

ないことを確認 した。

・火山灰が外気取入 口に侵入 した場合であっても、平型フィルタ、ダンパ閉上、

空調停止、閉回路循環運転によって屋内への侵入を防止することとしてお り、

給気を供給する系統及び機器への影響を防止でき、さらに、中央制御室空調

系については、外気取入ダンパを閉上 し閉回路循環運転をすることにより、

中央制御室の居住性に影響を及ぼさないことを確認 した。

・火山灰が確認 された場合は、必要に応 じて、原子力発電所内の構築物、系統

及び機器の点検並びに火山灰の除去等を行 うこととしている。

(2)間接的影響の評価結果

美浜発電所 3号炉の非常用所内交流電源設備は、2台のディーゼル発電機

とそれぞれに必要な耐震 Sク ラスの燃料油貯蔵タンク (200kを増基)を有 して

いる。

これにより、7日 間の外部電源喪失に対 して、原子炉の停止、停止後の冷

却に係 る機能を担 うため、ディーゼル発電機の連続運転に必要な容量以上の

燃料を貯蔵する設備を有 し、必要 とされる電力の供給が継続できる構成 とな

つている。

2.7 まとめ

火山灰による直接的影響及び聞接的影響のうち、外部しゃへい建屋、補助

建屋、燃料取扱建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク及

び燃料取替用水タンクの火山灰による堆積荷重に封しては、機能に影響を及

ぼすことのない設計とすること、並びに上記以外の項目については評価した

結果、火山灰による直接的及び間接的影響はなく、原子炉施設の安全性を損

なうことはない。
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表 1.5 火山灰による直接的影響の評価結果
対象設備 評価内容 個別評価

しゃへい建屋、 山灰 (厚 さ 22cm、 密度 1.5g/cm3)と 積雪 (厚 さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)
る構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)が機能に影響を及
により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。

を考慮 して 発生する応 力等 が 許容 限界 を超 /ヒ なヤヽ
:誘l計 とす る とカ

取扱建屋、中間建屋、 山灰 よ ばす とはなヤ ま た 外装塗装が施され る とカ ら 火 山 ①
~(「

ヤ 灰 |こ よ
ィーtア

゛
ル建屋、制御建屋

タンク

取替用水タンク

山灰 (厚 さ 22cm、 さ 100cm 密度 |ま 6,300N/m2で が復水及び燃料
タ の許容応力ン ク よ り る 設計 とす る と ま た ことにより大山灰による化学的腐食により影響を及ばすことのなヤ ②、③

するため、当該タンクの 及ぼすことはな▼

山灰 が堆積 した場合 t しセ に る と え られ るモ タ フ レ ム I こお ヤ て る応 力 に対 し し て お り に影響を及
とはない。 また、外装塗装及び防汚対策塗装が施されていることから、外 面 内面及 び水循環 系 と も I こク(山灰 に よ る化学的腐食 よ 直 ちに り

tこ影響を及 ばす とはなし ポ ンプ軸受に
`ま

異物逃が し溝を設け て お り 火 山灰 1こ よ る軸 固着等 |こ は 至 らなし 電気 系及び計装制御系 tポンプ つ ヤ てヽ
④ポ ン プモータ の外気取入 口 はク(山灰 が侵入 しに くヤ 構ヽ造であ る と ま た 防塵 フ ィァレタ

、また

ること

(約 5μm) を設置 して お り モ タ内部 に細か
山灰 が侵入 した場合 も 電気系はすで べ て 耐食性のあ る樹脂 で保護 され Xfヤ る と 防塵 フ イ ル タ ′よ外吉焉か ら点検 可能であ り必要 イこ応 じて

ことにより除灰ができることか ポンプ |こ こ と

がし弁 (消音器)

1こ が設置され、 ら火山灰カ に しにくヤ あり、仮に に し酉己
させ よ り し が ヤヽ こ から、機能 こ と

⑤

(排気管)
′ま より火山灰が直接配管 t

t

し に V あり、仮に直接配 に せた場合でも、火
り主蒸気安全弁の が大 ヤヽことか 機 能 を及ばすことはなセ ⑥

― ビ ン ― ビ ポンプ 山灰 しにくい構造で しても構造から閉塞す
及ばすことはなヤ ⑦

イ 関 山灰 しにくい構造で フィルタにより火山灰が捕集 る こ 、及 した も火山灰
(機関 しや

‐
すいことから ことはない。 ③

外気 取入 口 し で あ て も フ イ ル を設置 して お り 給気 る 対 して、
空調設備 山灰が与える影響は小さい。なお、中央制御室空調系につしヽては、外気取入ダンパを閉上 し、外気隔離運転することにより、中央制御室の居住性

(給気系外気取入 口) され る とを確認 している。 また、各フ イ ル タ t つ ヤ て |ま 各建屋等カ らの ア ク セ 性 が よ く 必要 に応 じ 清掃及 び交換す と
⑨

ス て る t よ り
き る とを し

山 に侵入 し つ て の構造 l酉己管径 ) に り ることはない。また、
による対応を行つていることから に腐食により の機能 を ことは ヤ

⑩

山灰の粒径は十分小さく 除塵装置を閉塞することはない。

山灰の粒径は、ス トレーナのメ ツ シ サ イ ズ よ りも J さく 閉塞する とはなヤ なお、ス トレーナの メ ツ シ を通過 した火 山灰粒 子 は 、 下流
ス トレーナ (ア イ ― ゼ ノレ機関の冷却器、チ フ ツ ト 1 次系冷却水ク フ ) に 姑 して 閉塞等の影響を与 え る とは なヤ ま た 、外装塗装が施 され て V る ⑫

とか ら 直 ち に腐食 t よ り機 能 を喪失する と |ま なヤ

設置 れ た部屋は、中 に れ て お り 本空調系 口 に は 、 フ イ ル タ が設 置 され て ヤ る カ
れ 1こ力口え て 下流 |こ さ らに 糸田カヽな粒子を捕集可能 な粗空気圧縮機

フ イ ル タが設置され て ヤ る。 の た め 他 の空調系にレヒベて 火山灰に 紺す る 局 し 防護性能
①して お り 侵入 す る火山灰は微細な ものに限ら

いことか
れ ま た火 山灰 は硬度が低 く もろヤ とか ら 招動部に侵 入 した 火 山灰によ り磨耗が発生す る と

を

に て お り 空調 系 口 |こ フ イ ル タが設 置 れ て し る
れ に力口ン色て 下流にさ らに 糸円カ なヽ粒子 を捕集可能 な粗 フ イ ル タが設置 され て ヤ る。 の た め 他 の空調系に,ヒハミて 火山灰 に 対す 局 防護性能る ヤ

し お り t 建屋内に侵 入す る火山灰 t く
とはなヤ

計装盤
て

とカ ら

侵 入 す る 火 山灰 は微細な もの 限 られ よ る影響 |ま /1ヽ さ その付着等に よ り短絡等を発 生 させ る可能性

が 、

⑭
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個別評価-1

建物 。構築物に係 る影響評価

火山灰による建物 。構築物への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目および内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰の堆積荷重により外部しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中
間建屋、ディーゼル建屋及び制御建屋の健全性に影響がないことを評価する。
なお、堆積荷重には、降雨及び降雪の影響も考慮し、火山灰 (湿潤状態)と
積雪の組合せについても評価する。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の構造物への付着や堆積による化学的腐食により構造物への影響
がないことを評価する。

(2)評価条件

①構造物への静的負荷

A)火山灰条件

a。 密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の単位荷重は堆積量 lcm当た

り 150N/m2)
b.降灰層厚 :22cm

積雪条件

.密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は積雪量 lcm当 た り30N/m2)※ 1

.積雪量 :100cm※ 2

ヽ
ノ
　

ａ
　
ｂ

Ｂ

※ 1

※ 2
福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
火山事象と積雪事象は独立の関係にある。組み合わせる積雪量については、建築基準法に基づき特
定行政庁 (各 自治体)が各地域の気象 (積雪)状況に応 じた垂直積雪量を定めており、発電所が立
地する地域の気象条件により即した、設計に用いられる積雪量であることから、福井県建築基準法
施行細則の垂直積雪量「100cm」 (以下、「設計積雪」という。)を用いる。

(3)評価結果

①構造物への静的負荷の成立性確認
建物・構築物について想定される火山灰の降灰層厚が許容層厚を超えな

いことを確認する。

火山灰による荷重については、30日 を目処に速やかに火山灰を除去す
ることから、建築基準法の積雪の考え方に基づき、短期の荷重として扱 う。
許容層厚は以下いずれかの手法により算出する。
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a.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に姑する短期許容応力度の比が 1.5であること

から、常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が

設計時長期荷重の 1.5倍に等 しくなる層厚

b.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発

生する応力等が短期許容応力度等 と等 しくなる層厚

表-1に建物・構築物の許容層厚と火山灰の降灰層厚の比較を示す。
建物・構築物について、想定される火山灰の降灰層厚が許容層厚を超え

ないことから、火山灰による建物・構築物への静的負荷 (降雨等の影響を

含む)が安全機能及び必要な機能に影響を及ぼすことはない。

表-1 建物・構築物の許容層厚 と火山灰の降灰層厚の比較

建 屋 許容層厚 (cm)※ 降灰層厚 (cm)

外部 しゃへい建屋 100以 上

22

原子炉補助建屋 78

燃料取扱建屋 32

中間建屋 100以 上

ディーゼル建屋 100以上

制御建屋 74

※ :応力度による評価

②構造物への化学的影響 (腐食)

化学的影響については、外装塗装が施 されていることから、火山灰によ

る化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。

なお、長期的な影響については堆積 した火山灰を除去 し、除去後の点検

等において、必要に応 じて補修作業を実施する。

以  上
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個別評価-2

復水タンクに係 る影響評価

火山灰による復水タンクヘの影響について、以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰の堆積荷重により復水タンクの機能に影響を及ぼすことがないこ

とを評価する。なお、想定する堆積荷重には、降雪の影響も考慮し、火山灰
と積雪の組み合わせも考慮する。火山灰と積雪の荷重条件、並びに荷重評価
の考え方は以下のとおりとする。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の復水タンクヘの付着や堆積による化学的影響 (腐食)に より復水
タンクヘの影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①構造物への静的負荷

A)火山灰条件
a。 密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当たり150N/m2)
b.堆積量 :22cm

B)積雪条件
a.密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
※2: 火山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法

の設計積雪 「100cm」 を用いる。

C)火山灰 と積雪の荷重条件

a.火山灰荷重=150(N/m2.cm)× 22(cm)=3,300(N/m2)
b。 積雪荷重 =30(N/m2。 cm)X100(cm)=3,000(N/m2)
c.火山灰 と積雪による堆積荷重 :6,300(N/m2)

D)評価部位及び評価方法

a.復水タンクのタンク胴板及び屋根板を評価対象部位 とし、火山灰 と積

雪による荷重に対 して、応力評価を行 う。評価モデルは胴板及び屋根

板をFEMに よリモデル化する。

復水タンクのFEM解 析に用いる解析条件を以下に示す。
・解析 コー ド MSC/NASTRAN
・解析モデル

屋根、胴等の板部材を板要素で、ラフター等を梁要素モデル化する。
b.許容応力は、」EAG4601‐ 1987に規定されるクラス 2, 3容器の許容

応力状態ⅢASの許容応力に基づき評価する。
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(3)評価結果

①構造物への静的負荷の成立性確認

申請時の層厚 (15cm)でのFEM解析による発生応力と許容応力から許容

層厚を算出した結果、火山灰による構造物への静的荷重 (降雨等の影響を

含む)が機能に影響を及ぼすことはない。

許容層厚 (cm) 降灰層厚 (cm)

29.7 22

②構造物の化学的影響 (腐食)

化学的影響については、外装塗装が施されていることから、火山灰による

化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。
また、長期的な影響については堆積した火山灰を除去し、除去後の点検等

において、必要に応じて補修作業を実施する。

以 上
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個別評価-3

燃料取替用水タンクに係 る影響評価

火山灰による燃料取替用水タンクヘの影響について、以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰の堆積荷重により燃料取替用水タンクの機能に影響を及ぼすこと

がないことを評価する。なお、想定する堆積荷重には、降雪の影響も考慮し、
火山灰と積雪の組み合わせも考慮する。火山灰と積雪の荷重条件、並びに荷
重評価の考え方は以下のとおりとする。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の燃料取替用水タンクヘの付着や堆積による化学的影響 (腐食)に
より燃料取替用水タンクヘの影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①構造物への静的負荷

A)火 山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当た り 150N/m2)
b.堆積量 :22cm

B)積雪条件

a.密度 :0。3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当た り30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1: 福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いるc

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる(

C)火 山灰 と積雪の荷重条件

a.火山灰荷重=150(N/m2.cm)X22(cm)=3,300(N/m2)
b.積雪荷重=30(N/m2.cm)X100(ch)=3,000(N/m2)
c.火山灰 と積雪による堆積荷重 :6,300(N/m2)

D)評価部位及び評価方法

a。 燃料取替用水タンクのタンク胴板及び屋根板
※
を評価対象部位 とし、

火山灰 と積雪による荷重に射 して、応力評価を行 う。評価モデルは胴板

及び屋根板をFEMに よリモデル化する。

燃料取替用水タンクのFEM解 析に用いる解析条件を以下に示す。
・解析 コー ド MSC/NASTRAN
・解析モデル

屋根、胴等の板部材を板要素で、ラフター等を梁要素モデル化する。
※ :屋根板溶接部の脚長を屋根板の厚さに合わせている。

b.許容応力は、JEAG4601‐ 1987に規定されるクラス2, 3容器の許容

応力状態ШASの許容応力に基づき評価する。
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(3)評価結果

①構造物への静的負荷の成立性確認

申請時の層厚 (15cm)で のFEM解析による発生応力と許容応力から許容

層厚を算出した結果、火山灰による構造物への静的荷重 (降雨等の影響を含
む)が機能に影響を及ぼすことはない。

許容層厚 (cm) 降灰層厚 (cm)

22.7 22

②構造物の化学的影響 (腐食)

化学的影響については、外装塗装が施されていることから、火山灰による

化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。
また、長期的な影響については堆積した火山灰を除去し、除去後の点検等

において、必要に応じて補修作業を実施する。

以  上
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個別評価-4

海水ポンプに係 る影響評価

火山灰による海水ポンプヘの影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰が堆積した場合に堆積荷重が厳 しい条件となる海水ポンプモータ
フレームについて健全性に影響がないことを評価する。なお、想定する堆積
荷重には、降雪の影響も考慮し、火山灰と積雪の組み合わせも考慮する。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の海水ポンプヘの付着や堆積による化学的腐食により海水ポンプ
の機能への影響がないことを評価する。

③水循環系の閉塞による影響
火山灰が混入した海水を海水ポンプにより取水した場合に、流水部、軸受

部が閉塞し、機器の機能に影響がないことを評価する。

④水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を海水ポンプにて取水することによる、内部構造
物の化学的影響 (腐食)により機器の機能に影響がないことを評価する。

⑤電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の電動機冷却空気への侵入による閉塞等、機器の機能に影響がな
いことを評価する。

⑥電気系及び計装制御系に紺する化学的影響 (腐食)

火山灰の電動機冷却空気への侵入による、内部構造物の化学的影響 (腐食)

により機器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)
b.堆積量 :22cm
c.粒径 :lmm以下

②積雪条件
a。 密度 :0,3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

③評価部位及び評価内容
火山灰堆積荷重の影響に係る評価部位は、荷重の影響を受けやすいモー
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タフレームとする。
モータフレームに生じる応力は、電動機上面の投影面積の最も大きい外

扇カバー全面に均等に火山灰が堆積した場合を想定し、その上で運転時荷重
(ポ ンプスラス ト荷重)が加わる状態で荷重評価の導出を行う。(こ こでは、

想定堆積荷重として、火山灰と積雪を組み合わせた荷重で算出する。)

(3)評価結果

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む )

火山灰 と積雪による堆積荷重に封する海水ポンプモータフレームについ

ての荷重評価を以下に示す。

a.火山灰 と積雪による堆積荷重

火山灰 と積雪による堆積荷重は外扇カバー全面に均等にかかるが、評

価モデルは外扇カバー重心位置への集中荷重 とする。

火山灰 と積雪の単位堆積荷重 :

(150N/m2x22cm)+(30N/m2x100 cm)=6,300N/m2
モータ上面面積 :V4・ π×2.Om× 2.Om=3。 15m2
モータ上面の火山灰 と積雪による堆積荷重 Fvは次のとお りとなる。

Fv=6,300X3.15=1.99× 104(N)

b.モータフレームに常時作用する荷重

モータ自重 と運転時荷重であるポンプスラス ト軸方向荷重をモータフ

レームに常時作用する荷重 として算出する。
モータ自重 Fdi 4,000 kg× 9.80665m/S2=3。 93X104(N)
ポンプスラス ト軸方向荷重 (運転時荷重 )

Fp: 10,000 kg× 9.80665H1/s2=9.81X104(Nl

モータフレームに常時作用する荷重 Hは次のとお りとなる。
H=Fd ttFp=1・38X105(N)

c.モータフレームに作用する曲げモーメン ト

Fv及び Hは モータフレーム枠内に作用する力であ り、モータの中心

(軸中心上)を支点 として、最も保守的なモーメン トを考慮するために、

中心か らモータフレーム外枠までの距離を作用点 として曲げモーメン ト

を算出する。

M==(Fv+H)x号 =(1・ 99× 104+1.38)(105)× 生
l,皇

=8.53x107(N・ mm)

d。 モータフレームに生じる曲げ応力

断面係数 Zは次のように表すことができるので、

Z=考
伴等→

=金×
(型襦 辛

生
)=iT×

側61_→

モータフレームに生じる曲げ応力σbは次のとおりとなる。
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e.モエタフ レームに生 じる圧縮応力

フレームの断面積 Sは次のよ うに表 され、

S=寺 (D2_d2)=寄 (10802_10682)==2.02× 1041_2)

モータフ レームに生 じる圧縮応力 σcは以下の とお りとなる。

σc=Fv tt H=1.99×
104+1,38× 10S=7.82=8(MPa)

f.結論

火山灰 (積雪)が堆積した場合に上部に位置し荷重の影響や運転状態
でのポンプの軸方向荷重の影響も受けるモータフレームにおいて、湿潤
状態の火山灰 (厚 さ22cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積
雪 (厚 さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)の 組み合わせによる堆積荷重 6,300N/m2
により発生する応力に射し、JEAG4601‐ 1987の 「その他支持構造物」に
おけるⅢASに基づく許容応力と比較し、いずれも十分な裕度を有してお
り、機能に影響を及ぼすことはない。

表 1 海水ポンプモータに対する火山灰の堆積荷重による応力評価

※ :JEAG4601‐ 1987の 「その他の支持構造物」におけるⅢASの許容応力

表 2 モータの仕様

項 目 条件

モータ全質量m 4,000kg

ポンプスラス ト (常用)P 下向 10.Oton

フレーム外寸 1,080mm

フレーム内寸 1,068■ lln

モータフレーム
に生 じる応力

算定応力(MPa)
(火山灰 +積雪)

許容応力※

(MPa)
裕度

(火山灰 +積雪)
結果

曲げ応力 16 282 17 ○

圧縮応力 8 244 30 ○
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火山灰十積雪

v tt H

(下 日;チ ,ヶ ット)

図 1 海水ポンプモータフレーム構造

②構造物の化学的影響 (降雨等の影響を含む)

外装塗装が施されていることから、火山灰による化学的腐食により直ち
に機育とに影響を及ぼすことはない。

また、長期的な影響については堆積した火山灰を除去し、除去後の点検に
おいて、必要に応じて補修作業を実施する。

③水循環系の開塞による影響

海水ポンプ軸受潤滑水は、海水ポンプ出日配管から分岐し、ス トレーナ

(メ ッシュ間隔 :約 lmm)を介してイ呆護管から各軸受に注入される。スト
レーナは 2系統設置しており、海水ポンプ運転中に必要に応じて通水ライン

を切 り替えることができ、清掃を実施することも可能である。
ス トレーナは、ス トレーナ以降の設備に影響を与えるものを除去できる

ように設計されており、ス トレーナを通過するものは、以降の設備に影響を
与えることはない。

想定する火山灰の粒径は、lmm以下であり、ほとんどの火山灰はス トレ
ーナを通過することになり、閉塞には至らない。また、軸受部には、異物逃
がし溝 (上部 。中間軸受 :約 6.5mm以上、下部軸受 :約 4.5mm以上)が設
けられており、閉塞には至らない。

- 29 -



S S
非常用
タンク

モータ

→

↓

図 2 海水ポンプ軸受潤滑水系統4既略図

隙間

約 65mm

主軸

図 3 海水ポンプ軸受構造図

④水循環系の化学的影響 (腐食)

海水系の化学的影響については、海水ポンプは防汚塗装等の対応を実施
しており、海水と金属が直接接することはないため、腐食により海水ポンプ
の機能に影響を及ぼすことはない。

上部・中間部軸受

間隙

上部。中間部 :6.5mm以上 (異物逃がし溝 )

流水部

狭陰部 :約 79mm

下部軸受

間隙 4.5mm以上 (異物逃がし溝 )
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⑤電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む )

外気を取 り入れる開放型の海水ポンプモータでは、吸気系の開田部か ら

直接雨や雪、粉塵等が電動機内部まで侵入 しないよう、屋外での設置に影響

を受けない構造設計 となっている。

海水ポンプモータは、外気を屋外カバー底面の吸気 口より下から吸気す

るため火山灰が入 りにくい構造であり、屋外カバー内部の通風路は粉塵、雨、

雪等が内部に侵入 しにくいように仕切板等により 3回通風方向が 90° 以上

曲折 し急変する構造 としている (※ 1)。 火山灰の密度は比較的大きく、水分

を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的に海水ポンプモータ内部ま

で侵入することは考えにくい。

また、海水ポンプモータ内部への異物の侵入を防止するため、屋外カバー

内には防塵フィルタ (濾材には吸湿 しにくく洗浄乾燥が可能な合成樹脂繊維

を使用)が設置 されてお り、粒径が約 5μmよ り大きい粒子を捕集できる性

能を有 している。このため、ほとんどの火山灰については防声_フ ィルタによ

り侵入を阻止することが可能であり、フィルタを通過 した細かな粒径の火山

灰が海水ポンプモータ内部へ侵入 した場合でも、海水ポンプモータ内部の通

風路 (固定子コアと回転子コア間 1.6mm、 コアダク ト間 10mm)が閉塞す

ることはない。

さらに、防塵フィルタに火山灰が付着 した場合でも、海水ポンプモータυF

気 口の排気温度及び海水ポンプモータの軸受温度の状況を確認することに

よリフィルタ閉塞等の異常を確認できること、外部点検 口からッ煮検すること

が可能であること、海水ポンプモータは 4台設置 されてお り、必要に応 じて

予備機 と切 り替えて防塵フィルタの清掃や取替えを行 うことも可能である。

なお、念のため、アイスランド火山による観測最大濃度を用いて評価した

結果、フィルタ閉塞時間は約 25時間 (参考試算時間を以下に示す)であり、
フィルタ交換は概ね 1台当たり約 1時間で十分取替えが可能である。

【手順】

1.外部点検日の止め具を外しカバーを開放する。(約 5分)

2.防塵フィルタを外す。(約 5分)

3.防塵フィルタ及び収納部を清掃する。(約 10分)

4.防塵フィルタを取付ける。(約 5分)

5,外部ッ点検口のカバーを復旧する。(約 5分)

【要員】:4人、【所要時間】:約 30分

なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受泊槽で密封 され

ていることか ら軸貫通部か ら海水ポンプモータ内部に火山灰が侵入するこ

とはない。

以上のことから、火山灰により海水ポンプモータに機械的な影響を及ぼ

すことはない。
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【参考】海水ポンプモータ防塵フィルタの閉塞時間の試算
仮に大気中の火山灰がフィルタヘすべて付着したと想定し、参考とし

てフィルタの閉塞に至る概算時間を以下のとおり試算した。以下の想定
時において、海水ポンプモータの防塵フィルタが閉塞するまでの時間は

約 25時間となる。

[捕集量/1時間当たりの付着量=⑤■(① ×②)]

【想定】

① 火山灰の大気中濃度 :3,241μ g/m3※

② 海水ポンプモータ吸気流量 :4,200m3/h
③ 海水ポンプモータ防塵フィルタ灰捕集容量 : 923g/m2
④ 海水ポンプモータ防塵フィルタ表面積 : 0。 37m2
⑤ 海水ポンプモータ防塵フィルタでの粉塵捕集量 (③ ×④):341.51g

(※)アイスラン ド南部エイヤヒャ トラ氷河で発生 (H22年 4月 )した火山噴

火地点か ら約 40k m離れたヘイマラン ド地区における大気中の火山灰濃度値

(24時間観測 ピーク値 )
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カバー開放時の外観

一

入 気
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→ 入気冷却風の流れ

図 4 海水ポンプモータの冷却方式
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空抗族き管
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上部油構内部のベーパによる

内猛を大気連通 (排気)

(エ アプリーザ)

上部カイ ド

圭軸の回転と内部ファンに

より発生する内気の流れ

二騨ランナー

(二 部,a描 )

澤清油量140(L)

人気冷却風 の流れ

く主義,〉

ふ熟ハ
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'7シ

回

(主 軸)

ラ

力′f―

八気冷卸風の流れ

午―ンンク ラ′】
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(底板)

下部,atキ ///

(底板)

主軸 とカ ップリングの回転

によ り発生す る外気の流れ

図 5 海水ポンプモータの軸受構造図

(※ 1)NEMA規格 (Weather Protected Type Ⅱ)の概要
National Electrical Manufacturers Association(ア メリカ電機工業会)で標準化され
た規格で、IEC規格 (International Electrotechnた al Commission:国 際電気標
準会議)と 並ぶ国際規格のひとつである。本規格に基づきモータ内に海塩粒子等が侵
入しにくいように、①～③に示す構造設計を実施している。
①吸気口から取り入れられた冷却空気は、電動機内部に入るまでに 3回急変 (90° 以
上)の曲折により空気中に含まれている水滴等を切る構造となつている。

②吸気日は強風により雨・雪等が内部に吹きこまないように、吹抜けを設けている。
③通風路内部の風速を小さくする部分を設けて、そこで水滴等を切る構造となっている。

下 ブラケット

|

,

|

R

t

図

要
／

‐‐‐‐
←け

圭軸と油筒F缶毎の隙聞3嗣
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□

回転子 ヨア

1雷 定子コアダクト問 n願

図 6 海水ポンプモータの内部構造

⑥電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)

前述のとおり、海水ポンプモータは、外気を屋外カバー底面の吸気口より

下から吸気するため、火山灰が入りにくい構造であること、火山灰の密度は
比較的大きく、水分を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的にモー

タ内部まで侵入することは考えにくいが、浮遊した一部の火山灰が内部へ侵
入することも考えられるため、ここでは防塵フィルタを通過した火山灰がモ
ータ内部へ侵入した場合を想定し、化学的影響について評価する。

固定子コイル

囲

固定子コイル

回定キヨアと

回転子ヨア簡 I揃

屋外設備である海水ポンプモータについては、最も厳しい腐食環境にさ
らされるため、外表面と内部はすべてエポキシ系やウレタン系の塗料が複数
層で膜厚 100μm以上塗付されている。エポキシ系及びウレタン系は耐食性
が強く、腐食性を有する火山灰が付着したとしても化学的腐食により機能に

影響を及ぼすことはない。
さらに、防塵フィルタを通過した細かな粒径の火山灰がモータ内部にま

で侵入した場合でも、固定子巻線と固定子コアはエポキシレジンで全含浸方
式と呼ばれる真空含浸処理が施されており、また回転子コアについてもエポ
キシ系の樹脂が施され保護されており、化学的影響を及ぼすことはない。

以上のことから、火山灰により海水ポンプモータに化学的な影響を及ぼ

すことはない。
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個別評価-5

主蒸気逃が し弁 (消音器)に係 る影響評価

火山灰による主蒸気逃が し弁 (消音器)への影響について以下のとお り評価す

る。

(1)評価項目及び内容

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の主蒸気逃がし弁消音器への侵入により、機器の機能に影響がな
いことを評価する。具体的には、主蒸気逃がし弁は、火山灰が主蒸気逃がし

弁出口配管に侵入しにくい構造であることと、及び主蒸気逃がし弁の噴出力
が火山灰の重量よりも大きいことを確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)
b.堆積量 :22cm

②積雪条件
a.密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1:福 井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

消音器の構造は図 1の とおリパンチ穴が空いたディフューザーと吸音材
が入つた多孔板で構成されている。

火山灰が消音器に入り、底面から22cmの位置に堆積したとしても、ディ
フューザーのパンチ穴がある部分は下部から 22cmよ り高い位置にあるた
め、主蒸気逃がし弁の蒸気放出機能に影響を与えることはない。
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1620mm

1754■ 114

ドレン管
(p60.5mm

火 山灰

図 1 主蒸気逃がし弁消音器の構造図

なお、仮に火山灰が主蒸気逃がし弁出日配管内に侵入し、配管を閉塞させ
た場合についても以下のとおり評価する。

主蒸気逃がし弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤状
態の火山灰 (厚 さ22cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積雪 (厚

さ 100cm、 密度 0。3g/cm3)の組み合わせ荷重が加わるとして確認する。
主蒸気逃がし弁の出日配管外径 ψ21,91cmで あることから、火山灰の堆

積荷重は以下のとおりである。

1[xど望r聖ち2》《(22 x l.5+160 x O.3)≒ 23752.9(g)≒ 24(kg)

主蒸気逃が し弁の噴出力は、クールダウン末期の 177℃の飽和圧力である

7.75kg/cm2と 、弁出口側の流体通過断面積が約 180cm2ょ り、以下のとお り

である。

7,75× 180=1395(kg)

以上より、火山灰が直接配管内に侵入し、仮に配管を閉塞させた場合でも、
火山灰 (湿潤状態)と積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気逃がし弁の噴出力
が十分大きいことから、主蒸気逃がし弁の機能に影響を及ぼすことはない。

吸音材

フューザー

1171■114
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じ

消音器

ドレン管

ゅ60.5mm

219.lxnm

主蒸気逃がし弁元弁  主蒸気逃がし弁

図2 主蒸気逃がし弁出日配管形状及び消音器の構造

また、各主蒸気逃がし弁消音器の設置状況より、火山灰の周辺の構築物か

らの落下による侵入等は考えにくい。

図 3 主蒸気逃がし弁消音器の設置状況

火山灰
火山灰荷重

噴出力1,395kg

24kg

φ1620HHn

吸音材

ディフューザー

M
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個別評価-6

主蒸気安全弁排気管に係 る影響評価

火山灰による主蒸気安全弁排気管への影響について以下のとおり評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の主蒸気安全弁排気管への侵入により、機器の機能に影響がない
ことを評価する。具体的には、主蒸気安全弁は、火山灰が侵入しにくい構造
であることと、及び主蒸気安全弁の噴出力が火山灰の重量よりも大きいこと
を確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a。 密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)
b.堆積量 :22cm

②積雪条件
a。 密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

主蒸気安全弁のつF気管は図 1の ように配管が接続される構造となってい

る。

仮に火山灰が主蒸気安全弁排気管内部に侵入したと仮定すると、大部分
は ドレン受皿に溜まり、一部主蒸気安全弁の弁出口管に侵入するが、火山灰
により出日配管を閉塞させることはないと考えられるため、主蒸気安全弁の

蒸気放出機能に影響を与えることはない。
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ゅ406.4mm

火山灰

φ219 1nam

ドレン管

ゅ27.2■lin

図 1 主蒸気安全弁排気管の構造図

なお、仮に火山灰が主蒸気安全弁出日配管内に侵入 し、配管を開塞 させた

場合についても以下のとお り評価する。

主蒸気安全弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤状態
の火山灰 (厚 さ 22cm、 密度 1.5g/c騨 3)と 建築基準法における設計積雪 (厚

さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)の組み合わせ荷重により評価する。

主蒸気安全弁の出日配管外径 ψ21.91cmであることから、火山灰の堆積

荷重は以下のとお りである。

T[× ど
翌
∵
翌
ち
2)((22 x l.5+100 x O,3)≒ 23752.9(g)≒ 24(kg)

主蒸気安全弁の噴出力は、弁の噴出圧力 76.3kg/cm2と 、弁出口側の流体

通過断面積が約 323cm2で ぁることから、以下のとお りである。
76。 3× 323=24644(kgl

以上より、火山灰が直接配管内に侵入し、仮に配管を閉塞させた場合でも、
火山灰 (湿潤状態)と積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気安全弁の噴出力が

十分大きいことから、主蒸気安全弁の機能に影響を及ぼすことはない。
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火 山灰 荷重
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24,644kg

火 山 灰

~l~ ―
l

φ406_4mm

φ219.1■ lin ドレン管
φ27.2mm

203同lm

図 2 主蒸気安全弁出口配管及びυF気管の構造

図 3 主蒸気安全弁 (排気管)の設置状況

以  上
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個別評価-7

タービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管に係る影響評価

火山灰によるタービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管への影響について以
下のとおり評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰のタービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管への侵入により、機
器の機能に影響がないことを評価する。具体的には、タービン動補助給水ポ
ンプ蒸気大気放出管は、火山灰が侵入しにくい構造であることを確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)
b.堆積量 :22cm

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

タービン動補助給水ポンプの蒸気大気放出管は、火山灰が直接侵入しに
くい構造であり、仮に一部火山灰が侵入した場合でも、配管の構造等から閉
塞することなく機能に影響を及ばすことはない。

タービン動補助給水ポンプの蒸気大気放出管の設置状況を図 1に、蒸気
大気放出管の構造を図 2に各々示す。

図 1 タービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管の設置状況
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図2 タービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管の構造

以  上
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個別評価 -8

ディーゼル発電機に係 る影響評価

火山灰によるディーゼル発電機への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰のディーゼル発電機への侵入等により、機器の機能に影響がない

ことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火 山灰の層厚 lcm当た り 150N/m2)
b.堆積量 :22cm
c.粒径 :lmm以 下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に紺する機械的影響 (降雨等の影響を含む )

図 1に示す とお り、ディーゼル機関の吸入空気の流れは下から吸い上げ

る構造 となつてお り、火山灰が侵入 しにくい構造であ り、水分を含んだ火山

灰は密度が増 し、さらに侵入する可能性は小さくなる。さらに、フィルタに

より粒径 0.036mm以上のものは 90%以上捕集できる。

仮に過給機 に火山灰が侵入 しても、過給機における狭艦部はコンプレッ

サホイル とケーシングの間隙 (0.24mm)で あり、想定する火山灰は侵入す

る可能性があるが火 山灰は破砕 しやす く、硬度が低いことから過給機を磨耗

させることはない。

また、機関吸気に火山灰等の固形物が混入 した場合でも、シリングライナ
ー及 び ピス トン リングは磨耗 に強い鋳鉄 (ブ ジネル硬 さ

※1230程
度

(SUS180程度))であること、火山灰は砂 と比較 して破砕 しやす く
※2硬

度
が低 く

※3、
定期検査 ごとに行な うシリングライナー及びピス トンリングの

点検においても砂等による有意な磨耗影響は確認 されていない。長期的な影

響についても、シリングライナー及び ピス トンの間隙内へ侵入 した火山灰は、
シリングとピス トン双方の招動運動が繰 り返 されるごとに、さらに細かな粒

子に破砕 され、破砕 された粒子はシリングライナー及び ピス トンリング間隙

に付着 している潤滑油により機関外へ除去されること、また火山灰が燃焼室

内に一時的に滞留 したとしても、排気ガスと共に大気へ放出されることから、

火山灰粒子による長期的な影響も小 さいと考えられる。

なお、吸気消音器及び空気冷却器 (空気側)についても、狭膠部等はなく、

火山灰により、機能に影響を及ぼすことはない。
※1ブジネル硬さとは、一般的に金属等の工業材料に用いられる硬さの単位

※2武若耕司 (2004):シ ラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ学、vol.42、 No.3、 p.38-47

※3恒松修二・井上耕三・松田応作 (1976):シ ラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、 p.32-40
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図 1 ディーゼル機関の吸入空気の流れ

(4)関連設備への影響
ディーゼル発電機の関連設備として、ディーゼル発電機油貯蔵タンクが

ある。

ディーゼル発電機燃料油貯蔵タンクは地下タンクであり、火山灰による
直接的影響を受けないが、ベント管については屋外にあることから、ディー

ゼル発電機燃料油貯蔵タンクのベント管は、開田部を下向きとし、火山灰が

侵入しにくい構造とするため、安全性に影響を及ぼすことはない。

さらに、ディーゼル機関の燃料油系統には燃料油こし器
※があ り、運転に

影響がある大きさの異物は除去される。

なお、燃料油フィルタはス トレーナが 2台ずつ設置 されてお り、切替えも

可能である。

(※)燃料油こし器の網 目 :120メ ッシュ、200メ ッシュ
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個別評価-9

換気空調設備 (給気系外気取入 口)に係る影響評価

火山灰による換気空調設備 (給気系外気取入 口)への影響について以下のとお

り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の換気空調設備 (給気系外気取入口)への侵入等により、機器の機
能に影響がないことを評価する。

<評価対象設備>
・換気空調設備 (給気系外気取入口)

[補助建屋換気設備、中央制御室換気設備、格納容器換気設備、ディー

ゼル発電機室換気空調設備、中間建屋換気空調設備、バンテリ室換気
空調設備、主蒸気ヘンダ室換気設備]

②発電所周辺の大気汚染

火山灰により汚染された発電所周辺の大気が換気空調設備を経て運転員
が常駐している中央制御室の居住性に影響がないことを評価する。

中央制御室換気設備は、火山灰が降灰 した際に閉回路循環運転により外
気の取り込みを一時的に停止することが可能であるが、その場合の中央制御
室内の居住性について、中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の劣化を
防ぐために、酸素濃度及び炭酸ガス濃度の評価を行う。

(2)評価条件

①火山灰条件

a。 密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 た り 150N/m2)
b.堆積量 :22cm
c.粒径 :lmm以 下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

図 1に示すとおり、各換気空調設備の給気系外気取入口は、火山灰が直接
侵入しにくい構造であり、水分を含んだ火山灰は密度が増し、さらに侵入す
る可能性は小さくなる。

また、各外気取入口には平型フィルタが設置されることから、火山灰が外
気取入口に侵入した場合であっても、平型フィルタは、数μmォーダーの粒
子に対し除塵効率が 9割程度あり、フィルタより大きな火山灰が除去される
ことから、給気を供給する系統及び機器に対して火山灰が与える影響は小さ
いと考えられる。図 2に示すとおり、各フィルタについては、各建屋等から
のアクセス性がよく、必要に応じて清掃及び交換することにより除灰ができ
ることも確認している。
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屋内への火山灰の侵入について、外気を取り入れしている空調系統として、
補助建屋換気設備、中央制御室換気設備、格納容器換気設備、ディーゼル発
電機室換気空調設備、中間建屋換気空調設備、バンテリ室換気空調設備(主
蒸気ヘッグ室換気設備がある。

各外気取入 口には平型フィルタ (主 として粒径が 5μmよ り大きい粒子を

捕集可能)を設置 しているため、火山灰が外気取入 口に到達 した場合であっ

ても、一定以上の粒径の火山灰については、平型フィルタにより侵入を阻止

することが可能である。

なお、フィルタよりも小 さな火山灰が室内へ侵入する可能性が考えられ

るが、上記の系統の うち、外気取入用ダンパが設置 されてお り閉回路循環運

転が可能である中央制御室、リレー室の空調系については、火山灰の侵入が

想定される場合には、外気取入ダンパを閉上 し、閉回路循環運転を行 うこと

により、火山灰の侵入を阻止することが可能である。

平翌フィルタ

空気の流れ 空気の流れ

ダクト

い、., 、す
図 1 中央制御室外気取入国の空気の流れ
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枠囲みの範囲は機密に係 る事項ですので公開することはできません。

図 2 換気空調設備の外気取入 口へのアクセス例

②発電所周辺の大気汚染

中央制御室換気設備については、外気取入ダンパを閉止し、外気隔離運転
することも可能であり、その場合でも中央制御室の居住性が維持されること
を確認 している。 (図 3参照)

a.酸素濃度
「空気調和・衛生工学便覧 空調設備篇」に基づき、酸素濃度は表 1の と

おり 284時間外気取入を遮断したままでも、中央制御室内に滞在する運転
員の操作環境に影響を与えないことを確認した。

表 1 中央制御室の酸素濃度評価結果

時間 12時間 24時間 36時間 284H寺 間

酸素濃度 20。86 % 20。 78 % 20。70 % 19.00 %
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(評価条件 )

・在室人員 11名
。中央制御室バ ウング リ内体積 10,500m3
・空気流入はないものとして評価する。
・初期酸素濃度 20.95%
。1人当た りの呼吸量は、事故時の運転操作を想定 し、歩行時の呼吸量

を適用 して、24宅/minとする。
・ 1人当た りの酸素消費量は、呼気の酸素濃度 :16。40%と して、

65。 52宅/hと する。
・許容酸素濃度 19%以 上 (鉱 山保安法施行規則から)

b.炭酸ガス濃度
「空気調和・衛生工学便覧 空調設備篇」に基づき、炭酸ガス濃度は表 2

のとおり 201時間外気取入れを遮断したままでも、中央制御室内に滞在す
る運転員の操作環境に影響を与えないことを確認した。

表 2 中央制御室の炭酸ガス濃度評価結果

(評価条件 )

。在室人員 11名
。中央制御室バ ウング リ内体積 10,500m3

・空気流入はないものとして評価する。
・初期炭酸ガス濃度 0。03%
。1人当た りの炭酸ガス吐出量は、事故時の運転操作を想定 し、中等作

業時の吐出量を適用 して、0。046m3/hとする。
・許容炭酸ガス濃度 1.0%以下 (鉱山保安法施行規則から)

時間 12時間 24時間 36時間 201時間

炭酸ガス濃度 0.088 % 0.146 % 0.204 % 0。999 %
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大気より

大気より

C卜 外気取入口
<キー 大気放出ロ

チヤコールフィルタ

微粒子フィザレタ

R/F 粗フィルタ

C/C 冷水冷却コイル

加熱ヨイル

大気ヘ

大気へ

VS-24

VS-25

VS-47 中央制御室非常用

循環設備

通常時運転モード

VS-24

VS-25

VS-47 中央制御室非常用

循環設備

非常時運転モード

図 3 中央制御室換気設備 概略系統図

Ｈ

／

Ｃ

Ｃ

／

Ｃ

H/C H/C

中央制御室 計算機室 リレー室
スイッチ
ギヤ室

中央制御室

送気装置

Ｈ

／

Ｃ

Ｃ

／

Ｃ

H/CH/C H/C

中央制御室 計算機室 リレー室
スイッチ
ギヤ室

中央制御室

送気装置
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個別評価 -10

排気筒に係る影響評価

火山灰による排気筒 (格納容器排気筒、補助建屋排気筒)への影響について以

下のとお り評価する。

(1)評価項 目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む )

火 山灰の排気筒への侵入により、排気筒への機能に影響がないことを評

価する。具体的には、排気筒の排気速度が火山灰の降下速度よりも大きく、

火山灰が排気筒へ侵入 しないことを確認する。また、火山灰が侵入 したとし

ても流路が閉塞 しないことを確認する。

②換気系に封する化学的影響 (腐食)

火山灰の付着に伴 う構造物の腐食により、排気筒の機能に影響がないこ

とを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火 山灰の層厚 lcm当 た り 150N/m2)
b.堆積量 :22cm
c。 粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の降下速度と排気筒の排気速度の評価について以下に示す。
a.火山灰の降下速度

火山灰粒子の降下速度を単粒子の自由降下※と考えてモデル化し、以下の

とおり導出する。

降下速度Wf(m/s)は次式で表される。

Wf= 生x二上x ρK~pL ×dK
3 Cw   pL

重力力日速度 g=9,80665(m/s2)

抵抗係数 Cw=0.44

粒子密度 pK=1500(kg/m3)

空気密度 pL=1・ 1(kg/m3)

粒子径 dK(m)

本評価では排気筒の排気速度 (吹き出し風速)と の比較を行 うことから、

降下速度が大きいほどイ呆守的となるため、上式より粒子密度 と粒子径はいず

れも大きい方が降下速度 も大きくなる。
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そのため、本評価では想定される火山灰の特性 として設定された、湿潤密

度 1,500kg/m3(1.5g/cm3)、 粒子径 0.001m(lmm)の火山灰粒子を用いて降下

速度を算出すると以下となる。

4  9.80665  1500-1.1
×0.001=6.36⇒ 6.41m/s)― × 一― ― ― ― 一 ×W士 =`

3   0.44 1.1

(※ )単粒子が静上 した気体中を自由落下し、粒子の流体抵抗、重力及び浮力の間に

釣 り合いの状態が生じたときの粒子の速度

【参考文献】「流体一回体二相流一空気輸送と水力輸送一」日刊工業新聞社 森川敬信 著

b.各排気筒の排気速度

美浜 3号炉の補助建屋排気筒は、常時排気があり、格納容器排気筒及び補
助建屋排気筒に接続されている排気量及び排気筒サイズは表 1の とおりで
ある。

表 1 美浜 3号炉の各排気筒に接続 されている系統の排気量

各排気筒の排気量より、排気速度 (吹き出し速度)は下式で求められる。

V=Q
A

し速度

Qtn3/s)

Alm2)

Vい/s)排気筒吹き出

合計排気量

排気筒断面積

表 2 美浜 3号炉の各排気筒の排気速度

以上より、補助建屋排気筒については、排気速度 (吹き出し速度)が火山

灰の降下速度 6.4m/sを上回ることから、火山灰が排気筒内へ侵入すること

はない。
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美浜 3号炉

格納容器排気筒

美浜 3号炉

補助建屋排気筒

アニュラス循環系統

格納容器排気系統

補助建屋よう素除去系統

補助建屋りF気系統 1480m3/1nin× 2台

中間建屋排気系統 1,ooom3/1nin× l台

出入管理室排気系統 570■13/1nin× 11争

合計排気量 om3/min 4,530m3/1nin

拶F気筒サイズ 1,200mm×1,500mm 1,350■ 114×2,500m面

美浜 3号炉

格納容器排気筒

美浜 3号炉

補助建屋排気筒

排気速度 Om/s 22.3■1/s



合

火山灰の自由

降下速度 :約

6。4H1/S

尋

排気速度

糸釘22.3m/S

火山灰が連続運転でない格納容器排気筒、並びに補助建屋排気筒内に侵

入 した場合でも、図 1に示す とお り、排気筒の構造 (酉己管径)か ら火山灰に

より流路を閉塞することはなく、機能に影響を及ぼすことはない。

排気側

1,350mm x2.500min

点検口

排気の流れ

図 1 補助建屋排気筒曲がり部の構造

②換気系に対する化学的影響 (腐食)

火山灰による化学的腐食を想定しても、屋外設備である排気筒は外装塗

装等による対応を行つていることから、直ちに腐食により排気筒の機能に影
響を及ぼすことはない。

なお、長期的な影響については、火山灰が排気筒に侵入した場合でも、内

部のッ点検や除去が可能であり、その状況に応じて補修作業を行 う。

以  上
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個別評価 -11

取水設備に係 る影響評価

火山灰による取水設備への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①水循環系の閉塞

火山灰が混入した海水を取水することにより、取水設備が閉塞しないこ

とを評価する。

②水循ガ呆―系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により機
器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a。 粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①水循乗系の閉塞

取水設備は図 1に示すとおり、順にくらげ防止網、バースクリーン、ロー

タリースクリーンとの構成になっており、海水中の大きな塵芥の除去を実施
している。表 1に は取水設備のメッシュの間隔を示す。

と嘉本′インプ

痢ふ・■ンブ

踊本

…

→

図 1 取水設備の構成

表 1 取水設備のメッシュ間隔

以上より、取水設備のメンシユ間隔に封して、想定する火山灰の粒径は十
分小さく、また、粘性を生じさせる粘土鉱物等は含まれていないことから除

…

お
…

け

t |

→ →

①くらげ防止網 ②バースクリーン ③ロータリースクリーン

メンシユ間隔 メッシュ :90m/m バ~ピ ンチ :100mm メッシュ :6mm
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塵装置が閉塞することはない。

②水循環系の化学的影響 (腐食)

海水系の化学的影響については、海水中の火山灰濃度は非常に希薄であ
ること、除塵装置は防汚塗装等の封応を実施しており、海水と金属が直接接
することはなく、直ちに腐食により機能に影響を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資
料のうち「個別評価-11」 に同じ。

以  上
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個別評価-12

海水ス トレーナに係 る影響評価

火山灰による海水ス トレーナ (下流設備を含む)への影響について以下のとお
り評価する。

(1)評価項目及び内容

①水循環系の閉塞

火山灰が混入した海水を取水することにより、海水ス トレーナ (下流設備
を含む)が閉塞しないことを評価する。

②水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により機
器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①水循環系の閉塞

火山灰の粒径は、海水ス トレーナのエレメン トのメッシュサイズ (直径
5mm)よ り小さく、海水ス トレーナが閉塞することはなく、機能に影響を及
ばすことはない。

海水ス トレーナのメッシュを通過した火山灰の粒子は、下流の冷却器の

冷却管 (表 1参照)に対して粒子が十分小さく、冷却管の閉塞により、下流
の機器に影響を及ぼすことはない。また、各冷却器に通水される海水の流量
は大きいことから、火山灰が冷却管内で堆積し閉塞することは考えにくい。

表 1 冷却器の冷却管の内径及び海水流量

②水循環系の化学的影響 (腐食)

化学的影響については、海水ス トレーナ下流の機器の冷却器 (細管)につ

いても、耐食性のある材料を用いていること、並びに連続通水状態であり著
しい腐食環境にはならないことから、腐食により下流の機器に影響を及ぼす
ことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資
料のうち「個別評価-12」 に同じ。

以 上

機器名 冷却管内径 海水流量

ディーゼル発電機

清水冷却器 約 15mm

約 240m3/h
潤滑油冷却器 約 15mm
燃料弁冷却水冷却器 約 15mm
空気冷却器 約 10mm

チラーユニン ト 約 14mm 糸釘180H13/h

1次系冷却水クーラ 約 15mm 約 1870m3/h
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個別評価 -13

計器用空気圧縮機に係 る影響評価

火山灰による計器用空気圧縮機への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (磨耗)

火山灰が計器用空気圧縮機の招動部に侵入する可能性を考慮し、侵入
した場合の影響について評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.粒 径 :lmm以下

(3)評価結果

計器用空気圧縮機が設置 されているエ リアは、中間建屋換気空調設備にて

空調管理 されている。

計器用空気圧縮機は、室内の空気を吸入 して圧縮空気を供給 しているため、
火山灰の降灰の際に、機器内に火山灰が侵入する可能性があるが、中間建屋

換気空調設備の外気取入 口には、平型フィルタ (粒径がおよそ 5ュmよ り大

きい粒子を除去)が設置 されてお り、これに加えて下流側にさらに細かな粒

子を捕集可能な粗フィルタ (粒径がおよそ 2μmよ り大きな粒子を除去)が
設置 されている。このため、他の空調設備に比べて、火山灰に対 して高い防

護性能を有 してお り、室内に侵入 した火山灰の粒径はほぼ 2μm以下の細か

な粒子であると推定される。

なお、微細な粒子であつても、計器用空気圧縮機のシリングライナ内面と
ピス トンリングは直接、接触招動 している状態であ り、機器内に吸入 された

火 山灰がシ リングライナ内面 とピス トンリングの間に侵入 した場合には摩

耗発生が懸念 される。

しかしながら、シリングライナは硬質クロムメンキ処理、ピス トンリング

はカーボングラファイ トであり、火山灰は硬度が低 くもろいことから、招動

部に侵入 した火山灰により磨耗が発生 し、招動部に損傷を発生させることは

ない。さらに、火山灰の降灰時には、外気取入ダンパを閉止することにより

侵入を阻止することが可能であることから、計器用空気圧縮機の機能に影響
を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料か ら変更がないため、既提出資

料の うち 「個別評価 -13」 に同じ。
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個別評価 -14

安全保護系計装盤に係る影響評価

火山灰による安全保護系計装盤への影響について以下のとおり評価する。

(1)評価項目及び内容

① 絶縁低下

火山灰が盤内に侵入する可能性及び侵入した場合の影響について評
価する。

(2)評価条件

① 火山灰条件
a.粒 径 :lmm以下

(3)評価結果

安全保護系の計装盤が設置 されているエ リアは、中央制御室換気設備に

て空調管理 されている。

安全保護系の計装盤には、その発生熱量に応 じて盤内に換気ファンを

設置 している場合があるため、換気に伴い火山灰が計装盤内に侵入する可

能性が考えられるが、中央制御室換気設備の外気取入 口には平型フィルタ

(粒径がおよそ 5μmよ り大きい粒子を除去)が設置 されてお り、これに

加 えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィルタ (粒径がおよそ

2μmよ り大きな粒子を除去)が設置 されている。

このため、他の空調系に比べて火山灰に対する高い防護性能を有 して

お り、室内に侵入 した火山灰の粒径はほぼ 2μm以下の細かな粒子である

と推定される。

なお、微細な粒子であつても、火山灰が盤内に侵入 した場合には、その

付着等により短絡等を発生することが懸念 されるが、計装盤において数 μ
m程度の線間距離 となるのは、集積回路 (IC等)の内部であり、これ ら

部品はモール ド (樹月旨)で保護 されているため、火山灰が侵入することは

ない。また、端子台等の充電部が露出している箇所については、端子間の

距離が数 mm程 度あることから、火山灰の付着等により短絡等を発生さ

せる可能性はない。さらに、火山灰の降灰時には、外気取入ダンパを閉止

することにより侵入を阻止することが可能であることから、安全保護系計

装盤の機能に影響を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出

資料の うち 「個別評価-14」 に同じ。
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3.設置変更許可申請書への反映内容

設置変更許可申請書の本文五号 「口.発電用原子炉施設の一般構造」の
「(3)そ の他の主要な構造 (i)」 について 「a。 設計基準対象施設」の
「(a)外部からの衝撃による損傷の防止」には、最大層厚が記載 されてお

り、噴出規模見直 しに伴い、最大層厚を変更する。また、その他、添付書

類六、人及び十の関連記載も同様に変更する。

設置許可申請書 本文五号 抜粋
口。発電用原子炉施設の一般構造

(3)その他の主要な構造

( 1 )

a。 設計基準対象施設

(a)外部からの衝撃による損傷の防止

(a2)安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に

影響を及ぼ し得 る火山事象 として設定 した最大層厚 22cm、 粒径
1■lm以 下、密度 0.7gんm3(乾燥状態)～ 1.5gんm3(湿潤状態)の降

下火砕物に対 し、その直接的影響である構造物への静的負荷に紺

して安全杯度を有する設計 とすること、水循環系の閉塞に対 して

狭降部等が閉塞 しない設計 とすること、換気系、電気系及び計装

制御系に対する機械的影響 (閉塞)に対 して降下火砕物が侵入 し

にくい設計 とすること、水循ガ呆―系の内部における磨耗及び換気系、

電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (磨耗)に対 して磨耗

しにくい設計 とすること、構造物の化学的影響 (腐食 )、 水循環系
の化学的影響 (腐食)及び換気系、電気系及び計装制御系に対す

る化学的影響 (腐食)に対 して短期での腐食が発生 しない設計 と

すること、発電所周辺の大気汚染に対 して中央制御室の換気空調

系は降下火砕物が侵入 しにくく、さらに外気を遮断できる設計 と

すること、絶縁低下に対 して空気を取 り込む機構を有する計装盤
の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入 しにくく、さらに外

気を遮断できる設計 とすることにより、安全機能を損な うことの

ない設計とする。また、降下火砕物の間接的影響である 7日 間の

外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象

に対 し、発電所の安全性を維持するために必要 となる電源の供給

が継続でき、安全機能を損な うことのない設計とする。
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設置許可申請書 添付書類人 抜粋

1.安全設計

1.8火山防護に関する基本方針

1.8.1設計方針

1.8.1.3設 計条件の設定

1.8。 1.3.1設 計条件に用いる降下火砕物の設定

(1)降下火砕物の層厚、密度及び粒径の設定

地質調査結果に文献調査結果も参考にして、美浜発電所の敷

地において考慮する火山事象 としては、「添付書類六 7.火 山」

に示す とお り、最大層厚 22cm、 粒径 1■lm以下、密度 0.7g/cm3

(乾燥状態)～ 1.5g/cm。 (湿潤状態)の降下火砕物を設計条件

として設定する。

4.変更申請に係る規則への適合性

本 申請に伴 う原子炉設置変更許可申請書での関係条文を整理 した結果

を添付 4に示す。今回の申請の関係条文は、第六条、第七条、第十一条及

び第四十二条であるが、これ らの うち第六条への適合性は 3.に示す とお

りである。その他の関係条文については、発電用原子炉施設に関係するも
のであるが、添付 4に示す とお り、外部からの衝撃による損傷の防上の適

合性に係 る本申請においては、既存設備の変更はなく、及びそれ らの運用
の変更は伴わないことから、既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。

また、本変更については工事を要 しない。ただ し、燃料取替用水タンク

については、自主工事にて屋根板の溶接補強を行つているが、溶接補強を

踏まえても個別評価-3に記載のとお り、機能に影響を及ぼすことのない

設計 とする。

5。 設置許可申請書の網羅的な確認について

火山事象に関する層厚変更以外の評価項 目について、設置許可申請書を

網羅的に確認 した結果、記載の変更が必要なものはない。

確認 した結果を別紙に示す。
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別紙

美浜3号炉 設置変更許可申請書 本文

早 記載 理 由

五/イ /(2)

また、外部起因事象として地震による影響(周 辺構築物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜
面の崩壊、道路面の滑り)、 その他自然現象による影響 (津波による漂着物、台風及び竜
巻による飛来物、積雪、降灰)を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能な
ルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及び油圧ショベルを保管及び使用
する。

②

五/口 /(3)/(i)

/a./(a)

安全施設は、発電所敷地で想定される洪水、風 (台風 )、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、
地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象 (地震及び津波を除く。)

又はその組合せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びそ
の結果として施設で生じ得る環境条件においても、安全機能を損なうことのない設計とす
る。

③

また、自然現象の組合せにおいては、風 (台風)、 積雪及び火山の影響による荷重の組合
せを設計上考慮する。 ③

五/口 /(3)/(i)

/a/(a)/(a-2)

安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ばし得る火山
事象として設定した最大層厚10cm、 粒径lmm以下、密度0.7g/cm3(乾 燥状態)～ 1.5g/cm3
(湿潤状態)の降下火砕物に対し、

①

その直接的影響である構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設計とすること、
水循環系の開塞に対して狭陰部等が閉塞しない設計とすること、換気系、電気系及び計
装制御系に対する機械的影響 (閉塞)に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること、
水循環系の内部における磨耗及び換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響
(磨耗)に対して磨耗しにくい設計とすること、構造物の化学的影響 (腐食)、 水循環系の化
学的影響 (腐食)及び換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)に対し
て短期での腐食が発生しない設計とすること、発電所周辺の大気汚染に対して中央制御
室の換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、さらに外気を遮断できる設計とすること、絶
縁低下に対して空気を取り込む機構を有する計装盤の設置場所の換気空調系は降下火
砕物が侵入しにくく、さらに外気を遮断できる設計とすることにより、安全機能を損なうこと
のない設計とする。また、降下火砕物の間接的影響である7日 間の外部電源喪失、発電所
外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、発電所の安全性を維持するために必
要となる電源の供給が継続でき、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

五/口 /(3)/(i)

/b/(c)/(c―
1)/(c-1-1)

自然現象については、地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑
り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮する。

③

地震及び津波以外の自然現象の組合せについては、風 (台風)、 積雪及び火山の影響に
よる荷重の組合せを考慮する。地震又は津波を含む自然現象の組合せについては、それ
ぞれ「(lX ii)重大事故等対処施設の耐震設計」及び「(2X蘭 )重大事故等対処施設に対す
る耐津波設計」にて考慮する。

③
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五/口 /(3)/(i)

/b/(c)/(c―
1)/(c-1-1)/(c―

1-1-1)

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に
対して常設重大事故防止設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。

③

五/口 /(3)/(i)

/b/(c)/(c―

1)/(c-1-1)/(c―

1-1-2)

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に
対して可搬型重大事故等対処設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とす
る。

③

五 ,日 ,(3),
(i),b,(c),(c―
1),(c-1-1),(c―

1-1-3)

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に
対しては、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。

③

五/口 /(3)/(i)

/b/(c)/(c―

3)/(c-3-1)

荷重としては重大事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえた圧力、温度及び機
械的荷重に加えて自然現象 (地震、風 (台風 )、 竜巻、積雪及び火山の影響)による荷重を
考慮する。

③

地震以外の自然現象の組合せについては、風 (台風 )、 積雪及び火山の影響による荷重
の組合せを考慮する。地震を含む自然現象の組合せについては、「(lX ii)重大事故等対
処施設の耐震設計」にて考慮する。

③

また、地震、積雪及び降下火砕物による荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とす
るとともに、風 (台風)及び竜巻による風荷重の影響に対しては位置的分散を考慮した保管
により、機能を損なわない設計とする。

③
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五/口 /(3)/(i)

/b/(c)/(c―

4)/(c-4-1)/(c―

4-1-4)

屋外及び屋内アクセスルーHよ、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、
凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮
し、外部人為事象に対して飛来物 (航空機落下)、 ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災
(石油コンビナート等の施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災～航空
機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響 )、

有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び重大事故等時の高線量下を考慮する。

③

屋外アクセスルーHこ対する地震による影響 (周辺構築物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺
斜面の崩壊及び道路面の滑り)、 その他自然現象による影響 (津波による漂着物、台風及
び竜巻による飛来物、積雪並びに降灰)を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に
復旧可能なルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ2台 (予備1台 )及び油
圧ショベル1台 (予備 1台 )を保管及び使用する。

③

屋内アクセスルーHよ、地震、津波、その他自然現象による影響 (台風及び竜巻による飛
来物、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、降灰及び森林火災)及び外部人為事象 (近隣エ
場等の火災 (発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発
電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響)及び有毒ガス)に対し
て、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。

③

十/ハ
/(1)/(i)/a/(b)

屋外及び屋内アクセスルーHよ、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台風 )、 竜巻、
凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮
し、外部人為事象に対して飛来物 (航空機落下)、 ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災
(石油コンビナート等の施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災～航空
機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響 )、

有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び重大事故等時の高線量下を考慮する。

③

屋外アクセスルートに対する、地震による影響 (周辺構造物の損壊、周辺機器の損壊、周
辺斜面の崩壊、道路面のすべり)、 その他の自然現象による影響 (津波による漂着物、台
風及び竜巻による飛来物、積雪及び降灰)を想定し、複数のアクセスルートの中から早期
に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ2台 (予備 1

台)及び油圧ショベル1台 (予備1台 )を保管及び使用し、それを運転する要員を確保する。

②

アクセスルート上の台風及び竜巻による飛来物、積雪、降灰については、ブルドーザによ
る撤去を行う。なお、想定を上回る積雪、降灰が発生した場合は、除雪、除灰の頻度を増
加させることにより対処する。

②
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美浜3号炉 設置変更許可申請書 添付書類八

早 記載 理 由

目次 1.8火山防護に関する基本方針

1/1.1/1.1.1/1.1

■4

安全施設は、発電所敷地で想定される洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪～落雷、地滑り、
火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮の自然現象 (地震及び津波を除く。)又はその組合
せに遭遇した場合において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生
じ得る環境条件においても、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

また、自然現象の組合せにおいては、風 (台風 )、 積雪及び火山の影響による荷重の組合せを設
計上考慮する。 ③

1/1.1/1.1.3/1.1

8.1/(1)

自然現象については、地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山
の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮する。 ③

地震及び津波以外の自然現象の組合せについては、風 (台風)、 積雪及び火山の影響による荷重
の組合せを考慮する。 ③

1/1.1/1.1.8/1.1

8.1/(1)/a

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して
常設重大事故防止設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 ③

1/1.1/1.1.8/11

8.1/(1)/b

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して
可搬型重大事故等対処設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 ③

1/1.1/1.1.3/1.1

8.1/(1)/c

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して
は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 ③

1/1,1/1.1.8/1.1

8.3/(1)

荷重としては重大事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえた圧力、温度及び機械的荷
重に加えて自然現象 (地震、風 (台風)、 竜巻、積雪及び火山の影響)による荷重を考慮する。

③

地震以外の自然現象の組合せについては、風 (台風)、 積雪及び火山の影響による荷重の組合せ
を考慮する。 ③

また、地震、積雪及び降下火砕物による荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とするととも
に、風 (台風)及び竜巻による風荷重の影響に対しては位置的分散を考慮した保管により、機能を
損なわない設計とする。

③
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1/1.1/1.1.3/1.1

8.4/(1)/d

屋外及び屋内アクセスルーHよ、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降
水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮し、外部人為事
象に対して飛来物 (航空機落下)、 ゲムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災(石油コンビナート等の
施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港
湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響)、 有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害
及び重大事故等時の高線量下を考慮する。

③

屋外アクセスルーHこ対する地震による影響 (周辺構築物の倒壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の
崩壊及び道路面の滑り)、 その他自然現象による影響 (津波による漂着物、台風及び竜巻による
飛来物、積雪並びに降灰)を想定し、複数のアクセスルードの中から早期に復旧可能なルートを確
保するため、障害物を除去可能なブルドーザ2台 (予備1台 )及び油圧ショベル1台 (予備1台 )を保
管及び使用する。

②

屋内アクセスルーHよ、地震、津波、その他自然現象による影響 (台風及び竜巻による飛来物、凍
結、降水、積雪、落雷、地滑り、降灰及び森林火災)及び外部人為事象 (近隣工場等の火災 (発電
所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船
舶の火災及びばい煙等の二次的影響)及び有毒ガス)に対して、外部からの衝撃による損傷の防
止が図られた建屋内に確保する設計とする。

③

1/1.5/1.5,1/1.5.

1.2/1.5.1.2.3

原子炉施設では、自然現象として、落雷、地震、津波、高潮、火山の影響、森林火災、竜巻、風 (台

風)、 凍結、降水、積雪、生物学的事象、地滑り及び洪水が想定される。 ③

凍結、降水、積雪及び生物学的事象は、火源が発生する自然現象ではなく、火山の影響について
も、火山から原子炉施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると、火源が発
生する自然現象ではない。

③

1/1.5/1.5.2/1.5

2.2/1.5.2.2.3

原子炉施設では、自然現象として、落雷、地震、津波、高潮、火山の影響、森林火災、竜巻、風 (台
風)、 凍結、降水、積雪、生物学的事象、地滑り及び洪水が想定される。 ③

凍結、降水、積雪及び生物学的事象は、火源が発生する自然現象ではなく、火山の影響について
も、火山から原子炉施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると火源が発生
する自然現象ではない。

③

1/1.8 火山防護に関する基本方針

1/1.8/1.8.1/1.8

1.1

安全施設は、火山事象に対して、原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能 (以下「安全
機能」という。)を損なうことのない設計とする。このため、「添付書類六 7.火山」で評価し抽出され
た発電所に影響を及ばし得る火山事象である降下火砕物による直接的影響及び間接的影響につ
いて評価を行うとともに、降下火砕物により安全施設が安全機能を損なうことのない設計とする。

③

- 65 -



1/1.8/1.8.1/1.8.

1.2

火山事象に対する設計の基本方針

将来の活動可能性が否定できない火山について、運用期間中の噴火規模を考慮し、発電所の安
全機能に影響を及ぼし得る火山事象を抽出した結果、「添付書類六 7.火山」に示すとおり該当する
火山事象は降下火砕物のみであり、防護すべき防護対象施設が降下火砕物により安全機能を損
なうことのない設計とする。以下に、火山事象に対する防護設計の基本方針を示す。
(1)降下火砕物による直接的な影響 (荷重、閉塞、磨耗、腐食等)に対して、安全機能を損なうこと
のない設計とする。
(2)発電所内の構築物、系統及び機器における降下火砕物の除去等の対応が可能な設計とす
る。
(3)降下火砕物による発電所外での間接的な影響 (7日 間の外部電源の喪失、交通の途絶による
アクセス制限事象)を考慮し、ディーゼル発電機の燃料油の貯蔵設備等により、原子炉及び使用
済燃料ピットの安全性を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.3/1.8.1.3.1
設計条件に用いる降下火砕物の設定

1/1.3/1.8.1/1.8.

1.3/1.8.1.3.1/(1)

降下火砕物の層厚、密度及び粒径の設定

地質調査結果に文献調査結果も参考にして、美浜発電所の敷地において考慮する火山事象とし
ては、「添付書類六 7.火 山」に示すとおり、最大層厚10cm、 粒径lmm以下、密度0.7g/cm3(乾 燥状
態)～ 1.5g/cm3(湿 潤状態)の降下火砕物を設計条件として設定する。

①

1/1.3/1.8.1/1.8.

1.3/1.8.1.3.1/(2)

降下火砕物の特徴

各種文献の調査結果より、降下火砕物は以下の特徴を有する。
a.火山ガラス片、鉱物結晶片から成る(10)。 ただし、砂よりもろく硬度は低い(11)。

b.硫酸等を含む腐食性のガス(以下「腐食性ガス」という。)が付着している(10)。 ただし、金属腐食
研究の結果より、直ちに金属腐食を生じさせることはない(12)。

c.水に濡れると導電性を生じる(10)。

d.湿つた降下火砕物は乾燥すると固結する(10)。

e.降下火砕物粒子の融点は、一般的な砂に比べ約1,000℃ と低い(10)。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.4

降下火砕物の影響から防護する施設

降下火砕物の影響から防護する施設は、原子炉施設の安全性を確保するため、「発電用軽水型
原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されているクラス1、 クラス2及び
クラス3に該当する構築物、系統及び機器とする。

③

さらに、当該施設が降下火砕物の影響により安全機能を損なうことのないよう、降下火砕物の影響
から防護する施設 (以下「防護対象施設」という。)として、各施設の構造や設置状況等を考慮して
防護対象施設を以下のとおり抽出する。

③
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1/1.8/1.8.1/1.3.

1.4

(1)クラス1及びクラス2に属する施設を内包し、降下火砕物による影響から防護する建屋
(2)クラス1及びクラス2に属する施設のうち、屋外に設置されている施設
(3)クラス1及びクラス2に属する施設のうち、屋内にあっても屋外に開口し降下火砕物を含む海水
及び空気の流路となる施設
(4)クラス1及びクラス2に属する施設のうち、屋内の空気を機器内に取り込む機構を有しそれによ
り降下火砕物の影響を受ける可能性がある施設
(5)クラス3に属する施設及びその他の施設のうち、屋外に開口し降下火砕物を含む海水及び空
気の流路となつて、クラス1及びクラス2に属する施設に影響を及ぼす可能性がある施設
なお、その他のクラス3に属する施設については、降下火砕物による影響を受ける場合を考慮し
て、代替設備により必要な機能を確保すること、又は安全上支障が生じない期間に除灰あるいは
修復等の対応が可能とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5

降下火砕物の影響に対する防護対象施設の設計方針

降下火砕物の特徴から、防護対象施設に対し直接的又は間接的に影響を及ぼす可能性のある降
下火砕物の影響に対する防護対象施設の設計方針を以下に示す。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.3.1.5.1

降下火砕物の特徴及び防護対象施設の構造や設置状況等を考慮し、有意な影響を及ぼす可能
性が考えられる直接的な影響因子を以下のとおり選定する。

③

1/1.3/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(1)

「荷重」について考慮すべき影響因子は、建屋又は屋外設備の上に堆積し静的な負荷を与える
「構造物への静的負荷」、並びに建屋又は屋外設備に対し降灰時に衝撃を与える「粒子の衝突」で
ある。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5,1/(1)

/b

防護対象施設は、降下火砕物によって設計基準事故の起因とはならない設計とするため、設計基
準事故とは独立事象である。 ③

また、降下火砕物の降灰と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小さいことから、設計基準
事故時荷重と降下火砕物による荷重との組合せは考慮しない。 ③

仮に、防護対象施設への影響が小さく発生頻度が高い少量の降下火砕物の降灰と設計基準事故
が同時に発生する場合、防護対象施設のうち設計基準事故時荷重が生じる施設としては動的機
器である海水ポンプが考えられるが、設計基準事故時においても海水ポンプの圧力、温度が変わ
らず、機械的荷重が変化することはないため、設計基準事故時に生じる荷重の組合せは考慮しな
い。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(1)

/c

降下火砕物と火山以外の自然現象の組合せについては、荷重の影響において、降下火砕物、風
(台風)及び積雪による組合せを考慮する。 ③
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1/1.8/1.31/1.8.

1.5/18.1.5.1/(2)

「閉塞」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物を含む海水が流路の狭除部等を閉塞させる
「水循環系の閉塞」、並びに降下火砕物を含む空気が機器の狭陰部や換気系の流路を閉塞させ
る「換気系、電気系及び計装制御系の機械的影響 (閉塞)」 である。

③

1/13/1.81/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(3)

「磨耗」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物を含む海水が流路に接触することにより配
管等を磨耗させる「水循環系の内部における磨耗」、並びに降下火砕物を含む空気が動的機器の
招動部に侵入し磨耗させる「換気系、電気系及び計装制御系の機械的影響 (磨耗)」 である。

③

1/1.8/1,8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(4)

「腐食」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物に付着した腐食性ガスにより建屋及び屋外
施設の外面を腐食させる「構造物の化学的影響 (腐食)」 、海水に溶出した腐食性成分により海水
管等を腐食させる「水循環系の化学的影響 (腐食)」 、並びに換気系、電気系及び計装制御系にお
いて降下火砕物を含む空気の流路等を腐食させる「換気系、電気系及び計装制御系に対する化
学的影響 (腐食)」 である。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(5)

『大気汚染」について考慮すべき影響因子は、降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が
運転員の常駐する中央制御室内に侵入することによる居住性の劣化、並びに降下火砕物の除
去、屋外設備の点検等、屋外における作業環境を劣化させる「発電所周辺の大気汚染」である。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5。 1/(6)

「水質汚染」については、給水等に使用する発電所周辺の淡水等に降下火砕物が混入することに
よる汚染が考えられるが、発電所では純水装置により水処理した給水を使用しており、降下火砕
物の影響を受けた淡水等を直接給水として使用しないこと、また水質管理を行つていることから、
安全施設の安全機能には影響しない。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.1/(7)

「絶縁低下」について考慮すべき影響因子は、湿つた降下火砕物が、電気系及び計装制御系に導
電性を生じさせることによる「計装盤の絶縁低下」である。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.5/1.8.1.5.2/(1)

降下火砕物によつて発電所周辺にもたらされる影響により、発電所に間接的な影響を及ぼす因子
は、湿つた降下火砕物が送電線の碍子及び特高開閉所の充電露出部等に付着し絶縁低下を生じ
させることによる広範囲における「外部電源喪失」、並びに降下火砕物が道路に堆積し交通が途
絶することによる「アクセス制限」である。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6

降下火砕物が発電所の構築物、系統及び機器に及ぼす影響は、前述したとおり、「直接的影響因
子」と「間接的影響因子」があり、各々に応じて、各構築物、系統及び機器についてこれらを適切に
考慮した設計とする。

③

1/13/1.8.1/13.

1.6/1.8.1.6.1/(1)

/a

防護対象施設のうち、構造物への静的負荷を考慮すべき施設は、以下に示すとおり、降下火砕物
が堆積しやすい屋根構造を有する建屋及び屋外施設である。

③

当該施設の許容荷重が、降下火砕物による荷重に対して安全裕度を有することにより、構造健全
性を失わず安全機能を損なうことのない設計とする。 ③
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1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(1)

/b

防護対象施設のうち屋外施設は、降下火砕物の衝突によって構造健全性が失われないことによ
り、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(2)

/a

防護対象施設のうち、水循環系の閉塞を考慮すべき施設は、降下火砕物を含む海水の流路とな
る海水ポンプ、海水ストレーナ及び取水設備 (これらの下流の設備を含む。)である。

③

前述のとおり降下火砕物は粘土質ではないことから水中で回まり閉塞することはないが、当該施
設は、降下火砕物の粒径 (最大lmm)に対し十分大きな流水部を設けることにより、流路及びポン
プ軸受部の狭除部等が閉塞しない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.3.

1.6/1.8.1.6.1/(2)

/b

防護対象施設のうち、降下火砕物による機械的影響 (閉塞)を考慮すべき施設は、以下に示すと
おり、降下火砕物を含む空気を取り入れる可能性がある施設である。

③

各施設の構造上の対応として、海水ポンプ(海水ポンプモータ)、 ディーゼル発電機機関及び
ディーゼル発電機消音器は開口部を下向きの構造とすること、また主蒸気逃がし弁消音器、主蒸
気安全弁排気管等のその他の施設については開口部や配管の形状等により、降下火砕物が流
路に侵入した場合でも閉塞しない設計とする。

③

また、設備対応として、外気を取り入れる海水ポンプ(海水ポンプモータ)、 換気空調設備及び
ディーゼル発電機消音器にそれぞれフィルタを設置することにより、フィルタより大きな降下火砕物
が内部に侵入しにくい設計とし、さらに降下火砕物がフィルタに付着した場合でも清掃や取替えが
可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞しない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(2)

/b

主蒸気逃がし弁又は主蒸気安全弁は、開口部に降下火砕物が侵入した場合でも消音器や配管の
形状により閉塞しにくい設計とし、また仮に弁出日配管内に降下火砕物が侵入し堆積した場合で
も、弁の吹出しにより流路を確保し閉塞しない設計とする。

③

ディーゼル発電機機関は、フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも、降下
火砕物により閉塞しない設計とする。 ③

格納容器排気筒及び補助建屋排気筒は、降下火砕物が侵入した場合でも、排気筒の構造から排
気流路が閉塞しない設計とする。 ③

また、降下火砕物が侵入した場合でも、排気筒内部の点検、並びに状況に応じて除去等の対応が
可能な設計とする。 ③
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1/1.8/1.3.1/1.3.

1.6/1.8.1.6.1/(3)

/a

防護対象施設のうち、降下火砕物による水循環系の内部における磨耗を考慮すべき施設は、降
下火砕物を含む海水を取り込む施設である海水ポンプ、海水ストレーナ及び取水設備 (これらの
下流の設備を含む。)である。

③

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから磨耗による影響は小さい。 ③

また当該施設については、降灰時の特別点検、その後の日常保守管理により、状況に応じて補修
が可能であり、磨耗により安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(3)

/b

防護対象施設のうち、降下火砕物による機械的影響 (磨耗)を考慮すべき施設は、降下火砕物を
含む空気を取り込む施設で招動部を有するディーゼル発電機機関、並びに屋内の空気を取り込む
機構を有する計器用空気圧縮機である。

③

降下火砕物は砂よりも硬度が低くもろいことから、磨耗の影響は小さい。 ③

構造上の対応として、開口部を下向きとすることにより侵入しにくい構造とし、仮に当該施設の内
部に降下火砕物が侵入した場合でも耐磨耗性のある材料を使用することにより、磨耗により安全
機能を損なうことのない設計とする。

③

設備対応として、外気を取り入れる換気空調設備及びディーゼル発電機消音器にそれぞれフィル
タを設置することにより、フィルタより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とし、また換気
空調設備においては、前述のフィルタの設置、さらに外気取入ダンパの閉上、換気空調設備の停
止又は閉回路循環運転により、建屋内への降下火砕物の侵入を防止することが可能な設計とす
る。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(4)

/a

防護対象施設のうち、降下火砕物による構造物の化学的影響(腐食)を考慮すべき施設は、以下
に示すとおり、直接的な付着による影響が考えられる施設である。 ③

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが、外装の塗装等に
よつて短期での腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。 ③

なお、降灰後の長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可
能な設計とする。 ③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(4)

/b

防護対象施設のうち、水循環系の化学的影響 (腐食)を考慮すべき施設は、降下火砕物を含む海
水を取り込む施設である海水ポンプ、海水ストレーナ及び取水設備 (これらの下流の設備を含
む。)である。

③

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが、耐食性のある材料
の使用や塗装の実施等によつて、腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。

③

なお、降灰後の長期的な腐食の影響については.日 常保守管理等により、状況に応じて補修が可
能な設計とするq

③

- 70 -



1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(4)

/c

防護対象施設のうち、降下火砕物による化学的影響 (腐食)を考慮すべき施設は、降下火砕物を
含む空気を取り入れ、かつ腐食により安全機能に影響を及ばす可能性が考えられる海水ポンプ
(海水ポンプモータ(電気系及び計装制御系))、 格納容器排気筒 (換気系)及び補助建屋排気筒
(換気系)である。

③

金属腐食研究の結果より、降下火砕物によって直ちに金属腐食を生じないが、塗装の実施等に
よつて、腐食により安全機能を損なうことのない設計とする。

③

なお、降灰後の長期的な腐食の影響については、日常保守管理等により、状況に応じて補修が可
能な設計とする。 ③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(5)

/a

降下火砕物により汚染された発電所周辺の大気が、中央制御室換気設備の外気取入口を通じて
中央制御室に侵入しないよう、外気取入口に平型フィルタを設置することにより、降下火砕物が外
気取入口に到達した場合であつてもフィルタより大きな降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とす
る。

③

これに加えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィルタを設置していることから、降下火
砕物の侵入に対して他の換気空調設備に比べて高い防護性能を有しているが、仮に室内に侵入
した場合でも降下火砕物は微量であり、粒径は極めて細かな粒子である。

③

また、中央制御室換気設備については、外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とす
ることにより、中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止すること、さらに外気取入遮断時にお
いて室内の居住性を確保するため、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施することに
より、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.1/1.8.

1.6/1.8.1.6.1/(6)

/a

計装盤のうち、絶縁低下を考慮すべき防護対象施設は、空気を取り込む機構を有する安全保護系
計装盤であり、屋内に侵入した降下火砕物を取り込むことによる影響を考慮する。

③

当該機器の設置場所は中央制御室換気設備にて空調管理されており、本換気空調設備の外気
取入口には平型フィルタを設置し、これに加えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィル
タを設置していることから、降下火砕物の侵入に対して他の換気空調設備に比べて高い防護性能
を有しているが、仮に室内に侵入した場合でも降下火砕物は微量であり、粒径は極めて細かな粒
子である。

③

また、本換気空調設備については、外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転を可能とすること
により、リレー室内への降下火砕物の侵入を防止することが可能である。

③

これらフィルタの設置により侵入に対する高い防護性能を有すること、また外気取入ダンパの閉止
及び閉回路循環運転による侵入防止が可能な設計とすることにより、降下火砕物の付着による絶
縁低下による影響を防止し、安全保護系計装盤の安全機能を損なうことのない設計とする。

③
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1/1.3/1.3.1/1.8

1.6/1.8.1.6.2

降下火砕物による間接的影響には、広範囲にわたる送電網の損傷による7日 間の外部電源喪
失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し、原子炉の停止、並びに停止後の原
子炉及び使用済燃料ピッドの冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が燃料油貯蔵タ
ンク及びディーゼル発電機により継続でき、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.8/1.8.2

降下火砕物の降灰時における手順については、降灰時の特別点検、除灰 (資機材を含む。)等の
対応を適切に実施するため、以下について定める。
(1)降灰が確認された場合には、建屋や屋外の構築物等に長期間降下火砕物の荷重を掛け続け
ないこと、また降下火砕物の付着による腐食等が生じる状況を緩和するために、防護対象施設等
に堆積した降下火砕物の除灰を実施する。
(2)降灰が確認された場合には、防護対象施設に対する特別点検を行い、降下火砕物の降灰によ
る影響が考えられる設備等があれば、状況に応じて補修等を行う。
(3)降灰が確認された場合には、外気取入口に設置している平型フィルタ、外気取入ダンパの閉
止、換気空調設備の停止又は閉回路循環運転により、建屋内への降下火砕物の侵入を防止す
る。
(4)降灰が確認された場合には、換気空調設備の外気取入回の平型フィルタについて、点検によ
リフィルタ差圧を確認するとともに、状況に応じて清掃や取替えを実施する。
(5)降灰が確認された場合には、水循環系のストレーナについて、差圧を確認するとともに、状況
に応じて洗浄を行う。
(6)降灰が確認された場合には、開閉所設備の碍子洗浄を行う。
(7)降灰後の腐食等の中長期的な影響については、日常巡視点検や定期点検等により腐食等に
よる異常がないか確認を行い、異常が確認された場合には、状況に応じて塗替塗装等の対応を行
う。
(3)火 山事象に対する運用管理に万全を期すため、必要な技術的能力を維持 B向上させることを目
的とし、降下火砕物による施設への影響を生じさせないための運用管理に関する教育を実施す
る。

②

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第六条
発電所敷地で想定される自然現象は、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、
火山の影響、生物学的事象、森林火災又は高潮であると ③
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1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第六条
/(9)

火山の影響

安全施設は、火山事象が発生した場合においても安全機能を損なうことのない設計とする。 ③

将来の活動可能性が否定できない火山について、運用期間中の噴火規模を考慮し、発電所の安
全機能に影響を及ばし得る火山事象を抽出した結果、「添付書類六 7.火山」に示すとおり該当する
火山事象は降下火砕物のみであり、地質調査結果に文献調査結果も参考にして、美浜発電所の
敷地において考慮する火山事象としては、最大層厚10cm、 粒径lmm以下、密度0.7g/cm3(乾 燥状
態)～ 1.5g/cm3(湿 潤状態)の降下火砕物を考慮する。

①

降下火砕物による直接的影響及び間接的影響のそれぞれに対し、安全機能を損なわないよう以
下の設計とする。 ③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第六条
/(9)/a

安全施設は、直接的影響である降下火砕物の構造物への静的負荷に対して安全裕度を有する設
計とすること、水循環系の閉塞に対して狭陰部等が閉塞しない設計とすること、換気系、電気系及
び計装制御系に対する機械的影響 (閉塞)に対して降下火砕物が侵入しにくい設計とすること、水
循環系の内部における磨耗及び換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (磨耗)に
対して磨耗しにくい設計とすること、構造物の化学的影響 (腐食)、 水循環系の化学的影響 (腐食)

及び換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)に対して短期での腐食が発生し
ない設計とすること、発電所周辺の大気汚染に対して中央制御室の換気空調系は降下火砕物が
侵入しにくく、さらに外気を遮断できる設計とすること、絶縁低下に対して空気を取り込む機構を有
する計装盤の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入しにくく、さらに外気を遮断できる設計
とすることにより、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

また、安全施設は、降下火砕物の除去や換気空調設備外気取入口のフィルタの点検、清掃や取
替、ストレーナの洗浄、換気空調系の閉回路循環運転、必要な保守管理等により安全機能を損な
うことのない設計とする。

③
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1/1.11/1.11.7/1

,11.7.1/第 六条
/(9)/b

安全施設は、降下火砕物の間接的影響である7日 間の外部電源喪失、発電所外での交通の途絶
によるアクセス制限事象に対し、原子炉の停止、並びに停止後の原子炉及び使用済燃料ピットの
冷却に係る機能を担うために必要となる電源の供給が燃料油貯蔵タンク及びディーゼル発電機に
より継続でき、安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.117.1/第六条
/(12)

上記の考えを基に組合せの評価を行つた結果、考慮が必要とされた風 (台風)、 積雪及び火山の
影響による荷重の組合せに対しては、安全施設の安全機能を損なうことのない設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 十条

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもつて同時にもたらされる環境条件及
び原子炉施設で有意な可能性をもつて同時にもたらされる環境条件 (地震、内部火災、内部浴水、
外部電源喪失及び外部火災に伴うばい煙や有毒ガス、降下火砕物)を想定しても、運転員が運転
時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を中央制御室において容易に操
作することができる設計とするとともに、現場操作についても設計基準事故時に操作が必要な箇
所は環境条件を想定し、容易に操作することができる設計とする。

③

地震、竜巻日風 (台風)、 積雪、落雷、外部火災、降下火砕物の降下に伴い外部電源が喪失した場
合には、ディーゼル発電機が起動することにより操作に必要な照明用電源を確保し、容易に操作
することができる設計とする。

③

外部火災によるばい煙や有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の操作環境の悪化に対し
ては、中央制御室換気設備を閉回路循環運転とし、外気を遮断することにより運転操作に影響を
与えず容易に操作することができる設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 二十
六条/(3)

中央制御室は、中央制御室外の火災により発生するばい煙や有毒ガス及び降下火砕物を想定し
ても中央制御室換気設備の外気取入れを手動で遮断し、閉回路循環方式に切り替えることによ
り、運転員を外部からの自然現象等から防護できる設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(1)/a

自然現象については、地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山
の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮する。

③

地震及び津波以外の自然現象の組合せについては、風 (台風 )、 積雪及び火山の影響による荷重
の組合せを考慮する。 ③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(1)/a/(a)

重大事故等時の環境条件における健全性については、「1.1.8.3環境条件等」に記載する。風 (台

風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して常設重
大事故防止設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(1)/a/(b)

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して
可搬型重大事故等対処設備は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。

③
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1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(1)/a/(c)

風 (台風)及び竜巻のうち風荷重、凍結、降水、積雪及び火山の影響並びに電磁的障害に対して
は、環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 ③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(3)/a

荷重としては重大事故等が発生した場合における環境圧力を踏まえた圧力、温度及び機械的荷
重に加えて自然現象(地震、風 (台風)、 竜巻、積雪及び火山の影響)による荷重を考慮する。

③

地震以外の自然現象の組合せについては、風 (台風)、 積雪及び火山の影響による荷重の組合せ
を考慮する。 ③

また、地震、積雪及び降下火砕物による荷重を考慮して、機能を損なうことのない設計とするととも
に、風 (台風)及び竜巻による風荷重の影響に対しては、位置的分散を考慮した保管により、機能
を損なわない設計とする。

③

1/1.11/1.11.7/1

.11.7.1/第 四十
三条/(4)/a/(d)

屋外及び屋内アクセスルーHよ、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台風)、 竜巻、凍結、降
水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮し、外部人為事
象に対して飛来物 (航空機落下)、 ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災(石油コンビナート等の
施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港
湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響)、 有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害
及び重大事故等時の高線量下を考慮する。

③

屋外アクセスルーHこ対する地震による影響 (周辺構築物の側壊、周辺機器の損壊、周辺斜面の
崩壊及び道路面の滑り)、 その他自然現象による影響 (津波による漂着物、台風及び竜巻による
飛来物、積雪並びに降灰)を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なルートを確
保するため、障害物を除去可能なブルドーザ2台 (予備1台 )及び油圧ショベル1台 (予備1台 )を保
管及び使用する。

②

屋内アクセスルーHよ、地震、津波、その他自然現象による影響 (台風及び竜巻による飛来物、凍
結、降水、積雪、落雷、地滑り、降灰及び森林火災)及び外部人為事象(近隣工場等の火災(発電
所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船
舶の火災及びばい煙等の二次的影響)及び有毒ガス)に対して、外部からの衝撃による損傷の防
止が図られた建屋内に確保する設計とする。

③

- 75 -



第1.8.1表

火山影響評価の対象施設

安全機能の重要度分類クラス1及びクラス2に属する施設を内包し、降下火砕物による影響から
防護する建屋

安全機能の重要度分類クラス1及びクラス2に属する施設のうち、屋外に設置されている施設、並
びに屋内にあつても屋外に開口し降下火砕物を含む海水及び空気の流路となる施設

安全機能の重要度分類クラス1及びクラス2に属する施設のうち、屋内の空気を機器内に取り込
む機構を有し、それにより降下火砕物の影響を受ける可能性がある施設

安全機能の重要度分類クラス3に属する施設及びその他の施設のうち、屋外に開口し降下火砕物
を含む海水及び空気の流路となって、安全機能の重要度分類クラス1及びクラス2に属する施設
に影響を及ぼす可能性のある施設

6/6.10/6.10.1/6

.10.12/6.10.1.2.

1/(2)

また、中央制御室にて同時にもたらされる環境条件 (地震、内部火災、内部浴水、外部電源喪失
及び外部火災に伴うばい煙や有毒ガス、降下火砕物並びに有毒ガス)を想定しても安全施設を容
易に操作することが可能なように設計する。

③

6/6.10/6.10.1/6
.10.1.2/6.10.1.2.

2/(2)

中央制御室は、当該操作が必要となる理由となつた事象により有意な可能性をもつて同時にもた
らされる環境条件及び原子炉施設で有意な可能性をもつて同時にもたらされる環境条件 (地震、
内部火災、内部浴水、外部電源喪失及び外部火災に伴うばい煙や有毒ガス、降下火砕物並びに
有毒ガス)を想定しても、適切な措置を講じることにより運転員が運転時の異常な過渡変化及び設
計基準事故に対応するための設備を容易に操作することができるものとする。

③

また、現場操作が必要な添付書類十の設計基準事故 (蒸気発生器伝熱管破損)時の操作場所で
ある主蒸気ヘッダ室及び設計基準事故 (原子炉冷却材喪失)時の操作場所である原子炉補機冷
却水設備トレン分離操作箇所においても、環境条件 (地震、内部火災、内部浴水、外部電源喪失
及び外部火災に伴うばい煙や有毒ガス、降下火砕物)を想定しても容易に操作ができるとともに、
操作に必要な照明 (アクセスルート上の照明を含む。)は、内蔵の蓄電池からの給電により外部電
源喪失時においても点灯を継続する。

③

運転操作に必要な照明は、地震、竜巻日風 (台風)、 積雪、落雷、外部火災、降下火砕物に伴い外
部電源が喪失した場合には、ディーゼル発電機が起動することにより操作に必要な照明用電源を
確保し、容易に操作できるものとする。

③

中央制御室外の火災により発生するばい煙や有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の操
作環境の悪化を想定しても、中央制御室換気設備の外気取入を手動で遮断し、閉回路循環方式
に切り替えることにより、運転操作に影響を与えず容易に操作できる設計とする。

③

6/6.10/6.10.1/6

.10,1.2/6.10.1.2.

2/(2)/a

想定される自然現象等 (地震、津波、洪水、風 (台風 )日 竜巻通過後の設備周辺における飛散状
況、降水、積雪、落雷、地滑り、降下火砕物、火災、飛来物)に加え発電所構内の状況 (海側、山
側 )を昼夜にわたり把握するために屋外に暗視機能等を持つた監視カメラを設置する。

③
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美浜3号炉 設置変更許可申請書 添付書類十

早 記載 理 由

5/5.1/5.1.1/(2)

屋外及び屋内アクセスルートは、自然現象に対して地震、津波、洪水、風 (台風 )、 竜巻、
凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、高潮及び森林火災を考慮
し、外部人為事象に対して飛来物 (航空機落下)、 ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災
(石油コンビナート等の施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空
機墜落による火災、発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響 )、

有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び重大事故等時の高線量下を考慮する。

③

5/5.1/5.1.1/(2)/

屋外アクセスルーHこ対する、地震による影響 (周辺構造物の損壊、周辺機器の損壊、周
辺斜面の崩壊、道路面のすべり)、 その他の自然現象による影響 (津波による漂着物、台
風及び竜巻による飛来物、積雪及び降灰)を想定し、複数のアクセスルートの中から早期
に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ2台 (予備 1

台)及び油圧ショベル1台 (予備1台 )を保管及び使用し、それを運転する要員を確保する。

②

アクセスルート上の台風及び竜巻による飛来物、積雪、降灰については、ブルドーザによ
る撤去を行う。なお、想定を上回る積雪、降灰が発生した場合は、除雪、除灰の頻度を増
加させることにより対処する。

②

5/5.1/5,1.1/(2)/

b

屋内のアクセスルーHよ、地震、津波、その他の自然現象による影響 (台風及び竜巻によ
る飛来物～凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、降灰及び森林火災)及び外部人為事象 (近隣
工場等の火災 (発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災、航空機墜落による火災、
発電所港湾内に入港する船舶の火災及びばい煙等の二次的影響)及び有毒ガス)に対し
て、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する。

③

5/5.1/5.1.4/(1)/

d

なお、降灰、竜巻等の自然災害による重大事故等対処設備への影響を低減させるため、
火山灰の除灰及び竜巻時の回縛等の対処を行う手順についても整備する。

②

5/5.2/5.2.1/5.2

1.1/(1)

そのうちの自然災害53事象の中で、原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自
然災害として、地震、津波、豪雪 (降雪)、 暴風 (台風)、 竜巻、火山(火山活動、降灰)、 凍
結、森林火災、生物学的事象、落雷及び隕石の11事象(以下「自然災害11事象」という。)

を選定する。

③

5/5.2/5。 2.1/5。 2.

1.1/(1)/a/(fl

火山(火 山活動、降灰)

設計想定である10cmの 降灰を超えるような降灰が発生する可能性は低いが、設計想定で
ある10cmを超える規模を想定する。 ①

なお、火山 (降灰)は事前に予測し、除灰等の必要な安全措置を講じることができる。 ②
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5/5.2/5.2.1/5.2.

1.1/(1)/a/(m)

火山(降灰)と豪雪 (降雪)との重畳

火山(降灰)、 豪雪が重畳した場合においても、事前に予測し、要員を確保して除雪及び除
灰等の対策を講じることにより、プラントの安全性に影響を与える可能性は低い。

②

火山(降灰)と豪雪 (降雪)との重畳による影響は、豪雪 (降雪)での評価に包含される。 ③

5/5.2/5.2.1/5.2.

1.1/(1)/c/(f)

豪雪 (降雪)、 火山(火山活動、降灰)

降雪、火山活動及び降灰によって、送電系統の異常等による外部電源喪失が発生する可
能性がある。ただし、これらの自然災害2事象については、事前に予測し、要員を確保して
除雪及び除灰等の必要な安全措置を講じることにより、プラントの安全性に影響を与える
可能性は低い。

②

第 5.2.1表 ④火山(火山活動・降灰)

第 5.2.1表

【影響評価に当たつての考慮事項】
E降下火砕物については、敷地において想定される火砕物として層厚10cmと している。
日事前に予測し、除灰等の必要な安全措置を講じることができる。
【設計基準を超える場合の影響評価】
・降下火砕物が発生した場合は、外部電源供給設備の損傷に伴う長期間の外部電源喪失
に至る可能性がある。
日火山の状態に異常 (顕著な変化)が生じた場合は、破局的噴火への発展性を評価すると
ともに、破局的噴火の準備段階である可能性が確認された場合は、原子炉停止、燃料体
等の搬出等に向けた適切な対応を実施する。

①

第 5.2.1表
【10cmを超える規模の降灰】
・外部電源 ①

第 5.2.2表 火山(降灰)と豪雪(降雪)との重畳

第 5.2.2表

【影響評価に当たっての考慮事項及び設計基準を超える場合の影響評価】
口火山(降灰)と豪雪(降雪)が重畳した場合においても、事前に予測し要員を確保して除雪
及び除灰等の対策を講じることにより、プラントの安全性に影響を与える可能性は低いも
のと判断する。
日火山(降灰)と豪雪(降雪)との重畳による影響は、豪雪(降雪)での評価に包含される。

③

第 5.2.2表
【10cmを超える規模の降灰及び100cmを 超える規模の積雪量】
・外部電源 ①

第 5.2.3表 ④火山(火山活動日降灰

第 5.2.18表 ⑥火山(火山活動・降灰)

第 5.2.2図 火山 (降灰)
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添付 1

美浜発電所 3号炉

火山影響評価 補足資料

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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補足資料-1

1.評価ガイ ドとの整合性について

原子力発電所の火山影響評価ガイ ドと降下火砕物 (火 山灰)に対する設備影響の評価の整合性

について、以下の表に示す。
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美浜 3号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価 )

1.は じめに

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規

制委員会規則第五号)」 第 6条において、外部からの衝撃による損傷防

止として、安全施設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除く。)

が発生 した場合においても安全機能を損なわないものでなければなら

ないとしてお り、敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象の一つ

として、火山の影響を挙げている。

火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であ

ることを評価するための「原子力発電所の火山影響評価ガイ ド」を参照

し、以下のとお り火山影響評価を行い、安全機能が維持されることを確

認する。

・立地評価

・影響評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

1.総則

本評価ガイ ドは、原子力発電所への火山影響を適切に評価するため、原子

力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出、抽出された火山の火山活動に関す

る個別評価、原子力発電所に影響を及ばし得る火山事象の抽出及びその影響

評価のための方法と確訟事項をとりまとめたものである。

1.1-般

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」第6条において、外部からの衝撃による損傷の

防止として、安全施設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除く。)が発

生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならないとしてお

り、 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈」第 6条において、敷地周辺の自然環境を基に想定される自然

現象の一つとして、火山の影響を挙げている。

火山の影響評価としては、2009年に日本電気協会が「原子力発電所火山影

響評価技術指針」(JEAG4625‐2009)を市J定 し、2012年にIAEAが Safety

Standards  `Volcanic  Hazards  in  Site  Evaluation  for  Nuclear

lnstallatお ns"(NooSSG‐ 21)を策定した。近年、火山学は基本的記述科学から、

以前は不可能であった火山システムの観察と複雑な火山プロセスの数値モデ

ルの使用に依存する定量的科学へと発展しつつあり、これらの知見を基に、

原子力発電所への火山影響を適切に評価する一例を示すため、本評価ガイ ド

を作成 した。

本評価ガイ ドは、新規制基準が求める火山の影響により原子炉施設の安全

性を損なうことのない設計であることの評価方法の一例である。また、本評
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2.原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

ガイ ドに従い評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

価ガイ ドは、火山影響評価の妥当性を審査官が判断する際に、参考とするも

のである。

1.2適用範囲

本評価ガイ ドは、実用発電用原子炉及びその附属施設に適用する。

1.3関連法規等

本評価ガイ ドは、以下を参考としている。

(1)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則

(平成 25年原子力規制委員会規則第 5号 )

(2)使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査における「自然環境」の考え方につ

いて

(平成 20年 10月 27日 原子力安全委員会了承 )

(3)日 本電気協会 「原子力発電所火山影響評価技術指針」(JEAG4625‐ 2009)

(4)IAEA Safety Standards`Volcantt Hazards in Site EvaluatiOn for

Nuclear lnstallations"(No.SSG‐ 21,2012)

2.本評価ガイ ドの概要

火山影響評価は、 2.1に示す立地評価 と影響評価の2段階で行 う。

また、火山影響評価のほか、評価時からの状態の変化の検知により評価の

根拠が維持されていることを確認することを目的として、 2.2の とお り、

火山活動のモニタリングの実施方針及びモニタリングにより観測データの有

意な変化を把握 した場合の対処方針を策定することとする。
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原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

本評価ガイ ドの基本フローを図 1に示す。

2.1原 子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

(1)立地評価

まず、原子力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出を行 う。すなわち、

原子力発電所の地理的領域において第四紀に活動した火山 (以下「第四紀

火山」という。)を抽出し (図 l①)、 その中から、完新世に活動があっ

た火山 (図 l②)及び完新世に活動を行つていないものの将来の活動可能

性が否定できない火山 (図 l③)は、原子力発電所に影響を及ばし得る火

山として4.の個別評価対象とする(解説-1)。 具体的には、3.の とおり

とする。

次に、 3。 で原子力発電所に影響を及ばし得る火山として抽出した火山

について原子力電所の運用期間における火山活動に関する個別評価を行

う。すなわち、運用期間中の火山の活動可能性が十分小さいとは評価でき

ず (図 l④ (i))、 かつ、設計対応不可能な火山事象が運用期間中に原子

力発電所に到達する可能性が十分小さいとも評価できない場合 (図 l④

(五 ))は、原子力発電所の運用期間中において設計対応が不可能な火山事

象が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいとはいえず、原子力

発電所の立地は不適となる (解説-2、 3)。 具体的には、4,の とおりとす

る。

(2)影 響評価

4.の個別評価において立地が不適とならない場合は、原子力発電所の

安全性に影響を与える可能性のある火山事象を抽出し、各火山事象に対す
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る設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行 う (図 l⑤)。

ただし、火山事象のうち降下火砕物に関しては、原子力発電所の敷地及

びその周辺調査から求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降

下するものとする。なお、敷地及び敷地周辺で確認された降下火砕物の噴

出源である火山事象が同定でき、これと同様の火山事象が原子力発電所の

運用期間中に発生する可能性が十分に小さい場合は考慮対象から除外す

る。具体的には、5.の とおりとする。

角早司池-1 本評価ガイ ドにおける「地理的領域」とは、火山影響評価が実施さ

れる原子力発電所周辺の領域をいい、原子力発電所から半径160km

の範囲の領域とする。

IAEA SSG 21において、火砕物密度流、溶岩流、岩屑な`だれ 。地滑

り及び斜面崩壊、新 しい火道の開通及び地殻変動を設計対応が不可

能な火山事象としてお り、本評価ガイ ドでも、これを適用する。

「火山活動に関する個別評価」は、設計対応不可能な火山事象が発

生する時期及びその規模を的確に予測できることを前提とするもの

ではなく、現在の火山学の知見に照らして現在の火山の状態を評価

するものである。

角年司池-2.

角牢司池-3.

2.2火 山活動のモニタリングの流れ

4。 の個別評価により原子力発電所の運用期間中において設計対応が不

可能な火山事象が原子力発電所に影雰音【を及ばす可能性が十分小さいと評価

した火山であつても、この評価 とは別に、第四紀に設計対応が不可能な火

山事象が原子力発電所の敷地に到達 した可能性が否定できない火山に対 し
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ては、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されている

ことを確認することを目的として、運用期間中のモニタリングの実施方針

及びモニタリングにより観測データの有意な変化を把握した場合の射処方

針を策定することとする (図 l⑥)。 具体的には、6.の とおりとする。

図 1 本評価ガィ ドの基杢 7ロ ー

4藤 子力発竜所の運招期 翻における火山活動に関するほ序B群衝
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【立地評価】

ガイドに従い評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

I立地評価】(項 目名のみ記載)

3。 原子力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出

3.1文献調査

3.2地形 。地質調査及び火山学的調査

3.3将来の火山活動可能性

4.原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価

4.1設計対応不可能な火山事象を伴 う火山活動の評価

4。 2地球物理学的及び地球化学的調査

6。 火山影響評価の根拠が維持されていることの確認を目的とした火山活動の

モニタリング

6。 1監視対象火山

6.2監視項目

6.3定期的評価

6.4観測データの有意な変化を把握 した場合の対処
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6.原子力発電所への火山事象の影響評価

原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によ

つて原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価

された火山について、それが噴火 した場合、原子力発電所の安全性に影

響を与える可能性のある火山事象を抽出した結果、降下火砕物 (火 山

灰 )、 火砕物密度流が抽出される。

抽出された火山事象のうち、火砕物密度流については、「設計対応不

可能な火山事象を伴 う火山活動の評価」において、美浜発電所に到達す

る可能性が十分小さいことを評価 している。

以上のことから、降下火砕物 (火 山灰)に よる影響評価を行 う。

なお、降下火砕物 (火 山灰)の影響評価では、敷地周辺の地質調査結

果等より、火山灰の堆積物厚さを 22cm、 並びに火山灰の粒径及び密度

をそれぞれ以下のとおり設定している。なお、降雨等の同時期に想定さ

れる気象条件が火山灰等特性に及ぼす影響についても考慮 している。

粒径は、美浜発電所の近傍である中山湿地における津波堆積物調査で

得られた火山灰の粒度試験結果より、lmm以下と設定する。

また、密度は、降雨等水分を含むことにより増大することから湿潤状

態を想定する。美浜発電所の近傍である菅湖における津波堆積物調査に

おける火山灰データの単位体積重量、及び 「火山噴火 と災害 (財団法人

東京大学出版会、1997)」 を参照し、1.5g/cm3と 設定する。

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

5。 個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価

4.1において原子力発電所の運用期間中に設計対応不可能な火山事象が

原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価 された火

山について、それが噴火 した場合に原子力発電所の安全サ性に影響を与える可

能性のある火山事象を表 1に従い抽出し、各火山事象に対する設計対応及び

運転対応の妥当性について評価を行 う。

ただし、降下火砕物に関しては、原子力発電所の敷地及びその周辺調査か

ら求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降下するものとする。

なお、敷地及び敷地周辺で確認された降下火砕物の噴出減である火山事象が

同定でき、これと同様の火山事象が原子力発電所の運用期間中に発生する可

能性が十分小さい場合は考慮対象から除外する。

また、降下火砕物は浸食等で厚 さが小さく見積もられるケースがあるの

で、文献等も参考にして、第四紀火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評

価すること。 (解説‐17)

抽出された火山事象に対して、4.個別評価を踏まえて、原子力発電所ヘ

の影響評価を行 うための、各事象の特性と規模を設定する。 (解説‐18)

以下に、各火山事象の影響評価の方法を示す。

解説。
17。 文献等には日本第四紀学会の 「日本第四紀地図」を含む。

解説‐18,原子力発電所との位置関係について

表 1に記載の距離は、原子力発電所火山影響評価技術指針 (」EAG4625)

から引用 した。」EAG4625で は、調査対象火山事象と原子力発電所 との距

離は、わが国における第四紀火山の火山噴出物の既往最大到達距離を参考に

設定している。また、噴出中心又は発生源の位置が不明な場合には、第四紀
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6.1降下火砕物 (火 山灰 )

(1)降下火砕物 (火 山灰)の影響

(a)直接的影響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな降下火砕

物 (火 山灰)の堆積でも、原子力発電所の通常運転を妨げる可能性があ

る。降下火砕物により影響を与える可能性のある影響因子としては、原

子力発電所の構造物への静的負荷及び化学的影響、水循環系の閉塞、磨

耗及び化学的影響、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び

化学的影響、並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響が考えられ

る。

(b)間接的影響

降下火砕物 (火 山灰)は広範囲に及ぶことから、広範囲にわたる送電

網の損傷による長期の外部電源喪失の可能性、原子力発電所へのアクセ

ス制限事象が発生する可能性も考慮 し、間接的影響を確認する。

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

火山の火山噴出物等の既往最大到達距離と噴出物の分布を参考にしてその

位置を想定する。

例えば、噴出中心と原子力発電所との距離が、表中の位置関係に記載の距

離より短ければ、火山事象により原子力発電所が影響を受ける可能性がある

と考えられる。

5.1降下火砕物

(1)降下火砕物の影響

(a)直接的影響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな火山灰の堆積

でも、原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある。降下火砕物により、

原子力発電所の構造物への静的負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその

内部における磨耗、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学

的影響、並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響が挙げられる。

降雨・降雪などの自然現象は、火山灰等の堆積物の静的負荷を著しく増大

させる可能性がある。火山灰粒子には、化学的腐食や給水の汚染を引き起こ

す成分 (塩素イオン、フッ素イオン、硫化物イオン等)が含まれている。

(b)間接的影響

前述のように、降下火砕物は広範囲に及ぶことから、原子力発電所周辺の

社会インフラに影響を及ばす。この中には、広範囲な送電網の損傷による長

期の外部電源喪失や原子力発電所へのアクセス制限事象が発生しうること

も考慮する必要がある。
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(2)降下火砕物 (火 山灰)による原子力発電所への影響評価

降下火砕物 (火 山灰)の影響を考慮すべき設備 として、重要安全施設

のうち、屋外の構築物、系統及び機器、又は屋内設置であるが屋外に開

日している設備を選定し、評価射象施設 としている。ただし、その他の

構築物、系統及び機器であつても、その停止により、当該施設の運転に

影響を及ぼす場合は評価対象施設 として抽出する。なお、建屋について

は、クラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包してい

る建屋を評価対象 として抽出する。

選定した評価対象施設について影響を評価 し、原子炉施設の安全性

を損なわないことを確認する。

(3)確認結果

(a)直接的影響の確認結果

① 降下火砕物堆積荷重に対して、原子炉建屋、補助建屋、燃料取扱建

屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃料取替

用水タンク及び海水ポンプの健全性が維持されることを確認する。

② 降下火砕物による化学的影響に対して、原子炉建屋、補助建屋、燃

料取扱建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、

燃料取替用水タンク及び海水ポンプ等の健全性が維持されること

を確認した。

③ 降下火砕物により、海水ポンプ、海水ス トレーナ、取水設備、原子

炉補機冷却海水系統等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機

能を喪失しないことを確認した。

④ 外気取入日からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

(2)降下火砕物による原子力発電所への影響評価

降下火砕物の影響評価では、降下火砕物の降灰量、堆積速度、堆積期間及

び火山灰等の特性などの設定、並びに降雨等の同時期に想定される気象条件

が火山灰等特性に及ぼす影響を考慮 し、それらの発電用原子炉施設への影響

を評価 し、必要な場合には対策がとられ、求められている安全機能が担保さ

れることを評価する。 (角罪説
‐
19、 21)

(3)確認事項

(a)直接的影響の確認事項

① 降下火砕物堆積荷重に対して、安全機能を有する構築物、系統及び機器

の健全性が維持されること。

② 降下火砕物により、取水設備、原子炉補機冷却海水系統、格納容器ベン

ト設備等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこ

と。

③ 外気取入日からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの目詰

まり、非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失が

なく、加えて中央制御室における居住環境を維持すること。 l角牢説‐20)

④ 必要に応じて、原子力発電所内の構築物、系統及び機器における降下火

砕物の除去等の対応が取れること。
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美浜 3号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価)

目詰まり、ディーゼル発電機機関の損傷等による系統・機器の機能

喪失がなく、加えて中央制御室における居住環境を維持できること

を確認 した。

なお、設置許可においては、米国セン トヘレンズ火山の噴火 (1980

年)の観測値を用いて試算 しているが、測定機器の性能を上回つて

いることも考えられること、堆積厚との整合性を考慮する必要があ

ることから、これの見直しも考えられるが、より高い参考濃度で機

能維持が担保されるため、見直す必要はなく、設計基準は既往最大

を用いるとされている。

⑤ 各建屋の屋上、燃料取替用水タンク及び復水タンクの屋根部には階

段により容易にアクセスでき、必要に応 じて火山灰を除去できるこ

とを確認 した。

換気空調設備の外気取入日は各建屋の屋上等に設置されており、

容易にアクセスできること、また外気取入日は火山灰が侵入 しにく

い構造であり、仮に侵入 した場合であっても、平型フィルタの状態

を確認 し、必要に応 じて清掃及び交換することにより、火山灰を除

去できることを確認 した。

また、降下火砕物 (火 山灰)が確認 された場合は、必要に応 じて、

構築物、系統及び機器の点検等を行 うこととしている。

(b)間接的影響の確認結果

① 原子力発電所外での影響 (長期間の外部電源の喪失及び交通の途

絶)を考慮し、燃料油等の備蓄等により、原子炉及び使用済燃料プ

ールの安全性を損なわないように対応が取れることを以下のとお

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

(b)間接的影響の確認事項

原子力発電所外での影響 (長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶)を考

慮 し、燃料油等の備蓄又は外部からの支援等により、原子炉及び使用済燃料

プールの安全性を損なわないように対応が取れること。
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美浜 3号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価 )

り確認 した。

美浜発電所 3号炉の非常用所内交流電源設備は、 2台のディーゼ

ル発電機 と必要な耐震 Sク ラスの燃料油貯油そ う (200k82基 )を

有 している。

7日 間の外部電源喪失に対して、原子炉の停止、停止後の冷却に係

る機能を担 うため、ディーゼル発電機の連続運転に必要な容量以上

の燃料を貯蔵する設備を有 し、必要とされる電力の供給が継続でき

る構成 となっている。

以上のことから、降下火砕物 (火 山灰)による直接的及び聞接的影響

はなく、原子炉施設の安全性を損なうことはない。

以 上

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

解説‐
19。 原子力発電所内及びその周辺敷地において降下火砕物の堆積が観測

されない場合は、次の方法により降灰量を設定する。

ア類似する火山の降下火砕物堆積物の情報を基に求める。

ア対象となる火山の総噴火量、噴煙柱高度、全粒径分布、及びその領

域における風速分布の変動を高度及び関連パラメータの関数 とし

て、原子力発電所における降下火砕物の数値シミュレーションを行

うことより求める。数値シミュレーションに際しては、過去の噴火

履歴等の関連パラメータ、並びに類似の火山降下火砕物堆積物等の

情報を参考とすることができる。

解説‐
20。 堆積速度、堆積期間については、類似火山の事象やシミュレーショ

ン等に基づいて評価する。また、外気取入日から侵入する火山灰の想

定に当たっては、添付 1の 「気中降下火砕物濃度の推定方法につい

て」を参照 して推定した気中降下火砕物濃度を用いる。堆積速度、堆

積期間及び気中降下火砕物濃度は、原子力発電所への問接的な影響の

評価にも用いる。

解説‐21.火山灰の特性 としては粒度分布、化学的特性等がある。

(「 5。 2火砕物密度流」以降省略)

以 上
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補足資料－2 
  

2．火山灰の特徴から抽出される直接的影響因子と防護対象施設の組合せ 
 

火山灰の特徴とその特徴から抽出される直接的影響因子、さらに影響因子の影響を受ける可能

性のある防護対象施設との関係について、p.山-別添-1-14,15「表 1.4 火山灰が影響を与える防護

対象施設と影響因子の組合せ」において、影響評価すべき組合せを検討した結果を図のフローに

示す。 
なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資料のうち「補足資料

－２」に同じ。 

 
図 火山灰の特徴から抽出される影響因子と防護対象施設の関連フロー 

※1：（参考文献）広域的な火山防災対策に係る検討会（第 3 回）（資料 2）  
※2：粘性を生じさせる粘土鉱物等は含まれていない。 
※3：〔火山灰による金属腐食の研究報告の例〕 

4 種類の金属材料（Zn メッキ、Al、SS41、Cu）に対して、桜島火山灰による金属腐食の程度は、 
実際の自然条件より厳しい条件においても表面厚さに対して十数 μm のオーダーの腐食。 

  〈試験条件・・・温度、湿度、保持時間［①（40℃,95%,4h）～②（20℃,80%,2h）×18 サイクル］〉  
 （〔参考文献〕出雲茂人、末吉秀一他、火山環境における金属材料の腐食、1990、防食技術

Vol.39,pp.247-253） 
 ⇒設計時の腐食代（数 mm オーダー）を考慮すると、構造健全性に影響を与えることはない

と考えられる。 
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補足資料-3

3.原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する火山灰の影響評価について

火山灰に起因する外部電源喪失事象により、原子炉の停止が想定されることから、原子炉

の高温停止及び低温停止に必要な機能を以下のとおり抽出した。

(1)原子炉停止 :原子炉停止系

(2)ほ う酸添加 :原子炉停止系 (化学体積制御系のほう酸注入機能 )

(3)崩壊熱除去 :補助給水系、主蒸気系、余熱除去系

(4)上記系統の関連系 (安全保護系、中央制御室換気空調系、非常用所内電源系、原子炉

補機冷却水系、直流電源系、原子炉補機冷却海水系 等)

以上の機能を達成するために必要な設備は、次頁以降の防護対象に含まれていることを確

認 した。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資料のうち 「補足

資料 -3」 に同じ。
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高温停止及び低温停上に

必要な機能

原子炉停 止系

原子炉停止系

ほ う酸添加

崩壊熟 除去

崩壊熱 除去

設備設置場所

屋外設備

〇

○

建屋内設置

○

○

○

○

O

○

O

O

○

○

○

○

〇

安全機能の重要度分類

構築物、系統又

`よ

機器

原子炉冷剖材圧カパ ウンダリを構成する機器・配管 (1次冷到I材 系統 )

布」御棒駆動装置圧カハ ウジング (1次 冷却材系)

炉心支持構造物

燃料集合体

原子炉停止系の制御棒による系 (制 御棒クラスタ、制御棒観X動 系)

原子炉停止系

制御棒による系

化学体積制御設備のほう酸水注入機能

原子炉停止系

非常用炉心冷却系のほう酸水注入機能

ウH圧器安全弁 (開 機能 )

残留熱を除去する系統

余熱除去系

補助給水系

蒸気発生器 2次側隔離弁までの主蒸気系・給水系

残留熱を除去する系統

主蒸気逃が し弁 (手動逃が し機能 )

主蒸気安全弁

非常用炉心冷却系

低圧注入系 (余熱除去系 )

高圧注入系

蓄圧注入系

原子炉格納容器

アニュフス

原子炉格納容器隔離弁

原子炉格納容器スプ レイ系

アニュラス空気再循環設備 (ア ニュラス俳気ファン等 )

安全補機室空気浄化系

可燃性ガス濃度制御系

原子炉格納容器琲気筒

機 能

1)原子炉冷却材圧カパ ウンダリ機能

2)過剰反応度の印加防止機能

3)炉 心形状の維持機能

1)原子炉の桑急停止機能

2)未臨界維持機能

3)原子炉冷却材圧カパ ウンダリの過圧防止機能

4)原子炉停止後の除黙機能

5)炉心冷却機能

6)放射性物質の開じ込め機能、放射線の遮へい及び放出低減機能

定義

その損傷又は故障により発生する事象によつて、

(a)炉心の著 しい損傷、又は

(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築

物、系統及び機器

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止 し、残留熱

を除去 し、原子炉冷去「材圧力が ウンダンの過圧 を防止

し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する

l韓築物、系統及び機器

分類

MS-1

表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象 (1/3)
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表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象(2/3)

高温停止及び低温停止に

必要な機能

関連 系

関連 系

関連 系

関連 系

関連 系

関連 系

関連 系

設備設置場所

屋外設備

○

建屋内設置

○

O

○

O

○

○

○

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

安全保護系

MS-1関 連のもの

制御室及びその遮へい・換気空調系

(中 央制御室非常用給気系統等)

MS-1関 連のもの

原子炉補機冷却水系

MS-1関 連のもの

原子炉補機冷却海水系 (海水ポンプ等 )

MS-1関 連のもの

非常用所内電源系 (デ ィーゼル発電機等 )

MS-1関 連のもの

非常用所内竃源系 (安全補機関閉器等 )

直流電源系

MS-1関 連のもの

制御用空気圧緒設備

機 能

1)工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能

2)安全 上特に重要な関連機能

定義

2)安全上必須なその他の構築物、系統及び機器

分類

MS-1
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高温停 止及び低温停止に

必要な機能

関連 系

設備設置場所

屋外設備建屋内設置

○

○

○

○

○

〇

〇

○

O

○

○

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

化学体積制御設備の抽出系・浄化系

放射性廃乗物処理施設 (放射能インベン トリの大きいもの )

放射性気体廃棄物処理系

使用済燃料 ビッ ト (使用済燃料ラックを含む。 )

燃料取扱設備

吹き止ま り機能に関連する部分

力H圧器安全弁

加圧器逃が し弁

使用済燃料 ビット補給水系

燃料集合体落下事故時放射能ナ茂出を低減する系

伊,気筒 (補助建屋 )

事故時監視計器の一部

格納容器エ リアモニタ

加圧器逃が し弁 (手動開開機能 )

B「圧器 ヒータ (後備 ヒータ)

加圧器逃が し弁元弁

半J御室外原子炉停止装置

(安全停止に関連するもの )

機 能

1)原子炉冷却材を内蔵する機能 (た だし、原子炉冷却材圧カバ ウン

グリか ら除外 されている計装等の小 日径のもの及びバ ウンダリに直接

接続 されていないものは除く。 )

2)原子炉冷却材庄カバ ウンダリに直接接続 されていないものであっ

て、放射性物質を貯蔵する機能

3)燃料を安全に取 り扱 う機能

1)安全弁及び逃が し弁の吹き止まり機能

1)燃料プール水の補給機能

2)放射性物質放出の防止機能

1)事故時のプラン ト状態の把握機能

2)異 常状態の緩和機能

3)制御室外か らの安全停止機能

定義

1)その損傷又は故障により発生する事象によって、

炉心の著 しい損傷ヌは燃料の大量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある構築物、系統及び機器

2)通 常こ【転時及び運転時の異常な過渡変化時に作研

を要求 されるものであつて、その故障により、炉心冷

却が損なわれる可能性の高い構築物、系統及び機器

1)PS-2の 構築物、系統及び機器の損傷又は故障

により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さ

くするようにする構築物、系統及び機器

2)異常状態への対応上特に重要な構築物、系統及び

機器

分類

PS-2

MS-2

表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象(3/3)
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補足資料-4

4.建物 。構築物及び屋外設備に対する荷重評価の基本的な考え方について

1.荷重評価の基本的な考え方

火山灰による荷重については、 30日 を目処に速やかに除灰する運用とすることから、建

築基準法の積雪の考え方に基づき、短期の荷重として取 り扱 う。

想定される堆積荷重に対する発生応力と許容応力を比較 し裕度評価することにより、健全

性を確認する。

2.評価方法

(1)建物・構築物

建物・構築物については、固定荷重及び積載荷重並びに火山灰及び積雪による荷重を組

み合わせて発生する応力等が許容限界を超えないことを確認する。許容限界については、

「原子力施設鉄筋コンクリー ト構造計算規準」及び 「鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法

―」に基づく短期許容応力度等を用いる。

(2)屋外タンク類

荷重を受けるタンクの屋根板は支持構造部材が複雑な形状であり、支持構造物を考慮 した

評価を実施するため、FEM解 析モデルを用いて屋根板及び月同板の応力を算出する。

許容応力は原子力設備に対する評価基準として用いられる規格基準 」EAG4601‐ 1987に 準

拠 し、保守的に弾性範囲内として許容応力状態ⅢASを用いる。

なお、屋外の防護対象施設である復水タンク及び燃料取替用水タンクについては、火山灰

による荷重、自重を組み合わせる。

(3)そ の他屋外設備

荷重を受ける部材構造が比較的単純であるその他屋外設備については、部材構造に応 じて

一般的な材料力学に基づく評価式を用いて応力を算出する。

許容応力は上記 (2)同様に弾性範囲内の許容応力を用いる。

なお、屋外の防護対象施設である海水ポンプ (モータフレーム)については、火山灰によ

る荷重、自重に加え、ポンプの運転に伴って重畳するポンプスラス ト軸方向の運転荷重を組

み合わせる。

3.想定される堆積荷重

荷重評価に用いる想定堆積荷重の考え方を以下に示す。

(1)火山灰の堆積荷重

。密度 :1.5gんm3(湿潤)(火山灰の単位荷重は堆積量 lcm当たり 150N/m2)

・堆積量 :22cm
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火山灰堆積荷重=150(N/m2.cm)× 22(cm)=3,300(N/m2)

(2)火山灰堆積と積雪の組合せ荷重

①火山灰

・密度 :1.5g/cm3(湿潤)(火山灰の単位荷重は堆積量 lcm当 たり 150N/m2)

。堆積量 :22cm

火山灰堆積荷重=150(N/m2.cm)× 22(cm)=3,300(N/m2)

②積雪

・密度 :0,3g/cm3(積 雪の単位荷重は積雪量 lcm当 たり30N/m2)※ 1

・積雪量 :100cm※ 2

積雪荷重=30(N/m2.cm)× 100(cm)=3,000(N/m2)

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については福井県 建築基

準法施行細則の垂直積雪量 「100cm」 を用いる。

③火山灰堆積と積雪の組合せ荷重

火山灰堆積荷重+積雪荷重=6,300(N/m2)

以上より、火山灰 と積雪を組み合わせた堆積荷重が大きく保守的であることから、組合せ

による堆積荷重 (6,300N/m2)を 想定される堆積荷重として評価する。

以  上
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補足資料-5

5。 火山灰によるその他設備への影響について

火山灰によるその他設備 (モニタリング設備、消火設備、緊急時対策所、通信設備)に対す

る影響評価について以下に示す。

1.モニタリング設備

下図のとおり、モニタリングポス トの検出器は、上部が半球型であり、火山灰が堆積 しにく

い構造となっていることから、火山灰の荷重により機能に影響を及ぼすことはない。

また、モニタリングカーによる測定も可能である。

検出器

断熱カパー

図 モニタリングポス トの外観図

2.消火設備

(1)ディーゼル消火ポンプ

建屋内設備であり、給気設備もなく、火山灰の影響を受けない。

(2)電動消火ポンプ

建屋内設備であり、給気設備もなく、火山灰の影響を受けない。

仮に、上記消火設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊による、消

火が可能。

ｔ
ｌ

！
１

，
！

―

ｌ
ｔ
，
■
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3.緊急時対策所

緊急時対策所が設置される緊急時対策所建屋について、想定される火山灰の降灰層厚が許容

層厚を超えないことを確認することで、健全性を評価する。許容層厚は以下いずれかの手法に

より算出する。

a.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5で あることから、常時作用す

る荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷重の 1.5倍に等 しく

なる層厚

b.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する応力等が

短期許容応力度等と等 しくなる層厚

次の評価結果より、火山灰堆積及び積雪を考慮 した荷重に射 しても緊急時対策所の健全性

を維持することが可能である。

【評価結果】
,大 山灰 隆灰 層厘 据護*  659cm (裕 店 29)

*:応力度による評価

4.通信設備

通信設備は、発電所内 。発電所外用として有線、無線の多種多様な連絡手段を有してお り、

火山灰の影響により、通信機能を喪失することは考えにくい。なお、衛星電話については、天

候 (雲、霧、雨、雪、風、煙など)による影響を受けにくい周波数帯を利用 していることか

ら、降灰時においても通信機能を維持することが可能と考えられる。

表 発電所内外の各種通信設備

発電所内の通信設備 発電所外の通信設備

・運転指令設備

・ トランシーバー

・携行型通話装置

・衛星電話 (固定、携帯)

。保安電話

・加入電話、携帯電話

。保安電話

・衛星電話 (固定、携帯)

。統合原子力防災ネットワーク専用回線に接続する

通信連絡設備 (IP電話 )

22cm  <
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補足資料-6

6.火 山灰の除灰に要する時間について

火山灰の除灰に要する概算時間について、土木工事の人力作業※を参考に試算した結果を以

下に示す。

表 除灰に要する概算時間

1.作業量 (上記のとおり)

0。39人 日/m3× 1,661m3=約 648人 口

2.作業日数 (試算例)

(1)作業人数 :48人 (6人/組×8組 )

【内訳】 外部しゃへい建屋 (1組)、 補助建屋 (3組)、 中間建屋 (1組 )、

燃料取扱建屋 (1組)、 制御建屋 (1組 )、 ディーゼル建屋 (1組 )

[計 8組]

(2)所要日数 :約 14日

(※ )「国土交通省土木工事積算基準 (H24)」 における人力掘削での人工を保守的に採用

項   目 評価諸元

① 堆積面積 (m2) 外部 しゃへい建屋 糸旬1,600ピ

補助建屋 糸釘3,000♂

中間建屋 糸も1,200ピ

燃料取扱建屋 糸旬700ポ

制御建屋 糸守600ポ

ディーゼル建屋 み勺450ピ

合計 糸釘7,550ピ

② 堆積厚さ (m) 0。22m

③ 堆積量=①×② (m3) 約 1,661m3

④ lm3当 たりの作業人工※
(人 日/m3) 0。39人 日//m3

- 102 -
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補足資料-7

7.灰置場の場所及び容量について

灰置場として、積み上げた火山灰が崩れるなど、発電所の重要安全施設や SA時に必要とな

るアクセスルエ トに影響を及ぼすことがないように、それらから離れ、かつ、低い場所にある

放水日近傍のエ リアを選定しており、除去した火山灰が灰置場に現実的に集積可能かどうか試

算を行った。

図に示す範囲に高さ約 lmで集積 した場合、その容量は約 2,750m3と なる。ここで、層厚

22cmの火山灰を想定した場合、表のとお り火山灰の除去が必要となる施設の屋根部に堆積す

る火山灰の量は約 1,703m3でぁることから、灰置場として容量があると考えられる。

表 火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

項 目 建 屋 屋外 タンク 合計

対象施設 ・外部しゃへい建屋

・補助建屋

・燃料取扱建屋

。中間建屋

・ディーゼル建屋

・制御建屋

・復水タンク

・燃料取替用水タンク

面積 糸

'7,550m2
約 190m2 約 7,740m2

降灰量 (層厚 22cm) 約 1,661m3 約 42m3 糸91,703m3

美浜原子力発電所の平面図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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補足資料-8

8.アイスラン ド火山を用いる基本的考え方とセン トヘ レンズ火山による影響評価

美浜 3号炉において、フィァレタ閉塞の評価対象 となる施設は、ディーゼル発電機吸気消音

器のフィルタ、海水ポンプモータのフィルタ及び換気空調設備のフィルタ (外気取入日)が

該当するが、ディーゼル発電機吸気消音器のフィルタ及び海水ポンプモータのフィルタにつ

いては給気口が下向きに設置されてお り、降下火砕物が内部に侵入 しにくい構造となってい

る。また、換気空調設備については降灰が確認 された場合には外気取入日のダンパを閉止す

る運用 としてお り、フィルタヘの降下火砕物の付着を抑制できる設計となっている。

この前提のもと、降下火砕物によるフィルタ閉塞に対する評価に当たっては、参考として

アイスラン ド南部エイヤヒャ トラ氷河で発生 (H22年 4月 )した火山噴火地点から約 40k

m離れたヘイマラン ド地区において観測された大気中の降下火砕物濃度のピーク値、3,241

μg/m3を用いている。

これ は 、

①比較的規模が大きい噴火であること (ヽ咽14以上)

②原子力施設が設置されている地表レベルで観測された降下火砕物の大気中濃度がデー

タとして存在すること

という条件に照らして、学会誌等の関係図書を確認したところ、上記のアイスランド南部

のエイヤヒャトラ氷河で発生した大規模噴火における噴火口より約 40km程度離れた地域

での地表における大気中濃度を参照したものである。

また、美浜発電所で想定する降下火砕物の給源となる火山については、大山等いずれも発

電所から40km以遠にある (第四紀火山のうち発電所から最も近い火山は約 71km離れた

経ヶ岳である)こ とから、参照したアイスランド火山の観測データは噴火日からより近距離

の観測データである。

なお、噴火日からの観測地点の距離が 135kmであるセントヘレンズ火山噴火の観測デー

タ (観測濃度 33,400μ g/m3)について、当該濃度による影響評価を以下のとおり行つた。

各施設のフィアレタが閉塞するまでの時間は、ディーゼル発電機吸気消音器のフィルタで約

2.5時間、海水ポンプモータのフィルタで約 2.4時間、換気空調設備のフィルタで約 3.3時

間となる。フィルタ交換に要する時間は最も時間を要するディーゼル発電機口及気消音器のフ

ィルタでも、 2系統あるうち発電所の安全性を維持するための電源供給に必要となる1系統

を運転しながら、もう1系統を停止してフィルタ交換を行うことができ、約 1時間程度で交

換が可能である。海水ポンプモータ及び換気空調設備のフィルタについても、より短時間で

取替えることが可能であり、セントヘレンズ火山の濃度を用いて評価を行つた場合でも影響

が生じることはない。
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なお、ディーゼル発電機吸気消音器及び海水ポンプモータは、下方向から吸気することに

より降下火砕物を吸い込みにくい構造としているが、上記試算では、こうした点を考慮せ

ず、しかも大気中を降下・浮遊する火砕物の粒子が粒径にかかわらず、大気中濃度のまます

べて吸い込まれてフィルタに補集 されることを前提とした計算となっているため、実際には

吸気フィルタが閉塞するまでの時間にはさらに余裕があると考えられること、さらに、換気

空調設備のフィルタに関しては、フィルタを通過する降下火砕物は細かな微細粒子ではある

が、降下火砕物が建屋内へ侵入することを抑制するため、降灰が確認された時点で空調停止

やダンパ閉止の運用により影響防止を図ることとしてお り、機能に影響を及ぼすことはない

と考える。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資料のうち「補足

資料-21」 に同じ。

以  上
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補足資料-9

9。 大山生竹テフラの噴出規模見直しに係る

事故シーケンスグループ抽出に当たつて考慮すべき起因事象への影響について

I.は じめに

新規制基準に係る原子炉設置変更許可申請書に記載の確率論的 リスク評価を補足する資料で

ある、追補 2.Iの うち別紙 1の添付-6「火山活動が原子炉施設へ与える影響について」の

「起因事象の特定」において、「火山灰の堆積荷重による静的負荷」に対する検討結果につい

て言及 している。以降で、大山生竹テフラ (以下、DNPと いう)の噴出規模見直しに伴 う既

許可申請への影響について考察する。

Ⅱ.DNPの 噴出規模見直しに伴 う影響について

DNPの 噴出規模見直しに伴い、建屋および屋外タンクヘの火山灰の堆積荷重による静的負

荷が変更となることから、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象への影

響について、別紙で確認を行つた。

別紙に示すとおり、DNPの 噴出規模見直しに伴 う建屋および屋外タンクヘの影響について

確認 したところ、新たな事故シーケンスグループ抽出に当たつて考慮すべき起因事象はなく、

火山事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに

生じないと判断した、既許可申請での結論に変更はない。

<丹明氏>

美浜発電所 3号機におけるDNPの 噴出規模見直しの影響

以  上
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丹ll紙

美浜発電所 3号機におけるDNPの 噴出規模見直しの影響

DNPの 噴出規模見直しに伴い、建屋および屋外タンクヘの火山灰の堆積荷重による静的負荷

が変更となることから、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象への影響に

ついて、以下のとお り確認を行つた。

・建屋の機能不全

火山灰の荷重により建屋が崩落した場合に、建屋内に設置している機器等に影響が及ぶ。確率

論的ジスク評価ではタービン建屋の損傷を考慮し、地震 PRAの 検討を踏まえ、外部電源喪失事

象、 2次冷却系の破断事象、主給水流量喪失事象を考慮する。

なお、タービン建屋以外の天丼が崩落するような事象については、火山灰堆積荷重によるハザ

ー ドの設定が困難であるが、第 1表に示すとおり設計基準において考慮 している火山灰による荷

重と比較 して裕度があること、また火山灰が堆積 した場合は屋上での除却作業が可能であること

から起因事象の特定の紺象外とした。

・復水タンクの機能喪失

火山灰の荷重による復水タンクヘの影響については、火山灰堆積荷重によるハザー ドの設定が

困難であるが、第 2表に示すとお り設計基準において考慮 している火山灰による荷重と比較 して

裕度があること、また火山灰が堆積 しても除却作業が可能であることから起因事象の特定の対象

外 とした。

・燃料取替用水タンクの機能喪失

火山灰の荷重による燃料取替用水タンクヘの影響については、火山灰堆積荷重によるハザー ド

の設定が困難であるが、第 2表に示すとお り設計基準において考慮 している火山灰による荷重と

比較 して裕度があること、また火山灰が堆積 しても除却作業が可能であることから起因事象の特

定の対象外とした。

上記の検討により、DNPの 噴出規模見直しを行つた場合の起因事象は以下の通 りとなり、D
NPの噴出規模の見直し前から変更はない。

・タービン建屋の損傷による 2次冷却系の破断

・タービン建屋の損傷による主給水流量喪失

・タービン建屋損傷あるいは外部送電系の機能喪失による外部電源喪失

上記シナリオの単独または重畳での発生は、内部事象 レベル lPRA、 地震 PRA及 び津波 P

RAにて考慮 しているものであり、新たに追力日すべきものはない。

以上から、事故シーケンス抽出に当たつて考慮すべき起因事象は、 2次冷却系の破断、主給水

流量喪失、外部電源喪失であり、補助給水系、非常用所内交流電源等の必要な影響緩和設備の機

能維持が図られるため、火山事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケ

ンスグループは新たに生じないと判断する。
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第 1表 各建屋の設計基準で考慮している降灰層厚と許容層厚の比較

※ 1:積雪との重畳を踏まえた層厚を記載。

第 2表 各機器の設計基準で考慮 している降灰層厚と許容層厚の比較

※2:積雪との重畳を踏まえた層厚を記載。

建屋 許容層厚Qm)※ 1
設計基準で考慮して

いる降灰層厚(cm)
結果

外部 しゃへい建屋 100以上

22
降灰層厚に対して

余裕がある

原子炉補助建屋 78

燃料取扱建屋 32

中間建屋 100以上

ディーゼル建屋 100以上

制御建屋 74

構 台 100以上

機器 許容層厚em)※ 2
設計基準で考慮して

いる降灰層厚Cml
結果

復水タンク

(屋根板 )

29.7 22
降灰層厚に対して

余裕がある燃料取替用水タンク

(屋根板 )

22.7 22
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添付 2

美浜発電所 3号炉

層厚変更に伴 う重大事故等姑処施設及び

特定重大事故等姑処施設への影響評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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1.層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の整理

重大事故等対処施設 (特定重大事故等対処施設を除く。)(以下、「SA施設」とい う。)及び特

定重大事故等対処施設 (以下、「特重施設」という。)の内、層厚変更に伴い評価対象 となる施設・

運用の抽出結果を以下に示す。

NO

YES
重大事故等時に火山事象カラを生していることは考えにくい
勘 、設偏を使用していない保管時を考慮した店果、火山

事象による影響因子である「荷重」、「閉塞」、「腐食」、
「摩耗」、「大気汚染」、「絶縁低下」の内、層厚変更により
評価が変わる影響因子を「荷重」とした。

SA施設、特重施設

設置許可基準規貝J43条 第1項 第一号
荷重に対する機能維持

屋外施設か
屋外で実施する運用か

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】降下火砕物の荷重に対して影響を受ける施設
【運用】除灰運用

NO

YES 評
価
対
象
外

層厚変更によ鋸輸 力獲わる
諺響因子 (荷重)※を含んでいるか

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用
【施設】緊急時対策所建屋、特重施設の建屋
【運用】建屋の火山灰の除灰に要する時間

除灰した火山灰を保管する場所
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2.層厚変更に伴い評価対象となる施設の成立性確認

SA施設及び特重施設の内、層厚変更に伴い評価対象 となる施設の成立性確認を以下に示す。

(1)SA施設

a.緊急時対策所建屋

建物・構築物の許容層厚については、以下いずれかの手法により算出する。

1.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に封する短期許容応力度の比が 1.5であることから、常

時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷童の

1.5倍 に等 しくなる層厚

2.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する

応力等が短期許容応力度等と等しくなる層厚

緊急時対策所建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物によ

る静的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。

許容層厚※
成立性確認

100cm以上
見直し後の層厚 (22cm)に対して、十分な裕度があることか
ら、建屋強度への影響はない。

※ :応力度による評価

(2)特重施設

a,特重施設の建屋

建物 。構築物の許容層厚については、以下いずれかの手法により算出する。

1.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5であることから、常

時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷重の

1.5倍 に等 しくなる層厚

2.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する

応力等が短期許容応力度等と等しくなる層厚

特重施設建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物による静

的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。

許容層厚※
成立性確認

見直し後の層厚 (22cm)に対して、十分な裕度があることか
ら、建屋強度への影響はない。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

※ :荷重による評価
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3.火山灰の除灰に要する時間について

火山灰の除灰に要する概算時間について、土木工事の人力作業※を参考に試算した結果を以下

に示す。

表 除灰に要する概算時間

項   目 評価諸元

O堆積面積 (m2) 緊急時対対策所建屋 糸94201n2

特重施設の建屋

合計

②堆積厚さ (m) 0.22m

③堆積量=①×② (m3)

④ lm3当 たりの作業人工※
(人 日/m3) 0,39人 日//m3

1.作業量 (上記のとお り)

0。39人 日//m3

2.作業 日数 (試算例 )

(1)作業人数 :

【内訳】、緊急時対策所建屋 (1組 )、 特重施設の建屋

(2)所要日数 :約 ■ 日

(※)「国土交通省土木工事積算基準 (H24)」 における人力掘削での人工を保守的に採用

以  上

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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4.灰置場の場所及び容量について

灰置場として、積み上げた火山灰が崩れるなど、発電所の重要安全施設やSA時に必要とな

るアクセスルー トに影響を及ぼすことがないように、それらから離れ、かつ、低い場所にある

放水日近傍のエリアを選定しており、除去した火山灰が灰置場に現実的に集積可能かどうか試

算を行つた。

図に示す範囲に高さ約 lmで集積 した場合、その容量は約 2,750m3と なる。ここで、層厚

22cmの火山灰を想定した場合、表のとおり火山灰の除去が必要となる施設の屋根部に堆積す

る火山灰の量 あり、火山灰の除去が必要となる設計基準対象施設の屋根部に堆

積する火山灰の量約 1,703m3と 合わせて

あると考えられる。

あることから、灰置場として容量が

表 火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

項 目 建 屋

姑象施設 ・緊急時対策所建屋

・特重施設の建屋

面積

降灰量 (層厚 22cm)

美浜原子力発電所の平面図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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添付 3

美浜発電所 3号炉

層厚変更に伴 う実用炉規則第八十三条の第一号で

使用する施設への影響評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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1.層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の整理

実用炉規則第人十二条の第一号 (以下、「炉規則 88条の対応」という。)で使用する施設の内、

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の抽出結果を以下に示す。

※1:安全施設を内包する建屋、復水,シク、海パ シブ、

海フkストレーナ、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁、
タービシ動補助給水ポシプ、非常用ディーゼル発電機、

換気空調設偏、格納容器排気筒、補助建屋排気筒、

取水設備、制御用空気圧縮機、安全保護系計装盤、

消火水ノウクア卵ップ,シク、消火水ノしク乃ップボシブ、

系気発生器補給用仮設中圧ボシブ、蓄電池、電源草、

緊急時対策所、通信運絡設備、構台 (美浜 3号機 )

※2:非常用ディーゼル発電機の機能を用いた手順

'一

ビシ動補助給灯 ンプを用い手順
蒸気発生器補給用仮設中圧ポシプを用いた手順
緊急時対策所の居住性確保に関する手順
通信遇鶴設備に関する手l順

NO

YES

※3イ荷重」、「閉塞」、「属食」、「摩耗」、「大気汚染」、
「絶縁イ氏下」の内、層厚変更により評価が変わる

影響因子は、「荷重」、「閉塞 J

※4:DB施設も含まれるが、DB施設側で整理

炉規則 83条の対応で使用する施設

実用炉規則第八十三条の第一号

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】※1「炉規則83条の対応」を講じる

'訓

た必要な施設、DB施設
礎朗∃】※2「炉去見員l183条の対応」を講じるために必要な運用

層厚変更により評価腔 わる
影響因子 (荷重、閉塞)を含んでもヽるか※3

評
価
対
象
外

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用※4

【施設】消火水タンク、構台 (美浜 3号機)

【運用】非常用ディーゼル発電私監の改良型フィルタ取替
運用手順の変更
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2.層厚変更に伴い評価対象となる施設の荷重評価

炉規則 83条の対応で使用する施設の内、層厚変更に伴い評価対象 となる施設について、炉規則改

正に伴 う保安規定変更認可申請 (以下、「バックフィント保安規定」という。)における補足説明資料

での評価に対 し、層厚変更に伴 う評価結果を以下に示す。

(1)消火水タンクにおける降下火砕物荷重の影響評価

a.概 要

本資料は、消火水タンクが降下火砕物等堆積時においても、主要な構造部材が構造健全性

を有することを確認する。

b。 構造概要

美浜 3号炉の消火水タンクは、たて置円筒形タンクであり、上面が曲面となっていること

から、タンク上面に降下火砕物が堆積 しにくい構造であるため、影響は軽微と考えられる。

約 5m

約 5m
厚 さt=16mm

図 1 消火水タンクの構造

C 強度評価

本資料では、保守的な想定としてタンク上面に、積雪 100cm、 火山灰 22cmを堆積させた

条件で、消火水タンクの月同板ならびに支持脚の評価を行 う。

消火水タンクは、 「工事計画認可申請書 資料 13 別添 1 火災防護設備の耐震性に関す

る説明書」にて耐震評価を実施 している。具体的には、基準地震動 Ss設計用加速度 (水平

12.59m/s2(=約 1.29G)、 鉛直 6。71m/s2(=約 0.69G))に対 して、胴板の裕度は 14.1以 上、

支持脚の裕度は 12.5以 上であることを確認 している。

|＼
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タンク上面への堆積を想定した火山灰及び積雪の質量は 12,780kgであり、消火水タンク

の質量 79,200kgの約 17%に相当する。

つまり、タンク上面に積雪および火山灰を堆積させた状態は、胴板および支持脚に対 して、

タンク単体の自重による荷重に鉛直加速度 0。 12Gを加えた状態と等価である。

一方で、耐震評価では、タンク単体の自重に鉛直加速度 0.69Gを加えた状態で応力評価を

行つており、その結果、十分な裕度を有していることを確認 している。

以上のことから、耐震評価は、火山灰及び積雪を堆積 させた強度評価を包含 しているもの

と考えられる。

積雪 100cm、 火山灰 22cmを想定

図 2 強度評価における積雪 。火山灰の想定

表 1 消火水タンクの耐震評価結果

評価部位 材料 応 力
基準地震動 Ssに よる応力

裕度
評価応力 (MPa) 許容応力 (MPa)

胴板 SM400B

一次一般膜

(周 方向)

11 240 21.81

一次一般膜

(軸方向)

8 240 30.00

組合せ一次 17 240 14.11

座 屈 0,03 1 33.33

支持脚 SM400B
組合せ 20 279 13.95

座 屈 0,08 1 12.50
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(2)構台の降下火砕物荷重の影響評価

a.概 要

本資料は、建物・構築物のうち構台が降下火砕物等堆積時においても、主要な構造部材が

構造健全性を有することを説明するものである。

b。 構造概要

構台は、最上層に主要な床面を有する 2層の鉄骨造構造物である。構台の設置位置、概略

平図及び概略断面図を図-3～図-5に示す。

図-3 構台の設置位置

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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図-4 構台の概略平面図

図-5 構台の概略断面図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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C 評価方針

構台に対する降下火砕物荷重の影響評価においては、鉛直方向に作用する降下火砕物等

の荷重及び水平方向に作用する風荷重に対 して、質点系モデルにより層間変形角の算定を

行い、許容限界を超えないことを確認する。

また、床面に降下火砕物等が堆積する構造であることから、鉛直方向に作用する降下火

砕物等の荷重に対 して、応力解析モデルにより床面を構成する鉄骨梁及び床スラブに発生

する応力の算定を行い、許容限界を超えないことを確認する。

ここで、単位面積あたりの降下火砕物堆積による鉛直荷重は層厚22cmの降下火砕物を考

慮 した3,300N/m2と し、表-2に鉛直荷重の入力条件を示す。風荷重は、美浜発電所で設

定されている基準風速32m/sに基づき算定する。

構台の層間変形角の許容限界については、建築基準法施行令第82条の2に基づき1/200

とする。床面を構成する鉄骨梁及び床スラブに発生する応力の許容限界については、鋼構

造設計基準―許容応力度設計法― ((社 )日 本建築学会 (2005))に基づき鋼材の短期許容応

力度とする。

表-2 鉛直荷重の入力条件

鉛直荷重

(N/m2)

常時作用する荷重 3,300

積雪荷重 3,000

降下火砕物による鉛直荷重 3,300

合計 9,600
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d.評価結果

構台に対する降下火砕物荷重の影響評価結果を表-3に示す。表-3よ り発生する層間変

形角及び応力が許容限界を超えないことを確認 した。

表-3 降下火砕物荷重の影響評価結果

(a)水平方向

(b)鉛直方向

※ 1:解析結果については、都材に発生する曲げモーメン ト及びせん断力を示す。

※ 2:許容限界については、部材の許容曲げモーメン ト及び許容せん断力を示す。

方位
層間変形角

(最大値 )

許容限界 判定

NS 1/15,500 1/200 可

EW 1/15,800 1/200 可

検討項 目
解析

結果※1

許容

限界※2
検定比 判定

床 面

鉄骨梁

曲げモーメン ト[kN・ m] 980 1,830 0.536 可

せん断力 [kN] 1,120 1,550 0,723 可

床

スラブ

曲げモーメント[kN・ m] 36.3 102 0.356 可

せん断力 [kN] 72.6 202 0.359 可
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3.層厚変更に伴い評価対象となる運用の評価

炉規貝188条の対応で使用する施設の内、層厚変更に伴い評価対象となる運用について、バンクフ

ィット保安規定における補足説明資料での評価に対 し、層厚変更に伴 う評価結果を以下に示す。

(1)改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について

ディーゼル発電機については、屋外に設置している吸気消音器の吸気フィルタの閉塞が想定さ

れるため、高濃度の降下火砕物濃度に対 して確実にディーゼル発電機の機能を維持できるよう、

改良型フィルタを配備 している。

本資料では、改良型フィルタのフィルタ取替の基準となる着手時間を計算する。

a.対策の概要及び改良型フィルタの仕様

火山現象による影響が発生 し、又は発生するおそれがある場合、ディーゼル発電機の吸気消

音器前に着脱可能な改良型フィルタを取付ける。

改良型フィルタはディーゼル発電機運転中においても容易にスライ ド式のフィルタを取替

え 。清掃することが可能である。また、フィルタには、300メ ッシュの金属フィルタをプリー

ツ状にすることで面積を拡大させたフィルタを使用する。取替え 。清掃時には、火山灰の侵入

を防止するため、取替え 。清掃するフィルタの流路を塞ぐ閉止板を装填する。

改良型フィルタ及びフィルタの主な仕様を以下に示す。また、改良型フィルタの外形図を図

1に、フィルタの性能試験の概要及び結果を別紙 1に示す。

改良型フィルタ台数 (台 )※ 1

1

フィルタ個数 (個)※ 2 12

フィルタ外形寸法※3
上段 318、 下段 483

高さ 668、 幅 148

フィルタ有効面積 (m2)※
3

フィルタの最大捕集容量 (g/m2) 138,132

※1

※2

※3

ディーゼル発電機 1台当たり

改良型フィルタ 1台当たり

フィルタ 1個当たり

b.改良型フィルタの取付時間について

(a)降灰到達時間

気象条件等を考慮 し、噴火から降下火砕物が発電所敷地に到達するまでの時間を 60分 とす

る。降灰到達時間の考え方について別紙 2に示す。

(b)改良型フィルタの取付時間

改良型フィルタ取付けに要する時間は、バ ツクフイン ト保安規定 足説明資料-34-
1「別紙 4 作業の成立性について」に示すとおり50分である。

したがつて、改良型フィルタの取付は、降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施可能

である。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

- 124 -



c.フ ィルタ取替の着手時間の計算に用いる気中降下火砕物濃度

計算に用いる気中降下火砕物濃度は、「原子力発電所の火山影響評価ガイ ド」(以下「ガイ ド」

とする)の添付 1「気中降下火砕物濃度の推定手法について」に定められた手法により推定し

た気中降下火砕物濃度とする。

気中降下火砕物濃度の算出方法及び算出結果を別紙 3に示す。

別紙 3の結果より、美浜発電所における気中降下火砕物濃度を 3.91g/m3と する。

d.フ ィルタの基準捕集容量到達までの時間の計算について

別紙 1に示すフィルタ性能試験の結果では、フィルタの最大捕集容量が、138,132g/m2と なる

が、フィルタ取替の目安として基準捕集容量を保守的に 50,000g/m2と する。フィルタの基準捕

集容量到達までの時間は、以下の条件に基づいて計算した結果、93分である。

e フィルタ取替の着手時間の計算について

フィルタ取替に要する時間は、バ ックフィッ ト保安規定 足説明資料-34-1の 「別紙

4 作業の成立性について」に示すとおり1ユニントあたり要員 5名 で 20分程度を見込んで

いる。したがつて、フィルタの基準捕集容量到達までの時間は 93分であつたことから、フィル

タ取替に要する時間 (20分)を差 し引くと、フィルタ取替の着手時間は 73分 となるが、70分

でフィルタ取替を着手することとする。

f。 フィルタの取替 。清掃回数について

実機での作業時間は降灰継続時間である 24時間 (1,440分)を想定している。フィアレタ取替

に要する時間 20分とフィルタ取替に着手する時間 70分を踏まえると、フィルタ取替が完了す

る時間は 90分である。フィルタは 2セ ット(12枚/セ ット)配備 していることを踏まえると、

フィルタ 1セ ット当たり火山灰を捕集する回数は 8回 (1,440分/90分/2セ ット)と なり、フ

ィルタの清掃回数は 7 必要である。

フィルタは 7回清掃 して繰 り返し使用することとなるが、繰 り返しフィルタを使用したとし

ても、フィルタの性能は十分確保できていることを別紙 4の検証試験にて確認 しているc

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

①フィルタ取替の目安となる基準捕集容量 (g/m2) 50,000

②ディーゼル発電機吸気流量 (m3/h)

③ディーゼル発電機 フィルタ表面積 (m2)

=個数×有効面積 =12(個 )

④ディーゼル発電機 フィルタ部の流速 (m/s)

=②/③/3,600

2.21

≒2.3

⑤降下火砕物の大気中濃度 (g/m3) 3.91

⑥フィルタの基準捕集容量到達までの時間 (min)

=①/④/⑤/60
９３

一

- 125 -



g. 炉 細 目II笛 ノ+ 第一号 口 (3) の対応におけるディーゼル発電機の機能を期待する時間

について

本対応においては、気中降下火砕物濃度の 2倍の濃度を想定し、ディーゼル発電機の機能を

期待する時間を設定する。具体的には、フィルタの基準捕集容量到達までの時間 (93分)を 1/2

にした 45分とする。
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<取付前>

<取付時>

非常用ディーゼル鶏電機
吸気消苦器

既設フイ,レタ

空気の流れ

ディーゼ)レ機関へ
<取付前>

図 1 改良型フィルタ外形図

非常用ディー∪レ発電機

吸気消音器

く取付時>

閉止板

改良型フィ,レタ

グレーチシゲ
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1

別紙 1

フィルタの性能試験について

試験の概要

ディーゼァレ発電機改良型フィルタのフィルタには、300メ ッシュの金属フィルタをプリーツ

状にすることで面積を確保 したフィルタを使用する。

本試験では、フィルタの性能を確認するため、ディーゼル発電機改良型フィルタの吸気口を

模擬 した試験装置によリフィルタの最大捕集容量を測定する。

試験方法

(1)試験装置

図 1に示す試験装置にアィルタを挿入 し、フィルタ通過風速がディーゼル発電機運転時と

同じになるよう流量調整 した後、上流より火山灰を供給する。

試験は流量を一定に保つてフィルタの圧力損失を連続的に測定し、許容差圧に到達した時

点で装置を停止し、試験終了時の最大捕集容量を測定する。

灰投入装置

ブロア

図 1 試験装置概要

図2 試験状況

2

H

フィルタ設置ダクト

通過灰回収
フィ,レタ

灰受け

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(2)試験条件

試験条件を表 1に示す。

フィァレタ性能試験では、実機で使用 している 300メ ッシュプリーン型金属フィルタの試験

体 (W180■ lm× H290■lm)を用いて行 う。

試験風速は、ディーゼル発電機の吸気流量が最大となる定格出力時の吸気流量から2.3m/s

と算出している。なお、ディーゼル発電機の吸気流量は、出力に応 じて変化するものであり、

通常時の出力は定格出力以下であることから、保守性を有 している。

フィルタ許容差圧は、ディーゼル発電機が定格出力運転時において、最低限必要とする吸

気流量に到達する際のフィルタ前後の 設定している。

使用する火山灰は、実際の火山灰を模擬するため、別紙 3に示す数値シミュレーション

(Tephra2)による粒径分布の計算結果となるように流径調整を行つている。

火山灰濃度は、別紙 3に基づき 3.91g/m3と してぃる。

表 1 試験条件

試験フィアレタ 300メ ッシュプ リーツ型金属フィルタ

フィルタ寸法 W180mm〉〈H290mm

試験風速 2.3m/s

許容差圧

使用火山灰 Tephra2シ ミュレーション結果をもとに粒径

調整

火山灰濃度 3.91g/m3

3 試験結果

試験結果を表 2に示す。

試験結果に基づき、フィルタ取替の着手時間の計算に用いる基準捕集容量は保守的に

50,000g/m2と する。

表 2 試験結果

許容差圧到達時間 256min

最大捕集容量 l&弘 132g/m2

以  上

H

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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別紙 2

降灰到達時間について

美浜発電所において給源火山の対象としている大山火山 (美浜発電所から約 220km)が 噴火し

た後、保守的に当該地域の最大風速約 60m/sでそのまま火山灰が飛散すると仮定して計算した

場合、約 1時間程度で発電所に到達する可能性があることから、火山の噴火から美浜発電所で

降灰が開始する最短時間を約 1時間とする。

美浜発電所から大山火山までの距離を図 1に示す。

蒋
オ

:LぬL

争
新見

隠 色県

1輩

図 1 美浜発電所から大山火山までの距離

宇冶 I

以  上

美浜発電所

約 220km
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丹町糸氏3

気中降下火砕物濃度の算出手法及び算出結果

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド (以下「ガイ ド」という。)が改正され、設計及び運用等に

よる安全施設の機能維持が可能かどうかを評価するための基準である気中降下火砕物濃度を推定

する手法が示された。

美浜発電所について、ガイ ドに基づき気中降下火砕物濃度の算出を行つた。

1 気中降下火砕物濃度の推定手法

ガイ ドにおいては、以下の 2つの手法のうちいずれかにより気中降下火砕物を推定すること

が求められている。

a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法

b.数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法

これ らの手法のうち、設置許可段階での降灰量 (層厚)の数値シミュレーション (Tephra2)

との連続性の観点から、「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する

手法」により気中降下火砕物濃度を推定する。

「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」については、

粒径の大小に関わらず同時に降灰が発生すると仮定していること、粒子の凝集を考慮 しないこ

とから、保守的な手法となっている。また、気中降下火砕物濃度の算出に用いている降下火砕

物の層厚 22cmは、文献調査及び地質調査では敷地付近で想定する火山噴火 (大 山)の降下火砕

物は確認 されているものの、その噴火履歴 と地下構造の検討により発電運用期間に噴火の可能

性は十分低いと評価 されていること、噴出源が同定できない降下火砕物が 10cm以下であるこ

と、補助的に実施 した大山を対象とする数値シミュレーション (Tephra2)の 計算結果が最大で

も 13.5cm程度であることを踏まえて保守的に評価 した値であり、これを前提として算出する

「a.降灰継続時間を仮定して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」による気中降下

火砕物濃度は保守的である。

なお、「b.数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法」については、数

値シミュレーション (3次元の大気拡散シミュレーション)で使用する噴煙高さの設定や噴出

率の時間変化等に課題を残 しているため、必要なパラメータを設定することが困難であり、そ

の結果の妥当性を評価することが困難である。

2 気中降下火砕物濃度の算出方法

ガイ ドに基づく気中降下火砕物濃度の算出方法を以下に示す。

①粒径1の降灰量      略 =pど〃T   (pど :粒径どの割合 〃T

②粒径どの堆積速度     覧=等     (ι :降灰継続時間)

総降灰量)

③粒径どの気中濃度 働 ― 空
r[

〔:T=Σど〔デこ
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④気中降下火砕物濃度

儀 :粒径どの降下火砕物の終端速度)



3 入力条件及び計算結果

入力条件及び計算結果を表 1に示す。

表 1の計算結果より、美浜発電所における気中降下火砕物濃度を 3.91g/m・
3と

する。
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備考

見直し後の層厚

設計層厚×降下火砕物密度 1.24g/cm3

Carey and Sigurdsson(1989)参考

Tephra2に よる粒径分布の計算値

式①

式②

Suzuki(1983)参 考 (図 1参照)

式③

22cm

277,200 g/m2

24h

別表 1参照

入力条件

設計層厚

総降灰量″T

降灰継続時間を

粒径どの割合pこ

粒径どの降灰量町

粒径どの堆積速度νこ

粒径どの終端速度■

粒径どの気中濃度Q

表 1 入力条件及び計算結果

別表 1 粒径ごとの入力条件及び計算結果

―
　
ド
ω
ω
　
ｌ

じT=3.91

6～ 7

(11)

1.8× 10~3

5.0

5。 8× 105

1.0× 10~2

5.8× 103

5～6

(22)

0.07

1.8× 102

2.1× 10~3

2,6× 102

8。 1× 10~2

4～ 5

(44)

0.69

1.9× 103

2。 2× 102

0 1

2.2× 101

3～4

(88)

3。 4

9.4× 103

1.1× 101

0。 35

3.1× 10~l

2-3

(177)

15.0

4.2× 104

4.8× 10~l

0.5

9.6× 101

1ハψ2

(354)

61.9

1,7× 105

2.0

1 0

2.0

0～ 1

(707)

19.0

5。 3× 104

6.1× 101

と。8

3.4× 101

粒径】 φ

(μ m)

害鴨箸pt(wt%)

降灰量町 (g/m2)

堆積速度ν】(g/s O m2)

終端速度埼 (m/s)

気中濃度Q(g/m3)
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図 l Suzuki(1983)※ における降下火砕物の粒径と終端速度との関係図

(粒径どの終端速度を赤丸表示 )

※  Suzuki,  T。  (1983)A theoretical model for dispersion of tephra,  Arc Volcanism

Physics and Tectonics : 95-116, Terra scientific Publishing.

以  上
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丹il紙 4

改良型フィルタのフィルタ取替・清掃作業の検証

1 目的

ディーゼル発電機の改良型フィルタのフィルタは、降灰時に取替 。清掃を行い繰 り返し使

用することとしているが、フィルタを繰 り返 し使用 したとしても、24時間の降灰継続に対し

て、十分な性能が確保されていることを確認する。

2 検証内容

検証試験の内容としては、別紙 1の試験装置を用いてフィルタに 93分間 (フ ィルタの基準

捕集容量到達までの時間)、 火山灰を付着させ、フィルタ清掃を 7回繰 り返 し行 う。その後、

93分間火山灰を付着させたとしても許容差圧に到達しないか確認する。

検証試験におけるフィルタの清掃回数は、実機での作業において、24時間に 7回、取替・

清掃を行 う想定であることから、試験での清掃回数を 7回 とした。清掃方法は、火山灰が付

着 した面を下向きにして床に置き、フィルタの側面を手で叩き、フィルタに衝撃を加えるこ

とで火山灰を落とす。衝撃の印加は、1秒間に 2回の頻度にて手で叩き、30秒間続ける。

清掃作業の条件を表 1に、衝撃を印加する面を図 1に示す。

表 1 清掃作業の条件

清掃回数 7回

清掃方法 火山灰が付着 した面を下向きにして床に置き、フィルタの側面を手で

叩き、フィルタに衝撃を加えることで火山灰を落とす。衝撃の印加は、

1秒間に 2回の頻度にて手で叩き、30秒間続ける。

遂鍾壽霧 衝撃を印加する面

図 1 衝撃を印加する面
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3 検証結果

検証試験の結果、廻 清掃 したフィルタに対 して、火山灰を 93分間付着させたとしても許

容差圧に到達することはなかつた。

また、フィルタ清掃後の差圧を確認 したところ、火山灰付着前の差圧付近まで回復 してい

ることから、本清掃方法における清掃効果は得られていることを確認 した。検証結果を表 2

に示す。

以上のことを踏まえると、フィルタを繰 り返し使用 したとしても、24時間の降灰継続に対

して、十分な性能が確保されていることを確認できた。

表 2 美浜発電所で想定する粒径分布を用いた検証結果

清掃回数 差圧

0回 目 (初期) 2.83mmAq

1回 目 2.91mmAq

2回 目 2.98mmAo

3回 目 2.98mrLAq

4回 目 3.09mmAq

5回 目 3.03m阿瓜q

6回 目 3.06mmAq

7回 目 3.06mmAq

以  上
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(2)蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)を用いた蒸気発生器への注水による炉心冷却の成立性

について

a.は じめに

火山影響等発生時において、気中降下火砕物濃度を超える降下火砕物濃度を想定した場合、前

項「(1)改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について」の「g。 炉規則第人十三条 第一

号 口 (3)の対応におけるディーゼル発電機の機能を期待する時間について」に示すとお り、

非常用ディーゼル発電機が降灰到達から45分間機能維持するものと設定する。

上記設定を踏まえて、降灰 と同時に外部電源喪失が発生し、自動起動 した非常用ディーゼル発

電機が 45分間運転継続 した後、非常用ディーゼル発電機が停止することにより全交流動力電源

喪失が発生した場合でも、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)(以下、「仮設中圧ポンプ」

とい う。)により蒸気発生器へ注水することで、炉心の著しい損傷を防止できることについて確

認 した。

b.主要解析条件等

第 1表に主要な解析条件を示す。また、第 1図に対応手順と事象進展を示す。なお、第 1表以

外の主要解析条件は、原子炉設置変更許可申請書 添付書類十のうち、事故シーケンスグループ

「全交流動力電源喪失」における重要事故シーケンス「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失

+原子炉補機冷却機能喪失」と同様であり、参考表 1に示す。
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項 目 主要解析条件 条件設定の考え方

解析コー ド M― RELAP5
新規制基準適合性確認審査で実績のある

コー ドを使用。 (主要条件のため記載)

炉心崩壊熱

FP:日 本原子力学会推奨値

アクチニ ド:ORIGEN2

(サイクル末期を仮定)

サイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃

焼度が高いと高次のアクチニ ドの蓄積が

多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大き

くなる。このため、燃焼度が高くなるサイ

クル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また

炉心平均評価用崩壊熱を用いる。

起因事象
原子炉手動停止

(解析上の時刻 0秒 )

降灰予報「多量」から5分後 (噴火から15

分後)を設定。

原子炉手動停止後

の対応
高温停止状態維持

原子炉手動停止後、1次系濃縮完了までは

高温停止状態を維持。

安全機能の喪失

に対する仮定 (1)

外部電源喪失

(原子炉手動停止から45分後)

発電所への降灰到達時 (噴火から60分後)

に外部電源が喪失することを仮定。

安全機能の喪失

に射する仮定 (2)

非常用所内交流動力電源喪失

(原子炉手動停止から90分後)

降灰到達から45分間の非常用ディーゼル

発電機の機能維持を考慮。気中降下物濃度

の 2倍濃度の火山灰による閉塞を想定し

た場合の非常用ディーゼル発電機の機能

維持時間をフィルタ試験結果より保守的

に設定。

補助給水機能の喪失

に対する仮定

全交流動力電源喪失と同時に

機能喪失

全交流動力電源喪失により電動補助給水

ポンプが停止。タービン動補助給水ポンプ

には期待 しない。

2次系強制冷却開始

(主蒸気逃がし弁開)

原子炉手動停止から 125分後

(全交流電源喪失から35分後)

仮設中圧ポンプ準備完了時間に弁の操作

時間 10分を加えた時間を設定。 (全交流

電源喪失後に操作現場に移動 したのち、仮

設中圧ポンプ準備完了の連絡を現場で受

けてからの手動操作を想定)

仮設中圧ポンプ

による蒸気発生器ヘ

の注水

蒸気発生器 2次側圧力

2.5MPa[gage]にて注入開始
設備の仕様から設定

第 1表 主要解析条件

c.解析結果

2次系関係の主要な事象進展を第 2図から第 5図に、1次系関係の主要な事象進展を第 6図か

ら第 8図に示す。
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原子炉の手動停止後、補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水及び主蒸気逃がし弁による 1

次系温度の維持等により、高温停止状態を維持する。

原子炉の手動停止から 45分後に発生する外部電源喪失以降も非常用ディーゼル発電機からの

給電により高温停止状態を維持する。

原子炉の手動停止から 90分後に、非常用ディーゼル発電機が機能喪失することにより全交流

電源喪失および補助給水機能喪失が発生するが、原子炉の手動停止から 125分後に主蒸気逃が

し弁による2次系強制冷却を開始することで蒸気発生器の圧力が低下し、仮設中圧ポンプによ

る蒸気発生器への注水は原子炉の手動停止から約 147分後から開始される。それまでの約 57分

間は蒸気発生器への注水が停止するが、仮設中圧ポンプによる注水の効果により、蒸気発生器の

水位は、事象進展中、約 20%以上に保たれる。

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水により蒸気発生器 2次側の保有水を確保できるこ

と、1次系の保有水が十分確保 されていること、主蒸気安全弁の作動及び主蒸気逃がし弁による

2次系強制冷却により1次系の自然循環が維持 されることから、継続的な炉心冷却が可能であ

り、炉心の著 しい損傷を防止できる。

以降は、 1次系圧力 1.7MPa[gage]に て蓄圧タンク出日弁を閉上 し、 1次系温度 170℃ 、 1次

系圧力 0。7MPa[gage]の 状態まで減温・減圧 し、安定停止状態に移行する。これ らの主要な事象

進展と解析結果を第 2表に示す。

第 2表 主要な事象進展と解析結果

事象進展
解析上の経過

時間 (分 )

火山噴火からの

想定時間 (分 )

原子炉手動停止 0 15

外部電源喪失発生 45 60

全交流動力電源喪失発生

(補助給水機能喪失発生)

90 105

主蒸気逃がし弁 (現場)による

2次系強制冷却開始
125 140

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への

注水開始
糸9147 糸t162

蒸気発生器水位 (広域)の

最低値 (約 20%)到達
糸勺169 率勺184
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d.不確かさの影響評価

c。 で実施 した解析結果に対して、原子炉設置変更許可申請書 添付書類十と同等の不確かさ

の影響評価を実施 し、運転員等操作時間及び評価結果に与える影響を確認 した。

不確かさの影響評価方法について、参考図 1に示す。

不確かさの影響を確認する運転員等操作は、蒸気発生器の水位が回復に転じるまでに実施する

操作を対象とする。具体的には、「外部電源喪失後の対応」、「2次系強制冷却開始」、「仮設中圧

ポンプによる蒸気発生器への注水」を対象に影響を確認する。

(a)解析コー ドにおける重要現象の不確かさの影響評価

本解析に対 して不確かさの影響評価を行 う重要現象は、「蒸気発生器 2次側水位変化・ ドラ

イアウト」であり、当該重要現象に対する不確かさの影響評価は以下のとお りである。

ア.運転員等操作時間に与える影響

「蒸気発生器 2次側水位変化・ ドライアウト」は、LOFTL9-3試 験の結果から、蒸

気発生器水位の低下に伴 う伝熱量の低下傾向を適切に模擬できてお り、不確かさは十分小

さいと評価 している。また、蒸気発生器水位を起点としている運転員等操作はないことから、

運転員等操作時間に与える影響はない。

イ.評価結果に与える影響

ア.に記載 しているとおり、「蒸気発生器 2次側水位変化 。ドライアウト」は、LOFTL
9-3試 験の結果から、蒸気発生器水位の低下に伴 う伝熱量の低下傾向を適切に模擬でき

てお り、不確かさは十分小さいと評価 している。このため、評価結果に与える影響は十分小

さい。

(b)解析条件の不確かさの影響評価

ア.初期条件、事故条件及び機器条件

初期条件、事故条件及び機器条件は第 1表に示す条件のうち 「原子炉手動停止後の対応」

及び「2次系強制冷却開始」以外の条件であり、それ らの条件設定を設計値等、最確条件 (現

実的な条件)と した場合の影響を評価する。

① 運転員等操作時間に与える影響

炉心崩壊熱の変動を考慮し、現実的な条件の崩壊熱を用いた場合、解析条件として設定

している崩壊熱より小さくなるため、蒸気発生器水位は高めに推移する。しかしながら、

蒸気発生器水位を起J点 としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与

える影響はない。

起因事象及び安全機能の喪失に対する仮定の変動を考慮 し、最確条件の起因事象及び

安全機能の喪失に封する仮定を用いた場合、非常用ディーゼル発電機フィルタの捕集容

量を現実的に考えると、全交流動力電源喪失発生時刻は想定より遅れる。このように、

現実的な条件で起因事象や安全機能の喪失を仮定した場合、事象進展が緩やかになるた

め、崩壊熱の低下により蒸気発生器水位は高めに推移する。 しかしながら、蒸気発生器

水位を起点としている運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響は

ない。

- 140 -



補助給水機能の喪失については、全交流動力電源喪失発生と同時に電動補助給水ポン

プは停止 し、また、タービン動補助給水ポンプに期待 しないことは前提条件であること

から、不確かさはない。なお、さらなる考察のため、補助給水機能の喪失に対する仮定

の変動を考慮 し、仮にタービン動補助給水ポンプがある期間使用できる場合も考えると、

その期間は補助給水が停止 しないことから、事象進展が緩やかになるため 、蒸気発生器

水位は高めに推移する。 しかしながら、蒸気発生器水位を起J点 としている運転員等操作

はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水については、設備仕様から設定しているこ

とから不確かさはない。このため、運転員等操作時間に与える影響はない。

② 評価結果に与える影響

炉心崩壊熱の変動を考慮し、現実的な条件の崩壊熱を用いた場合、解析条件として設定

している崩壊熱より小さくなり、蒸気発生器水位は高めに推移するため、評価結果の余

裕は大きくなる。

起因事象及び安全機能の喪失に対する仮定の変動を考慮 し、最確条件の起因事象及び

安全機能の喪失に対する仮定を用いた場合、非常用ディーゼル発電機フィルタの捕集容

量を現実的に考えると、全交流動力電源喪失発生時刻は想定より遅れる。このように、

現実的な条件で起因事象や安全機能の喪失を仮定した場合、事象進展が緩やかになるこ

とにより、崩壊熱の低下により蒸気発生器水位は高めに推移するため、評価結果の余裕

は大きくなる。

補助給水機能の喪失については、全交流動力電源喪失発生と同時に電動補助給水ポン

プは停止 し、また、タービン動補助給水ポンプに期待 しないことは前提条件であること

から、不確かさはない。なお、さらなる考察のため、補助給水機能の喪失に対する仮定

の変動を考慮 し、仮にタービン動補助給水ポンプがある期間使用できる場合も考えると、

その期間は補助給水が停止しないことから、事象進展が緩やかになることにより 、蒸気

発生器水位は高めに推移するため、評価結果の余裕は大きくなる。

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水については、設備仕様から設定しているこ

とから不確かさはない。このため、評価結果に与える影響はない。

イ.操作条件

操作条件の不確かさとして、解析コー ド及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与

える影響並びに解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変

動を考慮 して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価結果に与える影響を確認

する。

① 要員の配置による他の操作に与える影響

「原子炉手動停止後の対応」及び「2次系強制冷却開始」の運転員操作は全交流動力電

源喪失発生を起点に切 り替わる操作であり、作業は重複しないことから、要員の配置に

よる他の操作に与える影響はない。また、「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水」

は、「原子炉手動停止後の対応」及び「2次系強制冷却開始」とは異なる緊急安全対策要

員による操作であり、作業は重複しないため、要員の配置による他の操作に与える影響

はない。
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② 評価結果に与える影響

「原子炉手動停止後の対応」については、原子炉手動停止の発生を起点とし、全交流動

力電源喪失の発生までの間、高温停止状態を維持する操作であることから、評価結果に

与える影響はない。

「2次系強制冷却開始」及び「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水」については、

解析上の開始時間に対して実際に見込まれる開始時間は早くなる。具体的には、仮設中

圧ポンプの準備操作完了を受けて、主蒸気逃がし弁開操作を開始 し、主蒸気逃がし弁の

開放による2次系強制冷却開始後、蒸気発生器 2次側が既定の圧力まで減圧 されれば、

仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水が開始されるが、仮設中圧ポンプの準備操作

及び主蒸気逃がし弁開操作のそれぞれの操作時間は実際には短くなることを訓練等で確

認 していることから、 2次系強制冷却開始時間は、解析上の想定に対して早くなる。こ

のため、蒸気発生器 2次側減圧が早まり、仮設中圧ポンプから蒸気発生器への注水が早

期に開始されることから、評価結果の余裕は大きくなる。

(c)操作時間余裕

不確かさの影響を確認する運転員等操作のうち「原子炉手動停止後の対応」については、原

子炉手動停止を起点とし、全交流動力電源喪失の発生までの間、高温停止状態を維持する操

作であることから、十分な操作時間余拾がある。

また、「2次系強制冷却開始」については、解析コー ド及び解析条件の不確かさによる操作

開始時間への影響がないこと、解析上の操作開始時間として仮設中圧ポンプ準備完了時間に

主蒸気逃がし弁開操作時間 10分を設定しており、実際に見込まれる操作開始時間は早くな

る (注 1)こ とから、操作が遅れた場合の時間余裕を確認する必要はないが、どの程度の操作時

間余裕があるかを把握する観点から、評価結果に対 して、対策の有効性が確認できる範囲内

での操作時間余裕を確認する。

(注 1):「電源車 (蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)への給電用)による給電準備」作業の想定時

間70分より短い時間で操作が完了できることを確認していること、および、弁の中間開度での蒸

気放出に解析上期待していないことから、実際の操作開始は早まるとしている。

「2次系強制冷却開始」に対する操作時間余裕 としては、当該操作が遅れることにより主蒸

気安全弁からの蒸気放出が継続することを仮定し、解析上の蒸気発生器の最低水位である約

20%に相当する液相保有水である約 17tonが、主蒸気安全弁から放出される蒸気として全て

消費される時間を算出して概算する。

第 4図に示す蒸気発生器保有水量 (液相)の時間変化より、主蒸気安全弁動作時の SG保有

水量低下率は約 0.40ton/minで あることから、余裕時間は以下の通 りとなる。

【評価結果】

糸も17ton 糸旬0,40ton/1nin 約 43分

評価の結果、操作時間余裕 として全交流電源喪失から35分後に実施する「2次系強制冷却

の開始」に対 して、約 43分の時間余裕が確保できる。
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また、「仮設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水」に関しては、仮設中圧ポンプの準備完

了後に 「2次系強制冷却開始」を行 うことから、前述の 「2次系強制冷却開始」にかかる時

間余裕約 43分は仮設中圧ポンプの準備にかかる時間余裕 としても扱 うことができる。

まとめ

降灰予報「多量」を受けて原子炉を手動停止させた後、降灰到達により外部電源喪失が発生 し、

その 45分後に全交流動力電源喪失および補助給水機能喪失に至るものと想定した場合でも、仮

設中圧ポンプによる蒸気発生器への注水により蒸気発生器 2次側の保有水を確保できること、

1次系の保有水が十分確保されていること、主蒸気安全弁の作動及び主蒸気逃がし弁による 2

次系強制冷却により1次系の自然循環が維持されることから、継続的な炉心冷却が可能であり、

炉心の著 しい損傷を防止できる。また、解析コー ド及び解析条件の不確かさを考慮 した場合でも、

蒸気発生器水位に対する余裕が大きくなる。

このため、仮設中圧ポンプを用いた蒸気発生器への注水により、炉心の著しい損傷を防止でき

ることを確認 した。
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〔
火山噴火から

の想定時間

(0分 )

(10分 )

〕

〔
解析上の

経過

(15分) 0分

(60分 )

[降灰到達 ]

45分

(105分 )木  90分

蒸気発生器
への給水の

一時中断

分
　
　
　
分

４ 。

　

　

　

　

６ ２

１

　
　
　
　
　
　
　
　
１

125分

約 147分

第 1図 対応手順と事象進展

凡 例

火山噴火

降灰予報 「多量」

原子炉 トリップ
ディーゼル発電機

改良型フィルタ取付

蒸気発生器

補給用仮設中圧ポンプ

(電動)準備

外部電源喪失

ディーゼル発電機起動

ディーゼル発電機

フィルタ取替・清掃

(運転中は継続作業 )

蒸気発生器 2次側を用いた冷却
・補助給水ポンプによる

蒸気発生器 2次側への給水
・主蒸気逃がし弁による

1次冷却系統の温度維持

全交流動力電源喪失

及び

補助給水機能喪失
準備完了

(原子炉 トリップか ら ■5分後)

主蒸気逃がし弁による

1次冷却系統の冷却

蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ (電動)に よる

蒸気発生器 2久側への給水開始

蒸気発生器 2次側を用いた冷却
・蒸気発生器補給用仮設中圧

ポンプ (電動)による

蒸気発生器水位確保
・主蒸気逃がし弁による

1次冷却系統の冷却

主蒸気逃がし弁開度調整による

1次冷却材圧力 1.7MPa[gage]

(温度 208℃)状態保持

操作 。確認

プラント状態

(1)非常用交流動力電源設備

の機能維持

(2)代替電源設備その他の炉

心を冷却するために必要

な設備の機能維持

(3)交流動力電源が喪失した

場合における炉心の著し

い損傷を防止するための

対策
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20

10

主蒸気安全弁の作動により
圧力上昇が抑制される。全交流動力電源喪失の発生に伴い主

蒸気逃がし弁が閉となり、圧力が上
昇する。 (90分後)

キ
補助給水ポンプによる注水
に伴い水位が回復する。

1

(125)

(125)

2             3

(225)         (325)

時 間 (時 )

第 2図 蒸気発生器 2次側圧力

2次系強制冷却を開始すること
により、蒸気発生器保有水によ
る冷却及び蒸気発生器 2次側の
減圧を行う。 (125分後)

(425) (525)

原子炉手動停止 0

後の経過時間  0

〔う盤 静)①
2D

100

原子炉手動停止 0

Ｓ
Ｇ
２
次
側
圧
力

(MPa )[gage]

0

0

(025)

1 4 5

補助給水ポンプの機能喪失及び
主蒸気安全弁の作動に伴い水位
が低下に転じる。

80

2             3
(225)         (325)

時 間 (時 )

2次系強制冷却を開始す
ることにより、蒸気発生器
保有水の低下割合が変化
する。 (125分後)

60

40

Ｓ
Ｇ
水
位

（広
域
）

％

20

後の経過時間

火山噴火から
の想定時間

4 5

〕

第 3図 蒸気発生器水位 (広域 )
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100

原子炉手動停止 0

100

60

20

補助給水ポンプの機能喪失及び
主蒸気安全弁の作動に伴い保有
水量が低下に転じる。80

ノ
60

40

蒸
気
発
生
器
保
有
水
量
　
①

/

X
補助給水ポンプによる注水
に伴い保有水量が回復する。

(125) (225) (3.25)

第4図 蒸気発生器保有水量 (液相)

蒸気発生器圧力の低下に伴い、
中圧ポンプからの注水が開始され
る。 的 147分後)

1

(1.25) (2.25) (3.25)

第 5図 蒸気発生器 2次側への注水流量

2次系強制冷却を開始す
ることにより、蒸気発生器
保有水の低下割合が変化
する。 (125分後)

(425)

20

後の経過時間  o

〔聯 〕Q効
54321

(時 )間時

(525)

80

40

代
替
Ｓ
Ｇ
給
水
流
量

(kg/

原子炉手動停止 0
後の経過時間

〔う拐;〕と,そ
`岳

:1首

'〕

0

(025)

32

(時 )間時

54
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350

200

原子炉手動停止 150

全交流動力電源喪失の発生に伴い
主蒸気逃がし弁が開となり、温度が
上昇する。 (90分後)

――――高温側配管温度
………Ⅲ低温個配管縄度

主蒸気安全弁の作動により
温度上昇が抑制される◇

300

＼

よ
こ
す

に
る
昇

生
す
上

発
下
は

の
低
度

失
が
温

韓
雌
輯
］

外
冷
高
＜

Ｃ５２

１
次
系
温
度
　
働

代

2         3
(225)          (325)

時 間 (時)

1次系温度 (高温側、低温側 )

2次系強制冷却の開始に伴い
温度が低下する。 (125分後)

4
(425)

次

ヽ

１
で

り

と

る。

後の経過時間   o

〔ノぅす1旨 ;音精と十雪
'〕

①2D

20

15

10

(MPa[gagc])

0

原子炉手動停止 0
後の経過時間  o

〔
)協静〕⑩20

〆

付
外部電源喪失の発生による
と次冷却材ポンプ トリンプに
伴う圧力変動 (45分後)

主蒸気安全弁の作動に伴い温度
上昇が抑制されることで、圧力
上昇も抑制される。

1

(125)

5

第 6図

(525)

(525)

午 皇究系灌雫字習P畷絶ξ斉法)

*
１
次
系
圧
力

1 432

(時 )

蓄圧タンクから注水が
開始されることにより、
圧力の低下害1合が変化
する。

(425)

5

(225)

第 7図  1次系圧力

(325)

間時

(125)
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*:炉心圧力を表示



１
久
系
保
有

水
量
　
①

300

250

200

150

100

50

原子炉手動停止 0
後の経過時間 0

全交流動力電源喪失の発生に伴う
シール ノークにより1次系保有水
量は減少する。

1

(125)

2             3
(225)         (325)

時 間 (時 )

蓄圧タンクから注水が開始
されることにより、 1次系
保有水量が回復に転じる。

(425)

4

〔う鞠 静〕ω2の

5

(525)

第 8図  1次系保有水量
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参考表 1 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失十原子炉補機冷却機能喪失の解析条件 (1/3)※

条 件 設 定 の 考 え 方

本 重 要 事 故 シ ー ケ ン ス の 重 要 現 象 で あ る 炉 心 に お け る 沸

購 ・ ポ イ ド率 変 化 、 気 液 分 離・ 対 向 流 等 を 適 切 に 評 価 す

る こ とが 可 能 で あ る 露― ド .

評 価 結 果 を 厳 し くす る よ うに 、 定 常 誤 差 を 考 慮 した 41限

値 と して 設 定 c炉 心 熱 出 力 が 大 き い と崩 壊 熱 が 大 き くな
り、 1次 冷 却 材 の 蒸 散 量 及 び 燃 料 被 覆 哲 温 度 の 評 価 (「み観
点 か ら厳 しい 設 定 ゛

評 価 結 果 を 厳 し くす る よ うに 、 定 常 誤 差 を 考 慮 した と限
値 と して 設 定 。 1茨 冷 却 材 歴 力 が 高 い と 2次 冷 却 系 強 制
冷 却 に よ る減 温 、減 圧 が 遅 くな る と を もに 、 蓄 圧 注 入 の

タ イ ミン グが 選 くな り、 比 較 的 低 i量 の 1次 冷 却 材 が 注 水
され る タイ ミン グが 遅 くな る こ とか ら 、 厳 しい 設 定 .

評 価 結 果 を 厳 し くす る よ うに 、 定 常 誤 差 を 考慮 した 上限
値 と して 設 定 9 1次 冷 却 材 平均 温 度 が 虐とい と 2次 冷 却 系
強 制 冷 却 に よ る 減 温 、 減 歴 が 遅 く な る な と 咤)に 、 蓄 に 注
入 の タイ ミン グ が 遅 くな り、 比 較 的 低 温 の 二次 冷 却 材 が
注 水 され る タ イ ミ ン グ が 遅 く な る こ と か ら 、 厳 し い 設

定 す

サ イ ク ル 末 期 炉 心 の 保 守 的 な 値 を 設 定 Ⅲ 燃 焼 度 が 高 い と

高 次 の ア ク チ ニ ドの 蓄 積 が 多 く な る た め 、 長 期 冷 却 時 の

崩 壊 熱 は 大 き く な る。 この た め 、 燃 焼 度 が 高 くな る サ イ
クル 末 期 時 点 を 対 象 に 崩 壊 熟 を設 定 し

設 言1値 と して 設 定 ぃ

主 要 解 析 条 件

M―‐REと AP5

100%(2,432MWt)Xl.02

15_41+0_21MPalgage]

305,7k,+2.2で

FP:日 本 原 子 ブ蓼学 会推 装 櫨
ア ク チ エ ド :ORIGEN2
(サ イ クル 末 期 を 仮 定 )

51t(1基 当 た り )

項 目

解 析 コー ド

炉 心 熱 出
',t初 期 )

I次 冷 却 材 歴 カ

(初 期 )

1次 冷 却 材 平均 i晟 度

(初 鶏 )

炉 心 崩 壊 熟

蕪 気 発 生 器

2次 根1保 有 水 量

(初 期 〕

初

期

条

件

※ :原子炉設置変更許可申請書 添付書類十から抜粋 した



―
　
牌
蝋
〇
　
―

参考表 1 外部電源喪失十非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失の解析条件 (2/3)※

条 件 設 定 の 考 え 方

外 部 竜 泳 喪
‐
失 が そ 生す る tぅ い と して 設 定 t

非 常 用 所 内 交 流 電 泳 が 喪 央 と、 原 子 炉 崎機 冷 却 機 能 喪 失
す る 咤)σ)と して設 定 (

起 閃 事 象 と して 、 外 部 電 源 が 震 失 す る t)の と して い るι

WCAP曇 15603
と して 設 定 ,

の うち ンー ル が 健 全な 場 合 の 鴻 え い 率 の 値

ト リ ンプ 設 定 値 に 計 装 誤 差 を 考 慮 した 低 い 値 と して 解 析
に 用 い る ト リ ップ 限 雅値 を設 定 .検 出 理 れ や f占 埼発 fお 運・

れ 時 常韓等 を考 慮 して 、応 答 時 間 を激 定 r

ター ビ ン動 補 助 給 水 ポ ン プ ゲ)件 動 時 間 は 、 信 B‐ 選 れ とポ
ン

~〆 の 定 速 達 成 時 間 に 余 裕 を 考 慮 して設 定 .

ター ビ ン動 補 助 給 水 ポ ン ブ l台 運 転 時 に 、 3基 の 蒸 気 発
生 器 へ 注 水 され る流 量 か ら設 定 (

定 格 運 転 時 に お い て 、 設 計 値 と して 各 ル ー プ に 設 置 して
い る と 黙 気 逃 が し弁 i鶴 当 た り定 格 主 蒸 気 流 監 (ル ー

~〆

当 た り

'の
約 10%を 処理 で き る流 盈 と して 設 定ェ

炉 心 フヽ の 注 水 の タ イ ミン グを 遅 くす る最 低 の 圧 力 を して
設 定 t

最 後 の 保 有 水 量 を 設 定 Ⅲ

冷 却 材 水 ン プ 封 水 戻 リ ラ イ ン に 識 世 して い る速 が し弁 の

閉 虚圧 力 を 基 に 設 定 _

主 要 解 挽 条́ 件

クト部 竃 源 慕 失

非 常 用所 内 交 流 電 泳 震 失

原 子炉 輸機 冷 却 機 能 英 失

外 部 電 漁 な し

定 格 圧 力 1こ お い て

約 4,Sn3′h(21gpm)(1台 当 た り )

構 当 と な る ,1径

約 0.3cm(約 0_13イ ン チ )

(1台 当 た り

'(事 gこ 発 生 時 か ら の ユRえ い を 想 定 )

l次 冷 却 材 ポ ンプ 電 源 電 圧 低
(定 幣 値 の 65%、 応 答 時 筒 1_2秒 )

事象 '薙 生 の 60秒 後 ti注 水 開 始

75n3′h(本 気 発 生 器 3基 合計 )

定 格 ル ー プ 流 盈 (ル ー プ 当 た り)の
10%(1個 当た り )

4.04MPa[gage〕
(最 低保 持 証 力 )

29,OmS(1基 当 た り )

(最 低 保 有 水 量 )

0_83MPa[gage】

Ftt R

起囚 事 qと

安 全 機 能 の 喪 夫
に 対 す る仮 定

外 部 電 泳

RCPシ ー ル 部 か ら の

漏 え い 率 (初 期 )

原 子 炉
~ト

ジ ッ
~′

緒 好

ケー ビ ′動 綺 助 給 水

ポ ン ~/

主 黙 気 逃 が し弁 容 量

アキュム レー タ保持駆 カ

ア キ ュ ム レー タ 保 有 水 量

溝 え い 停 止 歴 カ

事

故

条

件

重

大

事

故

等

対

策

こヽ

関

連

す

る

機

器

条

件

※ :原子炉設置変更許可申請書 添付書類十から抜粋 した
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参考表1 外部電源喪失十非常用所内交流電源喪失十原子炉補機冷却機能喪失の解析条件 (3/3)※

条 側:講 定 の 考 え 方

運 転 員 等 操 作 時 間 と し て 、 事 gt発 生 の 検 表ェl及 ひ 判 陶イに
10分 、 主 黙 気 迷 が し弁 の 現 場 開 操 作 に 30分 を想 定 して
設 定 f

208℃ に つ い て は 、 蒸 気 発 生器 2次 側 冷 却 に よ る と決 冷
却 系 ヴ)自 然 循環 を阻 害 す るお そ れ が あ る笙 素 の 混 入 を防
止す る た め に 、 ア キ ュ ム レー タか ら ユ茨 冷 却 系 に 笙 栞 が
混入す る歴 力で あ る約 1.2MPatgagelに 対 して 、0.5MPa
の 余裕 を考慮 して設 定 Fヽ長た 、 170で に つ いて は 、 余熱
除 去系への切 掛え等 を考慮 して設 定 t

運 転 員 等 操 作 時 間 と して 、 ア キ ュ ム レー タ出 11電 動 弁 ブヽ

駆 コど源 で あ る代 掛 交 流 電 源 確 立 の 検 知 及 び 判 碑rに 10分
を想 定 し設 定 .

運 転 員 等 操 作 時 間 と して 、 笠 蒸 気 逃 が し弁 の 調 整 操 幹:ヽこ

10分 を想 定 し設 定

運 転 員操 作 と して 、 ぶ 気 発 生器 狭域 水 位 内 に静寝持 す る よ
うに設 定 ,

主 要 解 Ⅲi条 件

事象 確牛 か ら 40分 後

事 象 篭 生 ♂〉24時 間 後

ユ次冷却材温度 208℃
(約 1,7MPatgagel)よHl連 時

及 び

二次 冷 却 材 温 度 170℃
(約 0.7MPa[gageユ 〕到連時

l次 冷却材歴 力約 1.7MPatgagel到 達
及 び 代 祥 交 流 電 泳 確 立 (24時 間 )

か ら 10分 後

γ キ ュ ム レー タ島 ‖電 動 弁 閉 操 作 か ら

10分 後

蒸 気 発 生 器 峡 域 水 位 内

項 日

2次 冷 理 系 強 静l冷 却 開 始

(主 蒸 気 逃 が し弁 i婦 )

交 流 電 源 降 立

1次 冷 却 材 温 度 、 睡 す,
の 保 持

ア キ ェ ム レー タ出 Ii電 動 弁

閉 止

2次 冷 却 系 強 翻 冷 却 再 開

(■ 蒸 気 逃 が と弁 隣l,

構 助 絵 水流 量 の 調 整

重

大

事

故

等

対

策

〔こ

関

連
十

る

操

イ4:

条

件

※ :原子炉設置変更許可申請書 添付書類十から抜粋 した
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け
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ド

の
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察

ョ
碗

領
妻

縛
壷

隣垢上の機F牛闘館鋳癒
と実婢に見込康れる
撮作開始時機の議婁等

鶴析黒件 (初態条件、事故条件
及び後善崇持)0苓 確かき

に与え
|=

評懸類翻となるパラメー

会に■える露書

華良O髄歳によう機の機仲に
与えみ簿等(瀬 窟、縦着鰐 1汗

等を実施すること,こ より韓

諄懸頂感となう′将ラメ
ー様に対 与て余裕が大

きくなる方偽か ?

N0

YttS事後の構徴に応与で歳
をかないことが専務置

朝呼できるか?

操 r事 選4等 4守歳 した瞬
燭森捨の把霊

事袋推移の単き、観嚢
の機錯き学あ】ら将等な

いことが,8建 可鯰か ?

YES

NO

YES

事後懇〉博徴に応 じ
て薄撃がないこと
が彗嘉 ,こ 榔婚でき

るから字

瞬◆蒼轟特のうち
操 r宇 集昔か ?

事義雄惨0筆 き、
現義の機難奮等か

ら巌孝ないことが
,EAE可 織おⅢ?

N◇

YES

凛転機伸翻強が理
くなる綸台みを?

ぬにおを,て、評
価曖霞となるパ

うメータに対 し
て余俗か,と きヽく
なるような崇件

穏 定 し議 餌

として、
析との操作F寿将拍
8毒 常Elと 歳婢 1こ見

込康れる繰伸開
白と崎麟 8〉 驚異を
考虚 した轟作を

設定 し慈療偶領

事嚢逢農の構

徴を考歳 した
違れ憐繭を議
黛 し経歳瞬析

を叢嬢する,

鱗析緒果を用
いて能撃0捏
康 を建 認 す

る.

考察 ,こ より簿

彗 を韓 諄 す
る.

綴振条件供でや表甘孝》め不韓みユき

YE8

N0

NO

NCl

参考図1 解析コー ド及び解析条件の不確かさの影響評価フローについて※

※ :新規制基準適合性確認審査 安全審査資料  「重大事故等対策の有効性評価」添付資料 1,7.1か ら抜粋した

以 上
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4.層厚変更に伴い見直された運用の保安規定への影響確認

(1)概 要

層厚変更に伴い気中降下火砕物濃度が増加することを踏まえ、ディーゼル発電機の改良型

フィルタの性能試験にて許容差圧の到達時間を確認 した結果、運用に係わる時間を見直した

ため、バンクフイツト保安規定の添付 2への影響を確認する。

(2)バ ックフィント保安規定の添付 2への影響確認

a.火山影響等発生時の 「手順書の整備」

火山影響等発生時における「手順書の整備」を定めているが、バックフィット保安規定

では、降灰前に電源車を移動する場所をより頑健な燃料取扱建屋内としているため、層厚

変更に伴 う手順の見直しは必要ない。

なお、バンクフイツト保安規定の記載内容は、以下のとおりである。

<バ ツクフイント保安規定の抜粋>

3火山影響等、降雪発生時

3.4手 順書の整備
e.蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)を用いた炉心の著しい損傷を

防止するための対策

火山影響等発生時において、外部電源喪失およびディーゼル発電機が

機能喪失し、かつタービン動補助給水ポンプが機能喪失 した場合は、蒸

気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)を使用 し、蒸気発生器 2次側に

よる 1次冷却系の冷却を行う。

(a)蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)の準備作業

各課 (室 )長は、電源車 (可搬式代替低圧注水ポンプ用)※ 1を
降

下火砕物の影響を受けることのない燃料取扱建屋内へ移動し、準備

作業を行う。

g.通信連絡設備に関する対策

火山影響等発生時における通信連絡について、降下火砕物の影響を受

けない有線系の設備を複数手段確保することにより機能を確保する。デ

ィーゼル発電機の機能が喪失した場合においては、燃料取扱建屋内に配

置 した電源車※2か ら給電する。

(a)電源車※2の準備作業

各課 (室 )長は、電源車※2を降下火砕物の影響を受けることのな
い燃料取扱建屋内へ移動 し、準備作業を行う。
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b.火山影響等発生時の対策における主な作業

火山影響等発生時の対策における主な作業では、対応手段及び想定時間等が定められて

お り、層厚変更に伴い影響があるのは「フィルタ取替・清掃作業」、「電源車からの給電作

業」となる。 (下表参照)

層厚変更に伴 う気中降下火砕物濃度の増加を踏まえたフィルタ試験結果から、「フィルタ

取替の着手時間」を 110分から 70分に、「ディーゼル発電機の機能喪失時間」を 60分か

ら45分に見直しており、図 1「火山影響等発生時における対応のタイムチャー ト (美浜 3

号炉 )」 では、作業に着手する時間の変更はあるが、火山影響等発生時の対策における主な

作業の想定時間の見直しは必要ない。

<バ ンクフイント保安規定の抜粋 >

火山影響等発生時の対策における主な作業
作業手

,瞑 No
対応手段 要 員 要員数 想定時間

c(a)

デイーゼル発電機への改良型フィルタ取付 緊急安全対策要員 8 50分

海水ポンプ除座フィルタの取り外し 緊急安全対策要員 2 50分

c(b)

ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ取替 緊急安全対策要員 5 20分

ディーゼル発電機改良型フィルタのフィルタ清掃
※3

緊急安全対策要員 2 60分

g

電源車 (可搬式代管低圧注水ボンプ用)※
]、

電源車
※2の

移動
緊急安全対策要員 4 30分

o(a)

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)の準備作業
※4

(給電用ケーブル敷設・接続)
緊急安全対策要員 4※

5 20分

蒸気発生器補給用仮設中圧ボンプ (電動)の準備作業
(ホース接続・系統構成)

緊急安全対策要員 8 90分

o(b)
蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ (電動)を用いた炉心

冷却 (電源車 (可搬式代替低圧注水ボンプ用)Xl起動)

緊急安全対策要員 2 20分

f(a) 緊急時対策所の居住性確保 (仮設フィルタ取付) 緊急安全対策要員 2 50分

g(a) 電源車X2の準備作業※4

(給電用ケーブル敷設・接続)

緊急安全対策要員 4×
5 20分

g(b)

電源車※2か らの給電開始

(電源車
※2起

動)

緊急安全対策要員 2 20分

電源車
※2か らの給電開始

(不要負荷切り離し・受電操作)

運転員等

(中 央制御室、現場)

2

64分

緊急安全対策要員 1

h(a)
燃料油貯蔵タンクから電源車 (可搬式代替低圧注水ポン
プ用)※

1お よび電源車※2への補給準備

運転員等

(現場 )

1

※ 6

緊急安全対策要員 6

i(a) 消火水タンクから復水タンクヘの補給

運転員等
(中 央制御室、現場)

2
55分

緊急安全対策要員 4
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図１ 火山影響等発生時における対応のタイムチャート（美浜 3 号炉） 

フィルタ取替着手時間が 40分早くなる。 

（110 分から 70分に変更） 

DG 機能喪失時間が 15分早くなる。 

（60 分から 45分に変更） 

不要負荷切り離し等が 15分早くなる。 

（60 分から 45分に変更） 
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5.海水ポンプ及び海水ス トレーナに対する気中降下火砕物濃度の影響について

(1)概 要

海水ポンプ及び海水ス トレーナに対する降下火砕物の影響として、新規制基準適合性審査

時において荷重、閉塞、腐食、磨耗による影響評価を実施しているが、実用炉規則の改正を

踏まえ気中降下火砕物濃度を考慮した影響評価を実施する。

(2)気中降下火砕物濃度に対 して評価が必要な影響因子

海水ポンプ及び海水ス トレーナに射する降下火砕物による影響因子 (荷重、閉塞、腐食、

磨耗)について、新規制基準適合性審査時の評価結果を踏まえ、気中降下火砕物濃度を考慮

した評価を行 う。

a.海水ポンプ (海水ポンプモータに関する評価はb.に記載)

① 荷重

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した層厚 「22鯉」に積雪及び風を考慮して荷重評価を行い、

問題ないことを評価している。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

想定する降下火砕物の層厚 「22cm」 は変わらないことから、荷重に対する評価に影

響はない。

② 閉塞

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1■lm以下」に対し、海水ポンプ軸受の

間隙 (異物逃がし溝)が降下火砕物の粒径より大きいことから閉塞するおそれはない。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

想定する降下火砕物の粒径「1llm以下」は変わらないことから、閉塞に対する評価に

影響はない。

なお、海水ポンプについては、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期間で降下

火砕物が海面に降ることにより、海水中の降下火砕物濃度が上昇する可能性が懸念

されるが、以下の理由により閉塞に対する評価に影響はない。
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・降下火砕物は、粒径分布に関わらず、海水との密度差により海水面に浮くか又は

短時間で海底に沈むため、海水中の降下火砕物濃度が極めて高くなることは考え

にくい。

・海水中の降下火砕物の性質 (沈むものの割合、沈降速度等)は粒径により変化す

るものと考えられるが、想定する層厚 「22cm」 イこ対 して海水ポンプ室底面は十分

な深さ (9。 17m)が あり、仮に降下火砕物が海水中に均―に分散したとしても、濃

度は 4wt%程度である。 (表 -1参照 )

・層厚増加に伴い濃度が 2vt%程度から4vt%程度に増加するが、図-1で示す火山

灰の容積濃度とせん断抵抗の関係図では、火山灰濃度が 4wt%程度の領域で、せん

断応力の著しい増加はないことから、火山灰層厚の増加に伴 う逸△σ)老 些と1粘性

増加 は記 こらかいハ したがって、 J火 山 厚 の増加 が海水ポンプの運転 に影響 を

及ばすことはない。

。海水ポンプ室へ入る降下火砕物は、取水日から海水取水 トンネルを通つて海水ポ

ンプ室へ流入するものが想定されるが、海水取水 トンネルの形状により、海水ポ

ンプ室外の海面へ降った降下火砕物が海水ポンプ室へ多量流入する可能性は低い。

(海水ポンプ室及び海水取水 トンネルの形状を図-2に示す。)

。海水ポンプ吸い込み日は海水ポンプ室底面より lm以上高いレベルにある。したが

って、降下火砕物が海水ポンプ室底面に堆積 しても海水ポンプの取水に影響を及

ぼすことはない。

表-1 層厚と海水中の濃度

プラント
見直し後
の層厚

海水ポンプ

底面の深 さ
濃度

【参考】
層厚見直し前

の濃度

美浜 3号炉 22c m 9。 17m 4wt% 2wt%
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③ 腐食

【新規制基準適合性審査時における評価】

海水ポンプは防汚塗装を施しており、降下火砕物の付着による化学的影響 (腐食)

はない。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

気中降下火砕物濃度を考慮しても、腐食に対する評価に影響はない。

④ 磨耗

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「lnlm以 下」に対し、海水ポンプ軸受に

は、異物逃がし溝を設けており、火山灰による軸固着等には至らない。

【気中降下火砕物濃度を考慮 した評価】

降下火砕物は、砂より硬度が低くもろいことから、短期での磨耗への影響はない。

なお、海水ポンプについては、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期間で降下火

砕物が海面に降ることにより、海水中の降下火砕物濃度が上昇する可能性が懸念され

るが、以下の理由により磨耗に対する評価に影響はない。

・海水ポンプは通常運転時においても磨耗を引き起こす要因となりうる砂を含む海

水を通水 しながら運転 してお り、特に台風等の強風時は海底の砂を多量に含んだ海

水を通水 しているが、海水ポンプの磨耗による トラブルは発生 していない。

・降下火砕物は海水との密度差により海水面に浮くか又は短時間で海底に沈むため、

海水中の降下火砕物濃度が極めて高くなることは考えにくい。したがつて、短期 (24

時間)でポンプの運転に支障をきたすような磨耗が発生することは考えにくい。

b.海水ポンプモータ

① 荷重

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した層厚 「22鯉」に積雪及び風を考慮して荷重評価を行い、

問題ないことを評価している。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

想定する降下火砕物の層厚 「22cm」 は変わらないことから、荷重に対する評価に影

響はない。

② 閉塞

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1llm以 下」に対し、電動機は外気を屋

外カバー底面の吸気日より下から吸気するため火山灰が入りにくい構造であり、屋外
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カバー内部の通風路は粉塵、雨、雪等が内部に侵入 しにくいように冷却風を由折、急

変させる内部構造としている。海水ポンプモータの構造を図-3に示す。火山灰の密

度は比較的大きく、水分を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的にモータ内

部まで侵入することは考えにくい。

また、海水ポンプモータ内部への異物の侵入を防止するため、屋外カバー内には除

塵フィルタが設置されてお り、粒径が約 5μ mよ り大きい粒子 (海水・塩分等を含んだ

塵埃等)を捕集できる性能を有 している。なお、冷却風の取り込み量や目詰まりやす

さを考慮 し、約 5μ mに設定している。

このため、ほとんどの火山灰については除塵フィルタにより侵入を阻止することが

可能であり、除塵フィルタを通過 した細かな粒径の火山灰が海水ポンプモータ内部ヘ

侵入 した場合でも、海水ポンプモータ内部の通風路 (回定子コアと回転子コア間 1.611m、

コアダク ト間 10■lm)が閉塞することはない。海水ポンプモータの通風路を図-4に示

す。

なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受油槽で密封されているこ

とから軸貫通部からモータ内部に火山灰が侵入することはない。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

想定する降下火砕物の粒径「lHlm以下」は変わらないが、海水ポンプモータについて

は、除塵フィルタの日詰まりを考慮して除塵フィルタを取り外すこととする。除塵フ

ィルタを取り外しても、短期間であれば降下火砕物による影響を受けることはない。

詳細評価は表-2に記載する。

③ 腐食

【新規制基準適合性審査時における評価】

海水ポンプモータは防汚塗装を施しており、降下火砕物の付着による化学的影響 (腐

食)はない。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

気中降下火砕物濃度を考慮し、除塵フィルタを取り外しても、短期間であれば腐食

に紺する評価に影響はない。詳細評価は表-2に記載する。

④ 磨耗

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「1■lm以下」に対し、海水ポンプモータ

は外気を屋外カバー底面の吸気日より下から吸気するため火山灰が入りにくい構造で

あり、屋外カバー内部の通風路は粉塵、雨、雪等が内部に侵入しにくいように冷却風

を曲折、急変させる内部構造としている。海水ポンプモータの構造を図-3に示す。

火山灰の密度は比較的大きく、水分を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的

にモータ内部まで侵入することは考えにくい。
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なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受油槽で密封されているこ

とから軸貫通部からモータ内部に火山灰が侵入することはない。

【気中降下火砕物濃度を考慮した評価】

気中降下火砕物濃度を考慮し、除塵フィルタを取り外しても、降下火砕物は、砂よ

り硬度が低くもろいことから、短期間であれば磨耗への影響はない。詳細評価は表一

2に記載する。
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図-3 海水ポンプモータ構造図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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図-4 海水ポンプモータ通風路
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

と

A部

風速 19血 /S
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９
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０

B部

風速 10m/s

0

(354μ

粒径

0 740mm

粒径

0 354mm

- 163 -



影響因子 詳 細 評 価

閉 塞 外気を取 り入れる開放型の海水ポンプモータでは、吸気系の開口部から直接

粉塵、雨、雪等がモータ内部まで侵入 しないよう、規格に準拠 した通風路の構造

(冷却風を曲折、急変させる内部構造)と なつている。海水ポンプモータの構造

を図-3に示す。

短期間であれば、気中降下火砕物濃度を考慮 し、除塵フィルタを取 り外 した場

合においても、回転子が回転 していることに加 え、固定子 と回転子の隙聞

(1.611m)及びコアダク ト間 (10■lm)は降下火砕物の粒径 (1■lm以下)よ り大き

いため、通風路が閉塞することはない。また、通風路の構造 (風が曲折、急変す

る構造)に より、モータ内部まで侵入 してくる火砕物は、降下火砕物の粒径 1■lm

以下より、さらに小さいものとなると考えられる。海水ポンプモータの構造を図

-3に、海水ポンプモータの通風路を図-4に示す。

腐 食 海塩粒子等の影響を考慮して、モータの外表面と内部は全て耐食性に優れた

複数層のエポキシ系及びウレタン系の塗料を塗布 してお り、降下火砕物が付着

したとしても、直ちに腐食が進むことはない。また、モータの固定子巻線 と固

定子コアは耐薬品性に優れたダイヤエポキシ絶縁 (DF絶縁)で保護されてお

り、モータや通風路 (コ アダクト)に降下火砕物が付着 した場合を考慮 して

も、短期間であれば、モータが降下火砕物による化学的影響を受けることはな

い 。

磨 耗 降下火砕物の気中濃度の増加に伴い、除塵フィルタを取り外 して運転するこ

とから、火山灰混合空気による磨耗の影響が考えられるが、降下火砕物は砂よ

り硬度が低くもろいことから、短期間であれば、磨耗によるモータの機能への

影響はない。

表-2 気中降下火砕物濃度を考慮 した海水ポンプモータの詳細評価

なお、降下火砕物到達後24時間以降の海水ポンプの運転については、24時間経過以降に

除塵フィルタを取 り付けた後、屋外設備 として状況確認及び除灰等を行 うこととしている。

火山影響等発生時に除塵フィルタを取 り外 して運転 したことによつて、モータ内部に降下

火砕物が付着 していた場合においても、24時間経過以降に取 り付けた除塵フィルタを通 した

清浄な冷却風によつて、付着していた降下火砕物もモータ外部へ排出されていくため、運転

継続は可能と考えている。

海水ポンプ運転中の健全性については、日常巡視 J点検にて外観 J点検、異音・異臭の有無及

び現場温度計によるりF気温度、軸受温度の確認を行 うことで、モータ内部の異常 (閉塞、磨

耗、腐食)を確認できる。

また、海水ポンプモータに異常が確認された場合には、待機中の海水ポンプに切替えるこ

とや海水ポンプモータを予備機 と取 り替えることができる。

以上のことから、24時間以降の海水ポンプの運転についても、問題ないことを確認 し

た。
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C 海水ス トレーナ

① 閉塞

【新規制基準適合性審査時における評価】

設置許可において設定した降下火砕物の粒径「lRlm以 下」に対し、海水ス トレーナメ

ッシュが大きいことから、閉塞するおそれはないと評価している。また、下流設備で

ある非常用ディーゼル機関の冷却器、チラーユニット、一次系冷却水クーラにおいて

も閉塞することはないと評価している。

【気中降下火砕物濃度を考慮 した評価】

想定する降下火砕物の粒径「1llm以下」は変わらないことから、閉塞に対する評価に

影響はない。

なお、気中降下火砕物濃度を考慮すると、短期間で降下火砕物が海面に降ることによ

り、海水中の降下火砕物濃度が上昇する可能性が懸念されるが、以下の理由により閉塞

に対する評価に影響はない。

。降下火砕物は、粒径分布に関わらず、海水との密度差により海水面に浮くか又は

短時間で海底に沈むため、海水中の降下火砕物濃度が極めて高くなることは考え

にくい。

。海水中の降下火砕物の性質 (沈むものの割合、沈降速度等)は粒径により変化す

るものと考えられるが、想定する層厚 「22cm」 イこ対 して海水ポンプ室底面は十分

な深さ (9。 17m)が あり、仮に降下火砕物が海水中に均―に分散したとしても、濃

度は 4wt%程度である。 (表 -1参照)

・層厚増加に伴い濃度が 2wtO/O程度か ら4vt %程度に増加するが、図-1で示す火山

灰の容積濃度とせん断抵抗の関係図では、火山灰濃度が 4wt%程度の領域で、せん

断応力の著しい増加はないことから、火山医層屋の壇加に伴 う逸△全老しい粘性

増力日は記 られい^したがって、火山 層厚の増加が海水ポンプの運転に影響を

及ぼすことはない。

・海水ポンプ室へ入る降下火砕物は、取水日から海水取水 トンネルを通つて海水ポ

ンプ室へ流入するものが想定されるが、海水取水 トンネルの形状により、海水ポ

ンプ室外の海面へ降つた降下火砕物が海水ポンプ室へ多量流入する可能性は低い。

(海水ポンプ室及び海水取水 トンネルの形状を図-2に示す。)

(3)ま とめ

海水ポンプ及び海水ス トレーナに対する降下火砕物の影響は、荷重、閉塞、腐食、磨耗が

想定されるが、各影響因子の閉塞に対して気中降下火砕物濃度を考慮 した影響評価を実施 し

た結果、健全性に問題がないことを確認 した
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6.火 山灰除けテン トについて

(1)>ン ト設営手順について

a.テ ン ト運搬について

テン ト保管場所は図 1に示すとお リフィルタ清掃エリア近傍であり、重量は約 40k g

で容易に運搬可能である。

b.テン ト設営について

図 2に示すとお り、組立てが容易な折畳み式であり、緊急安全対策要員 4人が約 5分以

内に設営可能である。

なお、テン ト設営作業は降下火砕物が発電所敷地に到達する前に実施するため降灰によ

る影響はない。

(2)火山灰荷重の考慮について

層厚見直し (22cm)に伴い火山灰荷重が増加することになるが、テン ト天丼部は傾斜を設

け、防汚処理 としてフッ素系表面処理を行 うことにより、火山灰がテン ト天丼部に積もらな

いようにしていることから、火山灰荷重による影響はない。

また、テ ン ト内にはフィル タ清掃要 員が 2 いることから、万が一、>ン ト天丼部に火山

灰 の蜂繕 が確 認 バねノた 場 合 お い て ▼、、 除 灰することで火山灰荷重による影響がないように

する。

一方、火山灰 は未蒸気 の癖縮 に伴い火山灰 子が集結すること (火山豆石)が知 られてい

るが、火 山豆石 に閏 す る文献※による と、火 か ら 50km以上離れると火山豆石の大きさは

2mmを下 るとされているハ大山から美 電所までの距離は約 220kmで あるが、仮に

2mmの 火 山豆石が至」達 した として 幸ぅ火 山灰 け>ン トに衝突し、グラスファイバー製のテ

ン ト (引 穏強 庁 約 860 1て gf//巾同 )を貫通す ることは考 えに くいハ

※早川 由紀夫 (1983):火山豆石として降下堆積 した十和田火山人戸火山灰

(火 山 第 2集 第 28巻 (1983)第 1号 33頁 )

火山豆石の保存状態が最もよい HP l上部の各露頭における火山豆石の最大粒径を Fig.9

に示す。必ず しも火口に近いほど火山

豆石の粒径が大きいとは限らず,火 口

から 20佗30 km離れた地点の粒径が

大きい傾向が読みとれる。50 km以上

離れると,火山豆石の大きさは小さく

な り,火山礫 (lapilll)の下限 2mm

を下回 るようになる

HPは よく成層して い るが, 傾斜

30° を超える急斜面上に堆積 しながら

その成層構造を全 く乱さずに整然 と堆

Fig。 9, Map showhЩ g the maximun diameter of
accretionary lapilli in the upper part of HPl

ash unit. Values are in minirneters.

10km

０わ

中
　
　
　
　
　
　
　

，．．
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(3)風の考慮について

図 2の とお り、ロープ及びフックによる固定を併用することにより、風の影響を受けにく

い設計とする。

(4)その他の考慮事項について

テン トは耐火シー トとする。また、出入日はファスナー式とし、降灰による影響を受けず

に出入 りが可能な設計とする。

子ント保管増瞬 〈等常埼〉

テントー 所 て,T,レタ職書・‐滑脳時)

図 1 火山灰除けテン ト設営位置図

期 H(クリ
'a窯

/4●需】

図2 火山灰除けテントイメージ図

磯気粛搬
岳 B 3A

藝

妄■

―

とし
烹HttCt韓
欝

`.

,ン Hいよシート,

1 約 1,000mm i
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添付4

美浜 3号炉「大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに係る設置許可申請について」に伴う条文の整理表

今回申請での問係条文 O
今回申請での無関係の条文

既許可変更有 リ 〇

既許可変更無 し

条 文 関係性
既許可

変更有無
備 考

第1条 ―条 適用範囲 適用する基準 (法 令)についての説明であ り、要求事項ではないぅ

第2条 二条 定義 言葉の定義であ り、要求事項ではない。

第3条 三条 設計基準対象施設の地盤
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
から、設計基準対象施設の地鶴に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものでは
ない。

第4条 口条 地震による損傷の防止
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、地震による損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い。

第5条 五条 津波による損傷の防止
本変更
から、
い。

において
津波によ

は、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
る損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな

第6条
六 条 外部か らの衝撃による損傷の防止

(想 定 され る自然現象 )

本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
から、外部か らの衝撃による損傷の防止 (火 山以外)に係る既設置許可の基準適合性確認結果に
影響を与えるものではない。

第6条
六 条 外部

(火

か らの衝撃による損傷の防止
山 )

O O 本条文は火山に係る条文であり、大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴い本条文に
対する適合性を示すため、設置許可申請書の記載を変更する。

第7条
七 条 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等

の防止 O
本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本変更においては、本条文に関係する設備に変更
はなく、及びそれらの運用変更は伴わないことから、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の
防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第8条 八条 火災による損傷の防止
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わな
か ら、火災による損傷の防止に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの
い。

いこと
ではな

第9条 九条 浴水による損傷の防止等
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、浴水による損傷の防止等に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものでは
ない。

第 10条 十条 誤操作の防止 本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、誤操作の防止に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第 11条 十一条 安全避難通路等 O
本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本変更においては、本条文に関係する設備に変更
はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないことか ら、安全避難通路等に係る既設置許可の基準適
合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 12条 十二条 安全施設 O

大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴い誘響を受ける施設 (安全施設 を内包 している建屋、復
水タンク、燃料取替用水タンンク、海水ボンプ、主蒸気逃が し弁、主蒸気安全弁)があるが、安
全施設の基本設計方針に変更がないため、安全施設に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影
響はない。

第13条
十三条 運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故の拡大の防止

本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止に係る既設置許可の基準適合性確
認結果に影響を与えるものではない。

第 14条 十四条 全交流動力電源喪失対策設備
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
から、全交流動力電源喪失対策設備 に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるもの
ではない。

第 15条 十五条 炉心等
本変更においては、本条文に関係ず る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、炉心等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 16条 十六条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設
本変更においては、本条文に関係する設備 に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与える
ものではない。

第 17条 十七条 原子炉冷却材圧カバウンゲリ
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、原子炉冷却材圧カバウンダリに係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの
ではない。

第 18条 十八条 蒸気ター ビン 本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、蒸気ター ビンに係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 19条 十九条 非常用炉心冷却設備
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、非常用炉心冷却設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い 。

第20条 二十条 一次冷却材の減少分を補給する設備
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと

補給する設備に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えから、一次冷却材の減少分を
るものではない。

第21条 二十一条 残留熱 を除去することができる設備
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、残留熱を除去ずることができる設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え
るものではない。

第22条
二十二条 最終 ヒー トシンクヘ熱を輸送す る

ことができる設備

本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
から、最終 ヒー トシンクヘ熱を輸送す ることができる設備に係る既設置許可の基準適合性確認結
果に影響を与えるものではない。

第23条 二十三条 計装制御系統施設
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
から、計装制御系統施設に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第24条 二十四条 安全保護回路
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、安全保護回路に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第26条 二十五条 反応度制御系統及び原子炉停止系統
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与え
るものではない。

第26条 二十六条 原子炉制御室等
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わなし
か ら、原子炉制御室等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではなし

こヽと

第27条 二十七条 放射性廃棄物の処理施設
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、放射性廃棄物の処理施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは
ない。

第28条 二十八条 放射性廃棄物の貯蔵施設
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、放射性廃棄物の貯蔵施設に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものでは
ない。
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条 文 関係性
既許可

変更有無
備 考

第29条
二十九条 工場等周辺における直接ガンマ線等

か らの防護

本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、工場等周辺における直接ガンマ線等か らの防護に係る既設置許可の基準適合性確認結果に
影響 を与えるものではない。

第30条 二十条 放射線からの放射線業務従事者の防護
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、放射線か らの放射線業務従事者の防護に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
えるものではない。

第31条 三十一条 監視設備
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わな
から、監視設備に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

いこと

第32条 三十二条 原子炉格納施設 O
大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴 い影響を受ける施設 (外部 しゃへい建屋)があるが、原
子炉格納施設の基本設計方針に変更がないため、原子炉格納施設に係 る既設置許可の基準適合性
F雀認結果に影響 を与えるものではない。

第33条 二十三条 保安電源 O
大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴 い影響を受ける施設 (非常用ディーゼル発電機 )がある
が、保安電源の基本設計方針に変更がないため、保安電源に係る既設置許可の基準適合性確認結
果に影響 を与えるものではない。

第34条 三十四条 緊急時対策所 O
大山生竹テフラの 0)貫 出規模の見直 しに伴い誘響を受ける施設 (緊急時対策所建屋)があるが、緊
急時対策所の基本設計方針に変更がないため、緊急時対策所に係る既設置許可の基準適合性確認
結果に影響 を与えるものではない。

第35条 三十五条 通信連絡設備
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、通信連絡設備に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第36条 二十六条 補助ボイラー 本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、補助ポイラーに係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第37条 三十七条 重大事故等の拡大の防止等
本変更においては、本条文に関係する設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、有効性評価に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第38条 三十八条 重大事故等対処施設の地盤
本変更においては、本条文に関係す る設備に変更はな く、及びそれ らの運用変更は伴わないこと
か ら、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い。

第39条 三十九条 地震による損傷の防止 同上

第40条 四十条 津波による損傷の防止 同上

第41条 四十一条 火災による損傷の防止 同上

第42条 四十二条 特定重大事故等対処施設 O
大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴い影響 を受ける施設 (特重施設の建屋)があるが、特定
重大事故等対処施設の基本設計方針に変更がないため、特定重大事故等対処施設に係 る既設置許
可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第43条 四十三条 重大事故等対処設備 0
大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴 い影響を受ける施設 (緊急時対策所建屋 )があるが、重
人事故等対処施設の基本設計方針に変更がないため、重大事故等対処施設に係 る既設置許可の基
準適合性確認結果に影響 を与えるものではない。

第44条
四十四条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備

本変更においては、本条文に関係する設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い 。

第45条
四十五条 原子炉冷却材圧カバウンダ リ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備
同上

第46条
四十六条 原子炉冷却材圧カバウンダリを減圧

するための設備 同上

第47条
四十七条 原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却ずるための設備
同上

第48条
四十八条 最終 ヒー トシンクヘ熱を輸送する

ための設備
同上

第49条
四十九条 原子炉格納容器内の冷却等のため

の設備
同上

第50条
五十条 原子炉格納容器の

ための設備
過圧破損 を防止する

同上

第51条
五十一条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための設備
同上

第52条
五十二条 水素爆発 による原子炉格納容器の

破損 を防止するための設備
同 上

第53条
五十三条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための設備
同上

第54条
五十四条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備
同上

第55条
五十五条 工場等外への放射性物質の拡散 を

lЛI制 するための設備
同上

第56条
五十六条 重大事故等の収東に必要

供給設備
となる水の

同上

第57条 五十七条 電源設備 同上

第58条 五十八条 計装設備 同上

第59条
五十九条 運転員が原子炉制御室にとどまる

ための設備
同上

第60条 六十条 監視測定設備 同上

第61条 六十一条 緊急時対策所 〇

大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴 い影響を受ける施設 (緊 急時対策所建屋 )があるが、緊
急時対策所の基本設計方針に変更がないため、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合
性確認結果に影響を与えるものではない。

第62条 六十二条 通信連絡 を行 うために必要な設備
本変更においては、本条文に関係ずる設備に変更はなく、及びそれらの運用変更は伴わないこと
から、重大事故等対処施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな
い。
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