
 １．件名：大飯発電所第３号機加圧器スプレイライン配管溶接部における事象に

関する関西電力（株）との面談 

 

２．日時：令和３年２月５日 １４時００分～１５時００分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門  

髙須統括監視指導官、滝吉企画調査官 

関西電力株式会社 

原子力事業本部 原子力発電部門 原子力発電部長 他４名 

 

５．要旨 

○関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）と、２月４日に開催した第１

０回大飯３号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指示に係る

公開会合における議論に関し、同会合資料を基に、以下の点について認識共

有を行った。 

・第１０回公開会合において原子力規制庁から提示することを求めた資料、

データ等の再確認 

・これまでの会合における関西電力による調査結果及び考察に係る説明内容

の再確認 

・第１０回公開会合で原子力規制庁から質問した内容の再確認 

 

６．その他 

資料：第１０回大飯３号機加圧器スプレイライン配管溶接部における有意な指

示に係る公開会合 資料１（別途原子力規制委員会ホームページに掲載） 


