
１．件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地

区）の外部電源喪失時の通報に係る対応について 

 

２．日 時：令和3年9月28日 17:43 ～ 17:55 

 

３．場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓 

 

４．出席者 

原子力規制庁 緊急事案対策室 

宮地防災専門官 

（以下、テレビ会議システムによる出席） 

蔦澤防災専門職 

日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 保安管理部 危機管理課 他6名 

 

５．要 旨 

日本原子力研究開発機構から、令和3年8月9日深夜に発生した大洗研

究所（北地区）における停電時の対応について、9月9日に説明を受けた

通報連絡に係る対策実施の進捗並びに、対策に関する教育及び訓練の実

施結果に対する評価と効果について説明があった。（資料1） 

原子力規制庁から、今回の対策が今後の災害対応における初動時の情

報提供に効果的であると判断することを伝え、他施設に対する水平展開

計画についても実施結果を提示するよう伝えた。 

日本原子力研究開発機構からは、他施設への水平展開結果をもって最

終報告とする旨の連絡があった。 

 

６．その他 

配布資料： 

資料 1 大洗研究所(北地区)計画外停電発生時の現地対策本部の対応

について（通報連絡に係る問題点と原因分析に基づく対策方

針案）              日本原子力研究開発機構 

 


