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東京電力ＨＤ㈱ 

 

格納容器圧力逃がし装置における 

溶接部の技術基準適合性確認に関する説明について 

 

◎柏崎刈羽原子力発電所７号機格納容器圧力逃がし装置における溶

接部の技術基準適合性確認において発生した不適合につきまして、

現在社内ＱＭＳに基づき不適合処置を実施しております。 

当該不適合に関して、以下のご説明をさせていただきます。 

 

 ご説明内容 

・発注品受け入れ時の社内ルールについて 

・当該品受け入れ時の考え方 

 

以上 


