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女川原子力発電所第２号機 使用前確認申請書等における確認事項について 

 

女川原子力発電所第２号機においては，使用前事業者検査の実施に向け，設工認の最終補正の

品証様式８への反映などの準備を進めているところであるが，使用前確認申請書の提出に当たり

以下について確認させていただきたい。 

 

１．使用前確認申請書における工事の工程の記載について 

「主要な耐圧部の溶接部に係る検査」に係る使用前確認申請書の「場所」の記載について，

発電所のみの記載で良いか確認させていただきたい。 

 

２．使用前確認申請書の添付書類について 
使用前確認申請書の添付書類（３）「施設管理の重要度が高い系統，施設又は機器に関する説

明書」については，別紙として「使用前確認を受けようとする対象施設の一覧」を添付する予

定としている。 

当該の別紙については，設工認全体の設備一覧を示すのではなく，使用前確認対象の設備一

覧を示すことで良いか確認させていただきたい。 

 

 

以 上 


