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美浜発電所の原子力規制検査における指摘 
（インターフェイスシステム LOCA に係るもの）を踏まえた今後の対応について 

 
１．原子力規制検査における経緯 

美浜発電所３号機の令和２年度第４四半期の原子力規制検査報告書において、「美浜発電所３号機

の原子炉格納容器外の電気計装品等に係るインターフェイスシステム LOCA 時の耐環境評価につい

て」は検査継続案件として報告され、令和３年度第１四半期の原子力規制検査において議論を重ねて

きた。令和３年度第１四半期に議論してきた内容としては、インターフェイスシステム LOCA 時の事

象収束に必要な操作の１つである「余熱除去ポンプ入口弁閉止」記載について、発電用原子炉設置変

更許可申請書及び新規制基準に係る審査時に提示している技術的能力のまとめ資料において齟齬が

見受けられるのではないか、という点である。 
 
 機器の環境条件の設定根拠 

（添付書類十 技術的能力 
まとめ資料 添付資料） 

有効性評価における 
対応手順の概要図（手順フロー） 
（添付書類十） 

（備考） 
有効性評価解析上の扱い 
（添付書類十） 

美浜３号機 
実際の操作可能時間を考慮し、 

事象発生の 30 分後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

事象発生の約64分後以降※１に

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

炉心冷却の観点で厳しい条件 

となるよう、解析の評価期間である 

3 時間以内に閉止を考慮せず※２ 

高浜１、２号機 
実際の操作可能時間を考慮し、 

事象発生の 30 分後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

事象発生の約64分後以降※１に

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

炉心冷却の観点で厳しい条件 

となるよう、解析の評価期間である 

3 時間以内に閉止を考慮せず※２ 

高浜３、４号機 
実際の操作可能時間を考慮し、 

事象発生の 60 分後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

事象発生の約62分後以降※１に

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

炉心冷却の観点で厳しい条件 

となるよう、事象発生の 7 時間後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止※２ 

大飯３、４号機 
実際の操作可能時間を考慮し、 

事象発生の 60 分後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

事象発生の約63分後以降※１に

余熱除去ポンプ入口弁を閉止 

炉心冷却の観点で厳しい条件 

となるよう、事象発生の 7 時間後に 

余熱除去ポンプ入口弁を閉止※２ 

※１：手順フローにおいて、高圧注入から充てん注入に切り替える手順の後に、余熱除去ポンプ 
入口弁を閉止するように読み取れるフローとなっていた。 

※２：有効性評価解析上の考慮有無については、申請書に明記していない。 
 
本件については、原子力規制検査において原子力検査官殿に対し、機器の環境条件の設定根拠にお

いて想定している操作時間（美浜第３号機の場合は事象発生後 30 分後）をもとに各種訓練や手順書

を整備していること、当該操作の成立性等について説明し、『関西電力株式会社美浜発電所令和３年

度（第１四半期）原子力規制検査報告書（令和３年７月）』において、「検査による事実確認等を実施

した結果、指摘事項に該当しないと判断した。」と記載され、令和２年度第４四半期の原子力規制検査

報告書において検査継続事案件となっていた本件の確認が終了した。 
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２．原子力規制検査における指摘を踏まえた今後の対応について 
今回の原子力規制検査対応を踏まえ、誤解を与えることとなった発電用原子炉設置変更許可申請書

の記載については、「余熱除去ポンプ入口弁の閉止」を機器の環境条件の設定根拠において想定して

いる操作時間内で実施できること、また、有効性評価手順フローの記載については、実際の手順のと

おり当該弁を閉止可能となれば、その他の操作との関連はなく速やかに当該弁の閉止操作に移行する

旨が明確となるように適正化すべきと考えている。そのため、適正化する内容及び時期についてご説

明させていただきたい。 
 
① 適正化する内容 

添付資料十について適正化することを考えている。 
 
② 適正化する時期 

過去の適正化実績を踏まえ、今後、添付資料十を含む申請を行う際に、併せて適正化を実施

することとしたい。 
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