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高速実験炉「常陽」では、2022年度に、第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔及び冷却

水循環ポンプの交換を計画している。 

本件は、当該機器の老朽化（設置後約 40 年）に伴い、同等機種（後継機種）へ交換するものであ

り、その取扱いについて、以下のように整理した。 

 

1.  交換計画 

第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備は、建家内の換気を行い空気調和を担っているもので

ある。今回、交換を計画している対象は、地上屋外に設置されている冷却塔及び冷却水循環ポン

プ（これらに接続される配管を含む）である。当該系統の冷却水は、パッケージ型空気調和器（管

理室系及び新燃料貯蔵室系の２基）へ冷却水を供給しているものである。当該パッケージ型空気

調和器により冷気を送風している部屋を添付２に示す。なお、冷気の送風は、梅雨時期における

除湿等、夏場における作業環境の向上を目的に人の感覚により運用しているものであり、仮に当

該室への冷気の供給が無くなった場合においても、安全機能に影響するものではない。 

現行の許可申請書においては、当該空調換気設備に関する要求事項は記載されていない。 

また、試験炉技術基準規則において、当該設備に該当する要求事項は無い。 

なお、設置当初の設計及び工事の方法の認可申請書においては、当該機器の仕様が記載されて

いるが、その性能に関して計算書等の説明は無く、審査対象となっていないと考える。 

以上のことから、本件は事業者の自主保安として実施する。 

工期は約３カ月（交換品の調達を含む）を見込んでおり、2022年度内に完了する計画である。 

 

2. 新規制基準への対応 

 ｢常陽｣は現在、新規制基準への適合性の審査が継続されているところである。本件については、

新規制基準に照らしても要求事項は発生しないと考えている。 

なお、今後、新規制基準適合に係る許可において、本件に係る要求事項がある場合には、他の

既設の設備と同様に、許可取得後の設計及び工事の計画の認可に係る申請において、基準に適合

することを示す。 

以 上 

【取扱注意】 

（原子力機構 大洗研究所） 

本書は、核物質防護情報が含まれています。 

当機構の同意なく本書の全部又は一部を複写 

及び第三者に開示することを禁止します。 

枠内は取扱注意情報のため公開できません 
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仕様 （左：既設、右：交換予定品）

名 称 空調換気設備冷却塔

型 式 向流型

熱交換能力(kcal/h/基) 137,500 179,900

循環水(ℓ/min) 600 600

送風機電動機(kW) 1.1 1.1

基 数 1

耐震クラス Ｃ

高速実験炉｢常陽｣ 第一使用済燃料貯蔵建物 空調換気設備 冷却塔等の交換

仕様（左：既設、右：交換予定品）

名 称 冷却水循環ポンプ

型 式 ライン型

流量(ℓ/min) 600 600

揚 程(m) 20 28

電動機(kW) 3.7 5.5

基 数 1

耐震クラス Ｃ

【概要】
「常陽」第一使用済燃料貯蔵施設（以下、第一SFFと称す）
の空調換気設備の冷却塔は、建家内の換気・空気調和を
担っているパッケージ型空気調和器（２基）へ冷却水を供給
するものである。
交換対象は、冷却塔及び冷却水循環ポンプ（これらに接
続される配管を含む）である。
当該冷却塔は、地上屋外に設置され、設置以来約40年使
用しており、劣化が懸念されるため交換するものである。

交換範囲

冷却水循環ポンプ
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核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。 
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核物質防護情報（管理情報）が含まれているため公開できません。 
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