
令和４年４月２０日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所の高速実験炉原子炉施設｢常陽｣ 

定期事業者検査の終了報告（令和３年度分）について 

 

１．名称及び住所並びに代表者の指名 

   名    称   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

   住    所   茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

   代表者の氏名   理事長 小口 正範 
 

２．事業所の名称及び所在地 

   名    称   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（南地区） 

   所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

 

３．検査の対象及び方法並びに期日 

添付資料１「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の高速実験

炉原子炉施設｢常陽｣定期事業者検査実績」に示す。 

 

４．検査の実績 

  自 令和３年１１月２５日 

  至 令和４年 ３月１０日 

詳細については、添付資料１「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗

研究所の高速実験炉原子炉施設｢常陽｣定期事業者検査実績」に示す。 

なお、定期事業者検査の結果は良好であった。 

 

添付資料 

添付資料１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の高速実験炉

原子炉施設｢常陽｣定期事業者検査実績 

参考資料 

参考資料 「常陽」原子炉施設施設管理実施計画 

 

以上 



 

 
 

添付資料１ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の高速実験炉原子炉施設｢常陽｣定期事業者検査実績 

法令技術基準*1 検査項目 施設区分 設備等 建家等 期日 
（検査実績） 検査の方法*2 備 考 

第２０条 
（安全避難通路等） 

保安記録確認検
査 

その他原子炉の附
属設備 

誘導灯 第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 
廃棄物処理建物 

R4.3.10 保安  

第２１条 
（安全設備） 

保安記録確認検
査 

その他原子炉の附
属設備 

自動火災報知設備 
消火設備 

原子炉建物 
原子炉附属建物 
主冷却機建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 
メンテナンス建物 
廃棄物処理建物 
旧廃棄物処理建物 

R4.3.10 保安  

第２６条 
（核燃料物質貯蔵設

備） 

浄化能力検査 核燃料物質の貯蔵
施設 

原子炉附属建物 水処理設備 
第一使用済燃料貯蔵建物 水冷却浄化設備 
第二使用済燃料貯蔵建物 水冷却浄化設備 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 

R4.3.10 立会  

 外観検査（貯蔵
能力確認検査） 

核燃料物質の貯蔵
施設 

原子炉附属建物 新燃料貯蔵設備 装填燃
料収納管 
原子炉附属建物 使用済燃料貯蔵設備 貯
蔵ラック 
第一使用済燃料貯蔵建物 新燃料貯蔵設備 

新燃料収納管 
第一使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵
設備 貯蔵ラック 
第二使用済燃料貯蔵建物 使用済燃料貯蔵
設備 貯蔵ラック A 及び B 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 

R4.3.10 記録  

 水冷却池漏えい
検査（外観検査） 

核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設 

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設備の水
冷却池 
第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵

設備の水冷却池 
第二使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵
設備の水冷却池 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 R4.3.10 記録  

 保安記録確認検
査 

核燃料物質の貯蔵
施設 

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設備の水
冷却池 
第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵

設備の水冷却池 
第二使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵
設備の水冷却池 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 

R4.3.10 保安  

第３１条 
（放射線管理施設） 

線量当量率の測

定検査 
放射線管理施設 エリアモニタ 原子炉附属建物 

R4.3.10 立会  



 

 
 

法令技術基準*1 検査項目 施設区分 設備等 建家等 期日 
（検査実績） 検査の方法*2 備 考 

 放射性物質の濃
度の測定検査 

放射線管理施設 排気口モニタ 
ダストモニタ 

原子炉附属建物 R4.3.10 記録  

 警報検査 放射線管理施設 エリアモニタ 
ダストモニタ 
ガスモニタ 

原子炉附属建物 
R4.3.10 記録  

第３５条 
（廃棄物処理設備） 

処 理 能 力 検 査
（作動検査） 

放射性廃棄物の廃
棄施設 

常用廃ガス圧縮機 
非常用廃ガス圧縮機 

原子炉附属建物 R3.11.25 記録  

 貯蔵能力確認検
査（漏えい検査） 

放射性廃棄物の廃
棄施設 

廃ガスタンク 原子炉附属建物 R3.11.25 記録  

 外観検査 放射性廃棄物の廃

棄施設 
原子炉附属建物内液体廃棄物 A タンク 
原子炉附属建物内液体廃棄物 B タンク 
原子炉附属建物内沈降防止槽 
原子炉附属建物内アルコール廃液タンク 
第一使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク A 
第一使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃

液タンク B 
第二使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク A 
第二使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク B 
メンテナンス建物液体廃棄物A廃液タンク 
メンテナンス建物液体廃棄物B廃液タンク 
廃棄物処理建物内廃液調整タンク A 
廃棄物処理建物内廃液調整タンク B 
廃棄物処理建物内液体廃棄物A受入タンク
A 
廃棄物処理建物内液体廃棄物A受入タンク

B 
廃棄物処理建物内廃液移送タンク A 
廃棄物処理建物内廃液移送タンク B 
廃棄物処理建物内洗浄廃液受入タンク A 
廃棄物処理建物内洗浄廃液受入タンク B 
廃棄物処理建物内液体廃棄物B受入タンク

A 
廃棄物処理建物内液体廃棄物B受入タンク
B 
廃棄物処理建物内濃縮液タンク 
廃棄物処理建物内逆洗液タンク 
廃棄物処理建物内ドレンサンプタンク 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 
メンテナンス建物 
廃棄物処理建物 

R3.11.25 一部立会/記録  

 処理能力検査 放射性廃棄物の廃
棄施設 

蒸発濃縮処理装置 廃棄物処理建物 R3.11.25 立会  

 



 

 
 

法令技術基準*1 検査項目 施設区分 設備等 建家等 期日 
（検査実績） 検査の方法*2 備 考 

 保安記録確認検
査 

放射性廃棄物の廃
棄施設 

アルゴン廃ガス処理設備 排気配管 
液体廃棄物処理設備 廃液配管（廃液輸送
管） 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 
メンテナンス建物 
廃棄物処理建物 
廃液トレンチ 

R3.11.25 保安  

第３６条 
（保管廃棄設備） 

外観検査 放射性廃棄物の廃
棄施設 

固体廃棄物 A 貯蔵庫 
固体廃棄物 B 貯蔵庫 A 
固体廃棄物 B 貯蔵庫 B 
固体廃棄物貯蔵設備 

メンテナンス建物 
廃棄物処理建物 R3.11.25 記録  

第４０条 
（保安電源設備） 

非常用電源検査
（作動検査） 

その他原子炉の附
属設備 

ディーゼル発電機 
交流無停電電源設備 
直流無停電電源設備 

原子炉附属建物 
主冷却機建物 R3.12.22 立会  

 非常用電源検査
（外観検査） 

その他原子炉の附
属設備 

蓄電池（交流無停電電源設備用、直流無停
電電源設備用） 

原子炉附属建物 R3.12.22 記録  

第４１条 
（警報装置） 

警報検査 核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設 

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設備の水
冷却池（液位計） 
第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵
設備の水冷却池（液位計） 
第二使用済燃料貯蔵建物内使用済燃料貯蔵

設備の水冷却池（液位計） 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 R4.3.10 記録  

  放射性廃棄物の廃
棄施設 

原子炉附属建物内液体廃棄物 A タンク（水
位計） 
原子炉附属建物内液体廃棄物 B タンク（水
位計） 
原子炉附属建物内アルコール廃液タンク

（水位計） 
第一使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク A（水位計） 
第一使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク B（水位計） 
第二使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃

液タンク A（水位計） 
第二使用済燃料貯蔵建物内液体廃棄物A廃
液タンク B（水位計） 
メンテナンス建物液体廃棄物A廃液タンク
（水位計） 
メンテナンス建物液体廃棄物B廃液タンク

（水位計） 
廃棄物処理建物内液体廃棄物A受入タンク
A（水位計） 
廃棄物処理建物内液体廃棄物A受入タンク
B（水位計） 
 

原子炉附属建物 
第一使用済燃料貯蔵建物 
第二使用済燃料貯蔵建物 
メンテナンス建物 
廃棄物処理建物 

R4.3.10 記録  



 

 
 

法令技術基準*1 検査項目 施設区分 設備等 建家等 期日 
（検査実績） 検査の方法*2 備 考 

 
 

  
 

廃棄物処理建物内液体廃棄物B受入タンク
A（水位計） 
廃棄物処理建物内液体廃棄物B受入タンク

B（水位計） 
廃棄物処理建物内廃液調整タンク A（水位
計） 
廃棄物処理建物内廃液調整タンク B（水位
計） 
廃棄物処理建物内濃縮液タンク（水位計） 
廃棄物処理建物内逆洗液タンク（水位計） 
廃棄物処理建物内廃液移送タンク A（水位
計） 
廃棄物処理建物内廃液移送タンク B（水位
計） 
廃棄物処理建物内漏洩検出器（液体廃棄物

処理設備、ドレンサンプタンク） 

    

  放射線管理施設 排気口モニタ 
ガスモニタ 
エリアモニタ 

原子炉附属建物 R4.3.10 一部立会／記録  

第６６条 
（ナトリウムの漏え
いによる影響の防
止） 

外観検査 その他原子炉の附

属設備 
ライナー等 

原子炉建物 
原子炉附属建物 
主冷却機建物 

R4.3.10 記録  

*1：試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 

*2：立会：立会確認、記録：記録確認、保安：保安記録確認 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陽 原子炉施設 

 施設管理実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洗研究所 

 

高 実験炉部 高 炉第 1 課 

高 炉第 「 課 

放射線管理部 放射線管理第 1 課 

 

参考資料 



 

制改定一覧 

 

常陽 原子炉施設 施設管理実施計画 

番号 制改定日 施行日 制改定理由等 

 認  意 確 認 

策 定 高 実験

炉部長 

原子炉主

任 術者 

放射線 

管理部長 

制定 

0 

制定 

 2020年 12月 25日 

施行 

 2021年 1月 1日 

 

 大洗研究所 南地区 原子炉施設保安規定第

135条の 4に基づき制定した  

   

 

 

 

 

 

 

 

改定 

1 

改定 

 2021年 3月 25日 

施行 

 2021年 3月 25日 

 

 設備保全整理表の見直しに伴い改定した  

   

 

 

 

 

 

 

 

改定 

2 

改定 

 2021年 6月 1日 

施行 

 2021年 6月 1日 

 

 規制庁への定期事業者検査終了報告 令和

年度分 時のコメン を受け 設備保全整理表

の見直し及び定期事業者検査要否整理表の検

査 称等の見直しに伴い改定した  

    

改定 

3 

改定 

 2021年 8月 18日 

施行 

 2021年 8月 18日 

 

 安核部品証課主催の保全ガイ 趣旨説明会

を受け 設備保全整理表及び検査要否整理表の

見直しを行った  

    

 



1 

目的  

第 条 本計画 高 実験炉 常陽 原子炉施設 以 常陽 原子炉施設 いう 施設管

理 当 試験研究 用 供 原子炉等 設置 運転等 関 規則 以 試験炉規則

いう 第 条第 第 号 定 策定 施設管理目標 を計画的 的 達成

いく 同条第 第 号 基 施設管理 実施 関 計画 以 施設管理実施計画

いう 定 あ  

 

第 号イ 施設管理実施計画 始期及び期間  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 大洗研究所 南地区 原子炉

施設保安規定 以 保安規定 いう 第 編第 条 施設管理実施計画等 策定

定 常陽 原子炉施設 施設管理実施計画 を作成 本計画 始期 定期事業者検

査を開始 日 期間 次回定期事業者検査 開始前日 定期事業者検査 終了 日以降

を超え い時期 定期間 以 あ 原子力規制委員会 指定 場

合 指定 時期 を含 ま  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 前 計画 作成 当

大洗研究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 並び 高 実験炉部 業務 管理要領 放射

線管理第 1課長 い 放射線管理部 業務 計画管理要領 基 必要 手

を行う  

 

第 号ロ 設計及び工事  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 い 原子炉 出力低 を必要 保修並び 原子炉施設

関 設計及び工事 計画 認可を必要 保修を行う場合 保安規定第 編第 条 保

修 定 保修計画書 を作成 基 業務を実施  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長又 放射線管理第 課長 常陽 原子炉施設 改造を行う場

合 保安規定第 編第 条 改造 定 あ 改造計画書 を作成

基 業務を実施  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 第 及び第 計画 作成及

び業務 実施 当 大洗研究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 及び 調達管理

要領 並び 高 実験炉部 設計･開発管理要領 放射線管理第 1課長 い 放射線管理部

設計・開発管理要領 基 必要 手 を行う  

 

第 号ハ 施設 保全 実施 巡視  

第 条 高 炉第 課長 常陽 原子炉施設及び設備 い 保安規定第 編第 条 巡視

並び 他 部要領 基 当該施設 保安 巡視を行う  

 放射線管理第 課長 放射線管理マニュアル 放 1-SR-01 基  当該施設 保安

巡視を行う  

 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長  前 巡視 実施 当 大洗研究所 原子

炉施設等品質マネジメント計画書 並び 高 炉第 課長 い  高 実験炉部 業務 管理

要領 放射線管理第 課長 い  放射線管理部 業務 計画管理要領 基



2 

 必要 手 を行う  

 

第 号ニ 点検等 方法 実施頻度及び時期  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 い 保安規定第 編第 条 施設管理実施計画等

策定 定 当該施設 点検等 方法 実施頻度及び時期 原子炉 運転中及び運転停

中 区 を整理 設備保全整理表 及び 検査要否整理表 を作成 こ を変更

う 同様  

 設備保全整理表 記載 点検等 方法 い 手 を示 要領書等を示

索引番号等 代え こ  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 前 点検等 実施 当

大洗研究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 及び 調達管理要領 並び 高 実験炉部 監

視機器及び測定機器 管理要領 及び 検査及び試験 管理要領 放射線管理第 1課長 い

放射線管理部 監視機器及び測定機器 管理要領 及び 検査及び試験 管理要領 並び

常陽 原子炉施設 定期事業者検査計画書 及び 定期事業者検査要領書 使用前事業者

検査計画書 及び 使用前事業者検査要領書 基 必要 手 を行う  

 

第 号ホ 工事 点検 検査等を実施 際 保安確保 措置  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 い 第 条 工事及び第 条 点検 検査等を実施 際

保安 確保 措置を講 必要 あ 場合 保安規定第 編 放射線管理 並び 大洗研

究所 大洗研究所 南地区 放射線安全取扱要領 定 必要 措置を講  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 前 措置 当 大洗研

究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 並び 高 実験炉部 業務 管理要領 放射線管理

第 1課長 い 放射線管理部 業務 計画管理要領 基 必要 手 を行

う  

 

第 号ヘ 設計 工事 巡視 点検 検査等 結果 確認及び評価  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 係 第 条 設計及び工事 第 条 巡視 結果及び第 条

点検 検査等 結果 い 保安規定第 編第 条 保全活動 効性評価及び改善

定 基 確認及び評価を行う  

 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 前 確認及び評価 当

大洗研究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 基 必要 手 を行う  

 

第 号ト 設計 工事 巡視及び点検等 係 改善  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 い 前条 確認及び評価 結果 実施 べ 処置 あ

認 場合 保安規定第 編第 条 保全活動 効性評価及び改善 定 基

必要 改善を行う  
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 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 前 改善 実施 当

大洗研究所 原子炉施設等品質マネジメント計画書 並び 不適合管理並び 是 処置及び未然

防 処置要領 後者 い 未然防 処置 実施 予防処置 関 事 限

基 必要 手 を行う  

 

第 号チ 施設管理 関 記録  

第 条 高 炉第 課長 高 炉第 課長及び放射線管理第 課長 所掌 常陽 原

子炉施設 安全施設 設備・機器 係 第 条 第 条ま 業務 関 記録 い 大洗

研究所 文書及び記録 管理要領 並び 高 実験炉部 文書及び記録 管理手 放射線管第 1

課長 い 放射線管理部 文書及び記録 管理手 基 管理  

 

 

添付書類 

．設備保全整理表 様式  

 ．定期事業者検査要否整理表 様式  

 

 



設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

. 置 . 一般構造 一般構造 原子炉建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

原子炉附属建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

主排気筒 高 時間※ △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

主冷却機建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

煙突 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

発電機排気管 高 時間※ △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

第一使用済燃料貯蔵建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

排気筒 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

第 使用済燃料貯蔵建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

排気筒 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

ン ン 建物 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第「課

排気筒 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

廃棄物処理建物 ○ 後 △月例 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉第1課

排気筒 ○ 後 △月例 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 高 炉第1課

常陽 変電所 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

ッ ―室 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

廃液 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-008-1 〇 〇 高 炉第「課

旧廃棄物処理建物 ○ 後 環境技術課

純水 ン 屋 ○ 後 高 炉第1課

水 ―建物 ○ 後 放射線管理第1課

Ｄ 実負荷 屋 ○ 後 高 炉第「課

滅菌室 ○ 後 高 炉第「課

運転管理棟 ○ 後 高 炉第1課

放射線管理棟 ○ 後 高 炉第1課

原子炉本体 炉心 過剰 応度 過剰 応度検査 。 -報01)* 〇 ェ 高 炉技術課

炉心 原子炉停 余裕 原子炉停 余裕検査 。 -堰0堰)* 〇 ェ 高 炉技術課

大 応度付加率 大 応度付加率検査 。 -堰0「)* 〇 ェ 高 炉技術課

応度抑制効果 応度抑制効果検査 。 -堰01)* 〇 ェ 高 炉技術課

冷却材飽和値 冷却材飽和値確認検査 。 -監01)* 〇 ェ 高 炉技術課

線量率 線量率 測定検査 。 -盤01)* 〇 ェ 放射線管理第1課

放射性物質濃度 放射性物質濃度測定検査 。 -盤0「)* 〇 ェ 放射線管理第1課

燃料体 燃料体 炉心燃料集合体 高 時間

使用前 業者検査

Ｐ漏洩検査

温度確認検査

時

。 -001, -00「)*

〇 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監
ェ 〇

高 炉照射課

高 炉第1課

高 炉技術課

照射燃料集合体 高 時間

使用前 業者検査

Ｐ漏洩検査

温度確認検査

時

。 -001, -00「)*

〇 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監 ェ 〇

高 炉照射課

高 炉第1課

高 炉技術課

射材等 射体 高 時間 使用前 業者検査 時 ェ 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監

ェ 〇

高 炉照射課

高 炉第1課

遮へい集合体 高 時間 使用前 業者検査 時 ェ 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監

ェ 〇

高 炉照射課

高 炉第1課

原子炉容器 高 時間 ン 試験 必要時 ェ 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉技術課

放射線遮へい体

回転 炉心 部機構

を含

回転 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

停 後

△自主点検

O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

回転 駆動装置 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1回/監定検

ェ 〇 高 炉第「課

そ 主要 項 炉心構造物 高 時間 ン 試験 必要時 ェ 〇

長期施設管理方

針対象

高 炉技術課

核燃料物質 扱設備 燃料交 機 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

停 後

△自主点検

O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

核燃料物質 扱設備 燃料交 機 ッ 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1回/1定検

ェ 〇 高 炉第「課

燃料交 機 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1回/報定検

ェ 〇 高 炉第「課

燃料交 機孔 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1回/報定検

ェ 〇 高 炉第「課

ン軸 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ10)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1回/報定検

ェ 〇 高 炉第「課

燃料出入機 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

停 後

△設備 機器 作動確認

△自主点検

O２P-01

長停-1-３Y

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料出入機 ッ 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/1定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料出入機 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 S切約1「0体 扱

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

移動用 車 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料出入機本体 ン 中 時間 〇外観検査 。。「課) -0「堰)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

漏洩確認 1回/1定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン ン 本体 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン ○ 後

停 後

△自主点検

O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

減 材及び 射材 種類

原子炉容器

. 核燃料物質 扱 貯蔵

施設

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

   ページ



設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

燃料 扱用 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

停 後

△設備 機器 作動確認

△自主点検

O２P-01

長停-1-３Y

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ッ 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/1定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

本体 中 時間 〇外観検査 。。「課) -0「報)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

漏洩確認 1回/1定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

走行 車 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

冷却器 中 時間 〇冷却能力確認検査 。。「課)．-γ01。1))* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

循環 ワ 中 時間※ 〇冷却能力確認検査 。。「課)．-γ01。1))* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 S切約1「0体 扱

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

洗浄装置  中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

停 後

△設備 機器 作動確認

△自主点検

O２P-01

長停-1-３Y

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

 燃料洗浄槽 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

回転機構： 解点検 1回/盤定

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

洗浄槽床 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 循環 ワ 中 時間※ 〇冷却能力確認検査 。。「課)．-γ01。「))* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 冷却器 中 時間 〇冷却能力確認検査 。。「課)．-γ01。「))* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/「定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料集合体缶詰装置 缶詰装置 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

停 後

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

O２P-01

長停-1-３Y

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

新燃料貯蔵設備 装填燃料移送機 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

装填燃料移送機 ッ ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

移動用 車 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

使用済燃料貯蔵設備 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

停 後

△設備 機器 作動確認

△自主点検

O２P-01

長停-1-３Y

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

回転移送機 中 時間 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

回転移送機 ッ 中 時間 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/報定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料移送機 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

走行 車 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料移送機 ッ ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ11)* ェ 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/「定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

第一使用済燃料貯蔵建物内

使用済燃料貯蔵設備

燃料移送機 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ1「)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

走行 車 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ1「)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料移送機 ッ ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ1「)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/堰定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

第 使用済燃料貯蔵建物内

使用済燃料貯蔵設備

燃料移送機 ○ 後 〇作動検査 。。「課)．-γ1堰)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

走行 車 ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ1堰)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/盤定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料移送機 ッ ○ 後 作動検査 。。「課)．-γ1堰)* 〇 〇

△設備 機器 作動確認

△自主点検

解点検 1回/堰定検

長停-1-３Y ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

核燃料物質貯蔵設備 核燃料物質貯蔵設備

原子炉附属建物内新燃料貯

蔵設備

装填燃料 納管 ○ 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。1)

〇 〇 △自主点検 長期停 中検査 高 炉第「課

第一使用済燃料貯蔵建物内

新燃料貯蔵設備

新燃料 納管 ○ 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。堰)

〇 〇 △自主点検 長期停 中検査 高 炉第「課

原子炉附属建物内使用済燃

料貯蔵設備

貯蔵 ッ 中 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。「)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0盤「

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

水処理設備 。水冷却池 使用済

燃料集合体含

中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤「 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

水冷却池 中 時間

〇水冷却池漏えい検査 外観検査

△液 線量当量率確認

／OYO-「盤-堰［検査室］

／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］

「盤-堰。1)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

△日常巡視。1回/日

O２P-01

２W．２-「0-0盤「

放射線管理

.「.1.「

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

放射線管理第1課

高 炉第1課

水冷却池液 計 中 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。1)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤「 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池水循環 ン 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

解点検 1回/堰年

△月例点検

２W．２-「0-0盤「 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池水冷却器 中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤「 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池水 ン交 塔 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0盤「 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

第一使用済燃料貯蔵建物内

使用済燃料貯蔵設備

貯蔵 ッ 中 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。報)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0盤堰

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

水冷却浄化設備 。水冷却池 使

用済燃料集合体含

中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池 中 時間

〇水冷却池漏えい検査 外観検査

△液 線量当量率確認

／OYO-「盤-堰［検査室］

／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］

「盤-堰。「)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

△日常巡視。1回/日

O２P-01

２W．２-「0-0盤堰

放射線管理

.「.1.「

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

放射線管理第1課

高 炉第1課

水冷却池液 計 中 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。「)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

冷却水循環 ン 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

解点検 1回/堰年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

冷却器 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

浄化脱塩塔 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

第 使用済燃料貯蔵建物内

使用済燃料貯蔵設備

貯蔵 ッ A 中 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。監)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0盤報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

貯蔵 ッ B 中 時間 〇外観検査 貯蔵能力確認検査

／OYO-「盤-「［検査室］

「盤-「。監)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0盤報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

水冷却浄化設備。水冷却池 使

用済燃料集合体含

中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池 中 時間

〇水冷却池漏えい検査 外観検査

△液 線量当量率確認

／OYO-「盤-堰［検査室］

／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］

「盤-堰。堰)

〇 〇

停 後

△自主点検

△月例点検

△日常巡視。1回/日

O２P-01

２W．２-「0-0盤報

放射線管理

.「.1.「

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

放射線管理第1課

高 炉第1課

水冷却池液 計 中 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。堰)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

水冷却池水循環 ン 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

解点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

過器 中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

浄化脱塩塔 中 時間 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

冷却器 中 時間※ 浄化能力確認検査 ／OYO-「盤-1［検査室］ 〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/γ年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

原子炉冷却系統施設 次冷却系設備 1次主冷却系 1次冷却系主循環 ン 高 時間

○外観検査

作動検査

盤盤-1

。。「課) -堰01)*

ェ 〇

△自主点検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

２W．２-「0-01「

切PS．２-001

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

次冷却系設備

1次冷却系主循環 ン 。主電動

機)

○ 後 作動検査 。。「課) -堰01)* ェ 〇

△自主点検

解点検 監定検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

主中間熱交 器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

配管及び機器 高 時間

〇外観検査

〇供用期間中検査

盤盤-1

。。「課) -001)*

ェ 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

1次冷却系主循環 ン

高 時間 作動検査 。。「課)．-10報)* ェ 〇

起動前

△自主点検

解点検 監定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-01「

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

1次主冷却系温度計 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

次冷却系設備 次冷却系設備 「次主冷却系 「次冷却系主循環 ン 高 時間

○外観検査

作動検査

盤盤-1

。。「課) -堰0報)*

ェ 〇

△自主点検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

２W．２-「0-0「監

切PS．２-00「

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

次冷却系主循環 ン 。電動

機)

○ 後 作動検査 。。「課) -堰0報)* ェ 〇

△自主点検

解点検 運転時間「0000時

間

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

主冷却機 主冷却器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

開放点検 1定検

伝熱管肉厚測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

主冷却器出入口 ン ○ 後 ○作動検査 。。「課) -堰0監)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1定検

出口 ン 電動機絶縁抵抗測定

1定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主送風機 ○ 後 ○作動検査 。。「課) -堰0盤)* 〇 ェ

停 後

△自主点検

軸 点検 1定検

開放点検 1定検

解点検 1回 堰監000時間

△月例点検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主送風機 ン ッ ン ○ 後 ○作動検査 。。「課) -堰0監)* ェ 〇

△自主点検

解点検 1定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

配管及び機器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次主冷却系 ン

高 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次主冷却系温度計 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後   

△自主点検

外観点検 100% 10定検 し

1回 1定検とし 実施

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 1定検

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

ン 電磁弁 ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

非常用冷却設備 補助冷却設備 補助冷却1次系 補助中間熱交 器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

補助冷却 次系循環 ン 高 時間

○外観検査

一部○ 作動検査

盤盤-1

。。「課) -10監)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

開放点検 不定期 し絶縁抵抗

測定結果

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-01「

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却 次系循環 ン 制御

装置 制御

高 時間 一部○ 作動検査 。。「課) -10監)* ェ 〇

△自主点検

内部点検 1定検

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

配管及び機器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

電動弁。 ン 弁

。V堰「.1-盤,γ,8,9) 炉容器入口

弁。V堰「.1-堰) 炉容器出口

弁。V堰「.1-1)

高 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

解点検 100% 報定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-01「

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

補助冷却「次系 補助冷却「次系循環 ン 高 時間

○外観検査

作動検査

盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

開放点検 不定期 し絶縁抵抗

測定結果

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

補助冷却器 高 時間

○外観検査

盤盤-1 〇 〇

△自主点検

開放点検 1定検

△月例点検

２W２-「0-011

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

補助送風機 高 時間 ○作動検査 。。「課) -109)* ェ 〇

△自主点検

開放点検 1定検

解点検 1回 堰監000時間

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W２-「0-011

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇 高 炉第「課

補助冷却器出入口 ン 高 時間   

△自主点検

解点検 1定検

出口 ン 電動機絶縁抵抗測定 1

定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W２-「0-011

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助送風機 ン 高 時間

△自主点検

作動点検 1定検

解点検 1定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W２-「0-011

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却「次系弁類。電動弁 充

填弁)

高 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

作動点検 1定検

電動弁絶縁抵抗測定 1定検

解点検 電動弁：1回 報定検 充

填弁：1回 「定検ま 1回 堰年

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

配管及び機器 高 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置

○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検 し

1回 1定検とし 実施

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 1定検

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

ン 電磁弁 ○ 後

△自主点検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0「監

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

そ 冷却材 純化設備 1次冷却材純化系 ッ ○ 後

〇外観検査

○純度確認検査

盤盤-1

。。「課) -00「)*

ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

電磁 ン 中 時間

〇外観検査

作動検査

盤盤-1

。。「課) -堰0「)*

ェ 〇

△自主点検

開放点検 不定期 し絶縁抵抗

測定結果

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

電磁 ン 制御装置 制御 高 時間 作動検査 。。「課) -堰0「)* ェ 〇

△自主点検

内部点検 1定検

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

ン 計 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

1次冷却材純化系弁類。電動弁) 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇

△自主点検

解点検 100% 報定検

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-01「

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

配管及び機器 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

1次冷却材 ン ン 系 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

「次冷却材純化系 ッ ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

電磁 ン ○ 後

〇外観検査

○作動検査

盤盤-1

。。「課) -00報)*

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

ッ ン ○ 後  

△自主点検

作動点検 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却材純化系空気作動弁 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

作動点検 1定検

解点検 1回 「定検ま 1回

堰年

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管及び機器 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却材 ン ン 系 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

1次 系設備 ン 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

汲 電磁 ン 中 時間

〇外観検査

作動検査

盤盤-1

。。「課) -堰0堰)*

ェ 〇

停 後

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

汲 ン 制御装置 制御 高 時間 作動検査 。。「課) -堰0堰)* ェ 〇

△自主点検

内部点検 1定検

絶縁抵抗測定 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次 系弁類 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

配管及び機器 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

ン

ッ

中 時間 〇外観検査 盤盤-1 ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 ェ 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

不活性 設備 次 ン 系統設備

次 ン 系呼吸 圧

力調整 ッ 全弁含

○ 後   

△自主点検

全弁作動点検 1定検

△月例点検

２W２-「0-00γ

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

次 ン 系排気弁 ○ 後   △月例点検

２W２-「0-00堰

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

ェ 〇 高 炉第「課

次 ン 系統設備 弁 ○ 後

△自主点検

解点検 100% 堰定検

△月例点検

２W２-「0-01盤

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

充填 ン系設

備

次 充填 ン

系統設備

ン ン 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

配管及び機器 中 時間 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「「

２W．２-「0-01「

〇 〇 高 炉第「課

「次 充填 ン

系統設備

ン ン ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管及び機器 ○ 後 〇外観検査 盤盤-1 〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

配管支持装置 ○ 後

△自主点検

外観点検 100% 10定検

△月例点検

２W２-「0-0「堰

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

予熱設備 予熱窒素 系 予熱窒素 系加熱器 ○ 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検

２W２-「0-00報 〇 〇 高 炉第「課

予熱窒素 系 ワA,B ○ 後

△自主点検

解点検 1回 堰定検又 1回

運転時間1盤γ00時間

△月例点検

２W２-「0-00報

２W．２-「0-01「

〇 〇 高 炉第「課

隔離弁以外 弁 ○ 後  

△月例点検

△設備 機器 作動確認 弁

２W２-「0-00報

２W．２-「0-01「

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

配管 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

圧力計 ○ 後

停 後

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

予熱設備 1次冷却系予熱系 ○ 後

△自主点検

機能確認 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却系予熱系 ○ 後

△自主点検

機能確認 「定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

設備 等 ○ 時間 ○外観検査

／OYO-盤盤-1［検査室］

盤盤-1

ェ 〇 △自主点検 長期停 中検査 高 炉第「課

計測制御系統施設 核計装  起動系 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -01監)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検又 年次

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-0監1

切PS．２-00堰

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

計装 中間出力系 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -01監)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-0監1

切PS．２-00堰

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

線形出力系 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -01監)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0監1

切PS．２-00堰

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

燃料集合体出口温度計装設

備

燃料集合体出口温度計 ○ 後 〇警 検査 。。「課) -01γ)* ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報9

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

そ 主要 計装 格納容器 計装 床 温度計 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -019)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

切PS．２-00報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

床 温度計 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -019)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

切PS．２-00報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

床 圧力計 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -019)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

切PS．２-00報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

床 圧力計 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -019)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

切PS．２-00報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

冷却系 計装 炉容器液面計 高 時間

設定値確認検査 又 〇

作動検査 又 〇

警 検査 又 〇

○点検校 警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -00γ)*

ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-01「

切PS．２-001

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

次冷却系漏洩検出器 ○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -009)* ェ 〇

起動前

△設備 機器 作動確認

O２P-01

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次系流量計 高 時間

設定値確認検査 又 〇

作動検査 又 〇

警 検査 又 〇

○点検校 警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -00盤)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-01「

切PS．２-001

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉入口温度計 高 時間

設定値確認検査 又 〇

作動検査 又 〇

警 検査 又 〇

○点検校 警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -008)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-01「

切PS．２-001

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉出口温度計 高 時間

設定値確認検査 又 〇

作動検査 又 〇

警 検査 又 〇

○点検校 警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -008)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-01「

切PS．２-001

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次主循環 ン 軸 温度計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次主循環 ン

温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

1次主循環 ン A,B液 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次主冷却系 ン

A,B液

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次 ン 液 ○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次 ン 温度 ○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次 ン ン A,B液 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

「次系流量計 高 時間

設定値確認検査 又 〇

作動検査 又 〇

警 検査 又 〇

○点検校 警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -010)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

切PS．２-00「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主冷却器出口 温度計 ○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -011)* ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主冷却器入口温度計 ○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主冷却器出口温度計 ○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次主循環 ン 軸 温度計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次主循環 ン

温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

主冷却器入口 ン 開度計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

主冷却器出口 ン 開度計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

主冷却器 ン ッ ン開度

計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却系漏洩検出器 ○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -01「)* ェ 〇

起動前

△設備 機器 作動確認

O２P-01

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次主循環 ン A,B液 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 ェ 〇 高 炉第「課

「次 ン A,B液 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 ェ 〇 高 炉第「課

「次 ン ン 液 ○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却中間熱交 器入口

温度計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却中間熱交 器出口

温度計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却系冷却器入口

温度計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却系冷却器出口

温度計

○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -011)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却1次系流量計 ○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -00盤)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補助冷却「次系流量計 ○ 後 ○点検校 警 検査 。。「課) -010)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

電磁 ン 温度計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

不活性 系 計装 1次Ar 系 圧力計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次Ar 系呼吸 ッ 圧力計 ○ 後 ○圧力確認検査 。。「課) -00堰)* ェ 〇

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

「次Ar 系呼吸 ッ 圧力計 ○ 後 ○圧力確認検査 。。「課) -00監)* ェ 〇

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

純化系

計装

1次冷却系純化系

ッ 入口温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次冷却系純化系

ッ 出口温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01「 〇 〇 高 炉第「課

1次冷却系純化系

ッ 内 温度計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次冷却系純化系 流

量計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次冷却系純化系

ッ 入口温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却系純化系

ッ 出口温度計

○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-0「監 〇 〇 高 炉第「課

「次冷却系純化系

ッ 内 温度計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次冷却系純化系 流

量計

○ 後

停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

1次 ン 計 ○ 後

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次 ン 計 ○ 後

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

制御棒駆動機構 置指示計 制御棒荷重計 ○ 後 〇警 検査 。。「課) -01報)* ェ 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監0

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

   燃料破損検出設備 法 ○ 後 〇警 検査 。。「課) -01盤)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 解点検 1定検又 堰

年

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報0

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

 遅発中性子検出法 ○ 後 〇警 検査 。。「課) -01盤)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検又 堰年

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報0

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

格納容器雰囲気調整系

計装

温度計 圧力計 ○ 後

圧力確認検査

〇警 検査

。。「課) -901 。「課) -019)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点校校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

部排気系

計装

圧力計 高 時間

圧力確認検査

〇警 検査

。。「課) -901 。「課) -019)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 供給系

計装

計装品 圧力計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

窒素 供給系 計

装

計装品 圧力計 ○ 後

△自主点検

点検校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

全保護回路 全保護回路 全保護回路

ン回

路

高 時間

設定値確認検査

作動検査

。。「課) -10堰)* ェ 〇 起動前 O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

警 回路 高 時間 警 検査 。。「課) -「0「)* ェ 〇 起動前 O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ッ 高 時間

設定値確認検査

作動検査

。。「課) -10堰)* ェ 〇

起動前

△自主点検

△月例点検

△ ッ 点検回路点検

O２P-01

２W．２-「0-0報8

２W２-10-00堰

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

地震計 高 時間

設定値確認検査

作動検査

警 検査

。。「課) -10堰 。「課) -「0「

。「課) -01堰)*

〇 〇

起動前

△自主点検

点検校 1定検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

切PS．２-00盤

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉出力制御設備 制御棒 高 時間 使用前 業者検査 時 ェ 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監

ェ 〇

 高 炉照射課

高 炉第1課

制御棒駆動機構 高 時間

検査

作動検査

ン ッ 検査

。。「課) -101 。「課) -「01

。「課) -報01)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

解点検 「定検又 100%/10年

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0報8

切PS．２-008

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉冷却材温度制御設備 原子炉冷却材温度制御設備 ○ 後 △月例点検

２W２-「0-019

２W．２-「0-0「監

〇 〇 高 炉第「課

冷却系冷却材流量調節設備 1次冷却系流量調節設備

1次冷却系主循環 ン 度制

御装置

○ 後

起動前 停 後

△自主点検 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

 1次冷却系流量制御装置 ○ 後 作動検査 。。「課) -堰01)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

制御設備
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

1次冷却系主循環 ン 回転数

計測装置

高 時間

起動前 停 後

△自主点検 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

「次冷却系流量調節設備 「次冷却系流量調節設備 ○ 後  作動検査 。。「課) -堰0報)* ェ 〇

起動前 停 後

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0「監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

し

そ 主要 項 し

気体廃棄物廃棄設備 ン廃 処理設備 廃 ッ 中 時間 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 ェ 〇 高 炉第「課

気体廃棄物廃棄設備 廃 中 時間 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 ェ 〇 高 炉第「課

廃 中 時間 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 ェ 〇 高 炉第「課

非常用廃 圧縮機 中 時間 〇処理能力検査 作動検査

／OYO-堰監-1［検査室］

堰監-1。1)

ェ 〇

△自主点検 年次

△月例点検

２W．２-「0-01堰 ェ 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

常用廃 圧縮機 中 時間 〇処理能力検査 作動検査

／OYO-堰監-1［検査室］

堰監-1。1)

ェ 〇

△自主点検 年次

解点検 A,B交互 1年周期

△月例点検

２W．２-「0-01堰 ェ 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃 中 時間

△自主点検

開放点検 報年周期

△月例点検

２W．２-「0-01堰 ェ 〇 高 炉第「課

廃 ン 中 時間 〇貯蔵能力確認検査 漏えい検査

／OYO-堰監-1［検査室］

堰監-1。「)

ェ 〇

△自主点検 年次

開放点検 監年周期

△月例点検

２W．２-「0-01堰 ェ 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

排気配管 中 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ ェ 〇 △月例点検

２W．２-「0-080-

01

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

弁 窒素廃 処理設備

ン廃 処理設備へ

弁含

中 時間

△設備 機器 作動確認

△自主点検

△月例点検

２W２-γ0-01監

２W．２-「0-01「

２W．２-「0-01堰

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

放射能 ン 機構 廃

ン ン 装置

中 時間 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

計装品 圧力計 中 時間

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-01堰 ェ 〇 高 炉第「課

系統全体 中 時間 処理能力検査 。。放管) -80堰)* 〇 ェ 放射線管理第1課

窒素廃 処理設備 窒素 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

窒素 ワ ○ 後

△自主点検 「定検

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

窒素 用 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

排気配管 ○ 後 △月例点検

２W．２-「0-080-

01

〇 〇 高 炉第「課

計装品 圧力計 ○ 後

△自主点検

計器校 1定検

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

系統全体 ○ 後 処理能力検査 。。放管) -80堰)* 〇 ェ 放射線管理第1課

液体廃棄物廃棄設備 液体廃棄物廃棄設備 貯留設備。原子炉附属建物) 液体廃棄物 ン ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物 ン ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

降防 槽 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物 ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。報)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物 ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。報)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-01堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液移送 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01堰 〇 〇 高 炉第「課

廃液 ン ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0「8-1 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液 ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。監)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0「8-1 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △月例点検

２W．２-「0-008-1

２W．２-「0-008-「

２W．２-「0-008-報

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

等 床 壁 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇 △月例点検

２W．２-「0-01堰

２W．２-「0-0「8-1

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

貯留設備。第一使用済燃料

貯蔵建物)

液体廃棄物A ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。盤)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。盤)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液移送 ン ○ 後

△自主点検

解点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 高 炉第「課

ッ ン ○ 後

△自主点検

解点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 高 炉第「課

廃液配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △月例点検

２W．２-「0-008-1

２W．２-「0-008-報

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

等 床 壁 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0盤堰 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

貯留設備。第 使用済燃料

貯蔵建物)

液体廃棄物A ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

開放点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

放射性廃棄物 廃棄施設

非常用制御設備
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

液体廃棄物A ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。γ)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。γ)

〇 〇

△自主点検

計器校 年次

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液移送 ン ○ 後

△自主点検

解点検 1回/監年

△月例点検

２W．２-「0-0盤報 〇 〇 高 炉第「課

廃液配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △月例点検

２W．２-「0-008-1

２W．２-「0-008-報

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

等 床 壁 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0盤報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

 貯留設備。廃棄物処理建物) 廃液調整 ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液調整 ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物A 入 ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物A 入 ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液移送 ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液移送 ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 洗浄廃液 入 ン A ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 洗浄廃液 入 ン B ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物B 入 ン A ○ 時間 外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物B 入 ン B ○ 時間 外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

 停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 濃縮液 ン ○ 時間 外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 逆洗液 ン ○ 時間 外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 ン ン ン ○ 時間 外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇

停 後:外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液調整 ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液調整 ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物A 入 ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物A 入 ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液移送 ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 廃液移送 ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物B 入 ン A水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 液体廃棄物B 入 ン B水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 濃縮液 ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 逆洗液 ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 ン ン ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 洗浄廃液 入 ン A水 計 ○ 後

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

 洗浄廃液 入 ン B水 計 ○ 後

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

漏洩検出装置 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。9)

〇 〇

△自主点検：計器校 年次

警 点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

廃液配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

蒸発濃縮処理装置 ○ 時間 処理能力検査 ／OYO-堰監-堰［検査室］ 〇 〇

△自主点検：外観点検 年次

機能点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

ン ○ 後

△自主点検：外観点検 年次

機能点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

等 床 壁 ○ 時間 〇外観検査 一部

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。1)

〇 〇 △自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

固化装置 ○ 後

△自主点検 ：外観点検 年次

機能点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇

*1 点検頻

度 廃液及び

供給条件を勘

案し 決定す

高 炉第1課

そ 過器 ○ 後 △自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇

*1 点検頻

度 廃液及び

供給条件を勘

案し 決定す

高 炉第1課

廃液輸送配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △月例点検：外観点検 O２S-80-切-1報 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

貯留設備。 ン ン 建

物)

液体廃棄物A ン ○ 時間 ○外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0監8 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物B ン ○ 時間 ○外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0監8 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物A ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。8)

〇 〇

△月例点検

計器校 年次

２W．２-「0-0監8 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

液体廃棄物B ン 水 計 ○ 時間 〇警 検査

／OYO-報1-1［検査室］

報1-1。8)

〇 〇

△月例点検

計器校 年次

２W．２-「0-0監8 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

廃液移送 ン ○ 後

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0監8 〇 〇 高 炉第「課

廃液配管 ○ 時間 △外観検査 排出 ン確認 ／OYO-堰監-報［検査室］ 〇 〇 △月例点検

２W．２-「0-008-1

２W．２-「0-008-堰

２W．２-「0-0監8

〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

等 床 壁 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰監-「［検査室］

堰監-「。「)

〇 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0監8 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

固体廃棄物廃棄設備

ン ン 建物固体廃棄

物貯蔵設備

固体廃棄物貯蔵設備 ○ 時間 ○外観検査

／OYO-堰盤-1［検査室］

堰盤-1。「)

〇 〇

△自主点検

△月例点検

２W．２-「0-0監9 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

 

廃棄物処理建物内固体廃棄

物貯蔵設備

固体廃棄物A貯蔵設備 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰盤-1［検査室］

堰盤-1。1)

〇 〇

停 後：外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

固体廃棄物B貯蔵設備 ○ 時間 〇外観検査

／OYO-堰盤-1［検査室］

堰盤-1。1)

〇 〇

停 後：外観点検

△自主点検：外観点検 年次

廃棄物処理建

家定検 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第1課

放射線管理施設 放射線管理施設 放射線管理用設備 ２-1,1堰,1監 ○ 時間※ 線量当量率 測定検査 ／OYO-堰1-1［検査室］ ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

２-堰γ ○ 時間※ ○警 検査

／OYO-報1-「［検査室］

報1-「

ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-堰1-堰［検査室］

堰1-堰

ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

原子炉保護系

中 時間※

作動検査

警 検査

設定値確認検査

。。放課) -10堰 。放課) -

「0「)*

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 放射線管理第1課

ｎＭ-1 ○ 時間※ 線量当量率 測定検査 ／OYO-堰1-1［検査室］ ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

ｎ ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-堰1-堰［検査室］

堰1-堰

ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

）２-1,「 ○ 時間※ 〇放射性物質 濃度 測定検査

／OYO-堰1-「［検査室］

堰1-「

ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

。 ) ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-堰1-堰［検査室］

堰1-堰

ェ 〇

停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

低２-11,1堰 ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-報1-「［検査室］

報1-「

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-堰1-堰［検査室］

堰1-堰

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

○ 後 △自主点検 年次

-

〇 〇 放射線管理第1課

ン ッ ○ 後 △自主点検 年次

-「 ン

ッ

〇 〇 放射線管理第1課

固体廃棄物廃棄設備

 

屋内管理用 主要 設

備
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

○ 後 △自主点検 年次

-10

〇 〇 放射線管理第1課

放射線管理用設備 排気口 S２-1,「 ○ 時間※ 〇放射性物質 濃度 測定検査

／OYO-堰1-「［検査室］

堰1-「

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

排気口 ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-報1-「［検査室］

報1-「

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

排気口 低２-1 ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-報1-「［検査室］

報1-「

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

排気口 ○ 時間※ 〇警 検査

／OYO-堰1-堰［検査室］

堰1-堰

ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検 年次

-1-1 常

陽 放管

O２P-01

〇 〇 長期停 中検査 放射線管理第1課

水 ○ 後

停 後

△自主点検 年次

-γ-1 常

陽 水

O２P-01

〇 〇 放射線管理第1課

原子炉格納施設 原子炉格納施設 原子炉格納容器 格納容器 ン 高 時間

〇漏洩率検査

［定期検査 堰回/10年 ］

。。「課) -90「)* ェ 〇 起動前 O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉格納容器 貫通部 高 時間 〇漏洩検査 。。「課) -90堰)* ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0盤0 〇 〇 高 炉第「課

隔離弁 高 時間

作動検査

〇漏洩検査

。。「課) -10γ 。「課) -90報)* ェ 〇

起動前

△月例点検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-0監「

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

真空破壊弁 高 時間 〇漏洩検査 。。「課) -90報)* ェ 〇

起動前

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

所員用 ッ 高 時間 〇漏洩検査 。。「課) -90堰)* ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0監「 〇 〇 高 炉第「課

非常用 ッ 高 時間 〇漏洩検査 。。「課) -90堰)* ェ 〇 △月例点検 ２W．２-「0-0監「 〇 〇 高 炉第「課

格内圧縮空気供給設備

起動前

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

外周 ン 壁 外壁 ン 壁 ○ 後 △月例 年次 ２W．２-「0-0γ0 〇 〇 高 炉第「課

空気雰囲気調整系設備 格納容器給気 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

格納容器常用排気 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

炉 部 ッ 用軸流 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検又 簡易点検 1定

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主循環 ン 蓋室用 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検又 簡易点検 1定

検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

主循環 ン 蓋室用再循環

ン

○ 後

起動前 停 後

△自主点検

解点検又 簡易点検 1定

検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

窒素雰囲気調整系設備 窒素雰囲気再循環 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 堰年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

機器冷却 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

回転 ワ ○ 後

△自主点検

解点検又 簡易点検 1定

検

２W．２-「0-0監γ 〇 〇 高 炉第「課

再循環窒素 冷却器 ○ 後

△自主点検

開放点検 1定検又 監年周期

△月例点検

２W．２-「0-0監γ 〇 〇 高 炉第「課

回転 冷却器 ○ 後

△自主点検

開放点検 1定検又 監年周期

△月例点検

２W．２-「0-0監γ 〇 〇 高 炉第「課

主循環 ン 蓋室冷却器 ○ 後

△自主点検

開放点検 1定検又 監年周期

△月例点検

２W．２-「0-0監γ 〇 〇 高 炉第「課

酸素濃度計 ○ 後 〇酸素濃度確認検査 。。「課) -0「0)* ェ 〇

起動前

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監堰

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

弁 ○ 後

起動前

△月例点検

△設備 機器 作動確認

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン冷媒系設備 ン冷凍機 ○ 後 作動検査 。。「課) -γ01)* ェ 〇

起動前

△自主点検

解点検 1定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 遮蔽体冷却系

設備

窒素 ワ ○ 後 作動検査 。。「課) -γ0「)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

解点検 「定検又 10年周

期

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

屋外管理用 主要 設備
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

部 ワ ○ 後 作動検査 。。「課) -γ0堰)* ェ 〇

起動前 停 後

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

窒素 冷却器 高 時間 〇漏洩検査 。。「課) -90堰)* ェ 〇

停 後

△自主点検

開放点検 1定検又 監年周期

O２P-01 ェ 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ン 弁 ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

原子炉 全容器 ○ 後

〇漏洩検査

［定期検査 1回/堰定検 ］

。。「課) -018)* ェ 〇 高 炉第「課

全容器呼吸系設備  ○ 後   

停 後

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-01「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

部排気設備 排風機 ○ 後

起動前 停 後

△自主点検

解点検 1定検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

非常用 処理装置 高 時間

作動検査

〇捕集効率検査

。。「課) -90監)* ェ 〇

起動前

△月例点検

△状態確認運転又 状態 視運転

O２P-01

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

弁 ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0監γ

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

そ 原子炉 附属施設 そ 原子炉 附属施設 非常用電源設備 発電機 高 時間 非常用電源検査 作動検査 ／OYO-報0-1［検査室］ ェ 〇

起動前

△自主点検

機能確認 1定検又 年次

△月例点検及び試運転 1回/月

O２P-01

２W．２-「0-0報報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

非常用電源設備 機関 高 時間 非常用電源検査 作動検査 ／OYO-報0-1［検査室］ ェ 〇

起動前

△自主点検

機能確認 1定検又 年次

解点検 1定検又 監年周期

△月例点検及び試運転 1回/月

O２P-01

２W．２-「0-0報報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

交流無停電電源設備

制御 整流装置 ン

装置

高 時間 非常用電源検査 作動検査 ／OYO-報0-1［検査室］ ェ 〇

起動前

△自主点検

機能確認 1定検又 年次

特性確認 1定検又 「年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0堰報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

蓄電池 高 時間※

非常用電源検査 作動検査

〇非常用電源検査 外観検査

／OYO-報0-1［検査室］

／OYO-報0-「［検査室］

報0-「

ェ 〇

起動前

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報盤

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

直流無停電電源設備

制御 整流装置 負荷電圧補

償装置

高 時間 非常用電源検査 作動検査 ／OYO-報0-1［検査室］ ェ 〇

起動前

△自主点検

機能確認 1定検又 年次

特性確認 1定検又 「年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0堰報

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

蓄電池 高 時間※

非常用電源検査 作動検査

〇非常用電源検査 外観検査

／OYO-報0-1［検査室］

／OYO-報0-「［検査室］

報0-「

ェ 〇

起動前

△自主点検

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報盤

〇 〇 長期停 中検査

高 炉第「課

高 炉第1課

主要 実験設備

計測線付実験装置 照射用実験

装置

高 時間 使用前 業者検査 時 ェ 〇

入時

炉内装荷時

．RA切- 入-01

／（２-10-0監

ェ 〇

 高 炉照射課

高 炉第1課

変電設備 設備 遮断器 ○ 後

起動前 停 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

特性確認 「定検又 報年周期

△月例点検

△原子炉保護系点検 原子炉起動前点

検

O２P-01

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

２W．２-「0-0堰8

２W．２-「0-0堰9

切PS．２-00監

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

変圧器 ○ 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

〇 〇 高 炉第「課

保護 電器 ○ 後

起動前

△自主点検

特性確認 1定検又 堰年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

電源 視 ○ 後

起動前 停 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

O２P-01

２W．２-「0-0堰報

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ワ ン 設備 遮断器 ○ 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

特性確認 「定検又 報年周期

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

〇 〇 高 炉第「課

変圧器 ○ 後

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

〇 〇 高 炉第「課

保護 電器 ○ 後

△自主点検

特性確認 1定検又 堰年周期

△月例点検

２W．２-「0-0堰報

２W．２-「0-0堰盤

〇 〇 高 炉第「課

ン ン 設備

原子炉建物（/（ 原子炉附属

建物（/（

○ 後

年次 旧廃棄物処理建物

△自主点検

絶縁抵抗測定 1定検又 年

次

２W．２-「0-0堰報

２W２-報0-001

〇 〇 高 炉第「課

補機冷却系統設備 系 水 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 報年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

空調系循環 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 報年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報1

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補機系 水 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 報年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報1

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

そ 主要 項

そ 主要 項
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

補給水 ン ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 報年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報1

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

系冷却塔 ○ 後

△自主点検

内部点検 1定検又 年次

△月例点検

２W．２-「0-0報「 〇 〇 高 炉第「課

系冷却塔 ワ ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報「

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

空調系冷却塔 ○ 後

△自主点検

内部点検 1定検又 年次

△月例点検

２W．２-「0-0報1 〇 〇 高 炉第「課

空調系冷却塔 ワ ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報1

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

補機系冷却塔 ○ 後

△自主点検

内部点検 1定検又 年次

△月例点検

２W．２-「0-0報1 〇 〇 高 炉第「課

補機系冷却塔 ワ ○ 後

起動前

△自主点検

解点検 「定検又 監年周期

△月例点検

O２P-01

２W．２-「0-0報1

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

弁 ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-0報1

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

脱塩水供給設備 原水 逆洗 再生 ン ○ 後

△自主点検

解点検 10年周期

△月例点検

２W．２-「0-0報堰 〇 〇 高 炉第「課

移送 ン ○ 後

△自主点検

解点検 報年周期

△月例点検

２W．２-「0-0報堰 〇 〇 高 炉第「課

ン ○ 後

△自主点検

開放点検 10年周期

△月例点検

２W．２-「0-0報堰 〇 〇 高 炉第「課

圧縮空気供給設備 空気圧縮機 ○ 後

△自主点検

解点検 A,B交互 1年周期

△月例点検

２W．２-「0-01報 〇 〇 高 炉第「課

後部冷却器 ○ 後

△自主点検

解点検 A,B交互 1年周期

△月例点検

２W．２-「0-01報 〇 〇 高 炉第「課

空気貯槽 ○ 後

△自主点検

開放点検 TKγ監-堰,TKγ監-監交互 1

年周期

△月例点検

２W．２-「0-01報 〇 〇 高 炉第「課

除湿装置 ○ 後

△自主点検

作動点検 1年周期

開放点検 1回 堰定検

△月例点検

２W．２-「0-01報 〇 〇 高 炉第「課

原子炉附属建物空調 気設 送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-019 〇 〇 高 炉第「課

空調器 ○ 後

△自主点検

機能点検

△月例点検

２W．２-「0-019 〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-019

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-019 〇 〇 高 炉第「課

ッ ッ ン ○ 後

△月例点検

△設備 機器 作動確認

２W．２-「0-019

長停-1-PY

〇 〇

高 炉第「課

高 炉第1課

空調器冷却水 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-019 〇 〇 高 炉第「課

真空給水 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-019 〇 〇 高 炉第「課

主冷却機建物空調 気設備 送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

空調器 ○ 後

△自主点検

機能点検

△月例点検

２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

冷却塔 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

冷却水 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「1 〇 〇 高 炉第「課

第一使用済燃料貯蔵建物空

調 気設備

送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

空調器 ○ 後

△自主点検

機能点検

△月例点検

２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

冷却塔 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

冷却水 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-1 〇 〇 高 炉第「課

第 使用済燃料貯蔵建物空

調 気設備

送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-「 〇 〇 高 炉第「課

空調器 ○ 後

△自主点検

機能点検

△月例点検

２W．２-「0-0「報-「 〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-「 〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0「報-「 〇 〇 高 炉第「課

 廃棄物処理建物内 気設備 送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-018 〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-018 〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-018 〇 〇 高 炉第「課

旧廃棄物処理建物空調 気

設備

送風機 ○ 後

年次

△月例点検

２W２-報0-00γ

２W．２-「0-01γ

〇 〇 高 炉第「課

排風機 ○ 後

年次

△月例点検

２W２-報0-00γ

２W．２-「0-01γ

〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後

△年次

△月例点検

２W２-報0-00γ

２W．２-「0-01γ

〇 〇 高 炉第「課

ン ン 建物空調 気

設備

送風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0監8 〇 〇 高 炉第「課
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設備保全整理表 常陽 原子炉施設 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備 そ 以外 設備 い 旧基準 基 く検査等を参考情 とし 記載 様式

※ 一部故障後交 あ 原子炉長期停 中 け 機能維持対象設備以外 い 点検 的 実施す

原子炉

運転中

運転

停 中

原子炉

運転中

運転

停 中

対 象 設 備 機 器

許 書

記載 項

大項目

施設

中項目

設備

項目

機器

保全

重要度

保全

方式

業者検査項目 立会確認 抜 確

認 ○記録確認 △保 記録確認)

要領書

索引番号

*旧要領書番号

要領書

索引番号

備考 担当課室

実施時期

中長期保

実施時期

点検頻度 保 規定 ○使用手引等

△課長制定文書等

付き 後保全 け

自主的 点検を示す

要領書

索引番号

点検補修 更新計画

供 用 段

排風機 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0監8 〇 〇 高 炉第「課

ッ ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-0監8 〇 〇 高 炉第「課

ン 供給設備 液体 ン貯蔵 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

ン送 気化器 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

ン 供給 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

窒素 供給設備 液体窒素貯蔵 ン ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

窒素送 気化器 ○ 後 △月例点検 ２W．２-「0-01監 〇 〇 高 炉第「課

 通信連絡設備 一斉放送装置 ○ 後 △年次 ２W．２-80-008 〇 〇 高 炉第「課

ン 装置 ○ 後 △年次 ２W．２-「0-0γ1 〇 〇 高 炉第「課

消火設備 自動火災 知設備 ○ 時間※ △法定検査確認 ／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］ △半期 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

消火栓 ○ 時間※ △法定検査確認 ／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］ △半期 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

ン化物消火設備 ○ 時間※ △法定検査確認 ／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］ △半期 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

移動式消火器 ○ 時間※ △法定検査確認 ／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］ △半期 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

非常用照明 誘 灯 ○ 時間※ △法定検査確認 ／OYO-「0,「1,「盤-報［検査室］ △半期 〇 〇 長期停 中検査 高 炉第「課

ン 原子炉建物

旋回 ン

R-γ01室 100/10/1.「監下on

○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 ェ 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

R-堰0堰室 「下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

R-監01室 0.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

R-報0堰室 0.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

原子炉附属建物 A-監1報室 堰下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監0γ室 10下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監10室 報0下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-γ0γ室 γ.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監10室 γ.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-γ09室 堰下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監10室 監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監0監室 γ.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-監11室 γ0/堰下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

A-80「室 1下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

主冷却機建物 S-報「0室 堰0下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

S-報01室 「0下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

S-γ01室 1監/「下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

ン ン 建物 ２-堰01室 盤0/10下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

旧廃棄物処理建物 ）-「0γ室 10下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

）-「0報室 1下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

）-10報室 1下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

第一使用済燃料貯蔵建物 P-堰1報室 γ0/10下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

P-堰11室 10下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

P-堰10室 「下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

P-堰11室 1下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

第 使用済燃料貯蔵建物 T-堰0γ室 監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

T-堰10室 γ0/堰下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

T-10γ室 1下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

廃棄物処理建物 W-堰0堰室 10/堰下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

B1切通路 「.8下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

W-「0報室 0.監下on ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-「0-00報 〇 〇 法定 ン点検 高 炉第「課

原子炉附属建物 保全区域 ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-80-008 〇 〇

法定

点検

高 炉第「課

管理区域 ○ 後 △年次点検 △月例点検 ２W．２-80-008 〇 〇

法定

点検

高 炉第「課
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様式  

 

 

原子炉長期停止中に け 機能維持対象設備 選定

※

に基 く 

定期事業者検査要否整理表 

 

 

常陽 原子炉施設  

 

 

 

 

 

 

※  原子炉施設保安規定第 135条 2第 2項に基 原子炉長期停止中に け 機能維持対象設備を選定し 当該対象設備 該当す 条項に い 検査 要否を整理したも あ  

新規制基準へ 適合性に係 原子炉設置変更許可申請 申請日： 成 29 3月 30日 審査中 あ こ 原子炉長期停止中に け 機能維持対象設備以外に い 適合性

確認さ た後 機能維持す も あ 適合性 確認さ た許可申請書に基 検討・整理を必要 す も あ  

 



 

2 

技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

5 

試験研究用

等原子炉施

設 地  

第五条 試験研究用等原子炉施設 船舶 設置 く 第 条 第七条及び第 条第一項

い 試験炉許可基準規則第 条第一項 地震力 作用 場合 い 当該

試験研究用等原子炉施設 十 支持 地 設置

い  

 

○ 

知見考慮 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

6 
地震

損傷 防  

第 条 試験研究用等原子炉施設 作用 地震力 試験炉許可基準規則第四条第 項

規定 算定 地震力 いう 損壊 衆 放射線 害 及ぼ い

い  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 耐震重要施設 試験炉許可基準規則第 条第一項 規定 耐震重要施設 いう 条

い 供用中 当該耐震重要施設 大 影響 及ぼ あ 地震

加 作用 地震力 試験炉許可基準規則第四条第 項 規定 地震力 い

う 対 全性 損 わ い い  

 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 耐震重要施設 試験炉許可基準規則第四条第 項 地震 生 斜面 崩壊

全性 損 わ い い  
 

知見考慮 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

7 
津波

損傷 防  

第七条 試験研究用等原子炉施設 供用中 当該試験研究用等原子炉施設 大 影響 及

ぼ あ 津波 試験炉許可基準規則第五条 規定 津波 いう 全性

損 わ い い  

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

8 

外部

衝撃

損傷 防  

第 条 試験研究用等原子炉施設 想定 自然現象 地震及び津波 く

全性 損 う あ 場合 い 防護措置 基礎地 改良 他 適 措置 講

い  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 周辺 視区域 隣接 地域 業所 鉄 路 他 外部

衝撃 発生 あ 要因 あ 場合 い 業所 火災又 発

故 危険物 載 車両 船舶又 航空機 故 他 敷地及び敷地周辺 状況 想定

象 あ 人 故意 く 試験研究用等原子炉施設

全性 損 わ い う 防護措置 他 適 措置 講

い  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉 船舶 設置 場合 あ 原子炉格納容器 近接 船体 部

衝突 礁 他 要因 原子炉格納容器 機能 喪失 防 構造

い  

－ － 

運転可能 船舶用原子炉施設 い   

 試験研究用等原子炉施設 航空機 墜落 試験研究用等原子炉施設 全性 損 う

あ 場合 い 防護措置 他 適 措置 講 い   － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

9 

試験研究用

等原子炉施

設 人

法 侵入

等 防  

第九条 試験研究用等原子炉 設置 工場又 業所 工場等 いう 試験研究

用等原子炉施設 人 法 侵入 試験研究用等原子炉施設 発性又 易燃性 有

物件 他人 危害 え又 他 物件 損傷 あ 物件 持 込 及び

セス行 セス行 禁 等 関 法 成十一 法 第百 十 号 第

条第四項 規定 セス行 いう 第 十 条第 号 い 防

適 措置 講 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

10 

試験研究用

等原子炉施

設 機能 

第十条 試験研究用等原子炉施設 通常運転時 い 試験研究用等原子炉 応 全

定的 制御 運転時 異常 過渡変化時 い 試験研究用等原子炉固有 出力

抑制特性 有 当該試験研究用等原子炉 応 制御 原子 裂

連鎖 応 制御 能力 有 い  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 船舶 設置 試験研究用等原子炉施設 波浪 生 動揺 傾斜 他 要因

機能 損 わ い い  － － 
運転可能 船舶用原子炉施設 い   

11 
機能 確認

等 

第十一条 試験研究用等原子炉施設 原子炉容器 他 試験研究用等原子炉 全 確保

必要 設備 機能 確認 試験又 検査及び 機能 健全 維持

保 又 修理 い  

 

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  



 

3 

技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

12 
材料及び構

造等 

第十 条 試験研究用等原子炉施設 属 容器 管 弁及びポンプ並び 支持 構造

物並び 炉心支持構造物 う 試験研究用等原子炉施設 全性 確保 重要

項 い 容器等 いう 材料及び構造 掲

い 場合 い 第一号 容器等 材料 係 部 限 及び第 号 規定

い 法第 十 条第 項 規定 使用前 業者検査 確認 行う 間適用  

 一 容器等 設計 要求 強 及び耐食性 確保 あ  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 容器等 主要 耐圧部 溶接部 溶接金属部及び熱影響部 いう 号 い

掲 あ  

 連 特異 形状 い あ  

－ － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

ロ 溶接 割 生 く 健全 溶接部 確保 有害 溶込 良

他 い 非破壊試験 確認 あ  
－ － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 適 強 有 あ  
－ － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 機械試験 他 評価方法 適 溶接施工法及び溶接設備並び 適 技能 有

溶接士 あ あ 確認 溶接 あ  － － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 属 機器 全機能 重要 応 適 耐圧試験又

漏えい試験 行 耐え 著 い漏えい い い   － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 属 容器 あ 材料 中性子照射 著

く劣化 あ 内部 視試験片 備え い  
 － 

原子炉容器材 試験片 ベ ンス 内

装荷 原子炉内 照射 い  

 

13 全弁等 

第十 条 試験研究用等原子炉施設 全機能 重要 応 機器 作用 圧力

過 昇 適 防 性能 有 全弁 逃 弁 破壊板又 真空破壊弁 第十五条

第 項 い 全弁等 いう 必要 箇所 設 い い  

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

14 逆 弁 

第十四条 放射性物質 含 一 冷却材 他 流体 内包 容器若 く 管又 放射性廃棄物

廃棄 設備 排気筒並び 第十七条及び第 十 条 第五十 条 第五十九条及び第七十条

い 準用 場合 含 規定 く 放射性物質 含 い流体 く

管 逆 弁 設 い い 放射性物質 含 流体 放射性物

質 含 い流体 く管 逆流 い場合 限 い  

 

 － 

書 該当   

15 

放射性物質

汚染

防  

第十五条 試験研究用等原子炉施設 通常運転時 い 機器 放射性物質 含 流体 漏え

い 場合 い 全 廃棄 得 う 設置 い  
 

時確認 
－ 

該当 施設 い   

 試験研究用等原子炉施設 全弁等 排出 流体 放射性物質 含 場合 い

全 廃棄 得 う 設置 い  
 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 工場等 外 排水 排出 排水路 湧水 係 あ

放射性物質 汚染 あ 管理区域内 開口部 い く 項

い 当該施設 放射性物質 汚染 あ 管理区域内 床面

い い 液体状 放射性廃棄物 廃棄 設備 設置 施設

液体状 放射性廃棄物 漏えい 大 あ 部 限 外 施設 あ 当

該施設 放射性物質 汚染 あ 管理区域内 当該排水路 開口部 い場合並

び 当該排水路 放射性物質 含 排水 全 廃棄 設備及び第 十一条第 号 掲

項 計測 設備 設置 い 場合 限 い  

 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 う 人 頻繁 出入 建物又 船舶 内部 壁 床 他

部 あ 放射性物質 汚染 あ 人 触 あ

表面 放射性物質 汚染 去 や い い  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

16 遮蔽等 

第十 条 試験研究用等原子炉施設 通常運転時 い 当該試験研究用等原子炉施設 直

接線及びス シ ン線 工場等周辺 空間線量率 原子力規制委員会 定 線量限

十 回 う 設置 い  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 工場等 原子力船 含 内 外部放射線 放射線 害 防 必要 あ 場

所 掲 遮蔽設備 設 い い  

一 放射線 害 防 必要 遮蔽能力 有 あ  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 開口部又 配管 他 貫通部 あ 場合 あ 放射線 害 防 必要 あ

場合 放射線 漏えい 防 措置 講 い  ● － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 自重 熱応力 他 荷重 耐え あ  ○ 

知見考慮 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  



 

4 

技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

17 換気設備 

第十七条 試験研究用等原子炉施設内 放射性物質 汚染 空気 放射線 害 防

必要 あ 場所 掲 換気設備 設 い い  

一 放射線 害 防 必要 換気能力 有 あ  
● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 放射性物質 汚染 空気 漏えい及び逆流 い構造 あ あ  ○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 過装置 有 場合 あ 過装置 放射性物質 汚染 去又 過装置

替え 容易 構造 あ  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 吸気口 放射性物質 汚染 空気 吸入 い う 設置 あ  ○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

19 
溢水

損傷 防  

第十九条 試験研究用等原子炉施設 当該試験研究用等原子炉施設内 溢水 発生

全性 損 う あ 場合 防護措置 他 適 措置 講

い  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 当該試験研究用等原子炉施設内 放射性物質 含 液体 内包

容器又 配管 破損 当該容器又 配管 放射性物質 含 液体 あふ 出

あ 場合 当該液体 管理区域外 漏えい 防 必要 措置 講

い  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

20 
全避 通

路等 

第 十条 試験研究用等原子炉施設 次 掲 設備 設 い ば い  

一 置を明確 恒久的 表示 容易 識別 安全避難通路 ● ● 

保 記録確認検査 屋内避 設備  

法定消防設備 検 記録確認等 行う  

 

非常用照明 誘 灯  

 照明用 電源 喪失 場合 い 機能を損 わ い避難用 照明 

● － 

保 記録確認検査 屋内避 設備  

法定消防設備 検 記録確認等 行う  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 設計基準 故 発生 場合 用い 照明 前号 避難用 照明を除く 及び 専用 電源 

● － 

保 記録確認検査 可 型照明 懐中電灯等  

常備品 係 検 記録確認等 行う  

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 

21 全設備 

第 十一条 安全設備 次 掲 設置さ い ば い  

一 第 条第 項第 十八号ロ 掲 安全設備 以 原子力施設 い 共用 又 相互

接続 あ い 試験研究用等原子炉 安全を確保 支障 い場合

あ 限 い  

○ 

知見考慮 

－ 

 

設備 設置許可審査及び設工認審査 確認

 

使用 当 構造や機能 変化 い 最新

知見 考慮 必要 あ 検査 映  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 第 条第 項第 十八号ロ 掲 安全設備 当該安全設備を構成 機械又 器具 単一故

障 試験炉許可基準規則第十 条第 項 規定 単一故障をいう 第 十 条第 号 い 同

発生 場合 あ 外部電源 利用 い場合 い 機能 う 当該系統を構成 機

械又 器具 機能 構造及び動作原理を考慮 多重性又 多様性を確保 及び独立性を確保

あ 原子炉格納容器 他多重性 多様性及び独立性を有 く試験研究用等

原子炉 安全を確保 機能を維持 得 設備 あ 限 い  

 

○ 

知見考慮 

－ 

 

設備 設置許可審査及び設工認審査 確認

 

使用 当 構造や機能 変化 い 最新

知見 考慮 必要 あ 検査 映  

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 安全設備 設計基準 故時及び当該 故 至 ま 間 想定さ 全 環境条件 い

機能を発揮 あ  
○ 

知見考慮 

－ 

 

設備 設置許可審査及び設工認審査 確認

 

使用 当 構造や機能 変化 い 最新

知見 考慮 必要 あ 検査 映  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 火災 損傷を あ 場合 い 次 掲  

イ 火災 発生を防止 可能 限 不燃性又 難燃性 材料を使用  

● － 

保 記録確認検査 可燃物持 込 制限等  

燃性又 燃性 い 設備 設工

認審査及び使用前 業者検査 確認

使用 当 構造や機能 変化 い 最新知

見 考慮 必要 あ 検査 映  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

ロ 必要 応 火災 発生を感知 設備及び消火を行う設備 設 い  

● ● 

保 記録確認検査 消火設備  

法定消防設備 検 記録確認等 行う  

ロン消火設備 設備機器 構造及び作動

影響 作動検査 行う 困 場合

設備機器 動作確認 可能 部

確認 え  

 

消火設備 自動火災 知設備 消火

栓 ロゲン化物消火設備 移動式

消火器  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

ハ 火災 影響を軽減 必要 応 防火壁 設置 他 適 防火措置を講  

 － 

保 記録確認検査 廃棄物 金属製容器 納等  

必要 防火壁 い 設工認審査及び使用

前 業者検査並び 法定消防設備 検 確認

 

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

五 前号ロ 消火を行う設備 破損 誤作動又 誤操作 起 場合 い 試験研究用等原子炉

を安全 停止さ 機能を損 わ い あ  
○ 

知見考慮 

－ 

 

設置許可審査 設工認審査及び使用前 業者検査

確認  

使用 当 構造や機能 変化 い 最新

知見 考慮 必要 あ 検査 映  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

六 蒸気タービン ポンプ 他 機器又 配管 損壊 伴う飛散物 損傷を 試験研究用等原

子炉施設 安全性を損 う あ 場合 防護施設 設置 他 適 損傷防止措置 講

い  

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

23 熱遮蔽材 

第 十 条 試験研究用等原子炉施設 原子炉容器 材料 中性子照射 著

く劣化 あ 場合 い 防 掲 熱遮蔽

材 設 い い  

一 熱応力 変形 試験研究用等原子炉 全 支 及ぼ い   

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 冷却材 循環 他 要因 生 振動 損傷 い  
 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

24 一 冷却材 

第 十四条 一 冷却材 運転時 圧力 温 及び放射線 い 想定 最 厳 い

条件 い 必要 物理的及び化学的性質 保持 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

25 
燃料物質

扱設備 

第 十五条 燃料物質 扱設備 掲 設置 い い  

一 通常運転時 い 扱う必要 あ 燃料体又 使用済燃料 燃料体等 総称

扱う能力 有 あ  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 燃料体等 臨界 い  
● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 燃料体等 崩壊熱 全 去 燃料体等 溶融 い あ  
 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 扱中 燃料体等 破損 い あ  
● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

五 燃料体等 封入 容器 扱中 衝撃及び熱 耐え 容易 破損 い

あ   － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 前号 容器 燃料体等 封入 場合 表面及び表面 一 ト 距

線量当量率 原子力規制委員会 定 線量当量率 超え い あ

管理区域内 い 使用 い 限 い  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

七 燃料体等 扱中 燃料体等 扱う 動力 供給 停 場合 燃料体等 保

持 構造 有 機器 燃料体等 落 防   － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 掲 燃料 扱場所 放射線量及び温 測定 設備 備え

あ  

 燃料 扱場所 放射線量 異常 検知 及び警 発 あ  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

ロ 崩壊熱 去 機能 喪失 検知 必要 あ 場合 燃料 扱場所 温 異常

検知 及び警 発 あ  

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

26 
燃料物質

貯蔵設備 

 核燃料物質貯蔵設備 次 掲 設置さ ば い  

一 燃料体等 臨界 達 い  

 

● ● 

外観検査  原子炉附属建物内新燃料貯蔵設備

装填燃料 納管  

第一使用済燃料貯蔵建物内新燃料貯

蔵設備 新燃料 納管  

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 貯蔵 ッ  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 貯蔵 ッ  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 貯蔵 ッ A 貯蔵

ッ B  

 燃料体等 貯蔵 容量 有  

 

 

● ● 

外観検査  原子炉附属建物内新燃料貯蔵設備

装填燃料 納管  

第一使用済燃料貯蔵建物内新燃料貯

蔵設備 新燃料 納管  

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 貯蔵 ッ  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 貯蔵 ッ  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 貯蔵 ッ A 貯蔵

ッ B  

 次 掲 燃料 扱場所 放射線量及び温度を測定 設備を備え あ  

イ 燃料 扱場所 放射線量 異常を検知 及び警 を発 あ  

 

● － 

警 検査  新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

ロ 崩壊熱を除去 機能 喪失を検知 必要 あ 場合 燃料 扱場所 温度 異常を検知

及び警 を発 あ  ●  

警 検査  

崩壊熱 去 必要 い場合 定期 業

者検査 要 あ  

長期停 中 崩壊熱 十

く 冷却機能 要 い  

２ 使用済燃料 他高放射性 燃料体を貯蔵 核燃料物質貯蔵設備 前項 定 ほ

次 掲 設置さ い ば い  

一 使用済燃料 他高放射性 燃料体 被覆 著 く腐食 を防止 得 あ  

 
 ● 

浄化能力検査  

設備 材料及び構造 腐食 い

場合 定期 業者検査 要 あ  

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 水処理設備  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却浄化設備  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却浄化設備  

 使用済燃料 他高放射性 燃料体 放射線 対 適 遮蔽能力を有 あ  

● ● 

保 記録確認検査 プ 水 線量当量率  

燃料貯蔵設備周辺 日常的 検記録及び線量

当量率 記録確認等 行う  

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 水冷却池液 計  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

放射線管理用設備 エ  

 使用済燃料 他高放射性 燃料体 崩壊熱を安全 除去 得 あ  

●  

冷却能力確認検査  

崩壊熱 去 必要 い場合 定期 業

者検査 要 あ  

長期停 中 崩壊熱 十

く 冷却機能 要 い  

四 使用済燃料 他高放射性 燃料体を液体中 貯蔵 場合 前号 掲 ほ 次

掲  

イ 液体 あふ 又 漏えい い あ  

 
● ● 

水冷却池外観検査  原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 水冷却池  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池  

ロ 液 を測定 液体 漏えい 他 異常を適 検知 得 あ  

● ● 

警 検査  原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 水冷却池液 計  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

31 
放射線管理

施設 

 工場等 次 掲 項を計測 放射線管理施設 設 い ば い 場合

い 当該 項を直接計測 困難 場合 を間接的 計測 施設を 代え

 

一 放射性廃棄物 排気口又 近接 箇所 排気中 放射性物質 濃度 
● ● 

放射性物質濃 測定検査 排気口 一

部 警 検査 排気口  

排気口 内 スト い

放射性物質濃 測定検査 記録確認検査

行う  

排気口 い 警 検査 記録確認検

査 行う  

 

 

 

放射線管理用設備 排気口

スト SM-1,2  

 

放射線管理用設備 排気口

スト 排気口 ス  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

 放射性廃棄物 排水口又 近接 箇所 排水中 放射性物質 濃度 

● ― 

保 記録確認検査 排水管理  

排水中 濃 管理 い 保 規定 定

実施  

 

該当  

排水口 研究所共通  

 

 管理区域 外部放射線 係 原子力規制委員会 定 線量当量及び空気中 放射性物質

濃度 

 

● ● 

線量当量率測定検査 エ 一部

放射性物質濃 測定検査 スト 一

部 警 検査 エ スト

ス  

エ 内一部 線量当量率 測定検査

行う  

スト 内一部 空気中放射性物質濃

測定検査 記録確認検査 行う  

エ スト ス 警

検査 記録確認検査 行う  

 

 

 

 

 

放射線管理用設備 エ

M-1,13,15,nM-1  

放射線管理用設備 スト

DM-1,2  

放射線管理用設備 エ

スト ス  

32 
全保護回

路 

第 十 条 試験研究用等原子炉施設 掲 全保護回路 設 い

い  

一 運転時 異常 過渡変化 発生 場合又 地震 発生 試験研究用等原子炉 運転

支 生 場合 い 原子炉停 系統 他系統 併 機能 燃料 許

容設計限界 超え い う あ  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異常 多量 放射性物質 漏えい

あ 場合 い 抑制 又 防 設備 や 作動 必要

あ 当該設備 作動 や 自動的 開始 あ  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 全保護回路 構成 機械若 く 器具又 ン 単一故 起 場合又 使

用状態 単一 外 行 場合 い 全保護機能 失わ い う 多重性又

多様性 確保 あ  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 全保護回路 構成 ン 互い ン 間

い 全保護機能 失わ い う 独立性 確保 あ  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

五 駆動源 喪失 系統 遮断 他 試験研究用等原子炉 運転 重要 影響 及ぼ 象

発生 場合 い 試験研究用等原子炉施設 影響 緩和 状態 移行 又 当

該 象 進展 い状態 維持 試験研究用等原子炉施設 全 支 い

状態 維持 あ  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 セス行 他 電子計算機 使用目的 沿う 動作 又 使用目的

動作 行 被害 防 必要 措置 講 い あ

 

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

七 計測制御系統施設 一部 全保護回路 共用 場合 い 全保護機能 失わ

い う 計測制御系統施設 機能的 あ  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉 全 確保 必要 場合 運転条件 応 作動設定

値 変更 あ  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

34 
原子炉制御

室等 

第 十四条 試験研究用等原子炉施設 原子炉制御室 設 い い  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉制御室 試験研究用等原子炉 運転状態 表示 装置 試験研究用等原子炉 全

確保 設備 操作 装置 異常 表示 警 装置 他 試験研究用等原子炉

全 確保 主要 装置 集中 誤操作 く適 運転操作

う設置 い  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉制御室 従 者 設計基準 故時 容易 避 構造 い  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉制御室及び 連絡 通路 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異

常 発生 場合 い 試験研究用等原子炉 運転 停 他 試験研究用等原子炉施設

全性 確保 措置 従 者 支 く原子炉制御室 入 一定

期間 う 遮蔽設備 設置 他 適 放射線防護措置 講

い  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

 試験研究用等原子炉施設 火災 他 要因 原子炉制御室 使用 い場合

原子炉制御室 外 場所 試験研究用等原子炉 運転 停 全 状態 維持

設備 設 い い 試験研究用等原子炉 全 確保

支 い場合 あ 限 い  

○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

35 
廃棄物処理

設備 

 工場等 次 掲 放射性廃棄物を廃棄 設備 放射性廃棄物を保管廃棄 設備

を除く 設 い ば い  

一 周辺監視区域 外 空気中及び周辺監視区域 境界 水中 放射性物質 濃度

原子力規制委員会 定 濃度限度を超え い う 試験研究用等原子炉施設 い 発生 放

射性廃棄物を廃棄 能力を有 あ  ● ● 

処理能力検査 作動検査 放射性物質濃 検

査又 風量検査 貯蔵能力確認検査 漏えい検

査 換気設備 い 検又 巡視 記録

確認等 行う  

ン廃 ス処理設備 非常用廃

ス圧縮機 基 常用廃 ス圧

縮機 基  

ン廃 ス処理設備 廃 ス

ン 基  

貯留設備(廃棄物処理建物) 蒸発濃

縮処理装置  

貯留設備 廃液 ン 基  

 

 放射性廃棄物以外 廃棄物を廃棄 設備 区別 放射性廃棄物以外 流体状 廃

棄物を流体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 導く場合 い 流体状 放射性廃棄物 放射性廃棄

物以外 流体状 廃棄物を 扱う設備 逆流 い 限 い  

 

 － 

外観検査 構造 作動検査 逆 弁 等  

該当 設備 い場合又 但 書 該当

場合 定期 業者検査 要 あ  

 

該当  

 書  

 放射性廃棄物 含ま 化学薬品 影響 他 要因 著 く腐食 い あ

 
● － 

保 記録確認検査 排気 ト等  

条 廃棄物処理設備 第 項第 号及び第

号 係 検査 時 行う  

 

該当  

四 気体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 排気口以外 箇所 い 気体状 放射性廃棄物を排

出 い あ  

● ● 

保 記録確認検査 排気 ト等  

腐食状況 確認 表部 定期的 検又

巡視 行う 頻 10 超え い

範囲 回 基本 定期 業者検査

検又 巡視 記録確認等 行う  

 

ン廃 ス処理設備 排気配管  

 

 

五 気体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 過装置を設 場合 あ 過装置 放射性物質

汚染 除去又 過装置 替え 容易 構造 あ  

○ 

時確認 

○ 

時確認 

過装置 汚染 去及び 過装置 替え

容易 い 設工認審査及び使用前

業者検査 確認  

第 号 係 検査前条件確認 フ 交換

時 行う  

 

 

六 液体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 排水口以外 箇所 い 液体状 放射性廃棄物を排

出 い あ  

● ● 

廃液 ン 外観検査  

保 記録確認検査 廃液輸送配管  

腐食状況 確認 表部 定期的 検又

巡視 行う 頻 10 超え い

範囲 回 基本 定期 業者検査

検又 巡視 記録確認等 行う  

 

貯留設備 廃液 ン 基  

 

貯留設備 廃液輸送配管 廃液配管  

 

七 固体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 放射性廃棄物を廃棄 過程 い 放射性物質 散逸

難い あ  

● ● 

廃棄物処理施設 い 外観検査 廃棄設備

保 記録確認検査  

各原子炉施設 当該設備 く 廃棄物処理施

設 引 渡 処理  

 

廃棄物処理建物内固体廃棄物貯蔵

設備 固体廃棄物A貯蔵設備 固体廃棄

物B貯蔵設備  

２ 液体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 液体状 放射性廃棄物を保管廃棄 設備を除く 以

項 い 同 設置さ 施設 液体状 放射性廃棄物 漏えい 拡大 あ 部

限 次 掲 設置さ い ば い  

一 施設内部 床面及び壁面 液体状 放射性廃棄物 漏えい 難い あ  
  

外観検査 床 壁  

漏えい 大防 床 壁 状況 い

検又 巡視 記録確認等 行う  

該当 設備 い場合 定期 業者検査

要 あ  

 

貯留設備 等 床 壁  

各廃液 ン 設置場所  

 

 施設内部 床面 床面 傾斜又 床面 設 溝 傾斜 液体状 放射性廃棄物

口 導 構造 あ 液体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 周辺部 液体状 放

射性廃棄物 漏えい 拡大を防止 設 い    

外観検査  

漏えい 大防 状況 い

検又 巡視 記録確認等 行う  

該当 設備 い場合 定期 業者検査

要 あ  

貯留設備 等 床 壁  

各廃液 ン 設置場所  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

 

 施設外 通 出入口又 周辺部 液体状 放射性廃棄物 施設外へ漏えい を防

止 設 い 施設内部 床面 隣接 施設 床面又 地表面

い場合 あ 液体状 放射性廃棄物 施設外へ漏えい い 限 い  
  

外観検査  

漏えい 大防 状況 い

検又 巡視 記録確認等 行う  

該当 設備 い場合又 但 書 該当

場合 定期 業者検査 要 あ  

 

貯留設備 等 床 壁  

各廃液 ン 設置場所  

36 
保管廃棄設

備 

 放射性廃棄物を保管廃棄 設備 次 掲 ば い  

一 通常運転時 発生 放射性廃棄物を保管廃棄 容量を有  

● ● 

外観検査  

廃棄物 保管容量 管理 い 保 規定

定 実施  

廃棄物処理建物内固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物A貯蔵設備 固体廃棄

物B貯蔵設備  

ンテ ンス建物固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物貯蔵設備  

 

 放射性廃棄物 漏えい い構造 あ  

● ● 

外観検査 構造  

設工認審査及び使用前 業者検査 確認  

漏えい防 構造 い 検又 巡

視 記録確認等 行う  

 

廃棄物処理建物内固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物A貯蔵設備 固体廃棄

物B貯蔵設備  

ンテ ンス建物固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物貯蔵設備  

 

 崩壊熱及び放射線 照射 発生 熱 耐え 放射性廃棄物 含 化学薬品

影響 他 要因 著 く腐食 い  

 － 

保 記録確認検査 構造  

腐食防 構造 い 検又 巡視

記録確認等 行う  

崩壊熱や放射線照射等 廃棄物 過熱

及び化学薬品 影響等 い場合 定

期 業者検査 要 あ  

 

該当  

 常陽 放射性廃棄物 崩

壊熱や放射線照射等 過熱

や化学薬品 影響等

腐食 い  

２ 固体状 放射性廃棄物を保管廃棄 設備 設置さ 施設 放射性廃棄物 汚染 広

い う 設置さ ば い  

● ● 

外観検査 区画状況  

汚染 大防 区画状況 い 検

又 巡視 記録確認等 行う  

廃棄物処理建物内固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物A貯蔵設備 固体廃棄

物B貯蔵設備  

ンテ ンス建物固体廃棄物貯蔵設

備 固体廃棄物貯蔵設備  

 

 前条第 項 規定 流体状 放射性廃棄物 保管廃棄 設備 設置 い 施設 い

準用  

 － 

保 記録確認検査 床 壁  

漏えい 大防 床 壁 状況

い 検又 巡視 記録確認等 行

う  

該当 設備 い場合又 但 書 該当

場合 定期 業者検査 要 あ  

 

該当  

 液体状 放射性廃棄物 廃棄物管理

施設 移送 保管廃棄 い 

38 実験設備等 

第 十 条 試験研究用等原子炉施設 設置 実験設備等 試験炉許可基準規則第 十九条

規定 実験設備等 いう 条 い 掲

い  

一 実験設備等 損傷 他 実験設備等 異常 発生 場合 い 試験研究用等原子

炉 全性 損 う い あ  

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 実験物 移動又 状態 変化 生 場合 い 運転中 試験研究用等原子炉 応

異常 投入 い あ   － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 放射線又 放射性物質 著 い漏えい い あ  
 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 試験研究用等原子炉施設 健全性 確保 実験設備等 動作状況 異常 発生状況

周辺 環境 状況 他 試験研究用等原子炉 全 必要 原子炉制御室 表

示 あ  

 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

五 実験設備等 設置 い 場所 原子炉制御室 相互 連絡 場所 あ  
○ 

時確認 
－ 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  



 

10 

技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

40 
保 電源設

備 

 試験研究用等原子炉施設 外部電源系統 電気 供給 停止 場合 い 試験研究用

等原子炉施設 安全を確保 必要 設備 機能を維持 内燃機関を原動力 発電設備

又 同等以 機能を有 非常用電源設備 設 い ば い 試験研

究用等原子炉施設 安全を確保 支障 い場合 あ 限 い  

 

● 

書  

く 

● 

非常用電源検査  

但 書 該当 場合 定期 業者検査

要 あ  

非常用電源設備 基  

 

 試験研究用等原子炉 全 確保 特 必要 設備 無停電電源装置又 等

機能 有 設備 接 い い  
● ● 

非常用電源検査  

当該設備 要 場合 定期 業者検査 要

あ  

 

交流無停電電源設備 式  

直流無停電電源設備 式  

 試験研究用等原子炉施設 必要 応 全交流動力電源喪失時 試験研究用等原子炉

全 停 又 視 設備 動作 必要 容量 有 蓄電池 他 非常用

電源設備 設 い い  
● － 

非常用電源検査  

当該設備 要 場合 定期 業者検査 要

あ  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

41 警 装置 

 試験研究用等原子炉施設 設備 機能 喪失 誤操作 他 要因 試験研究用等原子

炉 安全を著 く損 う 生 第 十一条第一号 放射性物質 濃度若 く 同条第

号 線量当量 著 く 昇 又 液体状 放射性廃棄物を廃棄 設備 液体状 放射性廃

棄物 著 く漏えい 生 を確実 検知 や 警 装置 設

い ば い  

●  

警 検査  

対象：保 規定及び運転要領 表 定 警  

原子炉停 中 機能維持 要 施設

放射線管理設備 燃料物質 貯蔵施設 放射性

廃棄物 廃棄施設 限  

著 く損 う 昇 漏えい

放射線業務従 者 過 放射線被 く

解 試験炉許可基準規則

実験設備等 解説  

 

放射線管理用設備 排気口

スト 排気口 ス(GM-1)

ス (GM-11,13) エ

。 ２-37)  

31条1項1号 3号 警 検査  

 

原子炉附属建物内使用済燃料貯蔵設

備 水冷却池液 計  

第一使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

第 使用済燃料貯蔵建物内使用済燃

料貯蔵設備 水冷却池液 計  

26条2項4号ロ 警 検査  

 

貯留設備 廃液 ン 水 漏洩検

知等  

 

42 
通信連絡設

備等 

第四十 条 工場等 設計基準 故 発生 場合 い 工場等内 人 対 必要 指示

う 通信連絡設備 設 い い  ● － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 工場等 設計基準 故 発生 場合 い 当該試験研究用等原子炉施設外 通信連絡

必要 あ 場所 通信連絡 う 多重性又 多様性 確保 通信回線 設

い い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

57 
試験用燃料

体 

第五十七条 試験用燃料体 掲 い  

一 試験計画 範囲内 い 試験用燃料体 健全性 維持 い場合 い 燃料

体 性状又 性能 悪影響 え い あ  

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 設計基準 故時 い 試験用燃料体 破損 場合 い 試験研究用等原子炉

全 停 必要 機能及び炉心 冷却機能 損 う い あ

 

 

 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 放射性物質 漏えい量 抑制 措置 講 い あ  

 
 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

四 輸送中又 扱中 い 著 い変形 生 い あ  

 
 － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

58 

多量 放射

性物質等

放出

故 大

防  

第五十 条 試験研究用等原子炉施設 発生頻 設計基準 故 い 故 あ 当該施

設 多量 放射性物質又 放射線 放出 あ 発生 場合 い 当

該 故 大 防 必要 措置 講 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

61 炉心等 

第 十一条 燃料体及び 射材並び 炉心支持構造物 材料 運転時 圧力 温 及び放

射線 い 想定 最 厳 い条件 い 必要 物理的及び化学的性質 保持

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 燃料体及び 射材並び 炉心支持構造物 最高使用圧力 自重 附加荷重 他 燃料体及

び 射材並び 炉心支持構造物 加わ 負荷 耐え あ 冷却材 炉心

冷却機能 損 う い い  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 射材 原子炉容器 材料 中性子照射 著 く劣化 あ 場

合 防 う 設置 い い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 燃料体及び 射材並び 炉心支持構造物 冷却材 循環 他 要因 生 振動

損傷 い う 設置 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

62 

原子炉冷却

材 ウン

等 

第 十 条 原子炉冷却材 ウン 構成 機器 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故

他 異常 伴う温 変化 荷重 増加 他 原子炉冷却材 ウン 構成

機器 加わ 負荷 耐え い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉冷却材 ウン 構成 機器 原子炉冷却材 ウン 破損 生 場合

い 冷却材 液 必要 高 保持 措置 講

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉冷却材 ウン 構成 機器 通常運転時 運転時 異常 過渡変化時及び設計

基準 故時 瞬間的破壊 生 い う 十 破壊 性 有

い  

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉 ス等 ウン 構成 機器 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故

他 異常 伴う温 変化 荷重 増加 他 負荷 耐え

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 原子炉冷却材 ウン 一 冷却材 漏えい 検出

装置及び原子炉 ス等 ウン 原子炉 ス 漏えい 検出 装置

設 い い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 原子炉冷却材 ウン 及び原子炉 ス等 ウン 必

要 箇所 ト ウ 液体 状態 保 設備 設 い

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

63 計測設備 

第 十 条 試験研究用等原子炉施設 掲 項 計測 設備 設 い

い 場合 い 直接計測 困 場合 間接的 計測

設備 え  

一 熱出力及び炉心 中性子束密  

 炉周期 

 制御棒 置 

四 一 冷却材 関 項 

 含有 放射性物質及び 純物 濃  

ロ 原子炉容器 入口及び出口 温 及び流量 

 原子炉容器内及び主要 機器内 液  

五 冷却材 関 項 

 含有 放射性物質及び 純物 濃  

ロ 一 冷却材 熱 出 熱交換器 入口 温 及び流量 

 主要 機器内 液  

 原子炉 ス 関 項 

 含有 放射性物質 濃  

ロ 圧力 

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 設計基準 故 発生 場合 状況 把握 及び対策 講

必要 設計基準 故時 想定 環境 い 十 測定範

● － 
設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

囲及び期間 わ 視 及び記録 設備 設 い

い  

 

64 

応 制御

系統及び原

子炉停 系

統 

第 十四条 試験研究用等原子炉施設 通常運転時 い 燃料 許容設計限界 超え

い う 応 制御 う 掲 応 制御系統 設

い い  

一 制御棒 用い あ  

 制御棒 炉心 飛び出 又 落 防 あ  

 制御棒 応 添加率 原子炉停 系統 停 能力 併 想定 制御棒 異常

引 抜 発生 燃料 許容設計限界 超え い あ  

四 通常運転時 予想 温 変化 セ ン 濃 変化 実験物 移動 他 要因

応 変化 制御 あ  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 掲 原子炉停 系統 設 い

い  

一 制御棒 独立 系統 有 あ 掲

限 い  

 試験研究用等原子炉 未臨界 移行 未臨界 維持

制御棒 数 比 当該系統 能力 十 余裕 あ  

ロ 原子炉固有 出力抑制特性 優 い  

 運転時 い 原子炉停 系統 う 少 く 一 燃料 許容設計限界 超え

く試験研究用等原子炉 未臨界 移行 少 く 一 温

状態 い 未臨界 維持 あ  

 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異常 発生 場合 い 原子炉停

系統 う 少 く 一 や 試験研究用等原子炉 未臨界 移行

少 く 一 温状態 い 未臨界 維持 あ  

四 一本 制御棒 固着 場合 い 前 号 機能 有 あ  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 制御棒 運転時 圧力 温 及び放射線 い 想定 最 厳 い条件

い 必要 物理的及び化学的性質 保持 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 制御棒 駆動 設備 掲 い  

一 試験研究用等原子炉 特性 適合 制御棒 駆動 得 あ  

 制御棒 駆動 動力 供給 停 場合 制御棒 応 増加 方向

動 い あ  

 制御棒 落 他 衝撃 燃料体 制御棒 他 設備 損壊 い

あ  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 制御棒 最大 応 価値及び 応 添加率 想定 応 投入 象 対 原子炉冷

却材 ウン 及び原子炉 ス等 ウン 破損 炉心 冷却機能

損 う う 炉心 炉心支持構造物又 原子炉容器内 構造物 損壊 起 い

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉停 系統 応 制御系統 共用 場合 応 制御系統 構成 設備

故 発生 場合 い 通常運転時 運転時 異常 過渡変化時及び設計基準 故時

試験研究用等原子炉 未臨界 移行 温状態 い 未臨界 維

持 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

65 
原子炉格納

施設 

第 十五条 試験研究用等原子炉施設 掲 原子炉格納施設 設

い い  

一 原子炉格納施設 内部 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異常

漏えい率 衆 放射線 害 及ぼ い あ 生

想定 最大 荷重 耐え あ  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 原子炉格納施設 開口部 気密性 扉 設 い  

 
● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異常 原子炉格納施設 気体状

放射性物質 漏えい 衆 放射線 害 及ぼ い う 当該

放射性物質 濃 設備 設 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 前項 試験研究用等原子炉施設 属 原子炉格納容器 定期的 漏えい率試験

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 第一項 試験研究用等原子炉施設 属 原子炉格納容器 貫通 管 隔 弁 設

い い 当該貫通箇所 内側又 外側 い 湿気 他

要因 隔 弁 機能 著 く あ 場合 当該貫通箇所 内側及び外

側 え 当該貫通箇所 他方 側 当該貫通箇所 近接 箇所 個 隔 弁 設

い い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 前項 規定 わ 原子炉格納容器 貫通 管 あ 試験研究用等原子炉施設

損壊又 故 他 異常 損壊 い 一 冷却系統設備 係 設

備 接 並び 原子炉格納容器 内側及び外側 開口部 あ く

当該貫通箇所 内側又 外側 当該貫通箇所 近接 箇所 一個 隔 弁 設

い 当該貫通箇所 内側又 外側 い 湿気 他

要因 隔 弁 機能 著 く あ 場合 当該貫通箇所 他方 側

当該貫通箇所 近接 箇所 一個 隔 弁 設 い い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 前 項 規定 わ 原子炉格納施設 属 全設備 係 管 他隔 弁 設

全 支 生 あ 管又 試験研究用等原子炉施設 全 確保

支 い管 隔 弁 設 要 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

66 

ト ウ

漏えい

影響

防  

 第 十  条試験研究用等原子炉施設 ト ウ 漏えい 物理的又 化学的影響 ト

ウ 及び ト ウ 化合物 関 腐食 構造物及び機器 及ぼ 影響 含

当該試験研究用等原子炉施設 全 支 生 あ 場合 い

影響 抑制 適 措置 講 い  

 

● ● 

外観検査 樋  設備 

 

67 
ト ウ

扱い 

第 十七条 ト ウ 扱う機器 ト ウ 共存性 考慮 適 材料 使用

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 ト ウ 扱う系統 原則 密閉 当該系統 属 機

器 う 内部 液面 有 液面 ス 覆う構造

い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 放射性物質 含 ト ウ 通常運転時 い 系統外 排

出 場合 全 廃棄 得 う 設置 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

68 
ス

扱い 

第 十 条 ス ト ウ 対 化学的 定 性質 有 運転時

放射線 い 想定 最 厳 い条件 い 必要 物理的及び化学的性質 保

持 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 ス 扱う系統 圧力 過 昇 防 得 設備 設

い い  
● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 試験研究用等原子炉施設 放射性物質 含 ス 通常運転時 い 系統外 排

出 場合 い 全 廃棄 得 う 設置 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

69 冷却設備等 

第 十九条 試験研究用等原子炉施設 掲 設備 設 い い  

一 原子炉容器内 い 発生 熱 去 容量 冷却材 循環 設備 

 運転時 原子炉容器内 液 調整 設備 

 一 冷却材及び原子炉 ス 含 放射性物質及び 純物 濃 並び 冷却

材 含 純物 濃 試験研究用等原子炉 運転 支 及ぼ い値 保

設備 

四 一 冷却材及び 冷却材 温 試験研究用等原子炉 運転 支 及ぼ い値

保 設備 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  
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技術基準 
法 技術基準 要求 項 

定期 業者検査 要否 

●必要 場合  

○ 時確認 知見考慮 －該当  

定期 業者検査 行う場合 検査  

検査 称や項目 表的  

又  

他 確認等 え 場合 内容  

対象設備 

条 項目 Na冷却 常陽 

五 試験研究用等原子炉停 時 原子炉容器内 残留熱 去 設備 

 試験研究用等原子炉施設 損壊又 故 他 異常 発生 想定 最 厳

い条件 い 原子炉容器内 い 発生 熱 去 非常用冷却設備

第一号又 前号 掲 設備 等 機能 有 場合 あ

限 い  

七 前 号 設備 去 熱 最終 トシン 輸送 設備 

 

 前項 設備 冷却材 循環 他 要因 生 振動 損傷 い

う 設置 い  

 

● － 

設置許可審査及び使用前 業者検査 確認  

 

新規制基準 適合性 確認

機能維持 合格 対象外  

 

 


