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1. はじめに 

ＨＴＴＲでは、令和４年度に補助冷却水補助冷却器出口逃がし弁（以下「逃がし弁」

という。）において、ガスケットの接触によって使用中に腐食が進行する弁ふたについ

て、補修のための削りしろが少なくなってきたことから当該弁ふたの更新を計画して

いる。当該弁ふたは、逃がし弁全体として建設当時に設計及び工事の方法の認可を取得

しており、更新作業に伴い、事前に設計及び工事の計画の認可について、再取得の要否

の必要性を確認させて頂きたい。「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律」の第２７条（設計及び工事の計画の認可） の第１項において、「設計及び工事の

計画の認可」を要する事項は、原子力規制委員会規則に定められた「変更の工事」を対

象とすることが定められている。この「変更の工事」については、「試験研究の用に供

する原子炉等の設置、運転等に関する規則」（以下「試験炉規則」という。）の第２条の

２（設計及び工事の計画の認可を要しない工事等）に、「設計及び工事の方法」の変更

を伴う工事以外の工事と定められている。今回の更新は、「設計及び工事の方法」の変

更を伴わない工事であることから、設工認申請は要さないと考えている。 

 

2. 更新機器 

補助冷却設備のうち 

 補助冷却水系のうち 

  主要弁 

 

3. 設備概要 

補助冷却水補助冷却器出口逃がし弁は、補助冷却設備のうち補助冷却水に係る系統

の保護に用いるための主要弁である。第 1 図に補助冷却水設備の系統図、第 2 図に補

助冷却水系 逃がし弁（中北製作所製：NS255AX）の構造図及び寸法検査における検

査箇所、第 3 図に逃がし弁の作動概要を示す。 

補助冷却水の圧力が過度に上昇し、設備が破損することを防ぐため、吹出し圧力到達

時に自動的に弁体（第 2 図の主要部品番号３）が開き補助冷却水を排出する。補助冷却

水排出による圧力降下後に弁体が閉じ、排出が止まる機能を有する。今回更新を計画し

ている弁ふたは第 2 図の主要部品番号２に示す部品である。 

 



4. 逃がし弁の設工認、使用前検査の実績 

補助冷却水補助冷却器出口逃がし弁は、平成 4 年に設工認申請*1を行い、認可*2を受

け、使用前検査*3 として、平成 6 年に材料検査*4 と作動検査*4、平成７年に外観検査*5、

寸法検査*5及び据付検査*5を受検している。第４図に既設工認の申請内容（抜粋）を示

す。 

 

＊１ 設工認申請番号：４原研 53 第 8 号（申請年月日：平成 4 年 8 月 10 日） 

＊２ 設工認認可番号：4 安（原規）第 312 号（認可年月日：平成 4 年 9 月 30 日） 

＊３ 使用前検査要領書申請番号：３原研 53 第１号 

＊４ 使用前検査番号：114（受検年月日：平成 6 年 11 月 29、30 日） 

＊５ 使用前検査番号：249（受検年月日：平成７年 12 月 8 日） 

 

5. 設工認申請の必要性 

更新する弁ふたは既認可品と同一仕様とするため、試験炉規則第２条の２（設計及び工事

の計画の認可を要しない工事等）第１項の工事に該当し、設工認の変更は要しないものと考

えている。第５図に既設1412VR1（中北製作所製：NS255AX）図面、第６図に逃がし弁（交

換品）（中北製作所製：NS255AX）購入仕様（目録抜粋）を示す。 

なお、既認可品と同一品であること及び逃がし弁の性能に影響がないことを確認するた

めに、6.に示す使用前事業者検査を実施し記録を残す等、品質マネジメントシステムに基づ

いた対応を確実に行う。 

 

6. 使用前事業者検査における検査項目 

材料検査 

作動検査 

外観検査 

寸法検査 

据付検査 

  



【参考】関係法令 

●核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

第２７条（設計及び工事の計画の認可）第１項 

試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規

制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力

規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法

その他の工事の計画（以下この条及び次条第２項第１号において「設計及び工事の計画」と

いう。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等

原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、や

むを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 

 

●試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 

第２条の２（設計及び工事の計画の認可を要しない工事等）第１項 

法第２７条第１項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第

１項第３号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。  



 

 

第１図 補助冷却水系の系統図及び当該逃がし弁の設置個所 



 

第 2 図 補助冷却水系 逃がし弁の構造図及び寸法検査における検査箇所 

 

 

 

第 3 図 逃がし弁の作動概要 

  

通常時 作動時 



 

 

 

第 4 図 既設工認の申請内容（抜粋） 

  



  

第５図 既設 1412VR1（中北製作所製：NS255AX）図面 

  



 

 

第６図(1/2） 逃がし弁（交換品）（中北製作所製：NS255AX）購入仕様（目録抜粋） 

  

 



 

第６図(2/2） 逃がし弁（交換品）（中北製作所製：NS255AX）購入仕様（目録抜粋） 


