
１．件名：東北電力（株）女川原子力発電所１号機原子炉建屋天井クレーン走行

部支持台座のき裂に係る面談 

 

２．日時：令和５年１月２６日 １０：００～１０：４５ 

 

３．場所：原子力規制庁７階会議室 

 

４．出席者 

  原子力規制庁長官官房総務課事故対処室 

   佐々木室長補佐、田村室長補佐 

 

  東北電力（株） 

   東北電力株式会社 東京支社課長 他１名 

 

５．要旨 

 ○令和４年１２月２６日の面談に引き続き、東北電力（株）から女川１号機で

確認された原子炉建屋天井クレーン走行部支持台座のき裂が「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条に基づく報告」（以下「法令報

告」という。）の対象となるか否かについて、資料に基づき追加説明を受け

た。 

 ○原子力規制庁から、今回の説明に対しては別途、事故対処室内で確認し、改

めて回答する旨伝達した。 

 ○東北電力（株）から了解した旨の回答があった。 

 

面談後、事故対処室内で法令報告対象外との事業者判断で問題ないことを確

認し、その旨、東北電力（株）に電話で伝達した。 

 

６．その他 

  資料：女川原子力発電所１号機原子炉建屋天井クレーン走行部支持台座の

き裂について 


