
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）補足説明資料
43条（SA43H r.4.3） 共1-41

アニュラス空気浄化フィルタユニットの「機器クラス」の誤記を修正しまし
た。

　（旧）SA-2
　（新）－

53条では，「－」としており不整合でし
た。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）補足説明資料
43条（SA43H r.4.3） 共1-41

排気筒の「機器クラス」の誤記を修正しました。
　（旧）－
　（新）SA-2

53条では，「SA-2」としており不整合で
した。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）補足説明資料
43条（SA43H r.4.3）

共4-25

空気供給装置の機器名称について，61条及び共-１資料と整合を図り，「空
気供給装置（空気ボンベ）」に名称を適正化しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（重大事故等対処設備）補足説明資料
43条（SA43H r.4.3）

共4-別紙2-2

ホイールローダとバックホウの復旧作業の役割の誤記を修正しました。
（がれき撤去）と（段差解消）の入れ替えを実施しています。

第43条 重大事故等対処設備

1/1

泊発電所３号炉審査資料

資料８－４

令和5年3月2日

資料番号

提出年月日


