
2023 年 4 月 25 日 
九州電力株式会社 

 
川内原子力発電所１、２号機の ERSS 伝送項目の変更について 

 
１ はじめに 

川内原子力発電所１、２号機の ERSS 伝送項目について、外部電源信頼性確
保工事のうち特高開閉所更新工事に伴い変更することとし、川内原子力発電所 
原子力事業者防災業務計画へ反映する。   
 

２ 対応方針 

【工事概要】 
 ・工事件名：外部電源信頼性確保工事のうち特高開閉所更新工事 

・220kV 送電線を１回線から４回線に変更 
・予備変圧器しゃ断器２０−１１０の設置 
・工事完了時期：2023 年 11 ⽉〜12 ⽉頃 
・伝送開始時期：外部電源信頼性確保工事のうち特高開閉所更新工事に 

係る各使用前検査終了以降適用 
（1 回線毎の使用前検査終了以降適用） 

    
【ERSS 伝送項目】 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 原子力事業者防災業務計画への反映について 

本内容について、川内原子力発電所１、２号機 ERSS 伝送項目を別紙１のと
おり変更し、2023 年度の川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修
正内容に反映する。 
 

別紙１：川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表(抜粋)(案) 
別紙２：川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 

 

以 上 

削除 220kV 原子力支線電圧 
予備変圧器しゃ断器（２０―５０） 

追加 220kV 原子力連絡線 1 号線電圧 
220kV 原子力連絡線２号線電圧 
220kV 新鹿児島線 1 号線電圧 
220kV 新鹿児島線２号線電圧 
予備変圧器しゃ断器（２０−１１０） 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（1/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 

 

 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（2/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（3/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（4/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（5/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（6/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

（ERSS伝送項目追加前後

で適用する表の書き分け） 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（7/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（8/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（9/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

［（）内の数字は、表の変更

前のNo.を示す］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220kV 送電線が１回線か

ら４回線に変更になるた

め、ERSS 伝送項目を変更

（214） 

予備変圧器しゃ断器新設

のため、ERSS 伝送項目の

名称を変更（225） 

ERSS伝送項目の番号振り

変更のため、番号ずれが

生じる（215～224） 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（10/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（11/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

 



川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 変更前後比較表（抜粋）（案） 
（12/12） 別紙１ 

変更前 変更後 備  考 

  

 

 

 

外部電源信頼性確保工事

のうち特高開閉所更新工

事に伴うERSS伝送項目追

加に向けた修正 

 

［（）内の数字は、表の変更

前のNo.を示す］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220kV 送電線が１回線か

ら４回線に変更になるた

め、ERSS 伝送項目を変更

（217） 

予備変圧器しゃ断器新設

ため、ERSS 伝送項目の名

称を変更（228） 

ERSS伝送項目の番号振り

変更のため、番号ずれが

生じる（218～227） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 
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２号 １号 

外部電源：３回線 外部電源：３回線 

＜色・線種の凡例＞ 

  ：500kV 系統（使用） 

  ：220kV 系統（使用） 

  ：500kV 系統（未使用） 

  ：220kV 系統（未使用） 

＜矢印の凡例＞ 

  ：１号機発生電力の送電方向 

  ：２号機発生電力の送電方向 

 

現状 
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1 号線 
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旧 220kV GIS 旧 500kV GIS 

旧 1/2 号 
予備変圧器 

 

旧 50-40 旧 50-30 

旧 20-50 

 旧50-120 旧50-110 

旧 50T-10 

別紙２（１／５）



 

220kV 
原子力支線 

 

500kV 
原子力線 
2 号線 

500kV 
原子力線 
1 号線 

連絡用変圧器 
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川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 ステップ１ 

２号 １号 

外部電源：３回線 外部電源：３回線 

＜色・線種の凡例＞ 

  ：500kV 系統（使用） 

  ：220kV 系統（使用） 

  ：500kV 系統（未使用） 

  ：220kV 系統（未使用） 

：使用開始範囲 

＜矢印の凡例＞ 

  ：１号機発生電力の送電方向 

  ：２号機発生電力の送電方向 
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原子力線 
1 号線 

旧 220kV GIS 旧 500kV GIS 

旧 1/2 号 
予備変圧器 

 

旧 50-40 旧 50-30 

旧 20-50 

 旧50-120 旧50-110 

旧 50T-10 

20T-40  20-110 20-140 50-140 

 

別紙２（２／５）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220kV 
原子力支線 

 

500kV 
原子力線 
2 号線 

500kV 
原子力線 
1 号線 

連絡用変圧器 
1/2 号予備変圧器 

1 号線 2 号線 1 号線 2 号線 

220kV 
原子力連絡線 

 

220kV GIS 500kV GIS 

4-1A 4-1C 4-1D 4-1B1 4-1B2 4-2B2 4-2B1 4-2D 4-2C 4-2A 

G 
G 大容量空冷式発電機 

大容量空冷式発電機 

D/G 
1A 

旧   新 

2G 1G 

1 号所内変圧器 

2 号主変圧器 

2 号所内変圧器 

D/G 
1B 

D/G 
2B 

D/G 
2A 

1 号主変圧器 

6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 6.6kV 

川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 

２号 １号 

外部電源：４回線 外部電源：４回線 

ステップ２ 

220kV 
新鹿児島線 

＜色・線種の凡例＞ 

  ：500kV 系統（使用） 

  ：220kV 系統（使用） 

  ：500kV 系統（未使用） 

  ：220kV 系統（未使用） 

：使用開始範囲 

＜矢印の凡例＞ 

  ：１号機発生電力の送電方向 

  ：２号機発生電力の送電方向 
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別紙２（３／５）
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川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 

２号 １号 

外部電源：５回線 外部電源：５回線 

ステップ３ 

220kV 
原子力連絡線 

 

＜色・線種の凡例＞ 

  ：500kV 系統（使用） 

  ：220kV 系統（使用） 

  ：500kV 系統（未使用） 

  ：220kV 系統（未使用） 

：使用開始範囲 

＜矢印の凡例＞ 

  ：１号機発生電力の送電方向 

  ：２号機発生電力の送電方向 
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別紙２（４／５）
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川内原子力発電所１／２号機 単線結線図 

２号 １号 

外部電源：６回線 外部電源：６回線 

ステップ４ 

220kV 
新鹿児島線 

＜色・線種の凡例＞ 

  ：500kV 系統（使用） 

  ：220kV 系統（使用） 

  ：500kV 系統（未使用） 

  ：220kV 系統（未使用） 

：使用開始範囲 

＜矢印の凡例＞ 

  ：１号機発生電力の送電方向 

  ：２号機発生電力の送電方向 

 

20-50 20-60 
20-80 

20-70 50-40 50-30 

50-110 50-120 50T-10 

発電機負荷 
開閉装置 

 

発電機負荷 
開閉装置 

南九州 
変電所 

新鹿児島 
変電所 

川薩系統 
開閉所 

 

旧 500kV 
原子力線 
2 号線 

旧 500kV 
原子力線 
1 号線 

旧 220kV GIS 旧 500kV GIS 

旧 1/2 号 
予備変圧器 

 

旧 50-40 旧 50-30 

旧 20-50 

 旧50-120 旧50-110 

旧 50T-10 

20T-40  20-110 20-140 50-140 

 

別紙２（５／５）


