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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標１：情報共有のための情報フロー】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：前回訓練結果に対する分析・評価が行われ、全体を網羅した情報フロ

ーへ反映している。 

基準Ｂ：全体を網羅した情報フローを作成している。 

基準Ｃ：情報フローを作成しているものの、全体が網羅されていない 又は 

情報フローを作成していない。 

 

 

１．前回訓練の課題対策に対する情報フローへの反映 

添付１－１のとおり、前回訓練（２０２１美浜）での課題（IWB マニュアルの整備）を情報フローに反映している。 

  

２．全体を網羅した情報フロー 

添付１－１のとおり、発電所対策本部⇔本店対策本部⇔ＥＲＣまでの全体を網羅し、「情報共有のハードウェア」、「各情報（①ＥＡＬ、②事

故・プラントの状況、③事故収束対応戦略、④戦略の進捗状況、⑤ＥＲＣプラント班からの質問回答）に対する運用フローを作成している。 

  

 

以上より、「基準Ａ：前回訓練結果に対する分析・評価が行われ、全体を網羅した情報フローへ反映している。」と考えている。 

 

【添付１－１：２０２２年度大飯原子力防災訓練 情報共有に係るフロー】 

Ａ 

（考え方等） 

○発電所、本店（即応センター）、ERC の３拠点間の情報フローを確認する 

・情報フローとは、次の５つの情報 

－①EAL に関する情報 

－指標２に示す情報（②事故・プラントの状況、③進展予測と事故収束対応

戦略、④戦略の進捗状況） 

－⑤ERC プラント班からの質問への回答について、いつ、どこで、だれが、

なにを、どんな目的で、どのように、の観点からみた、情報伝達の一連の

流れをいう。 

 

○情報フローにおいて、前回訓練における課題及び当該課題を踏まえた改善

点を確認する 

①前回訓練で情報フローに問題がある場合 

・前回訓練での情報共有における問題が発生した事業者は、問題に対する課

題の抽出、原因分析及び対策を確認する。 

・その上で、情報フローが対策を反映したものとなっているか確認する。 

②前回訓練で情報フローに問題がない場合 

・情報フローに対し、更なる改善点が無いか検証した結果を確認する。 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標２：ＥＲＣプラント班との情報共有】 

指  標 対応状況 自主評価 

２－１～２－３についてそれぞれ以下の基準により個別評価する。 

ａ：必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に情報共有が行われている 

ｂ：特段の支障なく情報共有が行われている 

ｃ：情報共有に支障があり、改善の余地がある 

 

その上で、以下により全体としての評価を決定する。 

基準Ａ：ａａａ（必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に情報共有が行わ

れている） 

基準Ｂ：ａａｂ又はａｂｂ又はｂｂｂ（特段の支障なく情報共有が行われて

いる） 

基準Ｃ：上記以外（情報共有に支障があり、改善の余地がある） 

 

事象の進展や事故収束戦略・予測進展の変更といった状況変化時や、適時

に施設全体の現況について、テレビ会議システム等での発話等により説明が

できたかを評価の観点とする。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏ま

え評価に反映する。 

 

下記の評価結果を踏まえ、Ａ評価（３指標が全てａ）と考える。 

２－１事故・プラントの状況：ａ 

２－２事故収束対応戦略：ａ 

２－３戦略の進捗状況：ａ 

 

【添付２－１：防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績】 

【添付２－２：ＣＯＰ作成実績】 

Ａ 

○２－１事故・プラントの状況 

現在のプラントの状況、新たな事象の発生、線量の状況、負傷者の発生等

の発生イベント、現況について、ＥＲＣプラント班との情報共有が十分であ

るか評価する。 

必要な情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされ

ているかを評価する。 

 

ＥＲＣプラント班との情報共有については、添付２－１のとおり、プラント事象、ＥＡＬ発生、ＣＯＰ発行のタイミングに対して、ＥＲＣ説明

実績時間を評価した結果、遅滞なく情報共有ができていたと評価する。 

また、ＥＲＣ説明に用いたＣＯＰ等は、添付２－２のとおり。 

特に、発電所からの情報を電子ホワイトボード（ＩＷＢ）により速やかに情報を入手し、即応Ｃ情報チーム内でＣＯＰ手書き更新、ＥＲＣ備付

資料からの必要な資料のピックアップを行い、書画装置を用いた分かりやすい情報共有ができた。 

以上より、「ａ：必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に情報共有が行われている」と考える。 

 

 

ａ 

○２－２進展予測と事故収束対応戦略 

事故の進展予測及びこれを踏まえた事故収束に向けた対応戦略（対応策）

について、ＥＲＣプラント班との情報共有が十分であるか評価する。必要な

情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされている

かを評価する。 

 

 

ＥＲＣプラント班との情報共有については、添付２－１のとおり、進展予測と事故収束対応戦略に対して、ＥＲＣ説明実績時間を評価した結

果、遅滞なく情報共有ができていたと評価する。 

また、ＥＲＣ説明に用いたＣＯＰ等は、添付２－２のとおり。 

特に、事故の収束対応戦略は、ＣＯＰ２および社内手順フロー図（ＥＲＣ備付資料）を用いて、前広な戦略説明を行った。また、炉心損傷に至

る見込みとなった場合は、発話ポイント集（社内マニュアル）に基づき、監視強化すべきポイントをＥＲＣに説明するなど、事業者の監視事項や

考え方を積極的にＥＲＣと共有した。 

 

以上より、「ａ：必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に情報共有が行われている」と考える。 

ａ 

○２－３戦略の進捗状況 

事故収束に向けた対応戦略（対応策）の進捗状況について、ＥＲＣプラン

ト班との情報共有が十分であるか評価する。 

必要な情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされ

ているかを評価する。 

 

ＥＲＣプラント班との情報共有については、添付２－１のとおり、事故収束に向けた対応戦略の進捗状況に対して、ＥＲＣ説明実績時間を評価

した結果、遅滞なく情報共有ができていたと評価する。 

また、ＥＲＣ説明に用いたＣＯＰ等は、添付２－２のとおり。 

特に、戦略の進捗状況が更新された場合は、ＣＯＰの手書き更新を行い、書画装置を用いた分かりやすい情報共有ができた。 

 

以上より、「ａ：必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に情報共有が行われている」と考える。 

ａ 

  

(2)



原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標３：情報共有のためのツール等の活用】 

指  標 対応状況 自主評価 

【３－１】プラント情報表示システムの使用（ＥＲＳＳ又はＳＰＤＳ等を使用

した訓練の実施） 

Ａ：プラント情報表示システムの使用に習熟し、情報共有に活用した 

Ｂ：特段の支障なく情報共有が行われている 

Ｃ：情報共有に支障があり、改善の余地がある 

（考え方等） 

実対応と同じプラント情報表示システムにおいて、ＥＲＣプラント班と即

応センターが同様の画面（インターフェース）を使用してプラントパラメー

タ（プラント状態の説明、特定事象の説明、進展予測など）等の情報共有を

しているかを評価する。 

プラント情報表示システムとは、ＥＲＳＳ、ＳＰＤＳ、これと同等のプラ

ント情報表示システム、又はこれに準ずるプラント情報表示システムのこと

であり、ＥＲＣプラント班と即応センターで同一の情報を同一のタイミング

で同一の画面で情報共有できるものであって、かつ、ＥＲＣプラント班また

は即応センターがそれぞれで必要な時に必要な情報を自由に選択して入手

できるものをいう。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏ま

え評価に反映する。 

 

プラント情報は訓練用模擬パラメータをＥＲＳＳ及びＳＰＤＳに表示させることにより、即応センター情報チームとＥＲＣプラント班におい

て、ＥＲＳＳでの情報共有を行うとともに、添付２－１のとおり、プラント状況の説明において、ＥＲＳＳ又はＳＰＤＳに基づき説明を行った。 

 

以上より、「Ａ：プラント情報表示システムの使用に習熟し、情報共有に活用した」と考える。 

 

 

【添付２－１：防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績】（再掲） 

 

Ａ 

【３－２】リエゾンの活動 

Ａ：情報共有に係る即応センターの補助ができていた 

Ｂ：特段の支障なく情報共有が行われている 

Ｃ：情報共有に支障があり、改善の余地がある 

（考え方等） 

ＥＲＣプラント班に派遣されたリエゾンが、即応センターを補助するとい

う目的に応じ事業者が定めるリエゾンの役割等を認識し、必要に応じ適時適

切にＥＲＣプラント班に対し情報提供がなされているか、ＥＲＣプラント班

の意向等を即応センター等に伝達しているか等、リエゾンの活動を評価す

る。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏ま

え評価に反映する。 

 

ＥＲＣリエゾンは、５名（技術系５名）を派遣し、即応センターの補助を行った。 

事業者が定めるＥＲＣリエゾンへの役務として、以下を定めており、更なるリエゾンの活動向上のため、事業者が考えるあるべき姿とＥＲＣか

ら見たあるべき姿（訓練報告会での評価結果）との乖離の有無を把握するため、リエゾン活動結果に対して、事業者自身の自己評価を行った。 

①リエゾンによるＥＲＣ説明資料の配布（設備状況シート等） 

②ＥＲＣ質問対応 

③本店即応センターから送付した資料について規制庁職員への伝達 

④規制庁が要望している資料のリサーチ 

⑤ＥＲＣ備付資料を用いて、補足情報の追加説明 

⑥テレビ会議の映り方、聞こえ方の助言 

⑦その他要望事項等の即応センター情報チームへの伝達 

（評価結果）5 : 大変良い ～ 1 : 大変悪い 

項目 点数 

① 4.0 

② 4.5 

③ － 

④ 3.0 

⑤ 4.5 

⑥ 4.5 

⑦ － 

 

以上より、「Ａ：情報共有に係る即応センターの補助ができていた」と考える。 

 

Ａ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
指  標 対応状況 自主評価 

【３－３】ＣＯＰの活用 

Ａ：ＣＯＰがＥＲＣプラント班に共有され、情報共有に資した 

Ｂ：特段の支障なく情報共有が行われている 

Ｃ：情報共有に支障があり、改善の余地がある  

（考え方等） 

ＥＲＣプラント班と即応センター間の情報共有において、ＣＯＰを用い情

報共有がなされているかを評価する。ＣＯＰが更新されていない場合、手元

にあるＣＯＰに手書きで記載することなどにより速やかな情報共有がなさ

れているかを評価する。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏ま

え評価に反映する。 

※ＣＯＰ：共通状況図のこと。事故・プラントの状況、進展予測と事故収束

対応戦略、戦略の進捗状況について認識の共有のために作成され

る図表であって、各社で様式や名称は異なる。 

 

ＣＯＰ（２、３、４）およびＳＦＰ状況シートを発行し、ＥＲＣとの情報共有に活用した。 

また、ＣＯＰの手書き更新を行うことで、次回のＣＯＰ発行を待つことなく、遅滞なくＥＲＣに説明することができた。（添付２－１、添付２

－２）。 

 

以上より、「Ａ：ＣＯＰがＥＲＣプラント班に共有され、情報共有に資した」と考える。 

 

【添付２－１：防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績】（再掲） 

【添付２－２：ＣＯＰ作成実績】（再掲） 

Ａ 

【３－４】ＥＲＣ備付け資料の活用 

Ａ：情報共有において必要な際、備付け資料が活用されていた  

Ｂ：特段の支障なく情報共有が行われている 

Ｃ：情報共有に支障があり、改善の余地がある 

（考え方等） 

ＥＲＣプラント班と即応センター間の情報共有において、ＥＲＣ備付け資

料を使用して情報共有をしているかを評価する。 

また、訓練実施後に行うＥＲＣプラント班要員へのアンケート結果も踏ま

え評価に反映する。 

 

ＥＲＣとの情報共有において、必要なＥＲＣ備付資料を活用した。（添付２－１） 

 

以上より、「Ａ：情報共有において必要な際、備付け資料が活用されていた」と考える。 

 

【添付２－１：防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績】（再掲） 

Ａ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標４：確実な通報・連絡の実施】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：４つ該当 

基準Ｂ：３つ該当 

基準Ｃ：２つ以下 

 

下記の評価結果を踏まえ、Ａ評価（４つ該当）と考える。 

①通報文の正確性：〇 

②ＥＡＬ判断根拠の説明：○ 

③１０条確認会議等の対応：○ 

④第２５条報告：○ 

 

【添付４－１：原災法通報実績】 

Ａ 

①通報文の正確性 

（考え方等） 

特定事象発生通報のうち、緊急事態の遷移の判断となる第１０条及び第１

５条事象に係る通報文について、記載の誤記、漏れ等がないことを評価する。

なお、万一、誤記、記載漏れがあった場合は訂正報が確実に行われているこ

とを確認する。 

 

訓練での通報実績は、添付４－１のとおりであった。通報票第７報および第１４報に誤記が発生したが、訂正報を発信することで適切に対応し

た。また、誤記を確認した時点で、ＥＲＣ側へ訂正報を発信することをすみやかに連絡した。 

〇 

②ＥＡＬ判断根拠の説明 

（考え方等） 

事業者がＥＡＬ判断時（緊急事態の遷移の判断となる第１０条及び第１５

条事象）に、通信機器（電話、テレビ会議システム等）においてＥＲＣプラ

ント班に対し当該ＥＡＬの判断根拠の説明が適切に行われたか評価する。 

 

ＥＡＬの発生に対して、即応センター情報チームより、ＥＲＣとのテレビ会議において、判断根拠を交えて説明を行っている。 ○ 

③１０条確認会議等の対応 

（考え方等） 

上記②のＥＡＬ判断後、ＥＲＣプラント班は事業者との１０条確認会議、

１５条認定会議を開催するが、ＥＲＣプラント班からの会議招集に対し速や

かに対応できたか、会議において組織を代表する者が発生事象、事象進展の

予測、事故収束対応等の説明が適切かつ簡潔に行われたか評価する。 

 

１０条確認会議、１５条認定会議において、即応センター情報チームのチーム長（原子力発電部長）が、組織を代表するものとして対応し、プ

ラント状況、事象進展予測、事故収束対応戦略の説明を適切かつ簡潔に行った。 

なお、即応センター情報チームのチーム長（原子力発電部長）は、即応センター情報チーム内で、対応しており、１０条確認会議、１５条認定

会議の招集に対して、速やかに対応できた。 

○ 

④第２５条報告 

（考え方等） 

第２５条報告が、事象の進展に応じ、適切な間隔とタイミングで継続して

行われたか評価する。 

 

２５条報告の実績は次のとおり。（添付４－１）計５報作成 

 

【３号機】 

①：１０条該当判断（１４：２０）以降、第１報（１４：３６）発信（判断から１６分後に発信） 

②：第１報発信後、第２報（１５：３４）発信。（第１報発信から５８分後に発信） 

【４号機】 

①：１０条該当判断（１５：２７）以降、第１報（１６：２０）発信（判断から５３分後に発信） 

 

ＥＡＬに係る通報連絡が短時間で頻発する状況下において、応急措置の状況を速やかに報告できた。 

○ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標５：前回訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施計画等の策定】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：訓練実施計画等が、前回訓練の課題について検証できる 

基準Ｂ：訓練実施計画等が、一部前回訓練の課題について検証できない 

基準Ｃ：訓練実施計画等が、前回訓練の課題について検証できない 

 

前回訓練の課題への対策に対して、検証できるよう訓練計画を定め、評価チェックシートを用いて有効性を確認した。 

 

具体的な訓練計画への考慮として、 

［発電所対策本部（大飯）］ 

○ユニット指揮者ブースの事故対応能力改善に向けた環境の構築 

 ・ユニット指揮ブースに事象進展が早く、迅速な戦略検討が要求される事象等について抽出した資料を備え付けることで、より速やかな戦

略検討を実施できる環境を整備にした。 

・訓練シナリオにおいて、ユニット指揮者が迅速な戦略検討を実施するタイミングを設定した。 

 ・今回の訓練では、ユニット指揮者は迅速な戦略検討を実施するタイミングにおいて、資料に基づき、戦略検討の実施を適切にできること

を確認できた。 

 ・資料について、訓練後のアンケートにより事故対応に有効であることを確認した。 

・これらの訓練計画により、課題への対策の有効性を検証できた。 

 

以上より、前回訓練の課題検証が適切に実施できるよう訓練計画を作成していること、また訓練評価チェックシートにおいて、評価基準を定め

て改善策の有効性を確認していることから、「基準Ａ：訓練実施計画等が、前回訓練の課題について検証できる」を満足したと考える。 

 

 なお、前回訓練において本店対策本部（若狭）の重点課題として抽出した『定期的な情報整理時間（クールタイム）の確保』については、２０

２２年２月に実施した美浜防災訓練において検証済みである。 

 

【添付５－１：課題検証計画】 

【添付５－２：課題検証用評価シート】 

 

  

Ａ 

（考え方等） 

訓練実施計画が、前回訓練の訓練結果を踏まえ、問題・課題に対する改善

策が有効に機能するものであるか検証できる計画（訓練実施項目、訓練シナ

リオ等）となっているかを確認する。 

また、訓練実施前に、訓練時における当該改善策の有効性を評価・確認の

方法（例えば、訓練評価者が使用する評価チェックリスト（改善策の有効性

を検証するための評価項目、評価基準などが明確になっているもの）が作成

されていること）が明確になっているかを確認する。 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標６：シナリオの多様化・難度】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：難度が高く多様なシナリオに取り組んでいた 

基準Ｂ：適度なシナリオであり、シナリオの多様化に努めていた 

基準Ｃ：平易なシナリオであった 

 

○訓練シナリオのアピールポイント 

 

① 発災（特定事象）を想定する号機（複数又は全号機） 

・適合炉／未適合炉の実態および訓練想定は次表のとおり。 

 １号機 ２号機 ３号機 ４号機 

訓練当日の実

プラント状態 

廃止措置段階 

（冷却告示） 

廃止措置段階 

（冷却告示） 

適合炉、 

特重供用中 

適合炉、 

特重供用中 

訓練想定のプ

ラント状態 

廃止措置段階 

停止中 

廃止措置段階 

停止中 

適合炉、 

運転中、 

特重供用中 

適合炉、 

運転中、 

特重供用中 

発災想定 －（負傷者） － 特定事象（ＧＥ） 特定事象（ＳＥ） 

 

② 能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオ 

事故シナリオの工夫 ねらい 

①運転号機（３、４号機）において同時刻にＬＯＣＡが発生

し、４号機においてＡ-ＳＩＰが起動不可の誤情報を付与

する。 

・２基ＬＯＣＡ発生の情報が錯綜する中で、４号機はＥＲＳＳ訓練データを

元にＡ－ＳＩＰが起動しており炉心注水ができていることを把握した上

で、誤情報を訂正するとともにＳＥ２１が該当していないことを判断でき

るかを確認する。 

【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

②３号機において、炉心損傷後の「特重代替注水ポンプによ

るスプレイ」開始後に、CV 内自然対流冷却の不具合解消見

込みの情報を付与する。 

・３号機においてＣＶ冷却・減圧手段が「特重代替注水ポンプによるスプレ

イ」、「特重フィルタベント」である状況において、「ＣＶ内自然対流冷却」

の不具合復旧の見込みを付与する。ＣＶ内への注水量制限値に至る前に「Ｃ

Ｖ内自然対流冷却」の開始が可能であることを検討できるかを確認する。 

【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

③３号機において、炉心損傷判断のパラメータである格納容

器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）が 1チャンネル指

示不良となる事象を設定する。 

・格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の１チャンネル指示不良の

際、代替パラメータである格納容器内エリアモニタ（ＥＳ）の指示確認に

より、適切に炉心損傷を判断できるかを確認する。 

【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

④３号機において、ＳＢＯ状態で、２基中１基の空冷式非常

用発電装置（空冷ＤＧ）にて母線受電するとの情報を付与

する。 

・空冷ＤＧ１基の容量ではＳＥ２５は非該当にできない。発電所対策本部に

て正しくＳＥ２５の非該当条件を認識し、ＳＥ２５の継続を判断している

かを確認する。 

 【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

⑤３号機において屋外ＳＡ設備の作業中に、３号機の炉心損

傷を設定する。 

・３号機において炉心損傷が回避できないと判断した際、３号機の屋外ＳＡ

設備（大容量ポンプ）を準備している状況である。モニタポスト指示およ

び現場要員の線量計の数値上昇がないことを確認できること、および屋外

作業完了目途と累積被ばくの比較等の対応ができることを確認する。 

 【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

 

（続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

（考え方等） 

対応能力向上の幅を広げること及び訓練の緊張感維持のため、訓練プレー

ヤへ難度の高い課題を与えているか、シナリオの多様化に努めているかを確

認する。 

事業所の号機数と重大事故等を想定する号機数、ＥＡＬ判断状況（数や密

度）、発生事象の深刻度、発災原因（自然災害、機器故障など）、プラント状

態、場面設定（時間、場所、気象、防災要員の体制、資機材の状態、計器の

故障、人為的なミス、オフサイトセンターを想定した要員派遣と支援要請等

への対応などプラント以外の状態）、これら要因の複数組み合わせ、シナリオ

上の判断分岐となるポイントやマルファンクションの数、マルチエンディン

グ方式の採用などから、シナリオの多様化・難度の取り組みについて総合的

に確認する。 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
指  標 対応状況 自主評価 

 

事故シナリオの工夫 ねらい 

⑥４号機において、タービン動補助給水ポンプから油漏れが

発生しており、故障する可能性がある状態とのマルファン

クションを設定する。 

さらに蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ使用準備のため

の水張り時に、接続用ホースの接続不備により、ホースが

外れ、ポンプモータに被水するマルファンクションを設定

する。 

・ＳＧ給水機能喪失時の先行対応として、主蒸気圧力が高い状況においてフ

ィードアンドブリードを視野に入れつつＳＧ仮設中圧ポンプの準備を指

示できるかを確認する。 

 【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプモータが被水した状況において、現場要

員からの現場情報を正しく聞き取り、その後対応（保修課へのモータ点検

依頼、再度ラインアップ）を適切に判断・指示できるかを確認する。 

 【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

⑦３号機において、炉心注水手段が喪失し、炉心損傷予想時

刻までに炉心注水を開始できない事態状況を設定する。 

・炉心損傷予測時刻までに実施可能な炉心注水手段が全て喪失した状態にお

いて、ＭＣＣＩの回避を目指し、対策（[特重代替注水ポンプによるスプレ

イ]の先行着手）判断を悩ませる。 

【指揮者の能力向上を促す場面設定】 

 

③ ＥＡＬ判断数（地震・津波等の原子力防災管理者の判断を要しないものを除く。） 

 事故シナリオ概要 ＡＬ ＳＥ ＧＥ その他の故障想定 

大飯１，２号 

(廃止措置段階) 

・ＳＦＰ燃料保管中の地震による外部電源喪失 

・ＳＦＰスロッシングによる溢水 

－ － － ・外部電源喪失 

・複数の汚染傷病者の発生 

大飯３号 

（運転中） 

・地震により原子炉トリップ 

・Ａ非常用高圧母線故障 

・Ｂ－ＤＧトリップ 

・Ｂ－電動補助給水ポンプ故障停止 

・原子炉冷却材の漏えい発生 

・恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水失敗 

・[特重代替注水ポンプ]による代替炉心注水失敗 

・Ｂ－充てんポンプ故障 

・炉心損傷 

４件 

AL25 

AL24 

AL21 

AL42 

４件 

SE25 

SE21 

SE42 

SE01 

４件 

GE21 

GE25 

GE28 

GE01 

・外部電源喪失 

大飯４号 

（運転中） 

・地震により原子炉トリップ 

・Ａ、Ｂ－電動補助給水ポンプ故障停止 

・Ｂ－充てんポンプ故障停止 

・Ｂ－ＤＧトリップ 

・原子炉冷却材の漏えい発生 

・Ａ－ＳＩＰ故障停止 

４件 

AL24 

AL25 

AL21 

AL42 

１件 

SE21 

－ ・外部電源喪失 

 

（続く） 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
指  標 対応状況 自主評価 

○シナリオ多様化に関し、付与する場面設定 

○訓練プレーヤへ難度の高い課題 

④ 場面設定 

時間 ・現場実動訓練において、電動補助給水ポンプが全台故障している状態でタービン動補助給水ポンプにおいて油漏れが発生し
ている等、現場の焦りを誘発するような情報を対策本部（プレーヤ）から現場要員に対して付与する。 

場所 ・３号機の屋外 SA 設備の作業中に、炉心損傷後も対応が必要となる可能性があることを見越して、待機場所を考慮した指示

等を対策本部ができるかを確認する。 

気象 － 

体制 ・新型コロナウィルス蔓延等の影響により、発電所内の人員数が最低限となる状況を想定（初動対応には十分であるが交替の
要員が確保できない） 

（補足）中長期対応に係る交代要員の検討を行う。具体的には、総務班が要員の確保、調達方法等を計画することができるか

を確認する。 

資機材 － 

計器故障 ・３号機において、ＣＶ内高レンジエリアモニタ（高レンジ）が１チャンネル指示不良となるマルファンクションを設定。 

（補足）代替パラメータである格納容器内エリアモニタ（ＥＳ）の指示確認により、適切に炉心損傷を判断できるかを確認す

る。 

人為的ミス ・４号機において、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ使用準備のための水張り時に、接続用ホースの接続不備により、ホース
が外れ、ポンプモータに被水する。 

（補足）保修課へのモータ点検依頼および、適切な手順に戻り、要員へラインアップ・水張り操作等の指示ができるかを確認

する。 
・４号機において、ＬＯＣＡ発生後にＡ－ＳＩＰが起動しているにもかかわらず、起動していないとの誤情報を当直から対策
本部に対して付与する。 

（補足）ＥＲＳＳ訓練データを元にＡ－ＳＩＰが起動しており炉心注水ができていることを把握した上で、誤情報を訂正する
とともにＳＥ２１が該当していないことを判断できるかを確認する。 

ＯＦＣ対応 － 

判断分岐 ・運転号機（３、４号機）において同時刻にＬＯＣＡが発生し、４号機において A-SIP が起動不可の誤情報を付与する。 
（補足）２基ＬＯＣＡ発生の情報が錯綜する中で、４号機はＥＲＳＳ訓練データを元にＡ－ＳＩＰが起動しており炉心注水が

できていることを把握した上で、誤情報を訂正するとともにＳＥ２１が該当しないことを判断できるかを確認する。 

・３号機において、全交流電源が喪失している（ＳＢＯ）状態で、1 基の空冷ＤＧにより母線受電するが、ＳＥ２５の非該当
可否を判断できるかを確認する。 

（補足）緊急事態区分を判断する基準等の解説に、「空冷式非常用発電装置については、２基で１つの常設代替電源設備とみな

す」との解釈が社内標準において明確化されており、空冷ＤＧ１基の容量ではＳＥ２５は非該当にできない。発電所
対策本部にて正しくＳＥ２５の非該当条件を認識しＳＥ２５の継続を判断しているかを確認する。 

・３号機において、ＣＶ内高レンジエリアモニタ（高レンジ）が１チャンネル指示不良となるマルファンクションを設定。 

（補足）代替パラメータである格納容器内エリアモニタ(ＥＳ)の指示確認により、適切に炉心損傷を判断できるかを確認する。 
・４号機において、運転中のタービン動補助給水ポンプから油漏れが発生する状況で、先行して SG 仮設中圧ポンプの準備を

指示できるかを確認する。さらに蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ使用準備のための水張り時に、接続用ホースの接続不備

により、ホースが外れ、ポンプモータに被水する。 
（補足）保修課へのモータ点検依頼、影響がないと判断したあとに要員への再度ラインアップの指示ができるかを確認する。 
・３号機において、炉心損傷予測時刻までに実施可能な炉心注水手段が全て喪失した状態において、ＭＣＣＩの回避を目指し、

対策（[特重代替注水ポンプによるスプレイ]の先行着手）判断を悩ませる。 

その他 ・全ユニットでの発災を想定 
（補足）運転中の２ユニット発災(内１基は全面緊急事態に至る)に加え、停止中２ユニットにおいても、使用済燃料ピット(１,

２号機共用)でのスロッシングや負傷者発生を想定し、全ユニットでの対応が必要とされる厳しい状況を設定する。 

・複数の汚染傷病者の発生 
（補足）プラントの事故収束活動と平行して、発生する汚染傷病者への対応が必要となるシナリオとし、対策本部の負荷を上

げて適切な対応ができるかを確認する。 

以上より、「基準Ａ：難度が高く多様なシナリオに取り組んでいた」に該当するものと考える。 

 
【添付６－１：原子力防災訓練想定シナリオ】 
【添付６－２：原子力防災訓練フローチャート】 

【添付６－３：判断分岐に対する訓練進行整理表】 

【添付６－４：シナリオ判断分岐検証結果】 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標７：現場実動訓練の実施】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を１回以

上実施（他原子力事業者評価者を受入れあり）かつ能力向上を促せる

ような工夫を凝らした訓練を実施 

基準Ｂ：緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を１回以

上実施（他原子力事業者評価者受入れあり） 

基準Ｃ：緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を１回以

上実施（他原子力事業者評価者受入れなし）又は緊急時対策所と連携

した事故シナリオに基づかない現場実動訓練を実施 

 

以下のとおり、現場実動訓練を実施し、他原子力事業者の評価者を受け入れた。 

 

現場実動訓練 

〇実施事項 

大飯４号機の蒸気発生器給水がタービン動補助給水ポンプ 1 台のみとなり、全給水喪失の発生時において、蒸気発生器給水手段を確保する

ための以下の対応を現場実動訓練として実施した。 

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプによる蒸気発生器注水ラインの系統構成  

・蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプの免震架台の固定治具およびホース取付 

〇マルファンクション 

・ポンプ水張り時にポンプ出口管（スプールピース）からの漏れ発生 

〇シナリオ連動 

・大飯４号機のタービン動補助給水ポンプ不調兆候の情報より、発電所対策本部からの指示に基づき、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプに

よる蒸気発生器給水に向けた対応を実施する。ポンプ水張り時にポンプ出口管（スプールピース）からの漏れが発生するマルファンクショ

ンを導入することにより、予期せぬトラブルが生じた際の本部への状況報告を実施するとともに、発電所対策本部ではその後の対応につい

て検討し、指示した。 

〇現場作業能力向上を促せる想定 

・タービン動補助給水ポンプ 1 台のみ状況において、現場の焦りを誘発するような情報（タービン動補助給水ポンプ不調兆候に伴う早急な

準備対応）を対策本部（プレーヤ）から現場要員に対して付与し、現場作業の能力向上を促した。 

・早急に準備する中で、ポンプ水張り時に漏れが発生するマルファンクションを付与し、予期せぬトラブルが生じた際の本部への状況報告

に対する能力向上を促した。 

〇他原子力事業者の評価者 

・日本原電 １名が社外評価者として参加。 

 

以上より、「基準Ａ：緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を１回以上実施（他原子力事業者評価者を受入れあり）かつ

能力向上を促せるような工夫を凝らした訓練を実施」に該当するものと考える。 

 

【添付７－１：現場実動訓練実施要領】 

【添付７－２：現場実動訓練写真】 

【添付７－３：社外評価結果概要】 

 

Ａ 

（考え方等） 

現場実動訓練の実施状況を評価する。 

評価対象とする現場実動訓練は、総合訓練時に事故シナリオに基づき実施

する緊急時対策所の活動と連携した現場実動訓練を対象とする。 

総合訓練時を模擬し、緊急時対策所と連携した現場実動訓練を要素訓練や

訓練シナリオ開発ワーキンググループ（Ⅱ型訓練）等として実施する訓練も

評価の対象に含める。 

なお、プラントに対する訓練を対象とし、退避誘導訓練や原子力災害医療

訓練等は含めない。 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標８：広報活動】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：５つ該当 

基準Ｂ：４つ該当 

基準Ｃ：３つ以下 

（考え方等） 

事故対策のための情報共有と対外広報活動のための情報共有を円滑に行う

ために、どの程度現実的な状況を模擬しているか評価する。 

なお、②の記者等とはテレビや新聞の記者のほか、メディアトレーニング

の講師なども対象とする。⑤の情報発信ツールについては、模擬ＨＰ掲載文

を作成し、模擬ＨＰ等に掲載した場合にカウントする。 

広報活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。複数の原子力事業

所を有する事業者であって、本店の広報班等が行う広報活動の内容が同一の

場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に含める。 

 

原子力災害時の広報活動については、本店の広報係にて実施することとしており、当社の美浜、大飯、高浜の 2022 年度の各防災訓練を通じて、

下表のとおり計画的に実施した。 

 

 高浜訓練 

（8/30） 

大飯訓練 

（1/20） 

美浜訓練 

（3/3） 

総合防災訓練（美浜） 

（11/4,5,6） 

① ＥＲＣ広報班と連動したプ

レス対応 
× × × 〇 

② 記者等の社外プレーヤの参

加 
× 〇 × × 

③ 他原子力事業者広報担当等

の社外プレーヤの参加 
× 〇 × × 

④ 模擬記者会見の実施 × 〇 × × 

⑤ 情報発信ツールを使った外

部への情報発信 
× × × 〇 

凡例 ○：実動訓練あり ／ ×：実動訓練なし 

 

 以上より、「基準Ａ：５つ該当」に該当するものと考える。 

 

Ａ 

 

① ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応 

 

①ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応を実施。 

 

○ 

② 記者等の社外プレーヤの参加 

 

②電気新聞記者を派遣し、記者役として参加。 

 

○ 

③ 他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加 

 

③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤが参加した模擬記者会見を実施。 

 

○ 

④ 模擬記者会見の実施 

 

④模擬記者会見を実施。 

 

○ 

⑤ 情報発信ツールを使った外部への情報発信 

 

⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信を実施。 

 

○ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標９：後方支援活動】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：実動が３つ 

基準Ｂ：実動が２～１ 

基準Ｃ：実動なし 

（考え方等） 

事故収束活動において、原子力施設外からの支援を想定した実働の訓練の

状況を評価する。 

実動とは、物資又は人の移動を伴い、かつ、移動先で物資や人を実際に機

能させる訓練をいう（移動のみの場合は実動としない）。実動で訓練を行わな

い場合は実連絡を訓練で行っているか確認する。 

また、実連絡とは、実対応と同じ連絡先と情報のやり取りを実施すること

をいう。 

後方支援活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。 

後方支援活動については、本店対策本部（若狭）が主体実施箇所であることを踏まえ、年度内のいずれかの発電所の原子力総合防災訓練または

要素訓練において実動訓練を実施することとし、下表のとおり実施した。 

なお、原子力緊急事態支援組織との連動のうち、遠隔操作ロボット訓練等の各発電所の要員が参加するものについては、要素訓練により全ての

原子力発電所から要員を派遣し、実施する。 

 高浜訓練 

（8/30） 

大飯訓練 

（1/20） 

美浜訓練 

（3/3） 

総合防災訓練（美浜） 

（11/4,5,6） 

①原子力事業者間の支援活動 △ △ △ 〇 

②原子力事業所災害対策支援

拠点との連動 
× × × 〇 

③原子力緊急事態支援組織と

の連動 
△ △ △ 〇 

凡例 ○：実動訓練あり ／△：実連絡のみ ／ ×：実動訓練なし 

 

 以上より、「基準Ａ：実働が３つ」に該当するものと考える。 

 

Ａ 

 

① 原子力事業者間の支援活動 〇 大飯防災訓練での実施事項 

  本店対策本部（若狭）から日本原電（原子力事業者間協定）、北陸電力（5 社アライアンス）へ、支援の要請（実連絡）を行った。 

 

（参考）総合防災訓練（美浜）での実施事項 

本店対策本部（若狭）から日本原電（若狭支援連携）へ、支援の要請（実連絡）を行い、現地支援拠点として選定した美浜整備センターの協

力施設に集結し、本部の運営訓練を実施した。また、中国電力（株）島根原子力発電所から高圧電源車を美浜発電所へ派遣し、接続訓練を実施

した。 

 

○ 

 

② 原子力事業所災害対策支援拠点との連動 〇 大飯防災訓練での実施事項 

  原子力事業所災害対策支援拠点での実動なし。 

 

（参考）総合防災訓練（美浜）での実施事項 

原子力事業所災害対策支援拠点として、現地支援拠点を美浜整備センターに設置することとし、中核施設（現地本部）の設営・運営訓練、前

線施設の設営訓練および協力施設（若狭支援連携本部）の設営・運営訓練を実施した。 

 

○ 

 

③ 原子力緊急事態支援組織との連動 〇 大飯防災訓練での実施事項 

美浜原子力緊急事態支援センターが保有する機材（無線操作ロボット）の出動要請について、発電所対策本部の要請を受け、本店対策本部

（若狭）から美浜原子力緊急事態支援センターへ、支援の要請（実連絡）を行った。 

 

（参考）総合防災訓練（美浜）での実施事項 

協定に基づき、本店対策本部（若狭）から美浜原子力緊急事態支援センターへ、特定事象発生連絡や必要な支援要請（要員、無線資機材）に

ついて連絡を実施し、美浜発電所構内において、無線資機材（無線重機）の操作訓練を実施した。 

 

○ 

 

  

(12)



原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標１０：訓練への視察など】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：４つ該当 

基準Ｂ：３つ該当 

基準Ｃ：２つ以下 

（考え方等） 

訓練の改善のため、他社の訓練を参考にする、又は自社の訓練への視察や

ピアレビュー等を求めるといった取組について確認する。 

なお、①は即応センターまたは緊急時対策所への視察を対象とする。②は

同一訓練で即応センターと緊急時対策所の両方で受入れた場合に実績とす

る。③は原子力や防災に関連する第三者機関による評価のほか、他原子力事

業者を訓練評価者として受け入れた場合も実績に含める。（指標７の現場実

動訓練は含めない）。④は指標７の現場実動訓練を１回以上視察した場合（評

価者として参加した場合も含む）に実績とする。 

 

下記の評価結果を踏まえ、Ａ評価（４つ該当）と考える。 

①他原子力事業者への視察：〇 

②自社訓練の視察受入れ：〇 

③ピアレビュー等の受入れ：〇 

④他原子力事業者の現場実動訓練への視察：〇 

Ａ 

 

①他原子力事業者への視察 

 

他事業者（即応センターまたは緊急時対策所）への視察実績（リモート視察）は次のとおり。 

訓練日 視察先 視察者の所属 

2022.10.7 東京電力福島第１・第２発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

東京電力福島第１・第２発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2022.10.25 九州電力川内発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

九州電力川内発電所（緊急時対策所（DVD）） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

高浜発電所 安全・防災室 1 名 

2022.11.15 中国電力島根発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

中国電力島根発電所（後方支援拠点） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

中国電力島根発電所（緊急時対策所） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2022.11.25 東北電力東通発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

東北電力東通発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2022.12.2 日本原電敦賀発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

原子力事業本部 発電グループ 1 名 

日本原電敦賀発電所（緊急時対策所） 美浜発電所 安全・防災室 1 名 

2022.12.9 四国電力伊方発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

四国電力伊方発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.1.27 

 

北海道電力泊発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 3 名 

北海道電力泊発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.1.31 北陸電力志賀発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

北陸電力志賀発電所（緊急時対策所） 大飯発電所 安全・防災室 1 名 

2023.2.3 東京電力柏崎刈羽発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

東京電力柏崎刈羽発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.2.10 中部電力浜岡発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 2 名 

中部電力浜岡発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.2.17 日本原電東海第二発電所（即応センター(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

日本原電東海第二発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.2.28 九州電力玄海発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

九州電力玄海発電所（緊急時対策所(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.3.7 東北電力女川発電所（即応センター） 原子力事業本部 安全・防災グループ 2 名 

東北電力女川発電所 大飯発電所 安全・防災室 1 名 
 

○ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
指  標 対応状況 自主評価 

② 自社訓練の視察受入れ 

 

・即応センター、緊急時対策所の双方で訓練の様子を録画し、訓練後にリモート視察として、以下電力に録画データを送付した。 

〇 即応センター 

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、日本原電、電源開発、JNFL 計１１社 

〇 緊急時対策所（大飯） 

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、日本原電、電源開発、JNFL 計１１社 

 

〇 

③ ピアレビュー等の受入れ ・即応センターで日本原電、中国電力および四国電力、緊急時対策所で日本原電のピアレビュー受け入れを実施した。 

【添付７－３：社外評価結果概要】（再掲） 

 

○ 

④他原子力事業者の現場実動訓練への視察 

 

他原子力事業者（現場実動訓練）への視察実績は次のとおり。 

 

訓練日 視察先 視察者の所属 

2022.09.27 北陸電力志賀発電所_Ⅱ型訓練（現場実動） 高浜発電所 安全・防災室 1 名 

大飯発電所 安全・防災室 1 名 

美浜発電所 安全・防災室 1 名 

2022.10.25 九州電力川内発電所（現場実働(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

高浜発電所 安全・防災室 1 名 

2022.11.1 北陸電力志賀発電所（現場実働） 大飯発電所 安全・防災室 1 名 

2022.11.25 東北電力東通発電所（現場実働） 美浜発電所 安全・防災室 1 名 

2023.2.2 四国電力伊方発電所_Ⅱ型訓練（現場実働） 大飯発電所 安全・防災室 2 名 

2023.2.17 日本原電東海第二発電所（現場実働(DVD)） 原子力事業本部 安全・防災グループ 1 名 

2023.3.7 東北電力女川発電所（現場実働） 美浜発電所 所長室 1 名 
 

○ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【指標１１：訓練結果の自己評価・分析】 

指  標 対応状況 自主評価 

基準Ａ：①～③が実施されてる 

基準Ｂ：①及び②まで実施されている 

基準Ｃ：①のみ実施 

（考え方等） 

訓練実施及び訓練結果の自己評価において、適確に訓練における課題を抽

出し、その課題に対する原因分析を行い、原因分析結果を踏まえた対策の検

討が行われ、具体的な対策の方針を定めているか確認する。（防災訓練実施結

果報告書の記載により確認する。） 

① については、問題点から本来どうすべきであったのか、所内ルール等と

照らし何ができて何ができなかったのか分析した上で課題が抽出され

ていること、②については、いわゆる「なぜなぜ分析」等が行われ原因

を深掘りして分析されていることを確認する。 

なお、訓練実施前に指標１で確認した情報フローについての自己評価につ

いては、この指標で確認する。 

 

下記の評価結果を踏まえ、Ａ評価（①～③を実施）と考える。 

①課題、問題点の抽出：○ 

②原因分析：○ 

③原因分析結果を踏まえた対策：○ 

 

【添付１１－１：大飯発電所原子力防災訓練における問題点・課題等の整理（訓練３週間後面談）抜粋】 

【添付１１－２：大飯防災訓練 良好／気付き事項集約リスト】 

 

Ａ 

①問題点から課題の抽出 

 

訓練の自己評価・分析については、大飯発電所訓練結果報告書のとおり。 

課題の整理においては、社内評価、社外評価（ＮＲＡアンケート結果、他事業者評価結果）を参考にするとともに、問題点を明確にするため、

訓練中の事業者の活動実績を整理して振り返り、課題・問題点の抽出を行っている。 

 

○ 

②原因分析 

 

原因分析については、大飯発電所訓練結果報告書のとおり、抽出した問題、課題に対して、原因の深掘りを行っている。 

 

○ 

③原因分析結果を踏まえた対策 

 

原因に対する対策案について、大飯発電所訓練結果報告書のとおり、分析した原因に対して、対策を検討している。 

 

○ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
【参考指標】 

指  標 対応状況 自主評価 

①  ＥＲＣプラント班への備え付け資料に係る説明実績 

新規制基準適合プラントのうち保安規定認可済施設にあっては、ＥＲＣプ

ラント班に備え付けた事業者資料について、訓練実施前にＥＲＣプラント班

要員に対する当該資料の説明実績を確認する。 

 

・ＥＲＣ備付資料の整備状況は次表のとおり。 

 未適合炉版 適合炉版 特重別冊 

大飯３，４号機 （該当なし） 整備済 整備済 
 

－ 

② １０条通報に要した時間 

すべての特定事象発生通報（原災法第１０条及び第１５条事象）を対象と

して、通報に要した時間（原子力防災管理者が「特定事象の発生」を判断し

た時刻から、ＦＡＸ等にてＥＲＣプラント班に発信操作した時刻まで）を確

認する。また、ＦＡＸ等の着信確認を確実に行ったか、ＦＡＸ等が困難な状

況において代替手段での通報・連絡ができたかも確認する。 

 

全ての特定事象発生通報の判断時刻からＥＲＣにＦＡＸ発信操作した時刻は以下のとおり。 

ＳＥ、ＧＥ ＥＡＬ判断時刻 ＦＡＸ発信時刻 通報に要した時間 

ＳＥ２５（３号） １４：２０ １４：２４ ４分間 

ＧＥ２１（３号）、ＳＥ２１（３号） １４：４７ １４：５３ ６分間 

ＧＥ２５（３号） １４：５０ １４：５６ ６分間 

ＳＥ４２（３号） １５：２３ １５：２７ ４分間 

ＳＥ２１（４号） １５：２７ １５：３６ ９分間 

ＧＥ２８（３号） １５：４０ １５：４７ ７分間 

ＧＥ０１（共通）、ＳＥ０１（共通） １５：４２ １５：５１ ９分間 

【添付４－１：原災法通報実績】（再掲） 

 

－ 

③ 中期計画の見直し 

中期的な訓練計画を策定の上、訓練実施及び訓練結果の評価を実施し、当

該計画への反映の有無の検討を実施（必要に応じ計画に反映）し、対応能力

向上に努めているかを確認する。 

４年後のあるべき姿を定めるとともに、「原子力防災訓練の評価結果」等に基づき、毎年の進捗状況の確認、修正要否の検討を行い、「原子力防

災訓練中期計画（以下、「中期計画」という。）」を原子力事業本部、各発電所で各々作成する。 

中期計画の見直しに際しては、インプット情報として「前年度訓練の評価結果」の他、中期的な訓練課題（中期的課題の進捗、原子力防災に係

わる社外情報等）を評価し、中期計画の見直しを行い、対応能力向上に努めている。 

【添付１２－１：原子力防災訓練中期計画】 

 

－ 

④ シナリオ非提示型訓練の実施状況 

シナリオ非提示型訓練の実施状況について、範囲及び程度を確認する。 

シナリオを予見できる情報（発災前の施設運転状況、地震等の起因事象等

といった訓練の前提条件は含まない）が事前演習等も含め全く提示されてい

ない場合をシナリオ非提示とする。 

シナリオ非提示型訓練の訓練計画に際して、情報開示の方針を定め、本ルールに基づき訓練準備を行っていることから、訓練プレーヤに対し

て、シナリオが予見できるような情報（シナリオ、ＳＰＤＳ訓練データ（解析含む）、付与情報、機器故障シート）提示しておらず、シナリオ非

提示型訓練として実施できている。 

【添付１２－２：シナリオ非提示型原子力防災訓練における情報開示等状況整理】 

－ 

⑤ 緊急時対応要員の訓練参加率（事業所） 

原子力防災要員の総数のうち本訓練を受ける必要のある者を分母として、

参加率を確認する。 訓練参加者には、プレーヤと緊急時対応の習熟効果が

期待されるためコントローラを含めるが、評価者は含めない。 

訓練参加率 ＝ 訓練に参加した人数 ÷ 訓練計画時に計画した参加人数 

訓練参加率 １００％（コントローラを含めた場合：１１３％） 

・訓練参加実績数 発電所 ９２名（プレーヤ ８１名、コントローラ １１名） 

・計画時の参加予定数 発電所 プレーヤ ８１名 

 

－ 

⑥ 緊急時対応要員の訓練参加率（即応センター） 

参集が必要な要員の総数のうち本訓練を受ける必要のある者を分母とし

て、参加率を確認する。 訓練参加者には、プレーヤと緊急時対応の習熟効

果が期待されるためコントローラを含めるが、評価者は含めない。 

訓練参加率 ＝ 訓練に参加した人数 ÷ 訓練計画時に計画した参加人数 

訓練参加率 １００％（コントローラを含めた場合：１０８％） 

・訓練参加実績数 即応センター １０６名（プレーヤ ９８名、コントローラ ８名） 

・計画時の参加予定数 即応センター プレーヤ ９８名 

－ 

⑦ 他事業者の改善に向けた取り組みへの協力 次のとおり自主訓練を実施し、他事業者と改善に向けた取り組みを実施している。 

○ ＥＲＣ対応自主訓練への協力 

・今年度実績なし 

○ ＥＲＣ対応自主訓練の実施（他事業者からの協力） 

・北海道電力：高浜発電所 自主訓練 1 回 ＜気付き事項＞良好１１点、課題１６点 

・九州電力 大飯発電所 自主訓練 １回 ＜気付き事項＞良好１２点、課題３点 

・四国電力 美浜発電所 自主訓練 １回 ＜気付き事項＞良好１０点、課題７点 

 

－ 

⑧ 訓練統制 

パラメータ設定の誤りや訓練コントローラの不適切な介入（条件付与）等

の訓練コントローラの不備により、参加者において混乱が生じるなど、訓練

統制上のトラブルが起きていないか確認する。 

添付１２－３のとおり、訓練におけるコントローラの介入状況について確認を実施し、本訓練においてコントローラ対応は適切に実施できたこ

とを確認した。 

【添付１２－３：訓練統制に対する対応】 

 

－ 
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原子力事業者防災訓練評価指標に対する対応状況 （2022 大飯防災訓練） 
指  標 対応状況 自主評価 

⑨ 評価指標だけで表せない取組等を記述する。 原子力災害医療訓練のうちオンサイト医療に関する机上演習および通報連絡訓練を実施した。 

(1) オンサイト医療机上演習：2023 年 1 月 12 日(木) 

労災事故と原子力災害時の対応及び視点の違い、複数傷病者発生時の対応等について机上演習を実施した。 

(2) オンサイト医療に係る通報連絡訓練：2023 年 1 月 20 日(金)  

原子力事業本部から原子力安全研究協会に対し、緊急事態該当事象の発生と医療スタッフの派遣依頼について通報連絡訓練を実施した。 
 
【添付１２－４：オンサイト医療机上演習資料】 

【添付１２－５：オンサイト医療に係る通報連絡訓練実績】 

－ 
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２０２２年　大飯防災訓練　訓練指標に対する自己評価　添付資料
関連指標 番号 タイトル ページ
指標１ 添付１－１ ２０２２年度大飯原子力防災訓練 情報共有に係るフロー 21
指標２ 添付２－１ 防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績 27

添付２－２ ＣＯＰ作成実績 41 新規
指標３ 添付２－１（再掲） 防災訓練主要シナリオとＥＲＣ説明実績（再掲） 27

添付２－２（再掲） ＣＯＰ作成実績（再掲） 41
指標４ 添付４－１ 原災法通報実績 69
指標５ 添付５－１ 課題検証計画 117

添付５－２ 課題検証用評価シート 119 新規
指標６ 添付６－１ 原子力防災訓練想定シナリオ 127

添付６－２ 原子力防災訓練フローチャート 129
添付６－３ 判断分岐に対する訓練進行整理表 135
添付６－４ シナリオ判断分岐検証結果 139

指標７ 添付７－１ 現場実動訓練実施要領 149
添付７－２ 現場実動訓練写真 161 新規
添付７－３ 社外評価結果概要 163

指標８ 添付８－１ プレス対応訓練写真 167 新規
添付８－２ プレス文 169 新規
添付８－３ プレスQ&A 185 新規

指標１０ 添付７－３（再掲） 社外評価結果概要（再掲） 163
指標１１ 添付１１－１ 大飯発電所原子力防災訓練における問題点・課題等の整理 207

添付１１－２ 大飯防災訓練 良好／気付き事項集約リスト 217 新規
参考指標 添付４－１（再掲） 原災法通報実績（再掲） 69

添付１２－１ 原子力防災訓練中期計画 221
添付１２－２ シナリオ非提示型原子力防災訓練における情報開示等状況整理 303
添付１２－３ 訓練統制への対応結果について 305
添付１２－４ オンサイト医療机上演習資料 307 新規
添付１２－５ オンサイト医療に係る通報連絡訓練実績 327 新規
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２０２２年 大飯防災訓練 訓練指標に対する自己評価 添付資料

添付資料は、機密を含むことから、公開することはできません。
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防災訓練実施結果報告書（案） 

                                  関 原 発 第    号   

２０２３年  月  日 
 

原子力規制委員会 殿 

                         報告者 

                            住所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

氏名 関西電力株式会社 
      執行役社長   森   望    

                      
 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき報告し

ます。 

原子力事業所の

名称及び場所 

関西電力株式会社 大飯発電所 

福井県大飯郡おおい町大島１字吉見１－１ 

防 災 訓 練 実 施 

年月日 
２０２３年１月２０日 ２０２３年１月１２日 

２０２２年３月８日～２０２２

年３月９日 

２０２１年９月８日～２０２２

年９月７日 

防災訓練のため

に想定した原子

力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失等により、原子力災害

対策特別措置法第１０条第１項および第１５条第１項に該当す

る事象に至る原子力災害を想定 

 

シビアアクシデント事象による

原子力災害を想定 

防災訓練の項目 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

以下の訓練内容を含むシビアア

クシデントを想定した総合訓練

を実施 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

(3)緊急時モニタリング訓練 

(4)発電所退避誘導訓練 

(5)原子力災害医療訓練 

(6)全交流電源喪失対応訓練 

(7)アクシデントマネジメント

対応訓練 

(8)原子力緊急事態支援組織対

応訓練 

(9)その他（プレス対応訓練） 

原子力災害医療訓練 (1)本部運営（要員参集）訓練 

(2)緊急時モニタリング訓練 

(3)全交流電源喪失対応訓練 

防災訓練の結果

の概要 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

今後の原子力災

害対策に向けた

改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

資料０２





別紙１ 

1 
 

 
防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 
 
１．訓練の目的 

本訓練は、大飯発電所原子力事業者防災業務計画、大飯発電所原子力防災訓練中期計画（以

下、「大飯中期計画」という。）および原子力事業本部原子力防災訓練中期計画（以下、「事

業本部中期計画」という。）に基づき実施するものであり、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できることの確認を目的とする。 

大飯発電所緊急時対策所（発電所対策本部）においては、プラント設備状態の把握や、事故

対応手順の確認および情報共有等により、発電所対策本部活動の習熟を図ること、さらに２０

２１年度訓練の反省事項を踏まえた改善策の有効性を確認する。 

また、以下のとおり、重点項目を設定し、訓練で検証を行う。 

 

【大飯発電所における重点項目】 

・構外からの要員輸送 

・特重施設の活用判断 

【中期計画（２０２２年度重点）】 

・ユニット指揮者ブースの事故対応能力改善に向けた環境の構築 

【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

 

原子力施設事態即応センター（本店対策本部（若狭））においては、発電所対策本部や、本

店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、情報連絡、原子力規制庁緊急時対応

センター（以下、｢ＥＲＣ｣という。）への対応が適切に行えることを確認する。 

 
２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 
２０２３年１月２０日（金）１３：００～１６：３０ 

（２）対象施設 
大飯発電所 １～４号機 

  



 

2 
 

 
３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※） 統合原子力防災ネットワーク接続 

 
（２）評価体制 

評価者（発電所および本店社員（委託先の協力会社社員含む））を選任し、発電所対策本

部および本店対策本部の活動における手順の検証や対応の実効性などについて評価し、改善

点の抽出を行う。 
また、終了後には、訓練プレーヤ、訓練コントローラおよび評価者にて振り返りを実施

し、訓練全体を通した意見交換および気付き事項を集約し、課題の抽出を行う。 
 

（３）参加人数（全体）：２３６名 
〈内訳〉大飯発電所：１０３名 

（訓練プレーヤ：社内７５名、社外６名、 

コントローラ：社内１１名、 

評価者    ：社内１０名、社外１名） 

本店対策本部（若狭）：１１５名 
（訓練プレーヤ：社内８１名、社外１７名 

コントローラ：社内８名、 
評価者    ：社内６名、社外３名） 

本店対策本部（中之島）、東京支社：１８名 
（訓練プレーヤ：社内１５名、 

コントローラ：社内３名） 

 
４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失などにより、原子力災害対策特別措置法（以下、

「原災法」という。）第１０条第１項および第１５条第１項に該当する事象に至る原子力災害

を想定する。  

通報連絡 

原子力規制庁

（ERC) 

派遣 
社 外 

関係機関 

通報連絡 

（※） 

通報連絡（模擬） 

東京支社・ 
本店対策本部（中之島） 

情報連絡 

技術支援 

協力要請 
原子力施設事態 
即応センター 

（本店対策本部（若狭）） 

協力会社等 

情報連絡 支援要請 
 

美浜原子力緊急事態

支援センター等 

大飯発電所 

緊急時対策所 

（発電所対策本部） 状況報告 
質疑応答 

支援 

 
オフサイトセンター 

情報連絡・支援要請 
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【事象概要】 

  

時刻 大飯１，2号機 大飯３号機 大飯４号機 

発災前 ・廃止措置段階 
・使用済燃料ピットに燃料保管中 

・定格熱出力一定運転中 
・使用済燃料ピットに燃料保管中 

・定格熱出力一定運転中 
・使用済燃料ピットに燃料保管中 

13:00 地震発生（おおい町：震度５弱） 

13:30 地震発生（おおい町：震度６弱） 

13:30 ・外部電源喪失 
・２号機Ａ－非常用ディーゼル発
電機自動起動 

・使用済燃料ピット水位低下確認
（中央） 

・外部電源喪失 
・原子炉自動停止 
・Ｂ－非常用ディーゼル発電機自
動起動 

・４-３Ａ（非常用高圧母線）母
線故障 

・タービン動およびＢ－電動補助
給水ポンプ自動起動 

・外部電源喪失 
・原子炉自動停止 
・Ａ、Ｂ－非常用ディーゼル発電
機自動起動 

・Ａ、Ｂ－電動補助給水ポンプ故
障停止 

【警戒事象（ＡＬ２４）蒸気発生
器給水機能喪失のおそれ】 

13:31   ・Ａ、Ｂ－充てんポンプ故障停止 
・Ｃ－充てんポンプ手動起動失敗 

13:43  ・[特重建屋]の電源切り替え（常用
から[特重発電機]）完了 

・[特重建屋]の電源切り替え（常用
から[特重発電機]）完了 

13:45 ・使用済燃料ピット水位低下及び
変動の収束 

・所内非常用高圧母線が１系統、
当該母線への供給電源が非常用
ディーゼル発電機のみとなり、
その状態が１５分間以上継続 

【警戒事象（ＡＬ２５） 全交流電
源喪失の恐れ】 

・タービン動補助給水ポンプ不調
兆候 

13:50  ・Ｂ－非常用ディーゼル発電機故
障停止 

 →全交流電源喪失 
・Ｂ－電動補助給水ポンプ故障停
止 

・主蒸気逃がし弁による１次冷却
系急速冷却開始 

【警戒事象（ＡＬ２４）蒸気発生器
給水機能喪失のおそれ】 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機故
障停止 

13:55  ・安全注入信号発信  

14:05  ・Ａ－空冷式非常用発電機起動不
可 

・Ｂ－空冷式非常用発電機から代
替所内電気設備変圧器への給電
開始 

・[特重母線]と非常用高圧母線間
のしゃ断器故障発見 

・Ａ、Ｂ－空冷式非常用発電機起
動不可 

・[特重母線]と非常用高圧母線間
のしゃ断器故障発見 

・所内非常用高圧母線が１系統、
当該母線への供給電源が非常用
ディーゼル発電機のみとなりそ
の状態が１５分間以上継続 

【警戒事象（ＡＬ２５） 全交流
電源喪失の恐れ】 

14:10 ・設備点検中に作業要員（２名）
が１号機管理区域内にて負傷 

・恒設代替低圧注水ポンプおよび
可搬式代替低圧注水ポンプ共通
弁故障（炉心注水・スプレイと
も不可） 

 

14:20  ・すべての非常用交流高圧母線か
らの電気の供給が停止し、その
状態が３０分以上継続 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２
５）非常用交流高圧母線の３０
分間以上喪失】 

 

14:40   ・タービン動補助給水ポンプ処置
により不調兆候解消 

14:45 地震発生（おおい町：震度６弱） 
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時刻 大飯１，2号機 大飯３号機 大飯４号機 

14:45  ・原子炉冷却材系統の漏えい発生 
【原災法第１５条事象（ＧＥ２
１）原子炉冷却材漏えい時にお
ける非常用炉心冷却装置による
注水不能】 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２
１）原子炉冷却材漏えい時にお
ける非常用炉心冷却装置による
一部注水不能】 

【警戒事象（ＡＬ２１） 原子炉
冷却材の漏えい】 

【警戒事象（ＡＬ４２） 単一障

壁の喪失または喪失の可能性】 

・原子炉冷却材系統の漏えい発生 

14:46   ・安全注入信号発信 
【警戒事象（ＡＬ２１） 原子炉
冷却材の漏えい】 

【警戒事象（ＡＬ４２） 単一障
壁の喪失または喪失の可能性】 

14:50  ・Ｂ－空冷式非常用発電機から４

－３Ｂ母線への給電開始 

・すべての非常用交流高圧母線か
らの電気の供給が停止し、その
状態が１時間以上継続 

【原災法第１５条事象（ＧＥ２

５）非常用交流高圧母線の１時

間以上喪失】 

 

14:55  ・[特重代替注水ポンプ]の炉心注

水ライン弁故障 

 

15:10  ・Ｂ－充てんポンプ損傷発見  

15:23  ・炉心出口温度３５０℃到達 

【原災法第１０条事象（ＳＥ４

２）２つの障壁の喪失または喪

失のおそれ】 

 

15:25   ・Ａ－高圧注入ポンプ故障停止 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２

１）原子炉冷却材漏えい時にお

ける非常用炉心冷却装置による

一部注水不能】 

15:30  ・格納容器内自然対流冷却関係の

不具合発見 

・主蒸気逃がし弁による 1次冷却

系急速冷却開始 

15:35  ・格納容器内高レンジエリアモニ

タ（高レンジ）の１チャンネル

指示不良を確認 

 

15:40  ・格納容器内高レンジエリアモニ
タ１×１０５ｍＳｖ／ｈ到達 

 →炉心損傷判断 

【原災法第１５条事象（ＧＥ２

８）炉心損傷の検出】 

 

15:41 ・Ｎｏ．５モニタポストおよびモニタステーションの放射線量が５μＳｖ／ｈ超過 
【原災法第１５条事象（ＧＥ０１）敷地境界付近の放射線量の上昇（２地点検出）】 

・Ｎｏ．５モニタポストの放射線量が５μＳｖ／ｈ超過 

【原災法第１０条事象（ＳＥ０１）敷地境界付近の放射線量の上昇（１地点検出）】 

15:45  ・[Ａ特重代替注水ポンプ]による

スプレイ開始 

 

15:50   ・Ａ-余熱除去ポンプによる低圧

注入開始 

16:00  ・格納容器内自然対流冷却関係の

不具合解消見込み報告 

 

16:30 訓練終了 



 

5 
 

５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 
６．防災訓練の内容 

訓練プレーヤへ訓練シナリオを知らせないシナリオ非提示型訓練（ブラインド訓練）にて実施

した。また、プラント状況等の付与については、安全パラメータ表示システムを用いて訓練モー

ドのパラメータを使用し、訓練を実施した。 

（１）本部運営訓練 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時モニタリング訓練 
（４）発電所退避誘導訓練 
（５）原子力災害医療訓練 
（６）全交流電源喪失対応訓練 
（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
（９）その他訓練 

ａ．プレス対応訓練 
 
７．防災訓練の結果の概要および個別評価 

（１）本部運営訓練 
［目標］ 

・発生した原子力災害事故事象に対して、緊急時対策所に緊急時対策本部要員が参集し、

本部の設営を行い、大飯発電所対策本部、本店対策本部双方の防災組織が、各対策本部

内の指揮命令系統に基づき、情報共有、事故収束戦略の決定を行うとともに、連携して

事態に対処できること。 

・情報共有については、発電所対策本部が収集、整理したプラント情報、負傷者情報およ

び事故収束戦略情報等を、ＣＯＰ等を活用し、本店対策本部へ発信できること、本店対

策本部から外部の関係各所へ遅滞なく発信できること。 

・中長期対応に係る緊急時応急対策対応要員の交代要員確保の対応として、調達方法等を

計画できること。 

［実施結果］ 
ａ．発電所対策本部 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、本部活動に係わるマニュアルに基づき、

緊急時対策所に参集し、防災体制を確立するとともに、発電所対策本部内での情報共有

および事故収束戦略の検討・立案・決定・指示を指揮命令系統に基づいて実施した。ま

た、炉心損傷等発生時の現場活動への影響確認を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、ＣＯＰ等を活用して発電所対策本部内で

把握したプラント状況および決定した事故収束戦略を本店対策本部（若狭）に遅滞なく

共有した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、プラント状況、発電所対策本部要員の活

動状況、負傷者情報等を情報共有システムに入力し、発電所対策本部内および本店対策

本部（若狭）等と遅滞のない情報共有を実施した。 
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・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班は、中長期対応に係る緊急時応急対策

対応要員の交代要員確保の対応として、調達方法等の計画を実施した。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）は、本店対策本部（若狭）の活動に係

わるマニュアルに基づき、地震の発生連絡により、遅滞なく緊急時対策室に参集し、防

災体制を確立するとともに、各機能班の活動を開始した。 

・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

社内ＴＶ会議、電話会議、ＣＯＰおよび情報共有システムを用いた発電所、本店対策本

部（中之島）、ＯＦＣ事業者ブースとの情報共有を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

本店対策本部（若狭）内の情報共有、オンサイトの事故収束対応戦略の支援検討および

オフサイトの支援要請検討を実施した。 

・メーカー等との覚書に基づき、事故収束対応戦略の支援検討に係わるメーカー等への支

援要請を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、ＥＲＣとの情報共有に係わるマニュアルに基づき、ＥＡＬ、

事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲＣプラント班へ報告するとともに、Ｅ

ＲＣプラント班からの質疑対応を行い、情報共有を実施した。 

［実施評価］ 
ａ．発電所対策本部 

・発電所対策本部は、緊急時対策所へ参集し、発電所対策本部の体制確立が問題なく実施

できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内での情報共有および事故収束戦略の検討・立案・

決定・指示が指揮命令系統に基づいて実施できることを確認した。また、炉心損傷等発

生時の現場活動への影響確認が実施できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内で収集・共有されたプラント情報、負傷者情報お

よび事故収束戦略情報が遅滞なく本店対策本部（若狭）に共有できることを確認した。 

・発電所対策本部総務班は、緊急時応急対策対応要員の交代要員確保の対応として、調達

方法等の計画を実施できることを確認した。 

・以上より、発電所対策本部において、情報共有、事故収束戦略の決定が行えており、今

回の想定事象における対応能力を有しているものと評価する。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・本店対策本部（若狭）は、緊急時対策室へ参集し、体制確立が問題なく実施できること

を確認した。 

・本店対策本部（若狭）は、本店対策本部（若狭）内および関係箇所（本店対策本部（中

之島）、ＯＦＣ事業者ブース等）との情報共有ならびにオンサイト支援検討およびオフ

サイト支援検討が問題なく行えることを確認した。 

・即応センター情報チームは、ＥＡＬ、事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲ

Ｃプラント班へ報告およびＥＲＣプラント班からの質疑対応をした結果、ＥＲＣプラン

ト班への情報共有が問題なく行えることを確認した。 

・以上より、本店対策本部（若狭）において、情報共有、オンサイト支援戦略およびオフ

サイト支援戦略の決定が行えており、今回の想定事象における対応能力を有しているも

のと評価する。 
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（２）通報連絡訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部は、プラントパラメータ等により事故および被害状況を把握し、警戒事

象、原災法第１０条事象、原災法第１５条事象および応急措置等の通報連絡文の作成

を、通報連絡に係わるマニュアルに基づき実施するとともに、社内外関係機関への通報

連絡があらかじめ定められている連絡系統に基づいて対応できること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部情報班は、プラントパラメータ、機器故障お

よび負傷者に係る情報により、事故および被害状況を把握するとともに、通報連絡に係

わるマニュアルに基づき、警戒事態該当事象（以下、「ＡＬ」という。）、施設敷地緊

急事態該当事象（以下、「ＳＥ」という。）、全面緊急事態該当事象（以下、「ＧＥ」

という。）および応急措置（以下、「２５条報告」という。）に係る通報連絡文を作成

し、あらかじめ定められている連絡系統に基づいて通報連絡および着信確認を実施し

た。 

・通報票第７報および第１４報において、誤記が発生したが、通報連絡に係わるマニュア

ルに基づき、訂正報を発信することで適切に対応した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部情報班は、各ＡＬ、ＳＥ、ＧＥの通報連絡文について正確に作成できて

おり、全て１５分以内に通報連絡を実施できていたことを確認した。また、２５条報告

についても適切な頻度で通報を実施できていることを確認した。 

・第７報および第１４報の誤記を確認後、速やかに訂正報の対応ができていることから、

誤記チェック機能および訂正報発行に関する対応ができていることを確認した。 

・以上より、通報連絡文の作成、社内外関係機関への通報連絡に係る対応および訂正報に

関する対応が定着しているものと評価する。 

 

（３）緊急時モニタリング訓練 
［目標］ 

・緊急時モニタリング指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測

定を、緊急時モニタリングに係わるマニュアルに基づき実施し、測定結果について情報

共有システム等を用いて発電所対策本部内に共有できること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部放射線管理班は、緊急時環境モニタリング指

示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測定を、緊急時環境モニ

タリングに係わるマニュアルに基づき実施し、測定結果を本部に連絡した。また、測定

結果については、情報共有システムを用いて発電所対策本部内に共有した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部放射線管理班は、モニタリングポイントへの測定機器の配備・測定を実

施できていることを確認した。 

・また、測定結果については、情報共有システムを用いて発電所対策本部内に問題なく情

報共有が実施できていることを確認した。 

・以上より、測定に係る操作・情報共有が定着しているものと評価する。 
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（４）発電所退避誘導訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部からの退避誘導指示を受けた発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従

事しない者について、退避に係わるマニュアルに基づき、退避誘導員による退避誘導お

よび発電所対策本部による発電所立入制限措置の指示が行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班は、退避誘導に係わるマニュアルに基

づき、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者に対して、構内放送装置を

用いて発電所構内退避時集合場所への一時退避の指示を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班は、退避誘導に係わるマニュアルに基

づき、集合した一時退避者に対してプラント状況を簡潔かつ正確に説明を実施した。 

・発電所対策本部安全管理班は、警戒体制の発令を受けて、本部活動に係わるマニュアル

に基づき、発電所への立入制限措置指示を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班は、退避誘導員による一時退避に係る指示、一時退避場所への誘

導および一時退避者へのプラント状況説明が実施できていることを確認した。 

・発電所対策本部安全管理班は、発電所への立入制限措置の実施に係る指示が実施できて

いることを確認した。 

・以上より、発電所退避誘導に係る避難誘導、立入制限措置に対する対応が定着している

ものと評価する。 

 

（５）原子力災害医療訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、発電所構内で発生した傷病者（放射性物質汚染を伴う傷病者

含む）に対して、救急対応に係わるマニュアルに基づく汚染除去等の応急措置および管

理区域外への搬出が行えること。また、本店対策本部および原子力安全研究協会への傷

病者情報の共有が行えること。 

［実施結果］ 
・１号機の管理区域内で発生した放射性物質汚染を伴う負傷者に対して、発電所対策本部

総務班および放射線管理班は、救急対応に係わるマニュアルに基づき、汚染除去等の応

急処置を実施し、負傷者を管理区域外へ搬出した。 

・発電所対策本部総務班および発電所対策本部対外対応専任者は、発電所対策本部内およ

び本店対策本部（若狭）への負傷者に関する情報の共有を実施した。 

また、本店対策本部（若狭）は原子力安全研究協会に対し、警戒事態該当事象および特

定事象の発生と医療スタッフの派遣依頼について通報連絡訓練を実施した。 

・本店対策本部（若狭）は大飯オフサイトセンター医療班（模擬）に緊急連絡票を送付し

て、負傷者に関する情報の共有を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班および放射線管理班は、放射性物質汚染を伴う負傷者に対する汚

染除去等の応急処置、管理区域外への搬出および本店対策本部（若狭）への負傷者情報

の共有が実施できていることを確認した。 
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・発電所対策本部総務班は、緊急連絡票を用いることで、負傷者の汚染状況の有無、傷病

箇所等の情報を共有できることを確認した。 

・また、本店対策本部（若狭）から原子力安全研究協会への情報連携が問題なく実施でき

ることを確認した。 
・以上より、原子力災害医療に係る応急措置等の対応が定着しているものと評価する。 

 
（６）全交流電源喪失対応訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、全交流電源喪失時におけるプラントの事故状況を踏まえた炉

心注水確保に関する検討および事故対応の選定を行い、事故対応に係わるマニュアルに

基づく格納容器注水操作が行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、全交流電源が喪失し、かつＬＯＣＡが発

生した３号機において、事故対応に係わるマニュアルに基づき、代替炉心注水手段（特

重施設の活用を含む）の検討および事故対応の選定を実施した。また、格納容器破損防

止の観点についても事故対応に係わるマニュアルに基づき、代替格納容器スプレイ手段

（特重施設の活用を含む）の検討および事故対応の選定を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部は、３号機のプラントの事故状況を踏まえた炉心注水確保や格納容器破

損防止に関する検討および事故対応の選定が実施できていることを確認した。 

・また、特重施設の活用を含む訓練想定に対して、格納容器破損防止に係わる対応策の検

討を実施できていることを確認した。 

・以上より、全交流電源喪失下における対応が定着しているものと評価する。 

 
（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、事象の進展に基づき、シビアアクシデントを想定したアクシ

デントマネジメント策の検討（使用可能な設備・機能の把握、対策の有効性および実施

可否の確認、判断）が事故対応に係わるマニュアルに基づき行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、事故対応に係わるマニュアルに基づき、

ユニット指揮者を中心として、使用可能な設備・機能の把握、事故収束戦略の立案、対

策の有効性および実施可否の確認・判断を実施するとともに、予期せぬ事態に際し、事

故対応に係わるマニュアルを柔軟に活用し、臨機の判断・対応を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、事故対応に係わるマニュアルを柔軟に活

用し、緊急安全対策要員へ指示するとともに緊急安全対策要員は、発電所対策本部の指

示により、事故対応に係わるマニュアルに基づき、「焦り」を付与された環境下におい

て、４号機において蒸気発生器給水手段を確保するため、蒸気発生器補給用仮設中圧ポ

ンプによる蒸気発生器給水に関する現場操作を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部は、事象の進展に基づいたアクシデントマネジメント策の検討が問題な

く実施できることを確認した。 
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・緊急安全対策要員は、「焦り」を付与された環境下において、４号機の蒸気発生器補給

用仮設中圧ポンプによる蒸気発生器給水に関する現場操作が確実に実施できていること

を確認した。 
・以上より、アクシデントマネジメントの対応が定着していると評価するとともに、予期

せぬ事態に際し、臨機の判断・対応を要求する訓練および「焦り」を付与された環境下

における訓練を実施できたことから、発電所対策本部の能力向上に資することができた

と評価する。 
 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
［目標］ 

・美浜原子力緊急事態支援センターへの支援要請について、本店対策本部から美浜原子力

緊急事態支援センターの支援要請の連絡を協定等に基づき行い、必要な情報を連絡でき

ること。 

［実施結果］ 
・発電所対策本部からの支援要請を受け、本店対策本部（若狭）原子力設備班は、協定に

基づき、美浜原子力緊急事態支援センターへ、特定事象発生連絡や必要な支援要請（要

員、無線資機材）について連絡を実施した。 
［実施評価］ 

・本店対策本部（若狭）原子力設備班は、美浜原子力緊急事態支援センターへの特定事象

発生連絡や必要な支援要請（要員、無線資機材）について実施できており、対応が定着

しているものと評価する。 
 
（９）その他 
 プレス対応訓練 
［目標］ 

・本店対策本部共通班（広報係）によるプレス文の作成および模擬記者会見を行い、模擬

記者役の社外プレイヤーによる質疑に対して、混乱なく情報を提供できること。 

［実施結果］ 
・本店対策本部（若狭）共通班（広報係）は、広報対応に関わるマニュアルに基づき、プ

レス文の作成・基本ＱＡの作成を実施した上で模擬記者会見（社外の記者および他事業

者の広報担当よる模擬記者対応）を行い、模擬記者役の質疑に対して、問題なく対応で

きることを確認した。 

［実施評価］ 
・本店対策本部（若狭）共通班（広報係）は、プレス文の作成および記者会見時の質疑応

答に対して基本ＱＡを準備することで適切な情報を提供する体制が構築できており、対

応が定着しているものと評価する。 
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８．防災訓練の評価 

（１）総合的な評価 
今回の訓練目的であるａ．～ｃ．の確認項目については、以下の評価を踏まえ、訓練の目

的は達成できたと評価する。 
 

ａ．「あらかじめ定められた機能を有効に発揮できることの確認」 
大飯中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「あらかじめ定められた機能を有効に発

揮できることの確認」は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり概ね目標を達

成することができた。 
 

ｂ．「対策本部活動の習熟を図ることの確認」 
大飯中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「対策本部活動の習熟を図ることの確認」

は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり、大飯発電所原子力防災業務計画に

定める訓練内容を実施することで概ね目標を達成することができた。 
 

ｃ．「２０２１年度課題改善策等の有効性を検証」 
大飯中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「２０２１年度課題改善策等の有効性を

検証」は、８．（２）ａ①の改善結果のとおり改善を図ることができた。 
 

（２）重点項目に対する評価 
今回の訓練において大飯発電所および原子力事業本部は、後述する検証結果を踏まえ、各

重点項目の実施内容の対応および課題改善策が有効であったと評価する。 
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ａ．大飯発電所 
［検証項目］ 

①ユニット指揮者ブースの事故対応能力改善に向けた環境の構築 

【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

 
［検証結果］ 

①ユニット指揮者ブースの事故対応能力改善に向けた環境の構築 

【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

(問題) 

ＳＥ初報等の事象急変時には、速やか

に戦略変更の検討を実施し、10 分後を目

途に、戦略を本店対策本部に報告するこ

ととしているが、時間的制約が厳しく、

時間内ギリギリの報告となってしまっ

ている場面があった。 

（課題） 

事象急変時の戦略の検討およびユニ

ット指揮者ブース内での共有をより速

やかに実施するための環境を整備する

必要がある。 

（原因） 

訓練後のプレーヤからの気づきにて、

「必要な戦略が社内標準のどこに書か

れているかを探すのに時間を要した」と

のコメントがあった。 

事象判断に用いるツールとして、社内

標準（事故時操作所則や重大事故発生時

の対応活動に係る所達など）を備え付け

ているが、これらの資料は、事象毎の対

応を網羅的に記した資料であるため、該

当資料を探す時間を要することによる

対応の遅れが生じている。 

（対策） 

ユニット指揮ブースに事象進展が早

く迅速な戦略検討が要求される事象や

発生頻度の高い事象について抽出した

資料を備え付けることで、より速やかな

戦略検討を実施できる環境を整備する。 

（対策） 

事象が急変するタイミングにおいて、

事象進展が早く迅速な戦略検討が要求さ

れる事象に関する資料に基づき、ユニッ

ト指揮者を中心に速やかな戦略検討を適

切に実施した。 

（結果） 

事象が急変するタイミングにおいて、

事象進展が早く迅速な戦略検討が要求さ

れる事象に関する資料に基づき、ユニッ

ト指揮者を中心に速やかな戦略検討を適

切に実施できることを確認できた。 

また、資料内容についても、訓練後のア

ンケートにより事故対応に有効であるこ

とを確認できた。 

以上により、資料整備によって、事象が

急変するタイミングの戦略検討が適切に

実施できることを確認した。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

 
（１）発電所対策本部内の避難状況等の情報共有に係る改善 

気
づ
き
事
項
（
良
好
事
例
） 

発電所構内の避難状況等の情報について、これまでは総務班から発話による報告、情

報メモおよび M95（情報共有システム）により、発電所対策本部内に情報共有していた。

今回プレーヤが自主的にホワイトボードにて掲示・管理したことで、これまで以上に円

滑に発電所対策本部内へ情報共有ができた。 

課
題 

今後もプレーヤの自主的な対応に任せた場合、本良好事例が継続されない可能性があ

るため、今後の期待事項を明確にする必要がある。 

原
因 

総務班におけるホワイトボードの活用方法に係るルールが未整備である。 

対
策 

発電所構内の避難状況等の情報について、総務班の期待事項として、ホワイトボード

にて掲示・管理することをマニュアルにて運用を明確化する。 

 
（２）ERC プラント班からの QA の管理 

問
題 

１．QA 担当には、ERC プラント班からの質問聞取り・対応状況の管理の他、ERC リ

エゾンからの情報提供窓口、ERC リエゾンへの QA 対応の役割を付与している。こ

のため、ERC リエゾンとの連携中に ERC プラント班から質問が到来した場合、同

時に対応することが難しい。 
２．ERC プラント班からの質問内容および回答状況は、手書きメモにより手元にて管理

していた。しかし、手元のメモによる管理では、即応センター情報チーム全体に質

問内容および対応状況の共有ができない。 
 

課
題 

１．ERC プラント班および ERC リエゾン双方との対応が同時に集中した場合でも対応

可能にすること。 
２．ERC プラント班からの質問内容および回答状況を即応センター情報チーム全体に

共有すること。 
 

原
因 

１．ERC プラント班からの質問・回答の聞き取りおよび ERC リエゾンからの情報提供

窓口、ERC リエゾンへの QA 対応の役割を 1 人に付与していること。 
２．ERC プラント班からの QA 管理を手書きのメモにより QA 担当の手元のみで実施

していること。 
 

対
策 

１．ERC プラント班からの質問聞取りおよび対応状況の管理はホワイトボード担当等

が実施することで、負担を分散させる。 
２．ホワイトボード担当は ERC プラント班からの質問内容および回答状況をホワイト

ボードに記載することで、チーム全体に共有する。 
 

 
 
１０．その他 

（１）新型コロナ感染症対策について 
今回の訓練において、以下の対策を実施した。結果、コロナ対策を実施した中でも防災活

動が行えることを確認した。 
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ａ．発電所対策本部（大飯） 

○発電所対策本部入口にアルコール消毒液を配備 

○発電所対策本部入口にサーマルカメラを設置 

○発電所対策本部活動中に常時換気の実施 

○発電所対策本部活動時にはマスクを着用 

○訓練上必要となる最少人数で実施 

 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
○本店対策本部入口にアルコール消毒液を配備 

○本店対策本部入口にサーマルカメラを設置 

○本店対策本部において、座席が対面となる箇所にはアクリル板を設置 

○本店対策本部活動時にはマスクを着用 

○一部要員の対策本部隣室または執務室からの参加 

 

以 上 



別紙２ 
 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な要員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

２０２３年１月１２日（木） 

（２）対象施設 

大飯発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練の実施責任者を設け、参加者が訓練を行う。詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

計画通り訓練が実施されていることを実施責任者が確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療机上演習） 

原子力災害発生時の傷病者発生を想定 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療机上演習） 

 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

各要素訓練の結果の概要は「添付資料」のとおり。 

 

８．訓練の評価 
各要素訓練について定められた手順通りに訓練が実施されていることを確認できた。 

評価結果は、「添付資料」のとおり。 
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９．今後の通報連絡に向けた改善点 

要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

 以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 



 
 

添付資料 
要素訓練の概要 
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（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療机上演習）（訓練実施日：２０２３年１月１２日、参加人数：１３名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、 

②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・労災事故と原子力災害時の対応及び視点の違い、複数

傷病者発生時の対応等について机上演習を実施した。 

①人財・安全推進ＧＣＭ 

②本店対策本部要員、 
緊急時対策本部要員 

良 特になし 
特になし 

今後に向けて更なる習熟を図る。 
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な人員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

    ２０２２年３月８日（火）～２０２２年３月９日（水） 

２０２１年９月８日（水）～２０２２年９月７日（水） 

(上記期間で計画的に実施した。) 

（２）対象施設 

    大飯発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

 （１）実施体制 

    訓練ごとに実施責任者を設け、参加者が訓練を行う。 

    詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。また、訓練を通

じて要改善事項がなかったかを確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

原災法第１０条第１項該当事象の発生に伴う緊急時を想定し、土砂崩れ等により発電所

周辺の公道が使用できない場合を想定。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

原災法第１０条第１項該当事象の発生に伴う緊急時を想定し、発電所敷地内および敷地

境界付近において、可搬式モニタリングポスト等による空間放射線量率の測定、環境試料

の採取および測定を行う状態を想定。 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失の状態を

想定。 
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５．防災訓練の項目 

  要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

（２）緊急時モニタリング訓練 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

 

７．防災訓練の結果の概要（「添付資料」参照） 

  （１）本部運営（要員参集）訓練 

   ・原子力災害発生時に、発電所周辺の公道が土砂崩れ等により車両通行できない場合を想

定した本郷地区および大島地区から発電所構内への徒歩による参集実動訓練を実施。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

  ・可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポストの代替措置、環境試料の採取お   

よび測定の実動訓練を実施。 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

・全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失を踏まえ

た緊急安全対策の個別対応操作について、緊急安全対策要員による実動訓練を実施。 

・シビアアクシデント対策に係る訓練として、放射性物質拡散抑制、水素濃度測定、中央

制御室等の環境維持、可搬型計器の接続や使用方法、常用通信連絡設備機能喪失時への

対応ならびに津波・地震等に対する対応を踏まえた緊急安全対策の個別対応操作につい

て、緊急時対策本部要員および緊急安全対策要員による実動訓練を実施。 

   ・訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での操作確認または    

机上での手順確認を実施。 

 

８．訓練の評価 

  各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。 

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。 

    

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

 各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 
以 上 

 
〈添付資料〉 

要素訓練の概要 



 
要素訓練の概要 
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１．本部運営（要員参集）訓練（訓練実施日：2022 年 3月 8 日～2022 年 3月 9日、参加人数 14 名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営（要員参集）訓練  

(1)①所長室課長(総務) 

②緊急時対策本部要員 

良 特になし 特になし (1)土砂崩れ等により発電所周辺の公道の車両通行がで

きない場合を想定した徒歩による参集訓練 

 

２．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日：2021 年 9月 8日～2022 年 9月 7 日の期間内で計 120 回実施、参加人数：416 名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時モニタリング訓練 
(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

運転支援要員、設備要員 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る 

(1)可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポ 

ストの代替措置、環境試料の採取および測定（３，

４号機）の実動訓練を実施 

３．全交流電源喪失対応訓練（訓練実施日：2021 年 9月 8日～2022 年 9月 7 日の期間内で計 1392 回実施） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

運転支援要員、電源要員 

 

良 特になし 

 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

 

(1)空冷式非常用発電装置等による電源確保

（３，４号機）の実動訓練を実施 

 

226 回 

277 名 

緊急時の除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

 運転支援要員、設備要員 

(2)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

 運転支援要員、設備要員 

 

(3)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

 運転支援要員、設備要員、電源要員 

 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による蒸気発生器への給水（３，４

号機） 

 

(2)送水車、可搬式代替低圧注水ポンプ等によ

る原子炉圧力容器への注水（３，４号機）の

実動訓練を実施 

 

(3)大容量ポンプを用いたＡ、Ｄ格納容器再循

環ユニットによる格納容器内自然対流冷却

等（３，４号機）の実動訓練を実施 

 

174 回 

334 名 

 

242 回 

375 名 

 

 

138 回 

360 名 

添付資料 



 
要素訓練の概要 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

使用済燃料ピットの除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

  運転支援要員、設備要員 

 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による使用済燃料ピットへの給水

（３，４号機）の実動訓練を実施 

212 回 

375 名 

シビアアクシデント対策に係る訓練      

(1)放水砲による大気への拡散抑制等（３，４

号機）の実動訓練を実施 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

    設備要員 

48 回 

250 名    

(2)ガスクロマトグラフによる格納容器内の水

素濃度測定（３，４号機）の実動訓練を実施 

(2)①安全・防災室長 

 ②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員 

16 回 

74 名    

(3)中央制御室等の環境維持（３，４号機）の実

動訓練を実施 

(3)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

設備要員 

74 回 

250 名   

 

(4)可搬型計測器等によるパラメータ採取（３，

４号機）の実動訓練を実施 

(4)①安全・防災室長 

 ②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、設備要員 

68 回 

258 名    

(5)常用通信連絡設備機能喪失時への対応の実

動訓練を実施 

(5)①安全・防災室長 

  ②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、給水要員、運転支

援要員、設備要員、電源要員 

32 回 

556 名 
良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(6)放水砲及び泡混合器による航空機燃火災へ

の泡消火の実動訓練を実施 

(6)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

設備要員 

12 回 

250 名    

(7)アクセスルートの状況確認訓練を実施 (7)①安全・防災室長 

  ②緊急安全対策要員の内、給水要員 

12 回 

135 名    

(8)大規模損壊の対策に係る実動訓練を実施 (8)①安全・防災室長 

 ②緊急安全対策要員の内、給水要員、

運転支援要員、設備要員 

16 回 

185 名    

(9)大規模損壊の対策に係る本部連携訓練を実

施 

 

(9)①安全・防災室長 

 ②緊急時対策本部要員 

12 回 

54 名    
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

(10) 電源車（緊急時対策所用）起動訓練 (10)①安全・防災室長 

  ②緊急時対策本部要員 

12 回 

74 名    

(11)緊急時対策所の酸素濃度および二酸化炭

素濃度測定の訓練 

(11)①安全・防災室長 

  ②緊急時対策本部要員 

12 回 

74 名   
 

(12)空気供給装置への切替等の訓練 (12)①安全・防災室長 

  ②緊急時対策本部要員 

12 回 

74 名 良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(13)空気浄化装置への切替等の訓練 (13)①安全・防災室長 

  ②緊急時対策本部要員 

12 回 

74 名    

(14)ブルドーザによる模擬がれき等を用いた

実動訓練を実施 

(14)①安全・防災室長  

②緊急安全対策要員の内、ガレキ除

去要員 

62 回 

31 名    

 





事業者防災訓練報告書における
要素訓練記載の考え方（改１）

２０２３年３⽉
原⼦⼒事業本部 安全・防災グループ
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

防災訓練実施結果報告書のうち要素訓練の報告内容について
１．防災訓練実施結果報告書に記載する要素訓練の考え方
（１）対象とする訓練
ａ．事業者防災業務計画に記載した訓練項目のうち、総合訓練において未実施の訓練項目
（例︓本部運営訓練における要員参集部分）

ｂ．原子炉施設保安規定に基づくＳＡ訓練のうち、事業者防災業務計画に記載した要素訓練
項目と兼ねる訓練項目
（例︓全交流電源喪失対応として実施するＳＡ訓練（電源復旧、代替炉⼼冷却等））

ｃ．その他の要求に基づく訓練
（例︓訓練報告会において要求された未適合炉想定訓練）

（２）対象とする期間
総合訓練は、事業者防災業務計画に基づき年１回以上を計画的に実施している。また、要
素訓練は、保安規定に基づくＳＡ訓練の訓練管理サイクル等を踏まえ、計画的に実施している。
総合訓練実施後、速やかに訓練報告書の提出を⾏う観点から、次の考え方で対象期間を設
定する。
 ａ．については、前回の総合訓練実施⽉〜今回の総合訓練実施⽉の間で、実施したもの
を対象とする。

 ｂ．については、保安規定に基づくＳＡ訓練の訓練管理サイクルを基本とする。
 ｃ．については、訓練報告会後〜総合訓練の訓練報告書提出の間で、実施したものを対
象とする。

資料０３
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The Kansai Electric Power Co., Inc.

防災訓練実施結果報告書のうち要素訓練の報告内容について
２．２０２２年度⼤飯防災訓練報告書における記載事項
（１）本部運営（要員参集）訓練

・原子⼒災害発⽣時に発電所周辺の公道が⼟砂崩れ等により⾞両通⾏できない場合を想定
した徒歩による参集実働訓練。
・防災訓練（総合訓練）では、発電所構外からの参集訓練は実施していないため、要素訓
練として実施。
・2022年3⽉8⽇〜2022年3⽉9⽇に実施した訓練結果を報告。

（２）緊急時モニタリング訓練
・可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポストの代替措置、環境試料の採取および測定
に係る実動訓練。
・年間通して継続的に実施しているため、保安規定に基づくＳＡ訓練の管理サイクル（期間）
を参考に、実施結果を集約。

（３）全交流電源喪失対応訓練
・全交流電源喪失、１次冷却材喪失を踏まえた緊急安全対策の個別対応操作について、緊
急時対策要員による実働訓練。
・年間通して継続的に実施しているため、保安規定に基づくＳＡ訓練の管理サイクル（期間）
を参考に、実施結果を集約。

（４）原⼦⼒災害医療訓練（要素訓練）
・原子⼒発電所で発⽣した傷病者が被ばくしており、治療に加え、除染が必要となる状況下を
想定した机上演習。
・2023年1⽉12⽇に実施した訓練結果を報告。


