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19.第二低放射性廃液蒸発処理施設（E）
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20.第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）
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図 20（9/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

 

防護対象 
の設置状況  

中和反応槽 
（327V61） 
Z-09-写 01 

 
 

防護対象の 
周囲の状況 

 
周囲 

Z-09-写 02① 

 

 
壁 

Z-09-写 02② 

 
天井 

Z-09-写 02③ 

 
床 

Z-09-写 02④ 

 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況  

煙感知器 
Z-09-写 03 

 
受信機（G204） 

Z-09-写 04 

 

設置場所の 
消火方法 
の状況  

消火器（ABC消火器：A004） 
Z-09-写 05 

 
屋内消火栓（A012） 

Z-09-写 06 
  

火災防護上の特徴 

防護対象 
・中和反応槽（327V61） 
金属製貯槽 
密封構造 

設置場所 
の状況 

・地下 2 階 中和処理室（A004） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
  （コンクリートドリップトレイ） 
照明：有り 

人の立入 ・有り 
防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 7 m 
・屋内消火栓：約 3 m 
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図 20（11/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

少量未満危険物 
Z-11-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
Z-11-写 02①

 

壁 
Z-11-写 02②

天井 
Z-11-写 02③

床 
Z-11-写 02④

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
Z-11-写 03

受信機（G204） 
Z-09-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A004） 
Z-09-写 05

屋内消火栓（A012） 
Z-09-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・少量未満危険物（オイル等） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地下 2 階 中和処理室（A004） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 5 m 
・屋内消火栓：約 10 m 
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図 20（12/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

Z-12-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
Z-12-写 02①

 

壁 
Z-12-写 02②

天井 
Z-12-写 02③

床 
Z-12-写 02④

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
Z-12-写 03

受信機（G204） 
Z-09-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：A013） 
Z-12-写 05

屋内消火栓（A013） 
Z-12-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地下 1 階 バルブギャラリ（A013）
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 1 m 
・屋内消火栓：約 5 m 
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図 20（13/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

Z-13-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
Z-13-写 02①

 

壁 
Z-13-写 02②

天井 
Z-13-写 02③

床 
Z-13-写 02④

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
Z-13-写 03

受信機（G204） 
Z-09-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G102） 
Z-13-写 05

屋内消火栓（G111） 
Z-13-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 熱交換器室（G102） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 5 m 
・屋内消火栓：約 20 m 
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図 20（15/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

 

防護対象 
の設置状況  

仕掛品 
（置場） 

Z-15-写 01 
 
 

防護対象の 
周囲の状況 

 
周囲 

Z-15-写 02① 

 

 
壁 

Z-15-写 02② 

 
天井 

Z-15-写 02③ 

 
床 

Z-15-写 02④ 

 

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況  

煙感知器 
Z-15-写 03 

 
受信機（G204） 

Z-09-写 04 

 

設置場所の 
消火方法 
の状況  

消火器（ABC消火器：A108） 
Z-15-写 05 

 
屋内消火栓（A108） 

Z-15-写 06 

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 1 階 連絡通路（A108） 
天井：コンクリート 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 1 m 
・屋内消火栓：約 7 m 
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図 20（18/18）第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）の内部火災対策に係るプラントウォークダウン結果 

防護対象 
の設置状況 

仕掛品 
（置場） 

Z-18-写 01

防護対象の 
周囲の状況 

周囲 
Z-18-写 02①

 

壁 
Z-18-写 02②

天井 
Z-18-写 02③

床 
Z-18-写 02④

設置場所の 
火災感知の 
方法の状況 

煙感知器 
Z-18-写 03

受信機（G204） 
Z-09-写 04

設置場所の 
消火方法 
の状況 

消火器（ABC消火器：G321） 
Z-18-写 05

屋内消火栓（G311） 
Z-18-写 06

火災防護上の特徴 

防護対象 
・仕掛品（置場） 
金属製容器 
非密封構造 

設置場所 
の状況 

・地上 3 階 制御室（G321） 
天井：コンクリート（吊天井：石こうボード） 
壁 ：コンクリート 
床 ：コンクリート 
照明：有り 

人の立入 ・有り 

防護対象近傍の 
危険物・可燃物 

・無し 

火災感知設備 

・上部付近に煙感知器有り 
第三低放射性廃液蒸発処理施設（Z）第 2安全管
理室（G204）の受信機、分析所（CB）安全管理
室（G220）の受信機及び分離精製工場（MP）中
央制御室（G549）の受信機において感知可能 

消火設備 
・消火器  ：約 1 m 
・屋内消火栓：約 15 m 
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21.放出廃液油分除去施設（C）
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22.廃溶媒処理技術開発施設（ST）
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