
２０２３年９月８日 

東京電力ホールディングス株式会社 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の変更認可の申請 

に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について 
 
＜申請書＞ 

申請件名 ＡＬＰＳクロスフローフィルタ国産品導入に伴う実施計画記載追記について 

申請概要 

ALPS にて鉄共沈処理・炭酸塩沈殿処理スラリーの濃縮を担うクロスフローフィルタについては海外製品を調達し使用してい

るが、安定供給の観点から国産品の導入を計画している。現在の実施計画Ⅱにおける使用前検査・溶接検査に係る記載内容

には海外製品のみ記載していることから、国産品が使用できるよう追記するもの。 

これに伴い、「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可申請を行う。 
 
上記の申請に関する核セキュリティ及び保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。 
 
＜核セキュリティ及び保障措置への影響の有無＞ 

確認項目 影響の有無 備考 

核セキュリティへの影響 

① 防護対象の追加等による影響の有無 

無 

防護対象の追加等はないこ

とから影響無し。 

② 侵入防止対策に係る性能への影響の有無 

無 

防護設備及び監視体制に変

更を及ぼすものではないた

め、侵入防止対策への影響

無し。 
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保障措置への影響 

① 設計情報質問表（DIQ:Design Information Questionnaire）
への影響の有無 無 

変更手続きが必要な事項に

該当しないので、影響無し。 

② 査察機器の移設又は新規設置の有無 
無 

既存の査察機器との干渉が

ないため、影響無し。 

③ サイト内建物報告の観点から，恒久的な建物・構造物の新設

の有無 無 
既報告の内容に変更がない

ため、影響無し。 

④ 既存の査察実施方針への影響の有無 
無 

既存の IAEA 査察内容（施

策）での対応可能。 

 


