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ヒアリングにおける指摘事項回答

Copyr ight  © Chubu E lec t r i c  Power  Co. ,  Inc .  A l l  r igh ts  reserved.

指摘事項：熱的切断に対する火災防護対策について説明すること。

【回答】
・保安規定傘下の防火管理手引（廃止措置）にて発電所敷地内等における防火管理および対
策を確実にするため、その細目を定めている。熱的切断はノロ等の溶滴のある作業（例；ガス溶断、
プラズマ切断）に区分され、最も火災のリスクがある火気作業に分類されており、当該手引にて、火
気作業区分と火気作業区分に応じた防火措置を要求している。


