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令和３年度第１四半期における検査指摘事項等（原子力施設安全及び放射線安全関係）（実用発電用原子炉）

東海第二発電所　緊急時対策室換気
浄化設備の機能確認の不備

事業者の内部監査において、東海
第二発電所の緊急時対策室換気浄
化設備の緊急時用フィルタユニッ
トが２０１１年以降適切に維持さ
れていなかったことが判明した。

緑

緑

高浜発電所４号機　充てん／高圧注
入ポンプ配管室における煙感知器の
不適切な箇所への設置

充てん／高圧注入ポンプ配管室の
現場確認を実施したところ、天井
に取り付けられている火災感知器
のうち、煙感知器１台が換気口の
空気吹き出し口から水平距離で
１．５ｍ以上必要とされていると
ころ、約１．１ｍ離れた箇所に設
置されていた。

緑 https://www2.nsr.go.jp/data/000360367.pdf

高浜発電所３号機　ほう酸ポンプ室前
の通路に設けられた煙感知器の不適
切な箇所への設置

ほう酸ポンプ室前の通路天井に設
置されていたケーブルトレイを１
時間耐火シートで覆ったため天井
面が約９０ｃｍ低くなり、煙感知
器が周囲を囲まれた、くぼみに設
置されていた。

緑

SL Ⅳ

SL Ⅳ

令和３年度第１四半期における検査指摘事項等（核物質防護関係）（実用発電用原子炉）

https://www2.nsr.go.jp/data/000360367.pdf

深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員
会の規制活動への影響等を踏まえて、４段階の深刻度レベル（SL：Severity Level）により評価する。

https://www2.nsr.go.jp/data/000360359.pdf

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、実用発電用原子炉については、緑、白、黄、赤の４つに分類す
る。

大飯発電所４号機　燃料取扱装置に
おける不適切な是正処置について

２０１８年、３号機燃料取替装置
においてゴム製Oリングの経年劣化
による駆動用空気漏れが発生した
際、是正処置として同一機種であ
る４号機も含めてゴム製Oリングを
使用した部位に対する適切な是正
処置を実施すべきであったが、４
号機の同一機器を是正処置の対象
にしなかった結果、２０１９年、
４号機燃料取替装置において同様
の空気漏れが再発していた。

緑 SL Ⅳ https://www2.nsr.go.jp/data/000360366.pdf

中部電力株式会社浜岡原子力発電
所における核物質防護事案（出入管
理）

立入制限区域出入口において、破
壊の用に供され得る物品の持込み
点検が未実施だったもの。

https://www.nra.go.jp/data/000361235.pdfSL Ⅳ

SL Ⅳ



件名 概要 重要度 深刻度 関係ＵＲＬ

日本原燃株式会社再処理事業所（再
処理施設）放射線防護具（呼吸保護
具）の不適切な選定方法について

再処理施設セル内の高汚染区域に
おける作業員（放射線業務従事
者）への放射線防護計画の状況を
確認していたところ、短時間作業
（１時間未満）の場合、適切な呼
吸保護具が選定されない可能性が
ある手順（マニュアル）を運用
し、不適切な保護具を選定してい
たことを確認した。

「指摘事項（追
加対応なし）」

SL Ⅳ https://www2.nsr.go.jp/data/000360430.pdf

公益財団法人核物質管理センター
六ヶ所保障措置センター 低放射性グ
ローブボックス内の火災事象

低放射性グローブボックス内部の
廃棄物整理作業実施中、使用する
試薬等の取扱いに関するルールが
不足していたことにより、可燃性
固体廃棄物を内包したポリ塩化ビ
ニル製のバッグから発火した。

「指摘事項（追
加対応なし）」

SL Ⅳ https://www2.nsr.go.jp/data/000360447.pdf
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深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員
会の規制活動への影響等を踏まえて、４段階の深刻度レベル（SL：Severity Level）により評価する。

令和３年度第１四半期における検査指摘事項等（原子力施設安全及び放射線安全関係）（核燃料施設）

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、核燃料施設については、「指摘事項（追加対応なし）、「指摘
事項（追加対応あり）、の２つに分類する。

令和３年度第１四半期における検査指摘事項等（核物質防護関係）（核燃料施設）

指摘事項なし


