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１号機RPVペデスタルの配筋について
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インナースカート
（厚さ36mm）

定着筋D35

タテ筋（主筋）D35

内側 外側

コンクリートが消失し鉄筋が露出
（一部インナースカートまで露出）

ヨコ筋（配力筋）D25@200

ペデスタル基部断面イメージ
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ヨコ筋（配力筋）D25

タテ筋（主筋）D35@100±
インナースカート
（厚さ36mm）

A-A断面

定着筋D35@110
A A



3

定着筋 建設時写真


