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東京電力ホールディングス株
式会社柏崎刈羽原子力発電
所における核物質防護事案
（立入承認）

個人の信頼性確認のために行う随時の薬物検
査結果の誤判定により、陽性反応者を防護区域
内施設へ一時的に入域させたもの。

緑 SL Ⅳ https://www.nra.go.jp/data/000469774.pdf

令和５年度第３四半期における検査指摘事項等（原子力施設安全及び放射線安全関係）（実用発電用原子炉）

深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員会
の規制活動への影響等を踏まえて、４段階の深刻度レベル（SL：Severity Level）により評価する。

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、実用発電用原子炉については、緑、白、黄、赤の４つに分類する。

美浜発電所３号機 不十分な
是正処置によるほう酸タンク
室等における火災感知器の
不適切な設置

事業者は、令和３年度第３四半期の検査指摘事
項「格納容器貫通部エリアにおける煙感知器の
不適切な箇所への設置」に対し改善活動を行っ
ていたが、令和５年５月の高浜発電所１号機の
使用前検査における気付き事項「火災感知器の
不適切な設置」を受け、改めて火災感知器の設
置状況について調査したところ「発電用原子炉施
設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申
請添付資料７ 美浜発電所３号機）」の要件を満
足していない火災感知器が135 個あることが新
たに確認された。

緑 SL Ⅳ

川内原子力発電所２号機 重
大事故等対処に干渉する仮
設足場の設置

令和５年９月21 日、原子力検査官が海水ポンプ
エリアを巡視したところ、重大事故等対処用の資
機材である海水ストレーナ上蓋等の周辺及び直
上に仮設足場が設置され、重大事故等対処時の
海水ストレーナ上蓋取替作業に干渉する状態と
なっていることを確認した。

SL Ⅳ緑

https://www2.nra.go.jp/data/000470044.pdf

https://www2.nra.go.jp/data/000470069.pdf

令和５年度第３四半期における検査指摘事項等（核物質防護関係）（実用発電用原子炉）
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令和５年度第３四半期における検査指摘事項等（原子力施設安全及び放射線安全関係）（核燃料施設）

重要度：検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、核燃料施設については、追加対応なし、追加対応ありの２つに分類
深刻度：法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員会
の規制活動への影響等を踏まえて、４段階の深刻度レベル（SL：Severity Level）により評価する。

令和５年度第３四半期における検査指摘事項等（核物質防護関係）（核燃料施設）

指摘事項なし

指摘事項なし


